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FORORD 

Denne rapporten er en sarnnenstilling og vurdering av innsendte 
utslippskontrollprøver for 1986 . 
Anleggseierne finner således her miljøvernavdelingens vurdering av 
"sitt" anlegg. 

Gjenncmføringen av utslippskontrollen av avløpsanlegg har vært 
avhengig av hjelp og samarbeide fra flere. Driftsoperatørene har i så 
henseende bidratt til helt nødvendig bistand, bl. a. ved innlevering av 
kontrollprøver. 
Samtlige prøver er blitt analysert ved miljøvernavdelingens labora
torit.nn i M:lss, der laboratoriepersonellet har gjort en solid innsats. 
Det bør også nevnes at avd. ing. Per Vallner ved miljøvernavdelingen 
har vært til stor hjelp vedrØrende bruk av data i forbindelse med 
utslippskontrollen. 

M:>ss, den ~S- g'f 

Vc:W i&tc!/Aa,d . 
avd.ing. Vidar Lindblad 

Fylkesmannen i Østfold 
miljøvernavdelingen 



SAM-1ENDRAG 

Utslippskontrollen har i 1986 anfattet 30 avløpsanlegg, med en 
samlet tilknytning På 71 . 020 p.e. 

Innsend.i.ngsfrekvensen for kontrollprøver har vært 4 og 12 ganger i 
året for anlegg dimensjonert for h.h.v. <500 p.e. og >500 p.e. Det er 
i år gjort ett urmtak fra dette, da anlegg av typen etterfelling 
uansett dimensjonerende størrelse tar ut 12 kontrollprøver i året. 
Ved vurderingen av kontrollresul tatene er det tatt utgangspunkt i en 
veiledn:inJ fra SFT vedr. kontroll av avløpsrenseanlegg. 
Etter en total vurdering av hvert anlegg er det så gitt benevningen 
god, akseptabel (tilfredsstillende) eller ikke tilfredsstillende 
driftsresultat. 

Ialt 18 anlegg fikk i år karakteristikken tilfredsstillende. Den 
samlede tilknytningen til disse anleggene utgjør ca. 73% av den totale 
tilknytningen. Dette er en viss fremgang fra foregående år da i 
underkant av 70% av de tilknyttede p.e. var til anlegg med tilfreds
stillende drift. 16 anlegg fikk da karakteristikken tilfreds
stillende. 
De kjemiske renseanleggene er den anleggstypen son har fungert klart 
best. Det er da også innen denne anleggsgruppen vi finner de største 
og mest trodeme anleggene. Kun 21% av de tilknyttede p.e. til de 
kjemiske anleggene har fått benevnelsen ikke tilfredsstillende (l av 9 
anlegg). 
Simultanfellingsanleggene kommer dårligst ut, da 6 av 10 anlegg eller 
72% av de tilknyttede p. e. har fått karakteristikken ikke tilfreds
stillende driftsresultat. 
Etterfellingsanleggene ser ut til å ha oppnådd et driftsresultat son 
ligger et sted i mellan de 2 forannevnte anleggstypene. Reduksjonen 
av organisk stoff virker å være noe dårligere enn fosforreduksjonen · 
for denne anleggstypen. Forklaringer til dette er bl.a. forgiftning, 
temperaturvariasjoner og hydraulisk overbelastning med tap av slam son 
følge. 
Årsakene til et dårlig driftsresultat skyldes ofte fØlgede: 
Hydraulisk overbelastning, utilfredsstillende teknisk utforming og 
dimensjonering (gamle anlegg), manglende tilsyn og ikke optimal. 
prosesstyring. 
Viktige tiltak for å bedre driftsresultatet antas å være sikring av 
tilstrekkelig bemanning, t ilsyn og egenkontroll ved anleggene og en 
systematisk sanering/ forbedring av mye dårlige transportsystemer for 
avløpsvann. 



l 
l 

INNHOLDSFORTffiNELSE 

Side 

INNLEDNir-G 4 

2.0 VURDERING AV KONTROLLRESULTATER ..............•...........•. 6 
2 . l Generelt . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . 6 
2.2 Krav til anlegg dimensjonert for >500 p.e •.•.......... 7 
2.3 Krav til anlegg dimensjonert for <500 p .e. eller 

med 4 årlige kontrollprøver •.••..•.•..•••.•..••.••..•. 7 

3.0 SAMMENSTILLING AV RESULTATER ..................•............ 8 

4.0 DISKUSJON AV RESULTATER . . . • . • . . . . . . • . • . . • . . . . • • • • . . • . • . • . . . 8 
4.1 Midlere renseresultater for forskjellige renseanleggs

typer framstilt som kumulativ frekvensfordeling •...••. 11 

5.0 TILTAK FOR A BEDRE RENSERESULTATENE ........ .•.. ..... ....... 14 

6. O SAMMENSTILLING CG VURDERir-G AV RENSERESULTATER FOR DE 
ENKELTE RENSEANLEGG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Kjemiske 

Etter felling 

Simul tanfelling 

Biologisk 

ASHA 
Renmendalen 
Kambo 
Mysen 
Skjønhaug 
Hestvold 
Skjeberg 
Ise 
Skiptvet 

Rakkestad 
Bcmnen 
Skotsberg 
Tanter 
Ringvold 
Elvestad 
Svinndal 
Øst er bo 
Kornsjo 

Berg 
Ski vika 
Jelsnes 
Kolstad 
Rttmskog 
Kirkeng 
Øst bygda 
Solbergfoss 
Varteig 
Våler batteri 

Slevik 
Lill eng 

15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 

33 
35 
37 
39 
41 
42 
43 
45 
47 

48 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

60 
61 



l 
l 

~~r 
,:? . •'• 
~ . ···. 

. .... ; 

~ :.:..,:.· .. . . . 
+ 

- l -

RENSEANLEGG l 

ØSTFOLD 

o11 Jr 

~ 
~ 

~ 

~ 

~ 

+ 
+ 
~ 

~ 

Fig. l. Kartet viser beliggenheten av kloakkrenseanlegg som 
har inngått i rutineprogrammet for utslippskontroll 
i 1986 (jfr. tabell) . 



Tabell l 

Navn renseanlegg 

l. Rakkestad 
2. Bcmnen 
3. Skotsberg 
4. Svinndal 
5. Øst er ro 
6. Ringvoll 
7 . Elvestad 
8. Tanter 
9. Kornsjø 
10.Berg 
1l.Skivika 
12.Jelsnes 
13.Kolstad 
14.Kirkeng 
15. Østbygda 
16 . Rczrnskc:x;J 
17.Varteig 
18.Solbergfoss 
19.Våler Batteri 
20.Revhaug 
2l.Mysen 
22.Skjonnhauq 
23. Remnendalen 
24.Kamlx:> 
25. Hestvold 
26.Skjebergkilen 
27 .Ise 
28. Skiptvet 
29.Slevik 
30.Lilleng 
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Kloakkrenseanlegg s:rn har inn;;1ått i rutineprogranmat 
for utslippskcntroll 1986 

Aktuell Dinmensj. 
Eier /karmune Driftstart bela.sbl. (pe) belastn. ( pe 

Rakkestad 1977 2600 ind. 3300 ind 
Marker 1976 1400 1500 
Aremark 1983 600 1300 
Våler 1981 280 650 
Østf. fylkesk. 1975 300 600 
Hoool 1982 4CO 400 
Hot.øl 1977 50 120 
Hol:øl 1981 l 700 900 
Halden 1980 l 180 300 
Borge 1976 580 1000 
Borge 1965 380 340 
'fune 1982 180 500 
'I\me 1982 70 175 
Rakkestad 1976 300 350 
Rakkestad 1978 100 200 
Rønskc:x;J 1983 300 500 
Varteig 1979 190 300 
Oslo Lysverker1983 100 200 
Forsvaret 1968 100 150 
ASHA 1980 18080 28000 
Eidsberg 1978 4500 9500 
'I'r!Zqstad 1976 2000 2500 
Halden 1979 18300 28000 
t-bss 1977 ~2720 16000 
Råde 1976 3000 3000 
Skjeberg 1978 1100 2100 
Skjeberg/Vart.1985 500 llOO 
Skiptvet 1976 1200 1500 
Onsøy 1965 800 500 
Onsoy 1972 10 40 
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Fig. 2. Kartet viser beliggenheten av samtlige kloakkrenseanlegg i fylket. 
Større overføringsledninger er også tegnet inn. Planlagte anlegg 
er også tegnet inn. 
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INNLEDNII'-G 

Denne rapporten er en sanmenstilling og vurdering av innsendte 
utslippskontrollprøver fra de enkel te anlegg. Tilsvarende rapporter 
har blitt utarbeidet for fylket fra og med 1981. 

Kunnskap og informasjon an drift og egenkontroll av anleggene blir 
også tillagt vekt i vurderingen av anleggene. I tillegg tii Vurdering 
av rehseresultater for de enkelte anlegg blir også samtlige anlegg i 
fylket vurdert under ett. Det blir også gjort samnenligninger mellom 
de ulike renseanleggstyper. 

En rutinemessig oppfølging og utslippskontroll av renseanleggene må 
ses på som verdifullt både for driftsoperatører, anleggseiere og 
kontrollmyndigheter. 
En tenker da bl.a. på at det kan være til hjelp for styring av rense
prosessen, gi informasjon an ledningsnettstandard, økt datadokumen
tasjon an anleggene, kontroll på overholdelse av rensekrav og konse
sjoner m.m. 
Utslippskontrollen bØr derfor ikke bare ses på som en ekstern 
kontroll, men også som nyttig informasjon og hjelp for flere grupper. 

Det er også på sin plass å rette en takk til driftsoperatørene for 
hjelp til innsendelse og frakt av pålagte kontrollprøver. Med denne 
hjelpen har man fått innarbeidet et opplegg på prøveinnsendingen som 
fungerer smidig og rasjonelt. 
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1.0 FYlJ<ESMANNENS KONI'ROLLAKTIVITET I 1986. 

Utslippskontrollen har i 1986 omfattet 30 avløpsrenseanlegg, jfr. 
tabell l. Ingen nye anlegg har kcmnet til, mens ett anlegg er 
avviklet. Det er renseanlegget ved TrØgstad batteri på Havnås. 
Avløpsvannet herfra blir nå overført til Skjønhaug renseanlegg (mars 
-86). 

Innsendingsfrekvensen for kontrollprøver har vært 4 og 12 ganger i 
året for anlegg dimensjonert for h.h.v. <500 p.e. og >500 p.e. Det er 
i år gjort ett unntak fra dette, da anlegg av typen etterfelling 
uansett dimensjonerende størrelse tar ut 12 kontrollprøver i året. 

Det er gitt pålegg til endel mindre anlegg an å ta ut prøvene san 
dØgnprøver, slik at samtlige innsendte kontrollprøver blir dØgnprøver. 

Den samlede tilknytningen til anleggene san inngår i utslippskontrollen 
er nå 71.020 p.e . Den samlede dimensjonerende belastning er 105.025 
p.e. Tilknytningen utgjør ca. 30% av den samlede befolkningen i 
Østfold. 

Nedenfor følger en tabell san viser hvilke analyser san inngår i 
utslippskontrollen for de ulike anleggstyper. 

Tabell 2: 

Tot-N, Tot-P, TOC, 
Tot-N, Tot-P, TOC 
TOC 

Ut lø 

Tot-P, TOC, P04-P, FTU (turbid 
Tot-P, TOC, P04-P, FTU 
TOC, FTU 

Total :ni tregen tas kun på anlegg med dØgnprøver. 

Besternnelsen av total nitrogenkonsentrasjon på innlopsvannet, brukes 
sammen med totalfosforverdien til å beregne tilføringsgraden til 
anleggene. Dette er en hjelp i vurderingen av avløpsnettstandarden. 

San et ledd i utslippskontrollen er anleggseierne pålagt månedlig å 
sende inn en kopi av anleggets driftsjournal og årlig utarbeide en 
sammenstillende årsrapp:>rt for anlegget. Dette pålegg har med få 
unntak blitt fulgt opp meget bra fra anleggseierne i 1986. 
Informasjonen fra disse rapp:>rtene fra anleggseierne blir også trukket 
inn i vurderingen av de enkel te anlegg. · 
Regelmessig driftsbesøk på anleggene har igjen karmet igang i 1986. 
En tar inntil videre sikte på å besøke hvert anlegg ca. 3 ganger pr. år. 

Det ble i 1986 avholdt en felles samling for driftsoperatører og 
anleggseiere i fylket, der ulike temaer vedr. utslippskontroll og 
driftskontroll ble tatt opp. 
Det vil i fremtiden bli arrangert regionvise samlinger for drifts
operatører, der ulike faglige spørsmål/temaer kan belyses. 
Den aktivi tet san her er nevnt må også ses på san et bidrag eller del 
av fylkesmannens tilsyns og kontrollvirksomhet. 
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Bearbeiding av analysedata, rapportering etc. til anleggseierne har 
blitt foretatt av miljøvernavdelingen. 

Samtlige kontrollprøver er analysert på fylkeslaboratoriet i Østfold, 
Sol gård Skog, rvbss. 

2.0 VURDERING AV KONTROLLRESULTATER. 

2.1 Generelt. 

Ved vurdering av kontrollresul tatene er det tatt utgangspunkt i en 
veiledning fra SFI' vedr. kontroll av kamnmale renseanlegg (mars 
d.å.), samt et tidligere hØringsutkast fra SFI' vedr. dette. Da det 
fremdeles er knyttet noe usikkerhet i fastsettelse av grenseverdiene 
for TCX:: (organisk stoff) er det valgt å benytte de tidligere brukte 
verdier son utgangspunkt for vurderingene, oortsett fra de kjemiske 
renseanleggene der de tidligere rensekrav var alt for "snille". 
Grenseverdiene for utslipp av fosfor er hovedsakelig de samme som 
tidligere. 
Rensekravene er angitt i tabell 3 og 4 Cs. 7) . SFI's siste 
grenseverdier m. h. p. TCX:: er her angi tt i parantes (dette til orientering ) . 

Det må presiseres at ved vurderingen av de enkel te anlegg er det også 
lagt vekt på oppnådd renseeffekt, standard på egen kontroll, 
driftsstabilitet og avdelingens generelle kunnskap om dette anlegget . 
Jfr. også kap . 1.0. 

Etter en vurdering av de enkelte anlegg blir de delt inn i karakteri
stikkene tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende. Karakteri
stikken tilfredsstil lende er igjen delt inn i to kategorier, god og 
akseptabelt. 
Etter kommentarene for de enkelte anlegg blir det således skrevet en 
konklusjon der anlegget får benevnelsene godt, akseptabelt eller 
ikke tilfredsstillende driftsresultat. 

Nedenfor fØlger en kort kommentar til de 3 benevnelsesgruppene: 

Godt; Blir gitt der rensekravene er klart underskredet, og viser en 
god driftsstablitet . En god driftskontroll/egenkontroll må 
kunne ookumenteres. 

Akseptabelt; Anlegg son overholder oppsatte rensekrav med noe mindre 
margin. Anlegg med en beskj eden overskridelse av rensekravene 
kan også kanne inn her dersan de har oppnådd hØye fjernings
prosenter og/eller kan dokumentere en god drift/egenkontroll. 

Ikke tilfredsstillende; Blir gitt der rensekravene er klart over
skredet. Meget dårlig renseeffekt er oppnådd og/eller mangel
full egenkontroll og tilsyn. 

Angitte rensekrav san er benyttet vil avvike betydelig fra rensekrav i 
en del eldre tillatelser. Vi har imidlertid valgt å vurdere samtlige 
anlegg opp i rrot de samme krav. Dette er n:pdvendig i en rapport san 
denne for å få en lik vurdering av anleggene, og fordi en del av de 
gamle tillatelsene er foreldede. Det vil derfor i nær framtid bli 
foretatt en revisjon av rensekravene i samtlige utslippstillatelser. 
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Vurdering av ledn.i.nJsnettstandarden er ikke direkte trukket inn i 
vurderingen av renseanleggenes driftsresultat. Der en mener å ha 
sikker rnk infonnasjon for å kunne si at avl øpsnettet ikke har en 
akseptabel standard, er dette kcmnentert etter konklusjonen for 
anlegget . 

2.2 Krav til anlegg dimensjonert for >500 p.e. 

Det er her stilt to krav, Kl og K2. 

Kl; Middel verdien av samtlige utløpsprøver bortsett fra den høyeste 
verdien. 

K2; Verdien av den h/Jyest tellende prøve, dvs. den nest høyeste eller 
ellevte verdien. 

For å overoolde angitte rensekrav må både Kl og K2 overholdes. 

Tabell 3: Krav til Kl og K2 for anlegg dimensjonert for >500 p . e .. 

!Type anlegg 'IOC 
Kbntro112arameter 

(mg/l) Tot-P (mg/l) 
Kl K2 Kl K2 

Kjemisk 45 (30) 90 (50) "0,""5 l, o 
S:i.multanfell. 22 (15) 42 (25) 0,8 1,5 
Etterfelling ll ( 10) 22 (20) 0,4 1,0 
Biologisk 22 (15) 42 (25) 

2.3 Krav til anlegg dimensjonert for <500 p.e . eller med 4 årlige 
kontro112røver. 

Da kravene baserer seg på 4 kontrollprøver i året er det kun stilt ett 
krav til middelver dien av prøvene. Kravene er roe lempligere enn for 
de større anleggene, da et mindre anlegg ikke har de samne forutset
ningene for å oppnå den samme driftsstabilitet som et s t ørre anlegg. 

Tabell 4: Krav til middel verdi for anlegg med 4 årlige kontrollprøver. 

Kontrol l parameter 
Type anlegg 'IOC rrr;:J / l Tot-P (mg/l) 

Kjemisk - <0 ,6 
S:i.multanfelling 25 <1,0 
Etter felling 15 <0,5 
Biologisk 25 -
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3.0 SN-MENSTILLDG AV RESULTATER. 

I dette kapitlet er resultatene fra vurderingene av de enkelte anlegg, 
son føl ger lenger bak i r apporten, sanmenfattet og satt opp i tabell 5 
og 6. 

Tabell 5: Tabellen er en oversikt over antall anlegg og tilknyb1ing 
til anlegg san etter en vurdering av kontrollresul tatene 
er plassert i kategoriene tilfredsstillende eller ikke 
tilfredsstillende. 

Tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 
ant. dimensj. tilkn. ant. dimensj . tilkn. 

Prosesstype r . a p.e p.e r.a p.e p . e 

Kjemisk 8 75.700 48.680 l 16.000 12. 720 
Sirnul tanfelling 4 1.375 650 6 2.340 1 . 650 
Etterfelling 6 4 . 150 2.460 3 4. 920 4.050 
Biologisk - - - 2 540 810 
Totalt 18 81.225 51.790 12 23.800 19.230 

Tabell 6: Tabellen viser prosentvis fordeling av antall tilknyttede 
p.e. til anlegg med karakteristikken tilfredsstillende 
eller ikke tilfredsstillende. 

Anleggstype Tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 

Kjemisk 68,5 17,9 
Sirnul tanfelling 1,0 2,3 
Etterfelling 3,5 5,7 
Biologisk - l, l 

Man kan av tabell 5 og 6 se ialt at 18 anlegg har fått karakteri
stikken tilfredsstillende, mens 12 anlegg da får karakteristikken ikke 
til fredsstillende . Antall p.e. tilknyttet anlegg med et tilfredsstill
ende driftsresultat utgjØr ca. 73% av den totale tilknytningen. 
Dette er en viss framgang i forhold til 1985, da i underkant av 70% av 
de tilknyttede p. e . var til anlegg med tilfredsstillende drift. 16 
anlegg fikk i 1985 karakteristikken tilfredsstillende. 

4.0 DISKUSJON OM RESULTATER. 

Det er et klart trekk i resultatene at de kjemiske renseanleggene 
oppnår de beste renseresultatene. Jfr. fig. 3. Det er også innen 
denne grupper vi finner de største og mest noderne anleggene . Resul
tatene fra disse anleggene gjør derfor stort utslag i den prosentvise 
fordeling mellom de ul ike karakteristikkene. Hele 62% av de tilknyt
tede p.e. til kjemiske anlegg har fått benevnelsen god, jfr. tabell 7. 

Den anleggstypen san synes å kcmne dårligst ut er sirnul tanfellings
anleggene. Hele 72% av de tilknyttede p.e. til denne anleggstypen har 
fått karakteristikken ikke tilfredsstillende. Jfr. også fig. 5. 
Arsaken til de dårlige resultatene skyldes hovedsakelig at anleggene 
er overbelastet og utilfredsstillende utformet eller det er mangel
full egenkontroll/driftskontroll. 
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Når det gjelder de to biologiske anleggene så karmer også disse 
uheldig ut. Det ene av disse to anleggene har imidlertid ikke vært 
belastet, mens det andre anlegget i nær framtid skal saneres . 

Tabel l 7 : Tabellen viser hvordan tilknytningen til de ulike anleggs
typene fordeler seg på de 3 benevningsgruppene san er brukt 
i vurderingen. 

Anleggstype God Akseptabel Ikke tilfr. TOr. (%) 

Kjemisk 62 17 21 100 
Simultanfell . o 28 72 100 
Etterfelling 14 24 62 100 
Biologisk o o 100 100 

Sanmenfatningsvis kan en si at årsakene til et dårlig driftsresultat 
ofte skyldes følgende: 

- hydraulisk overbelastning 
- utilfredsstillende teknisk utforming og dimensjonering 

av anlegget (gamle anlegg) 
- manglende tilsyn 

ikke optimal prosesstyring/dårlig driftskontroll (egenkontroll) 

Den mer detaljerte vurderingen av de enkelte anlegg og sammenstill
ingen av renseresultater etc. fØlger senere i rapporten, jfr. inn
holdsfortegnelsen. 
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Tabell 8: Tabellen viser midlere inn- og utløpskonsentrasjoner for 
de ulike kontroll parametre og avløpsrenseanlegg (alle 
konsentrasjoner i rrg/1) . 

Type anlegg Navn anl. Innløp Utløp 
'IDC Tot-P Tot-N KOF BO 'IDC Tot-P P04-P KOF BOF 

Etterfell. Rakkestad 161 9 . 89 27 . 5 526 24 25 0.63 0.04 70 34 
Bcmnen 70 3.39 19.3 15.8 0.27 0.09 
Skotsberg 416 52. 9 52.2 7.8 0.12 0 . 02 
Øs ter 'bo 32 1.69 10.3 8 . 7 0.16 0.02 
Svinndal 280 10.34 45.2 7.4 0.17 0.04 
Tanter 43 3 . 43 17.1 6. 9 0.45 0.06 
Ringvold 170 11.68 35.1 12 .1 0.29 0 .10 
Kornsjø 139 10.51 13.0 0 . 56 0.12 
Elvestad 32 1.74 20 0.56 0.08 

Simultan- Berg 82 7 . 0 48 31.2 2.09 0 . 88 
felling. Jelsnes 175 10.01 41.6 17.4 0.64 0.10 

Kolstad 126 7 . 98 38.2 20 . 0 0 . 49 0 .02 
Ski vika 102 9.02 46.5 3 . 39 1.62 
Varteig 104 8.79 29 . 5 0.81 0.03 
Rt,ZmSkog 134 9.34 43.4 25.0 0.45 0.04 
Kirkeng 93 . 3 8 .54 30.5 0.83 0.04 
Øst bygda 133 9.52 50.0 l. 71 0.12 
Solbergf . 26 2.08 14.3 0.51 0.04 
Våler batt 103 7 . 51 15.2 1. 51 0.22 

Kjemisk Asha 39 3.90 15.9 18.0 0.17 0 . 01 
Remnenda . . 40 2 . 75 15.1 15.0 0.10 0.01 
Kaml::x:> 97 5.57 28.9 41.0 0.89 0 . 05 
Mysen 83 5.37 29.0 25.3 0. 30 0 . 02 
Skjønnhaug 194 11.16 49.1 33.0 0.44 0.02 
Skiptvet 97 7.51 32.8 41.0 0.42 0.06 
Hestvold 163 6 . 74 33.5 51.0 o. 70 0.02 
Skjeberg 49 2.86 15.5 14.0 0.51 0 .02 
I se foss 59.3 5 .04 22 . 9 24 . 0 0 . 32 0 .01 

Biologisk Slevik: 220 27.5 
Lill eng 66 49 .0 
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4 .l MIDLERE RENSERESULTATER FOR FORSKJELLIGE RENSEANLEBSSTYPER FRAM
STILT SCM KlMJLATIV FREKVENSFORDELIN3. 

Fig. 3 . 
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Fig. 3: ~iddelverdiene for utslippskontrollprøver for kjemiske 
anlegg framstilt scrn kumulativ frekvensfordeling. 
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Fig. 4: Middelverdiene for utslippskontrollprøver for etterfellings
anlegg framstilt som kumulativ frekvensfordeling. 
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Fig. 5: Middelverdiene for utslippskontrollprøver , simultanfellings
anl egg , framstilt som kumulativ frekvensfordeling. 
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Figurene 3 til 5 viser klart at det er de kjemiske anleggene san har 
de beste renseresultatene og best driftsstabilitet~ Det går også 
klart fram at simul tanfellingsanleggene har oppnådd de dårligste 
resultatene. Etterfellingsanleggene ser ut t~l å ligge et sted i 
mallan disse anleggs-typene m.h.p. oppnådde renseresultater. 
Det viser seg også at etterfellingsanleggene har en dårligere r eduk
sjon av organisk stoff enn av fosfor. 
En forklaring til dette kan være at et biologisk rensetrinn er noe mer 
<t:mfintelig for ytre påvirkninger - giftstoffer, temperaturvariasjoner, 
hydraulisk overbelastning og tap av slam etc. 

5.0 TILTAK FOR A BEDRE RESULTATENE. 

Arsaken til et dårlig driftsresultat varierer fra anlegg t il anl egg. 
Ved vurdering av hvordan man kan oppnå bedre resultater ved et anlegg 
må man derfor ut fra eksisterende informasjon an anlegget, evnt. nye 
undersøkelser, finne fram til hva hovedprobl~t er for dermed å kunne 
arbeide seg fram til hensiktsmessige tiltak. 
En vil derfor her bare trekke ut et par anråder son en vet har 
avgjørende betydning for det endelige renseresultat: 

- Tilstrekkelig bemanning, tilsyn og egen kontroll ved anleggene. 

- Dårlig standard på avløpsnettet fører til at mye avløpsvann/ 
forurensning forsvinner før det kanner fram til anlegget og at 
anleggene peri cx:Ievis blir hydraulisk overbelastet. Følgende av 
dette er dårligere renseresultat, økte driftsutgifter m.m. 

Dersan man setter inn ressursene på disse to cmråder vil dette langt 
på vei føre til at flere anlegg kan få benevnelsen tilfredsstillende 
driftsresultat , hvilket også er en forutsetning for at en kan si 
anlegget har overholdt sin utslippstillatelse. 

6. O SAM1ENSTILLIN3 ex:; VURDERIN3 AV RENSERESULTATER FOR DE ENKELTE 
RENSEANLJD3. 

l 
Anleggstype 

Kjemisk 
Etterfel ling 
Simultanfelling 
Biologisk 

Side 

15 
33 
48 
60 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1986 
HILJOVERNAYDELINGEN 
DRONNINGENS GT . 1 

1500 HOSS 

Navn: ASHA Eier: ASHA 

Prosess:SSEKUNDÆRFELLING Pe. till.: 28000 Pe. ti lkn: 18080 

KONTROLLPROVER 

DATO YANNF. OVERLØP BOF-7 roe KOF TOT-P OR TO-P TOT-N 
!a3/d) (a3/d) lag/l) (llg/1) lag/l) (lg/1) lllg/l) lag/l) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 
860122 8121 o 52 16 3.78 0.16 0.02 19.8 860218 7013 o 40 16 4.88 0.17 0.01 22.2 860312 9077 o 35 17 3.54 0.31 0.01 15 860415 11664 o 32 16 2.64 0. 19 0.01 15 860514 14122 43 25 22 3.86 0.22 0.01 11.1 860617 8329 o 57 14 5.54 0.33 0.01 18.6 860813 8566 o 31 21 4. 1 0.22 0.01 18.6 860909 7837 o 40 23 5. 12 0.08 0.02 18 861015 7690 o 55 26 5.58 0.24 0.01 22.8 861028 16842 5411 29 13 3,6 0.14 0.01 9.6 861119 19897 7533 29 9 1.25 O. l 0.01 6.6 861202 10009 o 48 18 2.96 0.07 0.01 13.2 

l!iddel 10764 1082 ERR 39 18 ERR ERR 3.90 0.17 0.01 15.9 Haks. 19997 7533 ERR 57 26 ERR ERR 5.58 0.33 0.02 22.8 l!in . 7013 o ERR 25 9 ERR ERR 1.25 0.07 0.01 6.6 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

m m m 
Middel 1986 55.4 ERR 95.6 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE lkg/d) l pel m lkg/d) 
lOT-P TOT-N TOT-P TOT-N lOT-P TOT-N TOT-P 

860122 30.7 160.8 12279 13400 67.9 74 . 1 0.007 860218 34 .2 155.7 13689 12974 75.7 71.8 0.007 860312 32.1 136. 2 12853 11346 71 . 1 62.8 0.016 860415 30 .8 175.0 12317 14580 68. 1 80.6 0.012 860514 54.7 157.2 21871 13103 121.0 72.5 0.010 860617 46.1 154.9 18457 12910 102.1 71.4 0.003 860813 35. 1 159.3 14048 13277 77 .7 73 .4 0.015 860909 40.1 141.1 16050 11756 88.8 65.0 0.010 861015 42.9 175.3 l i164 14611 94.9 80 .8 0. 121 861029 80.1 213.6 32044 17802 177.2 98.5 0.063 861 119 34.3 181.0 13715 15087 75.9 83.4 0.004 861202 29 .6 132. 1 11849 11009 65.5 60.9 0.004 
Hiddel . 40.9 l bl. 9 l63b1 13488 90.5 74 .6 0.023 Hax. 80. 1 213.6 32044 17802 177.2 98 .5 0. 121 Hin . 29.b 132. 1 11 849 11009 65.5 b0.9 0.003 



\ 

l 
\ 
l 

\ 
l 
l 
l 

VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
l O.o7 (agil l 
'l 0.08 (ag/l l 
3 0.10 (•glll 
4 0.14 !ag/Il 
r 0.16 (tg/Il .J 

b 0.17 (ag/Il 
7 0.19 (ag/l l 
8 0.'12 !ag/Il 
9 0.22 (ag/l l 

10 0.'14 (ag/Il 
11 0.31 (Mg/Il 
12 0.33 (ag/Il 

---------------------------------
!Hddel 1-11 0.17 (aq/ll 
Krav Kl 0.50 !ag/l l Ti lfredssti It 
Verdi av nr Il 0.31 (ag/Il 
Krav K2 1.50 (Mg/l) Ti lfredsst i It 

KOMMENTAR 

Det er oppnådd en 1e9et god og stabil reduksjon av fosfor. 
Reduksjonen av organ1sk stoff er også akseptabel. 
Anlegget har behandlet ca 2.BI større avløpsaengde enn i 1985,samt at den 
registrerte avløpsmengden sot er ledet i overløp er n1r halvert.På bakgrunn av 
dette 1å driftsresultatet for 1986 sies å vtre aeget bra. 

Konklusjon:Det er oppnådd et godt driftsresultat. 

Avløpnett:Store ~engder fremledvann blir periodevis tilført anlegget. 
Dette fører til driftaessige probleaer på anlegget,saat at en viss del av den tilførte 
avløpsaengde lå ledes i overløp. 
Saneringstiltak på ledningsnettet aå derfor prioriteres. 

lb 
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VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
l 0.07 (ag/l! 
2 0.08 lag/l! 
3 0.08 (Mg fl) 
4 0.09 lllg/ll 
5 0.09 (llg /l l 
b 0.10 (ag/l l 
7 0.10 (llgll l 
8 O.l! lag/l l 
9 0.12 l!lg/ll 

lO 0.12 lllg/1 l 
Il 0.13 tag/1 l 
12 0. 13 (ag/l l 

---------------------------------
Middel 1-1 l 0.10 lag/li 
Krav Kl 0.50 (!lgll l Ti lfredss ti It 
Verdi av nr Il 0.13 (ag/l l 
Krav K2 l. 50 lllgll l Ti l freds sti l t 

KOMMENTAR 

Det har vtrt en ~eget stabil og god redu~sjon av fosfor.Dette blir også bekreftet 
av anleggets egenkontroll•ålinger. 
Utløpskonsentrasjoner og reduksjon av organisk stoff er ogsa klart innenfor det 1an 
kan forvente av et kjea1sk anlegg. 

Konklusjon:Det er oppnådd et godt driftsresultat. 

Avløpnett:Anlegget blir i perioder tilført betydelige aengder frea•edvann,slik at 
noe av dette ta ledes i overløp.Tilføringsberegninger og konsentrasjoner på 
innløpsvannet indikerer også til tider et ster~t fortynnet avløpsvann. 
Saneringstiltak på ledningsnettet bør derfor prioriteres . 

18 
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FYLKESMANNEN l ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1936 
HILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.! 
3555 110SS 

Navn: KAMBO Eier: 110SS,VESTBY,VALER 

Prosess: PRIH.FELLIN6 Pe.till. 16000 Pe. tiHn: 12720 

KONTROLLPROVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 roe KOF TOT-P ORT O-P TOT-N 
(lt3/d) (13/dl !eg/l l (r,g!l l (lg/1 l (lg/1 l <•gil l <•gli l 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 
860114 3112 o 84 20 6,96 0.69 0.01 39 860212 2895 o 71 38 5.44 0.3 0.02 34.8 860304 2791 o 161 39 8.04 0.62 0.01 34.8 860409 5970 75 45 5.2 l. 41 0.1 28.8 860611 5400 o BO 29 6.5 0.73 0.1 860BOS 5954 56 36 3.38 1.19 0.13 21.6 860903 4280 BO 60 5.68 l. 59 0.03 30 860930 2714 o 118 88 7.78 1.67 0.15 36 861022 3894 o 73 33 4.B4 0.8 0.02 31.2 861111 8450 155 29 3.74 0.65 0.01 19.2 861203 4698 o !53 51 6.26 0.68 0.01 28.2 860912 8239 o 57 18 3 0.3 0.02 13.8 

Hiddel 4866 o ERR 97 41 o o 5.57 0.89 0.05 28.9 Haks. 8450 o ERR 161 88 o o 8.04 1.67 0.15 39.0 llin. 2714 o ERR 56 18 o o 3.00 0.30 0.01 13.8 

RENSEEFFEKT 

roe KOF TOT-P 

(1.) (I) <Il 

Middel 1986 58.2 ERR 84.1 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TI LFØR I NGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE !kg/dl !pel <Il (kg/dl 
lOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N lOT-P 

860114 21.7 121.4 8664 10114 68.1 79.5 0.017 860212 15.7 100.7 6300 8396 49.5 66.0 0.007 860304 22.4 97.1 8976 8094 70.6 63.6 0.014 860409 31.0 171.9 12418 14328 97.6 112.6 0.066 860611 35.1 14040 110.4 0.031 860805 20.1 128.6 BOSO 10717 63.3 84.3 0.056 860903 24.3 128.4 9724 10700 76.4 84.1 0.054 860930 21.1 97.7 8446 8142 66.4 64.0 0.036 861022 18.8 121.5 7539 10124 59.3 79.6 0.024 861111 31.6 162.2 12641 13520 99.4 106.3 0.043 861203 29.4 132.5 11764 l 1040 92.5 86.8 0.025 860912 24.7 113.7 9887 9475 77 .7 74.5 0.019 
Middel. 24.7 125.1 9871 10423 77.6 81.9 0.033 

l llax. 35.1 171.9 14040 14328 110.4 l12.6 0.066 llin. 15.7 97.1 6300 8094 49.5 63.6 0.007 

l 
l 

l 
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VURDERING AV Y.ONTROLLPRØVERVURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
l 0.30 l•gll l 
2 0. 30 !•gli) 
3 O.b2 !•gli) 
4 O.b5 l ~tg/l l 
5 O.b8 llg/1 l 
b 0. 69 lag il l 
7 0. 73 lag/l l 

8 0.80 (IQ/l) 
9 1.19 llg/1 l 

lO l. 41 lag/l l 
11 l. 59 lag il l 
12 l.b7 l•gll) 

---------------------------------
Middel 1-11 0.81 lag/l l 
Krav Kl 0.50 ll g/ 1) Ikke tilfredssti l t 
Verdi av nr Il !. 59 <•gli) 
Krav K2 1.50 lag/Il Ikke tilfredsstilt 

KOHNENTAR 

Det er oppnådd en noe dårligere reduksjon av fosfor enn det ftan kan forvente. 
Begge kravene til fosfor er klart overskredet. 
Reduksjonen av organisk stoff har vzrt ned &ot det man kan forvente av et kjeftisk anlegg. 
Det lå her tilf~yes at flere av de noe dårligere renseresultatene skyldes at anlegget, 
i en periode ~ed miljøvernavdelingens sa•lykke,kun har benytte t det halve av 
ti l gjengelig sediaenteringsareal.Dette i forb indelse eed et prosjektlkapasitetsvurderingl 
på anlegget. 
Anlegget har ieidlertid forutsetninger for å kunne oppnå et bedre årsresultat enn 
det aktuelle. 

Kon~lusjon:Det er ikke oppnådd et fullt ut tilfredsstillende driftsresultat. 

Avl;psnett:En betydelig variasjon i beregnede tilføringsgrader l50- 100 Il viser 
al tiltak på ledningsnettet •å prior ileres. 

.to 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1986 
IIILJOVERNAVDELIN6EN 
DRONNINGENS GT. ! 
1500 MOSS 

Navn: l! Y SEN Eier: EIDSBERG LILLENG V.HJEII 

Prosess:SEKUNDIRFELLING Pe.till. 9500 Pe. tilkn: 4500 
KONTROLLPROVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC KOF TOT-P OR TO-P TOT-N 
{t3/d) {t3/d) ( •gli) !ag/l) (tg/l> (ag/l) (tg/l) (ag/l> 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 
860122 1240 o 93 36 4.78 0.19 0.01 33 860218 759 o 60 48 24 290 100 S.BS 0.28 0.01 32.4 860312 2253 o 32 61 29 196 82 7.1 0.45 0.01 24 860415 277 o 50 242 40 930 180 8.7 0.16 0.01 60 860514 410 o 45 206 38 890 130 Il. 7 0.78 0.11 57.6 
860813 1161 o u 12 4.82 0.08 0.01 17.4 860909 765 20 40 29 ISO 65 2.3 0.19 0.01 lB 861008 1265 o 30 79 25 305 60 9 0.23 0.01 30.6 861015 1340 o 45 98 28 370 85 6.24 0.41 0.01 32.4 861028 3173 o 20 33 11 160 45 2.72 0.07 0.01 18.6 861112 4890 20 32 14 87 48 2.26 0. 34 0.01 9.9 861119 4860 o IS 72 17 100 44 2.13 0.37 0.02 14.4 861203 3889 o 35 36 29 70 38 2.32 0.35 0.01 13.2 

Middel 2022 o 34 83 26 323 BO 5.38 0.30 0.02 27.8 llak s. 4890 o 60 242 40 930 180 Il. 70 0.78 0.11 60.0 Kin. 277 o 15 32 11 70 38 2.13 0.07 0.01 9.9 
RENSEEFFEKT 

roe KOF lOT-P BOF 

m (I) m m 
Middel 1986 69 .3 75.3 94.4 76.6 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TI LFØRSEL ANTALL PE TILFØRINSSSRAD UTSLIPP PR. 100 PE (kg/d) (pel m (kg/d) 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 
860122 5.9 40.9 2371 3410 52.7 75.8 0.005 8b02l8 4.4 24.6 1776 2049 39.5 45.5 0.005 860312 16.0 54.1 6399 4506 142.2 100.1 0.023 860415 2.4 16.6 964 1385 21 . 4 30.8 0.001 860514 4.8 23.6 1919 1968 42.6 43.7 0.007 
860813 5.6 20.2 2238 1683 49.7 37 .4 0.002 860909 1.8 13.8 704 1148 15.6 25.5 0.003 861008 11.4 38.7 4554 3226 101.2 71.7 0.006 861015 8.4 43.4 3345 3618 74 .3 80.4 0.012 861028 8.6 59.0 3452 4918 76.7 109.3 0.005 861112 11.1 48.4 4421 4034 98 .2 89.7 0.037 861119 10.4 70.0 4141 5832 92.0 129.6 0.040 861202 9.0 51.3 3609 U78 80.2 95. 1 0.030 

l! i dde l. 7.7 38 .8 3069 -.,~r 68.2 71.9 0.014 ;)L~.J 
Maks. 16.0 70.0 6399 5832 142.2 109.3 0.037 Min. 1.8 13.8 704 1148 15.6 25.5 0.001 
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VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE liR 
l 0.07 lag/l l 
2 0.08 (llgll l 
3 0.16 (ag/l l 
4 0.19 (llgll l 
5 0.19 (tg/l l 
6 0.23 (ag/l l 
7 0.28 lag/l! 
8 0.34 lag/Il 
9 0.35 (tg/l l 

lO 0.37 
Il 0.41 (llg /1 l 
12 0.45 lag/l l 
13 0.78 (llgll l 

----~----------------------------
l'liddel 1-12 0.26 !ag/l l 
Krav Kl 0.50 (tg /ll Ti l fredssti l t 
Verdi av nr 12 0.45 l tg/il 
Krav K2 1.50 lag/l l Ti l freds sti l t 

KOI'II'IENTAR 

Det er oppnådd en bra reduksjon av fosfor.Begge krav er klart underskredet. 
Reduksjonen av organisk stoff har også vtrt akseptabel . Tilkoblingen av 
Htrland slakteri synes foreløpig ikke å ha hatt en negativ innvirkning på renseresultatet. 
Forsøk aed bruk av jernklorid soa fellingskjeaikalie har foreløpig vist seg å fungere 
bra. 

Konklusjon:Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. 

Avløpsnett:Det er beregnet aeget store variasjoner i tilføringsberegni nger 
De periodevis store fretaedvannaengdene skaper også visse driftsaessige probleaer 
på renseanlegget . Det er derfor et stort behov for saneringstiltatk på 
l ed ni ngsnettet. 
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p UTSLIPPSY.ONTROLL 1986 
MILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. l 
1500 HOSS 

Navn: SKJØNNHAUG Eier: TRØGSTAD 

Prosess:SEKUNDERFELLING Pe. till.: 2500 Pe. tilkn: 2000 

KONTROLLPROVER 
DATO VANNF. OVERLOP BOF-7 TOC KOF TOT-P OR TO-P TOT-N 

la3/d) la3/dl lltg/1) (øtg/1) (llgll) hag/l) lllg/ll (llgll) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 
860122 221 o 290 37 12.7 0.3 0.02 56.8 860218 235 o 220 33 14.1 0. 2 0.01 57 860312 268 110 36 10.14 0.57 0.06 46.2 860415 511 o 213 31 12.04 0.33 0.01 51.6 860514 325 o 78 25 7.06 0.24 0.02 36 860617 261 158 20 12.7 0.25 0. 01 49 . 7 860813 243 o 470 33 19 0.37 0.02 86.4 860909 453 o 109 25 9.3 0.33 0.03 40.8 861015 280 272 41 13 .2 o. 48 0.02 62.4 861028 548 o 70 35 6.16 O.b4 0.02 29.4 861119 357 o 158 43 7.32 0.26 0.01 33 861202 391 178 42 10.2 1.3 0.06 39.6 

Hiddel 341 o 194 33 ERR ERR 11.16 0. 44 0.02 49.1 Haks . 548 o 470 43 ERR ERR 19.00 l. 30 0.06 86. 4 Hin. 221 o 70 20 ERR ERR 6. 16 0.20 0.01 29 .4 

RENSEEFFEKT 

TOC •:oF TOT-P 
( 7,) m (7.) 

Middel 1986 82.8 ERR 96.1 

TILFORSLER OG UTSLIPP 

DATO 'TILFORSEL ANTALL PE TILFORINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(~g/d) !pel m !kg/dl 
TOT -P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

860122 2.8 12.6 1123 1046 56 . 1 52.3 0.002 860218 3.3 13.4 1325 1116 66.3 55.8 0.008 860312 2.7 12.4 1087 1032 54. 4 51.6 0.008 860415 6.2 26.4 2461 2197 123.0 109.9 0.004 8b051 4 2.3 11.7 918 975 45 .9 48.7 0.003 860b17 3.3 13.0 1326 1081 66.3 54.0 0.004 860813 4.6 21. o 1847 1750 92 .3 87.5 0.007 860909 4.2 18.5 1685 1540 84 .3 77. 0 0.007 861015 3.7 17.5 1478 1456 73.9 72 .8 0.018 86 1028 3.4 16. 1 1350 1343 67.'5 67 . 1 0.005 861119 2.6 11. 8 1045 982 52.3 49.1 0.025 861202 4.0 15.5 159'5 1290 79 .8 64.'5 
Mi ddel 3.6 15.8 1437 1317 71.8 65.9 0.008 Haks. 6.2 26.4 2461 2197 123.0 109.9 0. 025 Hin . 2.3 Il. 7 918 975 45.9 48 .7 0.002 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
B 
9 

10 
Ll 
12 

Middel !-11 
Krav ~:1 
Verdi av nr 11 
Krav K2 

KO~MENTAR 

o. 20 (llg/ll 
0.24 !tg/Il 
O. 25 (ag/l l 
0.26 (llg/11 
o. 30 (llgll l 
0.3.3 (llg/1) 
o. 33 (ltg/1) 
0.37 (llg!ll 
O. 4B !ø gil l 
0.57 (llgfl) 
O.b4 !11g/l l 
l. 30 (llg/ll 

o. 3b (llgll l 
0.50 !11g/ll Tilfredsstilt 
O.b4 !aglll 
1.50 llllgfll Tilfredsstilt 

Det er oppnådd en bra reduksjon av fosfor.Begge kravene er klart underskredet . 
Det er også oppnådd en hØy fjernin~sprosent. 
Det er oppnådd en gjennollsnitlig fJerningsprosent av organisk stoff på over 

BO X.Dette er 1eget bra 11ed tanke på at det er et kje11sk renseanlegg. 

Konklusjon:Det er oppnådd et godt driftsresultat. 
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FYLKESHANNEN l ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1986 
KILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. l 
1500 HOSS 

Navn: HEST VOLD Eier: RADE TRØGSTAD 

Prosess: PRIK.FELL Pe. tPe. ti 11. 3000 Pe. tilkn: 3000 

KONTROLLPROVER 
DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 roe KOF lOT-P ORTO-P TOT -N 

(113/d) (13/d) (llgfl) (llgfl) (llgfl) <mg/l l (llg/ll (lg/1) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 
860115 1016 o 98 18 7.5 0.31 0.01 37.8 860212 760 o 284 53 9.88 0.86 0.04 46.8 860304 981 o 319 34 11.22 0.32 0.01 45.6 860408 1385 o 132 294 5.58 2.78 0.03 26.4 860507 1564 o 189 47 5.94 1. 65 0.07 24 860611 !Hl o 312 20 7.04 0.48 0.01 33.6 860812 1013 o 306 17 l 1. 3 0.24 0.01 41.4 860903 1160 o 77 15 5.66 0.27 0.01 28.2 860930 1356 o BO 26 5.85 0.31 0.01 24 861022 1354 11 63 32 5.44 0.41 0.01 27.6 861118 1986 90 54 19 3.36 0.18 0.01 861203 1649 o 42 37 2.14 0.57 0.01 

Kiddel 1305 ERR 163 51 ERR ERR 6.H 0.70 0.02 33.5 Kaks. 1986 90 ERR 319 294 ERR ERR 11.30 2. 78 0.07 46.8 l'lin. 760 ERR 42 15 ERR ERR 2.14 0.18 0,01 24.0 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

m m m 
l'liddel 1986 68.7 ERR 89.6 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE (kg/dl (pel m (kg/dl 

TOT-P TOT-N lOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 
860115 7.6 38.4 3048 3200 101.6 106.7 0.010 860212 7.5 35.6 3004 2964 100.1 98.8 0.022 860304 11.0 44.7 4403 3728 146.8 124.3 0.010 860408 7.7 36.6 3091 3047 103.0 101.6 0.128 860507 9.3 37.5 3716 3128 123.9 104.3 0.086 860611 10.1 48.4 4058 4035 135.3 134.5 0.023 860812 11.4 41.9 4579 3495 152.6 116.5 o.oo8 860903 6.6 32.7 2626 2726 87.5 90.9 0.010 860930 7.9 32.5 3173 2712 105.8 90.4 0.014 861022 7.4 37.7 297(1 3140 99.0 104.7 0.020 861118 7.0 2790 93.0 0.022 861203 3.5 1412 47.1 0.031 

11iddel. 8.1 38.6 3239 3217 108.0 107.2 0.032 Haks. 11.4 48.4 4579 4035 152.6 134.5 0.128 Hin. 3.5 32.5 1412 2712 47.1 90.4 0.008 

l 
l 

l 
\ 



l 
l 
l 

VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
l 0.18 Ilag/l l 
2 0.24 (øQ/1 l 
3 0.27 (lgll l 
4 0.31 (øg/1 l 
5 0.31 Ilag/l l 
6 0.32 (lg/1 l 
7 0.41 (l gfl l 
8 0.48 (IJg/1) 
9 0.57 (llg/1 l 

lO 0.86 {llgll) 
11 1.65 (IJgll l 
12 2.78 (~aglll 

---------------------------------
11iddel 1-11 0.51 (llg/ll 
Krav Kl 0.50 (lllgll l Ikke tilfredsstilt 
Verdi av nr 11 1.65 (øg/1 l 
Krav K2 l. 50 (lg/ll Ikke tilfredsstilt 

KOI111ENTAR 

Utslippskontrollresultatene trder på at reduksjonen av fosfor er på grensen av det 
akseptable.Begge krav 1hp.uts ippskonsentrasjoner av fosfor er knapt overskredet. 
Reduksjonen av organisk stoff er ned ~ot det aan kan forvente. 
De to siste innsendte prøver i 1986 er tatt ut sol stikkpr-ver. 
Egenkontrollen/driftskontrollen ved anlegget er •eget bra,og dokueenterer at 
anlegget har et akseptabelt driftsresultat. 
Beregnede 1idlere tilfØringsgrader og oppnådde renseresultater tyder på at anlegget 
er belastet opp i øot det aa~si•ale,for fre•deles å kunne oppnå akseptable 
renseresultater. 

Konklusjon:Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. 

lb 
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FYLKESHANNEN I ØSTFOLD 
HILJOVERNAVDELINGEN UTSLIPPSKONTROLL 1986 

DRONNINGENS GT 1. 
1500 HOSS 

Navn: SKJEBERGKILEN Eier: SKJEBERG 
Prosess: PRIM.FELLING Pe.til!.: 2100 Pe. tilkn: 1100 

KONTROLLPRØVER 
DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC KOF TOT-P ORT O-P TOT-N 

(!13/d) (113/dl (•gli l (llg/1) (llg!l l (llg!l) (llg/IJ (lg/ll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Ut 
B60121 565 o 259 18 7 0.79 0.06 34.2 860219 375 o 37 13 4.04 0.57 0.01 24 860311 615 27 17 2.36 0.54 0.01 15 860415 610 lB 15 2.02 0.51 0.01 12.6 860513 1070 o 28 lO l. 34 0.23 0.01 6.6 860618 425 31 7.7 3.42 0.54 0.01 1B.6 B60812 555 o 30 Il 3.56 0.32 0.01 19.B B60910 510 34 9.8 3.56 0.2 0.01 16. 8 861014 450 35 lO 2.54 0.29 O. OI 12.3 861029 1100 o lB lO 1.33 0.34 O. OI 8. 4 B6111B 1250 30 19 1.29 0.81 0.02 8.4 861203 985 36 24 l. Bl 0.92 0.01 9 

Mi ddel 709 ERR 49 14 ERR ERR 2.86 0.51 0.02 15.5 Maks. 1250 ERR 259 24 ERR ERR 7 0.92 0.06 34.2 It in. 375 ERR lB 7. 7 ERR ERR l . 29 0.2 0.01 6.6 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 
(7,) m (7.1 

Middel 19B6 71.B ERR B2.3 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 
DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE (kg/dl (pel m (~g/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 
860121 4.0 19.3 1582 1610 143.8 146.4 0.041 860219 1.5 9.0 606 750 55. 1 68.2 0.019 860311 1.5 9.2 581 769 52.8 69.9 0.030 860415 1.2 7.7 493 641 44.B 58 .2 0.028 860513 1.4 7. 1 574 589 52.1 53.5 0.022 B60618 1.5 7.9 5BI 659 52.9 59 .9 0.021 B60Bl2 2.0 11. 0 790 916 71.8 83.3 0.016 860910 LB 8.6 726 714 66.0 64 .9 0.009 861014 I.l 5.5 457 461 41.6 41.9 0.0 12 861029 1.5 9.2 585 770 53.2 70.0 0.034 B611 18 1.6 10.5 645 875 58.6 79 .5 0.092 

l 
861203 1.8 B.9 713 739 64.8 67 .2 0.082 

Hiddel 1.7 9.5 694 791 63.1 71.9 0.034 Hax. 4.0 19.3 15B2 1610 143.B 146. 4 0.092 

\ 

llin. l. l 5.5 457 461 41.6 41.9 0.009 

\ 

·. 



l 

\ 
l 

l 

VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
1 0.20 (ag/Il 
2 0.23 (ag/Il 
3 0.29 lag/l l 
4 0.32 lag/l l 
5 0.34 (lg/1 l 
b 0.51 lag/Il 
7 0.54 lag/l l 
8 0.54 <•gil) 
9 0.57 lag fl l 

lO 0.79 (tg fl) 
Il 0.81 lag/l l 
12 0.92 (ag/l l 

---------------------------------
11iddel 1-11 0.47 lag/l l 
Krav Kl 0.50 (ag/11 Ti lfredssti It 
Verdi av nr 11 0.81 lag/li 
Krav K2 1. 50 lllgll) Ti lfredssti It 

KOHHENTAR 

Anlegget har en reduksjon av fosfor so1 ligger på grensen av det akseptable. 
En gjennoasnitiig fjerningsprosent av fosfor på 82 I er noe dårligere enn det aan 
kan forvente.(90XJ,spesielt i perioder aed tilførsel av aye freaaedvann. 
Han for da for stor hydraulisk belastning på sediaenteringstrinnet,soa ikke har en 
tilfredsstillende utforaing. 
Reduksjonen av organis~ stoff er akseptabel.Instalering av turbo aixer og ph-regulering 
synes klart å ha stabilisert og forbedret renseresultatet. (forbedring i Fra 19851 

Y.on~lusjon:Det er oppnådd et akseptabelt driftresultat. 

Avløpsnett:Det er store variasjoner i beregnede tilføringsgrader til anlegget. 
Anlegget blir i perioder tilført store fretaedvanntengder. 
Saneringstiltak på ledningsnettet bør prioriteres. 
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FYLKESMANNEN I OSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1986 
KILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT . l 
1500 IIOSS 

Navn: ISEFOSS Ei er: SKJEBERS,VARTEIS 

Prosess: PRIMÆRFELLING Pe.ti l l. 1100 Pe. tilkn: 500 

KONTROLLPROVER 

DATO VANNF. OVERLOP BOF-7 roe KOF TOT-P ORT O-P TOT-N 
(1!13/d) (113/d) (flg fl) lag/ Il lag/Il (Jtg/1) lag fl l (lg/11 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ot Ut Inn 
860121 135 o 151 42 13.4 0.51 0.01 41.4 860219 96 o 71 49 7.37 0.79 O. OI 40.2 860311 142 o 35 24 2.94 0.23 0.01 24 .9 860415 128 (l 55 33 5.34 0.48 0.01 31.2 860513 420 o 21 lO 1.73 0.17 0.01 10.8 860618 108 69 20 6.92 0.5 0.01 33 860812 203 31 17 3.97 0.32 0.01 16.2 860910 337 61 14 4.88 0. 17 0.01 18.6 861014 233 60 21 4.52 0.11 0.03 19.2 861029 1169 23 8 0.96 0.14 0.01 5. 4 861118 823 BO 15 5.41 0.14 0.01 11.4 861203 164 52 34 3.1 0.25 0.01 

Kiddel 330 59 24 ERR ERR 5.05 0.32 0.01 22.9 llaks. 1169 151 49 ERR ERR 13.40 0.79 0.03 41. 4 llin. 96 21 8 ERR ERR 0.96 0.11 0.01 5.4 

RENSEEFFEKT 

roe KOF TOT-P 

(Y.) m m 
Middel 1986 59 .5 ERR 93.7 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TI LFØR l NGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE (kg/dl (pel (%) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 
860121 1.8 o. o 724 12.6 144.7 0.0 0.014 860219 0.7 0.0 28;) 6.3 56.6 0.0 0.015 860311 0.4 3.5 167 295 33.4 58.9 0.007 860415 0.7 4.0 273 333 54.7 66.6 0.012 860513 0. 7 o. o 291 0.4 58.1 0.0 0.014 860618 0.7 0.0 299 3.7 59.8 o. o o. 011 860812 0.8 3.3 322 274 64.5 54.8 0.013 860910 1.6 6.3 658 522 131 .6 104.5 o. Oil 861014 I.l 4.5 421 373 84 .3 74 .6 0.005 861029 1. 1 6.3 449 526 89.8 105.2 0.033 861118 4.5 9.4 1781 782 356.2 156.4 0.023 
861203 0.5 0.0 0.0 1. 9 0.0 0.0 0.0 

l 11iddel 1. 2 3.1 472 261 94 .5 51.7 0.013 
li aks 4.5 9.4 1781 782 356.2 156.4 0.033 llin . 0.4 o. o o o 0.0 0.0 0.000 

\ 

l 



l 
l 

VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
1 0. 11 llg/1 l 
2 0.14 l•g/ll 
7 0.14 lllg!l l .J 

4 0.17 lllgll l 
5 0.17 lllgll l 
b 0.23 lag/l l 
7 0.25 lllgll l 
8 0.32 lllgll l 
9 0.48 l•g/1 l 

10 o.so lllgll l 
11 0.51 l•glll 
12 0.79 lllgll l 

---------------------------------
Middel 1-11 0.27 llgll} 
Krav Kl 0. 50 <•gli l Ti lf redssti It 
Verdi av nr 11 0. 51 li1g/l l 
Krav K2 1. 50 !Jag Il l Tilfredsstilt 

KOMMENTAR 

Det er oppnådd en god reduksjon av fosfor . Det synes i år so11 det er oppnådd en 
vesentlig bedre stabilitet på r enseprosessen.Utfellingen av fosfat har også Vlrt 
bra,selv 01 det er registrert en noe varierende ph i fl okkuleringstrinnet . 
Reduksjonen av organisk stoff er akseptabel. 

Konklusjon:Det er oppnådd et akseptabel t driftsresultat . 

Avløpsnett:Anlegget blir i perioder tilf-rt store •engder svlrt fortynnet avløpsvann . 
Dette fører både til økte driftsutgifter og et 11er ustabi l t og dårlig renseresultat. 
Tiltak på ledningsnettet 11å derfor prioriteres. 

Jo 
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FYLKESHAHNEN I ØSTFOLD 
HILJOVERNAVDELINGEN 

UTSLIPPSKONTROLL 1986 
DRONNINGENS GT.! 

1500 HOSS 

Navn: SKIPTVET Eier: SKIPTVET 

Prosess: PRIH.FELLING Pe. til!. 1500 Pe. tilkn: 1200 
I<ONTROLLPROVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC KOF TOT-P ORT O-P TOT-N 
(&3/d) ht3/d) (llg/1) (l!g/1 l (llg/1) !ag /Il (•gli) (llgfl) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 
860122 162 o 153 50 8.3 0. 18 0.01 36.9 860218 187 o 150 62 11.4 l. 71 0.6 54. 6 860312 240 o 90 42 8.92 0.39 0. 01 37. 8 860415 412 49 33 6.3 0.68 0.01 30.6 860514 562 o 46 25 4.38 0.27 0. 01 22.2 860617 238 147 50 10.8 0.37 0.01 45 860813 255 o 104 52 6.9 0.16 0.01 32.4 860909 234 148 38 9.6 0.28 0.025 30 861015 205 88 37 8.62 0.17 0.01 39 .6 861028 635 o 44 25 4. 92 0.21 0.01 19.8 861119 775 56 22 3.93 0.22 0.01 18 861202 420 88 51 6.1 0.4 0.01 26.4 

Hiddel 360 ERR 97 41 ERR ERR 7.51 0.42 0.06 32.8 Haks . 775 ERR 153 62 ERR ERR 11.40 1.71 O.bO 54.6 llin. 162 ERR 44 22 ERR ERR 3.93 0. 16 0.01 18.0 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(7.) m m 
Hiddel 1986 58.1 ERR 94.4 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSSRAD UTSLIPP PR. 100 PE (kg/dl (pel m (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-Il TOT-P 
860122 1.3 6.0 538 498 44.8 41.5 0.002 860218 2.1 10.2 853 851 71.1 70.9 0.027 860312 2. 1 9. 1 856 756 71.4 63.0 0.008 860415 2.6 12.6 1038 1051 86.5 87 .6 0.023 860514 2.5 12.5 985 1040 82. 1 86.6 0.013 860617 2.6 10.7 1028 893 85.7 74.4 0.007 860813 LB 8.3 704 689 58.7 57 .4 0.003 860909 2.2 7.0 899 585 74.9 48.8 0.005 861015 1.8 8. 1 707 677 58 .9 56.4 0.003 861028 3,1 12.6 1250 1048 104.1 87 .3 0.011 861119 3.0 14.0 1218 1163 101.5 96.9 0.014 861202 2.6 11.1 1025 924 85.4 77.0 0.014 

Hiddel . 2.3 10.2 925 848 77.1 70.6 0.011 Haks. 3.1 14.0 1250 1163 104.1 96.9 0.027 Hin. 1. 3 6.0 538 498 44 .8 41.5 0.002 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
l 0.16 (ag/Il 
2 0.17 (ag/l l 
3 0.18 (ag/Il 
4 0.21 !ag/l l 
<' 0.22 (llgll l .J 

6 0.27 (tg/l l 
7 0.28 (ag/l l 
8 0.37 (tg/l l 
9 0.39 !ag/l l 

lO o. 40 (ag/Il 
11 0.68 !ag/l l 
12 1.71 (llg/1 l 

---------------------------------
lliddel 1-1 1 0.30 (ag/Il 
Krav ~: 1 0.50 <•gli l Tilfredsstilt 
Verdi av nr Il 0.68 (ag/l l 
Krav K2 1.50 (ag/l l Tilfredsstilt 

KOI111ENTAR 

Det er oppnådd en akseptabel reduksjon av fosfor . 
Reduksjonen av organisk stoff er på grensen av det aan kan forvente. 
Dette antas hovedsakeliq å skyldes periodevis dårlig partikkelfjerning i sedi~enterings
lrinnet,og da spesielt 1 perioder aed økt hydraul isk belastning. 

Konklusjon:Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. 

Avl;psnett :Ti lfør ingsberegninger viser en betydeliQ variasjon,fordobling i 
snøseelti ngs/nedb;rperioder .Delte fører bla ttl økle driftsutgifter og dårli gere 

renseresultat.Saneringsti l tak på ledningsnettet bØr derfor prioriteres. 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1986 
MILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENSST 1. 

1500 MOSS 

Navn: RAKKESTAD Eier:RAKKESTAD 

Prosess: ETTERFELLING Pe. tillatt: 3300f! Pe. tilkn: 2600 f ind 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC KOF TOT-P ORTO-P TOT-N 
1113/d) 1113/dl lllg/1) l•gll) (llgll) <•g/ll (Jg/1) (mg/l) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 
86011 4 n 93 o 21 130 17 530 56 13 1. 01 0.11 22.8 860212 1585 o 44 140 27 480 44 12. 46 0.71 0.03 30 860304 H67 o r-,. 164 28 560 120 9.96 o. 77 0.03 30.6 ...... 

860415 o 50 185 21 660 120 10.6 1.11 0.05 30.6 860514 2518 o 20 52 17 230 50 7.51 0.49 0.04 16.8 860618 865 48 272 26 740 90 13.9 0.79 0.06 39 860812 1013 175 35 209 lB 700 50 9.78 0.08 0.01 39 860910 1924 30 282 32 870 78 IL 9 0.18 0.02 39.6 861021 3336 868 25 149 20 410 48 6.84 0.63 0.02 21 861029 3076 15 40 lO 130 27 2.85 0.09 0.01 9.6 861203 1782 o 35 147 54 475 91 9.98 1.14 0.03 23.4 

Hiddel 1896 130 34 161 25 526 70 9.89 0.64 0.04 27.5 Maks. 3336 868 53 282 54 870 120 13.90 1.14 0.11 39.6 IHn. 865 o IS 40 lO 130 27 2.85 0.08 0.01 9.6 

RENSEEFFEt:T 

TOC KOF TOT-P BOF 
(7.) m m li) 

Middel 1986 84.7 86.6 93.6 86 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TI LFØRSEL ANTALL PE TI LF ØR I NGSGRA D UTSLI PP PR . 100 PE (kg/dl (pel (1.) l kg/dl 
TOT -P TOT-N TOT-P TOT -N TOT-P TOT-N TOT -P 

860114 18.1 31.8 7244 2647 
860212 19.7 u.ss 7900 3962.5 
860304 14.6 44.9 5845 3741 
860415 
860514 18.9 42. 3 7564 3525 
860618 12.0 33.7 4809 2811 
860812 11.6 46.332 4647 3861 
860910 22.9 76.2 9158 6349 
861021 28.8 88.3 11502 7357 
861029 8.8 29.5 3507 2461 
861203 17. 8 41.7 71 14 3475 

11i ddel. 17.3 48.2 6929 4019 
llaks. 28. 8 88.3 11502 7357 
l'lin . 8.8 29.5 3507 2461 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR ORGANISK STOFF 

PRØVE NR BOF-7 
l 
2 0.08 lragll l Antall pr-ver: 11 
3 0.09 (tg/l) 
4 0.18 lllgll) Ki ddelverdi:ll-101 32 
s 0.49 (tg/l) 
6 0.63 (tg/l) Krav: IS 
7 0. 71 lttg/ll 
8 0.77 (llg/1) 
9 o. 79 lag/l l 

lO 1.00 (llg/ll 
11 1.11 (tg/l) TOG 
12 1.14 !tg/l l 

--------------------------------- Antall prøver: 11 
Middel 1-11 0.59 l•gll) 
Krav Kl 0.40 ltg/ll ikke tilfr . Middelverdi: !HOl 22 
Verdi av nr Il I.l l (ftg!l l 
Krav K2 !.00 !tg/l) iHe tiltr. Krav: Il 

KOHKENTARER 

Det er oppnådd en akseptabel fjerningsprosent av fosfor.Y.ravene til utslipps~onsentrasjoner 
er noe overskredet.Redu~sjonen av organisk stoff 1ålt både sott TOC,KOF og BOF er 
dårligere enn det ean kan forvente.Anlegget er høyt belastet både hydraulisk og 1ed 
tilførsel av organisk stoff.Det kreves derfor en leget nøre driftsoppfølging og styring 
av renseprosessen for å oppnå tilfredsstillende renseresu tater. 

Konklusjon:Det er ikke oppnådd el tilfredsstillende driftsresultat. 

Avløpsnett:En forholdsvis stor andel av årets dager eed registrert avløpsvann i overløp 
viser at saneringstiltak på ledningsnettet •å prioriteres. 



35 

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1986 
HlLJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENSGT l. 
1500 HOSS 

Navn: BOI1HEN Eier:I'IARKER 

Prosess: ETTERFELLING Pe. ti l latt: 1500 Pe. tilkn: 1400 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 roe KOF TOT-P ORT O-P TOT-N 
(13/d) (13/d) (llg/1) !egil l (llgfl) (lg/ll (llg/1) (ag/l) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 
860114 474 22 17 2.75 0. 84 O. l 860212 374 70 13 5.86 0.33 0.03 28.8 860304 367 o 282 17 10.64 0. 11 0.01 45.6 860409 1246 79 26 4.78 0.09 0.01 19.2 860507 741 3'4 12 2 . ~2 0.02 0.01 17.4 860611 698 43 9.3 3.84 0.14 0.01 18.6 860903 973 43 10 3.04 0.09 0.01 15 860930 699 o 73 12 6.38 0.09 0.01 22.2 861022 62 27 2.63 1. 13 0.89 16.2 861111 1500 31 Il 1.2 0.08 0.01 7.5 861203 1201 bl 25 2.9 0.2 0.01 13.2 861209 2067 40 10 1.4 O. l 0.01 8.7 

11iddel 940 o ERR 70 15.8 ERR ERR 3.99 0.27 0.09 19.3 li aks. 2067 o ERR 282 27.0 ERR ERR 10.64 1.13 0.89 45 .6 Hin . 367 o ERR 22 9.3 ERR ERR 1.20 0.02 0.01 7.5 

RENSEEFFEKT 

roe KOF TOT-P 

(/.) m m 
Middel 1986 77.5 ERR 93.3 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TI LFØRINSS6RAD UTSLIPP PR. 100 PE (kg/dl !pel m (kg/dl 
TOT-P ror -N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

860114 1.3 0.0 521 o 37.2 0.0 0.028 860212 2.2 10.8 877 898 62.6 64. 1 0.009 860304 3.9 16.7 1562 1395 111.6 99 .6 0.003 860409 6.0 23 .9 2382 1994 170.2 142.4 0.008 860507 1.8 12.9 717 1074 51.2 76.7 
860611 2.7 13.0 1072 1082 76.6 77.3 0.007 860903 3.0 14.6 1183 1216 84.5 86 .9 0.006 860930 4.5 15.5 1784 1293 127.4 92.4 0.004 861022 
861111 1.8 11 .3 720 938 51.4 67.0 0.009 861203 3.5 15.9 1393 1321 99.5 67 .0 0.017 861209 2.9 18.0 1160 1500 82.9 107.1 ERR 

11iddel . 3.0 13.9 1216 1155 86.8 80.0 ERR Haks . 6.0 23.9 2382 1994 170.2 142.4 ERR Hin . 1.3 10.8 521 o 37. 2 64 . 1 ERR 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR ORGANISK STOFF 

PRØVE NR BOF-7 
1 0.02 lllgll) 
2 0.08 <•gil) Antall prøver: 
3 0.09 (IQ/}) 
~ 0.09 <•gil) Hi ddel verdi:! 1-1 1J 
5 0.09 (IQ/l) 
b 0.10 (llg/1) Krav: 
7 0.11 <•gli) 
B 0.14 (llglll 
9 0.20 llllg/11 

lO 0.33 lllg/1) 
Il 0.84 <•g/J) TOC 
12 1.13 <•gil l 

-·------------------------------- Antall prøver: 
11iddel 1-11 0.19 (llg/1 l 
Krav Kl 0.50 !Jtg/ll tilfredsstilt Middelverdi: !1-lll 
Verdi av nr 11 0.8~ !ag/l l 
Krav K2 1. 50 !tg/l l tilfredsst ilt Krav: 

K0!111ENTARER 

Det er oppnådd en akseptabel reduksjon av fbsfor.Stabile lave løste fosfatverdier 
i utløpsvannert bekrefter også dette.Innstalerin9 av ny vannaengdeaåler ser ut til 
å ha bevirket en eer stabil og nøyaktig kje11i kal1edosering. 
Reduksjonen av organisk stoff er dårligere en det •an kan forvente.Be9ge kravene til 
utløpskonsentrasjoner er overskredet.Noe av forklaringen til dårlig biologisk 
rensing skyldes perioder 11ed forgiftning av det aktive sla1aet. 

Konklusjon:Det er ikke oppnådd et tilfredsstillende driftsresultat. 

Avlepsnett:Betydeliq variasjon i tilfØringsgrader og periodevis tye fotynnet 
innløpsvann viser a{ det er et stort behov for saneringstiltak på ledningsnettet. 

o 
ERR 

15 

12 

15 

11 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1986 
HILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. 

1500 MOSS 

Navn: SKO ISBERG Eier :AREHARK 

Prosess: ETTERFELLING Pe. tillatt: 1300 Pe. tilkn: 600 
KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 roe KOF TOT-P 
(a3/dl (13/d) (llg/1} (llg/1} lllgll) (ag/l l 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 
860115 81. 58 o 2~0 11 61.4 0.12 860211 57.6 o 490 8 97.64 0.06 860305 65.7 o 351 7 64.8 0.05 860408 129 o 222 5 42 .6 0.07 860507 203 o 265 9 35.4 0.04 860610 102.6 o 1390 4.5 65 0.05 860806 170 o 713 5 96 0. 11 860902 211 o 710 6.1 90 0.03 861001 160.3 o 214 7 30.3 0.03 861021 180.3 o 179 15 26 .8 0.75 861112 593 130 6 14.6 0.08 861202 270 o 87 10 10.8 0.04 

l'liddel 185 o ERR 416 7.8 ERR ERR 52.95 0.12 l'laks. 593 o ERR 1390 15.0 ERR ERR 97.64 0. 75 l'lin. 58 o ERR 87 4.5 ERR ERR 10.80 0.03 

RENSEEFFEKT 

roe KOF TOT-P 

m m (7.) 

11iddel 1985 98.1 ERR 99.8 

NB! Tilføringsgrader er ikke beregnet pga. t ilførsel av internt sla11vann 
'til innløpspuapesu~p. 

31 

ORT O-P TOT-N 

lllg/11 (llg/1} 

Ut Inn 

0.06 94 
0.01 80.4 
0.01 66 
0.01 44.4 
0.01 45 
0.01 
0.01 60 
0.01 42 
0.01 44.4 
0.02 31.2 
0.02 15 
0.01 

0.02 52.2 
0.06 94.0 
0.01 15.0 



l 
\ 

l 

VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR ORGANISK STOFF 

PRØVE NR BOF-7 
l 0.03 
2 0.03 (llg/ll Antall prøver : o 
3 0.04 !ag/l l 
~ 0.04 !egil l ~iddelverdi: ERR 
5 0.05 (egil l 
6 0.05 (llgll) Krav: 15 
7 0.06 (llg/ll 
8 0.07 (flg/l) 
9 0.08 (eg/U 

10 0.11 (K~gll) 
11 0.12 (ag/U TOC 
12 0.75 (flg/l l 

--------------------------------- Antall prøver: 12 
11iddel 1-11 O.Ob !eg/Il 
Krav Kl 0. 40 (llg/ll tilfredsstilt Mi ddelverdi: !l: Ill 7 tilf redsstil l t 
Verdi av nr 11 0.12 (llgll l 
t:rav K2 1.00 l flg/Il tilfredsstilt Krav: !Il l 11 

KOMMENTARER 

Det er oppnådd en ~eget bra reduksjon av fosfor .Det er gjenno11gående aålt sv1rt lave 
utl øpskonsentrasjoner.Reduksjonen av organisk er også bra . 
For å sikre en god driftsstabilitet er det viktig at anl egget har I!L daglig til syn. 

Konklusjon:Det er oppnådd et godt dr i ftsresultat. 

Avløpsnet t:Re9istrerte avløps11engder i overløp ved regnv1r 1 snøs~elting etc. viser 
at saneringst i ltak på ledningsnettsiden eå prioriteres. 

38 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1986 
HILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.! 
1500 HOSS 

Navn: TONTER Eier:HOBØL 

Prosess: ETTERFELLING Pe. tillatt: 900 Pe. tilkn: 700 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 roe KOF TOT-P ORT O-P TO T-N 
113/dl 1113/d) lllg/ll l flg/l l lllg!l) l flg/l) lllg/1) lllg/1) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 
860122 183 o 48 8 4.08 0.22 0.01 25. 8 860219 124 51 Il 4. 92 o. 77 0.11 27 860312 144 o 41 6 3.98 0.7 0.18 21 860409 449 38 lO 1.38 0.45 0.05 9 860507 423 o 42 5 3 0.12 0.01 14.4 860611 143 o 46 4.4 4.78 0.44 0.04 22.2 860805 261 o 57 lO 3.78 l. 32 0.02 13.8 860903 168 o 46 5.2 5 0.46 0.14 23.4 860930 117 o 35 6 4.8 0.35 0.02 21.6 861022 380 o 43 6.2 1.73 0.07 0.01 13.5 861111 627 25 6 1.18 O.l 0.02 6.9 861202 227 o 50 6 3.14 0.16 O. OI 15 

Middel 278 o ERR 43 6.9 ERR ERR 3.43 0. 45 0.06 17.1 11ah. 627 o ERR 57 Il. O ERR ERR 5.00 l. 32 0.18 27 .0 Hin . 117 o ERR 25 4.4 ERR ERR 1.18 0.07 0.01 6.9 

RENSEEFFEKT 

roe KOF TOT-P 

m Ill m 
Middel 1986 84 .0 ERR 86.9 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE lkg/d) l pel m (~g/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 
860122 0.7 4.7 299 393 42.7 56.2 0.006 860219 0.6 3.3 244 279 34.9 39.9 0.014 860312 0.6 3.0 229 252 32.7 36.0 0.014 860409 0.6 4.0 248 337 35.4 48. 1 0.029 860507 1.3 6.1 508 508 72.5 72.5 0.007 860611 0.7 3.2 273 265 39.1 37.8 0.009 860805 1.0 3.6 395 300 56.4 42.9 0.049 860903 0.8 3.9 336 328 48.0 46.8 0.011 860930 0.6 2.5 225 211 32.1 30.1 0.006 861022 0.7 5.1 263 428 37 .6 61.1 0.004 8611 11 0.7 4.3 296 36 1 42.3 51.5 0.009 861202 0.7 3. 4 285 284 40.7 40.5 0.005 

Middel. 0.8 3.9 300 329 42.9 46.9 0.014 Hax. 1. 3 6.1 508 508 72.5 72.5 0.049 Min. 0.6 2.5 225 21 1 32.1 30. 1 0.004 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR ORGANISK STOFF 

PRYVE NR BOF-7 
l 0.07 (llg/ll 
2 O.l O (r~g/1) Antall prøver: o 
3 0.12 (llgll) 
4 0.16 (Jig/1) l'liddelverdi: ERR 
5 0.22 (ag/l l 
6 0.35 !mg/l l Krav: 15 
7 0.44 lag/Il 
8 0.45 (llg/ll 
9 0.46 (mg/Il 

10 0.70 (llgll) 
11 0.77 (ag/l l TOC 
12 1.32 (llgll) 

-··------------------------------- Antall prøver: 12 
l'liddel 1-11 0.35 (Jig/1) 
Krav Kl 0.40 <mg/l l tilfredsstilt l'liddelverdi:(J-11) 6.5 
Verdi av nr Il 0.77 (ag/l l 
~:rav K2 1.00 (flg/l) tilfredsstilt Krav: (Il} 11 

KOMMENTARER 

Kravene til utslipp av fosfor er overholdt.Hidlere renseeffekt er iaidlertid 
noe dårligere en det man kan forvente.Buffersvakt innløpsvann og til tider 
nitrifikasjon i det biologiske trinnet gjør at det periodevis er problener med 
å opprettholde en stabil fellingsph og fosforfjerning.Dette blir også bekreftet 
av varierende målte utløpsverdier av løst fosfat.Dette aå til tider ses på so11 et 
betydelig driftsproblea. 
Reduksjonen av organisk stoff har klart overholdt angitte krav. 

Y.onk lus jon:Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. 

Avløpsnett:Beregnede tilfØringsgrader ligger svært lavt 1aindre enn 504 av forventet 
tilførsel.Dette indikerer at avløpsvannet er sterkt fortynnet med fre11aedvann 1og 
at noe også forsvinner ut av avløpsnettet .Arbeide ned saneringsplan/tiltak på 
ledningsnettsiden aå derfor prioriteres. 

'i o 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UT SLIPPSKONTROLL 1986 
HILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.1 

1500 11055 

Navn: RINGVOLL Eier:HOBØL 

Prosess: ETTERFELLING Pe. ti li att: 400 Pe. tilkn: 350 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC KOF TOT-P 

(1113/d) 113/d) ltg/1) l flg !l) l tg/l) (llg/1) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

860219 146 o 127 9 11.24 0.13 
860506 131 o 92 19 5.34 0.27 
860805 319 o 278 13 17 0.06 
860910 196 o 228 12 19.2 0.38 
861022 340 o 133 11 IL 8 0.08 
861111 699 o 157 12 5.9 0.7 
861202 364 o 173 9 11.3 0.44 

Hiddel 314 ERR 170 12.1 ERR ERR 11.68 0.29 
Haks. 699 ERR 278 19.0 ERR ERR 19.20 0.70 
Hin. 131 ERR 92 9.0 ERR ERR 5.34 0.06 

RENSEEFFEKT 

TOC t:OF lOT-P 

m m m 
ttiddel 1986 92.8 ERR 97 .5 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 

860219 
860506 
860805 
860910 
861022 
861111 
861202 

Hiddel . 
ttaks. 
11in . 

{kg/dl l pel m {kg/dl 

lOT-P TOT-N lOT-P TOT-N lOT-P TOT-N TOT -P 

1.6 6.1 656 511 187.5 146.0 0.005 
0.7 2.4 280 203 79.9 58.0 0.010 
5.4 11.7 2169 973 619.8 278 .0 0.005 
3.8 IL 5 1505 960 430.1 274.4 0.021 
4.0 11.4 1605 952 458.5 272.0 
4.1 12.2 1650 1014 471.3 289.6 
4.1 14.2 1645 1183 470.1 338.0 

3.3 9.6 1329 798 391.1 228.0 0.012 
5.4 14.2 2169 1183 723.1 338.0 0.025 
0.7 2.4 280 203 79 .8 58.0 0.005 

KOtiHENTARER 

Det er oppnådd en bra reduksjon av fosfor.Nitrifikasjon i det biologiske trinnet 
1buffersvakt avl~psvann gjør det itidlertid vanskalig å opprettholde en stabil 
tellingsph.Det blir tilsatt bikarbonat for å koapensere for dette. 

OR TO-P 

l•gll) 

Ut 

0.02 
0.01 
0.01 
0.2 

0.01 
0.31 
0.13 

0.10 
0.31 
0.01 

Dette tå illlidlertid ses på soa et driftsproblea. 
Hidlere utløpskonsentrasjon av organisk stoff er noe høyere enn det aan kan forvente. 
Hidlere renseeffekt er akseptabel.Arsaken til de noe høre utløpskonsentrasjonene 
av organisk stoff kan skyldes probleaer aed å opprettho de en konstant slaatengde 
i luftetanken,grunnet periodevis hydrauli sk overbelastning og probleaer 1ed 
dekantering. 

Konklusjon:Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. 

Avl~psnett:Hidlere beregnede tilføringsgrader indikerer at anlegqet blir tilført 
flere ganger den avløpsmengden som tilknytningen skul le tilsi.Ar6eide aed 
saneringsplan/ tiltak på avløpsnettet •å derfor prioriteres. 

'11 

TOT -N 

llgll) 

Inn 

42 
18.6 
36 .6 
58.8 
33.6 
17.4 

39 

35.1 
58.8 
11.4 
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FYLKESHANNEN l ØSTFOLD 
HlLJOVERNAVDEL lNSEN 
DRONNINGENS GT .! 
1500 IIOSS 

Navn: ELVESTAD 

Prosess: ETTERFELLING 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 

(t3/dl lt3/dl (mg/l l 

Ut 

860312 
8b0b11 
861022 103.6 o 
861111 29.6 

Hiddel bl ERR 
Haks. 104 ERR 
Hin. 30 ERR 

Middel 1986 

UTSLlPPSKONTROLL 1986 

Ei er :HOB~L 

Pe. till att: 120 Pe. ti lkn: 50 

KONTROLLPRØVER 

TOC KOF TOT-P 

lllg/1) (mg/l l l•gll) 

Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

55 41 3.12 2.01 
27 20 2. 15 0.09 
37 15 1.41 O.l 
7 4 0.29 0.05 

32 20.0 ERR ERR 1. 74 0.56 
55 41.0 ERR ERR 3.12 2.01 
7 4.0 ERR ERR 0.29 0.05 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

m m m 
36.5 ERR b7.7 

KOMMENTARER 

Reduksjonen av fosfor har Virt ustabil og dårligere enn det akseptable. 

OR TO-P 

ltg/l l 

Ut 

0.29 
0.01 
0.01 
0.02 

0.08 
0.29 
0.01 

Da det biologi ske tri nnet i lang ti d har Virt ute av funksjon har reduksjonen 
av organisk stoff hel ler ikke Virt akseptabel. 
Det kreves en opprustning og utvidelse av anlegget for at det skal ha forutsetninger 
for å fungere akseptabelt. 

Konklusjon :Det er ikke oppnådd et tilfredssti l lende driftsresultat . 

Avløpsnet t: Til tider store og svirt fortynnede avl øp stengder , viser at det er et 
stort behov for saneringsti ltak på ledningsnettsiden. 

TOT -N 

(tg/Il 

Inn 
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FYLKESHANNEN I ØSTFOLD UTSL l PPSKotHROLL 1986 
HILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.! 

1500 HOSS 

Navn: SVINNDAL Eier:VALER 

Prosess: PRIH.FELLING Pe. ti l I.: 650 Pe. tilkn: 280 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 roe KOF TOT-P OR TO-P TOT-N 
!aJ/dl ht3/dl (r,gll l lng/l l lng/l l (llgfll (llg/1 l leg/I l 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 
860123 162 191 6 7.64 0.02 0.01 48 860218 62 330 9 10.9 O.H 0.01 51.6 860312 59 300 6 17.02 0.49 0.01 47.4 860415 100 158 9 7 0.59 0.06 30.6 860514 147 156 5.5 3. 14 0.17 0.01 116.2 860617 26 1110 8.3 21.1 0.09 0.04 43.2 860813 60 204 8 11.1 0.02 0.01 43.2 860909 64 219 Il 12.36 0.24 0.19 43.2 861015 55 250 7.8 14.5 O.l 0.07 49.2 861028 365 154 7 8.8 0.06 0.03 28.2 861119 114 35 5 1. 93 0.07 0.01 9.6 861202 112 258 6 8.54 0.04 0.01 31.8 

!'lidd el Ill ERR ERR 280 7.4 ERR ERR 10.34 0. 17 0.04 45.2 !'laks. 365 ERR ERR 1110 11.0 ERR ERR 21.1(1 0.59 0.19 116.2 IHn. 26 ERR ERR """' 5.0 ERR ERR l. 93 0.02 O. OI 9.6 ,I.J 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

m m m 
l'lidde1 1986 97.4 ERR 98.4 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE (kg/dl !pel m (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 
860123 1.2 7.8 495 648 176.8 231.4 0.001 860218 0.7 3.2 270 267 96.5 95.2 0.003 860312 1.0 2.8 402 233 143.5 83.2 0.010 860415 0.7 3.1 280 255 100.0 91.1 0.021 860514 0.5 17 .l 185 1423 65.9 508.4 0.009 860617 0.5 I.l 219 94 78. 4 33.4 0.001 860813 0.7 2.6 266 216 95.1 77.1 0.000 860909 o.a 2.8 316 230 113.0 82.3 0.005 861015 0.8 2.7 319 226 113.9 80.5 0.002 861028 3.2 10.3 1285 858 458.9 306.3 0.008 861119 0.2 1.1 88 91 31.4 32.6 0.003 861202 1.0 3.6 383 297 136.6 106.0 0.002 

l'liddel 0.9 4.8 376 403 134.2 144.0 0.005 l'lax. 3.2 17 .l 1285 1423 458.9 508.4 0.021 Hin. 0.2 I.l 88 91 31.4 32.6 0.000 



VURDERINS AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
l 0.02 (llgll l 
2 0.02 (flg/l l 
3 0. (14 illgll l 
4 0.06 (Jtg!l} 
s 0.07 (r,g/1 l 
6 0.09 (tg/l! 
7 0.10 !mg/l l 
8 0.14 (lglll 
9 0.17 (rtg/1 l 

10 0.24 (ag/l l 
Il 0.49 !egil l 
12 0.59 (ag/ll 

---------------------------------
Middel Hl 0.13 tag/l l 
Kr av Kl 0.40 (Ølg/ll ti l fredssti l t 
Verdi av nr 11 0.49 (ag/l l 
Krav K2 1.00 (rtgll) ti lfredssti it 

TOC 

Antall prøver: 12 

Hiddelverdi:!l-11) 7 

Krav: t11l 11 

KOMMENTARER 

Det er oppnådd en teget god reduksjon av fosfor.Angitte krav er klart underskredet. 
Det tå i1idlertid ses på soa et probleM å kunne opprettholde en stabil reduksjon 
av fosfor.Arsaken til dette er nttrifikasjon og alkalitetsforbruk i den grad at 
det er vanskelig å opprettholde en stabil felltngsph .Dette blir koaptnsert for ved 
at driftsoperatøren doserer kalk til luftebassenget og justerer kjeti kaliedoseringen. 
Reduksjonen av organisk stoff har vært bra. 

Konklusjon:Det er oppnådd et godt driftsresultat. 

Avløpsnett:Beregnede tilførsler indikerer til tider svært høye tilførsler. 
Midlere beregnede tilføringsgrader ligger også høyere en det forventet tilknytning 
til anlegget skulle tilsi.Dette forholdet bør klargjøres næraere. 
En forklaring kan være periodevis utspyling av ledningsnettet. 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1986 
HILJOVERNAVDELINSEN 
DRONNINGENS 6T.1 
1500 HOSS 

Navn: ØST ER BO Eier: ØSTFOLD FYLKESKOHNUNE 

Prosess : ETTERFELLINS Pe. ti Il at 600 Pe. tilkn: 300 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC KOF TOT-P 
(a3/d) (13/d) <•gl!) <•gil l (flg/l} (ltg/1) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

860305 127 o 38 11 2.20 o.n 860408 212 o 28 7 l. 76 0. 19 860610 344 o 18 5 l. Sl 0.21 860806 227 o 26 b 1.57 0.06 860902 204 o 25 14 1.13 0.12 861001 193 o 56 lO 2. 36 0.22 861028 200 o 30 6 1. 95 0. 06 861112 288 o 31 9 1. 36 0.09 860912 266 o 40 10 1.41 0.08 

lfiddel 229 o ERR 32 8.7 ERR ERR 1.69 0.16 Haks. 344 o ERR 56 14.0 ERR ERR 2.36 0.43 Mi n. 127 o ERR 18 5.0 ERR ERR 1. 13 0.06 

RENSEEFFEKT 

TOC Y. OF TOT-P 

(/.) (4) m 
Middel 1986 73.3 ERR 90.4 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TI LF ØR I NGSGRA D UTSLIPP PR. 100 PE !kg/d) !pel m (kg/d) 
TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N ror -P 

860305 0.3 2.0 112 165 37.3 55.0 0.018 860408 0.4 2.5 149 207 49.7 68.9 0.013 860610 0.5 3.1 208 258 69 .3 86.0 0.024 860806 0.4 2.0 143 170 47.5 56 .8 0.005 860902 0.2 2.2 92 184 30.7 61.2 0.008 861001 0. 5 2. 1 182 174 60.7 57.9 o. 01 4 861028 0.4 2.0 156 170 52.0 56.7 0.004 861112 0.4 1.9 157 158 52.2 52.8 0.009 860912 0.4 2.3 150 193 50.0 64 .3 0.007 

Hiddel 0.4 2.2 150 187 49.9 62 .2 0.011 lfaks. 0.5 3. 1 208 258 69.3 86.0 0.024 11in. 0.2 1.9 92 158 30.7 52.8 0.004 

'15 

OR TO-P TOT-N 

(ag/li (ag/l) 

Ut Inn 

0.05 15.6 
0.01 ·u. 1 
0.01 9.0 
0.02 9.0 
0.01 10.8 
0.01 10.8 
0.01 10.2 
0.01 6.6 
0.01 8.7 

0.02 10.3 
0.05 15.6 
0.01 6.6 



VURDERING AV KONTROLLPR0VER 

FOSFOR ORGANISK STOFF 

PRØVE NR BOF-7 
l <ag/IJ 
2 (llg/1) Antall prøver: o 
3 (ag/ll 
4 0.06 (R~gll) l'tiddelverdi: ERR 
5 0.06 <ag/l) 
6 0.08 (flg/l) Krav: 15 
7 0.09 <ag/l) 
8 0.12 !tg/l) 
9 0.19 (ag/ll 

10 0.21 (llgll) 
11 0.22 (llgll) roe 
12 0.43 (llgll) 

--------------------------------- Antall prøver: 9 
!tidde! 1-11 0.13 <•gil) ti l fredsstilt 
Krav Kl 0.50 (llg/ll Middelverdi:!l-11) 8.7 
Verdi av nr 11 0.22 (ag/U ti l fredssli l t 
Krav K2 1.50 (flg/l) Krav: !Ill 11 

KOitliENTARER 

Det er oppnådd en akseptabel reduksjon av fosfor 11ed gjennoagående lave 
utløpskonsentrasjoner.Kravene til reduksjon av organisk stoff er også tilfredsstilt 
ltidlere renseeffekt er imidlertid dårligere enn det aan kan forvente. 
En forklaring til dette kan vire probleaer aed å opprettholde et stabilt slaavolua 
i l uftetanken. 

Konklusjon:Oet er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. 
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FYLKESKANNEN I ØSTFOLD 
KILJDVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. l 

UTSLIPPSKONTROLL 1986 

1500 t!OSS 

DATO 

860212 
860507 
860902 
861119 

Kiddel 
Kaks. 
tlin. 

Navn: KORNSJØ Ei er: HALDEN 

Prosess: BIOROTOR/K.FELLING Pe,till. 300 Pe. tilkn: 180 

KONTROLLPRØVER 

VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC KOF lOT-P 

(113/dl (113/dl (r.g/ll (tlg/ll (Jtg/ll (ltg/ll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

o 145 lb 10.98 0.32 
20 120 15 11.7 0.88 
20 144 13 11.58 0.85 
30 146 a 7. 77 0.2 

23 o ERR 139 13.0 ERR ERR 10.51 0.56 
30 o ERR 146 16.0 ERR ERR 11.70 0.88 
20 o ERR 120 8.0 ERR ERR 7.77 0.20 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF lOT-P 

o:l m ('L) 

tliddel 1986 90.b ERR 94.6 

KOI111ENTARER 

Det er oppnådd en akseptabel reduksjon av fosfor 111en 11idlere utløpskonsentrasjon 
ligger på grensen av det akseptable.Forklarinqer til dette kan v1re en noe ustabil 
flokkulerinqs ph,og til tider 11ye sediaentert sla1 i flokkuleringsbassengene 
soa forstyrrer fnokkoppbyggingen. 
Reduksjonen av organisk stoff synes å ha v1rt stabil og bra. 

Konklusjon:Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. 

Yt 

OR TO-P TOT-N 

<•glll (tlg/1) 

Ut Inn 

0.02 
0.02 
0.4 

0.02 

0.12 ERR 
0.40 ERR 
0.02 ERR 



tf8 

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1986 
HILJOVERNAVDELIHSEH 
DRONNINSENSST .1. 

1500 MOSS 

Navn! BERG Eier !BORSE 

Prosess: Sllt.FELLING 1000 Pe. tilh! 580 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC KOF TOT-P OR TO-P TOT -N 
(lt3/d) (13/d) <•gil) (lg/1) (lg/1) fllgll) fli gil) fag/l) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 
860121 135 o 126 44 8.5 4.44 0.43 860219 132 o 83 27 8.88 1. 47 0.08 48 860311 259 o 89 57 9.1 5.51 2.67 860415 202 o 115 49 6.52 2.35 1.7 860513 304 o 24 Il 1. 97 0.82 0.09 860618 135 o 85 20 9.88 1.63 0.51 860812 129 o 47 33 8.62 2.26 1.73 860910 148 o 67 24 7.18 1. 78 1.34 861014 149 o 199 31 13.5 1.84 1.24 861029 307 o 44 15 1.9 0.39 0. 18 861118 268 43 26 2.9 1.15 0.07 861203 234 65 37 5.06 l. 43 0.55 

Middel 200 ERR 82 31.2 ERR ERR 7.00 2.09 0.88 48.0 Maks. 307 ERR 199 57.0 ERR ERR 13.50 5.51 2.67 48.0 Hin . 129 ERR 24 Il. O ERR ERR l. 90 0.39 0.07 48.0 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(7, ) m m 
Middel 1986 62.1 ERR 70.2 

TILFØRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSSRAD UTSLIPP PR. 100 PE (kg/dl l pel (l) !kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT -N TOT-P TOT-N lOT-P 
860121 I . l 459 79.1 0.103 860219 1.2 469 80.8 0.033 860311 2.4 943 162. 5 0.246 860415 1.3 527 90.8 0.082 860513 0.6 240 41. 3 0. 043 860618 1.3 534 92.0 0.038 860812 I.l 445 76.7 0.050 860910 I.l 425 73.3 0. 045 861014 2.0 805 138.7 0.047 861029 0.6 233 40. 2 0.021 861118 o.a 311 53.6 0.053 861203 1.2 474 Bl. 7 0.058 

Middel 1.2 489 84. 2 0.068 ltax. 2.4 943 162.5 0. 246 Hin. 0.6 233 40.2 0.021 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR ORGANISK STOFF 

PRØVE NR BOF-7 
l 0.39 (l!gll) 
2 0.82 lag/l l Antall prøver: o 
3 1.15 (tg/l} 
4 1.43 <•gil} Hiddelverdi: 
5 1.47 {tg/l} 
6 1.63 (JJg!l} Krav: 25 
7 1.78 <eg/l l 
8 1. 84 (flg/l) 
9 2.26 (ag/l} 

lO 2.35 (llgll} 
Il 4.44 lag/l} TOC 
12 5.51 (llg/ll 

--------------------------------- Antall prøver: 12 
Hiddel 1-11 1. 78 <•glll Ikke tilfr. 
Krav Kl 0.80 <ag/l) niddelverdi:(l-11} 29 
Verdi av nr 11 4.H <•gli) Ikke tilfr. 
Krav K2 1.50 (llg/1) Krav: 22 

Anlegget har ikke oppnådd en tilfredsstillende reduksjon verken av organisk stoff eller fosfor. 
Kontrollprøvene viser sv1rt varierende resultater.De tildels sv1rt høye tålinger av 
løst fosfat viser at doseringsmengder,ph,innblandning ikke er optitalt. 
Anlegget er også til tider hydraulisk overbelastet 11 tillegg ttl at det har en uheldig 
te~n1sk utforaing.For å ha tulighet til å oppnå et brukbart driftsresultat er det 
viktig at tilsyn og egenkontroll ved anlegget blir prioritert. 

Konklusjon:Det er ikke oppnådd et tilfredsstillende driftsresultat. 

Avløpsnett: De store variasjoner i beregnede tilføringsgrader, og lengre perioder ted 
registrert overløp viser at det er behov for saneringsttltak på ledningsnettsiden. 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1986 
HILJOVERNAVDELINGEN 
DRO NN l NGENSGT1 

1500 IIOSS 

DATO 

860311 
860513 
860812 
861014 

l'liddel 
ltaks. 
!'lin. 

Navn: SKJVIKA Eier:BORGE 

Prosess: SIH.FELLING 340 Pe. tilkn: 380 

KONTROLLPRØVER 

VANNF. OVERLØP BOF-7 roe KOF TOT-P 

1•3fd) (t3fd) lllg/1) (llgll) l tg /l l l tg Ill 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

117 131 10.(16 9.63 
o 31 12 3.2 0.74 
o 148 22 10.1 l. 59 
o 110 21 12.7 l. 59 

ERR 102 46.5 ERR ERR 9.02 3.39 
ERR 148 131.0 ERR ERR 12.70 9.63 
ERR 31 12.0 ERR ERR 3.20 0.74 

RENSEEFFEKT 

TOC l: OF TOT-P 

m m m 
Middel 1986 54.2 ERR 62.4 

Anlegget har svzrt varierende resultater.På grunn av anleggets u~oderne utforting 
og prosesstyring er det teget vanskelig å oppnå akseptable renseresultater. 
Bl a kun bulkdosrin9 av fellingskjetikalier gjør at en stabil reuksjon av fosfor 
er nzrtest utulig a oppnå. 

Konklusjon:Det er ikke oppnådd et tilfredsstillende driftsresultat. 

Avløpsnett:Saneringstiltak på ledningsnettsiden bør prioriteres. 

5o 

OR TO-P TOT -N 

ltg/ll lllglll 

Ut Inn 

4.2 
0.68 
0.82 
o. 77 

1.62 
4.20 
0.68 



5"1 

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1986 
HILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINSENDST.1 

1500 HOSS 

Navn: JELSNES Eier: TUNE 

Prosess: SIH.FELLINS Pe.till.: 500 Pe. tilkn: 180 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC KOF TOT-P OR TO-P TOT-N 
!t3/d) (13/d) !tg/l l !tg/l) (llg/ll !ag/l l !tg/l l !tg/l) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 
860121 21 o 142 21 12 .1 0.72 0.07 48.6 

860415 22 o 631 31 Il. 8 0.8 O.l 54.6 860513 35 o JOB 12 10.32 0.26 0.07 860618 24 o 109 11 11.3 0.63 0. 15 45.6 860812 28 o 108 11 13.3 0.31 0. 05 39.6 860910 33 o 120 14 8.68 0.65 0.2 52. 8 861014 29 o 172 Il 12.3 0.56 0.14 48 861029 96 o 102 8 4.28 0.81 0.08 23.4 861118 46 o 110 16 6.77 0. 39 0.02 28.2 861203 36 o 143 39 9.24 1. 27 0.08 33.6 

11iddel 37 ERR 175 17.4 ERR ERR 10.01 0.64 0.10 41.6 Haks. 96 ERR 631 39 .0 ERR ERR 13.30 1. 27 0.20 54 .6 Hin. 21 ERR 102 8.0 ERR ERR 4.28 0.26 0.02 23.4 

RENSEEFFEKT 

roe KOF TOT-P 

!1.1 m m 
Hiddel 1986 90.0 ERR 93 .6 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSSRAD UTSLIPP PR. 100 PE !kg/d) !pel m (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT -P 

860121 0.3 0.0 102 9.9 56 .5 0.0 0.008 

860415 0.3 1. 2 104 100 57.7 55 .6 0.010 860513 0.4 o. o 144 o 80.3 0.0 0.005 860618 0.3 0.0 JOB 6.2 60. 3 o.o 0.008 860812 0.4 1.1 149 92 82.8 51.3 0.005 860910 0.3 1.7 115 145 63.7 80.7 0.012 861 014 0.4 1.4 143 116 79.3 64.4 0.009 
861029 0.4 2.2 164 187 91.3 104.0 0.043 861118 0.3 1.3 125 108 69.2 60 .1 0.010 861 203 0.3 1.2 133 101 73.9 56.0 0.025 

11i ddel. 0.3 1.0 129 87 71.5 47 .2 0.014 
Haks. 0.4 2.2 164 187 91.3 104.0 0.043 IHn . 0.3 0.0 102 (l 56.5 0.0 0.005 
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VURDERING AV KONTROLLPRØVERVURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR ORGANISK STOFF 

PRØVE NR BOF-7 
1 (ag/Il 
2 (Jlg/1 l Antall prøver: o 
3 0.26 lllg/1 l 
4 0.31 (~tg/Il Middelverdi: ERR 
5 0.39 (lg/ll 
6 0.56 (llg/11 Krav: 25 
7 0.63 (Mg/l l 
B 0.65 (tg/l l 
9 0.72 (tg/ll 

10 0.80 (ag/l l 
11 o.e1 (tg/l l TOC 
12 1.27 (tg/ll 

--------------------------------- Antall prøver: 10 
lli ddel 1-11 0.57 (Mg/l l 
t:rav Kl 0.80 (ag/l l Tilfredsstilt IHddelverdi : 17 
Verdi av nr 11 0.91 (ag/l l 
Krav K2 1.50 (~tg/l l Ti l fredssti l t Krav: 22 

KOIIHEHTARER 

Anlegget har hatt en akseptabel redu~sjon av fosfor.Angitte krav er klart underskredet. 
Reduksjonen av organisk stoff er også innenfor det 1an kan forvente. 

Konklusjon: Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 
I'IILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENSSTl 

UTSLIPPSKONTROLL 1986 

1500 MSS 

DATO VANNF. 

(t3/d} 

860121 13.28 
860513 18 
860812 17 .l 
861014 16.61 

!'lidd el 16 
!'laks. lB 
Plin. 13 

Navn: KOLSTAD Eier: 

Prosess: SII'I.FELLING 175 

ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 

Pe. tilkn: 70 

KONTROLLPRØVER 

OVERLØP BOF-7 TOC KOF TOT-P 

(113/d} (tg/l l (llg/J) (tg/Il (mg/Il 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

o 125 23 7.62 0.32 
o 118 24 7.4 0;86 
o 104 16 8.34 0.47 
o 156 17 8.54 0.3 

o ERR 126 20 .0 ERR ERR 7.98 0.49 
o ERR 156 24.0 ERR ERR 8.54 0.86 
o ERR 104 16.0 ERR ERR 7.40 0.30 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF lOT-P 

m m (l) 

tliddel 1986 84.1 ERR 93.9 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

ORT O-P 

(tg/l l 

Ut 

0.02 
0.03 
0.01 
0.01 

0.02 
0.03 
0.01 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 

860121 
860513 
860812 
861014 

Middel. 
Maks. 
llin. 

(kg/dl (pel (l) (kg/dl 

lOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

O.l 0.5 40 44 57.8 62.6 0.006 
O.l 0.0 53 o 76.1 o. o 0.022 
O.l 0.6 57 50 81.5 72.1 0.011 
O.l 0.7 57 55 81.1 78.3 0.007 

O.l 0.6 52 50 74.0 71.0 0.013 
O.l 0.7 57 55 81.5 78.3 0.032 
O.l 0.5 40 44 57.8 62.6 0.000 

KOI111ENTARER 

Anlegget har oppnådd en bra reduksjon av fosfor.lave resultater av løst ortofosfat 
bekrefter også dette.Reduksjonen av organisk stoff synes stabil.Det er relativt sett 
en dårligere reduksjon av organis~ stoff enn av fosfor.En forklaring til dette kan 
vzre slattap fra anlegget grunnet slatflukt fra seditenteringstanken,noe sot igjen 
er forårsaket av nitrlfikasjon/denitrifikasjon. 

Konklusjon:Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. 

5"3 

TOT-N 

(tg/l> 

Inn 

39.6 

35.4 
39.6 

38.2 
39.6 
35.4 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1986 
11ILJOVERNAVDELIN6EN 
DRONNIN6ENS6T.1 

1500 HOSS 

Navn: RØHSKOS 

Prosess: SIH.FELLING 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 

860212 
860611 
860903 
861021 

11iddel 
llaks. 
llin. 

(ø3/dl (a3/dl lag/Il 

42 
40.1 
55.5 
38.4 

44 
56 
38 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

Hiddel 1996 

Ut 

ERR 
ERR 
ERR 

Eier: 

KONTROLLPRØVER 

TOC 

(fig/l) 

Inn Ut 

99 25 
106 17 
180 13 
152 45 

134 25.0 
180 45.0 
99 13.0 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF 

m iil 

81.4 ERR 

RØHSKOG 

500 Pe. tilkn: 300 

KOF TOT-P 

(lg/ll (llg/ll 

Inn Ut Inn Ut 

9.8 0.44 
8 0.59 

10.2 0.39 
9.36 0.36 

ERR ERR 9.34 0.45 
ERR ERR 10.20 0.59 
ERR ERR 9.00 0.36 

TOT-P 

m 
95.2 

TILFØRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGS6RAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel m !kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

860212 0.4 2.2 165 181 54.9 60.2 0.006 
960611 0.3 1.4 128 119 42.8 39.4 0.009 
860903 0.6 2.2 226 180 75.5 60.1 0.007 
961021 0.4 1.8 144 152 47.9 50.6 

Hiddel 0.4 1.7 150 139 50.9 47 .l 0.011 
Haks 0.6 2.4 236 203 94.3 72.5 0.031 
Hin 0.0 0.0 o o 0.0 0.0 0.000 

KOHIIENTARER 

Anle~get synes å ha hatt en stabil bra reduksjon av fosfor,h•y fjerningsprosent. 

OR TO-P 

(mg/l l 

Ut 

0.03 
0.05 
0.01 
0.05 

0.04 
0.05 
0.01 

Redu.sjonen av organisk stoff synes deri1ot å li~ge ~å 9rensen av det akseptable. 
Midlere fjerningsprosent er her også noe dårlig . ork ar1nger til dette kan v1re flere 
str•••brudd og noe varierende ph 1 luftebasseng. 

Konklusjon: Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. 

54 

TOT-N 

(lglll 

Ut 

51.6 
35 .4 

39 
47.4 

43.4 
51.6 
35.4 
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FYLKESKANNEH I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1986 
KILJOVERNAVDELINGEN 
DR ONN I NSENSGT. l 

1500 KOSS 

DATO 

860212 
860514 
860910 
861029 

Kiddel 
Kaks. 
Kin. 

Navn: KIRKENS Eier:RAKKESTAD 

Prosess: SIH .FELLING 350 Pe. tilkn: 300 

KONTROLLPRØVER 

VANNF. OVERLØP BOF-7 roe KOF TOT-P 

(a3/d) (a3/d) (llgll) (ag/l l (llgll) (lgll) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

91 53 10.88 l. 75 
104 29 10.25 0.5 
101 28 8.16 0.86 

77 12 4.88 0.22 

ERR 93 30.5 ERR ERR 8.54 0.83 
ERR 104 53.0 ERR ERR 10. 88 1. 75 
ERR 77 12.0 ERR ERR 4.88 0.22 

RENSEEFFEKT 

roe KOF TOT-P 

m m (7.) 

Kiddel 1986 67.3 ERR 90.3 

KOKKEN TARER 

Anlegget synes å ha oppnådd en akseptabel reduksjon av fosfor. 
Reduksjonen av organisk stoff er aer variabel ,aed et dårligere middel enn det aan 
forvente.En forklaring til dette kan vzre at det er registrert betydelig variasjon 
i slaaaengdene i luftebassenget,til tider også sv1rt store sla111engder. 

Konklusjon; Det er ikke oppnådd et tilfredsstillende driftsresultat. 

55 

ORTO-P TOT-N 

<•gil) <•gil) 

Ut Inn 

0.07 
0.01 
0.07 
0.01 

0.04 
0.07 
0.01 
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FYLKESKANNEN I ØSTFOLD 
KILJOVERNAVDELINGEN 
DROiiNIN6ENS6T .1 

UTSLIPPSKONTROLL 1986 

1500 KOSS 

DATO 

860212 
861405 
860910 
861029 

Middel 
11aks. 
Kin. 

Navn: ØST BYGDA Eier:RAKKESTAD 

Prosess: SIK.FELLING 200 Pe . tilkn: 100 

KONTROLLPRØVER 

YANNF. OVERLØP BOF-7 TOC KOF lOT-P OR TO-P 

(t3/d) (t3/dl (l!g!l) (l!g/1 l lllg!l l (flg/l) !mg/l l 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut 

261 163 14.32 3.54 0.26 
57 12 7.82 1. os o.os 

150 14 13.8 1. 38 0.16 
64 Il 2.13 0.87 0.01 

ERR 133 50 .0 ERR ERR 9.52 1. 71 0.12 
ERR 261 163.0 ERR ERR 14.32 3.54 0.26 
ERR 57 11 .0 ERR ERR 2.13 0.87 0.01 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

m m (7.1 

11iddel 1986 62.4 ERR 82.0 

KOI111ENTARER 

Anlegget har ikke oppnådd en tilfredsstillende fjerning av fosfor.Resultatene tyder på 
at doser ingseengder,fellingsph etc. i~ke har vzrt optitale.Dersot •an ser bort 1 fra 
en ekstre1 høy tålt utløpskonsentrasjon av organisk stoff(TOCl,har anlegget hatt en 
akseptabel reduksjon av organisk stoff. · 

Konklusjon:Det er ikke oppnådd et tilfredsstillende driftsresultat. 

5h 

TOT-H 

(llgll l 

Inn 



\ 
l 
l 

\ 

Navn: SOLBERGFOSS 

Prosess: SIH.FELLING 

VANNF. OVERLØP BOF-7 

la3/dl 

45.5 

24 
81.9 

50 
82 
24 

o 
o 

Middel 198b 

lag/l l 

Ut 

ERR 
ERR 
ERR 

UTSLIPPSKONTROLL 198b 

Eier: ASKIH 

200 Pe. lilkn: 100 

KONTROLLPRØVER 

TOC KOF TOT-P 

(flg/l l !mg/l l (ag/l) 

Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

35 • 12 5.24 0.45 
28 Il I. 99 O.b 
lb lB 0.24 0.74 
2b lb 0.85 0.25 

2b 14.3 ERR ERR 2.08 0.51 
35 18.0 ERR ERR 5.24 o. 74 
lb 11.0 ERR ERR 0.24 0.25 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

17.1 m m 
45.7 ERR 75.5 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

TOT-P 

0.2 
0.0 
o.o 
O.l 

O.l 
O.b 
o. o 

TOT-N 

ANTALL PE 
!pel 

TOT-P 

95 
o 
2 

28 

42 
28 
2 

TllFØRIIlGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
m !kg/dl 

TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

95.4 
0.0 ., ~ ... ,) 

27.8 

41.8 
95.0 
2.3 

KOMMENTARER 

OR TO-P 

lag/l l 

Ut 

0.01 
0.02 
O.l 

0.01 

0.04 
0.10 
0.01 

Anlegget har oppnådd et akseptabelt resultat når bedØJningen baserer seg på vurdering 
av utl~pskonsentrasjoner.Dersom aan ser på oppnådd renseeffekt, så er den adskillig 
dårligere enn det man kan forvente.Hidlere reduksjon av organisk stoff er f.eks. bare 
f~rtifem prosent.Dette s~yldes bla.det til tider svært fortynnede innl~psvannet. 
Dessuten synes driftsstabiliteten på anlegget for dårlig.En viktig årsak til detter 
anlegget er for lite besøkt.Egenkontrollen/driftskontrollen blir deraed for dårlig. 

Konklusjon:Det er oppnådd et tilfredsstillende driftsresultat. 

Avløpsnett:De til tider store og svært fortynnede vann1engdene inn,viser at saneringstiltak 
på ledningsnettsiden aå prioriteres. 

5t 

TOT-N 

(llg/1 l 

Ut 

ERR 
ERR 
ERR 
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FYLKESHANNEN l ØSTFOLD UTSLJPPSKONTROLL 1986 
11ILJOVERilAVDELINGEN 
DRONNIN6ENS6Tl 
1500 110SS 

Navn: VARTEIG Eier:VARTEJG 

Prosess: SII1 .FELLJN6 300 Pe. ti l kn: 190 

KONTROLLPRØVER 

i DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC KOF TOT-P ORT O-P 
' 

(!13/d) (13/d) (llg/1) <ag/l l (t~g/1) (ag/l l (llgll) 

.l 
Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut 

r 
,l 960121 18 o 207 29 20 .1 l. 08 0.04 
:l 960513 91 o 31 IS 2. 44 0.33 0.01 
'" 860910 33 o 87 33 6.99 0.22 0.02 

l 961119 100 o 90 41 5.63 1.62 0.05 

~ ·~ ~ ' 
'li .,,., 
li L 

'·'ij' ,, . 
. ·~f,;: 

''l l ' .. ~ i ~ ;, Hji 
i ~ t : 

Ki~del bl ERR 104 29.5 ERR ERR 8.79 0.81 0.03 
lia s. 100 ERR 207 41.0 ERR ERR 20.10 1.62 o. os 

' ".i' . . . ) 
;.1 

18 ERR 31 15.0 ERR ERR 2.44 0.22 0.01 

' RENSEEFFEKT l . ' 
l 

, ), .. ' TOC KOF TOT-P 
i i 
j m m (l) l 

Middel 1986 71.6 ERR 90.8 

i'. i 
! 

. ~ l 
' 

KOHMENTARER 

Anl egget har oppnådd en akseptabel reduksjon av fosfor,selv 01 det er betydelig variasjon i 
resultatene.Reduksjonen av organisk stoff er noe dårligere enn det aan kan forvente. 

1 
• Hulig kan doseringspunkt av jernklorid ha en betydning. 

; ! . 
l i 

l ' . 
; ; 1 
j ; 
'' 

! l 
l; l 
' . 
l \. 
': ,, 
( 

l l !l. 
\ ' \ 

i 
', 

l 

. :i 
• ! J l 

• { '• t 
'.' j'i j . 

1: l ~ ' 
· l' 
:;1 j '· !". . , ! 
'. 

Konklusjon:Det er ikke oppnådd et ti lfredssti l lende driftsresultat. 

Avlølpsnett:En betydelig variasjon i tilførte vannaengder,og til tider sterkt 
fortynnet avl øpsvann viser at saneringstiltak på ledn1ngsnettet 1å prioriteres. 
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TOT-N 

(tlg/1) 

Inn 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1986 
HJLJOVERNAVDELINGEN 

- n~ONNINSENSGT.l 
1500 KOSS 
' 

. ~.-i ·.l ,, ', 
. '··'l .. ,, ,, 

r • .,. ! l 

., d 

~~~( DATO 
;~1~ ! ; 

. l .l,. 
' -~l;· 

1
1 

·.{ • '·l .. 
. :#! ,t: ' -
' ., 
:··:. ~ 860219 
:!: . 860408 
~ ' 860813 :lbllll 

l ;kt· f 
-~:r*lf i 
:;:~ .. .,· 
.. , { :'· j l 

.!~:l 
:';~~1,, 
lt'j V. . 

ii!~l ;~: 
l' • l' ' .. : : b ~ 
: i)l ~tddel ;,iitr · ~ ~ n. 

•• ·\ . l ••• 'fo' ,, 
l l, 

~l ,~;~ 
•1'lj •. 

''l" ' l ~ 1· , l ;jH 

:tl' •h' l 

··: F 
r 

l '• 
• l 

\'· !:. 
l •• 

Navn: VALER BATTERI Ei er:FORSVARET 

Prosess: SIH.FELLING ISO Pe. ti l kn: 100 

KONTROLLPRØVER 

VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC KOF TOT-P OR TO-P 

(113/d) (113/dl (llg/1) (r,g/1 l (llgll) (rtg/1) (Jigll) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut 

183 27 12.26 l. 65 0.02 
24 69 6 3. 46 0.5 0.01 

77 17 8.88 3.75 0.82 
67.2 o 81 11 5.42 0.12 0.01 

ERR 103 15.3 ERR ERR 7.51 l. 51 0.22 
ERR 183 27.0 ERR ERR 12.26 3. 75 0.82 
ERR 69 6.0 ERR ERR 3.46 0. 12 0.01 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

m m m 
Middel 1986 85.1 ERR 79 .9 

KOMMENTAR 

Reduksjonen av fosfor er dårligere enn det 11an kan forvente .Dette skyldes hovedsakel ig 
at anlegget ikke oppfyller dagens nor11er aed tanke på utfor11ing og prosesstyring .Anlegget er 
derfor'1odent for en total o11bygging . 
Reduksjonen av organisk stoff Da betegnes sort akseptabel . 

Konklusjon: Det er ikke oppnådd et tilfredsstil lende driftrsresultat . 

Avløpsnett : Da an legget periodevis blir tilfør t 1ye fremmedvann er det behov for å gjØre 
saneringstiltak på l edningsnettsiden. 

5CJ 

TOT-N 

(llgll) 

Inn 
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UTSLIPPSKONTROLL 1996 
HILJOVERNAVDELINGEN 

· nRONNINGENS GT .l 
··., 1500 HOSS 

l 
1 · Navn: SLEVIK Ei er: ONSØY 

. l 
: l 

l i+ 

l: 

)i.l 
~~ l 'l 
; : i 
l; f 
'· i' 

Prosess: BIOLOGISK 

VANNF. OVERLOP BOF-7 

(113/d) (t3/dl (flg fl) 

Ut 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

ERR 
ERR 
ERR 

l'liddel 1985 

Pe.til1att: 500 Pe. ti lkn: 800 

KONTROLL P ROVER 

TOC KOF 

(llgll) 

TO T-P 

(ag/l l (!lg/11 

Inn Ut 

74 15 
72 30 

117 21 
75 36 

136 46 
72 12 

1714 27 
125 33 
124 35 

48 lb 
41 25 
45 34 

220 27.5 
1714 46 

41 12 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF 

m m 
87.5 ERR 

Middel: !l-Ill 26 11gfl 
Krav:kl 22 mg/l 
Verdi (Ill 36 l!lg/1 
Krav:k2 42 mg/l 

KOHHENTi\R 

Inn Ut Inn Ut 

ERR 
ERR 
ERR 

TOT-P 

m 

ERR 
ERR 
ERR 

ERR 
ERR 
ERR 

Ikke tilfredsstilt 

ti lfredssti It 

Det er oppnådd en noe dårligere reduksjon av organisk stoff enn det øan 
kan forvente.Hed tanke på den høye belastningen på anl egget, tå oppnådd 
resultat betraktes sot brukbart. 

Konkl us jon:Det er i kke oppnådd et fu l lt ut t ilfredsstillende driftsresultat. 

OR TO-P 

!mg/l l 

Ut 

l, ' . : 
l .. . , 

Il l~ 
l,. 

Avløpsnett:Per iodevis 1ed deler av avløpsvannet ledet i overløp og betydelige 
konsentrasjonsvariasjoner på innløpsvannet viser at det er behov for saneringstiltak 
på ledningsnettet . 
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l 
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i ,1' 

l \ 
,.l " ~ 

. ~~l\ 
. jf , r . \: 

j'i' 
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' li·.! 
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TOT-N 

(18gfl) 

Inn 
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FYLKESMANNEN l ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1986 
I'IILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT .l 

1500 MOSS 

Navn: LILLENG Eier: Eier: LI L L ENG V. HJEH 

Prosess: BIOLOGISK Pe.tillatt: 40 Pe. tiHn: 40 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 roe KOF TOT-P 

(113/d) 1•3/dl (flg/l) (lg/ll (tg/l) l•gll) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

860211 90 48 
' 860507 41 50 
,, 

,· 11i ddel 
' 11aks. 
lUn. 

ERR ERR ERR 66 49.0 ERR ERR ERR ERR 
ERR ERR ERR 90 50.0 ERR ERR ERR ERR 
ERR ERR ERR 41 48.0 ERR ERR ERR ERR 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(7.) m m 

11iddel 1985 25.2 ERR ERR 

KOI'IHENTAR 

Anleg9et har i 1986 v1rt 1ini11alt belastet.Det er derfor bare tatt ut 
2 sttkkpr,ver fra anleegget.De uttatte stikkprøver har iaidlertid ikke blitt 

tatt ut på en korekt 1åte. 
Anlegget har ikke vzrt gjenstand for en tikstrekkelig syste11atisk egenkontroll 
og føring av driftsjournal.Dette tå ko11øe i ordnede for11er ved belastning på 
anlegget igjen. 

Konklusjon:Det er ikke oppnådd et tilfredsstillende driftsresultat. 

bl 

ORT O-P TOT-N 

lmg/1) l•gll) 

Ut Inn 

ERR ERR 
ERR ERR 
ERR ERR 


