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FORORD 

Denne rapporten er en vurdering av de htlygradige renseanleggenes drift 
og renseresultater i 1987. 

Anleggene er regelmessig pålagt å sende inn prøver av innkame 
avlØpSVann og utgående renset avlØpSVann. 

Oppl~er fra disse innsendte kontrollprøver er ryggraden i 
miljøvernavdelingens utslippskontroll. 

Det er også benyttet :infoxmasjon fra anleggenes driftsjournaler, 
anleggsbesØk etc. tmder utarbeidelse av denne rapp:Jrten. 

Rapporten skulle derfor gi et bra bilde av hvordan t i lstanden er ved 
fylkets avlØ};>Srenseanlegg. 

M:>ss, den 3. mars 1988 

Vidar LiiXfblad 
Fylk~ i Østfold, 

miljøvernavdelingen 
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SAM1ENDRAG 

Utslippskontrollen av hØygradig avløpsanlegg i Østfold har i 1987 
anfattet 30 renseanlegg. 
Samlet tilknytning til disse anleggene var ca. 72.100 p.e. En Økning 
på 1,5% fra foregående år. 

Administreringen og rapp::>rtering i samband med utslippskontrollen har 
blitt foretatt av miljøvernavdelingen. Samtlige kontrollprøver er 
analysert på fylkeslal:x:>ratoriet i Østfold, M:>ss. 

Renseresul tatene er vurdert opp inot hva en kan forvente av anleggs
typen. Dette er gjort for å få en enhetlig og lik vurdering av 
anleggene. 
Oppnådde renseeffekter, driftsstabilitet og egenkontroll blir også 
trukket med i vurderingen av anleggene. 

Etter en slik vurdering av de enkel te anleggsresul tater er det skrevet 
en karrnentar og konkludert med godt, akseptabelt eller ikke tilfreds
stillende driftsresultat. 

Samnenstiller man resultatene har 19 anlegg fått vurderingen tilfreds
stillende (godt eller akseptabelt) og ll anlegg vurderingen ikke 
tilfredsstillende renseresultat. Dette er henholdsvis 64% og 36% av 
renseanleggene. 

Ser en på til~ene til anleggene, så er 72% til anlegg med 
tilfredsstillende resultat og da 28% til anlegg med ikke tilfreds
stillende resultat. 
Dersan en oolder et forooldsvis stort kjemisk anlegg san var på 
grensen til å bli vurdert til tilfredsstillende utenfor, så er hele 
88% av de tilknyttede p.e. til anlegg med tilfredsstillende rense
resultat. 

Det er i h:Jvedtrekk de små og eldste anleggene san fungerer dårligere 
enn man kan forvente. De eldste anleggene har en størrelse og 
utformi.rg scm ikke tilfredsstiller dagens krav. De har således også 
problemer med å oppnå renseresul tater scm man forventer av anleggs
typen idag. 

Simul tanfellingsanleggene er også i år den anleggstypen scm har 
fungert dårligst. 
En årsak til dette er at det er flere eldre anlegg sau generelt er 
nedslitt og urrode:rne. Det viser seg også at interessen for stell og 
drift av anlegget blir dårligere jo mer urrodeme anlegget er. Det er 
anleggstypen kjemiske anlegg san har oppnådd de beste renseresultatene. 
En forklaring til dette er at det stadig blir bedre driftskontroll og 
optimalisering av den kjemiske renseprosessen (ph-overstyring, 
hutigmixer etc.). 
Det er imidlertid også innenfor denne anleggsgruppen en har de største 
og mest m:x'leme anleggene. 

Det er nesten alltid kravet til utløpskonsentrasjon av organisk stoff 
de biologisk/kjemiske anleggene har problemer med å oppfylle, og som 
er årsaken til at de ikke oppnår et forventet renseresul tat. 
En av årsakene til dette kan være at driftskontrollen på det 
biologiske rensetrinnet ofte er dårligere enn for det kjemiske 
trinnet. 
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Øvrige årsaker til e t dårli g rensere sultat varier er fra anlegg t i l 
anlegg, men fØlgende driftsforstyrre l ser opptrer for flere av 
anleggene. 

1. Stor tilfør s ekl av frenmedvann son før er t il hydraulisk over
belastning ell er a t store avløpsmengder må l edes urense t i 
overløp. 

2. Stopp, feil på dosering av kjemikalier. 

3 . Strctmbrudd. 

4. For lav eller tx/Jy fellings-pH. 

5. Unonnal kvalitet på innlØIJSVannet . Skyldes oftest utslipp fra 
industri. 

6. Maskinelle brudd (pumper, skraper etc. ) . 

Av andre forh:>ld son har betydning for renseresultatet bør det 
spesielt nevnes bemanning og tilsyn på anleggene. Det er tilnærmet en 
forutsetning for å oppnå tilfredsstillende renseresul tat at drifts
personellet har den ~ge tid til kontroll (målinger, analyser), 
drift og vedlikelx>ld. Dette er ikke alltid tilfelle, rx:>e son er en 
viktig årsak til at n:Jen anlegg fungerer dårligere enn man kan 
forvente . 

Dette er ikke ment scm n:Jen kri tikk av driftsoperatørene scm generelt 
utfører en bra jobb. 

For enkel te anlegg vil det ikke være Id< å rette opp forh:>ld son nevnt 
ovenfor for å oppnå tilfredsstillende driftsresultater. En rehabili
tering/utvidelse av anlegget må. da til. 

En må kcnkl.udere med at anleggene generelt fungerer bra, og for mange 
rx:>e bedre år for år. 
Dårlig rensin;;J og ustabil drift skyldes ofte forh:>ld son driftsper
scnellet ikke er herre over. 
Tilknytningen til anlegg son oppnår renseresul tater opp not det en kan 
forvente er nesten 90%, men hele 36% av renseanleggene f~erer ikke 
tilfredsstillende. 
Miljøvernavdelingen kan derfor ikke si at tilstanden ved fylkets 
avlØpSanlegg er fullt ut tilfredsstillende. 
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l. 0 INNLEDNIN:; 

Denne rapporten er en sanmenstilling og vurdering av innsendte 
utslippskontrollprøver for de enkelte anlegg. 

Resultatene blir vurdert samlet ved hjelp av tabeller, figurer og 
karmentarer. 
Til slutt i rapporten er de enkel te anleggs resultater sarnne.nstil t og 
karmentert. Opplysninger fra driftsjournal, anleggsbesøk etc. blir 
også trukket inn i disse karmentarene. 

For de anlegg san tar ut dtgnprøver på innløp er det gjort tilførings
beregninger. Disse beregningene er rapportert sarnnen med de enkel te 
anleggsresultater bak i rapporten. 

Det er ikke gjort en nærmere vurdering av tilføringsberegningene. En 
har h:Jvedsakelig konsentrert seg an anleggenes renseresul tater og 
drift. 
Miljøvernavdelingen er imidlertid fullt klar over anfanget og 
problemet med et dårlig avløpsnett, bl.a . gjenrx::m opplysninger fra 
utslippskontrollen. 
Det er derfor viktig at arbeidet med å utarbeide saneringsplaner og 
gj enrx::mføre til tak på ledningsnettet blir prioritert enda sterkere. 

Når det gjelder selve vurderingen av renseresultatene må en gjøre 
oppnerksan på at anleggene er vurdert ut i fra hva en kan forvente av 
anleggstypen, forutsatt at drift og styring av renseprosess gjøres 
tilfredsstillende. 

Rapporten er således ikke en vurdering av an rensekravet i den gitte 
utslippstillatelse er ove.:r:inldt, men an anlegget oppnår det forventede 
renseresul tat. 

I endel "gamle" utslippstillatelser er det foreldede rensekrav. Det 
blir derfor tatt sikte på å revidere samtlige rensekrav i utslipps
tillatelsene slik at de blir mer i samsvar med de forventede 
renseresul tat de er vurdert opp im::>t i denne rapporten. 

Det er også i år på sin plass å rette en takk til driftsoperatørene 
for hjelp til innsendelse og frakt av pålagte kontrollprøver. 
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2. O FYLKESMANNENS KONTROLLAKTIVITET I 1987 

2. 1 Generelt. 

Utslippskontrollen har i 1987 omfattet 30 renseanlegg. 

Ett nytt anlegg, simultanfe11ing for 35 p.e., har blitt s tartet opp. 
Ett anlegg, biologisk 40 p. e ., har utgått - jfr. tabell l. 

Samlet tilknytning til anlegg san irmgår i utslippskontrollen var i 
1987 ca. 72.100 p.e. Dette er kun en økning på 1,5% fra foregående 
år. Den dimensjonerende kapasitet for disse anleggene er ca. 106.000 
p.e. En står imidlertid de nærmeste år ovenfor en dramatisk Økning i 
tilknyttede p . e. til h;Dygradige renseanlegg, og da spesielt i nedre 
Glomma-regionen. 

Det har blitt sendt lim 4 kontrollprøver i året for anlegg 
dimensjonert <500 p.e. og 12 kontrollprøver for anlegg dimensjonert 
>500 p.e. Etterfellingsanlegg <500 p.e. har også sendt inn 12 
kontrollprøver i året. 

Tabell l. Tabellen viser hvilke målinger/analyser san har inngått 
i utslippskontrollen. 

Analyseparametre 
Type anlegg InnlØp Utløp 

Kjemiske anlegg Tot- N,Tot-P,'IOC Tot-P,TOC,P04-P,FTU (turb. ) 
Kjem. /biol. Tot-N,Tot-P,TOC Tot-P,'IOC,P04-P,FTU 
Biologiske TOC, FTU TOC, FTU 

For hver kontrollrunde blir det gjort tilføringsberegninger til 
anlegget med utgangspunkt i men:Jden fosfor og ni tregen tilført 
anlegget. 

Rapportering av utslippskontrollresul tater har månedlig blitt utført 
av miljøvemavdelingen. 

Anleggseierne er pålagt å oversende driftsjournaler og årsrapporter 
h. h.v. månedlig og årlig til miljØVernavdelingen. Generelt er dette 
krav blitt fulgt opp fra anleggseierne. Disse rapportene gir 
avdelingen mye verdifull infonnasjon an renseanleggene. 

BesØk og oppfølging av renseanlegg har blitt prioritert forooldsvis 
høyt. Anlegg med nye driftsoperatører, under anbygging eller andre 
forandringer er beSØkt mest. 

Milj øvem avdelingen har arrangert samlinger for operatører og 
anleggseiere, de r bl.a. oppnådde renseresultater og krav til drifts
operatørutdanning har blitt gjennomgått. 

Den praktiske gjennomføringen av kontrollopplegget har fungert 
tilfredsstillende. Det er bliidlertid viktig for arbeidet på 
laboratoriet at det blir meldt ifra dersom man ikke får levert 
kontrollprøvene san bestemt. Det er også viktig at prøveflaskene 
merkes med navn, prøvested og dato. 
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2.2 KLOAKKRENSEANLEGG I ØSTFOLD 
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Fig. l. 

Kartet viser beliggenhet en av kloakkrense
anlegg som har inngått i miljøvernavdelingens 
utslippskontroll i 1987 (jfr. tabell t). 
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Samtlige kontrollprøver er analysert på fylkeslaboratoriet i Østfold, 
Sol gård Skog, M'Jss. 
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Tabell 2. 3 Kloakkrenseanlegg san har inngått i rutineprogranmet for utslipps 
kontroll 1987. 

Drifts- Aktuell Dimensj. 
Navn renseanlegg Eier/karmune start belasrn. ( pe) belastn. ( pe) Prosess --- --

l. Rakkestad Rakkestad 1977 3300 3300 ind Etter-
2. Bcmnen Marker 1976 1400 1500 felling 
3. Skotsberg Aremark 1983 600 1300 
4. Svirmdal Våler 1981 280 650 
5. Østerbo Østf. fylkeskan. 1975 300 600 
6. Ringvoll Hobøl 1982 350 400 
7. Elvestad Hobøl 1977 50 120 
8. Tanter Hobøl 1981 900 900 
9. Kornsjø Halden 1980 180 300 Biorotor 

10. Berg Borge 1976 580 1000 Simult an-
11. Ski vika Borge 1965 380 340 felling 
12. Jelsnes Tune 1982 195 500 
13. Kolstad Tune 1982 70 175 
14. Kirkeng Rakkestad 1976 300 350 
15. Øst bygda Rakkestad 1978 100 200 
16. R<trnSkog R<trnSkog 1983 300 500 
17. Varteig Varteig 1979 195 300 
18. Solbergfoss Oslo Lysverker 1983 75 200 
19 . Våler batteri Forsvaret 1968 100 150 
20. Grepperød Oslo karmune 1987 35 50 
21. Revhaug ASHA 1980 18080 28000 Sekundær-
22. Mysen Eidsberg 1978 4500 9500 felling 
23. SkjØnhaug TrØgstad 1976 2000 2500 
24. Rernnendalen Halden 1979 18500 28000 Prinær-
25. Kambo M:::>ss 1977 12720 16000 felling 
26. Hestvold Råde 1976 3000 3000 
27. Skjebergkilen Skjeberg 1978 1100 2100 
28. Ise Skjeberg/Varteig 1985 500 1100 
29. Skiptvet Skiptvet 1987 1200 2500 Biologisk 
30. Slevik On!::J;fJy 1965 800 500 

3. O VURDERII'-G AV KONTROLLRESULTATER 

3.1 Generelt. 

Oppnådde utslippskontrollresul tater er for samtlige anlegg vurdert opp 
ITDt forventede renseresul tater (jfr. tab. 3 og 4) . Dette er gjort for å f å 
en enhetlig og lik vurdering av alle anleggene. I tillegg til vurdering av 
kontrollresultater blir til en viss grad oppnådde renseeffekter , drifts
stabilitet og egenkontroll tatt med i becXtmningen av anleggene. 
Opplysninger fra driftsjournalen blir bl. a. benyttet. 

For hvert anlegg er det skrevet en kort karrnentar med en vurdering av 
kontrollresultatene. Registrerte hendelser og evnt. andre unonnale 
driftsforhold blir påpekt. 



Et "dårlig" avløpsnett blir karrnentert der dette direkte har innvirkning på 
renseresultatene eller driftsstabiliteten. 

En er imidlertid klar over at flere steder er hovedproblemet på avløps
sektoren et ganmel t ledningsnett san lekker ut kloakk og tar inn 
frenmedvann. 

Kmrnentarene for hvert anlegg blir konkludert med å vurdere oppnådde 
renseresultater til godt, akseptabelt eller ikke t ilfredsstillende 
driftsresultat. 
Anses anlegget å være på vippen til en annen bedq:mning enn den gitte, er 
dette angitt i parantes. 

F.eks. : Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat (godt) . 
Dvs. resultatet anses å være på grensen til å få vurderingen godt. 

Nedenfor følger en kort kommentar til de ullke konklusjoner: 

Godt; Blir gitt der rensekravene er klart underskredet, og 
viser en god driftsstabilitet. En god driftskontroll/ 
egenkontroll må kurme dokumenteres. 

Akseptabelt; Anlegg san ove:dx>lder oppsatte rensekrav med rne mindre 
margin. Anlegg med en beskjeden overskridelse av rense
kravene kan også falle inn her dersan de f.eks. har 
oppnådd htJy renseeffekt og kan dokumentere en bra drifts
stabilitet. 

Ikke tilfreds- Blir gitt der rensekravene er klart overskredet og/ 
stillende; eller meget dårlig renseeffekt og driftsstabilitet e r 

oppnådd. 

3. 2 Forventede rensekrav. 

Fastsatte rensekrav med tanke på 'IOC er lX)8 lempligere enn SFTs anbefal te 
verdier. Dette fordi en fØler at de anbefal te rensekrav er rne strenge. 
Ved den praktiske vurderingen av de enkel te anlegg har dette li ten 
betydning da f.eks. anlegg san ikke fungerer tilfredsstillende også 
overskrider våre krav til 'IOC. 

3.2.1 Anlegg dimensjonert for >500 p.e. 

Det er stilt 2 krav, Kl og K2. 

Kl; Middel verdien av samtlige utløpsprøver bortsett fra den h,tlyeste 
verdien. 

K2; Verdien av den nest h,tlyeste prøve eller den ellevte verdien. 
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Tabell 3. Krav til Kl a;1 K2 for anlegg dimensjonert >500 p.e. 

Kontroll parameter 
TOC (mg/ l) Tota l-P (mg/l) 

iType anleqg Kl K2 Kl K2 

Kjemisk 30 50 0,5 1,0 
Sirnultanfell. 22 42 0,8 1, 5 
Etterfelling 11 22 0,4 1,0 
Biologisk 22 42 - -

3.2.2 Anlegg dimensjonert <500 p.e. 

For de anlec:Jg san har 12 kontrollprøver i året blir den btlyeste verdien 
s trøket ved vurderi.ng' av resultatet. 

Tabell 4. Krav til middel verdier 

Kjemisk 
Sirnultanfelling 
Etterfelling 
Biologisk 

<25 
<15 
<25 

<0,6 
<1,0 
<0,5 

/1) 

4. O SAfvMENSTILLIJ.G ex; VURDERlJIG AV RENSERFSULTATER 

4 .l Sarrmenstilling av kontrollresul tater. 

I dette kapitlet er renseresultatene sanmenfattet og vurdert samlet. 
Renseresul tater og karmentarer for de enkel te anlegg finnes i kapi tte1 6. 

Etter en vurdering av kontrollresul tatene san beskrevet tidligere, har 
anleggene fått en vurderi.ng' san det framgår av tabell 5 og 6. 

Tabell 5. Tabellen viser hvordan anleggene og tilkn:ytn.i.n:Jen fordeler seg 
på de 3 vurderi.ng'sgruppene 

Tilfredsstillende resultat Ikke tilfredsst. res. 
Godt AkseQtabe1t 

Prosesstype R.a. TilJ.m. R.a. TilJ.m. Ant. r.a. TilJ.m. p.e. 

Kjemisk 3 38580 5 10300 l 12720 
Etterfelling l 600 5 2010 3 4750 
Sirnu1tanfell. 2 230 3 365 6 1735 
Biologisk - - - - l 800 

6 39410 13 12675 11 20005 -
Totalt antall R.A.: 19 Ti1J.m.: 52085 11 20005 
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Tabell 6. Tabellen viser den pros entvise fordeling av antall anlegg 
og tillmyb1inger etter en samlet vurdering i samsvar med 
tabell 5 . 

9 

Tilfredsstillende resultat Ikke tilfredsst. res. 
Godt Akse12tabelt 

Prosess type R.a. Ti llm. R. a. Tot. tillm. .!1-o av ra. .!1-o av t ot. 

Kjemisk 10 53,5 17 14 3 
Etterfelling 3 0,8 17 2,7 10 
Simul tanfell . 7 0,5 lO 0,5 20 
Biologis k - - - - 3 

20 54,8 44 17,2 36 
% av totalt Ra.: 64 Tillm. : 72 36 

4. 2 Kmmentarer til resultatene (tabell 5 og 6). 

Etter en samlet enhetlig vurdering av renseanleggene har 19 anlegg fått 
vurderingen tilfredsstillende og ll anlegg vurderingen ikke tilfreds
stillende renseresultat. 
Dette er henholdsvis 64 og 36% av antall renseanlegg. 

17,6 
7,0 
2,4 
1,0 

28,0 
28 

Ser en på hvordan tillmytningen til disse anleggene er, så er 72% av 
tilknytningen til anlegg med tilfredsstillende renseresultat og da 28% til 
anlegg med ikke tilfredsstillende resultat. 

En bØr gjøre oppnerksau på at av de 28% av tilknytningene sau er til anlegg 
med ikke tilfredsstillende resultat så blir det dominert av ett kjemisk 
anlegg ( 17, 6% av tilknytningen) . 
Dette anlegget lå i år helt på grensen til å bli vurdert tilfredsstillende. 
Dersan man oolder dette anlegget utenfor vurderingen, er 88% av til 
tilknyttede p.e. til anlegg med tilfredsstillende renseresultat . 

Det er i luvedtrekk de snå. og eldste sau kæmer dårligst ut med oppnådd 
renseresul tat. Hovedårsaken til dette er at anleggenes størrelse og 
utforming ikke tilfredsstiller dagens krav. De har således også problemer 
med å oppnå renseresul tater san man forventer av anleggstypen idag. 

Ser en litt på de forskjellige anleggstyper så er det de kjemiske anleggene 
som fungerer klart best. 

Den anleggstypen sau også i år har fungert dårligs t er simul tanfellings
anleggene. Arsaken til dette er bl.a. at det innenfor denne anleggsgruppen 
er flere eldre og etter dagens krav teknisk urroderne anlegg. Flere av dem 
er også høyt belastet. Det virker også sau interessen for stell og drift 
av anlegget blir dårligere jo mer urroderne anlegget er, noe som også virker 
klart negativt inn på renseresultatet. 

ut fra tabellene og fig. 2- 4 går det fram at det er de kjemiske og 
etterfellingsanleggene som oppnår de beste renseresultatene ut fra hva man 
kan forvente. Hele 90% av de kjemiske renseanleggene har en midlere 
utløpskonsentrasjon av fosfor som er lavere enn det man kan forvent e . 
(Markert med en strek på figurene) . 

Det framgår også klart av resultatene at det er kravet til utløpskonsen
trasjon av ·organisk stoff de biologiske/kjemiske anleggene har problemer 
med å oppfylle, og som er årsaken til at anleggene i kke oppnår et forventet 
renseresultat. Det skulle tyde på at det driftsmessig er vanskeligere å ha 

tilkn . 



en sikker kontroll og styring av den biologiske prosessen. Driftsparametre 
scm s lambelastning, slamalder, returslamnengde slamvolt.nnindeks og Oz i 
luftebasseng blir i liten grad bestemt på anleggene. Bestemnelse av 
s lamvolum blir hovedsakelig benyttet son kontroll på slarrrnengden i 
luftebassenget . 

Det ville rx:>k gitt en rx:>e sikrere driftskontroll med en mer rutinemessig 
bestemnelse av rx:>en av de forannevnte driftsparametre. Anleggene bØr 
derfor innarbeide rx:>en av disse driftsparametre i egenkontrollen, eller at 
de evnt. blir bakt inn i utslippskontrollen. 
En biologisk renseprosess er i større grad enn den kjemiske <trofintlig for 
urx:>nnal kvalitet og kvantitet på irmløpsvannet. En tenker da bl. a . på 
forgiftning, hemning av aktivtr slam, slamflukt etc. 

Reduksjonen av fosfor har for de fleste renseanlegg vært bedre enn 
foregående år. En forklarin:J til dette er at det stadig blir en bedre 
driftskontroll og optimalisering av den kjemiske renseprosessen (pH
overstyring, hurtigmixer etc. ) . 

Dette er også 1X)8 av forklaringen til at det er de kjemiske renseanleggene 
son fungerer best . Det er imidlertid også innenfor denne anleggsgruppen en 
har de største og mest rn:Jderne anleggene. 

En må konkludere med at anleggene generelt fungerer bra, og for mange 1X)8 

bedre år for år. 
De anlegg san ikke fungerer tilfredsstillende er ofte gjengangere. Dårlig 
rensing og ustabi l drift skyldes ofte forlx>ld san driftspersonellet ikke 
er herre over. 
Tilknytningen til anlegg san oppnår renseresul tater opp Irot det en kan 
forvente er neste 90%, men 36% av renseanleggene fungerer ikke tilfreds
stillende. MiljØVeiTI.avdelingen kan derfor ikke si at tilstanden ved 
fylkets avløPsrenseanlegg er fullt ut tilfredsstillende. 
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7. Tabellen viser midlere inn- og utløpskonsentrasjon og renseeffekt 
for de ulike konb:Dllparametre og avløpsrenseanlegg (alle konsen
trasjoner i rrg/1) . 

l L 

InnløP UtlØP l %-red 
l 
l 

~Navn TOC Tot-P Tot-N BOF TOC Tot-P PO~-P BOF Turb. ' TOC Tot-P 

* 

~ 
Ul 
·ri 
E 
<li 

·n 
::.:: 

Rakkestad 
Bcmnen 
Skotsberg* 
Østerbo 
Svinndal 
Tanter 
Ringvold* 
Kornsjø 
Elvestad 

' 

! 44 
i 74 
! 163 
l 41 
l 210 

1!, l~~ 
115 

l 122 

9,54 
3,27 
31,7 
1,72 
6,28 
4,93 
11,5 
7,22 
6,81 

Middel 125 5,7 

Berg 
Jelsnes 
Kolstad 

91 
137 
164 
122 l 

! 105 
Ski vika 
Varteig 
Rønskog 
Kirkeng 1 
Østbygda l 

Solbergfoss ; 
Våler batt. l 
GrepperØd l 

! 

152 
209 
153 

29 
193 
120 

6,12 
9,16 
6,36 
7,22 
6,70 
8,40 
13,5 
12,2 
1,80 
11,9 
8,3 

20,6 
14,6 

(27,3) 
10,2 
27,2 
21 

(38,3) 
41,0 

22 

15,1 
38,6 
36,2 

38,8 

6,8 

- 43 
- 17,5 
- 10,9 
- 11,4 
- 12,2 
- 11 
- 11,5 
- 24,3 
- 32,2 

0,74 0,21 
0,21 0,02 
0,12 0,02 
0,16 0,04 
0,09 0,02 
0,50 0,09 
0,16 0,02 
0,49 0,04 
0,63 (0,45) 

- 19,3 0,34 0,10 

- 35,6 
- 18,7 
- 26,3 
- 39,3 
- 19,8 
- 40,0 
- 67 
- 71 ,7 

17 
- 16,4 
- 14,3 

1,26 0,48 
0,34 0,05 
0,32 0,01 
2,01 1,43 
0,20 0,02 
0,55 0,03 
1,50 0,21 
2,10 0,85 
0,69 0,15 
0,89 0,08 
0,42 0,22 

Middel 1 134 8,3 27,1 - 33,3 0,93 0,32 

ASHA l Remnendalen 
Kambo 
Mysen 
Skjønhaug 
Skiptvet** 
Hestvold 
Skjeberg 
Ise foss 

Middel 

Slev:i.k 

62 3,60 
48 3,46 

196 6,07 
68 4,01 

218 9,80 
133,5 8,3 
101 4,55 

88 4,6 
83,9 5,27 

111 5,5 

163 

15,3 
14,5 
32,8 
21,3 
41,7 
37,3 
20,7 
15,4 
22,4 

- 23 
- 18 
- 56 
- 27 
- 40 
- 56,5 
- 28 
- 16 
- 28,4 

0,28 
0,16 
0,69 
0,21 
0,26 
0,29 
0,42 
0,45 
0,24 

0,03 
0,04 
0,05 
0,02 
0,02 
0 , 01 
0,02 
0,03 
0,02 

24,6 - 32,5 0,33 0,03 

- 35 

9,8 
4 
6 
2 
l 
7 
5 
11 
lO 

70 
76 

(93) 
72 
94 
87 

(93) 
79 
74 

6,2 79 

39 
4 
4 

23 
21 
7 , 5 

22 
53 
·15,5 
11 
3,4 

61 
86 
84 
68 
81 
74 
68 
53 
40 
92 
88 

18,5 72 

lO 
5 

18 
7,4 
5 

10,2 
7 

19 
lO 

63 
63 
71 
61 
82 
58 
72 
82 
66 

10,1 68 

78 

Intem tilbakeføring av slam til innløp. Ikke representative innløpskonsen
trasjoner (ikke regnet med i middelverdier) på innløp og renseeffekt. 

** Verdiene er fra første 1/2-år da anlegget ble drevet som et rent kjemisk 
anlegg. 

92 
94 

(99) 
91 
99 
90 

(99) 
93 
91 

93 

79 
96 
95 
72 
97 
93 
89 
83 
62 
93 
95 

87 

92 
96 
89 
95 
97 
97 
91 
91 
96 

94 



1, 2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0, 2 

35 

30 

25 

20 

15 

lO 

5 

Figur 5. Stolpediagrammene viser midlere ut l øpskonsenlras jon og rense
effekt for de ulike rens eanleggslyper . 
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4.5 Arsaker til et dårlig renseresultat. 

4.5.1 Unormale hendelser, feil. 

Dette forekommer relativt hyppig og er en vanlig årsak til forstyrrelse 
eller s topp i renseprosessen. Det er fra avdelingens side ikke ført en 
systematisk overs:ikt over hendelser, feil etc. på renseanleggene. Slike 
forhold blir imidlertid ofte anmerket i driftsjournalen. En kan ut fra 
disse merknadene og informasjon fra anleggsbesøk angi følgende drifts
forestyrrelser som opptrer for flere av anleggene: 

l. Stor tilførsel av frenmedvann som fører til hydraulisk overbelast
ning eller at store avløpsmengder må ledes urenset i overløp. 

2. Stopp, feil på dosering av kjemikalier. 

3. Strctmbrudd. 

4. For lav eller høy fellings-pH. 

5. Unormal kvalitet på innløpsvannet. Skyldes oftest utslipp fra 
industri. 

6. Maskinelle brudd (pumper, skraper etc. ) . 

For å Wndre flere av disse driftsforstyrrelser er det v:iktig med 
systematisk vedlikelx>ld og reservelager av v:iktige kanponenter. Spesielt 
synes doseringsutstyr for kjemikalier å være utsatt for feil, 
forstyrrelser. Ved flere anlegg bØr det iverksettes tiltak for å oppnå en 
mer stabil flokkulerings-pH. 

Utslipp av industrielt avløpsvann inn på avlØpsnettet har fØrt til 
forstyrrelser i renseprosessen på enkel te anlegg. Det er derfor v:iktig 
å ha kontroll og overs:ikt over disse utslippene. 

Driftsforstyrrelser grunnet tilfØrsel av mye frenmedvann er hyppigst og den 
mest alvorlige. Konkrete tiltak på avløpsnettet må gjenn:::mføres for å 
rette på dette. 

4.5.2 Andre forhold. 

En vil her spesielt nevne bemanning og tilsyn ved anleggene. Det er 
tilnærmet en forutsetning for å oppnå tilfredsstillende renseresultat at 
driftspersonellet har tilstrekkelig tid til den nt>dvendige kontroll 
(målinger, analyser), drift og vedlikelx>ld. Dette er ikke alltid tilfelle, 
noe som er en v:iktig årsak til at OClei1 anlegg fungerer dårligere enn man 
kan forvente. 

Innføring av forskrift an krav til drift av renseanlegg og en prof esjonell 
opplæring ved driftsoperatørkurs er meg-et verdifullt. 

Generelt utfører driftsoperatørene i Østfold en god jobb vedr. dri ft av 
renseanleggene. 

For enkelte anlegg vil det ikke være nok å rette opp forhold san er nevnt i 
dette kapitlet f or å oppnå tilfredsstil lende driftsresultater. En 
rehabilitering/utvidelse av anlegget må da gjennomføres . 
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Forhold som tidligere i kapitlet er nevnt vedr. forstyrring av driften 
anses likevel å være i h:Jvedvekt, og arbeide for å IOC>tvirke dis se 
"negative" rrcmenter bt>r prioriteres. 

5.0 FYLKESMANNENS KONI'ROLLAKTIVITET I 1988 

5. l. Generelt. 

Arbeidet fra miljØVernavdelingens side vil i h:Jvedtrekk følge det sarrme 
mt>nster som tidligere år. 

Det vil imidlertid bli lagt opp til en økning i antall innsendte 
kontrollprøver pr. år. 

Qnfanget av kontrollen vil bli som det frarrgår av tabell 8. 

Tabell 8. 

Type anlegg 

Biologisk 
Kjemisk 
S:i.nrul tanfelling 
Etterfe1ling 

D = d1JgnprØve 
S = Stikkprøve 

Størrelse 

<500 p.e. 500<anl.<20.000 p.e. 

8/år S/D 12/år D 
8/år S/D 12/år D 
8/år S/D 12/år D 

12/år S/D 12/år D 

>20.000 p.e. 

24/ år D 
24/år D 
24/ år D 
24/år D 

Av forandringer fra tidligere år så er prøveinnsendingsfrekvensen for de 
minste og største anleggene øket. 

Dette bl.a. for at de nåværende 4 kontrollprøver i året for de små 
renseanleggene ( <500 p.e.) er lite med tankte på dokumentasjon av 
anleggenes driftsstabilitet og renseevne. 
Forandringene er også gjort for å karme noe nærmere SFTs anbefal te 
prøvefrekvenser. 

LØst organisk karbon er tatt inn som en ny kontrollparameter for biologiske 
anlegg. Dette vil gi en bedre vurdering av driften/ renseresul tatet for 
denne anleggstypen. En vurderer også for alle anlegg med et biologisk 
rensetrinn å bestemne OOF igjen, men det blir ikke tatt med i 1988. 

Vedr. rapportering av resultater vil en arbeide for å karme over på 
kvartalsvise oversendte utslippskontrollrapporter i stedet for månedlige. 
Selve analyseresultatene vil da evnt. fortløpende bli oversendt straks de 
er klare. 

Miljøvernavdelingen vil i 1988 prøve å få noe bedre kontakt med 
anleggseierne ( karmunene) . 
Nye anlegg' anlegg med driftsproblemer r nytt driftspersonell vil bli 
prioritert. 
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Det vil også bli vurdert skjerpede reaksjonsfonner ovenfor kamn.male 
utslipp, f.eks. ved klare brudd på vilkår i utslippstillatelsen, 
utilfredsstillende drift etc. 

16 
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l (l 
FYLKESMANNEN i ØSTFOLD UlSL IPPSrONTROll 1987 
MllJOVERNAVDELINGEN 
DRQNN l NGEI~S GT. 1 

15(1(1 MOSS 

Navn: ASHA Ei ~r : ASHH 

Prosess:Sekundzr fe ll ing Pe. ti l l. : 28(1(i(i fe. ti i kn: 18(!30 

f:ONTROLLPROIJER 

DATO VANNF. OVEP.LØP BOF -7 TOC TurbiditO?t TOH ORT O-P TOT -N 

(m3/dl (1113/dl ( ~~tg il l (æg/1 l (FTLfl ( Jlg!l) (flg/l l (~,gil) 

Ut Inn Ilt Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

B70114 7197 o 49 lB 6.4 5.84 0.1B 0.01 19.2 
870210 6297 o 31 26 " ~ .J#L 5.38 0.18 0.01 24.6 
B70304 BO 25 6.1 r " .J,J 0.2 0.01 22.8 
870407 20320 7519 26 lO 6. 1 Ul 0.05 0.01 6 
B70513 11350 o 55 22 5 3.75 0.19 0.01 16.2 
870616 21655 3950 28 IS 5.2 1.5 0.18 0.015 9.4 
B70729 9275 o 109 36 5.6 UB 0.3 0.01 17.7 
970825 14030 o 54 29 8.8 2.36 0.22 0.015 13.2 
8/0916 14413 o 43 21 8.3 3.16 0.22 0.013 15.6 
871007 10585 o 120 21 4 " " "'·"' 0.14 0.02 14.7 
871104 12155 o 79 42 48 3. 4 1.4 0.19 13. 2 
871124 16203 o 17 lO 6.2 1.6 0.13 0.012 12.3 

Middel 13044 1043 ERR 62 23 ERR lO 3.60 0. 28 0.03 15.3 
!faks . 21655 7519 ERR 120 42 ERR 43 5.34 l. 40 0.19 24.6 
Hin. 6297 o ERR 17 lO ERR 4 1.01 0.07 0.01 6.0 

RENSEEFFEKT 

roe KOF TOT-P 

(l) m m 
Middel 1987 62.9 ERR 92.1 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DnlO TILFØRSEL ANTALL PE TILFilRINSSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel m (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N lOT-P 

870114 42.0 138.2 16812 11515 93.0 63.7 0.007 
870210 33.9 154.9 13551 12909 75.0 71.4 0.006 
870304 
870407 28.1 167.0 11247 13920 b2.2 77.0 0.048 
870513 U.6 183.9 17025 15323 94.2 8~.7 0.015 
870616 3B.4 215.1 15363 17924 85.0 99 . l 0.017 
870729 38.8 164.2 15508 13681 85.B 75.7 0.054 
870825 33.1 185.2 13244 15433 73.3 B5. 4 0. 018 
870916 45.5 224.8 18218 18737 100.8 103.b 0.008 
871007 58 .2 155.6 23287 12967 128.8 71.7 0.094 
871104 41.3 160.4 16531 13371 91.4 74.0 0.012 
871124 25.9 199.3 10370 16608 57 .4 91.9 0.012 

l'lidde1. 38.9 177.1 15560 147b2 86 . 1 81.b 0.026 
MaL 58.2 224.8 23287 18737 128.8 103.6 0.094 
11in. 25.9 138.2 10370 11515 57.4 63.7 O.OOb 



VURDERJNG AV KOtHRDLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
l 0.05 (r,g/ll 
2 o. 13 lllgll) 
7 0.14 lllg/1) _, 
4 0.18 l!lgll) 
r O. lB (Ill gil) .J 

b o. 18 lllgll) 
7 o. 19 (l!lg/ll 
B 0.20 (e~g/1) 

9 0.22 l•gll) 
lO 0.22 lllg/1) 
Il 0.30 (llgll) 
12 l. 40 lllg!l) 

---------------------------------
lliddel 1-11 O. lB lag il) 
Krav Kl 0.50 l•gll) Ti l fredssti l t 
Verdi av nr Il 0.30 lllg/Il 
Krav K2 l' 50 lllgll) Tilfredsstilt 

KOMMENTAR 

Krav til forventede utløpskonsentrasjoner av fosfor er klart understredet. 
Det samme er tilfelle e~ed hensyn på organisk stoff . 
llidlere renseeffekter 1hp.fosfor og organisk stoff er bra. Drif tsstabiliteten 
synes også god . 

Generelt er drift,kontroll og vedlikehold på anlegget bra. 

Noen episoder 11ed stopp i kje•ikaliedosering viser at det er viktig å ha 
beredskap 1ot denne viktige prosessdelen. 
Utslipp fra industri til ko111unalt nett har tildels skapt betydelige 
driftsprobleter på renseanlegget .Dette gjelder spesiellt utslipp fra Aski• 
Frukt og bzrpresseri.Det er derfor påkrevd å ha en viss kontroll over 
industriutslipp til koaeunalt nett.Bortsett fra industripåvirkning er det 
periodevis tilførsel av 1ye fre•medvann soM synes å ha skapt drifts
forstyrrelser på anlegget. 

Konklusjon:Det er oppnådd et godt driftsresultat. 
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FiUESNANNEN l ØSTFOL U 
MILJOVERNAVDEL!NGEN 

UTSLIPPSKONTROLL 1987 

DRONNINGENS GT.! 
1500 HOSS 

Navn: HYSEN Eier: EIDSBERG 

Prosess:SEKUNO~RFELL!NG Pe . til l. 9500 Pe . ti lkn: 4500 

KOIH ROL LPP.OVER 

DATO VAtlNF. OVERLØP FOF-7 TOC Turb iditet TOH OilTO-P TOT-NTurb idi tet 

(113/d) (a3/d l (mg/l l ( ag/ll !FTUl (J!gil l (mg i l) (rtg/1 l (FJUJ 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn Ut 

870114 2522 (l 40 85 32 270 74 5.4 0.57 0.03 29.4 13.4 
870210 1913 45 55 44 144 97 4. 3 ~ 0.63 0.04 23. 4 16 
870304 2011 o 83 52 254 92 li 0.11 0.01 35. 1 4.3 
810311 1829 o 33 93 37 280 72 6.1 0.09 0.01 30 3.4 
810401 4103 o lO 24 JO 55 13 1.18 o. l 0.01 8.4 6.8 
810513 2495 (l ., .. 55 Il 116 56 3. 18 O. l l 0.02 21.3 1.4 '"" 870616 4242 o 20 35 17 82 33 2.31 0.089 0.012 13.2 4.4 

810825 2236 o 20 lb 33 200 b5 2.54 0. 09 0.01 20.1 2.1 
810916 2718 o 112 28 3.8 0.33 0.019 24 11. 1 
811001 20bl o 115 .).) 7.lb 0.2 0.03 21.3 l 
871104 3038 o 29 13 1.02 0. 05 0.02 H.l 
871124 3591 12 28 8 I.l 0.04 0.015 16.5 5.7 

Hi dde l 2730 o 25 71 .,~ 175 b3 4.15 0.20 0.02 22.0 7.4 '"' Maks. 4242 o 45 175 52 280 97 11.00 0.63 0.04 35.1 13.4 
Hin. 1829 o 10 24 8 55 13 1.02 0. 04 0.01 8.4 3.4 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P BOF 

o:J m m (i,) 

Hiddel 1987 62.6 64.2 95 .2 73.5 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl !pel m !kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N lOT-P 

3701H 13.6 74.1 5448 6179 121.1 137.3 0.032 
870210 8.3 44.8 3321 3730 73.8 82.9 0.027 
870304 22.1 70.6 8848 5882 196.6 130.7 0.005 
870311 11.2 54.9 4463 4573 99.2 101.6 0.004 
870407 4.8 34.5 1937 2872 43.0 63.8 0.009 
870513 7.9 53.1 3174 4429 70.5 98.4 0.006 
870blb 1 O.l 56.0 4021 4666 89.4 103.7 0.008 

870825 5.7 H.9 2272 3745 50.5 83.2 0.004 
870916 10.3 65.2 4131 5436 91.3 120.8 0.020 
871007 16.0 56 .4 6416 4702 142.6 104.5 0.009 
811104 3. 1 H.7 1240 3722 27.5 82 .7 0.003 
871124 4.0 59 .3 158(1 4938 35.1 109.7 0.003 

Hiddel. 9.8 54.9 3904 45n 86.8 101. b 0.01 1 
Haks. 22.1 70.0 8848 5832 196.6 137.3 0.032 
Hin. 3.1 34.5 1240 2872 '17 c 

L. , ..... 63.8 0.003 



VURDER ING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
1 O.M (llg/1 l 
'l 0.05 lllgil) L 

3 0. (19 ( ~g/11 
4 0.09 (flg fl l 
5 0.09 lllgll l 
6 O. JO lng/li 
7 0.11 !mg/l l 
8 o. li (agl! l 
9 0.20 (eg/l! 

lO 0.33 (llg/11 
11 0.57 (llgil) 
12 0.63 (llgll) 

---------------------------------
Middel l -Il 0.16 lllgfl) 
Krav Kl 0.50 (lg / 1) Ti l fredssti lt 
Verdi av nr Il 0.57 (llgfll 
~:rav •:2 1.00 Ill gil) Til fredssti It 

KONHENTilR 

Kravet til forventet reduksjon av fosf or er klart underskrede t. 
Gjennoasnittelig rensee ffekt og oppnådd driftsstab il i te t mhp fos for 
er aeget bra. 
Forventet reduksjon av organisk stoff er også tilfredssti lt. 
Et bytte i bruk av fellingskjeaikalie fra aluainiuasul fat t il jernklorid 
ser ut til å fungere bra. 
Avløpsvannet fra H1rland slakteri har forel~~ig ik~e skapt nevneverdige 
driftsproblemer. 
Generelt synes drift og vedlikehold på anlegget å Vlre bra. 
Be11anningen på anlegget kunne i1idlertid Vlrt økt noe. 

Konklusjon:Det er oppnådd et akseptabelt!godtldriftsresul tat . 



FYLKEStii\NIIEN 1 OSTFOLO UTSL IPF'SKONTROLL 1937 )' ' •. 

NILJOVERNAVDEL INGEN 
OROtlN I NGEflS GT . l 
1500 MOSS 

N<:Vfl : SKJ ØNNH(lliG Ei er: TRØGSTAD 

Frosess :SPRIH.FELL !NG 25(11) Fe. ti lkn: 2000 

KONTROLLPROVER 

OATO VANNF . OVERLOP [I(IF -7 TOC Turbiditet TOT-P ORT O-P ror -N 

(;t3/d) im3/d) (flg Il) (r,g/1) iFTUl (llg!l) (!lg/1) (;ng il l 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

870114 323 109 48 2.6 8.98 0.18 0.01 45. 6 
870210 338 306 H "' ') ... , ... 14.7 0.16 0. 02 54.6 
87(131 1 323 202 44 3 10 0. 19 0.01 44.4 
870407 534 94 32 2.6 5.8 0.18 0.01 25.8 
970513 434 243 78 19 13.8 0.72 0.011 r ~ ' 

.sJ.b 
870616 682 277 30 4.4 12.55 0. 29 o. 014 39 .6 
870729 236 ' '1 304 49 2.9 Il. 6 0. 18 0.01 57 b,L 
870825 414 361 37 2.1 9. 22 0.09 0.018 19 
870916 419 209 24 6.7 8 o. 77 0.1 3 38.1 
871006 488 211 26 1.7 10.1 0.12 0.02 47. l 
871104 322 84 37 3.1 5.3 0.05 0.03 30.3 
871124 387 25 5 7.56 O.H 0.01 3 42 

NiddPl 408 b 218 40 ERR r 
J 9.80 0.26 0.02 41.7 

Maks. 682 6 361 78 ERR 19 14.70 0.77 0.13 57 .6 
Hin. 236 6 84 24 ERR ') 

.<, 5.30 0.05 0.01 18.0 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 
(l) (l) m 

Hi ddel 1987 81.8 ERR 97.4 

TILFORSLER OG UTSLIPP 

' TILFORSEL ANTALL PE TILFORINGSSRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
DATO !kg/dl !pel m !kg/dl 

TOT-P TOT -Il TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

870114 5.0 18.5 1987 1533 99.4 76.9 0.003 
870210 .,. ') 

J o L 14.3 1292 1195 64.6 59.8 0.005 
870311 3. 1 13.8 1239 1148 bl.1 57.4 O.Oib 
870407 6.0 25.0 2396 2083 119.8 104 .2 0.010 
870513 3.b 27. 0 3424 2251 171.2 11 2. 5 0.006 
870616 2.8 13.8 11 24 11 50 56.2 57.5 0.002 
870729 3.8 7.5 1527 621 76. 3 31.1 0.016 
870825 3. 4 16.0 m1 1330 67 .0 66.5 0. 003 
870916 4.9 23,0 19 72 1915 93.6 95.8 0.001 
H71006 1.7 9. 8 683 813 34 .1 ~ 0.7 0.003 
871 104 2.9 Ild 11 70 1355 53.5 67.7 0.001 
8711 24 2.9 16.3 11 70 1355 58 .5 67 .7 

Niddel. Ul 16.8 1bl0. 3 1396.2 80.5 69.8 0.0 
Ha ks . 8.6 27.0 3~ 23.6 2250 .6 171.2 112.5 0.0 
Ni n. 1.7 ~ r 

l ' ..J 682 .6 621. o 34.1 31.1 0.0 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
j 0.05 (ff,gil i 
2 (1,(19 (reg il i 
3 0. 12 i mg i! i 
4 0.14 Ltg/1 l 
c- o. l 6 l ... 
J .t.g/1 J 

b o. 13 (mq/l l 
7 0. 18 ( «~gli) 
8 0.18 (llgll ) 
9 0. 19 (!tg l!) 

10 0.29 irngii l 
11 0.72 (n,qil l 
12 o. 77 l mg il l 

---------------------------------
Middel 1-11 0.21 illigi!) 
Krav Kl o. 5 (1 (l!gil) Ti l fredssti lt 
Verdi av nr 11 o. 72 (mq/ll 
Kr av ~:2 l. 00 (R!g/1) i i lfredssti l t 

KOMMENTAR 

Kra·~ til forventet reduk sjon a\' fo sf or er klart underskredet. 
Det er oppnådd en qjenno~snitteli~ meget bra ren5eef fekt ehp. fosfor . 
Krav til midlere utløpskonsentrasJOO av organisk stoff er noe overskredet. 
Gjenno!snittelig ren seeffekt ahp organisk stoff er i•id lertid meget 
bra. 
Oppstarting av tvungen septikktø~~r~inq har skapt visse dri ft s
forstyrrelser,men det synes allikevel ikke å ha gått nevneverdig ut over 
renseresultatene . 
Det er i~idlertid viktig å følge t.ed hvordan de økte septikk1engder 
inn på anlegget virker bla annet med tanke på rensprosessen,korrosjonen 
og avvanningsegenskaper. 

Konklusjon:Det er oppnådd et godt driftsresultat. 



.}:; 
FYLKESI1AIINEN i OSTFOLO UTSLIPPSKONTROLL 1987 
NILJOVERNAYDELINSEN 
DRONN l NGEHS GT. l 

1500 floss 

rla vn : RE!1HEHDALEN Eier: HALDEN 

Pr osess : PRIH.fELLING 24QOOH Pe. ti Hn: 155(10 

KOIH Rull PROVE R 

DATO IJANNF. OVERLOP FOF -7 roe Turbiditet TOT-P ORT O-P JOH 
(1)3/d) (a3idl (mg il l \mg/li \FTUl (rtg/11 (llgll l lllglll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

870107 7697 o 60 18 4.7 5.04 0.08 0.01 24 
870203 8558 o 54 23 3.3 3. 72 O.l 0.01 18.6 
870304 6877 o 62 20 3.9 4.66 0.08 0.01 20.7 
870408 18468 138 17 9 8.2 0.95 o. 1 0.01 6.3 
870512 1216 Bl 69 20 5.1 3.9 0.12 0.01 16.5 
870617 21806 2239 ~~ 12 6.6 0.81 0.08 0.01 4.5 L.) 

870728 8297 o BB 26 2.6 5.32 0.09 0.01 17.1 
870826 13138 37 62 21 3.7 5.56 0.26 0.025 16.8 
870915 19290 26 3D 11 3 2.16 0.11 0.01 9.9 
871007 19467 201 37 6.7 c ~ 0.9 0.05 0.02 7.8 J,.) 
871103 8339 o 30 25 4.5 2.08 0.09 0.01 12 
871125 12562 o 44 20 6.8 6.4 0.7 0.33 19.2 

Hiddel 12143 48 lB o 5 3.46 0.16 0.04 H.5 
/1aks. 21806 2239 sa 26 o 8 6.40 0.70 0.33 24 .0 
Hin. 1216 o 17 7 o 3 0.81 0.05 0.01 4.5 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

m m (i.) 

Middel 1987 63.2 ERR 95.5 

TILFØRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINSSGRi\D UTSLIPP PR. 100 PE 
!kg/dl !pel m (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-Il TOT-P TOT-N TOT-P 

870107 38.8 184.7 15517 15394 83.9 83.2 0.003 
870203 31.8 159.2 12734 13265 68.8 71.7 0.005 
87030~ 32.0 142.4 12819 11863 69.3 b~ .l 0.003 
870409 17.7 117.2 7070 9768 38.2 52.8 0.011 
870512 5. 1 21.4 2023 1783 10.9 9.6 o. 0!)2 
870617 19.5 108.2 7791 9017 ~2.1 48.7 0.019 
870728 44.1 141.9 17656 11823 95. 4 63. 9 0.004 
870826 73.3 221.3 29301 18445 158.4 99. 7 0.020 
870915 41.7 191.2 16689 15736 90.2 86.1 0.012 
871007 17.7 153.4 7080 12784 39.3 69.1 0.006 . 
871103 17.3 100. l 6738 8339 37.5 45. l 0.004 
871125 80.4 241.2 32159 20099 173.8 108.6 

Middel. 35.0 148.5 13981 12376 75.6 66 .9 0.008 
/1aks 80.4 241.2 32159 20099 173.8 108.6 0.020 
Hin. 5.1 21.4 2023 1783 10.9 9.6 0.002 



VURDERiNG AV KuNTROLLPF:ØVER 

FOSF OR 

PRØVE f~R 
l 0.05 i flg il) 
'l o.oa lf!gil) L 

3 0.08 ir.g il l 
4 (1.08 i mg il l 
5 0.09 (&gil ) 
6 0.09 ( flg li) 
7 0.10 i mg ill 
8 O.l(i (fiQil) 
9 o. Il i mg/l l 

lO 0.12 iftgil l 
Il 0.26 (llgfl) 
12 0.70 !mq!l l 

----------------------------------
Middel Hl O.l! (f!Qil) 
Kra~· t:l 0.50 (l!ig / l) Til fredssti !t 
Verdi av nr Il (1 . 26 (IIQ/1) 
Krav t:2 l. 00 (mg/l l Tilfredsstilt 

KOMMENTAR 

Krav til forventede utløpskonsentrasjoner av fosf or og organisk stoff er 
klart underskredet . 
Oppnådde renseeffekter mhp.fosfor og organisk stoff er bra.Det sam1e 
qjelder for driftsstabiliteten på anlegget/renseprosessen. 
En episode 1ed unorAal kvalitet på innløpsvannet,aotagelig pga .industr i
utslipp,viser at det er viktig å ha oversikt og en vi ss kontroll over 
industriutslipp til ~om~unalt avløpsnett. 

Drift og vedlikehold av anlegget blir 11eget bra ivaretatt. 

Konklusjon:Det er oppnådd et godt driftsresultat. 



FYLKESNANHEN l ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROl l 1987 l l 
HILJO\'ERNAVOEL INGEil 
DRONNINGENS Gi !. 

1500 MOSS 

Navn: SKJEBERGKILEH Eier: SKJEBERG 

ProsEss : PRIN. FELLING Pe .till. : 2100 Fe. ti l !:n: 11 00 

r:OtH ROLL PRØVER 

OATO ··:AiiNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbiditet TOf-P mno-P TOT-N 

(11!3/d) (ll3/dl (r,glll (r,g/ll ir,gill (regi! l (~,g/l l ii'lglll 

Ut Inn ut Inn Ut Inn Ut Ut Ut 

870113 715 30 5 H.6 2.36 0.7 0.01 8.4 
870211 745 o 31 21 21 2.21 0.85 0.01 12 
870310 559 r:• 12 15 ~ " 0. 29 0.01 13. 2 .JJ L o~ j 

870403 1055 25 Il 16.7 l. 25 0. 23 0.01 3.4 
870512 740 63 23 21 l. 74 0.7 0.05 12.3 
870617 1005 61 18 '17 3 (1, 46 0.015 10.2 LI 

870728 456 79 23 10 4.05 0. 25 0.01 21 
870826 560 127 23 9.1 6 o. 21 0.012 2Ui 
870915 360 446 21 19 21.35 0.43 0.046 39 
871007 1135 71 a.a 8 0.73 0.11 0.02 12 
871103 835 39 13 26 7. 3 0.38 0.005 10.2 
87ll25 990 o 30 16 39 .., 'l 

"),. 0.8 0.09 13.5 

Middel 7rr: .J.J ERR 88 16 ERR 19 4.64 o. 45 0. 02 15.2 
11aks. 1135 ERR 446 .," L.J ERR 39 21. 35 0.85 0.09 39.0 
Hin. 360 ERR 25 5 ERR a 0.73 O. l l 0.005 8.4 

RENSEEFFEn 

TOC ~:OF TOT-P 

o:J m m 
Middel 1987 81.5 ERR 90.3 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINSSSRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel m (kg / dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

870113 1.7 6.0 675 SOl bl.4 45.5 O.O~b 
870211 1.6 8.9 659 745 59.9 67.7 0.058 
870310 1.4 7. 4 552 615 50.2 55.9 0.015 
870408 1.3 8.9 528 739 48.0 67.1 0.022 
870512 1. 3 '1.1 SIS 759 46.8 b9.0 0.047 
870617 3.0 10.3 1206 854 109.6 77 .7 0.042 
870728 l.S 'U 739 798 67.2 72.5 0.010 
870826 3.4 12.6 1344 1050 122.2 95.5 0.011 
870915 7.7 14 .o 3074 1170 279.5 106.4 0. 014 
871 007 o.a 13.6 331 1135 30.1 103.2 o. 011 
871103 b.l 8.5 2438 710 221.7 64.5 o. (129 
871125 2.8 12.0 1139 1001 103.6 91.0 0.065 

Hiddel. 2. 8 !O.l 1100 840 100.0 76. 3 0.031 
Hax. 7. 7 14.0 3074 11 70 279 .5 106.4 0.059 
Hin. 0.8 6.0 331 501 30 . 1 45.5 0.010 



VUF:OER l NG A'./ KONTROLLPRØVER 

FD SF OR 

PRØVE NR 
l 0.11 (Ægil) 
2 0.21 lllg!l) ., 0.23 (!I!Q/l) ,l 

4 0.25 (IIQfl) 
r 0.29 (aQ/1 l J 

b 0.38 lag fl l 
7 0.43 (&g/1) 
8 0.46 leg/l l 
9 o. 70 lag/l J 

lO 0.70 (aQ/l J 
11 0.80 !mg/i l 
12 0.80 l•g/1) 

---------------------------------
11iddel Hl 0.41 lag/l l 
Krav Kl 0.50 (llg/ll Tilfredsstilt 
Verdi av nr 11 0.80 (Ag/l l 
Krav K2 1. 00 lag il J Ti l freds~t i l t 

KOMMENTAR 

Krav til forventede utslippskonsentrasjoner av fosfor er underskred et . 
Renseresultater og renseeffekt har bedret seq noe fra foreqående år. 
Krav til forventet utslipp av organisk stoff-er meget kl arE underskredet. 
Gjenno1snittelig renseeffekt ahp.organisk stoff er ogsa bra. 

Generelt synes drift og kontroll på anlegget bra. 

Renset vann ut av anle9get har gjenno1gående noe dårl ig klarhet/sikt. 
Dette er et spesiellt 1lle i perioder med tilførsel av mye fre~eedvann, 
da store lengder av de 1inste og letteste slaapartiklene blir trukket 
•ed utløpsvannet ut. 
Endring av utløpsarrange11ang og tilsetting av polymer kan endre noe på 
dette.l1en den største effekten ville en nok allikevel få med 
å iverksette saneringstiltak på avløpsnettet. 

Konklusjon:Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. 
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)/1 
FYLKESMANNEN l OS rFOL O UTSL l PPSKOIITP.OLL 1987 
~!LJ DVERNAVDEL I NGEN 
DRONN INGENS GT . l 
1501) tmss 

Navn : ISEF OSS Ei er : SKJE BERG ,VARr E!G 

Prosess: PR !NÆRFElllNG Pe. til l. 11 (1(1 Pe. tt lkn: 5(1(i 

I'OtHROL LF'ROVER 

DATO 'JArlNF. 0\'ERLOP BOF-7 roe Turbi di tet ror -P OIHO-P Hl f -N 

(r,3id) fa3/d) fllg/1) !mg i l l fFTUl il'lgil) (mg/l l (mg i Il 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

870113 131 o ~B lB 9.9 3.32 0.17 0.01 
870211 Ill 79 35 6.5 5.b9 0.14 0.01 30 .6 
870310 96 128 44 5.5 7.4 0.44 0.09 34. B 
370408 ~99 21 7 9.3 !. 58 0.12 O. OI 7. 3 
870512 120 96 51 17 6.46 0.75 0.013 38.4 
870617 911 85 H 19.2 3 0. 18 0.011 !2.3 
870728 98 !68 59 5 Il. b 0.22 0.01 
870826 102 123 30 4.4 9.36 0. 16 0.01 3~ . 1 
870915 152 85 24 2 4.1 0.07 0.02 20.7 
871007 1022 67 17 8.7 3.5 0. 19 0.02 l!. 4 
871103 184 56 24 15.8 3.28 0.25 0.01 14.4 
8711 25 2(15 51 13 12 3.9 0. 16 0.05 18.b 

Middel 311 84 28 ERR 10 5.27 0.24 0.02 22.4 
tlaks . 1022 168 59 ERR 19 11.60 0.75 0.09 38.4 
Min. 96 21 7 ERR 2 1. 58 0.07 0.01 7.8 

RENSEEFFEKT 

roe KOF TOT -P 

lY. l m (1.) 

Hiddel 1987 66.1 ERR 95.5 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFilRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel m (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TDT-P TOT-N TOT-P 

870113 0.4 174 34.8 0.004 
870211 0.6 3.4 253 283 50.5 56.6 0.003 
B70310 0. 7 3.3 284 278 56.8 55.7 0.008 
870408 0.9 4. 7 379 389 75.7 77.9 0.014 
870512 o.a 4.6 310 384 62.0 76.8 0.018 
870617 2.7 Il. 2 1093 934 218.6 186.8 0.03$ 
870728 I.l 455 90.9 0.0{14 
870826 1.0 3.6 382 298 76.4 59.7 0.003 
870915 0.6 3.1 249 2b2 49.9 52.4 0.002 
871007 3.6 11.7 1431 971 286.2 194.2 0.039 
871103 0.6 2.6 241 221 48.3 44 .2 0.009 
871125 o.a 3.8 320 318 64 .o 63.6 0.0 

o 
Middel. 1.2 5.2 464 434 92.8 86.8 0.015 
Mah 3.6 Il. 7 1431 971 286.2 194 .2 0.047 
Hin . 0.4 2.6 174 221 34.8 44.2 0. 002 



liURDER!tiG AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
Il 
12 

IH •ldel Hl 
Kr av •:1 
Verdi av nr Il 
Kr.;~ K2 

0.07 (llgill 
0.12 (mg/Il 
0.14 (llgill 
0.16 (mgfll 
0.16 (liQ/l) 
0.17 (lgfl l 
0.18 !•glll 
0.19 (IQfl) 
0.22 (flg/ll 
o. 25 (lg/ll 
0.44 l•glll 
0.75 llg/1) 

0.19 lllgfl) 
0.50 l~g/ll Tilfredsstilt 
0.4~ (lgfll 
1.00 l11g/ll Tilfredsstilt 

KONHEIHAR 

Det er dette året oppnidd en fjerning av fosfor SOl klart underskrider 
de angitte rensekrav. 
Hidlere utl~pskonsentrasjon,renseeffekt og driftsstabilitet 1hp. 
fosforfjerning har bedret seg ytterl igere noe fra foregående år. 
Krav til forventet utslippskonsentras]on av organisk stoff er også 
ti l fredssti l t. 
Generelt er drift og tilsyn ved anleg~et bra. 
Det er registrert en betydelig variasJon i flokkuleringsph og 
siktedyp pi anlegget . Tiltak for å llotvirke dette bør vurderes. 
Periodevis fører store tilførte fre11edvanns1engder til drifts
forstyrrelser på anlegget. 
En systeaatisk sanering/rehabilitering av avløpsnettet er derfor 
påkrevd. 

Konklusjon:Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. 

/) 

:JO 



FYLKESMANNEN l ØSTFOLD UTSL IPPSrONTROLL !987 31 
MILJOYERNAVDELINGEN 
[!ROIININGENS GT. ! 

3555 MOSS 

Navn: KAMBO E1er : MOSS ,VESlBY ,V~LER 

Prosess: PR IN. FELLI NG P!;. ti il. 1600(> Pe. t i l kr:: 12720 

KONTROLLPROVER 

[\i\ TO Vi\NNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbidi tet TOi-P or:no -P TOT -11 

(1!3/dl {13idl (lllgil) {r~g/1) {Ff Ul (llg/11 (mg /Il (l!lg!i i 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

870106 3145 o 505 46 15.4 8.12 0.78 0.03 35.4 
870204 2753 idO 63 3(1 10.4 0.88 0.01 45.6 
870303 2980 129 H 6.5 8.04 0.52 0.01 37.5 
870~(13 9329 bO 39 22 2.1 o. 79 O. OI 15.6 
870512 3707 133 45 7.9 8.1 0.38 0.01 31.8 
8706 17 6638 116 115 47 4. 22 1.81 0.14 31.2 
870728 3062 o 181 7(1 13 9.54 0.85 0.02 43.8 
870826 4515 124 64 IL 4 5. 46 0.58 0.019 30.3 
870916 5077 105 44 6.2 4.83 0.35 0.047 23.1 
871006 3800 194 56 19 6.36 0.65 0.24 35.4 
871104 4642 88 39 18.3 2 0.05 0. 04 23.1 
371124 4520 101 43 18.5 3.7 0.6 0.03 40.8 

Middel 4514 o ERR 196 56 o 18 6.07 0.69 0.05 32.8 
lia~s. 9329 o ERR 61(1 115 o 47 10.40 l. 81 0.24 45.6 
Hin . 2758 o ERR 60 39 o 6 2.00 0.05 0.01 15.6 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

m m m 
Middel 1987 71.4 ERR 88.7 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFiiRSEL ANTALL PE TILFØRIN6SGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl !pel m !kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT -N TOT-P TOT-N TOT-P 

870106 25.5 Ill. 3 10215 9278 80.3 72.9 0.019 
870204 28.7 125.8 11473 10480 90.2 82.4 0.019 
870303 24.0 111.8 9584 9313 75.3 73.2 0.012 
870408 19.6 H5.5 7836 12128 61.6 95.3 0.058 
870512 30.0 117.8 12011 9817 94.4 77.2 0.011 
870617 28.0 207.1 11205 l 7259 88.1 135.7 0.094 
870728 29.2 134.1 11685 11176 91.9 87.9 0.020 
870826 24.7 136.8 9861 11400 77.5 89.6 0.021 
870916 24.5 117.3 9809 9773 77.1 76.8 0.014 
871006 24.2 134.5 9667 11210 76.0 88.1 0.019 
871104 9.3 107.2 3714 3936 29.2 70.3 0.002 
871124 16.7 184.4 6690 15368 52 .6 120.8• 0.021 

Middel. 23.7 136.1 9479 11345 74.5 89.2 0.026 
llax . 30.0 207.1 12011 17259 94.4 135.7 0.094 
Hin. 9.3 97.1 3714 8094 29.2 63.6 0.002 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FGSFOR 

F'f!ØVE NR 
l 0.05 ( r1g /l l 
2 0.35 (mgil l 
"' 0.38 lilg/1) .,) 

4 0.52 (Jig/l) 
r 0.58 (~g/1) J 

6 0.60 (mQ/1 l 
7 0.65 (mg il l 
8 0.78 (Jig/l) 
9 0.79 !tg Ill 

10 (1.85 (I!Qfl) 
11 O.Sil (Sig !l) 
12 1. 81 (llgil l 

---------------------------------
Hiddel 1-11 0.58 (f!g/J) 
Krav Kl 0.50 lllgfl l Ikke tilfredsstilt 
Verdi av nr 11 (1.88 (Jigil l 
Krav K2 1.00 !mg/11 Tilfredsstilt 

KOI1liENTAR 

Krav som er satt til utløpskonsetrasjon av fosfor er en aning overskredet 
med tanke pi liddelverdien.Krav til 1aks verdi !K2l er underskredet. 
Når det gjelder forventet reduksjon av organisk stoff,sa er der begge 
krav overskredet. 
Ned hensyn på fosforreduksjon er det oppnådd et betraktelig bedre og mer 
stabilt resultat enn foregiende år. 
Dette skyldes nok generelt en ~er stabil drift og visse prosessaessige 
forandringer/justeringer på anlegget. 
Senerelt synes drift og vedlikehold på anlegget aeget bra. 
Gjennoagående er iaidlertid fellingsph for høy,noe sot gJør seg utslag 
i noe ustabile renseresultater. 
Det har Vlrt flere episoder med unoraal kvalitet på innløpsvannet. 
Ved noen av tilfellene er det påvist at det skyldes utslipp fra industri. 
Disse hendelsene har virket forstyrrende inn på driften/renseprosessen 
og viser at det er viktig å ha oversikt og en viss kontroll over 
industriutslipp pa koeaunalt nett. 

Konklusjon:Det er ikke oppnådd et tilfredstillende renseresultat. 
(akseptabel tJ 



FVLKESHANNEN l ØSTFOLD UTSLI PPSKONTROLL 1987 
J3 

li!LJOIJERiltWDEL INGEN 
DF:ONNINGENS GT.l 

1500 liGSS 

Navn: HES HOLD E1 er: RAllE 

Prosess: PRIH. FELL re . tPe. ti! l. .3000 Pe. tilkn: 300(1 

KONTROLLPROVER 

Dil iO Vi\IINF. OVERUiP BOF-7 roe rurbiditet ror-P OR i O-P TOT-N 

ifl3idl !a3idl iiitgil) i~g/1) iFTUl (f,gll ) !111g Ill i mg/l l 

Ut Inn Ut Inn lit Inn Ul Ut Inn 

870106 1052 o 67 40 11.7 5.98 o. 77 0.02 
870204 1044 o 71 6(1 16 5.48 0.81 0.01 
8703(13 949 o 90 31 6.7 7. 46 0.7 0.01 30 .9 
87\HOB 1775 3260 28 12 12.6 l. 32 0.41 0.01 7.2 
870617 2163 1950 51 18 4 2.65 0.3 0.01 12 
870729 998 o 139 33 5.4 6.04 0.63 0.046 29 .4 
870826 1346 126 lOS 27 2.7 5 0.33 0.033 21.6 
870915 1683 150 bl 23 2.5 3. 44 0.29 0.042 16.5 
871006 1293 o 136 24 2. 4 5.7 0.025 0.02 24 
871104 1866 175 IS 5.5 l. 93 0.06 0.02 12.9 
871124 1712 60 19 9.5 2.9 0.4 0.035 21.6 
871210 1083 (l 207 32 6.9 6.7 0.32 0.02 30.6 

liiddel 1414 ERR 101 28 ERR 7 4.55 0.42 0.02 20.7 
liaks. 2163 3260 ERR 207 60 ERR 16 7.46 0. 81 0.05 30.9 
Hin. 949 ERR 28 12 ERR 2 1.32 0.03 0.01 7.2 

RENSEEFFEKT 

roe KOF TOT-P 

m m i i.l 

Middel 1987 72.1 ERR 90 .8 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

OATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
!kg /dl !pel m !kg /dl 

lOT-P TOT-N lOT -P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

870106 6.3 2516 83.9 0.027 
870204 5.7 2288 76.3 0.028 
870303 7 .l 29.3 2832 2444 94.4 81.5 0.022 
870408 6.6 36.3 2658 3021 88.6 100.7 0.168 
870617 10.9 49.4 436(1 4113 145.3 137 .l 0.194 
870729 6.0 29.3 2411 2445 80.4 81.5 0.021 
870826 7.4 31.8 2944 2650 98.1 88.3 0.036 
870915 6.3 30.2 2522 2520 84.1 84.0 0.033 
871006 7. 4 31.0 2948 2586 98.3 86.2 0.001 
871104 3.6 24.1 1441 2006 48.(1 66.9 0.004 
871124 5.0 37.0 1986 3083 66.2 102.8 o. (123 
871 210 7.3 33.1 2902 2758 96.7 91.9 0.012 

Hi dde!. 6.6 33.2 2651 2763 88.4 92.1 0.047 
Haks. 10.9 49.4 4360 4113 145.3 137. 1 0.194 
Hin . 3.6 24 .1 1441 2(106 48.0 66.9 0.001 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOii 

PRØVE liR 
l 0.03 [~Qi!) 
2 0.06 (mq/i l 
3 o. 29 [l!g/ll 
4 0.30 (f!Qil) 

5 0.32 (AQ/l) 

b 0.33 (llg/1 l 
7 0.4(1 !egil l 
a O.H [!lg/1) 
9 0.63 (tglll 

JO 0.70 !mg/l l 
11 0.77 [llg/ll 
12 0.91 !ttgil) 

---------------------------------
Hi ddel 1-11 0.39 (IIQ/1) 
Krav Kl 0.50 (l!lg/l) Ti l fredssti It 
Verdi av nr Il (1.77 (llgil) 
Krav K2 1.00 (llgil) Tilfredsstilt 

KOMMENTAR 

Kravene til forventet reduksjon av fosfor er overholdt. 
Hidlere utløpskonsentrasjon og driftsstabilitet synes noe bedre enn 
foregående år . · 
Krav til forventet reduksjon av organisk stoff er også ti lfredsstilt. 

Drift,kontroll og vedlikehold på anlegget blir øeget bra ivaretatt. 

Det er problemer å holde en stabil rensing øed tilfredsstillende renhet 
og klarhet på utløpsvannet i perioder aed tilf-rsel av •ye fre11edvann. 
Kapasiteten på anlegget i sin nåvirende for• aå ses på soa til nzr1et 
oppbrukt. 

Konklusjon:Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. 
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FYU:ESMANNEN l ØSTFOLD UT SLIPPSKONTRGLL !987 J j 
HllJOUERNRYDELl~GEN 
DRONNINGENS GT .! 
150(1 MOSS 

N?.vn : SKJP TVEf Ei er: SKIP TVET 

Frosess: PR!H. FELL!NG Fe. t i l!. 1500 Fe. ti ll:n : 2~/iO 

~:ONT ROLlPRO'./ER 

DATO VANNF. OVERLØP 80F -7 i OC Turbid i tet TOT-F OIHO-P ror -N 

\11!3idl (r~3idl (r:g/1 l (~lgil l !FTUl (l!ig/l l (&g i l l (Jlg/1) 

Li t Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

870114 233 !52 bl Il . 7 10.6 0.28 0.01 75 
870210 242 171 70 13 8.58 o. 44 0.02 45 
870311 193 175 74 7.3 11.4 0.2! 0.01 Sl 
870407 r~~ 

..iLL 36 2! 8.7 2.62 0.24 O. OI 13.2 

870616 461 84 39 17 
870729 192 86 41 
870825 576 ... ~ 

l:IJ.} 59 24 
870916 231 
871006 
871104 516 
871124 687 

lhddel 407 ERR 153 59 ERR 18 8.30 0.29 0.01 46.1 
Maks. 687 ERR 263 8b ERR 41 11.40 O.H 0.02 75 .0 
Min. 193 EP.R 36 21 ERR 7 2.62 0. 21 0.01 13.2 

RENSEEFFEKT 

roe KOF TDT-P 

m m m 
lliddel 1986 bl.a ERR 96.5 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL AtiTALL PE Tl LFØR INGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (7.) (kg/dl 

lOT-P lOT-Il TOT-P TOl-N lOT-P TOT-N TOl-P 

870114 2.5 17.5 988 1456 39.5 58.3 0.003 
870210 2.1 10.9 831 908 33.2 36.3 0.004 
870311 ., , 

Lo L 9.8 880 820 35.2 32 .8 0.002 
870407 1.4 6.9 547 574 21.9 23.0 0.005 

87061 6 
870729 
870825 
870916 
87100b 
871104 
8711 24 

Middel 2.0 11.3 Bli 940 32. 5 37 .6 0.003 
Hal:s . 2.5 17.5 938 145b 39.5 58.3 0.005 
Min. 1.4 6.9 547 574 21.9 23.0 0. 002 



VURDERiNG AV KOIHROLLFRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
l 
2 

5 
b 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 

Middel 1-1 l 
Krav Kl 
Verdi av nr 11 
Krav K2 

0.2! (»g ill 
O. 24 (IIIQ/Il 
0.28 (øq /ll 
O.H i~q/i l 

leg /Il 
llllgl!l 
( ll'lg ill 
(fllglil 
(llg/ll 
(mg ill 
(!IIQ/ll 
\mg Ill 

o. 29 illgfll 
0.50 l111g/ll Tilfredsstilt 
0.00 (ag/ll 
1.00 (lllgill 

KOMMENTAR 

Anlegget har under 1987 vært under o~byggi ngfutvidelse fra et kjemisk 
til et biologisk renseanlegg. 
Anlegget ble startet opp som et rent biologisk anlegg soeeeren 1987. 
Det ea derfor sies a ha Vlrt i en innkjØringsfase høsten 87. 
Analyseresultatene fra det siste halvår da anlegget har gat t soa et 
biologisk anlegg føl9er vedlagt på et eget skjema. 
Det er ennå for tidlig å foreta en vurdering av driftsresul tatet,een 
reduksjonen av organisk stoff har ennå ikke kot met opp i den effekten 
en ~an forvente av anleggstypen. 
Det ~å arbeides eer •ed styring/drift av renseprosessen. 

l perioden da anle9get fungerte som et kjeeisk anlegg ble krav til 
til forventet utslipp av fosfor klart underskredet. 
Midlere utløpskonsentrasjon av organisk stoff var da noe høyere enn 
forventet. 

Periodevis noe ustabile driftsforhold skyldes tilførsel av mye 
frem~nedvann i regn og snøsmeltingsperi oder. 

Konklusjon:Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. (baserer seg pi 
resultater fra l.halvirl 
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Skiptvet. 

Resultater fra siste halvår 1987: 

Kontrollprøver 

Vannmengde BOF(rrg{)/1) 'IOC( mg/ l) FIU LOC(ng/ 1) ss (g/1) 
Dato (m3/ d) Inn Ut Inn Ut ut Ut L.B. A.B. 

870616 461 84 39 17 
870729 192 86 41 
870825 576 263 59 24 
870916 231 130 17,5 105 25 14,7 21 4 , 4 9,8 
871006 80 62 107 55 2,4 42 2,9 8,3 
871104 516 43 10 115 29 4,3 28 3,8 8,3 
871124 687 70 23 52 25 4, 4 16 4,0 11,4 

Middel 494 81 28 131 45 15,4 27 3,8 9,4 

Middel renseeffekt (%) 

BOF (%) 'IOC ( %) 

65 66 





6 . 2 Etterfellingsanlegg 





FYLKESHANNEH l ØSTFOLD UlSLJPPSKONTROLL 1987 .7-1 
HILJOVERNI\VOELlliGEtl 
DF:ONtlltl6ENSGT 1. 
1500 NOSS 

Na·1n: Bm\HEN Eier:MARKER 

Pro~ess: ETTERFELLING Pe. tillalt: ! 5(1ij Pe. tilkn: HOO 

KONT f\OL LPRØVER 

Dl\ TO VANNF. OVERLØP BOF -7 roe Turbidi te TO T-P ORT O-P TOT -N 

!rt3/dl (tt3/dl (~gil l (lflg/l) !FTlll ( 119 fl l (flg i! l (ftlg/ll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

870107 5~1 302 12 1.7 4.64 0.08 0.01 24 
870204 354 51 30 'l 7 

L o.J 4.54 0.16 0.01 18 
870303 :m 74 31 3.8 5. 13 0.46 0.11 24 .6 
870408 1418 29 7.9 5.7 1.48 0. 11 0.01 8.1 
870513 927 62 22 2.6 3.35 0. 07 0.01 14. 1 
870616 1986 30 14 7.b l.b5 0.13 0.01 1 8.4 
870825 803 54 20 1.8 2.41 0.065 0.014 14.1 
870916 1283 .,.,. 18 1.6 1.64 0.05 0.01 8.4 "'-' 
871007 1789 66 13 5.5 2.4 0.09 0.02 11. 7 
871103 1004 38 lO 3.8 4.9 0.08 0.01 10.2 
871210 562 ~ .. 

I.J 15 2. 4 3.8 0.97 0.02 18.9 

11iddel 999 ERR 74 17.5 ERR 4 3.27 0.21 0.02 14.6 
11aks. 1986 ERR 302 31.0 ERR 8 5. 13 0.97 0.11 24.6 
Hin. 326 ERR 29 7.9 ERR 2 1.48 0.05 0.01 8.1 

REIISEEFFEKT 

roe WF fOT -P 

m !Y. l (Y.) 

11iddel 1987 76. 3 ERR 93.7 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRJNGSGRI\D UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl !pel (4) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT -N TOT -P 

870107 2.5 13.0 1004 1082 71.7 77.3 0.003 
870204 1.6 6.4 643 531 45.9 37.9 0.004 
870303 1.7 8.0 669 668 47 .8 47.7 0.011 
870408 2. l Il. 5 839 957 60.0 68.4 0.011 
870513 3.1 13. 1 1242 1089 88.7 77.8 
87061 6 ., 7 

.J • .J 16.7 1311 1390 93.6 99.3 0.018 
870825 1.9 11.3 774 944 55.3 67.4 0,004 
870916 2.1 10.8 842 898 60 .1 64.2 0.005 
871007 4.3 20. 9 1717 1744 122.7 124.6 0.012 
871103 4.9 10.2 1968 853 140.6 61. 0 0.006 
871210 2.1 10.b 854 885 61.0 61.0 0.039 

2. 9 18.0 11 60 1500 82.9 107 .l 0.000 

Hiddel. 2.7 12.5 1085 1045 77 .5 74 .5 0.010 
Hak s. 4. 9 20.9 1968 1744 140. 6 124.6 0.039 
Hin. 1.3 10.8 521 531 37.2 b4.1 0.000 



VUR[IEP. !NG AV UJ!HP.OLL FR ØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
l i mg il l 
2 0.(15 !mg ill 
3 0.07 l mg ill 
4 0.07 i mg fl l 
5 0.08 (mg/l l 
b 0.08 (lllgfl l 
7 (1.09 (&gill 
8 0.11 (&gfl l 
9 0.13 (mg/Il 

lO 0.16 (~~tg il l 
li 0.46 (eg/Il 
12 0.97 (Bgll} 

---------------------------------
Niddel 1-11 0.13 lttgll l 
Kr av Kl 0.~0 {mg/l l Ti l fr ed s sti l t 
Verdi av nr 11 0.46 {~,gil l 
Krav K2 1.00 illgll l Tilfredsstilt 

KOHNENTARER 

OF:GANlSf: STOFF 

&OF -7 

Antall prøver: 

tliddel verdi: (l -11 l 

Krav: 

TOC {•g l i l 

Antall prøver: 11 

Hiddelverdi:( l-101 lb 
l:rav Kl; Il 
Verdi av nr 10; 30 
Krav K2; 22 

Krav til forventet utløpskonsentrasjon av fosfor er klart underskredet. 
Oppnådd driftsstabilitet og renseeffekt 1hp fosforfjerning er også meget 
bra. 
Krav til forventet utl~pskonsentrasjon av organisk stoff er iaidlertid 
ikke tilfredsstilt. 
Oppnådde renseresultater tthp reduksjon av organ isk stoff er klar t aer 
varierende/ustabile en fjerningen av fosfor. 
Forklaringer til dette kan VJre stor hydraulisk belastning på det 
biologiske rensetrinn grunnet periodevis stor tilførsel av fre11edvann, 
utspylinger fra ledningsnettet og forgiftning/he~ttting av det aY. tive 
sl a111et. 
Det er også viktig å ha en tilstrekkelig og stabil sla~1engde i lufte
bassenget. Tiltak for å bedre den biologiske reosin9en fia vurderes. 
DriftJvedlikehold og tilsyn på anlegget b~r oa multg prioriteres 
ytter igere. 

Kon~lusjon:Det er ikke oppnådd et tilfredsstill ende driftsresultat . 
(akseptabel U 

J/o 



FYLKESMANNEN l ØSTFOLD 
NJ LJOVERNAVDEL HiGEN 
DROIINJNGENSGT l. 

1500 MOSS 

UTSLJPPSKONTROLL 1997 

Navn: RAKKESTAD Eier:RAKKESTAD 

Pro5~ss : ETTERFELLiNG Pe . li i i a l t: ~300 H Pe. 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP FOF-7 TOC LOC 

(1113/d ) [113/d) (ag/l l (mg il) (llg il) 

ut Inn Ut Inn Ut 

870205 1~ · ~ .jb / o 10 95 .,., 
,,J 

870211 1220 o 186 21 
870310 830 o 30 185 Sl 
870409 2626 431 25 68 21 
87051 3 1397 o 50 119 51 
870617 2553 o H 39 48 56 47 
870826 1230 o 25 223 39 140 38 
870915 1043 o 180 152 103 69 so 
871007 2563 o 23 104 22 42 21 
871103 1440 o !l.S 86 31 40 27 
871125 1485 o 45 43 98 41 
871210 1010 o 55 276 "~ ,s:.> 86 36 

Hiddel 1564 36 45 144 43 76 37 
l'! aks. 2626 m 180 276 103 140 50 
!'lin. 830 o lO 68 21 40 21 

RENSEEFFEKT 

roe LOC TOT-P BOF 

m m m m 
Middel 1987 69.9 Sl. O 91.6 76.4 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILF6RINGSGRAD UTSLIPP PR. 
O:g/dl l pel (i.) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-tl TOT-P TOT-N TOT-P 

870205 8.3 33(13 
870211 15.7 6295 
870310 12.3 22.4 4914 1868 
870408 13.0 31.2 5197 2598 
870513 19. 3 34 .4 7711 2864 
870617 13.9 26.0 5545 2170 
870826 16.7 33 .21 6691 2767.5 
87(191 5 l l.S 27.8 4589 2321 
871007 9.5 26. 1 3793 2179 
871103 9. 1 25. 9 3629 21b0 
871125 11.4 30 .7 4574 2562 
871210 

l'liddel 12.8 28.7 5113 2388 
l'laks. 19. 3 34 .4 7711 2864 
Hin. 8.8 29.5 3507 2461 

)/l 

ti ll:n: 3)00 t ind 

TOT -P ORT O-P TOT-N Tllrb. 

(Il gi l) (l'flg/1 ) llllg/1 ) [FJUl 

Inn Ut Ut Inn Ut 

6.04 0.3 0.02 5.4 
12.9 0.26 0.02 2.2 
14.8 0. 18 0.02 27 2.3 
4. 25 0.39 0.01 10 .2 9 
13.8 l.S l. 46 24.6 s.n 1.18 0.09 10.2 19 
13.6 0.23 0.01 27 2.8 

Il 1.77 0. 261 26 .7 36 
3.7 0.3 0.02 10.2 4.6 
6.3 0.28 0.01 18 2.5 
7.7 1.6 0.5 20.7 15.5 

IS 1.3 0.05 31.8 8.6 

9.54 0.80 0. 21 20.6 9.8 
15.00 1.80 l. 46 31.8 36 
3. 70 0. 18 0.01 10.2 'l 'l 

Lo L 

100 PE 



VU~DER!NG AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR ORGiHHSK STOFF 

PRØVE NP. BOF -7 
1 0.18 (mQ/1 i 
2 0. 23 (mg il l Antall prøver: 
3 0.26 <mg/Il 
4 0. 28 <mg/l l Middelverdi: (1-101 
5 0.30 (flg/l) 
b 0.30 illlgil l Krav : 
7 0.39 (mg/l l 
B 1.18 (mg il l 
9 1.30 (sg/l l 

lO 1.60 !mg il l 
Il 1.77 (sg il l roe l11gll J 
12 1.80 (tig/1) 

- ------------------------------- Antall prøver: 
Middel 1- 11 0.71 (aolll i kl:e tilfr. 
Krav Kl 0.40 (Klgfll Hiddelverdi:(l -lll 
Verdi av nr 11 1.77 (lllgil l ikke tilfr. Krav Kl: 
Krav K2 l. 00 (flg/l l Verdi av nr Il: 

Krav K2: 

KOMMENTARER 

Midlere utløpskonsentrasjon av fosfor ligger noe over angitte rense~rav. 
Gjenno~snittelig renseeffekt er deri11ot bra. 
Krav til forventet reduksjon av organisk stoff er betydelig overskredet. 
Oppnådd renseffekt 1hp organisk stoff er noe lav og renseresultatene 
~r ustabile. 
E~ årsak til dette er den store andelen av avlØp fra industrien til 
anlegget .Avløpet fra industrien er eer konsentrert og generelt 
vans~eligere å bryte ned biologisk en ren kom1unal kloakk. 
Det har o9så v1rt noen driftsuhell i løpet av året so1 har virket 
negativt 1nn på driften/rensingen i anlegget . 
Anlegget blir i regn og snøsaeltingsperioder tilført forholdsvis store 
fre111edvannsaengder 1noe so1 også fører til aer ustabile renseresultater . 
For å ha aulighet ttl å oppnå et tilfredsstillende driftsresultat 
er det viktig 1ed en nitid og oafattende kontroll av renseprosessen. 
Skal drift og vedlikehold forøvrig bli skjøttet på an legget antas det 
at det samlet •å nedlegges ca l-årsverk arbei de på anlegget. 
Nåvlrende beaanning på anlegget synes derfor noe liten. 

Kon~Jusjon:Det er i~ke oppnådd et tilfredsstillende driftsresultat. 

Il 

31.8 

15 

12 

37.5 
Il 
53 
22 



FYLKESMANNEN l ØSTFOLD UTSLJPPSKONTROLL 1987 
M!LJOVERNAVDEL!NGEN 
DRONNINGENS GT. 

1500 MOSS 

Na,·n: SKOTSBERG Eier:ARENAP.K 

Prosess: EJTERFELLiNG h. ti i l att: 13(!(1 Pe. ti i kn: 60(1 

KOIHROLLPF:f.','ER 

DATO 1/AiillF. OVERLØP BOF-7 iOC Turbiditet TOi-P 

lm3/dl i!113/d l !rtgil l («tg/l l lftgll J (ragill 

Ut Inn Ul Inn Ul Inn Ul 

870107 177.8 o 50 Il 3.9 3.96 0.09 
870203 116.5 120 c 

..J 4. 3 75.2 0.11 
870304 153.4 (l 122 7 r: ~ 

..J. l 21.9 o. o~ 
870408 441 189 59 9 7.6 12.3 O.l 
870512 149 o 311 28 3.9 56.5 O.l 
870617 2"'1 ..!4 5 174 7 3.7 33.4 0.17 

222 o 145 9 4 13.5 0.12 
870915 186 20 6b0 H 5.3 135.5 0.14 
871007 432 (l 103 8.6 5.4 9.8 O.l 
871103 162.2 o 51 3.6 6.5 4.6 O.l 
871125 201 o 38 7 8.2 8.4 0. 12 
871210 93 o 126 17 '1.9 4.9 0.2 

lliddel 216 19 ERR 163 10.9 ERR b 31.b6 0.12 
li aks. 441 189 ERR 660 'l5.tl FRR lO 135.5(1 0.20 
!'lin . 9B o ERR 38 5.0 ERR 4 3.96 0.04 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(i.l m (7.) 

Middel 1987 93.3 ERR 99.6 

NB! Tilføringsgrader er ikke beregnet pga. tilførsel av internt sla•• 
' til innløpspuapesu~rp. 

J/3 

ORT O-P i O H i 

(llg/1 } (ltg/1} 

Ut Inn 

0.01 19.8 
0.01 51 
0.01 32.4 
0.01 13.8 
0.01 28.8 
0.07 29.7 
0.01 
0.01 45.6 
0.02 19.2 
0.01 15 
0.03 30.3 
0.02 14.7 

0.02 27.3 
0.07 Sl. O 
0.01 13.8 



v; ~DEk iNS AU KONl RDLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
l 0.04 (lng/l l 
2 0.09 (r,g/1 l 
3 0.10 (,;,g/ 1} 
4 0.10 (l!gl!} 
r: 0.10 (l!gll) J 

6 0.10 (flg Ill 
7 O.l! (lllg fl ) 
8 0.12 <ag/l l 
9 0.12 (ig /1) 

10 O.H (r,g/1 l 
11 0.17 lllg/ 1) 
12 0. 20 (flg/l) 

---------------------------------
Hiddel 1-J 1 0.11 lllg/1) 
Krav Kl 0.40 {ag/l l Tilfredsstilt 
Verdi av nr 11 0.17 (llg/1) 
Krav K2 1.00 (flg/l) Tilfredsstilt 

KOI1HENTARER 

ORGANI St' STOf- F 

SOF-7 

Antall prØv Pr: 

Middelverd i : 

Krav: 

TOC (llg/1 l 

Antall ~·røver: 12 

Hiddelverdi: Il: 11!9. 3 
Krav Kl; 11 
Verdi av nr Il; 17 
Krav K2;22 

Rt-,,singen mhp fosfor ligger klart under angitte rens ekrav 
Oppnådd driftsstabilitet OQ rensepffekt tthp fosforfjerning er også bra. 
Krav til forventet utl-psk~nsentrasjon av organisk stoff er tilfredsstilt . 
Oppnådde renseresultater mhp organisk stoff er iaidlerti d noe mer 
ustabile. 
En av årsakene til dette kan v1re at det er registrert noe varierende 
sla•nengder/slalvolu• i luftetanken. Noe soll bla skyldes periodevis 
stor tilf~rsel av fre111edvann i regn og snøs1elti ngsperioder. 
Det er også registrert en viss vartasjon i felli ngsph i det kje1iske 
trinnet. Det er viktig at denne holdes stabil på et korrekt nivå. 
Anlegget har på slutten av året fått daglig tilsyn,noe so• er vi ktig 
for en sikker drift og kontroll av anlegget. 

l:onklusjon:Det er oppnådd et godt driftsresultat. 



FYLKESMANNEN l ØSTFOLD UTSL!FPSKONTRGLL 1987 
Jj6 

HILJOVERNAYDELINSEN 
OROtlN INGENS GT. l 

1500 MOSS 

Navn: ØSTERBO Eier: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 

Prosess: ETTERFELLING Pe. ti !lat 6(1(1 Pe . til kn: 30(1 

KOtHROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 roe Turbidi tet TOT -P ORT O-P TOT-N 

(1!3/d) (13/d) (ltg!l) (flg/l) (mg/l) (Jfg fl) i flg /l ) (~tg fl) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

870107 232 o ~r: 

:lJ 9 1.1 2.21 0.11 0.01 12 
370203 213 o 47 s 1.05 2.94 0.13 0.01 12 
870304 244 54 13 1.5 'l rr: 

... . .JJ 0.14 O. OI 13.2 
870408 264 o 26 10 2. l 1.15 o. 22 0. 01 7 'l 

l . 4 

870512 202 bb 13 1.2 :u 0.3 0.03 13.8 
870b17 24 lb 11.4 0.84 0.26 0.147 
870727 202 46 9 1.2 0.-44 0.14 0.07 10.8 
870826 237 o 37 14 l 1.55 0.09 0.077 9 
870915 264 30 15 'l 'l 

L o L 1.1 0.14 0.01 6.6 
871007 387 34 6.1 1.9 0.9 0.08 0. 01 7.2 
871103 176 o 2b 12 1.9 1.5 0.06 0.01 
871210 !53 o bl 12 2.4 2.2 0.21 0.05 

Middel 234 o ERR 41 11.4 ERR 2 1.72 0. 16 0.04 10.2 
Kaks. 387 o ERR 67 16.0 ERR Il 3.30 0.30 0. 15 13.8 
Min . 153 o ERR 24 6.1 ERR l 0.44 0.06 0.01 6.6 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT -P 

m m m 
Middel 1987 72.1 ERR 90.9 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINSSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl !pel m !kg/dl 

lOT ~p TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

870107 0.5 2.8 205 232 68. 4 77.3 0.009 
870203 0.6 2.6 250 213 83.5 71.0 0.009 
870304 0.6 3.2 249 2b8 83 .0 89.5 0.011 
870408 0.3 1.9 121 158 40.5 52 .8 0.019 
870512 0.7 2.8 267 232 88.9 77. 4 0.020 
870617 
870727 O.l 2.2 36 182 11.9 60.6 0.009 
370826 0. 4 2.1 147 178 49.0 59.3 0.007 
870915 0.3 1. 7 116 145 38.7 48.4 0.(112 
371007 0.3 2.8 139 232 46.4 77.4 0.010 
871103 0.3 106 35.2 o. 004 
871210 0. 3 135 44.9 O. Oil 

11iddel. 0.4 ? r 
~ · J 161 205 53 .7 68.2 0.011 

l! aks. 0.7 :u 267 268 88.9 89.5 0.020 
Min. O.l 1.7 36 145 11.9 48.4 0.004 



VURDERING AV KGIITROLLPRØVER 

FUSFOR 

PRØVE NR 
1 0.06 (mg/l) 
2 0.08 (ragll l 
3 0. 09 (mg il l 
4 0.11 (IQ/l) 
5 0. 13 (ragll l 
6 0.14 (lg/ll 
7 O.H (~tg/l) 

8 0.14 (sg/Il 
9 0.21 (lg/1) 

10 0.22 (flg/l) 
l1 0.26 i egil) 
12 0.30 (lg/1) 

---------------------------------
Hiddel 1-11 0.14 (ag/l l 
Krav Kl 0.40 (mg/l l Ti lfredssti It 
Verdi av nr 11 0.26 (lg/1) 
Krav K2 1.00 ( ~tg/Il Tilfredsstilt 

KOMMENTARER 

ORGANISK STOFF 

BOF-7 

Antall prøver: 

Middelverdi: 

Krav: 

TOC i flg Il l 

Antall prøver:12 

tliddel verd i : (l-11) 11 
Krav K2; 11 
Verdi av nr 11;15 
Krav K2; · 22 

Utl-pskonsentrasjon av fosfor unders~rider klart de forventede rense
krav. 
Oppnådd driftsstabi li tet og renseeffekt øhp fosforfjerning er bra. 
krav til utslippskonsentrasjon av organisk stoff er tilfredsstilt. 
6jennoasnitteli9 renseeffekt er noe lavere enn det man kan forvente. 
En forklaring t1l dette er det •tynne "innløpsvannet . 
Det har også vrrt probleaer 1ed å opprettholde et stabilt sla•volufl 
i luftebassenget,noe so1 er viktig for en tilfredsstillende reduksjon av 
organisk stoff. 
Det er registrert noe varierende ph i flokkulering. 
Generelt er drift og tilsyn ved anlegget bra.Da det er flere sot står 
for denne jobben er det v1ktig ted en god intern koflaunikasjon Belloa 
disse .Generelt bør den so1 er hovedansvarlig for driften avg jøre evt. 
prosesstessige forandringer. 

Konklusjon:Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. 



FYU:ESMANNEN I ØSTfOLD UTSLIPPSKONT ROLL 1987 
J.jf 

MILJOVERNAVDELINSEN 
DROIW INGENS GT .l 

1500 MOSS 

Na vn: KORNSJØ E1E.>r: HALDEN 

Prosess: BIOROTOR/M. FELLING Pe . ti Il. 300 Pl'. tilkn: 180 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 roe furbidi tet ror -P OR TO -P TOT-N 

(113/dl (13/dl (iig/ll (flg/l) (FJli) (r,g/1 l illg/11 l•g/ll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

870107 30 89 26 19 8.24 0.97 0.03 
870203 30 186 37 41 15.Z I.l l o. :b 
870304 30 m 36 5.6 10.4 0.74 0.06 

870512 33 136 33 13 9.2 0.79 0. 013 
870617 HO 30 13 7.9 l. 76 0.21 0.018 9.9 

870826 35 118 28 8.7 1.4 0.56 (1.024 ~9 
871007 30 104 21 2.7 5.1 0.2 0.01 33 .9 
871104 30 69 20 2.6 5.9 0. 14 0.(18 
871125 33 14 2.3 7.5 0.13 0.02 51 
871210 30 135 IS 'l • 7.5 0.08 0.02 Lo1J 

Middel 42 ERR 115 24 .3 ERR 11 7.22 0.49 (1.04 41.0 
Maks. 140 ERR 186 37. 0 ERR 41 15.20 1.11 0. 16 69.0 
/lin. 30 ERR 30 13.0 ERR 2 1.40 0.08 0.01 9.9 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF lOT-P 

m (7.) m 
tl iddel 1987 79.0 ERR 93. 2 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTAll PE TILFØRlNSSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl !pel m !kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT -P 

870107 0.2 99 54.9 0.016 
870203 0.5 192 101.3 0.019 
870304 0.3 125 69.3 O.OIZ 

870512 0.3 121 67.5 0.014 
870617 0.2 1.4 99 116 54. 8 64.2 0.016 

0.000 
870926 2.4 20 201 Il. l Ill. 8 0.011 
871007 0.2 1.0 61 85 34.0 ~7 . 1 0.003 
871104 0.2 71 39.3 0.002 
971125 0.2 1.7 99 140 55.0 77.9 0.002 
871210 0.2 90 50.0 

IHddel 0.3 1.6 97 135 53.7 75.2 0.010 
/laks 0.5 2.4 182 201 101.3 11 l. 8 0.019 
llin. 0.2 1.0 20 85 11. 1 47 .l 0.000 



VUROEiWiG {i\i KONTROLLPRØVE R 

FOSFOR 

PRØVE NR 
O.OB !mg ill 

2 0.13 (llgil) 
3 0.14 (eg/il 
4 0.20 (llgll) 
5 0.21 (ltgll) 
6 0.56 (ag/l l 
7 0.74 (Jg/ll 
a 0.79 <•gil) 
9 0.97 (ag/ll 

lO I.l l (~tg ill 
Il (ag/l l 
12 (llgll) 

---------------------------------
Hiddel 1-10 0.49 (ag/l) 
Krav Kl 0.50 i ag/l l Ti l fredssti It 
Verdi av nr lO 1.11 (ag/l l 
Krav K2 1.00 (ltg/ll Ikke tilfredsstilt 

KOHHENTtiR 

Krav til utløps~onsentrasjon av fosfor er på grensen av det akseptrable. 
Gjenno~snittelig renseeffekt t hp fosfor er bra. 
Oppnådd renseresultat 1hp reduksjon av organisk stoff ligger på grensen 
av det aan kan forvente.Gjenno1snittelig renseeffekt er noe lav. 
Ph i flokkulering er varierende og periodevis aeget lav. 
Det er her viktig for renseresultatet at ph holdes innenfor et korrekt 
ph o•råde. 
Det er tendenser til en viss opphopning av sla• i flokkuleringskaarene. 
Dette synes å virke klart forstyrrende på renseresultatet .Tiltak for å 
~otvirke dette eå derfor vurderes. 
Orift,kontroll og vedlikehold ved anlegget er bra. 
Beste11else av fosfat bØr ieidlertid vurderes tatt inn i egenkontrollen. 

Konk! us jon: Det er oppnådd et akseptabelt renseresultat. 
!ikke tilfredsstillende) 



ill 
FYLKESMANNEN l ØSTFOLil UfSLIPPSKOHTROLi !997 
HILJOVERNAVDELINGEN 
VROIIIH NGENS GT. l 
1500 HOSS 

Navn: TGmER Eier :fiOEØi 

Pr os~ss: PRIH.FELLING 9(H) Pe. l i l i:n: 9~1(1 

KUtHRUL LPilØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TGC Turbiditet TOT-P OR TO-P TOT -N 

{113/dl ~~.3idl \r.gil l \mg l! l (FfUl ( itg/ll lag/Il flg/ l ) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

870106 100 (l 88 10 9.2 6.0 0.97 0.18 27.4 
870204 116 o 76 8 17.0 5.9 o. 72 0.01 23. 2 
870303 148 o 80 li 2.5 6.2 0.35 0.03 27 
370407 746 '') 5 6.6 5.3 0.08 0.01 15.6 OL 
870513 313 o 70 9 2.7 5.3 0.31 0.03 
870616 696 76 lb 5.8 4.0 0. 21 0.021 
870729 129 o 95 23 21.0 4.8 l. 85 0.02 23.7 
870825 299 o 76 3.7 l. 3 2.6 0. 12 0.014 11.7 
870916 446 o 22 " - 2.6 1.9 0.17 0.014 11.4 "·' 871006 109 o 127 21 4.7 7.0 0.80 0.67 29.1 
871104 264 o 170 6.6 5.0 3.8 0.03 0.02 18.3 
871215 150 o 118 9.5 5.8 6.3 o. 45 0.04 20.1 

Middel 293.00 88.33 11. 13 7.(1 4.9 0.50 0.09 21.25 
11aks. 746 170 23.0 21.0 7.0 l. 85 0.67 29.1 
Hin. 100 ~') 5.0 1.3 1.9 0.03 0.01 11 .4 ~L 

RENSEEFFEKT 

TOC r:DF TOT-P 

m i7.l m 
tliddel 1987 87.4 ERR 89.8 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINSSSRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
!kgid) {pel m (kg/ dl 

TOT-P TOT-Il TOT-P TO T-N TOT-P TOT-N TOT-P 

870106 0.6 2.7 242 228 26.8 25.4 0.011 
870204 0.7 3.3 276 273 30.6 30.3 0.009 
870303 0.9 4.0 367 333 40.8 37.0 0.006 
870407 3.9 11.6 1576 970 175. 1 107 .8 0.007 
870513 1.7 666 74 .0 0.011 
870616 2.8 1114 123.7 0.016 
870729 0.6 3. 1 250 255 27 .7 28.3 0.027 
870825 0.8 3.5 311 292 34.6 32.4 0.004 
870916 0.8 5.1 335 424 .,.- ~ 

.. \1. j 47 . l o.ooa 
871006 0.8 ~ ') 

~ ... 305 264 33.9 29.4 0.010 
871104 1.0 ~ . s 401 403 44.6 H . l 0.001 
871215 0.9 3.0 378 251 42.0 27.9 0.008 

Middel. 1.3 4.4 SIS 369 57.6 41. 0 0.010 
Har. . 3.9 11. 6 1576 970 175.1 107.8 0.027 
Hin . 0.6 2. 7 242 228 26.3 25.4 0.001 



VURDER! NG AV KONT ROt t.PR-0\'ER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
l 0.03 (~rg/1) 
2 O. OB (!:gil) 
~ 0.12 (urg/1) J 

4 0. 17 [mg/l l 
5 0.21 i mg/l l 
b 0.31 (~sg/l l 
7 0.35 (rsgll l 
8 0.45 [mg/l l 
9 o. 72 (t~g/1) 

10 0.80 (r.g/1) 
11 (1.97 illgll) 
12 l. 85 (rsg/1 J 

---------------------------------
Middel 1-11 0.38 ifsg/1) 
Krav Kl 0.40 (flg il) Tilfredsstilt 
Verdi av nr 11 0.97 (Øig/1) 
Krav K2 1.00 lrsgll J Tilfredsstilt 

KOHNENTAR 

ORGANISK STOFF 

BOF -7 

Antall prøver: 

Middelverdi: 

Krav: 

TOC (mg fl l 

Antall prøver: l2 

Middelverdi: (l-Ill 10.0 
Krav U; 11 
Verdi av nr Il; 16 
Krav t:2; 22 · 

Krav til forventet utslipp av fosfor og organisk stoff er tilfredst ilt . 
Gjennoasnittelige renseeffekter mhp. fosfor og organisr. stoff er også 
tilfredsstillende. 
Generelt er renseresultatene noe noe 11er ustabile enn foregående ar. 
En forklaring til dette kan vue en periodevis bettdelig variasjon 
i flokkuleringsph og slaavol u11 i luftebassenget. 
Variasjon i flokkuleringsph oppstår pga lav alkalitet på avløpsvannet 
og ~eriodevis stor tilførsel av fremmedvann. 
l s1ike Ferioder ted stor hydraulisk belastning på anlegget synker 
slaaaengden i luftebassenget fordi en større andel slaa går tapt via 
utløp i eelloJsedilentering. 
Et viktig tiltak for å motvirke dette vil være å sanere/forbedre 
ledningnettet. 
Det har i løpet av året vært fl ere hendelser ~ed stopp i doserings
utstyret for fellingskjemikalier . Da dette er et sentralt prosessledd 
i dnften av anlegget er det viktig å ha beredskap/reservedeler øwt slike 
hendelser. 
Generelt synes drift,kontroll og vedlikehold på anlegget bra. 

Konklusjon:Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. 

5o 



FYLKESMANNEN i SSTFOLO 
N l LJOVERNA\'DEL IllliEN 
DRONIHHGENS GT. l 
1500 tiOSS 

Navn: 

UTSLiPPSKONTROLL 1987 

ELVESTAD Ei rr :llOf<ØL 

Prosess: PRIN.FELL ING 12\1 Pe. ti lkn: 

KOIHROLLF"RØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF -7 roe Turbiditet 

(113/dl (a3/dl !mg/Il !llgll i !FiUl 

Ut Inn Ut Inn Ut 

870106 273 o 92 5.8 2.2 

870729 151 o 77 20 2.2 
871006 30 o 138 24 1.6 
971215 26 o 130 79 33 

Middel 120 ERR 122 32.2 ERR 10 
Maks . 273 o ERR 180 79.0 ERR 33 
Hin. 26 o ERR 77 5.8 ERR 'l ... 

RENSEEFFEKT 

mc KOF TOT -P 

m m m 

Hiddel 1987 73.6 ERR 90.8 

KOHHENTAR 

Midlere utløpskonsentrasjon av fosfor er noe hØyere enn angitte krav. 
Krav til forventet reduksjon av organisk stoff er betydelig overskredet. 
Generelt synes driften og renseresultatene ved anlegget å vire ustabile. 
En forklaring til dette er at anlegget periodevi s bl1r tilført store 
1engder free1edvann. 
Deler av anleggets ko1ponenter birer preg av å vire nedslit t. 
Drift og arbeids1iljØ1essig er anlegget derfor tungt å drive. 
En 1å kunne si at driftlkontroll og vedlikehold ved anl egge t ikke bl i r 
pr ioritert i tilstrekke ig grad. 

Anlegget er 111odent for en rehabilitering pg 11odernisering. 

Konklusjon:Det er ikke oppnådd et tilfredsstillende driftsresultat . 

fOT-P 

(flg/Il 

Inn Ut 

~.76 0.14 

3.71 0.09 
4.4 0.08 

14.4 2.2 

6.82 0.63 
14.40 2.20 
3.71 0.08 

ORT O-P lOT -N 

illlglll (IJg/l l 

Ut Inn 

0.01 

0.014 
0.07 

1. 7 

0.45 ERR 
l. 70 ERR 
0.01 ERR 





FYLKESMAIINEil l ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1937 52 MILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. l 
1500 MOSS 

Na.vn: R ItiGVOlL EiE'r:HOBØL 

Prosess: ETTEP.FELL !NG Pe. ti li att : 4(i(l F'e. li ll:n: -350 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF -7 roe Turh idilE'l fOT -P ORT O-P TOT·tl 

(t3/d) (13/dl irtgll l (rtgll l iFTUl (mg !I l lllgl ll (rtg/ ll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

870106 264 o 315 6. 2 6.6 22.1 0.16 0. 01 61.8 
870204 307 o 156 9 2.8 16.4 0.05 O. OI 42.6 
870303 226 o 208 Il 6.9 18.2 0.09 O. OI 48.6 
870407 625 o 81 9 7.8 4.8 O.l! 0.01 16.8 
870513 288 o 131 12 0.47 5.34 0. 08 0.01 18.3 
87061 6 425 o 119 14 4.3 12.6 0.17 0.015 25.5 
870729 167 o 300 17 2.8 24.7 0.09 0.01 94.5 
870825 308 o 127 19 2.6 6.2 0.33 0.089 29.4 
870916 318 o 69 8.4 3.4 4.66 0.47 0. 18 20.1 
871006 212 o 184 17 1.5 9.1 0.14 0.07 39 
871104 329 o 169 8.8 4.3 2.07 0.015 0.013 19.5 
s11m 371 (l 105 7 11.4 11. 7 0.1b 0.015 43.8 

Middel 320 ERR 164 11.5 ERR r 
.J 11 .49 0. 16 0.04 38.3 

llaks. 625 ERR 315 19.0 ERR 11 24.70 0.47 0.18 94 .5 
Min. 167 ERR 69 6. 2 ERR l 2.07 0.02 0.01 17.4 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

m i7.l (7.) 

Hiddel 1987 93.0 ERR 98.6 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/d) (pel m (kg/dl 

lOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

Ikke beregnet pga intern slamlekkasje til innløp. 



FOSFOR 

PRØVE NR 

2 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 

lO 
Il 
l? 

"iddel l-Il 
Krav Kl 
'•'er di av nr Il 
Krav K2 

VURDER iNG AV KO NTROLLPRØVER 

0.02 
0.(15 
O.OB 
0.09 
0.09 
0.11 
0.14 
0.16 
O.l& 
0. 17 
0.33 
0.47 

0.13 (llg/ll 
0.40 (~g/ll Tilfredsstilt 
(1.33 l:ag/ll 
1.00 (~g i l) Tilfredsstilt 

t:OHMENTI\R 

TOC <•gil l 

Antall prøver:l2 
Hiddelverdi (1-1!!;9 .3 
Kr av Kl; Il 
Verdi av nr Il; 17 
Kr av t:2; 22 

Krav til forventet reduksjon av fosfor er klart underskredet . 
Oppnådd driftsstabilitet ahp. fjerning av fosfor synes 11eget bra. 
Krav til forventet utslipp av organisf. stoff er også tilfredsstilt. 
Det er proble•er å opprettholde en korrektlstabil felling sph i det 
kje1iske rensetrinn pga lav alkalitet i av øpsvannet. 
Periodevis stor tilførsel av fre1aedvann fører til ustabile 
driftsforhold og renseresultater.Funksjonen av det regulerbare overlØpet 
bør bedres. 
Generelt blir drift,kontroll og vedlikehold på anlegget aeget bra 
ivaretatt. 

Det er ikke beregnet tilføring til anlegget pga en intern sla1lekkasje. 

Konklusjon:Det er oppnådd et akseptabelt driftsresultat. 



511 
FVLKESMANNEN I ØSTFOLD UT SL IPPSKONTROLL 1987 
M!LJOVERNAVDEL!N!JEN 
DROiiiWIGENS GT. 1 

1500 MOSS 

Na·~n : SVINNDAL Eier : \.'HEF: 

Prosess: PRIM.FELLING Pe.t ll l. : 6SO Pe. tilkr.: 231) 

f::ON iROLLPRØVER 

DATO \JANNF. OVERLØP BOF-7 roe Turbiditet TOT -P OilTO-P TOT-N 

(113/dl ia3/dl (llgll) (Kig/1) iFiUJ !l!g/11 illgfll (llgll ) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

870 11~ 201 116 9 (1 .9 4.6; 0.04 0.01 20.4 
370210 92 396 IS 1.3 9.1 0. 15 0.06 36.6 
870310 89 213 15 1 8.02 0.06 0.02 54.5 
870 407 320 256 6 0.2 2. M 0.3 O. OI 10.8 
8705 13 96 106 17 1.5 5.33 0.04 0.01 31.5 
870616 98 100 11 0.4 3. 29 0.05 0.013 10.2 
870729 76 247 14 0.5 13.9 0.05 0.01 48 
870825 134 122 17 0. 17 4.85 0.04 0.022 21.6 
870916 121 74 16 0.3 4.66 0.32 0.01 4 20.7 
871006 103 566 5.9 0.22 11.6 0.02 0.02 41.4 
871104 131 109 9.3 0.6 2.8 0.01 0.02 19.5 
871124 152 3 O.l 4.5 0.02 0.01 30.6 

Middel 135 ERR ERR 210 12.2 ERR l 6.28 0.09 0.02 27.2 
Maks . 320 ERR ERR 566 18.0 ERR 2 13.90 0.32 0.06 48.0 
Min . 76 ERR ERR 74 5.9 ERR o 2.64 0.01 0.01 10.2 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF lOT-P 

(l) m m 
Middel 1986 94. 2 ERR 98 .5 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRitlGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl !pel m !kg/dl 

lOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT -P TOT-N lOT -P 

870114 0.9 4.1 373 342 133.2 122. o 0.005 
870210 0.8 3.4 335 281 119.6 100.2 0.005 
870310 0.7 3.1 286 256 102.0 91.4 0.002 
870407 0.8 3.5 338 288 120.7 102.9 0.034 
870513 0.5 3.0 205 252 73.1 90 .0 0.001 
870616 0.3 l. O 129 83 46.1 29 .8 0.002 
870729 I.l 3.6 p~ 

4..J 304 150.9 103.6 0.001 
870825 0.6 2.9 260 24 1 92.8 86.1 0.002 

. 870916 0.6 ., c: 
L, ..J 226 209 80.6 74.5 0.01 4 

871006 1.3 4.5 50! 373 !79.0 133.1 0.001 
371104 0.4 2.6 147 213 52.4 76.0 0.000 
871124 0.7 4.7 274 388 97.7 136.4 0.001 

Middel. 0.7 3.2 291 269 104 .o 96.1 0.006 
Ha Y. . 1.3 4.7 501 388 179.0 138.4 0.034 
Min. 0.3 l. O 129 83 46.1 29.8 0.0(10 



VURDER!Il6 A'.J KotHROL lf'Ril'·JER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
l 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
s 
9 

lO 
l1 
12 

Hiddel Hl 
Krav Kl 
Verdi av nr Il 
Krav K2 

0.01 
0.02 
0.02 
0.04 
o. (14 
0.04 
0.05 
0.05 
O.Ob 
0.15 
0.30 
0.32 

(HtQ/ ] l 
(ø.g/JJ 
(r,gii l 
(&gill 
(tlg!l l 
(Æg/Jl 
(r,g il l 
\illg / ll 
(~tg/l) 
imqil J 
(Jtgll l 
illg/l! 

0.07 (llglll 
0.40 (rtgll) 
0.30 (tig/1) 
l. 00 ( I'Jg/ll 

t il fredsstilt 

tilfredsstilt 

K01111EIH ARER 

TOC l11gC/l l 

Antall prøver: 

Ni ddel verdi: ( l-11 l 
Krav Kl: 
Verdi nr 11: 
Krav ;:2: 

Midlere utløpskonsentrasjon av fosfor er ~teget l av og l i gger flere ganger 
lavere enn angitte rensekrav.Gjennoasnittelig rensee ffekt ahp fosfor 
er også •eget bra .Den Y.je1iske renseprosessen drives derfor nir optiealt. 
Hidlere utløpskonsentrasjon av organisk stoff ligger pa grensen av 
angitte grenseverdi.Midlere renseeff ekt er bra . 
En del høye TOC verdier i utløpsvannet i år skyldes 11uligens en intern 
forurensnt ng. 
Noe variasjon i slauengder og ph i Juftebassenget kan også vue en 
forklaring til ustabile utløpskonsentrasjoner av organisk stoff. 
En anbefaler at det også fore tas noen beste~11elser av biologisk 
oksygenforbruk (80Fl pa uti ~psv annet. 
Avløpsvannet er noe vanskelig å rense kje~tis k da det biol ogiske vannet 
har lav alkalitet .Ul i ke t iltak for å &otvirke delte bØr vurderes. 

Dr i ft ,kontroll og vedlikehold av anlegget og avl øpsnettet er meget bra . 

Konklusjon: Det er oppnådd et akseptabe lt dri ftsresultat. !godt) 
Kegel godt mhp.fosfor. 

12 

Il. 7 
11 
17 
22 



6.3 Simultanfellingsanlegg 



FYLKESHAtlliEil l ØSTFOLD UTSLIPPSKOIHROLL 1987 
MILJOVERNAVOEL INGEN 
DRONNJNGENSGT . I 
15(10 MOSS 

NaYn: RØMSKOG Ei!!r : RØMSKOG 

Pr ooess: SIK. FELLING soo Fe. ti lkn: 3(10 

I<ONTROLLF'RØVEF! 

ilA TG VANNF . OVERLØP BOF-7 TOC Turbidi te TOT-P ORT O-P TOT-N 

(1113/di lfl3i!IJ !rtg!l l (r,g/1 l !FTUl (flg/l ) (llgfl) (llg/l l 

Ut Inn Ut Inn Ut inn Ut Ut Ut 

870204 54.5 52 ~r 

~,J 5.1 6.04 0.41 0.03 
870513 43.1 o 154 36 5.2 3.84 0.3 0.02 39.6 
970915 36 o 145 26 12.3 9.3 0.6 0.013 41.1 
871007 34 .4 (l 255 63 9. 4 0.9 0.06 35.7 

l'lidd!!l 42 o ERR 152 40.0 ERR B 8. 40 0.55 0.03 38.8 
llaks. 55 o ERR 255 63.0 ERR 12 9.40 0.90 0.06 41. l 
Hin. 34 o ERR 52 26 .0 ERR 5 6.(14 0.30 0. 01 35.7 

RENSEEFFEKT 

.. TOC KOF TOT -P 

m m m 
Hiddel 1987 73.6 ERR 93.4 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFilRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl !pel O: l (kg/dl 

TOT-P lOT-Il lOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT -P 

870204 0.3 132 43.9 0.007 
870513 0.4 1.7 152 142 50.8 47. 4 0.004 
870915 0.3 l.S 134 123 44.6 41.1 0.007 
871007 0.3 1.2 129 102 43.1 34.1 

Middel. 0.3 1.5 137 123 45.6 40.9 o. (106 
l'laks. 0.4 1.7 152 142 50.8 47.4 0.007 
Hin . 0.3 1.2 129 102 43. 1 34.1 0.004 

KOHHENTARER 

Kravet til reduksjon av fosfor er klart underskredet.Oppnidd driftsstabilitet 
og renseeffekt ~hp . fosfor synes bra. 
Kravet til forventet utslipp av organisk stoff er der i6ot klart overskredet. 
Det er noe vanskelig i antyde hovedårsaken til d!!tle.Hen flere strØ~Bbruddlevt 
forgi Hning av sl auet og noe varierende ph i luftebasseng grunnet kjet!lil:a ie 
tilsetting kan vzre en del av forklaringen.Det er orsi regisrert noe store sl am~engder 
i luftebassenget.Oet er viktig at dette holdes på e stab1lt r iktig niva. 
Generelt synes drift,kootroll,vedlikehold og tilsyn pi anlegget å være fieget 
bra. 

Konklusjon:Oet er ik ke oppnidd et tilfredsstillende drif tsresu ltat . 
lp9a høye utl~pskonsentrasjoner av org.stof f,TOC.En anbefaler at det tas noen 

~ii 1nqer av BOF i 1988 som en eksta sjekk pa ~engde biologisk nedbrytbart 
organ isk stoff i utl!!p svannetl 



FYLKESMANNEN l ØSTFOLD 
HILJOVERNAYDELIHSEN 
DRGtiNINGEtiSGT .l 
1500 MOSS 

Navn: 

UTSL!PPSKONTROLL 1987 

r!RWIG Ei N: RAKKESTAD 

Prosess: SIM. FELLING 350 Pe. ti lkn : 30(1 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 roe Turbid1tet 

(lll)idl (113/dl i fig/l l i mg/l l iFTUJ 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn 

87021 1 158 112 98 10.5 
870408 118 21 b.1 12.9 
870915 182 M ~o 12.1 
871125 380 71 43 18.6 

Middel ERR ERR 210 67.0 ERR 22 13.53 
li aks. ERR ERR ERR 380 112.0 ERR 43 18.60 
Hin. ERR ERR ERR 118 21.0 ERR b 10.50 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TO T-P 

m m m 
Middel 1987 68.0 ERR 88.9 

KOHHENTARER 

Krav til forventet utslipp av fosfor og organisk stoff er ikke tilfredsstilt. 
Opnådde renseresultater tyder på svlrt ustabi l drift. 

fOT-P 

(~,gl!) 

Ut 

2.7 
0.75 
0.9~ 
l.b 

l. 50 
2.70 
0.75 

Det bør foretas en vurder1ng av oa anleg9ets tekniske utforting oQ kapasitet 
er tilfredstillende.Aktuelle tiltak for a bedre og stabilisere anleggets renseresultater 
bør også vurderes. 
Det er også avgjørende for at anlegget skal fungere tilfredsstillende at 
driftskontrollen og tilsynet ved anlegget har et tilstrekkelig otfang. 
Miljøvernavdelingen kan 1kke se at dette er tilfelle ved Kirkeng. 
Generelt bør drift,kontroll og vedlikehold ved anlegget prioriteres høyere. 

Konk lusjon:Det er ikke oppnidd et tilfredstillende driftsresultat. 

58 

ORT O-P TOT -N 

img/ll ing/l l 

Ut Inn 

o. 73 
0.01 
0.01 
0.09 

0.21 ERR 
o. 73 ERR 
0. 01 ERR 



FYLKESMANNEN i gsrFOLD 
MILJOVERNAYDELiNGEN 
DRO NN I NGENSGT. l 
1500 MOSS 

Navn: ØSTBYG!lA 

Prosess: SIH.FELLiHG 

Oil TO '·i AN NF. OVERLØP BOF -7 

UJSL iPPSKONTROLL !987 

Ei er: RAKKES TAl.\ 

2(1(1 Pe. ti Hn: l (l(i 

KOHlROL LPf\ØVER 

TOC Turbidit et ror -P 

(113/dl i~t3idl (lllg / ll (u,g/1 l (ffU} (r,g/1 l 

870211 
370408 
870915 
871125 

Middel 
Maks. 
Min. 

Ut 

ERR 
ERR 
ERR 

Middel 1987 

Inn 

192 
-:or: 
.J,J 

127 
260 

154 
260 
35 

TOC 

co 
53.3 

Ut 

171 
"r: 
L.J 

67 
24 

71.8 
171. (l 
24.0 

RENSEEFFEKT 

KOF 

m 
ERR 

KOMMENTARER 

Inn Ut Inn 

141 9.86 
37 3.4 

16.6 6.65 
17 29 

EP.R 53 12.23 
ERR 141 29.00 
ER P. 17 3.40 

TOT-P 

(Y.) 

83.1 

Forventede krav til utslipp av fosfor og organisk stoff er ikke tilfredsstilt. 
Oppnadde renseresultater tyder pa svzrt ustabil drift. 
Aktuelle til tak for å bedre og stabilisere anleggets renseresultater 1å vurderes. 

Ut 

3.81 
l. 58 

2 
0.9 

2.07 
3.81 
0.90 

Drift 1kontroll 09 tilsyn på anlegget flå pr ior iteres h~yere. Det er derf or nødvendig aed 
en økt innsats pa dette oerådet. 

Konklusjon:Det er i kke oppnidd et tilfredsstillende drif t sresultat. 

ORT O-P TOT-N 

(l!lg/1 l (ag/l l 

Ut Inn 

2. 91 
0.04 
0. 41 
0. 03 

0.85 
2.91 
0.03 



.· 

FYLKESMANNEN 1 ØSTFOLD 
MI LJOVERNAVOELINGEN 
DRONNINSENSGT.1 

!500 MOSS 

N~vn: SOlDERGFD3S 

Prosess: SIN.FELLING 

liTSLiFF'Sr:OtHROLL 1987 

Ei er: ASKIM 

200 

i~OIHRllLLPRØVER 

F'e . ti l kn: 1 (l•) 

Oil TO 'JANNF. OVERLØP BOF-7 roe Turbiditet JOH 

1m3/dl 1113/dl (!tg/l l l flg !l) !FTUI illg il) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn 

870407 28 19 34 1.48 
870616 59.6 34 19 13 2. 34 
870916 34 16 7.3 1. 66 
8711 (! ~ 134 Hl 12 7.6 1.7 

Middel 97 ERR 29 17.0 ERR 15 1.80 
Hah . 134 ERR 34 19.0 ERR 34 2.34 
Min. 6\l ERR 18 12.0 ERR 7 !.48 

RENSEEFFEKT 

TOC t:OF TOT-P 

m m m 
Hiddel 1987 40.4 ERR 61.8 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Dill O TILFØRSEL ANTALL PE TILFØR!NGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
!kg/d) !pel m !kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

870407 
870616 O.l 56 55.8 
870916 
871104 0.2 91 91.1 

Hi ddel. O.l 74 73.5 
Haks. 0.2 91 91.0 
Hin. 0.0 56 55 ,3 

KOI111ENTARER 

Kr a vene ti l forventet utsi i ppskonsentr as ion av fo sfor og organisk stoff er 
tilfredsstilt.l1idlere utløpskonsentrasjoner er noe høyere enn de foregående år. 
Driftsstabiliteten synes også noe dårliQere. 
Giennoisnittelige renseef fekter er dår l igere enn man kan forvente.Spesiellt gjelder 
dette ~idlere reduksjon av organisk stof f1soe ikke er på øer en 40%. 
80 - 90l er det normale.En forklari ng tit de l ave renseef fektene er det "tynne ' 

innløpsvannet .Noe som skyldes en forholdsvis stor andel av inlekket Freffiaedvann. 
Dette virker i seg selv forstyrrende inn på renseprosessen. 
En annen vikt ig forut selninQ For å oppnå tilfredsstillende renseresultater er at 
driftstontrollen/egenkontrollen på anlegget er ti lstrekkelig. 
Miljøvernavdelingen kan ikke se at dette er tilf el le ætp .hyppigheten av til synet 
på anlegget. 

Konk lusjon:Det l?r il:ke oppnådd et tilfredstillende driftsresultat 
!pga lave r enseeffekter og ~ange lf ull driftsl:ontrolll 

Ul 

0. 76 
0.94 
0. 72 
0.3 

0.69 
0.94 
0.30 

ORT O-P TOT -N 

illg/1 l !t~g/11 

Ut Ut 

0.03 10.2 
0.3 7.8 

0.21 1.6 
0.06 7.6 

0.15 6.8 
0.30 10.2 
0.03 1.6 



HLI:ESHANNEN l ØSTFOLD UTSLI PPSKONTROLL 1987 bl 
HllJOVERNAVDELIHGEN 
DROillH NGENIJGi . l 

1500 HOSS 

Navn: JELSNES Eier:TUNE 

Prosess: SIH.FELLI NG Pe . ti Il.: 500 Pe . t iikn: J"c 1 J 

KONTROLLPRØVER 

OATO VANNF. OVERLØP BGF -7 roe Turbidi tet TOT -P OR TO-P TOT -H 

11!3/dl <•3/d) (mg/l l !mg/l l !FlU l (r,g/1 l l~g/ll lag/l l 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

870113 42 o 103 4 4.1 9.04 0.28 0.02 37.6 
870211 30 (l 106 28 4.1 9.54 0. 37 0.02 39.6 
870310 34 o 151 24 ., ~ 

LeJ 10.2 0.3 0.04 34.8 
870408 53 o 52 6.5 l. 32 4.06 O. l 0.01 19.8 
870512 23 o 226 27 . ., 

b ... 12.5 0.56 0.02 33.6 
870617 69 o 134 16 3.1 3 0.18 0.011 39.6 
870728 29 (l 111 16 0.7 17.06 0. 22 0.03 
870826 30 o 165 19 1.2 11.64 0.58 0.046 44.7 
870915 38 o 75 39 13.4 11.4 1.12 0.33 55.5 
871007 118 o 108 17 2.1 4.5 0.16 0.02 21.9 
871103 33 o 219 17 4.7 8 0.09 0.06 41.1 
871125 28 11 3.4 9 0.17 0.03 56.4 

Middel 44 ERR 137 18.7 ERR 4 9.16 0.34 0.05 38.6 
Haks. 118 ERR 226 39.0 ERR 13 17.06 1. 12 0.33 56.4 
Hin. 23 ERR 52 4.0 ERR l 3.00 0.09 0.01 19.8 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

m m m 
11iddel 1987 86.4 ERR 96.2 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRIN6SGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
Hg/dl !pel O: l (kg/dl 

lOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

870113 0.4 l.S 152 125 77.9 64.1 0.006 
870211 0.3 1.2 114 100 58.7 51.3 0.006 
870310 0.3 1.2 139 99 71.1 50.6 0.005 
870408 0.2 1.0 86 87 44.1 44 .8 0.003 
870512 0.3 o.a 115 64 59.0 33.0 0.007 
870617 0.2 2.7 83 225 42.5 115.4 0.006 
870728 0.5 198 101.5 0.003 
870826 0.3 1.3 140 112 71.6 57.3 0.009 
870915 0.4 2.1 173 176 88.9 90.1 0.022 
871007 0.5 2.6 212 215 108.9 110.4 0.010 
871103 0.3 1.4 106 113 54.2 58.0 0.002 
871125 0.3 l.b 101 132 51.7 67.5 0.002 

Middel. 0.3 1.6 135 132 69.2 67.5 0. 007 
Haks. 0.5 2.7 212 225 108.9 115.4 0.022 
Hin • 0.2 o.a 83 64 42 .5 33.0 0.002 

. · 



FYLKESMANNEN l ØSTFOLD 
MILJOVEF:IIAVDEL INGEN 
DfWNN I NGENSGT l 
1500 MOSS 

UTSL IPPSKONTROLL 1987 

Navn: i:OLSTAD Ei er : ØSTFOLD F YLrES~OHMUNE 

Pro~es s: SIM. FELLING !
~c: 

/ ,.J Pe. ti ikn: 7(1 

f(QNl ROLl. PRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BC:-·7 roe iurtid itet 

(1113/d) il'l3idl !w1gi1 J iKJg/1} IFTU> 

ut Inn Ut inn Ut 

870210 14.71 (l 183 40 c: 1 
J ..... 

870512 16 o 202 21 4.5 
870616 18.5 o 113 27 I.B 
870826 21. IS (l 159 17 u 

Hiddel lB o ER Fl 164 26.3 ERR 4 
!lal:s. 21 o ERR 202 40.0 ERR 5 
Hin. 15 o ERR 113 17.0 ERR 2 

RENSEEFFEi:T 

TOC KOF TOT-P 

(i.) <Il m 
Middel 1987 84.0 ERR 94.9 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DA10 TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSGRAD UTSLIPP PR. 
lkg/dl !pel Ill {kg/dl 

lOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P lOT -N TOT-P 

870210 O.l 0.7 42 55 59.7 78.8 0.007 
870512 O.l 0.6 51 52 73.1 74.3 0.009 
870616 O.l 0.5 33 40 46.7 57.5 0.005 
870826 O.l 0.7 5(1 61 71.3 87 .6 0.011 

Middd· O. l 0.6 43.3 51.7 61.8 73.9 0.01 
M~}t}. O.l 0.7 51.2 61.3 13.1 87.6 0.01 
Mil'\· O.l 0.5 ~., ~ 40.2 46.7 57.5 0.0 ~,., 

KDrlliENTARER 

Krav til forvenlet utløpskonsentras jon a·i fosfor er klart undeskredet. 
Gjennoasnittelig renseeffekt og driftsstabilitet Rhp.organisk stoff er 
bedre enn de foregående år. 
Midlere utløpskonsentrasjon og r ens~effekt ~hp organisk stoff ligger på 
grensen av det akseptable. 
En ~rsak til dette kan være at periodevis nitrifikasjon oQ denitrifikasjon 
fører til slamflukt.Det fører oasi til mer ustab il e forhold mho.fjerninQ 
av fosfor og partikler. · · · 
Tiltak for a hindre nitrifikasjon eller øke alkaliteten pi avløpsvannet 
bør vurderes. 
Generelt synes drift,konlroll og ved likehold pi an legget bra. 

Konk lusjon ;Det er oppn~dd et aksept abelt driftsresultat. 

ror -P 
i mg /1 l 

Inn Ut 

7.1 0.35 
8 0.4 

4.42 0.19 
5.7 0.35 

6.36 0.32 
a.oo 0.~0 
4.42 o. 19 

100 PE 

ORT O-P ror-N 
(Il gi ll lilgfl) 

Ut Inn 

0.01 45 
0. 01 39 

\1.022 26.1 
0. 017 3•.8 

0.01 36.2 
0. 02 45.0 
0.01 26.1 



FiU:ESl'IANNEti i ØSTFOLO 
t! ILJ OVERNAVOEL INGEN 
DRONNINGENSGTi 
1500 tlOSS 

Navn: VARTE!G 

Prosess: SIH.FELLING 

OATO '~ANNF. OVERLØP BOF- 7 

UTSLI PPSKGNTROll 1987 

Eier: VARTEiii 

30(1 Pe. ti l kn: 190 

~:otHRGLLPRØVER 

IOC Turbiditet ro r -P 

it~3/dl !a3/d} (r:g/ll irogll} (r,gll l illgll l 

870310 
870617 
870826 
871103 

11iddel 
/iaks. 
Hin. 

21 

39 

30 
39 
21 

~li ddel 1987 

Ut Inn 

139 
52 
Ir~ .J;) 

76 

ERR 105 
ERR 153 
ERR 52 

TOC 

m 
81.2 

Ut Inn Ut Inn 

26 17 9.32 
19 47 2. l 
19 c ~ 

.J.J 8. 86 
15 14.7 6.52 

19.8 ERR 21 6.70 
26.0 ERR u 9.32 
15.0 ERR c 

.J 2.1 0 

RENSEEFFEKT 

KOF 101-P 

m m 
ERR 97.0 

KOI111ENTARER 

Kravet til forventet utslipp av fosfor er klart underskredet. 
Gjennoasnittelig renseeffekt og stabiliteten på renseresultatene thp. fosfor 
er også aeget bra.Oppnådd resultat er klart bedre enn foregående år. 
11idlere utløpskonsentrasjon av organ isk stoff er og så tilfredssti l lende. 
Flere hendelser 1ed feil eller stopp i doseringsutstyret viser at det er viktig 
å ha beredskap/reservedeler 1ot dette. 
Selv oa anlegget har ph-ov~rstyring var ierer ph etter dos~ringspunkl noe. 
En forklaring kan v1re at anleggEt i per ioder blir tilført forholdsvis store 
fre11edvanns11engder. Doser i ngsbehovel hn da bli så raskt og 11ye endret at 
ph-overstyringen ikke "henger helt ~ed" . 

Genrelt synes drift,kontroll og vedlikehold ved anlegget ~ v1re bra . 

Konklusjon:Det er oppnådd et godt drift sresultat. 

Ut 

0.2 
0.31 
0. 12 
0.17 

0.20 
0.31 
0.12 

OR TO-P TOT -li 

!mg/l l !tg/il 

Ut Inn 

0.01 
0.045 
0. 019 
0.01 

0.02 
0.05 
0.01 



f::5 
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1987 
NILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNIN6ENS6T.1 . 

150(t MOSS 

Navn: BERG Eirr:BORGE 

Prosess: SIM. rELLING J(l(l(i Pe. ti lkn: 580 

KONTROLLPRØVER 

DATO VAilNF. OVERLØP BOF -7 TOC Turbidite ror -P OR TO-P TOT -H 

lt3/d) 1113/d) lmg/ll lmg/ll IFTUJ lr1g Il J llllg/ll l•g/lJ 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

870113 196 o 115 43 46 9.52 1.48 0.66 
870211 152 o 104 37 22 8.58 1.17 0.05 
870310 145 o 19 l 45 21 12.8 0.79 0.03 
870408 221 43 JO 14.6 2.92 0.24 0.01 
870512 171 o 114 50 17 7.26 1. 9 0.64 
870617 236 44 20 65 3.34 l. 38 0.01 
870728 170 (l 118 54 28 6.81 2.87 2.87 
870826 185 101 54 11.2 7.44 1.2 0.247 
870915 276 o 96 40 7.2 5.6 1.4 1.04 
871007 418 60 46 200 1.6 1.5 0.084 
871103 359 o 56 15 14.5 3.4 0.6 0.09 
871125 244 47 13 18 4.15 0.6 0.05 

Middel 231 ERR 91 35.6 ERR 39 6.12 1. 26 0.48 ERR 
11aks. 418 ERR 191 54.0 ERR 200 12.80 2.87 2.87 ERR 
Min. 145 ERR 43 10.0 ERR 7 1.60 0.24 0.01 ERR 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(%) m !Il 

Middel 1987 60.8 ERR 79.4 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
!kg/dl !pel (%) lkg/d) 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

870113 l. 9 746 128.7 0.050 
870211 1.3 522 89.9 0.031 
870310 1.9 742 128.0 0.020 
870408 0.6 258 44.5 0.009 
870512 1.2 ~97 85 .6 0.056 
870617 0.8 315 54 . 4 0.056 
870728 l. 2 463 79.8 0.084 
870826 1.4 551 94.9 0.038 
870915 1.5 618 106.6 0.067 
871007 0.7 268 H.l 0.108 
871103 1.2 483 84.2 0.037 
871125 1.0 405 69.8 0.025 

11iddel. 1.2 489 94.4 0.048 
llax. 1.9 746 128.7 0.108 
Hin. 0.6 253 44.5 0.009 



·' 

FYLKESMANNEN l ØSTFOl D 
Nl lJOYERNAVfrEL IHGEH 
DRONNINGENSGTI 

15fi0 liOSS 

Havn : SKI VIKA 

Prosess : SIN.FELLING 

UTSLlPPSKONTROLl 1987 

Ei er:FORGE 

340 Pe. t ilkn: 

KUIHROLLPRØVER 

U Ai O VAHNF. OVERLØP BOF-7 roe Turbid itet TOT-P 

iro3/dl (113/ d} (r,g/1 l i flg /l l !FTUl ( rtg/1} 

870211 
870512 
870915 
871125 

Middel 
Maks . 
Min. 

o 
o 
o 

Middel 1987 

Ut lon 

126 
JH 
173 

75 

ERR 122 
ERR 173 
ERR 75 

roe 
m 

67.8 

Ut Inn Ut Inn 

53 34 6.42 
~, 

.J:J 28 8.86 
22 8.4 8.4 
29 23 5. 2 

39.3 ERR 23 7. 22 
53.0 ERR 34 8.86 
22 . (1 ERR 8 5. 20 

RENSEEFFEKT 

KOF TOT-P 

m O: l 

ERR 72.2 

KO MMENTARER 

Kravene til forventet reduksjon av fosfor og organi sk stoff er i kke tilfredsstilt. 
Det er en noe bedring av renseresultatet sa&lenlignet 1ed foregåenfe år. 
Anlegget er ga1telt og generelt tilfredsstiller det ikke dagens krav til 
kloakkrensean legg .Det kan således vanskeli g oppnå renseresultater so~ 1an forventer 
av denne anleg9stypen i dag. 
Hiljøvernavdel1ngen kan ikke se at dr i ft ,kontroll og vedli kehold av anlegg et 
har blitt prioritert tilstrekkel ig. 
Anlegget blir i perioder tilført store flengder frefll!,edvann,noe soa fører til aer 
ust abil drift og renseresultater. 

Konk lusj on:Det er i kke oppnådd et tilf redssti ll ende renseresultat . 

Ut 

l. 91 
2. 14 
1.88 
2. 1 

2. 01 
2.14 
1. 88 

bl 

OR rO-P ror -N 

( llq i l} (Jlg/1 l 

Ut Inn 

l. 34 
2. 1 

1.17 
I.l 

l. 43 
2. 10 
1.1 0 



•' 

FYLKESMANNEN l ØSTFOLD 
li!LJOVERNAYDELINGEN 
ilRONNINGENSGT.1 
150•J !10SS 

Na·m : 

Prosess: S!li.FELLING 

UTSLJ PPSKONTROLL 1987 

Eier:FORSVAREi 

15(! pc t i n n: [(1(1 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF -7 roe Turbid it el ror -P 

(1113/d) (113/dl ltlgll) (r1g/l l (flg il) (!ilg /Il 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn 

870204 67.2 300 26 24 10.5 
870407 bO ~7 14 c: c: ..,,.., 4. 33 
8709 16 149 16 9.3 14.9 
371104 277 9.6 4.4 17.7 

Middel ERR 193 16.4 ERR 11 11 .87 
Hal:s. ERR 300 26.0 ERR 24 17. 70 
Min. ERR 47 9.6 ERR 4 4.38 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(i. ) m (7.) 

Middel 1987 91.5 ERR 92 .5 

KOMMENTAR 

Kr av til forventet midlere utløpskonsentrasjon av fosfor og organisk stof f er 
tilfredsstilt. 
Gjenno&snittelig renseeffekt og oppnådd driftsst abil i tet synes flarkert bedre enn de 
foregående år. 

Ut 

1. 35 
0.39 
0.93 
0.9 

0.89 
l. 35 
0.38 

Drift og ~ontro l l av anlegget bli r etter forholdene s~jøttet bra.Anlegget er ifl idlertid 
teknisk og byggnings~essig •oden for en aodernisering.Nr utslippssøknad for 
anlegget 1ed forslag til rehabiliterin9 blir d.å behand et. 
Betydelige 1en9der freflledvann lekker 1nn i avløpsnettet.Oette anses a vlre 
hovedårsaken tti periodevis ustab i le driftsresultat er på anl egget. 
Saneringst iltak på ledningsnettet aå derfor pr ior i teres. 

Konklusjon:Oet er oppnådd et tilfredssti llende dr i ft sresultat. 

b8 

ORT O-P TOT -N 

(llgll ) (flg/l) 

Ut Inn 

o. 14 
0.02 

0.01 4 
0.16 

0.08 
0. 16 
0.01 



,• 

FYLKESMANNEN l ØSTFOLD 
K!LJOVERNAYDELINGEN 
ORONtiWGENSGT .l 
1500 MOSS 

UTSLIPPSKONTROLL 1937 

Navn: SRE PPERØD Ei er : USlD KOMMUNE 

Prosess: SI N.FELL I 

OATO VANNF. OVERL ØP BOF-7 

870915 
871104 
871126 

Middel 
Haks. 
Nin. 

Ut 

ERR 
ERR 
EP.R 

l'tiddel 1937 

Pe. lillatt: 7C 
,\,J f'<> 

KONTROLLPRØVER 

TOC Turhi di te 

(J,g/1) !FTlll 

Inn Ut Inn Ut 

94 12 2.4 
143 13 3.1 
119 18 4 

120 14 ERR 3.2 
148 18 ERR 4.0 
94 12 ERR 2.4 

RENSEEFFEKT 

TOG KOF TOT -P 

m m O: l 

83.1 ERR 9~.9 

KOtlt'IENTARER 

Anleg9et ble startet opp høsten 1987.Det vil derfor Vlre i en innkjørings 
fase 1 1987 og deler av 19BB. 
Det er derfor foreløpig noe tidlig å trek~e noen sikre konklusjoner o~ 
anleggets driftsstabilitet og renseevne. 
Det ble i 1987 tatt ut 3 kontrol lprøver fra anlegget. Disse prøvene 
viser en fullt ut tilfredsstillende rensing av fosfor og organisk stoff. 

Dersos anlegget forts~tter å oppnå de sa~me renseresultater ma det sies 
å fungere aeqet bra. 

l i i i:n : ~J 

TOT-P 

(mg/l) 

Inn Ut 

3.96 0.21 
7.9 0.25 

13 0.8 

3.3 o. 42 
13.0 0.80 
4.0 0.21 

ORT O-P TO H 

lllg/1) (r,g/ll 

Ut Inn 

O.l 
0.23 
(1 .34 

0. 22 ERR 
0.34 ERR 
0.10 ERR 



6.4 Biologiske anlegg 

, l 



FYLKESMANNEN 1 OSTFOLD 
MILJO\iERN~VuELINGEil 
(IP.ONti!NGENS GT. l 

1500 MOSS 

thvn : Sl E'.iir: 

Prosess: BiOLQ~isr 

DA TO VANNF. GVERLOP BOF-7 

UTSLIPPSKONTROLL 1957 

EiH: ONSØY 

Pe.til iatt: 5(10 Pe . ti lkn: 

J.:Oti!ROLL P ROVER 

roe Turbidi te t. TOT -P 

ir.gil l (r,q/1 l l mg /Il 

870113 
870203 
87030~ 
870513 
870616 
870728 
870825 
870915 
871007 
871103 
871125 
871210 

Middel 
Maks. 
Hin. 

Ut 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

ERR 
ERR 
ERR 

/ 

Inn 

710 
99 

112 
124 
77 

106 
110 
104 
64 
S2 
b9 

208 

ISS 
710 
64 

TOC 

m 
Middel 1987 77.3 

Ut Inn Ut Inn 

14 6.4 
~s 17.2 
42 .J .J 
52 Il 
34 4.1 
52 ~ 

J 

41 2.8 
37 4.9 
33 16.4 
18 2.5 
24 3.6 
31 2.9 

35.25 ERR 7 ERR 
52 ERR 17 ERR 
14 ERR "' -· ERR 

RENSEEFFEKT 

t:OF TOT -P 

m 

TOC-utløpir~g/1 l 

34 Middel: !Hil 
~:rav: kl 
Verdi (Ill 
t:rav: k2 

22 l~ke tilfredsstilt 
52.0 

42 Ikke tilfredsstilt 

KOMMENTAR 

Kravene til forventet utslipp av organisk stoff er ikke tilfredsst i lt . 
Gjenno•snittelig renseeffekt er noe lavere enn aan kan forvente. 
Anlegget 11å betraktes som overbelastet,spesiellt i perioder med stor 
tilf~rsel av frer~medvann. 
Anlegget synes i~idlertid allikevel i lange perioder a fungere 
til fredsstlllende. 

t:onklusjon:Det er ikke oppnidd et t il fredsst i llende renseresultat. 

SOO 

ORT O-P TO T-N 

(t.g!l l (flg il} 

Ut Ut Inn 
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