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Rapporten er en sammenstilling og vurdering av renseresultater 
for de høygradige kloakkrenseanlegg i Østfold i 1989. 
Utslippskontrollen har omfattet 37 anlegg med en samlet til
knytning på ca. 175 730 p.e., inkl . industri p.e. 
De to store renseanleggene for kommunene i nedre Glomma regionen, 
Øra og Alvim ble startet opp i 2. halvår 1989. De to anleggene 
hadde pr. 1.1.1990 tilknyttet ca. 94 500 p.e., inkludert ca. 
30 000 industri p.e. 26 anlegg har fått bedømningen at rense
kravet er tilfredss tilt. 166 560 p.e. eller 95% av den totale 
tilknytningen er t il anlegg med tilfredsstillende rensing. Dett9 
er et bra resultat og klart bedre enn tidligere år. 
Hovedårsaken til dette er ferdigstillelsen av de 2 store rense
anleggene i nedre Glomma regionen og bedre rensing på noen av de 
de øvrige anleggene. 
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F O R O R D 
Denne rapporten er en sammenstilling og vurdering av renseresultater 
for de høygradige kloakkrenseanleggene i Østfold i 1989. 

Dokumentasjon av renseresultater er hentet fra miljøvernavdelingens 
utslippskontroll. Opplysninger fra renseanleggenes driftsjournaler og 
årsrapporter er også benyttet i vurderingen av de enkel te anlegg. 

Anleggseierne er pålagt et bestemt uttak og analyse av kontrollprøve~. 
innløps- og utløpsvann. Samtlige kontrollprøver er analysert ved 
fylkeslaboratoriet i Moss. 

Vidar Lindblad 
Miljøvernavdelingen 
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SAMI•JENEIRAG 

IJtSl.ippskantrollen bar i 1989 om.fatt;~t 3i høygradige kloal-~kremse
anlegg. Fem Il:Ye: renseanlegg el:' s!:art·e opp, der av de to s i:o!:'e 
renseaQleggene fqr kommune~e 1 r~re Glomma regionan , ø~a 05 Alvim 
avløpsL"et~.Seenlegg . Anleggene er av typen mekarrlsk/ kje:ni.sk. pdJna'..." 
f"ellingsanlegg og behanlller avløpsvann rra i all: 9 komrnunel'. 
1'ilkny-tn_ingen til dis se ~ anlegg VRI" pr .. LL 1990 94 500 pe. inklude.t't; 
ca. 30 000 industri p.e . 

Samlet tilknytlli ng til renseanleggene var pP. 1.1 . 90 ca. 175 730 p . e. 
inkludert 1AdUStTi p.e. 

Kont.l"'ollen av utslippene/ !:'ensingen blir :illminis.crert av mil j.ove-vn
avdel.i.osen o_g er i s.amsv{i-r llleu rundskriV og bestem.melse:- f~e mi!jø
vernavdeling.:.Jl. 
Utsl±ppskont.rollresulua-.ene b 1.i:r rvcrriert opp .i .mot nye ~sek:'a\•. Ny~ 

ensa.r->;ecie rens~v e-r fasu;att .fra og m.ed 1..1. 1939 og gjeldeT' s:om 
f'ot•m.e~le rens.ekrav ror anleggene.. 

Av de 37 re..p,seanle.ggene s·om ha:' :Fatt vurdert ren;;.eres.uLt=tcec.. har 26 
fått beqømm~r.gen at ~enseKravet e~ t~re.csstilt. Dette ~ilsv~Per Il~ 
av renseanleggena. 166 560 p . e. eller S5~ av aen to~ale tilkny~ingen 
e~ t~l anlegg ~ed tilfredsstillende rensing. 
De~te e~ et bra res ultat og klart bed~e enn tialige~e hr. HOveaår
saken til de~te er ferdigs~llelsen av åe ~ szore ~ensaanleggene i 
nedre Olømma regionen og bedre rensing på oøen av da 0vriga anleggene. 

Det e'l:' hoveasakelig små og eldre anlegg ( >10 ~!.') som ikke til freds 
stiller rensekravene . 
Årsaken til at ~anseanlegg ikke tilfredssLiller ensekrav~e ~ 
sammenfattes i 3 pua~ter. 

l. Ikke optimal ch·if' t a.v renseprosessen. 

l. ~nlegget ~lfre~~iller ikk~ dagens krav ~il rl~mensjoneLin~ bg 
ut r -orm ~ng. 

3. Overbelaste~ ~anlegg (hydraulisk og/eller m.h.p . im'UL'et'i:S.r.ling-sn.L
førsel }. 

De tl:'e ovennevnte faktorm:- e• enke1 t v.is eller sam.te<: hot.r-edsrsa.kea nl 
ar:: l'enseanleggene ikke ftJ ngerer -cilt'redsst:ill.ende. De~ e~ e.g-så : _e.rs 
:enkelt feil/hendel-sec oa renseanleggene som fm"St..!·rt>er dri.tt:.sstttbil
itet:E:!n og som også kan gi ikke cilfredssti.llende r~T'sin.& der-sam de 
intreffe!' c:ft-e. 

De ~anskeligste feilene e~ feil/stqpp ~ ~jemik2liedoser~ngen . strøm
brudd og pum-pesJ;Oppjh.ava.J:'i. 

N'"øJlvencig becedskap og r-e.s~rvedel ...... er v~l.-tig for a min:!.malise.r~ s.l.;;.ke 
.f'ei.l . 
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l. Fylkesmannens utslippskontroll i 1989 

1.1. Renseanlegg 

Utslippskontrollen har i 1989 omfattet 37 høygradige kloakkrense
anlegg. Jfr. tabell 3 og kart (fig. 1). 

Fem nye renseanlegg er startet opp i 1989. De fem er Langnes, Mørk , 
Stenbekk, FOA og Alvim renseanlegg. Dessuten er to mindre eksi
sterende anlegg, Mariaholm og Høk, tatt inn i utslippskontrollen. 

I siste halvdel av 1989 ble de to store renseanleggene for kommunene 
i nedre Glomma regionen, Øra (FOA) og Alvim (SIA), startet opp. Disse 
to anlegg behandler avløpsvann fra i alt 9 kommuner. Anleggene er av 
typen mekanisk/kjemiske primærfellingsanlegg. 

Tilknytningen til disse 2 anlegg var pr. 1.1.1990 ca. 94 500 p.e., 
inkludert industri p.e. i størrelsesorden 30 000. 
Det vesentligste av tilknytningen i nedre Glomma regionen vil være 
fullført innen 1993. 

Samlet tilknytning til renseanleggene er pr. 1.1.1990 175 730 p.e . , 
inkludert industri p.e. Dette er en økning på 123% fra 1988. 

1.2. Kontrollprøver 

Samtige anleggseiere er pålagt å sende inn et bestemt antall kontrol l
prøver pr. år av innløps- og utløpsvann. Krav til prøveinnsendings
frekvens, . prøvetyper og analyser framgår av tabel l 1 og 2 nedenfor. 

Tabell l. Antall pålagte kontrollprøver 

Type anlegg Storrelse 
<500 p.e. 500<anl. <20 000 p.e. >20 000 p.e. 

Biologisk 8/år S/D 12/år D 24 / år D 
Kjemisk 8/år S/D 12/år D 24/ år D 
Simultanfelling 8/år S/D 12/år D 24/ år D 
Etter felling 12/år S/D 12/år D 24 / a:::- D 
* Interkommunale 
overføringsanlegg 8/år S/D 12/år D 24/år D 

S= stikkprøve, D= døgnprøve. 

Alle kontrollprøver ankommer laboratoriet samme dag som provene er 
tatt ut. Frakten av prøvene blir besørget av anl eggseierne. Samtl ige 
kontrollprøver blir analysert på fylkeslaboratoriet. 

Hvilke analyser som blir tatt på kontrollprøvene framgår av tabel l 2 
nedenfor. 

Tabell 2. Analyser på utslippskontrollprover 

Type anlegg 

Biologisk 
Kjemisk 
Kjemisk/Biologisk 

Innløp (mg/l) 

Tot-N, TOC 
Tot-N, Tot-P, TOC 
Tot-N, Tat-P, TOC 

Utløp (mg/1) 

TOC, LOC, ITU (turbiditet ) 
Tat-P, TOC, P04 -P, FTU 
Tat-P, TOC, P04 -P, FTU 
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TN tas kun på anlegg med døgnprøver på innløp. 

For anlegg dimensjonert for >10 000 p.e. blir det også tatt analyse av 
ammonium, Nh4-N på innløpsvannet. 

1 . 3. Rapportering 

Annleggseierne er pålagt følgende rapportering til miljøvernavdelingen: 

- månedlig oversendelse av driftsjournal 
utarbeidelse av årsrapport vedrørende drift og rensing 

- melding til miljøvernavdelingen ved driftstopp. 

1.4 . Administrasjon 

Administrasjonen av utslippskontrollen har blitt foretatt av miljø
vernavdelingen . Den praktiske gjennomføringen av utslippskontrollen 
har fungert tilfredsstillende . Dette skal hovedsakelig · 
driftsoperatørene ha æren for da de besørger uttak, sending og 
transport av kontrollprøver . 

Fylkeslaboratoriet besørger alt analysearbeide. 
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Tabell 3. Kloakkrenseanlegg som har inngått i rutineprogrammet for 
utslippskontroll i 1989 

Navn renseanlegg Eier/kommune Prosess Drifts- Aktuell 1.1.90 
start belastn. (p .e.) 

l. Rakkestad Rakkestad ETER 1977 7000 
2. Bommen Marker 1976 1460 
3. Skotsberg Aremark FELLING 1983 600 
4. Svinndal Våler 1981 300 
5. Østerbo Østfold fy l. 1975 300 
6. Ringvold Hobøl 1982 450 
7. Elvestad Hobøl 1977 50 
8. Tomter Hobøl 1981 900 
9· Kornsjø Halden 1980 200 

10. Berg Borge SIMULTAN 1976 600 
11. Ski vika Borge 1965 380 
12. Jelsnes Tune FELLING 1982 230 
13. Kolstad Tune 1982 70 
14. Kirkeng Rakkestad 1976 300 
15. Østbygda Rakkestad 1978 100 
16. Rømskog Rømskog 1983 300 
17. Varteig Varteig 1979 250 
18. Solbergfoss Askim 1983 75 
19. Våler 

batteri Forsvaret 1968 100 
20. Grepperød Oslo kommune 1987 35 

21. As ha Askim/Hobøl/ SEKUNDÆR 1980 18080 
Spydeberg 

22. Mysen Eidsberg FELLING 1978 4900 
23. _ Skj ønnhaug Trøgstad 1976 2000 

24. Remmendalen Halden PRIMÆR 1979 21900 
25. Kambo Moss/Våler/ 1977 13500 

Vestby FELLING 
26. Hest vold Råde 1976 3000 
27. Skjeberg Skjeberg 1978 1860 
28. Ise Skjeberg/ 1985 500 

Varteig 
29. Langnes Privat PRIMÆR- 1989 60 
30. Mørk Privat FELLING 1989 40 
31. Stenbekk Privat 1989 80 
32. FOA FOA 1989 55000 
33~ AL VIM SIA 1989 39500 

34. Skiptvet Skiptvet BIOLOGISK 1987 1200 
35. Grensen Marker 1987 50 
36. Bjørkebekk Aremark 1988 100 
37. Manaholm Privat BIOLOGISK 1970 70 
38. Høk Privat 1970 200 

Sum 3~ anlegg 

Lokaliseringen av de enkelte anlegg framgår av fig. 1. 
Anleggsnumereringen på kartet samsvarer med tabell 3. 

Dimensjon 
p.e. 

7000 
1500 
1300 

650 
600 

1000 
100 
900 
300 

1000 
350 
500 
175 
350 
200 
500 
300 
200 

150 
50 

28000 

9:)JO 
2500 

28000 
16000 

3000 
2100 
1100 

60 
40 
90 

120000 
60000 

350 
250 
70 

200 

290.89 
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Fiq. l. Kartet viser beliggenheten av kloakkrenseanlegg som har inngått 

i utslippskontrollen i 1989. NUmreringen på kartet samsvarer med 

tabell 3. 

' " 
''\.){ARKE ---· \ 

' \ 
RAKKESTAD \ 

' • l 
l 

' l 
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l 

' \ 

• 
+. 
_. 
+ 
+ 
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2. Vurdering av kontrollprøver 

2.1 Generelt 

Nye rensekrav er gjort gjeldende for alle renseanlegg fra og med 1989. 
De nye rensekrav innebærer kun en mindre justering i forhold til nyere 
tillatelser, men en betydelig skjerping i forhold til eldre til
latelser. Årets utslippskontrollresultater er vurdert opp i mot disse 
rensekrav som da også er de formelle rensekrav til anlegget. 

Opplysninger fra anleggenes egne kontrollmålinger {driftsjournal), 
årsrapporter og annen kontakt med anlegget blir også til en viss grad 
trukket inn i vurderingen av renseresultatet. Hovedkriteriet i 
vurdringen av anleggene er imidlertid at grenseverdier for utløps
konsentrasjoner av fosfor og organisk stoff ikke overskrides. 
Vurderingen av hvert anlegg blir konkludert med at det er oppnådd et 
godt, akseptabelt eller ikke tilfredsstillende renseresultat. 

Det blir også gitt en kommentar til hvert anlegg hvor bl.a. en kort 
omtale av drift, driftsforstyrrelser, ledningsnett etc. kan inngå. 
Nedenfor følger en kort forklaring til hva som blir lagt til grunn ved 
vurderingen av anleggene. 

Vurdering 

Godt reneresultat: 

Blir gitt der rensekravene er klart tilfredsstilt Drifts
stabiliteten og oppnådd renseeffekt må være bra. En til
fredsstillende drifts- og egenkontroll må kunne dokumenteres. 

Akseptabelt renseresultat: 

Rensekravene skal tilfredsstilles. Renseeffekt og drifts
stabilitet skal være akseptabel. Anlegg med en beskjeden 
overskridelse av rensekravene kan også få denne vurderingen 
dersom de f.eks. har oppnådd en høy renseeffekt og kan 
dokumentere en bra driftsstabilitet og egen kontroll. 

Ikke tilfredsstillende renseresultat: 

Rensekravene er ikke tilfredsstilt. Anlegg med meget lav 
renseeffekt og dårlig driftsstabilitet kan også få denne 
vurderingen- selv om .krav til utløpskonsentrasjoner skulle 
være tilfredsstilt. 

Et tilfredsstillende renseresultat er oppnådd hvis anlegget har fått 
vurderingen godt eller akseptabelt. 



Type~ 

anlegg 

Kje111isk 

Si:nultanfelling 

Etterfelling 

Bi:)logisk 

Type
anlegg 

Kje!:isk 

Si::IUl tanfelling 

Etter felling 

Biologisk 
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2.2 . Rensekrav 

Rensekravene framgår av tabellene 4 og 5. 

Tabell 4. Rensekrav for anleggsdimensjonert >500 p.e. 

* 

HOVED~~V ~ u!LØPSKONSENTRASJONER (mg/l) 
Grenseverdi er· 

~~.TOTALUTSLIPP 
kg utslipp pr.100 pe/d. 

FORVE!'.!ET RENSEEFFEKT (%) • • 
Midlere minimumsverdi 

TOC BOF7 TOT~P 

mdde1 Maks Middel Maks Middel Maks 

30 

15 

11 

15 

50 

25 

20 

25 

60 100 

20 35 

15 25 

20 35 

0,5 1,0 

0,8 1,5 

0,4 1,0 .· 

TOC 

2,0 

1,0 

0.75 

1,0 

4,0 

1,4 

1,0 

1,4 

0,035 

0,055 

0,03 

TOC/BOF7 

60 

80 

85 

85 

Grenseverdiene for utløpskonsentrasjon skal ikke overskrides. 
Middel og maksverdi blir bestemt ut fra utslippskontrollprøver 
etter at 5% av de høyeste verdiene er strøket . 

TOT~P 

85 

80 

85 

** Korrekt/representativ renseeffekt kan bare bestemmes på anlegg med 
døgnprøver på både inn- og utløpsvann. 

Tabell 5· Rensekrav for anlegg_dimensjonert < 500 p.e. 

* 

HOVEDKRAV ~ UTLØPSKONSENTRASJONER (mg/l) ~~ .TOTALUTSLIPP FORVE.'ITET RENSEEFFEKT (%)' ' 

Grenseverdier kg utslipp pr.100 pe/d. ~lidlere minimumsverdi 

TOC BOF7 TOT-P TOC BOF7 TOT-P TOC/BOF7 
Middel Maks ~lidde1 Maks Middel Maks 

45 75 70 120 0,6 1,2 3,0 5.0 0,04 55-60 

22 40 30 50 1.0 2,0 1,5 2,0 0.07 75-80 

15 25 20 35 0,5 1,0 1,0 1,4 0,035 80-85 

22 40 30 50 1,5 2,0 80-85 

Grenseverdiene for utløpskonsentrasjon skal ikke overskrides. 
Middel og maksverdi blir bestemt ut fra utslippskontrollprøver 
etter at 5% av de høyeste verdiene er strøket . 
Med mindre enn 8 kontrollprøver i året blir kun krav til middel
verdi benyttet . 

r:r-P 

so-e; 
L 

eo-8; 

** Korrekt/representativ renseeffekt kan bare bestemmes på anlegg med 
døgnprøver på både inn og utløpsvann. 



3. Sammenstilling av utslippskontrollresultater 

3.1. Sammenstilling av resultater. 

Utslippskontrollresultatene er her samlet for alle anlegg og sammen
stillt i tabeller og figurer. 

Tabell 6. Tabellen er en sammenstilling av hvordan samtlige renseanlegg 
og tilknytninger er vurdert i henhold til angitte rensekrav 
(Jfr. kpt. 2.) 
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Tilfredsstillende rensing Ikke tilfredsstillende 
rensing 

Prosess- Godt Akseptabelt 
type R.a. Tilkn. p.e. R.a. Tilkn. p.e. R.a. 

KJemisk 6 48 600 5 111 560 2 
Etterf. 3 l 050 4 3 010 2 
Simultf. 3 630 4 460 4 
Biologisk - - l 1 250 3 

Sum 12 50 280 14 116 280 11 

Totalt R.a. 26 11 
Tat. tilkn.p.e. 166 560 p.e. 9. 100 

Tabell 7· Tabellen viser den prosentvise fordeling av anlegg og 
tilknytninger vurdert i henhold til angitte rensekrav. 

Tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 

Vurdering Godt .., 
Akseptabelt % 0/ 

te fØ 

Renseanlegg 32 39 29 
Tilkn. p.e. 29 66 5 

Renseanlegg 71 29 
Tilknytning 95 5 

Tilkn. p.e. 

120 
7 180 
l 400 

400 

9 100 

p.e. 

l 
l 
l 

Sum 

100 
100 

100% 
100% 

Sum 

13 
9 

11 
4 

37 
175-
660 
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Tabell 8. Midlere inn, utløpskonsentrasjon og renseeffekt for rense
anleggenes kontrollprøver i 1988. Inndelt etter renseprosess. 
(Alle konsentrasjoner i mg/l.) 
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INNLØP (mg/l) UTLØP RENSEEFFEKT % 
Type/navn TOC Tot-P Tot-N TOC Tat-P P04-P ITU TOC Tot-P 

Rakkestad 156 5,8 25 36 0,46 0,13 19,6 77 92 
Bommen 90 4,9 26,4 14,1 0,18 0,03 5 84 96 
Skotsberg 64 3.13 19.9 9.3 0,54 0,39 6,7 86 96 
Svinndal 171 8,9 31,4 5.8 0,07 0,03 0,8 97 99 
Østerbo 33 1,48 9.6 7.4 0,11 0,02 2,0 77 93 
Ringvold 122 6,7 33,6 11,5 0,12 0,02 2,6 91 98 
Elvestad 35 2,7 10,3 0,16 0,03 9.6 70 94 
Tomter 104 4.9 26,6 9.9 - 0,50 0,09 6,8 91 90 
Kot"nsjø 71 5.72 29,6 20,9 0,42 0,12 3.8 71 93 

Middel 94 4,9 25,2 13.9 0,28 0,09 6,0 83 93 
-

Berg 92 7,12 27 0,84 0,08 20,6 71 88 l 

Ski vika 141 13,2 27,9 1,22 0,17 24,7 Bo 91 
Jelsnes 139 7.9 43.5 11,5 0,22 0,02 3.9 92 97 
Kolstad 149 6,2 37 12,9 0,21 0,02 3.8 91 97 
Kirkeng 122 14,1 41 0,94 0,14 51 66 93 
Østbygda 280 17 19,8 0,58 0,11 16,4 93 97 
Rømskog 102 6,0 39.3 18,9 0,22 0,02 7.5 82 96 
Varteig 143 8,2 15,2 0,19 0,01 11,2 89 98 
Solbergfoss 29 2,41 11,3 0,40 0,12 9.6 61 84 
Vålet' B.T.T. 163 8,2 14,5 1,67 1,06 13.3 91 80 
Gt'epperød 145 6,7 20 0,31 0,03 7.3 86 95 

Middel ~37 8,8 39.9 20 0,62 0,07 15,4 82 92 

ASHA 47 3.23 15,9 19 0,19 0,02 9.8 60 94 
r.tysen 114 5.59 29 22 0,32 0,03 15 Bo 94 
Skjønnhaug 303 11,9 51,2 33 0,20 0,02 7,2 89 98 
Remmedalen 46.5 2,7 16,5 16,6 0,15 0,02 6,3 64 q-.-? 
Kambo 126 5.95 34,4 33 0,39 0,02 10,0 74 93 
Hestvold 145 7.3 34.5 32 0,40 0,02 9.4 78 95 
Skjeberg 41 5,2 16,9 12 0,35 0,02 15,5 70 93 
Ise 119 5.8 29.3 21 0,20 0,02 12,8 82 97 
Langnes 121 8,7 55 0,30 0,04 28.3 54 97 
Mørk 86 4,3 49 1,4 0,02 16,6 47 67 
Stenbekk 165 6,0 98,5 0,41 0,04 33.6 47 67 
Al vim 51 3,04 17 20 0,31 0,02 14,6 62 90 

Middel 113,7 5.8 27,2 34.3 0..39 0,024 14,9 67 90 

Skiptvet 96 27,7 20 9.2 79 
Gt'ensen 178 77.8 35.4 56 
Bjørkebekk 47 16 6,3 66 
r.lariaholm 84 33 34 61 
Høk 45 27 23.3 40 

Middel 90 27.7 34,8 21,6 60 
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Fig. 2 Etterfellingsanlegg. Arlig midlere utløpskonsentrasjon av t~tal 

fosfor og totalt organisk karbon (TOC) framstilt som kommulativ 

frekvensfordeling. 
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figur 3 . Kjemiske renseanlegg. Arl1g m1dlere utløpskonsentrasjon av 

totalt fosfor og totalt organisk karbon (TOC) framstilt som 

kommulativ frekvensfordeling. 
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Figur 4. Simultanfellingsanlegg. Årlig midlere utlØpskonsentrasjon av 

totalt fosfor og totalt organisk karbon {TOC) f ramst i l t som 

kommulativ frekvensfordeling. 
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Figur 5. Biologiske anlegg. Årlig midlere utløpskonsentrasJon av totalt 

organisk karbon (TOC) framstilt som kommulativ frekvensfordeling. 

,.... 

' u 
IJI 

E 
-...; 

u 
e 

Biologisk 
TOC 

BO .------------------------------------------------------------. 

o 20 40 60 BO 

Prosent av antall anlegg 

l 

l 
l 

l 
l 

/ 

100 



3:2 Kommentarer til resultatene 

Av de 37 renseanleggene som har fått vurdert renseresultat et , har 26 
fått bedømningen at rensekravet er tilfredsstilt. 

Hele 166 560 p.e. eller 95% av den totale tilknytningen er til anlegg 
med tilfredsstillende rensing (jfr. tabell 6 og 7). Dette er et bra 
resultat og klart bedre enn tidligere år. Hovedårsaken til dette er 
ferdigstillelsen av de 2 store renseanleggene i Nedre Glomma regionen 
og bedre rensing på noen av de øvrige anleggene. 

De to nye store renseanleggene i Nedre Glomma, Øra og Alvim r ense
anlegg, er regnet med i gruppen av anlegg med tilfredssti llende 
rensing. Disse to anlegg ble startet opp i 2.-halvår og har derfor 
ikke vært gjenstand for en fullstendig utslippskontrol l i 1989 . De 
analyser og målinger som er utført på disse 2 renseanleggene, viser 
imidlertid at de tilfredsstiller rensekravene. 
Miljøvernavdelingen mener derfor det er belegg for å si at de har 
tilfredsstillende rensing. 
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Det er i 1989 flere anlegg som har fått vurderingen godt renseresultat 
enn tidligere, 12 av 37 anlegg (32%). Generlt er det fagli~ bel egg 
for å kunne si at renseanleggene fungerer bra og at renseresul tatene 
har bedret seg de siste årene. 

De biologiske renseanlegg synes å fungere dårligst. Vurderings
grunnlaget er imidlertid noe dårlig da det kun er 4 anlegg av denne 
typen (jfr. fig. 2-4 og tabell 8}. 
For flere anlegg er utløpskonsentrasjoner av fosfor og organisk stoff 
langt under hva som er satt som krav i utslippstillatelsen. De t er 
anleggstypene kjemisk og etterfellingsanlegg som viser de beste 
resultatene i forhold til hva man forventer av renseanleggene. De 
anleggene som har renset bra tidligere, synes å ha stabili sert seg på 
et bra nivå m.h.p. rensing. 

Det er fremdeles en del anlegg, 11 stk., som ikke t ilfredsst i l ler 
rensekravene. Dette er hovedsakelig små og eldre anlegg (>10 år}. 
Tiltak for å bedre rensingen må for disse anlegg iverksettes. 

3.3 Årsaker til et dårlig renseresultat 

Årsaken til at et re~seanlegg ikke fungerer tilfredsstillende, kan 
skyldes en eller flere faktorer. 
Det er i 1989 11 anlegg som har fått vurderingen ikke til freds
stillende renseresultat. 
Årsaken til dette er her forsøkt sammenfattet. 
Følgende faktorer har for disse anlegg påvirket rensingen negativt: 

- Ikke optimal drift av renseprosessen 
- Anlegget tilfredsstiller ikke dagens krav til dimens j onering og 

utforming 
- Overbelastet anlegg (hydraulisk og/eller m.h.p. forurensnings

tilførsel. 
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De tre ovennevnte faktorer er enkeltvis eller samlet hovedårsaken til 
at renseanleggene ikke fungerer tilfredsstillende. Det er også flere 
enkelt feil/hendelser på renseanleggene som forstyrrer driftsstabili
teten og som også kan gi ikke tilfredsstillende rensing dersom de inn
treffer ofte. De vanligste feilene/hendelsene er feil/stopp i kjemi
kaliedoseringen, strømbrudd og pumpestopp/havari. Nødvendig beredskap 
og reservedeler er viktig for å minimalisere slike feil/hendelser. 

4. Fylkesmannens utslippskontroll i 1990 

Utslippskontrollen vil i 1990 i hovedtrekk være lik kontrollen i 1989. 
Det blir ingen forandring på antall kontrollprøver og analyser. Det 
vil bli startet opp med en bedre kontroll av interkommunale over
føringsanlegg. 
Videre vil det bli startet opp med en rutinemessig kontroll av tung
metallinnholdet og næringsinnholdet i avvannet kloakkslam. 



5. Sammenstilling og vurdering av renseresultater for de enkelte 
renseanlegg. Kommunevis. 

• 
Dette kapitlet er en sammenstilling og vurdering av renseresultatene 
for de enkelte renseanlegg. 
Vedrørende vurdering av renseresultatene, vises det til kpt. 2. 
Renseanleggene blir vurdert kommunevis med start på Aremark først og 
Varteig kommune til slutt. Vi viser for øvrig til innholdsfor
tegnelsen. 
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TILFRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFBitSEL ANTRLL PE TILFBRINGSSRru> UTSLIPP jjR, 100 PE 
(~/dl (pe) (~) !kg/d) 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

8'30111 31.4 175.3 15700 14605 84.4 78.5 0.011 
890118 36.1 195.6 18030 162% S6.9 87.& 0.011 
690207 3&.1 178.0 18057 14833 97.1 79.7 0.008 
890214 23.'3 164.8 11%6 13731 64.3 73.8 0.008 
8S0307 29.1 242:0 14566 20168 78.3 108.4 0.014 
9'30315 41.4 257.0 20&7'3 21417 111.2 115.1 0.068 
!)904(14 42.4 !94.9 21188 16244 113.9 87.3 o. 0135 
5S0411 It l. l æ.:~ .... , 20~50 10805 110.5 lf)l.l 0.006 
530511 a.o .::25.3 1;!52.0 15778 n:..1 101.0 0.009 
asosc:4 40.2 193.2 20122 16097 108.2 56.5 u.OO'E 
5'30613 41.U 228.4 20500 1'3036 110.2 102.3 o.oos 
d906C.U ... ~.J 113.6 ·jt --~ .... c el 9466 11&.;; 50.5 O.(lOS 
aso7cS 45.9 }tlf.( = ...... ~ 22S% 16628 123.4 a:;. it ~!.015 
8%602 35.(1 204.l 175l!J 17055 ·: ... i S!. i (1.06\i 
i!S0822 41.1 210.9 20545 17571 no.s 94.5 O. Ole 
590913 ::a.1 151. i 1';069 1264If 102.5 t:a.u o.ws 
as ose·) 30.6 220.4 15402 15354 52.& 96. i (1.(161+ 

'a910l0 <+" ·• 191. oj 22952 l5S1S 123.-i 05.:, o.u20 ..Jo. 

a910l7 38 • .3 22S.b 1SJ.::6 19136 102.·j 10~.5 o. (J(lb 

!lllddei. '37.3 200.1 18635 lii673 100.2 85.6 0.025 
,~aks. 45.9 257.0 )~C,.C:~ 

~~-~~ 21417 123.-4 115.1 O.OS5 
!'!Hl. ·:·1' ';l ._u,_ 113.5 11':50 9466 5'!.3 50.'3 l),006 



''URDE!UNS AV KONTilOLLPHaVER 

FOSFOR 

fJRBVE NR 

. !rGa!ll 
2 0.07 lmg/ll . •) .. 10 !moll! ~ 

"! ij, 11 tmiilll 
" (l ~ -:. !t1aiil ..: . -'-
~· (f. 15 imå/ll 

0.!: !MiillJ 
~ 0.15 (~gil) . o~~:~ \møl i: 

!D ~).10 (æolli 
:l ·j,l6 lr.1iiilJ 
i2 (1,17 1111gill 
13 o. 1'3 l:øøid 
i4 0.!9 troolll 
1: o.,;o (r~iilll 
j-.::, (1.20 !ldii/1} 
17 0.20 !:ng/ll . - o. i:!l Imo/l> .~ 

iS o -~" <mii/ i 1 ·~-2•) o ;.-:, <::aiitu ,o;._ 
~l 1).22 !mill l 

- 0.24 !r~iilll 
=~ 1). •tl <moll i 
.2j ·).45 !mg/l l 

:1idoel !-2E! 0.18 !:no ill 
Krav o.~v !r~ii/U 
Verd l av r.r ~~ 1), 41 !r~g/ li 
~rav 1.00 (t.J~/1) 

vURDERING Av UTSLIPPSKONTROLLRESULTAiER 

:lensekrav fcsfc•r. 

i"OC!m~Cill 

Antall :}r",ver: 

Mlddelverdl\l-23): 
Krav: 
Verd 1 av r·r- .:j.: 
i<rav: 

Ti l f-:-eosst 1l t 

Ti l frecsst 1 it 

17."1 
36 T 1i fr~osst1! lt 

r.rav t1l ~1clere QD makslmal ~tltos~onsentras1on er Klart t11freosst1:lt. 
!Jriftsstaoilltetæn-er gOd. Årlig muHere !"enseeffeKt Er cra. 

RenseKrav orgar·i s:' ste ff. 
Krav til Mldlere oo maks1~al utløpsKonsentrasJon er Klart tilfrecsstllit. 
Driftsstabili•eten-er god.Arlig midlere renseeffekt er aKseo•aoeL. 

KoiMI!f!ntar. 
Anlegget nar en s;abi l bra rens1m;. 
Det er reqistrert noen oroblem meo kjemikaliedoser1ngen og prøvetaxerne. 
Hnleooet blir i oer1oder tllftrt store tøenoder fremmeavann shk at artleo~:et lkke 
nar kåoas1tet til å nenandle alt avltosvann.Noe må da leaes urenset i overieo. 
uver loosr:lenoden 1 1S89 er 1m1dlerhll mil'ldre erm tie l ioer!!:. 
Sanerinost1Itak på leoninosnettet roa pr1~r1teres. -
Dr1ften"av anlegget er brå. 

KonKlusJon. 
Rensekravet er Klart tllfreosstillt. 
Det er cppnaoo et goat renseresultat. 
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= iL!\E~:'iHNNEN I a:; TrC...D 
,., rL;OvERNAViiELI ~~GE.,\ 
iiR~IN6Et.SSI.: 

1500 MOSS 

·~avn: SfJi..~ER6F05S 

~'rOsess: S!M.FELL!ttG 

DATO 

ii3Qlld 
3~02!4 
6=(i412 
~S052't .::..:. 
og.:;a•J.2 1:. :; 
OSO&C 

. 6'32115 
5?12!~ 

~lde!el 
Jl)a!<S. 

i'hn. 

.:.s 
b't 
!0 

;j,JC/l! 

Ut 

•l 

=:;;~ 

::ii.F. 
EitR 

fhdael 19&~ 

VUHDEHir~ AV UTSLIPPSKQNTHDLL~ES~iATER 

iota1 fcsfor. im~Jli 

Antall ort~ver: 

LI,~:: 

2'1 

-· 
-l 
:..',) --.!.' 

. •. 
i.:. 
~~ 

.:5 
~a 
11 

TUC 

~=~' 

5l .. i 

200 

KONi~UlLPK6VER 

roe hl"!HCltE!l; 101~ 

·.r·lg/ll 1FiU1 iMg/U 

ut ~t,n !Jt !.:"'n Ut 

~4 li' l -•• Q !), ~* 

-· ~·J. 5 ~.i: i.i, ?C 
..,, .., .. ~ l-~'1 

-~ 
I.,T,~i .. ,:..'ih '.,r, .. ':), 

~ -
':), i o;, 7 :. i'! v.25 
::.. - ~.:. C.:J ;,_~,::.::. 

.t•} .. -l 1.6 •J .. Lt 

·~ r •4 = ~ ... ~ .. tJ.+ -·::. . ' -

:.: . .; ER?. ~.s .:..~! V.'l5 
·~ . 
et."'' E~fi c~. o "' .. .;,':l'J v.l·~ 

ø.s E~R 3.~ 1.14 0.17 

liENttt:FFEHi 

;{Of lOT-P 
'o! 
·K .... , (~l 

ERR ·- c: Ql. ..J 

i!lC(MgC/ll 

Hfttaii o~"over: 

?. 1 ~hddeJveroltl-71: 
irav: l.v itlfreosstt1l~ 

1), 74 

!~l!ldE!iVE!r<ll 11-7): 
r\l"a.'l: ~2.0 7tifl"E!Os5tlilt 

•ter<h av ror l: 
Krav: 

~enseKrav fosfor. 

2.0 iiif~eosset"lt 
'lerol av rrr 7: 
"rav: 

~rav til Iiltcllere oa maksma1 utHbosKonserrtt'aslon er tllfr~ss•1llt. 
Drlftsstablllteten er ora.~idlere arllg renseeffeKt er aKseotaoet. 

RenseKrav oroanlsK stoff. 

14.0 

r\rav tll !Uoiere og maH.suaal utltoskor,sentrasJor. er klart hlfrl!()stillt. 
Dr1ftsstab1l1teten er ora.M1diere ~ril~ rensE!effeKt er oårltgere enn fo~ventE!t. 

l<ommentar. 
Det er reø1srert vanerenaE! pn 1 fiokkulE'rtngen. i<.1eD11kali:edoser1ngen tlør oerfm' 
ootimal1seres. 
HfliE'DDet o!lr 1 oer1oder t•lført store meneder frer•meovar.rr. Dette forårsaker \!Staoll 
Ol"ltf"oo afirtillel"E! l"E!llSlYill.NOe avi~osvar.n oar C<OSfi l dlSSe PE!l"lOdE!r 1Jl"2flSE!-. l 
over ieo-foran ~nsearlieaøet. ·· -
f1itak fol" forbeortna air 11!dnll'rllsnettet r.1a derfor or10r1teres. 
i u synet av anie!!~et ·synes bra. · 

Konklusjon. 
RenseKravet er tilfredssttllt. 
Det er ooonaoo et aKseotaoeit renseresultat. 
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Ut :it 
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".• .. \J ~ 
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•ar._<+': 

·.·. i.!. c:.•it 
t_lt-f :' :.;~~ 

u. O i -··:""1 
t:'{t" 





=·f!...KES~I"'NE.r'4 i ØST:=OLD 
:.tI LJØVERMNDi::.L!Nbi:~ 
D~ONNJMJENS6T.1. 
1~{/U !!!OSS 

i~avn: 

.JA TO ·Ji:1~~F • 0\fERLiJ;:. 

la3io! m3/C!J 

~5-tH lO .:o o 
8:02;.!& C.lii 
~S\IJ\)7 ::-+i \' 

650405 252 u 
aso~v::i :~1 !) 

asu6lq !'30 0 
-:r:vt':: l-li 
6SrJalo ~·3j 

6~0Si2 
~:!Wll -~.:.: 

oSli07 
85120& 

.llldllel .m 
t'laKs. SS3 
:4tn. 147 

fJEi\6 

B0~-7 

11~Qil! 

oJt 

EHR 
~?.R 
t:P.H 

~ildoei lS&S 

inn 

·~c 

~5 
.!S 
i 'l 

1;5 
10i .,. 
:: 
30 

:ei 
:~~~ 

.:•J 
so 

-.·. 
=~ 

187 
c: o 

"i[JC 

(~) 

7U.5 

tler:POil6E 

r<ONTRDLLPHBVER 

re c Tui"OldHe 

~~~~/li 1FiUl 

l!t Irm Ut 

17 .· . .:. 
.?.'l l . . .. e. t 

11 . . ...... 
.:,; i: 
~\) ;l 
~- :,, ~ 
5i -~ 

.!~J 
:=. 

:_A l= 
~~ .:" .. 
!.: 1: . .: 
~4 ~l 

2.7.(1 t:HP. .. ~ 

a:.t•. o 
51.0 -~Q ert .. 61. v 
11.0 Eii.R ~ -.Job 

~SEEFFEKT 

1\QF fOT-P 

(;r:) (~} 

E:lP. il8.3 

iiLFØRSLER OS UTSLIPP 

iiri10 TILHln6EL A~TALL ~E i'iLF8RI!-.6SGfiAD UTSLIPP PR. 
!kg/O) toe.' (-' l' l (KgiOJ 

TOi-P TOT-N TDi-P TOT-N TOT-P TDT-N ilii-~ 

890110 l.~ ~.j!,. 
v'-- bi'.l \i.Ol: 

l aso2oEs 1.3 512 55.3 ~l.v42 
850307 o.a 302 c~ . .... 

...;lJ • .:, (i, i))S 
iiS04u5 1.3 71!6 !2'1.3 O.O:!a 
dS05(1S 1.7 60S li 'l.; 0.05'1 
aso1i14 1./ ~51 110.2 u. 013 
890725 L2: -+?li 81.7 0.051 
·5908Hi -~. J 3i14 ol';.O 0.127 
5S0912 
891011 ~.l 124 2u3.S li. 043 
891107 
.59120& 

lhddel. ;; .... 554 164.1 0.0'1'1 
~ax. 

~ 371'! 6iS.O 0.127 
M1n. !j, 3\1~ ~~1.3 il. oM 

27 

TOT-i- Clt1G-~· i[j'i-r. 

\UQili ir·Jg/ .i lflg/: l 

lrrn Ut ut ! ':~ 

;.~it '•'· ~3 ~;. ~.;~ 

O.l~ . -. .... _ .. '../. ·.~&f 

3.!~ li, C.! v. t~ 'C 
i.~ •),;. •.~, L.'~ 

:.~c: J, iS u,rj3 
6. : {J. ~ ;), \Jl 

8.2~ • r .:::::,t.J': ·:·.:.i .. --· ...~~ .. , tJ, :~ 'J· ::: .. - ·:•.C:·5 !:·. t)'t 
'). :.1:' ~.r .. •:.: 

-·- ...... :.r, ·~,.:a. 

:·.o\ IJ, ~o (•. ';."; 

7.12 v.E'+ C,,!jc) c.r.~ 

:..su 2.{15 v.s: C:~ii 
2 . .:.o •J.d u. ·)1 t:~R 

100 PE 



vURDE~!NG AV KGNTnOLLPR9vcR 

,:osFOR ORGANISK STCFF 

2 
3 
'l 
5 
o 
7 
å 

'tlddel 
~.rav c{i 

l-l ! 

\ll!l'Ol av r.r 
.;rav ;<i:: 

.. 

•). 21 (t1D/lJ 
O. 'tv !miilll 
0.4(1 (r~on > 
v.-+J (rniilll 
(1,58 !taiilil 
iJ "" .. JJ <rna/li 
o.o5 !røåill 
o. 77 IMå!lJ 
,), '?J \raåt l l 
! . .:3 !r.uit i J 
!. iS imålll 
.;:.(iS (~olg/ L l 

lj, i2 II~D/i! 
·.•. cO inaii i 
L, i; \:'llgliJ 
l. 5U 11•1~/ i i 

VUIUlEiUNG AV UTSLI~·P51{0NT~DLLRESUL iAiER 

~enseKrav fosfor. 

'il ifN!~SStl i i: 

l~kl! t1: ir. 

~rav t1l midler@ utleoskonsentas1on er tilfredsstlllt • 

An~;all orlve~: 

::1i dde i ve ra l : 

~.rav: 

vero1 av 11~ 11: 
:/,!'dV c\~! 

.\rav hl llaksimal •JtleosKonsentråsjon er ikke tilfredstlllt.OriftsstaDlilteter, E:r 
lKKI! txlfredsstlllende.Arli~ ~idlere renseeffekt er akseptabel. 

RenseKrav organisK stoff. 
J(rav til midlere oo maKsimal utboskOYISer~traswn er ikke tllfret!sstlllt. 
:ll"lftsstaoliite"lm"er IKKe tlltr easstlllenoe •• ~id lere arlio rerrSe!!ffeKt er c~rliuere 
enn forventet. - · 

r<cwer,tar. 
t-et er reo1srert var1erenc1e s.lalllbler,aael" 1 luft.ebassenaet.noe sc11 er r.eoanvt for 
aen btoioii1ske renstnaen. Lecmr,osr.ettet tar 1 oel"looer 1nn store me~ooe .. 
fl'eMIIleØVaJin.roroedrlnD av 1eOTllrliiSnt!ttet 111a derfor Drlorneres. 
Ttlsynet av anieQget g~ t1lfredssttllenoe. 

Korud us1on. 
~ensekråvet er lKke ttlfredssttiit. 
Det er Ikke oopl'lådo et ttlfl"e!!ssttllenoe renseresuita,, 
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,.:·{!...rit:~MA~NEN l aSTFiJ!..ii 
'i i UtivEiiNAVDC:L i ~~GtJ'I 
DHDNNIN6ENS6il 

15(10 ,'!OSS 

Navm SKI viKA 

Prosess: SIM.FELLI~G 

UT5~iPPSKONTRO~ 1~59 

Eier:!iGRGE 

Pe. t 11Im: 

Dl-liD vAhNF. OVERLØP ~OF-7 

KONT!iOLLPiUlVER 

iOC TCT-~ 

lr~3/dJ !/113/0) \m~/ l} \f;lqlli lFTUl ~mg iil 

8SiJllO 
agu2oo 
ago4o~ 
8S06lli 
630725 
SSo912 
b~l107 
e'312!.io 

Middel 
Maks. 
M1n. 

ERR 
EF.R 
EHR 

M1ddel 

l.Jt 

i) 

•) 

o 
v 
o 
r.i 
o 
i,) 

(l ERR 
(i ERR 
(l E!m 

lSSS 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTHOLLRESULTATE~ 

Total fosfor!gg/11 

Antall o~ver: 

~1CdeH1-7i: 
J<rav: 
verd1 av nr 7: 

1.16 
1. O Ikke tiifr. 

1.49 

inn 

124 ,,... 
·=~ 
1.:.2 
iiJc 
211 
152 
ilfl 
'~d 

141 
217 

SB 

TOC 

(~} 

8(1.2 

Ut l !'Ir. 

~.:; 
:·': .__ 
41) 

25 
21 
.::S 
20 ... 
~~ 

27.'3 ERR 
'Ill. O EnR 
20.0 ERR 

RENSEEFFE.'<T 

KGF TOT-P 

(l!.) \1-J 

ERR 90.7 

iOC !mg C/ll 

Antall or'llver: 

i41Cldelil-7l; 
Krav; 
verd l av nr 7: 

Ut inn 

,- -
... .:.. j 13. g 

15 l-i.l 
·~ "" 13.'1 
2\~ a . ., 

1&. 5 13.5El 
·!of 1~. ' 

1:-.3 13.-i 
3J. .i,,}.~ 

24.7 13.16 
'ti!. U l'+. 7u 
13.3 S.BO 

22.D IKKe t1ifr. 
30.0 

Ut 

l. 2 
L•:•El 
1.4 

:.. ,(lS 
0.75 
i.~; . :; 

>. '-

i. 'J 

j.2(: 
1.60 
lJ.75 

Krav: 2.0 Tiifreosst1llt. Krav: 40. tl T1Hreosst11lt. 

Rensekrav fosfor. 
Krav t1l midlere utløoskonsentras1on er nær ooofvllt.Krav hl maksmal 
utløoskonsentrasjon er til freassti 11 t. · 
Driftsstabiliteten synes akseptabel.lrllg midlere renseeffekt er akseotaoel. 

RenseKrav oroanisk stoff. 
Krav hl m10iere utløllSkonsentrasJOTI er 1kke hlfredsshllt. 
Kl"av hl rtJaksimal utl0osKonset1tras)on er hlfreclsstillt. 
Arlig midlere renseeffekt er aKseotabel. 

Kolltlumtar. 
Renseresultatene synes bedre enn tidligere Ar. Tilsynet av anle!!get er tlifredssniler,tle. 
ilenseanlegget tilfredsstil ler im1dlertld ikke dagens krav mhp. rens1ng av avl'llosvanr,, 

KonklusJon. 
Rensekravet er 1kke tilfredsstilit. 
Det er ikKe oppnadd et tilfredsstillende renseresultat. 

OiiTQ-;:. TOi-"' 

i.Jt i!':l'r 

, ; . ~.'.:. 
i) , ·J2 

~ .•. •.: j 

'/ r •:·~ 

0.17 
v. 70 
U.lli 

::ili1 
i~F. 
~Ril 
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O:YL!\ESI11RiltNEN l BSTFOLD 
M IL10VERNAVDELHiGEN 
DRONNINGENS 5T. l 
1500 1'1055 

Havn: MYSEN 

Prosess:SEKUND[RFELLING 

DRTO VRNNF. OVERLB~ EOr-7 

\!d3/dl il33/tlJ (rnP,ill 

Ut Irm 

850118 3054 li !52 
8SO.:!lit 27~5 i-;-; w-

asu.H5 ii45 105 
il9IJ<tli '1270 V oo 
89(152:4 1559 o 157 
890h02 42~ .... o :,s 
aS\)822 2223 (l 12j 
.990920 2015 l3c 
liS1017 645 ·~ c~ 
89i l ~5 12Q! 15.: 
iiS1212 1~-

.. J.j 

Mlddel 2&31 o ERR 114 
!'laks. 4745 o ERR 173 
!'l irr. 645 o EiiR :5"3 

roe 
!:tl 

Middel 1'589 60.4 

UTEL!PPSKONTRDLL 1SB9 

Eler: EIDSBERG 

Pe. til l. s:.oo Pe. t1iKr1: 4'300 

KONTROLLPRBVER 

TIJC T !lrtn [Jl tet TGi~ 

i11giU iFiUJ l:.Jg/1) 

!Jt inn elt Inn ut 

15 -'1.2 3 i). 11 
l~ 
.f .~:~~8 = .. l -·l ~U i 
i3 5 .. 4 2 .. 0d o. !l 
l•J . ... 2 '.,.t,('? 
2>t 2,4 5.64 o. 'lo 
13 o.l 2.5 u.vS 
50 il ~. 7 : ~ 1 

·=~ '1.5 :;.: $.t .V: 
'37 h.'.2 . - ,j,;;E, -·. 
Ji 17.5 6,5 0.~5 .. ,.. 

tl.~ d.il 11.5 \) .58 

22 EIIR 15.0 5.5S 0.32 
50 ERR 71. o 11.50 1.10 
7 EHR -+.2 2.50 0.09 

RENSEEFFEKT 

KOF TOT-P BOF 

(,:) (:!J i :L l 

ERR '34.4 ' 73.~ 

TILFBRSLER OS UTSLIPP 

DATO 

l 890118 
890214 
8'30315 
8'30411 
850524 
ssoeæ 
890822 
890920 
891017 
891115 
891212 

~ldtlei. 
~aks. 
Mlrt. 

TILFBRSEL 
(kg/dl 

TOT-fl 

3.2 
15. '3 
12.7 
17.9 
a.a 

10.7 
12.7 
11.9 
3.9 

10.3 

11.4 
17. s 
3-.9 

TOT--N 

52.4 
82.2 
71.2 
73.0 
44.U 
64.4 
&9.~ 
45.3 
31. o 
52.5 

58.5 
70.0 
31.0 

ANTAlL PE 
(Del 

TOT-P 

45% 
796& 
5358 
aso1 
~3S6 
C""''"-.J~::J;) 

633ii 
sg"" 
1967 
5164 

5706 
"Cl~~ a.bl 
1%7 

TOT-N 

4366 
tia4B 
593! 
6085 
3664 
5J65 
5780 
377c 
2560 
'+384 

4878 
5832 
25BO 

TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 
(~) 

TOT-P 

93.8 
162.5 
129.6 
183.0 
59. 7 

109.5 
129.3 
1.21.3 
40.1 

105.4 

116.4 
183.0 
40. 1 

!k~/d) 

TOT-N TOT~ 

89.1 0.007 
13s.a O.OltJ 
121.0 0.01! 
12it.;!. u.ovs 
74.8 (1,015 

lOS.5 0.006 
118.0 0.050 
77.1 0.004 
52. 7 0.003 
89.5 0.011 

59.6 0.013 
!3'3.8 o.o:o 
::2.7 o. 003 

100 PE 

30 

ORm-;. TOT- f•l 

1!.11;!/ iJ \!'IDiil 

Ut rr.~ 

v.vl " . .:. {,. 
;,7. )! ::.'l 
~ .. ~. t•t '" 1.: 
u. •":l i i.~ 
0.02 .::.::ht: 
~J. •)l .!5 
t..l ~ ~): 31..:. 
~; • '.:C -- ---· ... v. Jl .. ,.; 
•J. (Jl 43.S 
tl, l"i Sl. 6 

1).03 c:S.U 
0.17 5i .. b 
0.01 l5.•J 



VURDERING AV KONTROLLPRBVER 

FOSFOR 

PRBVE NR 
1 
·) ... 
3 
'+ 
5 
E. 
i 
5 
'; 

10 
il 
12 

Mladei 1-11 
1\t•av Kl 
Vertll av nr 11 
t<rav KC! 

!moll l 
o. os !moll l 
0.0'3 <mallJ 
0.09 <miilll 
0.11 (mg Ill 
O.ll Imo/l> 
0.17 (mg/l) 
0.22 !røa/l> 
0.45 (må Ill 
O.tt() llllg/1) 
0.58 {!llo/ll 
l.W (!19/il 

----
0.24 !mo/U 
o. :(l !rnum 
0.5& llllå/ll 
1.00 (røijlll 

VURDER ING AV UTSUPPSKONTitOLLRE5Ul TATEr< 

Rensekrav fosfor. 

iOC<m!!Cill 

Antall orøver: 

Mlddelverdill-101: 
Krav: 
Verdi av r1r 10: 
Krav: 

Ti i fred sstl it 

Ti l freo sstll t 

Krav til midlere og raaks1mal utl.,~sKorJsentrasjon er klart tilfredsstillt. 
Dr1ftsstabiliteten og Arlig midlere renseeffeKt er goo. 

Rensekrav or :Jam sk stoff. . 
Krav til m1aiere og maksimal ut løpskcnsentrasJon er klart tilfredsst1llt. 
Arilg midlere renseeffekt er god. Driftsstabillteten er akseptacei. 

KOII!IIIentaJ". 

11 

19.2 
30 T1ifredss 
37 
'5(1 

Utslippskontrollorever 1ndikerer en noe forbedret rens1ng i forhold t1i t1dl1~ere. 

KonklusJon. 
Rensekravet er klart tilfredsstillt. 
Det er oppnådd et gOdt renseresultat. 
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FYLKE~~~ I ØSTFOLD 
M!LJ9VERNA~uELINGEN 
DRONNINGENS GT. i 

1500 MOSS 

Navn: FOA 

Prosess:PR!M~RFELLIN6 

DA iD VAN~. OVE~LeP EOF-7 

(r~/dl (~/dl \:.1gill 

'Jt 

l't!dOel ::.,= -:t .. ERR 
:·laks. ERR EiiR 
11in. E:tR E~R 

Middel 1C:~9 

! :~n 

ERR 
E::iR 
ERR 

TCC 
():) 

ERR 

UTSLIPPSKONTROLL 1985 

Pe.till: 120000 

KCNTitOLLPRBIJER 

TGC 

(roy/l) 

Ut 

ERR 
ErtR 
ERR 

iiENSEE::FE.;.:i 

Ir:rt 

ERR 
EHR 
ERR 

<FTIJl 

KOF TOT-;:> 
():) (l{) 

ERR ERR 

Pe. t1lkn: 5~(100 

TOT-P 

<mg/il 

i.Jt !rm 

ERR ERR E~R 
Ei\R ERR EI\R 
~~R :::-: ERR E~R 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 
1 TiLFBilSa ANTALL ;:·:: TiLFBRINS56RHD UTELI~·P PR. 100 ~·E 

DRTO (kq/ol 1oe1 (,:l tt<g/ol 

lOT-P TOT-N TOT-P TDT-N TOT-P TOT-~ TOT-P 

o. o o. o \l o 0.(1 o. o 0.000 
o. o (l. O o o (),(l (1.0 0.000 
o. o o. o o o o. o 0.0 0.000 
o. o (),(l (J o o. o o. o 0.000 
o. o o. o o o o. o o. o 0. 000 
o. o o. o o o (1. (l o. o 0.000 
o. o o. o o (l o. o o. o 0.000 
(1.0 o. o o o o. o o. o 0.000 

o. o o. o o o o. o 0.0 0.000 
0.(1 0.0 o o o. o o. o 0.000 
o. o o.c o (j o. o o. o o. 000 

!'lid del o. o o. o o. o o. o (1.0 o. o 0.00 
Maks. o. o o. o (1. o o. o o. o O. O 0.00 
Min. (1.0 o. o o. o o. o o. o o. o 0.00 
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mno-,.· roT -N 

ut 

ERR E~R 
~Rrt -o-t. .. ~ 

ERR ERR 



VURuE~iNG AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

~~6VE NR 
l i roa/l l 
.:. (!11Q/l) 

" <moll> 
~ \r!oli> 
r:: !m~/1) .., 
j !rna/U - i:øiilll l 

o (raå/il 
~ 

, - ... ' \:nD/l, 
:~, (r.Jglll 
!! tiiD/l) 
..... ' lrJg/l> 

r.tiddei. Hl ERR (!Ilo/U 
l<rav Kl 0.50 \lllå/ll 
Vero1 av nr 11 lmiilll 
Krav i<2 l. 00 (mg/l) 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTnOLLRESULTATER 

Ko1111entar. 

TCCtlllgC/ll 

Antall prøver: 

;110delvel'di U-ll): 
:'.rav: 
veroi av !'Ir 1!: 
~rav: 

Anleanet ble startet opa hesten 1989, 
Det er ikke sendt inn nOen kontroilnr0ve~.Renseanlegget har vært i en 
oppstart1ngs/innkjoringsfase i 1~85. 
EgerålorMollfll.\hm~er og innsendte kontrollp,..ver i 1990 indikerer imiålertio 
åt rensekravet tilfreosstilles. 
~iljevernavøelingen vil 1kke trekke r~n endelig konklusJOn om renseresultatet 
da c;nlegget har vært i en opDStartingsfase og kontrollorover ikke er ser,øt mr,, 
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FYLKESMANNEN l ØSTFOLD 
~ILJBVEF~AVDELIN6EN 
DiiDNNINGENS ST. l 
!5•)0 MOSS 

Navr.: KOHNSJB 

UTSLIPPSKONTROLL l~BS 

Eier: HALDEN 

Prosess: BIGROTOR/M.FELLlNG Pe.till. 300 

~ATO 

890117 
6'.:0314 
å90412 
&50523 
890621 
SS081~ 
Es90B23 

' 5S091S 
591018 
591114 

Middel 
Maks. 
Nin. 

VANNF. OVERLBP 

{LJ3/d) <m31al 

3i 
~-ul.. 

3lf 
3~ 
36 
38 

47 
5S 

42 ERR 
5'3 E~R 
34 ERR 

:4iddel 19&3 

KONTROLLPRBVER 

SGF-7 TCC Tm•bid i tet; 

iT•lg/l} (r~glll 1Fi1ll 

Ut Imc Ut Inn !.Jt 

Si !~ l. 5 
7'1 .;4 · . . 

s:::. .... 

be 12 
citJ i3 ••• , . ... 
O 'l te -· 73 12 •. 

.:.. 
-~s 47 7. 
6C !2 ·. .:.. 
lt5 1' ! '7 .. 

ERR 71 20.9 ERR .... 
E?.R ss 6ii.O ERR 7. 
ERR -45 11. o ERR L 

RENSEEFFEJ<T 

TOC KDF TOT-P 

()0 (r.l (lt) 

70.6 ERR ':2.7 

TiLFBRSLER OG UTSLIPP 

Pe. tilkn: 

TOT-~· 

iT·l~/1} 

l!':l'J Ut 

5.2 (l l 

s ... (!,~ 

~.:~ ·; . -.:;. 
" 
~ 

•i. i3 
:;,(18 (1, l:.T 
4.75 O.l~ 
:. :· (l. tlf 

6 iJ. e:l 
:i . .: o. :.a 
'1.7 •). :i 

5. 72 0.42 
?.tt(J O • .S3 
4.70 i). !O 

DATO TILFBRSEL AtHALL PE iiLFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. tl.!O PE 
(kg/al toe) i~) !kg/al 

TOT-P TOT-N TOi-P iOT-N TOT-P iOT-N TOT-P 

690117 0.2 1.5 77 1':)•;) ...... 3d.5 61.1 0.002 
850314 0.5 0.9 1':6 78 '37.5 39.0 o.oos 
BS0412 0.2 7& 38.1 0.005 
890523 o~· ... 1.1 75 55 38.8 47.6 0.007 
890621 0.2 o ':i 

'"" n 1S 36.6 9.S 0.003 
890815 0.2 73 36 • .3 0.003 
890023 
890919 0.3 1. 9 21J 155 10.0 n.s 0.020 
891018 0.3 2.6 123 218 61.4 105.2 0.017 
891114 
'300117 
~·J03 14 

l'lu:del. 0.3 1.'1 89 115 44.7 57.3 0.0(13 
Maks 0.5 e.6 1:.::. 218 97.8 !09.2 t).020 
Mi re. 0.2 0.2 20 19 10.0 9.5 0.002 
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IJRTD-i=· TOi-N 

!no./ l: ing/l} 

Ut ir:r' 

:;,.vl :r: , -··o 
{i.t7 .... 
(1, 0&t .:~.:, 

(t,•)? ,::,,::,) 

"-'• ~:o c";. 
·}.•J2 
• · r v. lj :.o.* 
·J ... ;:, ":~ ; ... ~,..; 

(i,l5 ofof,'l 
•). ·)l ·c . 

.:.~,!::) 

0. 12 j~ : 
-~· \J 

!) ... :; ~.'+ 
•).~1 5 . .3 



VURDERINS AV KGNT~OLLPRBv~R 

FOSFOR TOC(mgC/ll 

Antall or~ver: 
PitGVE NR 

l !mg/U ~iddelverdi(l-9): 
J (llg/ll Krav: .. 
w 0.10 (r.Jglll veri11 av nr S: 
'l 0.18 !mg/l l Kl'av: -. O.lS <~a/l} 
E. o. 30 (raiilli 
7 CJ.3Z < r~iilll 
6 1). 43 <raåm 
- 0.5(1 !r~iin> 

10 1).58 <~1oll> 
11 0.74 !moll l 
12 0.53 (r.:Jq/1) ----

l'11ddel L-S 0.37 (moll l 
Krav Kl o.:<l haiilll Tilfredsstilt 
Veroi av nr S 0.74 !mg/U 
Krav K2 1. 00 (rag/ll iilfredsstillt 

vURDERING AV UTSI..IPPE:-<OHTiiOU.RESU..TATER 

Rensekrav fosfor • 
.<rav til miclere oq ~aksu1al utløpskonsentras jon er tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er aKseptabel. ArllQ ~idlere renseeffeKt er bra. 

Rensekrav c•rqamsK stoff. 
Krav til l;lidler e utl~pskonsentrasJon er ikke hlfredsstillt. (nzr oppfyllt.J 
P\rav til maitsuøal uthoskc.nsentrås ;orr er ikke tilfredssti 11 t . 
Driftsstabiliteten er 1kke aKseotabel.Arliu 111dlere renseeffekt er d3rliaere 
enn forventet. · - -

KoiiiiiiE!ntar. 

H.l 

:6 
1~ 

"'' ~5 

ftensekravet til organisk stoff er ikke tilfredsstlllt pga at 2 av Kom;rcJlortvene 
nadae n0ve veroie~.ue øvr1oe Kontrol!or3ver ~ar v1st lave stabi le utl~osver~1er 
a'l organi si< stoff. • · 
Arsak t1 l noe d~rlig driftsstabilitet p~ biolog1sk trinn mA kartlegges. 
Driften av anlegget er bra. 

Konklusjon. 
Rensekravet er 1kke tilfredsstiilt. 
Det er ikke oppn~dd et tilfredsstillende renseresultat. 
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~LKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTRCLL 1988 
MILJBVERNRVDELINGE~ 
DRONNINGENS GT.! 
1~00 l'loss 

Navn: REM~ENDALEN Eier: HALDEN 

Prosess: PRIM.FELLING 2-WOO+I Pe. tilkn: 20140 

KONTROLLPRØVER 

DAiO VANNF. OVERLBP BOF-7 TOC Turlliditet TDT~ ORTO-P iOi-!11 

i~/dl (:.~3/d) (mg/ll l:ng/l) CFTUl hllg/ll il'lglli !mg/lJ 

Ut Irm Ut irm. Ut lr1n Ut Ut l rm 

8S011l lfJ715 o oJ lb 7.c ~.o l), i& (1, (l l 17.7 
89tjli7 17C.&a o 21 11 7.3 !.9~ i). i'+ ·J. 01 i C..·; 
890207 16443 o 42 8.4 4 2 .. 6 0.0& o. (i l 12.9 
890215 20918 lo! 31 11 ·;,;; ·:.· 'J (1.15 0.01 10.5 ....... 
&90309 1~429 o 28 12 7.3 1.52 0.15 (1. 01 1~1 . 5 
890314 Z3()4jB 98 1U 1'1.3 l.s o. 12 tl.Ol l' u c. 

l 690fl(l4 13080 o 50 l 'l &.4 3.4 O. i'! l).i)l 17. ~ 
8'30411 22663 o 13 14 lt.5 o.a 0.12 o.v15 ;·.s 
BSOS09 11749 o 31 lb 6.1 2.7 0.11 0.02 21.6 
890523 12130 o 40 15 5.1 2~tSb 0.12 o. æ 17.7 
890613 9600 o 48 22 4.4 4.3 0.16 0.01 ljj 

890621 8286 o 59 22 6 3 0.13 0.03 15.ti 
890726 ti329 o 70 lB 5.2 4.72 0.13 0.03 21.6 
8'30801 20330 o æ 7.9 4.2 0.22 O.l 0.01 B • .; 
890815 11686 o 38 15 3.4 2.34 O.l 0.024 15 
890823 9201 o "'' 26 4.9 3.3 0.2 o. æ 22.2 .;b 

890913 o 105 47 4.3 3.6 0.16 0.02 23.8 
890919 7426 o 59 16 2.7 3.6 0.15 0.02 21 
891010 11346 o 38 15 3 3.3 0.12 0.01 19.2 
891018 13048 o 38 15 3 2.4 0.13 0.01 17.4 
890811 16527 o 28 14 11.9 2.2 0.17 0.01 16.2 
891114 18110 o 36 LJ 7.5 2.2 0.17 0.01 i3.5 
891205 9956 o 38 19 4.9 3.2 0.0'3 0.04 21 
891213 9579 "· o 50 19 s. 7 4 0.4 o. æ 23.-4 

Middel 14066 1 46.5 16.6 ERR ti.3 2. 7 0.15 0.02 16.5 
Maks. 23098 14 105 47 ERR 14.3 4.7 0.40 0.04 -23.8 
Min. 6329 o 19 8 ERR 2. 7 0.2 0.06 0.01 7.5 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~) (i) !='l 

Jllidelel 1988 04.3 ERR 94.6 
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TILFBRSLER OS UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL ANTAU PE TILFBRIN6SSAAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (')C) !kq/dl 

lOT-P TOT-N TOT...P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

890111 41.2 2f.0.5 20607 21711 102.3 107. 8 0.013 
890117 33.5 222.8 16750 18563 83.2 '32.2 0.012 
890207 42.8 212. 1 21376 17676 106.1 87.8 0.005 
890215 40.1 219.8 23025 18316 114.3 90.9 0.01& 
890308 29.5 204.0 14766 17000 73.3 84.4 0.015 
890314 43.'3 277.2 21943 23098 109.0 114. 7 0.(114 
890'104 44.5 227. & 22236 18966 llO.If 94.2 0.00'3 
690411 18.1 170.0 '3065 14164 45.0 70.3 0.014 
890509 31.7 253.8 15861 211-48 78.8 105.0 0.006 
890523 34.7 214. 7 17346 17892 86.1 as. a 0.007 
8'30613 41.3 172.8 20640 14400 102.5 71.5 0.008 
894)621 24.9 12:9.3 12429 10772 61.7 53.5 o.oos 
890726 29.9 126. 7 14936 11392 74. 2. :-6. Ei 0.004 
SS0801 4.5 170.8 2236 14231 11.1 70. 7 0.010 
890815 27.3 175.3 13673 l4b08 6i.'; 72.5 O.OOo 
890823 30.4 204.3 15182 17022 75.4 84.5 0.009 
890913 
890919 26.7 155.9 13367 12.~% G&.4 &4.5 0.006 
891010 37.4 211.8 18721 1815'+ 93.0 90.1 0.007 

Middel. 32.7 201.4 1~ 16784 81.1 83.3 0.009 
Maks. 46.1 277.2 23025 230'38 11'+. 3 114.7 0.016 
Min. 4.5 129.3 2236 10772 11.1 53.5 0.004 



VURDERING RV KDNT~OLLPRBVER 

FOSFOR TOC!mgC/1) 

Antall prDver: 24 
PRØVE NR 

l 0.06 Imo/li Middelverdit1-23l : 15.3 
2 0.09 (mg/ll Krav: 30 Til freosst illt. 
3 0.10 !ma/1 l Verdi av nr 23: ~r 

o... Il 

4 0.10 tmiim Krav: 50 T1lfredsst1 l it 
5 0.11 !mg/l! 
6 0.12 l mg Ill 
7 0.12 hag/li 
s 0.12 !moll l 
9 1).12 l:niill) 

10 0.13 (rngll> 
11 0.13 !mg/Il 
12 0.13 !malll 
13 0.14 (mg/l! 
14 0.14 !mg/l! 
15 0.15 (Ill~/ l) 
l& 0.15 ll'llg/ll 
17 0.16 l mg/l! 
ta 0.16 !mg/I> 
19 0.16 llllg/ll 
EO 0.17 !mg/I> 
21 0.17 !røg/ll 
æ 0.16 !mg/l l 
23 0.20 !mg/Il 
24 0.40 !mg/ll 

Middel 1-11 O. !It lrag/11 
Krav Kl 0.50 !mg/l! Tilfredsstilt 
Verdi av nr 11 0.20 (mgll! 
Krav K2 1.00 !mg/l) Til fl"'!dssti l t 

\o1JRDERINS AV UTSLIPPSKONTROllRESULTATER 

Rensekrav fosfor. 
Krav til m1dlere og maksimal utlepskonsentras]on er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er god.Arlig mtdiere renseeffekt er bra. 

Rensekl"av orgarsisl< stoff. 
Krav til miellere og maksimal utl0oskonsentras.Jon er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er god.Arlig midlere renseeffekt er akseptabel. 

Ko111111entar. 
AnleQget har en stabil 09 god rensir,g. 
Periodevis er den hydraulisKe belastningen pl anlegget hey. 
Dette skyldes at avløpsnettet tar i~n store ~engder reg~vann/overvann. 
Tiltak pa avl•psnettet SOll reduserer den hyorauliske belastningen på renseanlegget 
og bedrer virkningsgraden pA ledningsnettet ber iverksettes. 
Det er ren1srert at industrip~slipo til kommunalt nett har skaot kortvar1oe 
driftsoro6lemer.Det er derfor viktig, A ha oversikt og kontroll over slike-pAshol!. 
Driften av anlegget er bra. 

Konklusjon. 
Rensekravet er klart tilfredsstillt. 
Det er oppnådd et godt renseresultat. 
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FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTRDLL 196S 
MILJ~ERNAVDELINGEN 
DROhNINSENS 6T.1 

1500 MOSS 

Navn: BSTERBO Eier: ØSTFIU) FYLKE5KOMMUNE 

Prosess: ETIERFELLIN6 Pe. tillat 600 Pe. tilkn: 300 

KONTROLLPRØVER 

DATO IJRNNF. OVERLØP BOF-7 TOC Tur!liditet TOT-P OHTo-;:. TO i-l~ 

lna3/dl 1m3/dl {mg/ll (JGg/ll !mg/l l lmg/ll lmg/11 lfllgil J 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn lJt Ut irm 

890117 l'a4 u 24 5.5 1.4 1),7 0.03 0.01 ,. , 
890215 l.47 o 28 & ·:. 1.3 L4b u. os u. iji 7.& ... 
BS03H 375 o 32 6 ~ ;, 1.1 u.Q7 0.01 7.o ~ .... 
8501t12 31~ o 22 '3.5 2 l. it o. os O.•ji i.~ 

890530 139 l) J7 11 2 2.26 0.2 0.01 1.: 
890621 135 (} 73 li.B 2.2 l.S 0.13 l), l); ·:.o 
890801 365 o 27 4.13 l. l 1.2 \l. uS (1,(17 o.c. 
890823 147 o 21 7.2 1.a l 0.14 U.v'l ·:.3 
BS091'3 143 o 2& lO o.a 1.7 u. o& 1..1.01 Jv • .: 
891018 16!i i) 34 fl.6 l. 4 2 o.1a u.01 11. 1 
891114 198 o 33 7.?.. 3.4 1.2 0.21 0.1)2 ·; 
891213 H9 u 33 8.4 2.9 l. '3 0.\10 v.01 li. 'l 

Middel 214 o ERR 33 7.4 ERR 2.0 1.48 0.11 0.02 9.6 
ftlaks. 375 o ERR 73 11.0 ERR 3.4 2.25 0.21 0.07 14.'1 
Min. 135 o ERR 21 4.6 ERR 0.8 0.70 0.03 0.01 6.6 

REHSEEFFEI<T 

roe KDF lOT-P 

(~) (~} (~) 

/lliddel 1989 77.2 ERR 92.5 

TilFBRSLER 00 UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL ANTALl PE TILFBRINSSGAAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl løe l (:t) (kg/d) 

lOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

l 850117 0.1 1.9 68 160 22.6 53.4 0.002 
890215 0.4 1.9 180 161 60.1 53.5 0.007 
890314 o ... z.s 206 244 68.8 iH.2 o.oos 
890412 0.4 e.3 219 188 73.0 62.6 0.009 
890530 0.3 1.7 15i 139 52.4 -46.3 0.009 
890621 0.2 1.3 122 108 40.5 36.0 0.006 
890801 0.4 2.4 219 201 73.0 Ei6.9 0.011 
890823 O.l 1.4 74 114 24.5 38.0 0.007 
890919 0.2 l.S 122 122 40.5 40.5 0.003 
891018 0.3 1.8 166 154 55.3 51.2 0.009 
8'3111't 0.2 1.8 119 149 39.6 49.5 0.014 
891213 0.3 2.1 142 179 47.2 59.6 0.003 

Middel. 0.3 1. 9 149 160 49.8 53.2 0.007 
Maks. 0.4 2.9 219 244 73.0 81.2 (1.014 
li! in. O.l l. 3 68 108 22.6 36.0 0.002 



VURDERINS AV KONTROLLPRBVER 

FOSFOR OnSANISK STOFF 

PRBVE NR BOF-7 
1 0.03 (rog/1> 
2 0,06 (lllg/1) Ant all prever: 
3 0.06 (ma/1} 
It 0.07 (rn~/ll Jll i dde l vercll : 
5 0.00 llilg/11 
ti o. os !mg/ll Krav: 
1 0.09 lrao/ll 
8 0.13 (Mg/l) 
9 0.14 lmglll 

10 0.16 (r~~a/ll 
11 0.20 huiilll roe <~gllJ 
12 0.21 !mg/ll 

Amall Drever: 
l'liddel 1-11 0.10 !malll 
Krav Kl 0.50 (MD/ll T1lfreasst1lt 14lodelverth: 11-11) 
Verd i av nr 11 0.20 (røa/l! Krav i<l: 
i<rav K2 1.00 (mg/l) Ti l freossti l t Vero1 av nr ll; 

Krav K2j 

VURDERINS AV lJTSLIPPSKONTROI...lRESlR..TATER 

Rensekrav fosfor. 
i{rav til midlere og maksimal uthoskonsentrasjon er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er meget god. Arlig midlere renseeffekt er akseptabel. 

Rensekrav organisk stoff. 
Krav til rn1dlere og maksimal utl0oskonsentrasJon er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er meget god. Arlig midlere renseeffekt er noe dArligere 
enn øan ~n forvente. 

K011111entar. 
Det er ennå visse problemer med 3 ha en stabil slammengde i det biologiske 
rensetrinn.Det blir imidlertid arbeidet med a rette o~ dette. 
Renseanlegget synes forevrig a fungere stabilt og godt. Drift og tilsyn av aniegget 
er bra. 

r<onklusjon. 
Rensekravet er klart t1lfredsstillt. 
Det er oppnådd er godt renseresultat. 
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FYLKES~NNEN I ØSiFOLD 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. l 

1500 JIIOSS 

Navn: ELVESTAD 

UTSliPPSKONTROLL 1989 

Prosess: SIMUlTANF. 

Eier:HOBBL 

120 Pe. tilkn: 

DATO VhNNF. OVERLØP SOF-7 

tra3/dl !m3/dl !mg/l l 

Ut 

ØS0117 
&90215 
8S0412 
890523 
890712 
890823 o 
891018 
891213 

i'lidoel ERR ERR 
MaKs. ERR o EHR 
Pl in. ERR o ERR 

Phddel l%S 

VURDERING AV UTCJLIPPSKONTROLLRESULTRTER 

Total fosfor (Mg/ll 

i:.tall prøver: 

~iddelverdi!l-71: 

a. u 

0.15 

Inn 

86 
18 
15 
.3" .:: 
43 
2.1 
51 

5.9 

35 
il6 
6 

TOC 

(:t) 

70.3 

KONTROLLPRØVER 

TOC Turbiditet 

!mgll l !FiUl 

Ut Inn 

8.5 
o 

5.5 
1'3 
15 
11 

ti.S 
o. o 

10.3 ERR 
19.0 ERR 
5.5 ERR 

RENSEEFFEKT 

KOF TOT-P 

(;(} (~) 

t:RR 94.0 

TOC!r.tgC/11 

Antall orever: 

Pliddelverdi(l-71: 

Ut 

~2 
20 

5.6 
12 

4. 7 
5.3 
5. 3 
l .:. 

9.6 
22.0 
1.5 

B.u 

S. l 

TOT-P 

(r.lg/ll 

Inn Ut 

9.& 0.23 
1.04 0.22 
o.a O.l 
2.9 o.2o 
2.8 0.15 
l . it 0.08 

3 O.l 
O.l; 0.17 

2.72 0.16 
9.b0 o.a; 
0.19 0.08 

Krav: 
Verdi av nr 7: 

0.50 Tilfredsstillt. 
0.23 

Krav: 
Verdi av nr 7: 

15.0 Tilfredsst1llt 
15.0 

Krav: 1.00 Tilfredsst1llt. Krav: 25.0 Tilfredsstillt. 

Rensekrav fosfor. 
Krav t1l midlere og maksimal utlepskonsentrasjon er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabilitet 09 årlig midlere renseeffekt er akse~abel. 

Rensekrav oroanisk stoff. 
Krav til rml!ere og maksimal utlDpskonsentraSJOn er tilfredsstillt. 
Arlig midlere renseeffekt er dårligere enn forventet. 

KOMmentar. 
Rensingen på anlegget synes bedre enn de fore~~ende 3r. 
Det er svært varierende tilftrsel til anleooet og i cer ioder blir anleoget 
til ftrt store ll!!ngper fremmedvann.'Ledningsnettet ma derfor forbedres. -
Irmiøosoumoen har v1rt ute av dritt en periOde. 
Det biolog1ske rensetrinn i anlegget er ute av funksjon. 
Renseanlegget har behov for en full stendig rehabiliter1ng/moderniser1ng. 
Pålegg er gitt om dette fra fylkesmannen. 

Konklusjon. 
Rensekravet er tilfredsstillt. 

41 

OR TG-P TOT-N 

iLlg/ }) !mo/ U 

Ut {r.rc 

0.02 
0.02 
0.05 
0.04 
(1.02 
0.01 
O. (il 
•). ve 

(1. 03 ER P. 
o.oa EF.R 
0.01 ERR 
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FYLKES!WtØ I BSiFOLD UTSUPPSKOHTRtll 1989 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINSENS GT.1 

1500 1(}55 

Navn: RIN6VOLL Eier:HOBØL 

Prosess: ETTERFELLINS Pe. tillatt: 800 Pe. tilkn: 450 

KDNTROLLPRBVER 

DATO V~F. OVERLØP EOF-7 TOC Turbiditet TOT-P ORT O-P TOT-t; 

(1113/dl 1!13/d) (røg/ll (IIQ/1) !FTUl lm!!lll (~/}) (fii!!/H 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

890117 287 o 57 11 1. 6 5.2 0.09 0.01 e.a.s 
8S0215 387 o 100 9.9 3.4 5 O.lC. 0.02 30.3 
890314 867 o 117 8.6 5.6 3.46 0.11 0.01 """ ;, 1 ~ .... 
890-\12 6S7 o f:.O 7.5 4. 7 1.4 o.v4 o.oc. 17. 1 
890523 97 o 267 15 5.9 10.6 0. 28 o. os '1'3.2 
850621 iOi o 230 13 11.00 0.22 0.05 '11).2 
aso112 66 o 183 19 l 10,6 O.l 0.02 
890823 84 o llb 10 1.a 7 0.15 (J,I)l l! l. 7 
890920 126 o 116 13 i ':. .... 6~6 (1.06 o. ,:.~ J9.·3 
891015 130 o 69 12 o ... 6.a o. vi' o. o: '15.o 
89111'+ 20B o 54 8.9 1.& 4.7 0.1)3 0.01 lo.6 
891213 188 o 106 lO l. 5 7.8 O.l 0.01 '+5 

Middel zn ERR 122 11.5 ERR 2.& 6.6S 0.12 o. æ 33.6 
Plaks. 867 ERR 267 19.0 ERR 1'3. o ll.Oii o. ei! o. os 4';.2 
Min. S4 ERR 20 7.5 ERR 1.5 1.40 0.03 0.01 17.4 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(%) (1,) (%) 

fillddel 1969 90.6 ERR 98.3 

TltFBRSLER OG UTSLIPP 

DATO ilLFBRSEL ArmlLL PE TILFBRIN6SGAAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/d} loe> (~) <kg/o l 

TOT-P mi-N TOT-P TOT-N TOT..P TOT-N TOi-P 

890117 1.5 8.3 745 6iiS 165.8 153.1 O.OOo 
850215 l. 'j 11. i' %Ø g]( 215.0 217.~ 0.010 
5130314 3.0 l l. 't 1500 '3'54 333.3 211. s 0.021 
8~1~ 1.0 11. c: 'l &ti 553 108.4 æo. 1 EiiR 
890523 l. O ... ~ 51<t 3SB 11'+.2 80.4 u.ooo 
8S0621 1.e lt.3 592 35il 131.5 79.7 o.oos 
890712 0.9 45t. 101.3 0.002 
650823 O.& 3.5 254 32 &5.3 64.9 0. 003 
890920 0. 8 5.0 416 419 92.4 93.1 0.002 
891018 0.9 6.2 462 517 102.8 114.8 0.002 
o911H 1.0 3.9 489 322 10a.6 71.6 0.001 
891213 1.5 &.5 733 70'5 162.9 156.7 0.00./t 

Middel 1.7 10.0 857 533 1SO 185 o. o 
Maks. 3.0 11.9 1~ 9'"~ ~.1 333 221 ERR 
l'hn 0.6 3.5 2.02 202 2æ eoz 



FOSFOR 

PR2VE NR 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
s 

10 
11 
12 

Middel 1-11 
!{rav Kl 
Verdi av nr 11 
;(rav r<2 

VURDERING fW KOHTROLLP.RBVER 

0.03 
0.04 
0.07 
o. os 
0.09 
0.10 
0.10 
0.11 
O.H! 
0.15 
0.22 
O.cB 

0.10 (IJID/lJ 
0.40 lma/ll illfredsstJ!t 
u. 22 <mii/1 l 
1.00 <mg/ll iiifredssttlt 

VURDERING fW UTSLIPPSKONTROLLRESUI..TATER 

Rensekrav fosfor. 

Antali orøver: 

Middeiverati1-ill: 
Krav Kl: 
Verdi av nr li; 
r<rav KZ: 

Krav ttl midlere og maksimal utløosKonsentrasjon er klart tilfretisstillt. 
Driftsstabiliteten o~ ~rlig midlere renseeffeKt er Qeget god. 

Rensekrav ore am sk stoff. 
Krav hl rniC!!et'e og JAaksimal ut løpsKeonsemrasjon er tilfredsshllt • 
. Driftsstabiliteten er god.Arhg rntd iere renseeffekt er akseo~abel. 

Koaentar. 
Renstnoen svnes nenerelt meaet stabil on ood. 
Renseanlegget blir i pertooer tilftrt store mengder fremmedvann.Dette skaoer 
drlftsforst~rreiser pA renseanlegget. 
T1lsyn og drift av anlegget er ~eget bra. 

Kor•KlusJon. 
RenseKravet er klart tilfredsstillt. 
Det er oppn~dd et goat renseresultat. 

lv. a 
lj iiifreosst1i it. 
15 
20 T11freosst1 llt. 



44 
o=YLKESriANNEN l BSTFOI..D ilTSLIPPSKONTRDLL 1589 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DKONNINGENS 6T.1 
1500 iiiOSS 

Navn: TOMTER Eier:KJE9L 

Prosess: PRI~.FELLINS 900 Pe. tilkn: soo 
KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP SOF-7 TOC Turbid1tet TOT-ts OiH!rP TOT-N 

\1113/d) (JIJ/d) <mg/ll (mg/l) IFTU> <r~g/ll l!:l~/1 j img/ll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn ut Ut l"fl 

asou7 ~54 o 23 7.3 2. i 4.5'1 0.15 0.015 . . . 
1C.~ 

890215 4% o ~., 

.l ... a.a 4.1l 2.02 o.~a v.OlS l5.o 
850314 5~1 o 62 10 15.6 0.92 o ... s 0.03 .. ' 

1~.0 

6S0'+12 93 61 6 3.2 1.55 O.l~ >}, (Ft 
890523 150 o 71 6. 7 6.'t 7 0.18 o.v3 ,~ . 

.:.,),.) 

850621 175 o 83 10 5.04 i). 55 i).1j .::.:.o 
650712 131 (l 64 16 il. ti 4.S 1. 56 (l, O,: 
850823 ~ D.S 'I,J 3.5 i).2: •). 04 32.5 
890519 ··-~ Cl.: 16 S.>t l il. 6 l ... L; t!a. : 
691016 ~-O:. Cl "9.4t i. l 3.2 v.l3 v. •JL. !; 
8311H 370 o 5S s.a 5 ) .... 5 . .3 0.11 o. •)l to.3 
891213 121 o 3Jil 13 6.6 3it 0.53 0.2D 5~t.Ø 

Middel 260 o eRR 104 9.9 ERR 6.8 '!.9 0.50 o.v~ 2s.o 
MaKs. 541 ERR t:ltR 330 16.0 ERR 15.il 3~.0 1.50 1.SO 54. Ø 
llbn. S3 ERR Ei\R 23 5.8 E~R 1. l 0.9 0.11 0.01 12.6 

RENSEEFFEKT 

TCC KOF TOT-P 

{") (1.) (~) 

r•bdoel 1969 g(l,5 EifR 89.8 

TILFØRSlER 06 UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TI LFBRIN6S6RAD UTSLIPP PR. 100 PE 
Ckg/dJ (OI!) (~) (Kg/o l 

iDT-P TOT-N TOT-P TOI-H lOT-P TOT-N iOT-P 

850117 1.2 4.9 5S5 oiOS 66.5 45.5 o.oo ... 
d90215 1.3 7.7 650 645 12.c 71.6 0.015 
SS0314 o ~ ooJ il.~ 2~9 50S 2i.i ~.l o.oe1 
EiSO·'tle O.l 73 8.2 0.001 
8905~3 I.l 5.0 525 41a ."~ ~ ..:ø • .) 46.2 0.003 
89~1 0.9 4.0 It41 333 49.0 3i1.9 0. 011 
890712 o. o 321 35.7 0.023 
890823 
890919 
891018 
891114 c:. o 6.8 981 564 108.9 62.7 0.005 
891213 It. l 6.6 2if.i7 553 z:::a.c; 61.4 0.008 

Jlliddl!l 1. 3 6.0 655 ~98 72.8 55.4 0.011 
Jllax. 4.1 7.7 2057 645 228.6 71.6 O.OC7 
11hn, O.l 4.0 73 333 8.2 36.9 0.001 



v1JRDERIN6 fW K~TRtll..LPnBVER 

ORGilNISK STOFF 
FOSFOR 

PRØVE NR DOF-7 
l 0.11 !mg/l i 
2 0.12 (moll l Antall prlver: 
3 0.13 (må/l l 
4 0.15 <•glll illiddelverdi: 
5 0.18 (mqlll 
6 0.2Z løg/li Krav: 
7 0.26 (IIKI/11 
8 0.'*5 (AD/l) 
s 0.55 <111iilll 

lCI 0.59 (IID/ll 
11 1.~ <r~ii/11 TOC !mg/ll 
le 1.56 (raglll 

Antall orlver: 
l'llciael 1-11 0.3Ø IIID/11 
Krav Kl o . .w <!!Om Ti lfredssh 11 t. Mtadelverol : il-! i) 
Verd 1 av nr il l.itV <rnull J r<rav i<l; 
r!rav K2 l. 00 (lllglll Ikke tilfr. verd l av nr 11: 

Krav t<2: 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTHOLLRESULTATER 

Rensekrav fosfor. 
~rav til midlere utlepskonsentrasjon er tilfredsstillt. 
Krav til MaKSlmal utleoskonsentrasjon er ikke tilfredsstillt. 
Ilriftsstabiliteten er 1kke akseptabel.Arlig 1idlere renseeffekt er akseptabel. 

Rensekrav oraanisk stoff. 
Krav t1l lidiere og maksimal utleøskonsentrasJon er tilfredsstillt. 
Ilrtftsstabiliteten er god.Arlig 1~id lere renseeffekt er akseptaoel. 

Koc.entar. 
Doserwg av fell ingsRjemkaller O!l rensing i RJetai;k tr1nn llar tilivts fufr!ert 
ustabilt.Arsaken t1 l dette har bla vzrt stopo 1 doserinQSDumpe og vannmAler ute 
av arift i ca 2 •nd. 
Tilrenninpen til anlegget er svært variabel.Virkn1ngs~raden pA ledn1ngsnettet 
er i oerioder svært lav. 
Det er reg1srert flere stooo pa 1nnhpsournpen til anlegget.Generelt syrses anlegJ!et 
nA a ha benov for en rehab1l1tering.Det ber utarbeides en rehab1liter1nqso i a~ 
5011 skal dar1ne grunnlag for iverksettelse av nedvei'Ki1ge tiitak. 
Tilsyn OJ! kontroll av anlegget er bra. 

Konklusjon. 
Rensekravet er tilfredsstillt •inus eaksverdi av fosfor. 
De~ er oppnådd et akseptabelt renseresultat. 

45 

12 

. ~ ... 
il Tiifreoss>liit. 
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46 
FYLKE~~ANNEN I BSTFOLD UTSUPPSI<OKTROI..L 1S8S 
MlLJØVERNAvDELINGEN 
DRONNINGENSGT l. 

1500 111055 

Navn: BOM~..E.N Eier:MARKER 

Prosess: ETIERFa.LING Pe. tillatt: 1500 Pe. tilkn: lltOO 

KOHTRDllPRBVER 

OOTO VHHNF. OVERLØP SOF-7 TOC Turbidite ror-~ OriTi:H- TOT-N 

Ull3/d) lro3/d) (fig/l) !reg/ll fFTUi (l!IQ/1) ii~Dill \fag/il 

Ut Inn ut lrtrt Ut Inn Ut Ut Irm 

dS0111 412 53 24 4 2.54 (1.15 li. Ul -·-8S02Q7 67 lb ~ . 
~ .. o q O.i2 0.01 15.o 

ØS0.308 1352 3S S.B e.s c ~ .... O.l li.v4 i5 
890404 df.Ct '31 12 4.3 5.5 0.17 0.01 2.4 
a9osto 759 % 19 s 0.15 0.04 'l&. c. 
890b13 '151 102 lj 6.5 7.7 0.52 ,:l. O? 25.6 
B907C:fl clS 112 20 5. 7 5.24 0.17 0.035 .)l.,: 
850815 54't av ,.., ·-='· :s l.S .3.2 o. iJ l.i. (14 .::,. ! 
dSOS13 ... ~~ 

... bl:l 162 11 o.>'~ 7.5 0.!8 l) . ~).j ~o.; 
d91010 67'5 BB a . .: 5.1 J.a f), i2. •).•J2 ~:.o 

13Sl108 784 ~ S.l ~.i ~.l v.oa o. o.: ..... t 

.:•J.! 
891205 394 135 18 11.6 5.3 V.J2 l),ti5 .!ti 

lllilldel 625 ERR EfiR so 14.1 ERR 5 ~.53 0.1!3 0.03 26.'1 
MaKs. 1352 ERR ERR 162 24.0 ERR 12 s.oo 0.52 o. os if!l.o 
:llin. 219 ERR E!tR 3& il :. •"- EnR 2 c.3o 0.08 0.01 15.0 

RENStt:FFEKT 

TOC KDF TOT-P 

(i) (,:} (1.) 

illlddl!l 198'3 54.~ EiiR S6.3 

TILFBRSLER OG UTSLIW 

DAiO iiLFORSEL ANTALL PE i!LFBRIN6SSi\AD UTSLIPP Pit 100 PE 
!i<g/11) (oel (,.) iilg/d) 

TOT-jj TOT-f! 70i-~ 101-~ lOT-P TOT-N iQi-;. 

~90!1 i 1.2 . ,,l å(JQ ., .. 
. ::::.: 41.5 52. C l). V()~ 

~;oc.o; 
:sso3tla 3.1 20.3 j:55 i690 1(:6. 5 u5.o O.QOS 
d50~)if ... 6 2!.\) C.I!C<+ ~7'1& 1o.t.o 1 !~.7 \i.·} l(~ 
asos~0 7.2 ~i.4 ~5SC ~11& 2~6.3 2't3 ... \J.•JU6 
ZlS06l3 3.5 11. o 1736 S7~J llå.'i .;a.'t ~i. iJ:..o 
.;so7c:; l. l 6.a 57 .. 5SS 39.3 3~.0 •).w3 
651)815 l .. , l~. ;l ~70 !iJ47 59.1) 'll. 7 o. (•(i;) 
o5091;; 2.:) 13.6 1:110 11.!2 S'!.5 77.5 li. 1.105 
3'31010 2.i:i 14.ti :.:az 121~ d7.6 a3.2 o. ·)06 
&91108 :!.l 15.5 1058 1313 .... ~ C' 

,~ • .J bS.9 o.vv'+ 
:m::os 2.9 l.S. O 145\J 15\iO s~.j W2.7 1). 005 

·1l!ddl!1 3. (1 16.it l:ttl 1369 102.8 :::3.a O.OOi 
~aKS. 

... 
'·c. 37.4 35% .HlS 246.3 213.4t 1).0!6 

:~in. l. l 5.5 574 56S 39 39 ~~. 003 



~URDERlNG AV KGNTROlLPRBVEH 

FOSFOR 

PRQVE NR 
l O. Oil !moll l 
2 0.10 lmii/ll 
3 O. li:! !mii/11 
4 0.12 \rag/ll 
5 0.13 (røo/ll 
6 0.15 imglll 
7 0.15 !mgili 
8 0.17 (no Ill 
g 1).17 !r~clil 

10 0.18 tmiillJ o ~·. {roå/U 1! ....... 
12 0.52 (rngl iJ 

fi!lOOel i-ll i.J.l:S (moilJ 
i<.rav o\l 0.'10 (r4åill Ti lfreasshlt 
Verd l av nr i i 0.3.: i mo ill 
Krav K2 l. (1(1 !mg/ll Ti l fre<:~ssil l t 

'iURDERI~6 IW UiSLIPPSKONTI\OLLnESUL TATER 

Rense~rav fosfor. 

ORSANISK STOFF 

BOF-7 

Antall Dl"! ver : 

~iddelverdi:! l -11 ) 

Krav: 

iQC !utg/11 

~idoelverol:\l-! 11 
1\raY ~l ! 
... erdl av r.r l l : 
:\rav K2; 

~rav tli ~iålere og Maks1mal utleoskonsentrasJon er klart tilfredsstill t . 
Dr1ftsstao1htet cq ~riig rndl~re renseeffeKt er bra. 

~enseKrav orcanisK stoff. 
i<.rav ' .• : miofere utl•pskonsentrasJon er nzr hlfredsstillt. 
!{rav .... : maKsimal utleosKonsentrasJon er tilfredsstilit. 
Drlftsstaoil1tet o~ årlig m1alere renseeffekt er akseotaoel. 

K.CJD~entar. 
Renseanlegget o lir i (Jerioder til firt stcre mengder fremmedvanr,,langt utovel" o et 
renseanlegget er dtmmensjonert for. 
Dette fo~årsaker ustaoii crift og rensing på renseanlegget. 
=oroedrlnD av iedninasnettet 1 hennoio tll sanerirmsolaner1 ~'lå iverKsettes. 
Re~eanlegget har ~-benov for en rehabiliterin~JJ'raodermsering. 

~onKiusjon. 
Rensekravet er klart tllfreosstlllt mho. fosfor og nzr tilfreossttllt mno. 
ornamsk stoff. 
Det er oopnåad et akseotabelt renseresuitat. 
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~v i1l freasst1 il•. 



FTUKES~NNEN l 8STFDLD 
MlLJBVERNAVOELINSEN 
DRONNINGENS. GT l 

1500 ~5 

Navn: GRENSEN 

Prosess: BIOLOGISI\ 

UTSLI~SKONTROLL l:&S 

Eier: MARKER 

Pe. tillatt: 3~0 Pe. tibn: ~OI) 

KONTRDLLPR\VER 

~HiO VANNF. OVERLBP TQC LiJC T•J'f'biJttet. 

ii!IJ/dl {t\3/d) imgC/1 (m~C/1 lmg/ll <Ffll) 

!l"'n Ut Inn Ut Inro 

d902(17 ?. 21& 84 41) 
6S030B 24 u 143 1(1() 60 
89().q04 6 324 56 50 
890613 11.5 "& 4o 
B90725 14.3 161 T3 41 
6SiJ815 61 42 31 
8Sl010 it4 le-~~ 152 
G'3110c it'+ di lØ 

~iddel EHR 179 78 152 4(1 
"-l KS. ERR 32/t 153 152 6iJ 
Min. ERR 48 26 152 lB 

RENSEEFFEKT 

TOC 'OOF-7 TOT-P 

(~l (j) (~) 

Middel 1989 56.0 

YURDERINS AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Rensekrav oroardsk stoff. 
Krav til mloiere OQ maksimal utleoskonsentrasion er ikke tilfreosstillt. 
Driftsstabiliteten-er 1kke tilfredsstillende.Arlig m1dlere renseeffekt er d3ritgere 
enn'man kan forvente. 

KOIIIIH!nt ar. 
Renseanlegget har ikke fungert t1lfreasstillenae. 
MtlJ0Vernavdeltn~en har sttllt krav om at a~leoget skal drtves som et 
slmultanfellingsanle!!Q· (øosering av k .. 1em1kalierl 
Dette ber bedre renseresultatene betraktelig. 

Konklusjon. 
Rensekravet er ikke tilfredsstillt. 
Det er iKMe oppn~dd et tilfredsstillende renseresultat. 

I.Jt 

.,~ 

..,j 

3'5 
29 
21 
23 

to.j 
Hl& 

11.5 

35 
106 
12 

48 

'Irm 1Ut 

ERR ERR 
ERR ERR 
ERR Efin 





FYLKESMANNEN l ØSTFOLD 
MILJØVERNAVDtLINGEN 
DRONNINGENS ST.l 

1500MOSS 

UTSLIPPSKOOROLL 1969 

Navn: LAN6NES 

Prosess: KJEMISK 

E1er:EVAN6ELlSK LUTi-J.ERSKE FRIKIRKE 

PE. tillatt:60 

KCNTHOLLP'*IVER 

Pe. tilkn: 

DATO VAt.NF. OVERL8P B(JF-7 

h1Ll/dl (!113/dl <mg/11 

Ut 

ilS0614 
8S072il 
i390813 
8SQ910 

i'liddel ERR ERR 
Maks. ERR ERR ERR 
/il in. ERR ERR ERR 

Pliddel 19d? 
.. 

IJURDERINS RV UTSLIPPSKONTROU.RESULTATER 

Total fosforlmg/ll 

Inn 

62 
2!5 
36 

l''" 1:!:::1 

121 
215 

36 

TOC 

(~) 

54.4 

roe Turbitlitet 

!ril~ /l) !FiUl 

Ut inn Ut 

72 ~(l 

77 ~-. 
""~ 

16 4.3 
55 30 

55.0 ERR 28.3 
77.0 ERR <\O. O 
16.0 ERR 4.3 

RENSEEFFEKT 

KOF TOT-9 

!:tl (:t) 

ERR 96.6 

TOChagC/ll 

Arltall prever: 
l 

4.0 Antall prtver: 4.0 

0.30 Mi~del 1-7 55 

TOT-P 

!m~/ll 

Inn Ut 

il.7 0.08 
11.16 u. 58 
3. 78 0.09 

li 0.'14 

8.66 0.30 
11.16 0.58 
3. 78 0.08 

llliddel 1-7 
Krav 0.60 Tilfredsstillt. Krav <\S IKke tilfreosst1lit. 

Ve~i av nr 7 Ven:h av nr 7 
Krav 1.20 Krav 

Rensekrav fosfor. 
Krav til midlere utlepskonsentrasjon er klart tilfredsstillt. 
Jllidlere renseeffekt er æget god. 

Rensekrav oroan1sk stoff. 
Krav til midlere utlepskonsentrasjon er nær tilfredsstillt. 
Midlere renseeffekt er akseptabel. 

Koaentar. 

75 

Kontrollprevene soø er tatt av renset avlep indikerer at anlegget fungerer 
tilfredsstillende.Belastningen pA anlegget er svært sesonqavhengig. 

Konklusjon. 
Det er opp~dd et tilfredsstillende renseresultat. 
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ORT(H'.o iOi-N 

img/ll l~lqlii 

Ut ir;n 

0.(14 
0.13 
O.iH 
0.0'+ 

&.06 EF.R 
0.13 ERR 
0.01 ERR 
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Ft'Li<ESPIANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJBVERN$WDB...INGEN 
DRONNINGENS GT.1 
1500 !'!OSS 

Navn: IU1MBO Eier: MOSS.VESTBY:VJLER 

Prosess: PR!~. FELLIN6 Pe. til l. 16000 Pe. tilim: 13700 

KONTROLLPRBVER 

DATO VANNF. OVER LBP BOF-7 TOC TuTurbidite TOT-P GRTO-~ TOT-N 

133/d) llu3iol ((1~/1) (mg/l) tFTUl (hlQ/ lJ iJøg/1 ) l JAg dl 

Ut irtn Jt Inr1 Ut I nr, Ut Ut ir.YI 

8S0111 3715 lO l 29 5.6 5.52 0.35 \).01 36.3 
8~116 4751 r;e; 35 6.5 0.49 O. (H 
d90208 37SO 189 40 6.6 10.2 u.21 o. n1 2B.7 
890214 46i3 ll.S .!0 5 0.22. 
aso:m o030 84 28 "·" 2.å (1. l 0.02 27 
i190315 BS:t' .. o 101 25 10.5 0.~5 
d50..05 3571 i45 30 17 6.4 o.s 0.01 -c . 

.)~· .) 

8~11 7700 50 24 2.b 0.5 
890509 331)7 !68 41 10.5 7.52 0.29 0.03 42 
850524 31S7 7.7 0.22 
890614 3231 167 37 14.5 8.7 0.35 0.01 30. 6 
890620 ~o 195 37 13.8 8.2/t O.•H 0.02 35.~ 
890726 2810 231 27 7. 7 7.2 o ':1 o L. 0.02 34.8 
890801 11790 57 28 2.02 0.% 
8901!15 6123 49 43 7.1 2.14 o. æ 0.015 17.4 
890823 3711 85 31 3.9 0.15 
890913 2502 28 13 7. 7 0.45 0.02 43.8 
890919 3451 214 41 7.8 0.32 
891010 3410 1~4 38 3.3 6.8 0.19 0.02 30.9 
891018 5627 128 2.2 4.8 3. 7 0.26 0.01 3it. 2 
891108 4674 55 7.6 3. ! 0.02 27 
891114- 5%8 49 31 21 2.1 0.92 0.01 24.6 
891205 3,)"'9~ 113 48 15.3 5.9 0.51 0.03 36.9 
891213 4-509 -. 204 33 7.7 8.3 0.31 0. 01 39.0 

Middel. 4751 125 33 10.0 5.95 0.39 0.02 34.4 
Maks. 117SO 231 48 21.0 !0.50 0.98 0.03 43.8 
Pl in. 2502 49 æ 3.3 2.02 0.10 O. O! 17.4 

RENSEEFFEKT 

TOC KDF TOT-P 
(:t) (:t) ():) 

Middel 1989 73.5 93.4 
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TILFBRSLER GG UTSLIPP 

OOTO TILFBRSEL ANTALL PE iiLFBRIN6S6RAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl <pel i%} (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N lOT-P TOT-N lOT-P 

890111 20.9 134.9 10439 11236 76.2 82.0 0.009 
890118 32.3 16153 117.9 0.017 
890208 38. 7 146. i 19329 12223 141.1 89.2 0.006 
asæt~ 23.1 11548 84.3 0.007 
890307 1&.9 J6C.8 8442 13568 61.6 ~.o 0.004 
&90315 92. 7 46337 336.2 0.016 
8s~s 22.'3 140.3 11427 11655 83.4 85.'1 0.016 
8901111 2tl. (l 10010 73.1 0.051 
850509 CS.3 1itl. ~ 125Ci0 11785 92.4 86.0 0.(1(17 
890524 24.4 12193 89.0 0.005 
890614 • 28. J 118.3 HO".s5 9855 102.6 71.9 o.ooa 
8S062Q 27.1 116.5 13555 '3706 98.9 70.8 0.011 
890726 20.2 '37.8 10!16 814'3 73.8 59.5 0.004 
850801 23.8 11908 86.'3 0.084 
&90815 13.1 106.5 &552 8878 •17.5 b4.5 0.084 
5'30823 14.5 7235 52.8 o. 010 

l 850913 19.3 10'3.6 5633 9132 70.3 60.7 0.004 
8S0919 26.9 13455 98.~ 0.008 
89101{1 23.2 1CS.8 11594 10486 84.6 76.5 0.008 

!'lidd!! l. 27.0 127.3 13508 10610 58.6 n.4 0.019 
Maks. 'X.7 162.8 4&337 13568 338.2 99.0 0.084 
Min. 13.1 97.8 6552 8149 47.8 59.5 0.004 



VURDERING AV KONTROLLPRBVER 

FæFOR 

DReVE NR 

~ 
:. 
::; 
6 
7 
5 
·; 

lO 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
lS 
19 
20 
el 
22 
23 

MiDdel 1-22 
Krav 
Verdi av nr 22 
Krav 

YURDERINS rN UTSLlPPSI<ONTRru. 

Rensekrav fosfor. 

O. 1 O løo/ll 
o.ts llllotH 
0.19 (mgll) 
0.20 fmglll 
0.~1 (mo/11 
o. 2C l~1u/ll 
0.22 !mg/l) 
o.æ lmalll 
o • .::s <Miitu 
0.26 hng/ll 
0.~9 
0.31 (liD/l} 
0.32 lmg/ll 
O. 35 (ragll) 
0.35 lmglll 
0.45 (mg/ll 
o. ·H l11g/ lJ 
0.45 (lg/1} 
0. 51 !110/U 
0. f.O (IIQ/ l) 
0.90 (mglll 
0,32 (Mg/l) 
O. 98 !mg/l) 

0.36 
0,50 Tilfredsstillt. 
0.92 
1.00 Tilfredsstillt 

TOC!mgC/ll 

Antall prever: 

Middelverdill-2!1: 
Krav: 
Ver~n av nr 21 : 
Krav: 

Krav til 11idlere og lliksimal utløpskonserrtt'as.Jon er tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er ikseptabel.Arlig midlere renseeffekt er bra. 

Rensekrav oroanisk stoff. 
Krav t1l lid!ere utleoskonsentrasjon er ikke tilfredsstilltlnar ooofvlltl 
Krav til aaksimal utliøskonsentrasjon er tilfredsstillt. · · · 
Driftsstabiliteten er akseptabel.Arlig 1idlere renseeffekt er bra. 

K01111entar. 

3C 
3() 
43 
50 

Det har vært en stabil og bra rensing på ar, lenget i 1989, bedre enn tidligere 3r. 
Dette skyldes hovedsakelig en .er ootlmal drift av anlegget og diverse 
prosessmessiøe justeringer. 
Det har vært-flere episoder •ed spesialavfall/industriavltp i septikk og 
innltpsvann.Dette har s~apt store driftsproblemer på renseanlegget bAde mhp. 
rensingen og arbeidsrai lJøet. 
Det er derfor viktig 3 ha kontroll OP. oversikt over pAslipp SOl kan skape 
slike proble.er. 
Driften av anlegget er bra. 

Konklusjon. 
Rensekravet er tilfredsstillt(minus TOC kravl 
Det er oppnådd et akseptabelt renseresultat. 
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rYi..KESI'IANNEN I \STFOLD 
MILJOVERkAVDELINGEk 
DRONNINGENSST.l 
1500 MOSS 

Navn: 

UTSLIPPSKONT~OLL 1S89 

K!ltKENS Eier: RAKKESTAD 

Prosess: SI~.FELLI~6 3~.0 Pe. tilkn: 300 

DATO VANNF. OVERLØP bOF-7 

BS0207 
690315 
B90~24 
890613 
891108 
8S121S 

Middel 
i'laKS. 
.~in. 

1m3/dl 1m3/dl lmg/ll 

Ut 

ERR ERR 
ERR E.~R ERR 
EHR ERR EHR 

Inn 

140 
51 

0:42 
104 
138 
50 

1.22 
2'12 

51 

KONTROLLPRØVER 

roe Turbichte 

lr4glll IFTUl 

ut Inn Ut 

46 1.4 
lS 'l 
ea 200 
47 5.1 
69 5S 
36 35 

41.2 ERR SO.ii 
aS. O ERR zoo.u 
19.0 ERR 6.1 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

<l' l !it) (~} 

Pliaael 1S89 r.- ·j 
CD • ._ Eim 93.3 

VURDERINS AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

TOC hngC/1 l Total fosfor<~g/ll 

Antall orevel": 5.0 Ar~all ~røver: 

0.9q ~1ddelverll1 : 41 

iOT-P 

Ilag/l! 

Inn Ut 

7 o.~ 
2.7 u.s 

55 2.7 
7.S 1),'t3 
Ø.6 
J-~ (l. i 

14.10 O. Sil 
55.00 2.70 
2.70 0.10 

.''li !Idel verdi: 
krav: 1.0 Tiifreosstillt. ~rav: .::2 IKKE! hl fr, 

veroi av nr : verdi av nr 
Krav: 2.0 Krav: 

Rensekrav fosfor. 
Krav t1l midlere utleoskonsentrasjon er tilfredsstillt.Arlig m1dlere renseeffekt 
synes akseptabel. 

Rensekrav organisk stoff. · 
~rav til m1dlere utl•oskonsentrasion er ikke tilfredsstillt. 
Arlig a1dlere renseeffekt synes a~ri1gere enn forventet. 

J(osaentar. 
Anlegget har i en lengre periode Vlrt ute av drift pga ombyggningsarbeider. 
Tiden anlegcet var ute av arift var uakseptabel lang. 
Generelt har rer,slngen på anlegget Vlrt ustabil. 
Vi antar at gjennomferte ombyggmngsarbeider vil bedre rensingen. 

Konklusjon. 
Rensekravet er ikke tilfredsstlllt. 
Det er ikke oppn~dd et tilfredsstillende renseresultat. 
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OR TO-P TOT-~ 

illlpili (JQg/11 

U-c Inn 

i).i}fi o ,.-.v.:. 
(1, 5 

o.'JAi 

O.M 

O.l-+ Enf< 
0.51) Eit~ 
0.03 ERR 





;·1u<ES~EN I BSiFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1989 
54 

~ILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNIN6~NS6T l. 
1500 MOSl:l 

Navn: RAi<KESTAD Eier:AAKKESTAD 

Prosess: ETTERFELLiNG Pe. tlllatt: 3300+1 ~·e. tilkn: 65()0 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. 1..UC Tue BOF-7 TUH· OR TO-P TOT-N iul"b. 

irA3/cl l111gC/ll llll9./l> lmq/1> (l8g/ll irc!.J/li IMI!i l! IFiiJl 

1 Inn Ut Inn Ut hm Ut Inn Ut Ut iN! Ut 

890111 1180 25 % 2Y 6.34 1.oc o. o:: "·";/ -
C-•~ ! . 

850207 l~ it& 132 75 165 so 7.4 1.55 0.05 2u.S !. 

tsSOl15 1728 7. 7 70 9.5 100 lO 3.02 0.07 0.01 b.D lb. 
590405 1518 200 20 7,'j O.H 
8901116 1538 l'! O 20 7.7 (1.11 
85052~ 86 335 110 540 225 8.45 1.61 I.l. 3': 30.4 12.;) 
890613 1030 IS 2E:.2 35 300 l cO 6.4 0.23 0.01 31.o t.9 
850815 1213 11 c:. ~ ... 21 4.® 0.12 0.02 i!!J. ~ w-· 
ii90513 1030 27 155 33 265 i(J 6.2 0.31 (1, .:_,2 ~a.':' ... ~ 
SSlOHi lb90 H.& 56 15 ... 190 r:: 

.J.J 2. 3 o ,y .. o (1. \i2. !6.~ i u 

8911(1,1 2170 21 158 24 5co 75 J.7 U.iJi+ IJ,o;: 3V.O :>.: 
691215 1736 7.8 ·165 8.5 1.3 tJ.D5 u.·:n L .. l .:.~ 

l 

f!li!Jdel 1501 ERR 27 156 36 276 76 5.&2 0.46 0.12 23.6 C:(;, ,l 
PlaKs. 2170 ERR 86 335 110 540 225 8.413 1~81 •J.% ::.Es.~ iic:. ·) 
~in. 1030 ERR 8 56 9 100 10 1.30 0.04 0.01 6.6 l. j 

RENSEEFFEKT 

TOC OOF TOT..P LOC 

(~) (~) (~) ()C) 

Jlliddel 1989 76.9 72./f 91.7 

TILFØRSLER OS UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALl PE TILFBRIN65GRAD UTSLIPP 'PR. 100 PE 
(k~/d) (pe) (~) (Kg/d) 

TOT..P TOT-N TOT-P TOT-N lOT-P TOT-N iOT-P 

890111 9.8 26.9 4921 221f2 
890207 12.4 35.2 6223 2929 
890315 5.2 11.4 2609 950 
850405 12.0 599& 
890418 11.& 5921 
8905Zit 
BS0613 6.fl 32.8 3296 2730 
690815 5.7 24.7 ~8~6 2062 
850913 6.4 25.2 3193 2106 
891010 3.9 27.9 1944 2324 
891108 8.0 66.4 4015 553'1 
891219 2.3 1S.3 1128 1606 

Middel 7.6 30.0 3825 2498 
Maits, 12.4 66.11 6223 5534 
Phn. e.a 29.5 3507 2461 



~~RDERIN6 AV KONTROLLPRØVeR 

FOSFOR ORGANISK STOFF 

PRBVE NR EOF-7 
0.04 (r~g/1) 

2 0.05 l mg/U Antall orever: 
3 0.07 (mo/l l 
4 0.08 lrogll} ~iddelverdi:(l-ei 
5 0.11 <moll l Krav: 
6 0.12 (miilll Verd1 av 'rlr 8: 
7 0.14 haå/ll Krav: 
8 0.23 !mii/U 
9 0.31 !måm 

lO 1.02 bnilll 
11 1.59 (mg/l! roe <rngll> 
1.2 1.81 (Ill gil! 

Hr:t all pr~ver: 
Jlliaael 1-11 0.34 !mo/U 
Krav Kl o. ~tv <rniilll Ti lfreøsstl 11 t Miadelveral:il-5J 
Verd 1 av nr 11 l. 5'3 lmii/ll Krav Kl: 
Krav K2 l. 00 (m~lll Ikke tllfr. o/erti1 av rrr 9: 

Krav K2: 

\oURDERIN6 AV liTSl!PPSI{DNTROtlRESUL TATER 

Rensekrav fosfor, 
Krav t1l midlere utlepskonsentrasjon er tilfredsstillt.Krav til maksimal 
utl~oskonsentrasjon er ikke tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er ikke tilfreøsstillende.Arlig midlere renseeffekt er god. 

Rensekrav oroanisk stoff. 
Krav til midlere og øaksimal utleoskonsentrasjon er ikke tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er ikke tilfredsstillende. 
Arlig 1111\ere renseeffekt er a~rligere enn forventet. 

Konllentar. 
Rensingen svnes noe bedre oQ mer stabil enn foreø~ende år.RenseeffeKten er 
imidlertid for variabel.Dette skyldes i hovedsaK-at store mengoer industriellt 
orosessavløo er_tilknyttet renseanlegget og at det koamunale ledningsnett 
1 perioder tar 1nn stOI"e mengder frei!IIIIE!dvarm. 

~onkluSJon. 
Rensekravet er ikke t1lfredsstillt. 
Det er iKKe oppnAod et tilfredsst1llenae renseresultat. 
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15 1i<l<e tlifr. 
so 
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10 

c.ø.v 
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FYLKESMANN~~ 1 BSiFGLO 
~ILJØVERN~]EL[NGEh 
DROHNINGENSST.l 
1500 MOSS 

~avn: 

UiSLl~~SKONTHDLL 15å9 

ØSTBYGDA E1er:RAKKESTAD 

Prosess: SI!o4, FELLING Pe. tili<n: 100 

!}ATO VANNF. OVERLØP ECf-7 

~~~.3/d) (rs3/ol !r•g/ll 

ØS(Ic07 
8S031~ 
~SOS24 
8SOG13 
!390815 
890913 
dS l lO& 
89121S 

jllidcel 
~KS. 
.1ln. 

Ut 

c~R 
ERR 
fRK 

:hddel 19&S 

i.r.-11 

Ni 
-~ {,J 

o!S~ 
::c; ._ __ 
152 

2110 
5'10 

2&0 
~) 

75 

iGC 

(:4) 

92.3 

vURr~RINS kV UiSLIPPSKONTROLLRESULTHiE~ 

To:ai fosforl~~/lJ 

Antall orover: 

1
"ictielvertli \l-il: 
·1\rav: 
Verdi av nr 7: 
!\rav: 

Rensekrav fosfor. 

~.o 

o.~s 
1.00 iilf!"edsst1ilt. 
o.:o 
2.00 iilf!"eeSStllit. 

KONTRDLLPRBIJER 

TOC Tul":!iditet 

(r~qlll (Fl li l 

Ut irm Ut 

Jit o. o 
l~ '! 
11 ' l i. 

lå 2.~ 
d. 7 5.il 
c; a 
16 li..; 
.35 -c; IJ 

lS.& EiiR lS.it 
38.0 EliR iS.ls 
&.7 c: nR .:.4 

1\E.ltSCEFi=Ei<T 

i< OF 

(:L) 

EHR 

TOT-P 

(:L l 

S6.~ 

TOC <rngC/l l 

Ar.tali orøvel":. 

~iodelverct(l-7): 
~rav: 
veroi av nr 7: 
i\rav: 

~rav ttl ætdlere og maksimal utleoskonsentrasJon er Klart tilfreosst1llt. 
Dl"lftsstabiltteten synes meget gOd.Arlig m1alere renseeffeKt er goa. 

Rensekrav oroan1sk stoff. 
!\rav til 1R1diere og maks1111al utlØoslwnsentrasJor, er tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er akseptabel.Ariig midlere renseeffekt er akseotabel. 

K081111ent ar, 

irm 

... a 
7.02 
21.6 
31.4 

11. co 
IS. l 
13.9 
C:b.2 

17.(1 
31.-'t 
it.b 

11 • .: 

70T-P 

implli 

Ut 

v.s 
(1.37 
O. 'IS 
(;, l'~ 
\i,22 
v.:. 

v ... 8 
.... ~ 

v.SJ 
i!. 3\J 
v. i:3 

ORT O-f 

Ut 

O.l 
u.ll 
o. vil 
•J. •Jl 
(l,i)b 

o. o .. 
<•.U3 
o ... t: 

o. il 
o ... 'S 
(;, #ji 

22 iilfreass~til•. 
34 
itO iiifl"~SStl!lt. 

innsenote kontrollprever indikerer at anlegget har oponAad ~re oc mer stabil 
rensinQ enn tidligere. 
Anlegget har behov for en renab1liter1ng. 

Konklusjon. 
Rensekravet er tilfreosstillt. 
Det er oppnaoa et tllfredsstillenae renseresuitat. 

56 

iOi-r. 





F'1Li\E51'1ANNEN I BSTFOLD ilTSLIPPSKONTROll 1969 57 
MILJBVERNAVDELIN6EN 
DRONNII..sEN56T. l 

1500 IIIOSS .. 

Navn: RØMSKOG Eier: R9PISI<06 

Prosess: SlM.FELLI~G 500 Pe. tllkn: 300 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLBP BOF-7 TOC Turbidite lOT-P ORTQ-fl TOT-N 

<rtJ/dl (M3/d) (~g/ll (lo1g/ll <FTUJ (~/ll 1.-J~/U il.'!glii 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut u~ 

850111 36.6 o 127 23 o. i &.72 0.37 (1, (11 'tb.2 
890307 ~S.Ii 119 Hi 'l.S b,2 0.2"1 i). ~Jl .a C 
890510 43 110 26 6.5 7 \).42 0.01 otl. l 
890013 -\t. a o 7i 21 3.7 .3 0.~1 0.01 U-t • .: 
890726 35.3 o 75 20 2.0 't.'3 t),H \l.v.tt 30.5 
890912 47 o 120 14 La ti.6 O.l[) u. i)2 otl. 7 
89HÆ6 47.6 o S7 13 1. 7 5.6 O.Od o.uc 
891107 51.3 o S7 l& - '.J ,l, o.;. 5.;i IJ,i5 o. u::: 33 

!lliddel 45 o ERR 102 18.9 ERR 7.5 5.SB 0.22 O.t~ j9, 
~ks. 51 o ER!\ 127 26.0 E?.R 12.3 8.72 0.42 i),ijij 'tb. 
Min. :.7 o ERR 71 13.0 cRR 1.7 3.00 O. Od i.l,l)l .:o. 

HENSEEfFa<T 

iQC KOF TOT-P 

!") (;{) ()() 

~l edel 19&9 Øl. 5 Ei\R 96.3 

TILFØRSLER 06 UTSLiPP 

!;~lit) :ILFBRSEL ANTALL PE '!'iLFBRlNGS6RAD UTSLIPP ~·il. l\11.1 iE 
\k~ili/ u;eJ i~i li<J!/Cl 

lOT-P TOT-:~ iOT-P TDT-~ TOT-P TDI-N lOT-P 

asotll 0.3 1.7 !60 l <ti 53.2 -ti.O 0.005 
~S0307 1),,; E.l !54 174 51.3 5i.S 0.004 
il%510 l),j 1. a .:::1 !'+7 ~0.2 ,.S,l 0.00& 
890613 l). l l. 4- 53 11'3 20.'3 33. i IJ,003 
asonc; tJ. t! .. ": ~; l()ij 

.. . 
~..:.~ .:O.!. of i). i)(~2 

:;~9H! fJ • .! =.v J55 i5;) 5i. 7 54.'1 0.00~ 
~Sl Od) i).J 133 '1 ... '+ \),l)(;l 
jiS1107 (1, 3 B..v i-iS 1~-,Q/ 41j.5 :5.6 o.oo;; 

M1doel 0.3 l. i 1~. ll+'t.5 . . :, ....... 48.2 o. o 
flaKs. \"1.3 2.1 159. 173.5 =:7 j 

"'""' ... 57.'j i),Q 
~in. 1),1 1.~ o.:. !00.~ ao . .; 33.4 o. o 



vURDERING Av UT3Ll~SKONiROLLRESULIRTEH 

Total fosfor. 

ftntall prever: 

~iddelverdl(l-7): 
Krav: 
Verdi av nr 7: 
Krav: 

ijense~rav fosfor. 

a 

0.19 
1.0 iilfreesstillt. 

0.37 
2.0 Tilfredsstillt. 

iOC\111gC/ lJ 

Antall prever: 

Mlodelverai(l-71: 
Krav: 
Vera1 av nr 7: 
Krav: 

17.3 
~2 Tilfrettssttllt. 

'to Tilfl"eelsshilt. 

~rav tll m11:lere og mKsimal uthpskonsentras.Jon er klart tilfredsshllt. 
Driftsstaoilitet og årlig m1dlere renseeffekt er goo. 

Rensekrav oraan1sk stoff. 
~rav til cndiere og lll<lkslr.al utleos~Consentrasjor, er klart tilfreosst1ilt. 
Dr1ftsstab1liteten synes qod.Arl1g ~idiere renseeffeKt er aKseotabel. 

l<omlentar. 
Renseresultatene er betyoel1~ forbedret fri fore~~er~e år.HoveoårsaKen tli cet~e 
c.ntas ~ ~re raontertno av foroeilYIOSKasse for ~'; r~r-on IJVE!l"SI<uoossi al*l. 
Det er ora ~1ft og tilsyn av anie~get. -

:c.orri<lus jcr:. 
r.er~eKravet er i<iart tilfreosstiilt. 
Det er o~pnaoo et godt renseresui~at . 
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FYL~S~EN I BSTFOLD uTSLIPPSKONTROLL 1589 
59 

MILJ0VER~VDELIN6EN 
DRONNINGENS 6T.l 
1500 MOSS 

Navn: HEST VOLD eler: RADE 

~ess : PRIM.FELLIN6 Pe. till. 3000 Pe. hli<n: 3000 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. O'VE~BP !iOF-7 roe Turb1ditet iOi-t> ORTo-t- TOT~ 

!!:13/d) (L13/CIJ <røg/l) im~/ll iFTUl i::~g/11 ti.lg/iJ iMgili 

Ut inn Ut Inn Ut Ir,n Ut Ut inn 

890110 11!0 o 110 aa 21 • t;·j c.",L.. 1.1 U.04 18.9 
a9020a ·~so o 151 !)3 17 a.~ o.s; u. o:. 3Q.C 
650314 2082 1!00 l ' : ... 1.3 15.3 3.7~ 0.2~ v.03 15.6 
890405 12.~t7 o j-. ... .... ~~ lb d -. IJ.it:i u.iH 3'~ ': .. "" 
890509 1007 o i31 '(l c. &.2 5.16 0.27 (1. \11 it l. l 
550614 tH6 C:< 

"" 2'1 5.'; 7 •).25 u. 01 ~L c 
a30726 745 105 :r;, ...... ~.6 ti. -Hi (l. 1'3 o. !)3 ,;;; 
690815 l0å5 2!S 2'• at.5 6 • ., ... t),l6 O. O i. i "c 
850913 663 2,(12 24 4. i S.4 1),,33 v.uc: .. ·;.= 
SS1010 ; J1~ o7 11 3.:. o. r; •J. •)l 

.. ~ _.._, .. o. o ....,_ ... 
aS12US B60 Hl i 15 4.0 7. 7 o . .:~ U.•)2 :: t . :! 
as12u 7~3 lS\.1 r-

.J::i 16. 5 ·;. s o. •11 .:;. (11 ~b 

i4lddel iOS2 ERR 145 32 ERR 9.4 7.2B (i. 40 0. 02 ~'l. 
11aks. 2082 1100 ERR c3j 88 Efiif 21.0 9.40 1. 10 iJ. ()-. 't "~ 

~in. &63 ERf< B7 11 ERR 3.6 3. 7'l 0.16 0.\ll 15. 

RENSEEFFB<T 

TOC KOF TOT-P 

(,:) (:1) {~) 

i4iooel lS&S -~ :l 
( i . - ERR 94.5 

TILF8RSLER 06 UTSLIPP 

DATO Tll.FBRSEL AI@LL PE TILFaRINSSSRAD UTSLIPP PR. 10(1 PE 
!.kg/dl ille l (~) (kg/di 

TOT-P TOT-N iOT-P TOT-H iOT-P TOT-H iOT-P 

8SOi.10 7.7 21.0 3841 174& 12a.o 5iU 0.041 
850208 a.J 35.9 4175 2589 139.2 95.6 0.032 
890314 11. s ~S. G 5950 4137 198.3 137.9 0.155 
o50405 11.2 49.0 5512 4(•64 lfi7.1 136.1 0.015 
890509 5.2 41 .4 2608 J.-...s 66. ·~ 115.0 o.oos 
83061't - ... o.r .26.0 2Bb3 2168 55.4 72. 3 0. 007 
890725 Jf.b 24.6 2itlot 204':1 iii).5 68.3 0.005 
850815 5.7 45.6 'lti5V 3758 161.7 126.6 0.00& 
8SOS13 6.2 32.6 3ll5 2735 103.5 91.2 O.OOi 
iiSlOlO a.4 41.6 4198 3llb6 139.9 115.5 0.007 
891205 6.6 37. 0 3311 3083 110.4 102.6 0.006 
891213 5.9 33.1 ~974 C:758 59.1 91.9 0.010 

!'tidde l 7. 7 36.5 3825 303'; 127.5 101.3 0.025 
i1aKs. 11. s 49. 6 5950 4137 158.3 137.9 0.155 
Min. ~.8 21.\} 2ltlit l74ii 80.'5 ~- ~ 

...:~.J 0.005 



vURDEn!NS AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR GR611NISK STOFF 

.:>RB'vE NR 
l 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
a 
9 

s lO 
11 
1:2 

MldOei 1-11 
r.rav iU 
'iero 1 av nr 11 
Krav K2 

0.~6 !mo/lJ 
ll.!7 imoi 11 
().13 h11g/U 
0.21 (mg/ll 
0.2& !moll l 
o.a; {~loll> 
1).27 uaiit i i 
o . .:.3 tr~i111 l 
1), 'tl {rao/il 
0.45 (l:lg/1) 
1).57 Imo/l> 
1.10 img/ll 

•).33 (rdo/1l 
:J.:o tr~iil:i} 
•i. 57 \miilll 
1.00 (mg/l l 

~URDERIN6 AV UTSLlPPSKONTROLLRESULTATER 

Rensekrav fosfor. 

iilfreosst1l t 

Tilh'edssu lt 

BOF-7 

Antail pr lver: 

!llicdelveroi: 

Krav: 

~nta1l orovel"': 

,~toae1 vern 1: • . .: - !l ~ 

r<.r'av : 
'terdl av ru" 11: 
~rav : 

Krav til midlere oa .aksi~al utløoskonsentras1on er tilfreosstillt. 
Driftsstabiliteten-er aKseptabel.Arli~ midlere renseeffekt er god. 

Rer.sekrav oraanisk stoff, 
~rav til midlere utleoskonsentrasjon er tilfredsstillt. 
Kl"av til ltlal<silllal utløoskor,sentras;on er ikKe tilfredsstillt. 11 
Driftsstabiliteten er ikKe tiifredsstiilende.Arli~ mialere renseeffeKt er goo. 

l{omaent ar. 
Renseanleooet er 1 ~er1ocer hvoraulisl< overoelastet. 
Drif: OD ifisvn av anleooet e~ meoet bra. 
Renseaniegpet-skai utviåes oga.1kt tilknytning av bebyg~else. 

i{onk}USJOfl, 
nense~ravet er ttlfreosst1llt minus maksveroi av organ1s~ stoff. 
Det er oconatid et al<seotabelt renseresuitat. 

60 

- -:.:: 



FYLriES~NNEN I ØSTFOLD U7SLlPPS~ONiROLL 1S89 
~ILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.1 

lSOO MOSS 

Navn: SKiPTVET Eie'r': SKIPTVET 

P!"'sess: PRIM.FE..LING Pe. til l. 2500 Pe. til!<n: 1200 

KONTROLL.PRBVEH 

DATO vRNNF. OVERLeP 1 i...OC l< OF EOF-7 TOC 

UA.i/d l ild3/d) <rogCil i mg/l! (m~ill irngCil) 

Ut Inn Ut ll"n Ut Ir:n Ut 

!)';()118 253 lb 67 l7 
89021'1 277 }-j 11:5 2iJ 
8S<I315 no Il 5is i 'l 
850411 7~(; 15 aJ 2S 
a~ose'+ 13.3 .21 123 30 
890020 oil 15 16S r; 
asoaac 30S 12 5S 15 
890822 157 12 w:; : .. 
asos2o 7SO 12 52 l'? 
s·~1o1r 

~ ... 
-::' .. '' 12 iiv \o 

dS1115 2B2 13 ';'l .:.·1 .... 
691212 15-t 10 !'f'+ 16 

l'lidilel 342 14 E?.R ERR ERR ERR Qr 
~Il 20 

Maits. 790 21 ERR ERR ERR EilR 189 30 
lhn. 80 lO ERR ERR ERR ERR 52 14 

RENSEEFFEKT 

TOC BOF-7 TOT-P 

(%) (:() (%) 

Middel 1988 79.1 ERR 

TILFØRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL 
(kg/d) 

TOT-N 

890118 
~S0214 
850315 
8'30~11 
890524 
890620 
850802 
&90822 
590920 11\.5 
891017 7. 7 
831115 7.B 
8S12l2 

lllicdeJ 10.0 
fila KS. lot.5 
~in. 7. 7 

ANTAll. ~E 
(oel 

TOT-N 

1205 
643 
649 

832.3 
tEOit.å 
il43.4 

TIUFBRINSSGRAO UTSLIPP PR. 100 PE 
(:() (kg/d) 

TOi-ii 

100.4 
53.6 
54.1 

69.4 
1C0.4 
;.3.6 

61 

Hl TURt. 

irøg/1 1 (j=";tJ) 

tit :nn 

7.5 
~.1 
:lo.J 
~s 

lf:jt i 
5.•1 
:. 3 
:. i 

t'· -
~o .. J ~(t . . ..... "" -·. 
~i. O 4. 6 

.:-. ~. 

2il 9.2 
Ii 3\1.\l 
lii 2.1 



·iURDEIH~ AV UT~U~PSKON1RGLLRESULTAiER 

iiOF-7ungil> 

Antall or11ver: 

Miadelvel'dlt1-lll: 
l<rav: 
Verdi av r,l" 11: 
!\rav: 

Rensekrav oroarrisk stoff. 

iOC<agCJl) 

Antall orever: 

,~ldcelvel'di H-11 l: 
Krav: 
1erd1 av rtr 11: 
!'.rav: 

lS.! 
15 IKke tl~fr. 
2<J 
2.5 Ikke ~il fr, 

Krav tll nnaiere oa maksunal utlepskonser.tras)on er lkke t il freosstil:t! 
men nær ooof•tilt. -
Dr1ftsstaoiliteten er akseptabel. 

i<01311lentar. 
Den biologisKe renseorosesserr synes 3 furmere bra. 
i~ :>ar neve 1Jtløcsver~1ler sievloes d~dio t 1ermr,a av ca!"tli<ier 'loa ste!' 
~-,oraulisK Oe!as~nir,o.DersOIII· det er safd!ie forMlc llellorJ BOF-l co TCC s-:.:.1 
l . !SdS v1i rense~ravet ~!atert ~ •l EOF-i være t1ifr~1sst~i~t. · 
iir• ft ca tllsyn av aniel!get er bra. 

I',O'nKl'JS,JOn. 
~e~ekravet er lkke tllfredsstillt.~en ~r ooofvllt. 
Det er oppnåod et aKseotabeit renseresultat. · . . 
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FYLrlES~~ I ØSTFOLD 
"ILJBVERNAVDELIN&EN 
DilONNINSE.~. Gil 
1500MOSS 

UTSLIPPSK~TROLL 1989 

Navn: H3K Eier: HBK KAFETERIA/~TELL 

Prosess: BIOLUGISK 

IlA TO VAN~'F. OVERLØP 

8g()(;"'06 
890307 
oS05VS 
BS0816 
8SOS12 
:lSillll 
851107 

i'luidei 
Maks. 
M1n. 

!113/dJ !m3/dl 

P!iooel iS&S 

c~R 
ERR 
Eltt: 

vURDER!~ AV UTSLIPPSKONTROLLHESULTATER 

f.[~-7 (Il~ li i 

Antail orever: 

~lOdelveroitl-il: 

Pe. ti l! att: 200 

KONTROLLPR\VER 

'T[I{; LOC 

!mgC/ll (r~gC/11 

Itoro Ut Irm Ut 

Ji s ... ø 
:;o Hi 7 ... 
22 11 

l11S ~4 OD 
47 Hi c.2 

~.i it l 1 • •" 
14 lit "i.5 

'15.;)' 27 En~ .:: .. 
145.0 54 E:tR ae, 

a.1 5 ERR 5 

RENSEEFFEKT 

roe 1 FOF-7 TOT-fl 

\~l 

'tO. u 

\i() 

ER~ 

iOCI~~C/U 

rirotaH orøver: 

i~) 

i 

27.v 

P~. tilkn: 200 

Turtllelitet 

!FTUl 

IM lJt 

.... 
!>t.S 
~·.: 

'It 
78 

11.5 
5 

23 
i å 

·j ... 

Krav: 
Midoelverdl(l-7): 
r\rav: ~=.& iKKe tlifreosstlilt. 

Vertt1 av m· 7: 
Krav: 

Rensekrav ornan1sK stoff. 

•ierdl av 11r 7: 
!\rav: 

~rav t1l mlellere utleoskonsentras)on er 1kke tllfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er ikke tilfredsstillende. 

Koømentar. 
11eroseanleQget er gammelt og WJOilerne 1 s1n utforming og vanskelig ~ dr1ve 
med en staot l rensina. 
i"ilsyn og drift av anlegget er hlfreosstillende. 

KOnKlusjon. 
Rensekravet er ikke tilfredsstillt. 
Det er ikKe o~p~dd et tilfredsstillende renseresuitat. 
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r 'fli\ESiliANlE.N I BSirOLD 
MlLJOVERNAVDEUNGEJ~i 
DRONNINGENS GT 1. 
1500 MOSS 

UTSLIPPSKONTROLL 198S 

Navn : SKJEBERSKILEN Eier: SKJEBERG 

Prosess: PRIM.FELLING Pe. tlli.: 2100 Pe. 

DATO VH~F. OVE!a..f!P t.Or-; 

ir~3idl (r,l3/ al \M~Iii 

Ut 

~SUll O 420 
8:(;207 it.lf\1 ,, 
8SOJ07 S30 
ij9(14iJ5 i) lO 
o9{150S 650 
8Si)61-t 53 V 
6SV7~"5 ot65 
~t:oa1o u:v 
5%912 .. : .:-
8S1011 2S6 
ØS1107 1175 

: øs1.:o6 4'10 

"'t odel 632 E~R 
l".a~ts. 1175 c ?il\ 
.'4lr,, ES6 ER.R 

~111del iS89 

DATO I!LiBiiSEL HNTAlL ... ..-·:: 
(1(~/d) t !:ie; 

-;"Q"j-;1 TOI-~ iOi-P 

c~'Jl1U 1.: 7 .. -t 75( 
69(•2V7 13.6 i . 7 :,i/5 
BS0~07 l.c . . -

""~- ~ 
,.., .. 
'!V.: 

ØSV405 !. C --. ~c.~ -·-
Ø 50~)= . -

.:. . ~ H.-t ~;,; 

o'EU6t'l .? • .: ill. i l(l07 
ii?Ji25 ·:. ~ 10.6 .!\U 
6S(;Sl5 . , 

~ .. 1.::. l lt•35 
6SOI:i:2. i., o 'j, S teo 
o'3wu oJ.d ~. 3 ~as 
89110i 1.o i'\. i ac.3 
~;;1cu6 l . l d. 4 :5/2 

i•hoce:i 2. 7 !V .. i 2:!:V 
i" .al!. ;.~.tJ i-i . oi75 
~!r1 . tJ, 6 ·+. . .. .. .... 

KONTROLLPRØVER 

IOC Tul"tlld ltet 

imgC/l) \FiUl 

irtn Ut Ut 

35 i ti ~. 7 
'Il i3 l il 
~,: 11 1.3. 7 
co lO 17 
35 14 17.5 
" 't.J l(t, l 

lb l() i.3.3 
~ 2'1 31 
5(1 3.4 1~ 
"'•.i 1\J -· -35 . a cif 
31 lU 

41 12 
70 2-'1 
28 i3 

RENSEEFFEKT 

TOC 

\:t) ( ~) 

i'v.u 

ERR 
~Rn 
ERR 

TOT-P 

i~) 

16.'1 

15.5 
31 . i.i 
2.9 

T!LFBi15LER OG UTSi..I~ot:· 

i iLFilR iN656RAD UTSLIPP P f.t. 
1~1 ikC!Idl 

-;'07-i~ ror-;. ·ioi-1'4 TOT-~· 

:l C.' .. ' -ti. 3:; .. •J,I.:IJ5 
':l.!b ,3;4. 34. '-'• ~l(r 

ivi•j '+~ . 
1<~ 

.; J , Jj, •)!.:. 
l :j -+4. Jt~. ·}. {:i 1 
:::.:: o+o. Si • •). ~J2-t 
·='+~ :6. '15. ,J. u•.~6 
aa .. 5=. '+t. (i. ui.:o 

H63 55. 55. i·.~i 
621 '!~. <H. tl.~!Oi 
~:,~ -:o. lS. o.IJv-+ 

1175 ..... 63. o.u2! 
/ •)4 3li. 37. v. OOS 

\ Jio.• il. '14. (i. Oi3 ··-UI.J ::&4 . o.:,. 0. v27 
~55 2tt l~. J..l,(l\1'1 

64 

ti lim: 166ii 

TOi~ GiHO-i> iOT-to~ 

IIOQ/ 1l i Ill~ il) i HOi i l 

lr!l'l Ut Ut lit 

3.o5 •J.2~ \,J.aj 2 !7. 7 
J tj, ~ v. 'tl \). 01 l i, .. 
l. ~4 (•. 35 v. v1 l" • • .:..o 

0.~'1 
. . . 1:.c ~.l v. ~.~c 

.:::.c<>~ U.o7 iJ. u7 r ·· , 
.Q • .:I 

... l v ~; ·-· ~1.•) 1 .- . !: .. :: 
It. 'iE. (r, 2ot •). · . .Ji _ .. , ... 

1. a i.t. ~3 •). (1 .. ;~ :i. "' . " (j : ~ •) . .,_.c; _, ' .. '""""""' . --
.:.~ v . .:6 •), •j i!, : ..... 
l.'t •J. 34 ', . .i. V.: .... 
.:::. :::;) u.~5 f..i .. (•C !-:.:. 

5.21 o<t~s u,\12 . . " 
J. D .. '! 

JO. il v.ii (J, c)7 2.5 
1.-4 0.22 (1. vl l l.'+ 

10\1 ~·E 



vUilDERIN6 AV KONTROLLPRBVER 

FOSFOR 

PRØvE ffR 
l o . .:2 
2 0.2-t 
.'3 0.27 

" 0.28 
5 0.29 
c v.3~t 
i 0.34 
ø 0 . .35 
:: iJ,.3S 

l'J 1).~1 

1l \.l,'t3 
i:. 0.67 ----------

Vll<Jtlei 1-11 lj~ 3.: 
'\rav i\i •j.5D 
vel"dl av :'>l' 11 •J. "f3 
~rav :\2 1.00 

Hensekrav fosfor. 

hilD/l) 
!maiii 
<miilll 
!mg/l> 
(fliD/li 
{mo Ill 
lJ:IQ/11 
HQQ/ll 
<r~uill 
!nui/ii 
(llllilll 
img/lJ 

\~ID/ .i J 
(/10/1 j 
tma/ !i 
IM~Ili 

TOCi~gC/li 

Ant all !)røvet': 

"iodelverol!l-IOi~ 
Krav: 
verdt av nr 10: 
~ra•t: 

l i i ft·eo~stl!t 

ill fre!lsstl it 

Krav til rudiere og r.~aKSUiai. utløoskons!!ntrasJon er tllfredsshilt. 
u~1ftss;aaii1teten er goo.Arlig ~talere ·renseeffeKt er bra. 

~enseKrav oro~:m! sk stoff. 
~l"aV ul rll!oiere og ~1aksu1ai utløoskor:sEmtras.Jon er Klart t1lfrecs5tll!-c. 
Dr1itssnctllteten er goo.Arh!! nndlel"e renseeffeKt er aKseonael. 

1\c·mentar. 
jllv1rkmno av lmlustrlutslloo oo flere strtAIMDrt!oo nar 1 l<c•rter~ oer1ooer 
forilrsaKet •Jstatlll Ol"l ft. -
'tP'tmn~r:scraaer. ai lecmnosnettet er ut 1 fra l~n5enote kontroltor~ver 
ansU.tt -.i l ca åv ~. · 
i i ltaK oa i.E!Ol'lll'lllSl'll!ttet roå de~'TOr Dl"lOrlte~-es, 
Dr1ft og t1lsvn at anlegget er ora. 

i<onk.ius1on. 
rtensekråvet er Klart t1ifreosst1llt. 
[et er oocnå.co et goot l"'?1"1Seresultat. 

il 

1•:,,,; 
~0 l 1 H.-eoss 
"å 
5(; :'l :.fl"eCS!i: 
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=vLKE~ I BSTFOLD 
MiLJØVERNHVDal1N6Ek 
DRONNINGENS GT .1 

150') MOSS 

Navn: iSEFOSS 

P'r'Osess: PRIMÆRF""t.LLING 

JiAiO . VANNF. 0\iti<t..eP 60i=-7 

\1'3/al \r,r3/ol 0:1~/il 

Ut Irm 

asouo 14~ ::ø 
aso~t'O 152 . --1.:! .' 

i)'5030"1 357 ~c 
&901W5 127 c9~ 
liS050S 101 l-45 
69061'1 55 i 31 
6:0725 711 i E.o~ 
a8ild:t6 S3ot ~c 

6So~iS12 ·::!~ 
. .... ~ . -. ..... 

65iVi i ~Si l Si: 
:iSU07 :r:;; C6 
8S!C:C1b 52 li)~ 

~lddel 257 llS 
MaKs. ~3ot 294 
~hn. 7S 25 

TOC 

\j{) 

ihddel 1S5S -·"'' ""' d~ • .l 

UTSLiPPSKONTROLL 1S89 

E1er: SKJEEERG,VARTEIG 

Pe. tlll. 1100 Pe. tllkn: 551) 

KONTIWLLPRØVER 

iliC T•JI"Dlottet iOT-i' 

\mQill i Fl Ul il.l~iil 

Lit inn Ut iT•YI Ut 

C3 it.J 5.lf ·j.l5 
3i ~ -

'·~ '+ i). l; 
H :. :1 l. 72 •). i it 
i6 !'.,,t {,oj iJ,.:.2 
l el li. 'l 1.3 •i . 1S 
23 6.3 6.o U. l ~ 
=~ .... !6. l i. co ·).26 
•:;" 

if\ ' 1.2; tj, ~-.= i.! 

:.::1 .<l -· ... ~:,, 2S 
l :i: ~.'f c.;; i), i3 
li l . .; •. t ..... ... 
.:::> w ... ~.'+ v . .=: .. 

:t t.l<il 1..:.ø 5. Ti (1, 2(t 
31 ERR '!(l :. 2(i t),j7 
11 ERR 'l 1.26 (t, H.l 

liENSEEFFEI\T 

KOF TOi-~ 

\~) i~} 

ERR %.5 

TllFBHSlER 06 UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL ANTALL ~'E iiLFBRIN6S6AAD UTSLIPP PR. 100 iJE 
i~idi l !lE!/ i):) (k~/0 1 

iOT-Y TOI-N il!T-;i iOi-N TOT-P TOT-N iOT-iJ 

~~110 o. 7 4.0 ~·t; ..:o .. j31 å7.1J 00.2 u. tJO'! 
oS'Oeoa ·' . l...'. o 3.5 ~04 c?t3'3 55.3 5'=' :: ~·;;) \1.005 
aS0307 c.. c. 5 ... ;(;( 'l'ib 5~ . .5 C!l.l O.•juS 
83\1405 u.~ 4.0 i 70 330 05.4 f,V,(t li. (l(J5 
~50~03 o. 7 5. V 3:.: '113 67.0 -- ~ to.~ t). (1\•3 

li50614 (d 3.-t .. ta c:85 7&.0 st. a 0.002 
6S0725 0.6 ~ ; 311 2'15 .,. - lt4.5 \1.00'1 ..... \JtJ, b 
aøod16 l.~ a. ; 550 724 107.0 131.6 0.063 
890912 o.& o+. i ~" .: 33S no ol.ii 0.005 
891011 3.1 7.ii 15&2 649 28~.0 118.1 O.OOd 
ii91107 (). 7 7.1 368 5S4 66.9 108.1 0.010 
891206 0.6 3.& . ti . 

~-" 317 53.5 57.7 Q.1 

Jlhddel 1.0 5.0 4ØO 414 87 -:: 
I.J 0.015 

Plai<s 3.1 8.7 1~62 724 284 132 O. Oii7 
l'hn. 0.6 2.S 29'1 245 54 45 0.002 
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ORTQ..;. i0i-1ol 

tfolg/ 1 l ~~-~~' b 

iJt lnrr 

(), • . .tl5 .::. ::> 
.:,, ···i ~.:.o 

•.,i, C•C. :5 
•). vl 31 • .: 
-: •. vi 45.6 
.... 0i 3tl 
-.·. · ... •.;;. ,:,,,:. 
..:. ~:4+ •• w 

,_,, .,_·.:, -f6 • .: 
-~·. 02 --·-
t, . .. J2 .. ..... ~.~ 

v.• .. ::. 4 l . 't 

t).~·2 .:s.J 
v. j~~ 't Jf:..& 
0.01 '; • .3 



vURDERINS AV KONTROlLPRBVER 

FOSFOR 

~·MINE ~R 
0.10 (rno/ll 

2 o. 13 !r3iilll 
w (1, 1'1 tmiilll 
'+ i). lit (nuil il 
s 0.15 (r.l~/ll 
~ 0.18 i!!loiii 
; O.l~ ir~iitll 
.5 v'lj <rniilii •'-"-
~ l) J' Imo/l l ....... 

iv 0.25 !mri/1> 
11 tJ .. ::s (l.uill l 
1C l).:ii itlgli) -------------

•). l; \lØD/ i.1 

TOC!MgCill 

Antall orøver: 

~tddelverdt(l-11): 
1\ravt 
verd 1 av nr 11 : 
~l"av: 

MlC:::le~ i-ll 
r{rav tU 
iero 1 av r-1• 11 
nrav :<2 

~.50 \Moll> Tt!fr~ssttlt 
0.6 \ll'lll/iJ 
l, l)i) !m~il) Til '!'"'eoS~U lt 

~URDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Rer.sekrav fosfOl". 
l<rav hl 111idlere og ~~aksuaal utleøsKonsentras_Jon er klart hlfredsstillt. 
Oriftsstablliteten er qod.Arlig mtdlere renseeffekt er goa. 

Rensekrav oraar,tsk stoff. 
Krav til Jud!ere oo maksiMal utløoskonsentras jon er klart h lfredsstlllt. 
iirt ftsstabtliteten-el" QOCI.Arlig !~ldlere nænseeffekt er meget goo. 

KOWDentår. 
llet er n!DlStrert noen proole.ær 111ec1 t!osern,osutstyl"et. 
Tilrenn1niien tti anleonet et' s-nr~ vartabel. i1ltak· oA l!!<lnlnosneltet ~1.å 
ortortteres. -- · -
Ortft og tt!syn av anle9get er bra. 

~ortHi•Js 1on. 
~er.seKravet e~ klart tilfreossttllt. 
Oet er ooor.aod et qodt rensere5•1ltat. 

L:: 

.:o.l 
3\/ iiif."E!tJSS 
ES 
:.:; i1.i.f~::s 
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FrtKESMANNEN I BSiFOLD 
MILJBVERNAVDELINSEN 
DRONNI~~S GT. l 

1SOOHOSS 

Navn: ALIJifll 

Prosess:PRiM~RFELL!~G 

-
DATO VANNF. OVEHLØP EUF-7 

{113/d) lra3/11l (~lg/1) 

Ut 

651011 1:ow (l 
891107 23037 
5S11!5 19759 o 
~912(1~ 1137(1 tl 
il91212 1(1575 o 

~idd el 15956 o 
!Il aks. 23037 o 
Min. 10575 \) 

Middel 1989 

!nn 

37 
lS 
~7 .. -wiJ 
3& 

~l 
99 
1S 

iOC 
(:() 

&1. 3 

UTSLIPPSKONTROLL 1989 

Eier: SIA 

Pe.till: &0000 Pe. tilkn: 39~00 

KONTROllPRØVER 

roe Turbidi tet TOT-D 

In gl!! iFTU> (;~gi !l 

Ut Ir.n ut Inn Ut 

lB .. 2.it O.l 
l .. :.• ..... l),-: O."'': 
1"t 17. 1 3 0.43 
~5 1'1 • .! . -....... 1).25 
;,; .... . l -.! .:, 5 .. ~ •j , 2.7 

20 ERR 14.6 3.04 0.31 
27 ERR 21.0 5.30 0.~9 
1~ EHR ':l -~·,) 0. '30 0.10 

RENSEEFFEKT 

KGF , TOT-P 
{%) ()() 

EilR ao Q 
~· ~ 

TILFBRSLER æ UTSLIPP 

DA iD 

691011 
531107 
8'j1115 
891206 
891212 

l'lid!lE!l 
flaks. 
Min. 

1 illFBRSEL 
tkg/rj} 

TOT-P TOT-N 

36.0 198.0 
20. 7 241. 'j 
59.4 273.2 
40.9 231.9 
56.0 285.5 

42.6 246.1 
59.4 285.5 
20.7 198.0 

ANTALl i='E 
ioei 

TOT-P 

18000 
10357 
2S6S9 
20466 
26024 

21311 
29E,C': 

10367 

iDT-N 

16500 
20157 
22763 
19323 
23794 

20510 
237S4 
1€.500 

TILFBR1N6SGiiAD 
Il( l 

TGT-P 

.j5.S 
~,. j 
~:..~ 

7r: ~ i.l .... 

su; 
7(). 9 

54.0 
75.2 
26.2 

TOT-N 

41.8 
51.0 
57.6 
48.9 
60.2 

51.9 
&o.e 
41.8 

UTSLIPP PR. 
(kg/dl 

iOT-;:; 

0.004 
0.02'3 
0.022 
0.007 
0.007 

0.01 
0.03 
0.00 

100 PE 
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OR TO-P Ti}i-N 

\ug/ll iLlQilJ 

Ut 1~:T• 

O. O l !~ • .: 
o.~J3 h).5 
•J. 01 . - . 

=~·c o.•:e 2{1,4 
e),(ll 2i 

O.U2 li.0 
0.03 27.0 
O.IJl 1•). 5 



vURDERING Av KDNT~P~VER 

FOSFOR T!JC !ragC/ l i 

~RBVE NR 
Antall prøver: 5 

0.10 irno/ll 
·j 1).~5 !mii/il ... 
3 (1.27 (Mg/l) 
-+ 0.43 (rag/1) 
;::, 0.'1'1 !mg/ll 
6 !raa/ll 

~iodelveroi{l-1 1 1: 20 
!<rav: 30 
Verdi av n!" 11: 
Krav: 

7 (rllri l l 
6 l:Ja/ll , !rJiilll 

li) lr~iiiD 
l l !~1ciill 
12 !mij/ll 

Phådel 1-11 0.31 høg/l) 
:{rav ~1. 0.50 !mg/l> 
Verd i av nr 11 (røo/ll 

iiif~osstilt 

Krav K2 l. 00 (mgJl) 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

RetJSekrav fcsfor. 

Rensekrav organisk stoff. 

Roii!Dientar. 
Renseanlegget ble satt i gar1g i juli 1989. Anle!Jget har derfor vært i en 
innkjørn1~sfase dette ~re1; med inntrimming av ins<:ru:~enter og prosess, 
Det har vært diverse startoroblemer bla llll!d stvrinaen av l<iemkal iecloser1n11en. 
Dette er spesiellt vansMelig i periODer med innlekking av regnvann/smeltevann 
i av i ø os !'let tet. 
ii!Uinger inoikerer at virkningsgraden p3 1edmngsrset;et er lav. 
TiltaK for utbedrino av ledninosnettet ber derfor iverKse~tes. 
Gr,mnla~e-; for ~ vurcel"E! rensirrgen er 11.\rlig pga få innsenate kom;roilortver 
og at anleqgec nar vært i en 1nnK)~rinqsfase i 1~59. 
Innsendte kontrollprøver og egenkor.troll!ltålinget· !!il" 1midlertili grunniag 
for A kun~e si at renseKravet er tilfredsstilit. 

~onklusjon. . 
Det er ooonAdø et akseptabelt renseresultat. 
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;1LKt5i~ .i BSTFuLD 
.~IdBVERNAvDEL1NEE~ 
iiKONNINGENS.Bil 
!500 MOSS 

"lavn: ~RlAfiOUI 

Prosess: BlOUJGiSi\ 

C1er: 

Pe. t 1llat>: il(; 

KONTiiOI..LPR\VER 

DATO liANNr. OVEiiU1~ mc LIK. TUP.BHHiEi. 

o:V6iS 
d~8Uc: 
oSOSlS 

~hdoel 
Maks. 
~hYl. 

Middel 

ti'fi 
EKk 
E~ii 

iS8S 

vURDERING AV UTSLIPPSKONTRDLLnESULTATER 

EOF-71111!,1/U 

Antall orever: 

1ldaelve~l(l-7i: 

l'M 

a:~ 
!4J 

6-t.O 
143.0 
cs.v 

TOC 

(~} 

60. 3 

ir·1gCI u lmgC/ll 

Ut l nr• Ut 

!li ·l'~ 
16 ~ 

::~ .IC 

33 Ei;~ ~~ 

o l ERR .. s 
lb .Elt i\ 8 

11Et-.SEEFFEKT 

'BOF-7 lOT~ 

Ilt) 

EitR 

TOC < m!!C/1 l 

Antall ortver: 

(~l 

"'"' 

triUJ 

ut 

.... 

j q 
4-+ 
2: 

Krav: 30. 1) 
Middeiven:a. 
t<rav: i2 .ikke t1lfreasst1ilt. 

Ven! i av nr 7: 
Krav: :o. o 

Rensekrav eoroartisK stoff. · 

Vero1 av nr • 
r\rav: 

Krav t1i m1oiere utieoskonsentrasJon er ikke tilfreasstillt. 

K011ment ar. 

.,i) 

Innlever1ng av kontrollorever ole startet oop i 1959.Det er derfor kunn levert 
inn 3 kontrollor1ver. 
Da det 1kke har vært noen star~ard kontroll av anleoaet i 1989 olir det 1kke 
tatt noen enaei1o konkius1on om renseresultatet, -~ 
Drlft og tllsyn av anlegget er tllfredsstillenae. 
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FYLKE~EN I ØSTFll..D UTSLIPPSKONTROU. 198S 
MILJBVERNAYDELINSEN 
DRONNINGENS GT. l 

1500 MOSS 

Havn: MeRK Eier:LYSETS SEIER 

Prosess: KJ~ISK PE. tillatt :40 Pe. tilkn: 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP fJOF-7 TOC Turbiditet TOT-P 

(~3/dl (m3/d) (lg/1) (Jøg/ll IFTU> (Dg/1) 

890316 
8~14 
890620 
890622 
890920 
891017 
891209 

Middel 
Maks. 
ill in. 

r ERR 
ERR 
ERR 

Ut 

ERR 
ERR ERR 
ERR ERR 

Middel 1969 

VURDERING AV UTSLlPPSKONTROLLRESULTATER 

Total f~for!aB/1) 

Antail p~ver: 
l 

7.0 

1. 41 

Inn 

!40 
43 

198 
67 
c6 
39 

86 
198 
26 

roe 
()t) 

42.S 

Ut Inn 

49 
31 
61 
5C 
17 
30 

102 

48.9 ERR 
102.0 ERR 
17.0 ERR 

RENSEEFFEKT 

KOf TOT-P 
(%,) (~) 

ERR 67.1 

TOC!mgC/ll 

Antall orever: 

Ut Inn 

21 4.4 
31 3.2 

12.5 6.46 
18.5 6 

11 l.B 
5.3 1.8 

53 

21.8 4.28 
53.0 8.00 
5.3 1.80 

i 

'IS Middel 1-7 
Krav 0.60 Ikke t1lfr. 

Pliddel 1-7 
J<rav 45 ikke tlifr. 

verdt av nr 7 
Krav 

Rensekrav fosfor. 

1.20 
Vera 1 av nr 7 
Krav 

Krav til midlere ut l0oskonserrtras 1on er ikke ti l fredsstillt. 
Arlig midlere renseeffekt er dårligere enn forventet. 

Rensekrav organisk stoff. 
Krav til midlere utløoskonsentrasjon er ikke tilfredsstillt. 
A~lig midlere renseeffekt synes darl1gere enn forventet. 

Koamentar. 

75 

Arsaken til at rensekravet ikke er tilfredsstillt er en d3rllg kontroilorøve. 
Dersom man hadde sett bort fra denne eller den hadde blitt streket!vl!d 1nnlever1no 
av 8 kontrollpreverl ville rensekravet v~rt tilfredsstillt. -
Drift og tilsyn av anlegget er tilfredsstillende. 
Det er også innoatt en drifts og serviveavtale ~ed leveranderen av anlegget. 
Anlegget synes å ha forutsetninger for 3 fungere akseptabelt. 

Konklusjon. 
Rensekravet er ikke tilfredsstillt. 
Det er ikke oppn3dd et tilfredsstillende renseresultat. 

Ut 

0.24 
0.3& 
0.6 
1. l 

0.~8 
0.37 
6.9 

1. 41 
6.50 
0.24 
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ORTO-P ss '6LR. 

(Oig/1) hag/l (lllg/1) 

Ut 

0.01 
0.015 

o. os 
(1.01 
0.0.2 
0.03 
4.3 76 -:-r. .... 

0.63 76.(1 
4.30 76.0 
0.01 7fi.O 
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72 
t=VU<ESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1989 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS ST.1 

1500 JllilSS 

Havn: SKJBNfHUJ Eier: TRB6STAD 

Prosess :SEKUNDÆRFill ING Pe. till.: 25<10 f.e. tilkm 2000 

KONTROLLPROVER 

DATO V~F. OVEIUP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P OR TO-P TOT-t. 

(113/d) (mJ/d) Cmg/ll lmg/ll CFTU> Cmg/ll ,"1!/ll hag/ll 

Ut Inn ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

890118 383 lCZ 32 7.5 7.3.1! 0.21 o.oe 43.2 
6502llt 284 204 31 3. 7 12 0.17 0.('25 53.'+ 
690315 471 201 23 6.9 ti.* O.lS o. æ .~ j 

iD•'-
690411 520 155 30 7 6.6 0.1'1 o. (Il 38.'+ 
BSV524 319 216 41 10.6 10.4 o. 31 o. os 57 
890620 241 560 5'1 7.1 15.2 o.~s 0.03 52.2 
850802 4';5 4i!'O 35 a.1 15.9 11.15 ,j,U2S sø." 
890823 369 5SO .3!) 13.2 lg,j 0.25 v.o.: o:: 
S9æ20 320 275 26 5.5 11.3 0.12 0.112 "a.s 
591017 2'38 15 2.3 10.1 0.16 0.02 00 
831115 376 () 330 Hi a.a 1.,:, ,. .... o 0.27 v.o1 37.& 
891212 290 255 ~2 5. 7 11.7 0.2 ll.Ol 55.d 

l 

Pliddel 370 o 303 33 E~R 7 -;, ... 11.90 o.~ 0.02 51.2 
Jllaks. 520 o sso 54 ERR 13.2 19.9o 0.31 0.05 6'3.0 
"1n. 241 o 122 15 ERR 2.3 6.40 0.12 0.01 16.2 

RENSEEFFEKT 

TDC KOF TOT-P 
(j() (~} (l() 

l'lliddel 19&9 89.2 ERR 58.3 

TILFBRSLER OG UTSLIPP 

1TILFBRSEL ANTALL PE TILFBRINSSSRRD UTSLIPP PR. 100 PE 
DRTO l kg/a) (oel (%) Otg/d) 

iOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

890118 2.8 16.5 1/tOii 1379 70.3 68.9 0.00'1 
590214 3.4 15.2 1704 1264 65? ,o;. 63.2 0.004 

l 830315 3.0 7.o 1507 636 75.4 31.8 0.005 
890Jt11 3.4 20.0 1716 16blt 65.8 83.2 0.003 
890524 3.3 18.2 l fiSS 1515 82.9 75.8· o. o~ 
890620 3. 7 12.o 1&32 1048 91.6 52.4 0.005 
890802 9.S 27.9 ~t925 2327 246.3 116.3 0.002 
690823 7.1 25.5 3561 2122 178.0 106.1 0.000 
890920 3.6 15.6 1808 1304 90.4 65.2 0.005 
891017 
891115 4.7 21.7 2369 1805 118.4 90.2 0.000 
891212 3.4 16.2 1697 1349 84.8 67.4 0.004 

Middel 4.4 17.9 2198.4 1492.0 109.9 74.6 0.00 
MaKs. 9.9 27.9 4925.2 2326.5 21t6.3 116.3 0.01 
Min. 2.tl 7.6 1405.6 635.9 70.3 31.8 o.oo 



\o'URDERING AV KONTROI..l.PRBVER 

FOSFOR 

PP.ØVE NR 
1 0.12 l111g/U 
2 0.14 Imo/li 
j (1.15 lmiitu 
4 0.16 (røg/1) 
5 0.17 høg/l) 
il 0.19 (ma/ll 
1 O.Z<l lraii/1 l 
a 0.21 Imo/U 
9 0.25 l mg/ l l 

10 0.25 !Jøg/ll 
11 0.27 lrøg/ll 
12 0.31 hlg/ll 

llliddel 1-11 0.1'3 (!IQ/l l 
Krav Kl 0.50 !rag/ll 
~enh av nr 11 0.27 Imo/li 
t<rav K2 1.00 !rag/11 

VURDERINS AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Rensekrav fosfor. 

TDC!RJgC/11 

Antall prever: 

~iddelverdi!l-111: 
Krav: 
Verdi av nr 11: 
Krav: 

Tilfredsstilt 

Ti l freds stilt 

Krav til midlere og maksimal utløpskonsentrasjon er klart t1lfredsst1llt. 
Driftsstabiliteten er god.Arlig ra1dlere renseeffekt er meget god. 

Rensekrav organ1sk stoff. 
Krav til midlere utløpskonsentrasjon er nær oppfyllt. 
Krav til maksimal utlepskonsentrasjon er tilfredsstillt.Driftsstablliteten 
er god. Ar li!! midlere renseeffekt er Silrdeles god. 

KOIØIEfltar. 

12. 

31 
30 !kile tilf 
41 
50 Til fl"edss 

Renseanlenoet har meaet stabile on høve renseeffekter ano.fosfor oø o~antsk stoff. 
Ar!leql]et har i 19B9 ~rt under omiiygginglrehatnlltering. · ~ -
Drift og tilsyn av anlegget er bra. 

Konklusjon. 
Rensekravet er klart tilfredsstillt. 
net er oppnaad et godt renseresultat. 
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rVLKESMANNEN l BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1989 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DROHHINGENDST. 1 

1500MOSS 

Navn: JELSNES Eier:TUNE 

Prosess: SIM. FELLING Pe.till.: S<lO Pe. tilkn: 230 

KONTROLLPRØVER 

DATO vANNF. OVERLØP E.OF-7 TOC Turblditet TOT-P OiHO..P TOi-N 

lra3/dl (103/d) Crøglll (r~g/1) CFTUl hll~/ll <nplll (~lg/1) 

Ut Inn Ut Inn ut Inn ut Ut io'<TI 

890110 45 o 107 12. 1.6 7.34 0.14 (1.07 36.S 
SS020B 3't o 1f!1 13 4 ') 7.8 0.25 0.01 3it.Ø •"-
890307 47 o 122 7.8 l. 4 6 0.06 Q.i)l 41.~ 

890405 35 o 163 10 3 a.s 0.16 O. Ul ij'j,Ø 

890509 33 o 127 15 4.1 &.% 0.19 0.01 43.8 
890014 64 o 127 9.4 !5.9 i) o.t:o U.Ul 32 .. ~ 
8S0725 25 228 14 ::> - 7.12 0.19 (•.01 -+5.5 ... ~ 
890816 jjj 105 6.Ø 1.3 4.66 o .•. (1,(12 'tl.o • l.:. 

850512 ~l 164 8.7 4.3 13.3 0.26 li.01 
891011 46 o 11!5 lb 10.5 10.9 0.5-0 0.02 5/.ci 
891107 60 o 70 13 ~.3 7.9 0.29 0.02 :4 
&51206 4() o 150 9.5 3.fl 7.5 0.17 0.01 40.8 

Middel 45 ERR 139 11.5 ERR 3.9 7.87 o.a: (1.02 43.5 
Ill aks. f>4 ERR 228 18.0 ERR 10.5 13.30 0.56 0.07 S7.6 
Phn. 25 ERR 70 6.8 ERR 1. 3 4.66 0.06 0.01 32./t 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(%) (~) (~) 

Middel 198'3 91.8 ERR 97.1 -
TILFØRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFBi!SEl ANTALL PE iiLFBRINSSSRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TDT-P TOT-H TOT-P TOT~ TOT-P 

890110 0.3 1.2 132 100 S7.4 43.5 0.003 
890208 0.3 1.2 105 100 46.1 43.5 0.004 
890307 0.3 1. s 113 102 49.0 70.5 0.001 
890'105 (1.3 1.7 125 145 54.2 63.2 0.003 
8505()9 0.3 l. 7 lOS 142 47.2 &l.S 0.003 
890614 0.4 2.7 154 225 60.8 97.8 0.008 
890725 0.2 2. 7 71 2.25 31.0 97.8 0.002 
890816 0.3 2.6 117 219 51.1 95.4 0.003 
890912 0.5 197 85.6 0.004 
891011 o.s 2.8 209 230 91.0 100.2 0.012 
891107 0.5 3.2 1'30 270 82./t 117.4 0.008 
891206 0.3 1.6 120 136 52.2 59.1 0.003 

Middel 0.3 2.1 137 178 59.5 17.3 0.004 
ltaks. 0.5 3.2 209 270 91.0 117.4 0.012 
Mtn. 0.2 1.2 71 100 31. o 43.5 0.001 



VURDERING AV KOHTROU.PRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
l o. o& lma/ll 
2 0.12 (arg/l) 
3 0.14 !mg/l> 
4 0.17 hau/Il 
5 0.18 <miill> 
6 0.19 llllgllJ 
7 0.19 <•g/ll 
8 0.25 1111a/ll 
9 0.26 (mg/ll 

lO 0.25 (liJQ/ll 
ll 0.2S h•iilll 
li! 0.56 lmg!l) 

Middel 1-11 O.lS l mg/li 
Krav Kl 0.80 (Mg/U 
Veroi av nr 11 0.2'1 lmalll 
:<rav K2 1.50 (mg/l) 

VURDERING AV UTSllPPSKOOROllRESll.TATER 

Rensekrav fosfor. 

ORGANISK STOFF 

Tilfredsstilt 

T 11 fl'i!dsst ilt 

BOF-7 

Antall pr l ver: 

M1ddel verd i: 

Krav: 

TOC lmgC/ll 

Antall prtver: 

Middelverui:ll-111 
Krav K1: 
Verdi av nr 11: 
i<rav K2: 

Krav til midlere og maksimal ~tløpskonsentrasjon er klart tilfredsstillt. 
Dr1ftsstab1l1teten er god.Arl1g midlere renseeffekt er meget god. 

Rensekrav oraanisk stoff. 
KLrav til midlere og maksimal utl~oskonsentrasJon er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er god. Arlig rn1dlere renseeffekt er bra. 

Koaaentar. 
Rensingen på anlegget svnes stabil og god.Det er registrert noen ta problemer 
med doser1nosutstyret.Det er noe tilførsel av overvann i perioder. 
Drift og t .i l syn av anlegget er bra. 

Konklusjon. 
Rensekravet er klart tilfredsstillt. 
Det er op~nådd e~ godt renseresultat. 
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10.9 
15 Tilfreos~tl i i~. 
15 
25 Tllf·redsstllit. 



rYLKESMAANEN I ØSTFOLD 
IIIILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENSSTl 

1500 IIIOSS 

Navr,: KOLSTAD 

Pros~ss: Sl~.FELLINS 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 

trll3/dl 11113/d) lmg/ll 

Ut 

æ<lllO 17.5 o 
890208 14 o 
850405 16.5 o 
890509 18.3 o 
69()725 22.7 o 
890816 24.32 () 

891011 l"' (l 
89!206 16.45 0 

Middel 18 o ERR 
lllaks. c~t o ERR 
lhn. 14 o EllR 

Middel 1989 

Inn 

169 
145 
147 
177 
149 
90 

187 
• 'Jf'"': l ... , 

149 
187 
so 

TOC 

(~) 

SL 4 

UTSLIPPSKONTR[LL 1988 

Eier: BSTFOLD FYLKESK~UNE 

175 P~. tillm: 70 

KONTRW.PR8VER 

TOC Turbidite TOT-P 

(mg/ll tFTUl lmgill 

Ut Inn Ut Inn Ut 

13 1. a 5.32 o. os 
13 z 6.1 0.15 
15 7.5 5.-2 0.4ti 
12 't.~ 4.':5 0.15 
11 ~ 5. 7 \}.16 i: 

13 2. 7 3.08 0.22 
14 l ' ;, (),o;. 0.16 
12 ~ :t ...... 10.7 0.2[) 

12.9 ERR 3.8 6.16 0.21 
15.0 ERR 9.2 10.70 0.48 
11. o ERR 1.0 3.08 0.09 

RENSEEFFEKT 

KIF TOT-P 

(~) (~) 

ERR 96.6 

TILFØRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL RNTAI.L PE TILFBRIN6SGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
l kg/dl (pel (;() lkg/d) 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

! 890110 O.l 0.7 47 sti 66.5 80.0 0.002 
890C08 O.l 0.4 43 37 61.0 53.3 0.003 
a~s O.l 0.6 43 53 61.3 75 • ./j O.Oll 
890509 O.l 0.6 46 54 65.1 77.1 0.004 
890725 O.l 0.6 65 50 92.4 71.3 0.005 
i!90816 O.l o.a 37 69 53.5 59.0 0.008 
891011 O.l 0.6 57 47 82.0 66.5 0.003 
831206 0.2 0.8 88 71 125.7 101.1 0.00& 

Middel O.l 0.7 53.2 54.6 75.9 78.0 0.01 
fllaks O.l 0.7 46.6 56.0 66.5 80.0 0.01 
Ill in O.l 0.4 ~.7 37.3 61.0 53.3 o. o 

76 

ORT D-r> iOT-N 

hag/l i h~glll 

ut ir.n 

0.015 3il.4 
0.01 3.: 
0.03 38.4 
0.(1.: 35.'1 
(1, 01 c&.4 

0.025 34.2 
0.0.3 3S. ·3 
~j. (·5 51.5 

0.02 37.0 
0.05 51.6 
0.01 26.4 



VURDERING fW UTSLIPPSI<OORW.RESll. TATER 

Total fosfor, (mg/l) 

Antall prever: 

Middelverdi(l-7): 
Krav: 
Venh av nr 7: 
Krav: 

Rense~rav fosfor. 

B 

0.17 
1.00 Tilfredsstillt. 
0.26 
2.00 Tilfredsstillt 

TOC(~g C/ll 

Antall prtver: 

Middelverdi(l-7>: 
Krav: 
Verdi av nl" 7: 
Krav: 

8 

12.6 
22 Tilfl"'!dsstillt 
14 
40 Tilfredsstillt 

Krav til 11idlere og maksimal utløoskoY1Sentras jon er klart hl fredsstillt. 
Driftsstabiliteten er god.Arlig m1dlere renseeffekt er meget goø. 

Rensekrav organisk stoff. 
o<rav hi m1dlere og ukst~~al utl0oskor,sentras_ion er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten synes Sirdeles qod.Arlig ~ldlere renseeffeKt er bra. 

Koa.entar. 
L1tt overvann k~r inn i ledninusnettet i oer1oøer. 
Drift og tilsyn av anlegget er brå. 

KonklusJon. 
Rensekravet er klal"t tilfredsstillt. 
Det er oppnådd et qodt rense~ultat. 
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~YLKES~ANNEN l ØSTFOLD 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. l 

1500 MOSS 

UTSLIPPSKOkTROLL 1989 

Navn: STENBEKK Eier:STENBEKK MISJONSSENTER 

Prosess: KJEMISK Pe. tillatt :90 

KOHTROUPR9\IER 

Pe. tilkn: 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 iOC Turb1ditet lOT-P 

(fll3/d) (1!13/d) (r.~g/ll (J~g/ll <FTUl IMQ/1) 

Ut 

cl90205 
850305 
650509 4 
890614 
8S0725 
850912 :. 
891011 
891205 

i•hddei 5 ERR 
Ill aks. 5 ERR ERR 
Min. it ERR ERR 

Middel 1989 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROULRESULTATER 

Total fosfor(mg/ll 

!rintall prever: a. o 

0.32 

Inn 

1&2 
tatt 
210 
160 
177 
182 
130 
·;3 

165 
210 
93 

TOC 

(~) 

40.2 

Ut ir.n Ut Inn 

sa ;,• ..... 8 • .30 
157 6'1 7.1 
SJ 44 6.34 
so 21 5.~ 

l bO 34 4.~2 
E.4 '13 6.2 
7b Jo .. .., 5.8 
50 16.1 '1.3 

98.5 ERR 33.6 6.03 
160.0 ERR 64.0 6.38 
50.0 ERR 16.1 ~.30 

"ENSEEFFEKT 

KOF TOT-P 

(j) (.,:) 

ERR 93.2 

SV Middel 1-7 
Krav 
Verdi av nr 7 
krav 

0.60 T1lfredss;illt 
0.68 

TOC!•gC/ll 

Antall pr1ver: 

l'liddel 1-7 
Krav 
Verdi av nr 7 
Krav 

45 Ikke t 11 fr. 
157 

1.20 Tilfredsstillt 75 Ikke ti lfr. 

Rensekrav fosfor. 
Krav til midlere oa maksimal utløpskorrsentrasjon er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten-er tilfredsstillende.Arlig midlere renseeffekt er bra. 

Rensekrav oroan1sk stoff. 
Krav til midiere og 111aksimal utlepskortserttrasiort er ikke tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er ikke tilfredsstillende.Arllo midlere renseeffekt er 
dArligere enn forventet. -

KoDDent ar. 
Renseanlegget har hatt en dArlig reduksjon av organisk stoff.Aktuelle tiltak 
som kan beare pA dette m3 utreaes. 
Det er inngått en drifts og servtceavtale mell~ eier og leverandør av anlegget. 
Tune kommune bistAr ogs~ mhp.prevetaKing. 
Drift og tilsyn av anlegget er tilfredsstillende. 

Konklusjon. 
Rensekravet er tkke tilfredsstillt. 
Det er ikKe oppn~da et tilfredsstillende renseresultat. 

Ut 

O.SB 
o.cø 
0.32 
o . .:o 
0.17 
o.~~ 
0.2E! 
v.3.: 

0.41 
o.so 
0.17 
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OR TO-P iOI-f~ 

<mg/ il lr.,~/ll 

Ut l~r· 

0.03 
O. \Æ 
0.04 
il • .Jl 
0.05 
U.(l5 
0.04 
iJ.O'+ 

0.04 Eilfl 
0.06 EiiR 
0.01 ERR 



l 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONhiN6ENS Gll 

150011\ClSS 

Navn: VARTEiG 

Prosess: SI".FELLINS 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 

(m3/dl (103/!ll !mg/l l 

B90405 
8906H 
8S0725 
890816 
ii91011 
891107 
691206 

Middel 
Pl aKs. 
l'hn. 

Ut 

12 
24 
17 
91 
34 
55 
14 

-J:' 
.l.J ERR 
91 ERR 
12 ERR 

l'hdllel 198·~ 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Total fosfor(mg/li 

Antall oraver: 7 

Inn 

258 
226 
141 
220 
'!C 
~2 
93 

143 
258 
æ 

i CC 

00 

89.4 

klodelverdl!1-7l: 0.19 Tilfredsstlilt. 
Krav: 1.00 
VeNii av nr 7: 
Krav: 2.00 

Rensekrav fosfor. 

UTSLIPPSKONTROll 1989 

Eier:VARTEIS 

Pe. tilkn: 250 

KONTROLLPRØVER 

TOC Turbiditet TOT-P 

(fllglll (l~g/l)_ !mg/U 

Ut Inn ut Inn Ut 

15 26 16.8 0.3 
16 4.6 11.3 0.11 
21 7.4 1. 7 0.17 
15 15.7 2.56 0.24 

7.5 4.3 4.2 0.06 
11 9.5 3.4 o :·;, 

'"'-
21 9.S 9 0.2 

15.2 ERR 11.2 8.18 0.19 
21.0 ERR 2&.0 18.80 0.30 
7.5 ERR 4.3 2.86 0.06 

RENSEEFFEKT 

KOF TOT-P 

(,:) (~) 

EF.R 97.7 

TOC !111gC/U 

Antall praver: 7 

Middelverdlll-7l: 15 
Krav: 22 Tilfredsst1llt. 
Verdi av nr 7: 
Krav: 40 

Krav til ~idlere ut iøoskonsent rasjon er klart tilfredsstillt. 
Arlig midlere renseeffekt er meget god. 

ORTO-., 

(mg/il 

Ut 

0.01 
\J. \.11 
O.Ol 

1). Ol!i 
(1.02 
O.iJ2 
0.01 

0.01 
0.02 
0.01 

nensekrav organisk stoff. 
Krav til 11dlere utløpskonsentasJon er tilfredsstillt.Arlig •idlere renseeffekt er akseptabel. 

KOII!III!niar. 
T11renn1ngen t1l anlegget er svært varierende OQ i perioder svært lav(50l/pd) 
Avlapsvann ma da forsv1nne ftr renseanlegget.Det er ogsA registrert rcen tilstoponinger 
ivert<settes. 
Drift og tilsyn av anlegget er tilfredsstillende. · 

Konklusjon. 
Rensekravet er tilfredsstillt. 
Det er oppnådd et akseptabelt renseresultat. 
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TOi-N 

!mg/l l 

Inn 





;·iL!{E5MHNNE.N l ØSTFOLD 
MILJaVERNA~DELINGEli 
DiWMdNGENSST. l 

UTSLIPPSKONTRDll l SB9 

1500 1'!055 

~avn: GRE~PE:1BD 

Prosess: S!M.FELL. Pe. hllatt: 35 

t<OI'tTHOLLPR\VER 

DATO 

ØSolll 
SS03UO 
dSOttl2 
.SSOH~ 
6':0725 
åSOa16 
øsuua 

M100el 
MaKs. 
1'11n. 

IU3/dl !1113/di (r.u~ll l 

Ut 

ci\R 
ERR 
ERR 

Jlhddel 198S 

~URDERINS AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Total fosfor. 

Ir,r• 

I c-+ 
15& 
!50 
153 
87 

130 
2llr 

145 
210 

67 

TOC 

(~) 

8ti.l 

TOC 

(r~g/D 

lit lfl'r• 

2.i 
il 
.!O 
::.: 

i. i 
(!':) 

!li. 

20 ER il 
30 E~R 
8 EnR 

RENSEEFFEKT 

KOF TOT-P 

(%) (,:) 

ERR 95.3 

TOC<mr;~Cill 

Antall prtver: 7 Antall orever: 

'liddelvenll 0.31 llllddeiverai 
~rav; 1.00 Tilfredsstillt. Krav: 
Verd l av rrr Vel"dl av nr 
Krav; 2.00 !\rav: 

Rensekrav fosfor. 
Krav til midlere utiooskonsentrasjon er klart tilfredsstillt. 
Arli~ midlere renseeffeKt synes ~au. 

Rensekrav c•roamsk stoff. 
Krav til m1diere utieoskonsentrasion er tllfredsstillt. 
Arli~ a1dlere renseeffekt er akseotaeei. 

Koø~enur. 
RenseanieoQet svnes 3 funaere t1lfredsst1llende. 
Dr1tt og tilsyn· av anle~~et er aKseataoelt. 

Konklusjon. 
Rensekravet er tilfredsstillt. 
Der er oponadd et akseptabeit renseresultat. 

GSLO K(}li!PIUNE 

Pe. tiltm: 

I!Jl"llldlte iOT-?o 

triU> lr,\~/11 

Ut IM Uf 

~.o 6.7 U. 52 
.:. l 5.3 1) , l 
o.:: -. --·'- c•.~ø 
~-~ o.:,c ' .. •.l, .:..: 
: .... 3.::6 tJ.Ii6 
5.: s.s; .. .... 

'J • .:.: 

i i.~ 11.~ •j,C,4 

7.3 6.7 0.31 
li.3 11.9 v.04 
~.1 3.ti O.Uo 

7 

20 
22 iilfredsstilit. 

.. o 

80 

o ~tru~· i (r f-N 

i~l~/l ) 

Ut irrr· 

•.!.v3 
v.Ø! 
(•, (i(: 
•). ·J2 
' .. •. O l 
' .. '. •.t'+ 
•).V; 

l.), (l.) '45.o 
(i, i)9 45.b 
0.01 ... 5.o 



) 



,:·tli\ESMANNEN I BSTFOLD 
l'llLJIWERNAVD&.lttiiN 
DROhHINGEftS 6T.1 

1500 14055 

Havn: SVINNDAL 

DATO 

dSOllEs 
8~14 
il5(13l:i 
o90-tu 
asu~~J 
oSOO.::O 
ØSO&v.2 
690&:2 
oSUS2(: 
1mo11 
dSlll5 
&%~12 · 

~bddel 
flaKs. 
Min. 

\IP.tolNf. 

im3/ c!J 

l'lb 
n 

co·; 
2:3'1 

4S 
Qoj 

123 
!lå 
o o 

112 ,.,.. 
,i, 

~ 

111 
231t 

'19 

Prosess: PRIM.FELLING 

OVERLBJ:I 

\1!13/d) 

ERR 
ERR 
ERR 

EOf-7 

(t1g/l) 

Ut 

ERR 
ERR 
EHR 

!lliddel 1989 

Inn 

77 
ll:i 
164 
65 

153 
l Sl 
103 
15& 
174 
25~ 
138 
535 

17S 
535 
69 

TOC 
(l() 

50.8 

UTSLiPPSKONTRtll l C!B9 

Pe.till.: 

Eier:VALER 

650 Pe. tilkrr: 

KONTROI..LPR6VER 

TOC Turbiditet j"Qi-;· 

((~~Ill (FTUl lt.lpill 

Ut ir:Tt u~ Ir:~ Ut 

5.6 -~· • .3 5 0. •J2. 
~ ;.. 
JO ... 1.2 fl, (l,. v. 36 

4 l . 5 2. '10 o .. :;., 
o. 7 v.:: c.s v. ~ir 
7.'3 o.: 7.66 v.vs 
5.3 O. o il V ;.-: .... 
5.5 •J. l't o.D~ •J. Oil 

o 'J. ; l l. 7 tJ.v-! 
5.3 ~~-l - v. v3 
5.C (i, l 1U.2 (J, (Jl 
~.o 1.3 13 O. Oi 
't.2 l. 7 17.ii l). (l& 

5.7 ERR 0.75 9. 03 0.07 
9.~ ERR 1.70 li.BO O.:i6 
3.6 EF.R 0. 10 2.46 0.01 

RENSEEFÆKi 

K!F TOT-P 

(~) (l() 

ERR S9.3 

TILFBRSLER OS UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE lilFBRIN656RAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (peJ (~) (kg/ci) 

TOT-fl TDT-N TOT-P TOT-H TOT-P TOT-H TOT-P 

l 65011cl 0.7 ~. 8 365 234 121.7 77.~ o. (lO l 
890214 0.4 2.9 220 243 73.5 ao.s 0.009 
1}90315 0.5 3.0 257 251 85.7 &3.6 O.OOo+ 
890411 O. fl 3.2 293 269 ~7.5 89.7 O. (l(r5 
89052~ o.~ 1. 6 188 151 ,. J ~ 

b~.o 50.2 0.001 
&50620 1.1 2.7 544 227 181.3 75.7 0.001 
890802 0.7 3.2 :m 268 123.6 89.~ o.oæ 
690822 0.6 2.9 398 238 132.6 79.3 0.001 
890920 0.8 2.6 387 215 129. 0 71.7 0. 001 
851017 1.1 4.3 571 356 190.4 118.5 0.000 
891115 1.5 3.6 Tl4 315 257.8 105.1 o.ooo 
i1Sl212 0.9 2.5 463 211 154.3 70.2 0.001 

Middel o.a 3.0 't03 248 134.2 82.7 0.002 
~ax. 1.5 4.3 774 356 257.8 118.5 0.009 
lhn. O.lt 1.& 188 151 62.& 50.2 o.ooo 

81 

Gl\iO-i> i"G':"-,ij 

\J;\9/ i ) 11.11!/ lJ 

Ut ! .,.~,~ 

(r, \H ' "" -. ."._ 
•). ~ ...., • .J 

•). 0!5 ;'i ... 
V. 03 . - . 

J. .!, -:-

(•. ve: ~o.:' 

u.v.:. ~=. ; 
~1. 0.!. -. : 

-~ ... 
u. tø"J '1-

·~J. li2 .:v 
' l 

~·. v. 3b. i 
\,1, 1}1 3 ~ . a 
(1, (H 'H).ii 

0.03 ~- u 
0.20 ~5.o 
0.01 13.o 



FOSFOR 

ilRBVE ~~il 
l 
2 
3 

" 5 
o 

. 7 
a 
9 

tv 
11 
12 

Mioelel 1-11 
1\l"av 1\1 
vera 1 av nr 11 
Krav t<.! 

0.01 
\.1.01 
0.02 
0.03 
0.03 
0.03 
0.05 
0.00 
v.GS 
0.07 
o.oa 
(1.30 

(J~Q/1) 
(nuilli 
i14ii/U 
(e~iim 
(!Ila il) 
Høiitu 
l Mg/li 
\mo/ll 
~~~o/ll 
(TQD/i> 
lnui/ lJ 
lngtiJ 

~~. 0.. <mal l J 
0.4u tmcll> i lifredssttllt 
v. oa im.Dtl 1 
l.oO tm~/1) iilfredsstillt 

VURDERING AV UTSLIPPSKONT~OLLRESULTATER 

Rensekrav fosfor. 

iOC !m~tll l 

Mlaoelverdl:\1-lli 
Krav Kl: 
Verdi nr 11: 
i)rav K~: 

Krav ti l midlere og øaksiøal utl opskOl'ISentl"asjon er r~eget klal"t ti l fredssh Ilt. 
Driftsstabilitet og Arlig midlere renseeffeKt er særdeles god. 

riensekrav ornat1i sk stoff. 
Krav til midlere og maksi~al utltoskonsentrasjon er klart tilfreasstillt. 
Driftsstabiliteten er menet aOd. 
Arligmidlere renseeffekt er-rteget gOd. · 

K0111111entar. 
Renstngen synes Meget stabtl og god.Nitrifikasjon i btolo~isk tr1nn skaper 
i1idlert1d noe driftsnrobleM. 
Dr1ft og tilsyn av anlegget er bra. 

~onkl us JOn. 
Rensekravet er klart t1lfredsstillt. 
Det er oppnåda et godt renseresultat. 

82 

5-. -. 
l i (lii~~SL. l !i~. 
1 

2v il it~OSStliit. 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENSGT.l 
1500 MOSS 

Navn: VALER BATTERI 

Prosess: SiM.FELLINS 

UTSLIPPSKONTROLL 196~ 

Eier:FDRSiiARET 

150 Pe. tilkn: 100 

KOKT ROLLPRBVER 

DATO VRNNF. DVERLBP BOF-i TOC TrJrblditet TOT-P 

(~/dl !m3/d) t~tg/ll 

Ut 

(mg/ll tmg/ll (/lg/1) 

89(1207 
890404 
89(1510 
SS06i:7 
ii90S12 

Middel 
i'lakS. 
Jllln. 

ERR 
ERR 
ERR 

Middel 1989 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTRDLLRESULTATER 

Total fosfor. 

Inn 

135 
166 
164 

7& 
:.-~ 
L.. l u 

163 
275 
76 

TOC 

(;.) 

S1.1 

Ut Inrr 

9.5 
12 
11 
15 
25 

14.5 ERR 
f:S.O ERR 
9.5 ERR 

RENSEEFFEJ<T 

KOF TOT-P 
(;.) (~) 

ERR 79.7 

TOCtmgC/1 

fntall prever: 5.0 Antall prøver: 

Middelverdi: 1.67 Middelverdi: 
Krav: 1.00 Ikke tilfr. Krav: 
lierd 1 av nr • Verdi av nr • 
Krav: 2.00 Krav: 

nensekrav fosfor. 
Krav til midlere utl0oskonsentrasjon er ikke tilfredsstillt. 
Arlig 1idlere renseeffekt er dårliQere enn forventet. 

Rensekrav organisk stoff. 
Krav til mdlel"e utløosllonsentras.ion er tilfredsshllt. 
Arlig midlere renseeffekt er aksePtabel. 

Komrøentar. 

Ut .inn 

10.5 7.32 
lb 7 

&.24 
6.-'t u.a 

.:o 8.8 

13.3 8.23 
20.0 11.80 
6.4 6.E<t 

5 

15 
22 ikke hlfr. 

~o 

Det er kunn sendt inn 5 av 8 pålagte kontrollprøver. 
Anlegget synes A ha funqert meget ustabilt i 1989.Lengre perioder med dårlig rensing. 
Bypg1ng av nytt renseanlegg og forbedring av ledningsnettet skal gjeres i 1990. 
T11synet av anlegget er tilfredsstillende. 

Konklusjon. 
Rensekravet er ikke tilfredsstillt. 
Det er ikke oppnAdd et tilfredsstillende renseresultat. 

Ut 

0.68 
l. 'l 

2.70 
2.27 
1.26 

1.67 
2.76 
0.68 
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ORTO-~ iQT-N 

(mg/l ! lfllg/l l 

ut i:'J" 

0.17 
o.s 

L /4 
Loo 
0.62 

L va 
1.80 
0.17 



j 

' 


