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Ekstrakt: 
Rapporten er en sammenstilling og vurdering av renseresultatetet for de høygradige 
kloakkrenseanleggene i Østfold i 1991. 
Utslippskontrollen har omfattet 36 høygradige avløpsrenseanlegg.Samlet tilknytning til 
disse anleggene er ca 217 500 personekvivalenter(pe ). 
En vurdering av anleggenes renseresultater viser at 30 anlegg har tilfredsstillt rensekravet 
og at 6 anlegg ikke har tilfredsstillt rensekravet. 
Så mye som 96.5 % av de tilknyttede pe er til anlegg som har tilfredsstillt rensekravet. 
Av de 11 anleggene som har fått vurderingen godt renseresultat,så er de kjemiske i 
overvekt. 
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FORORD 

Denne rapporten er en sammenstilling og vurdering av renseresultater for de høygradige 
kloakkrenseanleggene i Østfold i 1991. 
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Dokumentasjon av renseresultater er hovedsakelig hentet fra anleggenes innsendte 
kontrollprøver, men annen informasjon om renseanlegget kan også bli benyttet i vurderingen 
av anleggene. 

Samtlige kontrollprøver er analysert ved fylkeslaboratoriet i Moss. Laboratoriet har også 
ansvaret for at prøveinnsendingen fungerer tilfredsstillende. 

Vidar Lindblad 

Fylkesmannens miljøvernavdeling 
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SAMMENDRAG 

Kontrollopplegget har i 1991 hovedsakelig fungert tilfredsstillende. Det er imidlertid et 
problem at enkelte anlegg har levert inn for få kontrollprøver. Ca. 9% av pålagte kontroll
prøver er ikke sendt inn. 

Det var pr. 31.12. 91 35 høygradige avløpsanlegg som inngikk i utslippskontrollen. 
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Samlet tilknytning til anleggene var ca. 217 500 personekvalenter (p.e). Dette er en økning 
på 4,2% fra 1990. Den økte tilknytningen har hovedsakelig vært i Nedre Glomma regionen. 

Den totale belastning fordeler seg på følgende måte: 

Personer 
Næring/service 
Industri 

149 590 pe. 
24 700 pe. 
43 200. pe. 

Nye rensekrav er gjort gjeldende for alle renseanlegg fra og med 1989. 
Anleggenes renseresultater er vurdert ut fra disse krav hvor primært utløpskonsentrajsoner av 
fosfor og organisk stoff blir lagt til grunn. Annen informasjon om anleggene kan også bli 
trukket inn i vurderingen. 

Etter en vurdering av samtlige renseanlegg, så ender det opp med at 30 anlegg har tilfredsstilt 
rensekravet og 6 anlegg ikke har tilfredsstilt rensekravet. 
Av de 30 anlegg som har tilfredsstillt rensekravet så har 11 anlegg fått vurderingen godt 
renseresultat og 19 anlegg akseptabelt renseresultat. 
Hele 80,5 % av tilknytningen til høygradige renseanlegg er til anlegg som har fått 
vurderingen godt renseresultat. Kun 3,5 % av tilknytningen er til anlegg med ikke tilfreds
stillende renseresultat. 

Som tidligere er det hovedsakelig de mindre anleggene som ikke fungerer tilfredsstillende. 
Noen av disse er også gamle og umoderne og er driftsmessig vanskelig å drive slik at de 
oppfyller dagens krav til god og stabil rensing. 

Av de anleggene som har fått vurderingen godt renseresulta.t, så er de kjemiske i overvekt. 
det er også blant disse vi finner de største renseanleggene for byområdene. 
Ingen av de rene biologiske renseanleggene har fått vurderingen godt renseresultat. 
Etterfellingsanleggene har de laveste utløpskonsentrasjoner, men de kjemiske anleggene er på 
det samme nivå m.h.p. fosfor. 

Enkelte simultanfellingsanlegg fungerer også meget godt. Nyere simultanfellingsanlegg med 
bra tilsyn og korrekt drift kan oppnå tilnærmet like bra renseresultater som etterfellings
anlegg. 
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l. FYLKESMANNENS UTSLIPPSKONTROLL I 1991 

1.1 KONTROLLOPPLEGG (GENERELT) 

Kontrollopplegget har i 1991 hovedsakelig fungert tilfredsstillende. Det er imidlertid et 
problem at enkelte anlegg har levert inn for få kontrollprøver i henhold til miljøvern
avdelingens krav. Ca. 9 % av pålagte kontrollprøver er ikke sendt inn. Dette er ikke til
fredsstillende. Laboratoriet har derfor funnet å måtte innføre purregebyr ved manglende 
innlevering. Det er hovedsakelig de mindre private renseanleggene som har sendt inn for få 
prøver. 

Renseanleggseierne har med få unntak utarbeidet og sendt inn årsrapport i samsvar med krav 
fra fylkesmannen. 

Laboratoriet har også begynt å sende ut et tilstrekkelig antall godkjente prøveflasker til 
renseanleggene regelmessig da det var et problem at en del ukurante flasker ble benyttet. 

1.2 RENSEANLEGG 

Det var pr. 31.12.91 35 hØygradige avløpsanlegg som inngikk i utslippskontrollen. Jfr. tabell 
4 og figur 2. 
Det var i 1990 36 høygradige renseanlegg i drift. Et ikke kommunalt anlegg har vært 
midlertidig uten belastning pga. eierskifte. 
Ingen nye anlegg er startet opp i 1991. Et anlegg er imidlertid fullstendig rehabilitert/ 
modernisert (tilsvarende nytt). 

Samlet tilknytning til anleggene pr. 31.12.91 var da. 217 499 personekvivalenter (p.e.). Dette 
er en økning på 4,2 % fra foregående år. Den Økte tilknytningen har hovedsakelig vært i 
Nedre Glomma regionen. Samlet dimensjonerende kapasitet til renseanleggene er 
ca. 290 000 p.e. 

Den totale belastning fordeler seg på følgende måte: 

Personer 
Næring/service 
Industri 

Jfr. fig. l. 

149 590 pe. 
24 700 pe. 
43 200 pe. 

Vedrørende mer data om de enkelte anlegg så vises det til tabellene 4 og 5 og til vurderingen 
og datasammenstillingen for de enktelt anlegg. 

Figur 2 (kart) viser beliggenheten av de enkelte anlegg. 



Figur l. 
Figuren viser den prosentvise fordeling av personer,næring/sevice og industri pe. 

FORDELING A V TILKNYTNING 

Næring 
1/ .Lj 

Personer 
b~ 
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Fig. 2. 
Kartet viser beliggenheten av kloakkrenseanlegg som har inngått i 
utslippskontrollen i 1991. 

Navn renseanlegg 

l. Rakkestad 
2. Bommen 
3. Skotsberg 
4. Svinndal 
5. Østerbo 
6. Ringvold 
7. Elvestad 
8. Tomter 
9. Kornsjø 

12. Jelsnes 
13. Kolstad 
14. Kirkeng 
15. Østbygda 
16. Rømskog 
17. Varteig 
18 . Solbergfoss 
19. Vå l e r 

ba tte r i 
20. Greppe r ød 

21. As ha 

22 . l\1ysen 
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25. 
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Remmendalen 
Kambo 

" 26. Hestvold 
l" 27. Skjeberg 

28. Ise 

29. Langnes 
30. Mørk 
31. Sten bekk 
32 . FOA 
33. AL VIM 

34. Skip tve t 
35 . . Grensen 
36. Bjøi'kebekk 
37 . ~1anaholm 



1.3 KONTROLLPRØVER 

Tabell l 
Antall kontrollprøver som skal tas ut og sendes inn til fylkeslaboratoriet fremgår av tabellen 
nedenfor: 

Type anlegg <500 p.e. 500 p.e. <anl<20 000 p.e. >20 OOOp.e. 
Biologisk 8/år 12/år 24/år 
Kjemisk " " 
Simultanfelling " " 
Etterfelling 12/år " 
Interkomm.over-
føringsanlegg 8/år " 

Alle kontrollprøver ankommer laboratoriet samme dag som prøvene er tatt ut. 
Samtlige kontrollprøver blir analysert på fylkeslaboratoriet. 

Hvilke analyser som tas på kontrollprøver framgår av tabell2 nedenfor. 

Tabell2 
Analyser på kontrollprøver 

Type anlegg Innløp (mg/l) Utløp (mg/l) 

" 
" 
" 

" 

Biologisk Tot-N, TOC TOC, LOC, FrU (turbiditet) 
Kjemisk Tot-N, Tot-P, TOC Tot-P, TOC, P04-P, Fru 

Kjemisk/biologisk Tot-N, Tot-P, TOC Tot-P, TOC, P04-P, FrU 

Kontrollprøvene fra interkommunale overføringsanlegg analyseres kun på total fosfor og total 
nitrogen. 
Tot-N tas kun på anlegg med døgnprøver på innløp. 

For anlegg dimensjonert for> 10 000 p.e. tas det også i 1991 analyser av ammonium (NH4-N) 

på innløpsvann. 

Krav til hvordan kontrollprøven skal tas ut, fremgår av tabell 3 nedenfor. 

Tabell 3 
Uttak av kontrollprøver. 

T fpe 
Anleggsstørrelse Innløp Utløp Merknader 
>500 p.e. D D V annmengdeproporsjonalt prøvveuttak 
l 00<an1<500 p.e. SID D " " 
<100 p.e. s s " " 
D= Døgnprøve, 24 timer. S= Stikkprøve. 

Prøvetankene skal være av typen vakumprøvetanker. Det kan og bli stilt krav om døgn
blandeprøver på de minste anleggene (gjelder udøpsvannet). 
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1.4 Rapportering 

Anleggseieme er pålagt følgende rapportering til miljøvernavdelingen: 

- Regelmessig innsending av driftsjournal 
-Utarbeidelse av årsrapport. Eget opplegg fra miljøvernavdelingen. 
- Melding til miljøvernavdelingen ved driftsstopp. 

1.5 Administrasjon 

Administrasjonen av utslippskontrollen har blitt foretatt av miljøvernavdelingen/fylkes
laboratoriet. Som tidligere år har driftsoperatørene besørget uttak, sending og transport av 
kontrollprøver. 



Tabell4 
Kl akkr l o ensean egg som 
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h · å · r k 11 B l ar mng; tt 1 uts 1 pps on tro en. e astrun d . ger og vur enng. 
Kommune Anlegg Type Bygget Dim. p.e. Belastet Vurdering 

p.e. 
31.12.91 

Aremark Bjørke bekk BIO 1988 250 90 2 
Aremark Skotsberg E.F. 1983 1.300 550 l 
AHSA ASHA KJ 1980 28.000 18.244 l 
Askim Solbergfoss S.F. 1983 200 50 2 
Eidsberg Mysen KJ 1978 9.500 7.500 2 
FOA Øra KJ 1989 120.000 85.000 l 
Halden Kornsjø E.F. 1980 300 190 2 
Halden Remmendalen KJ 1979 28.000 22.480 l 
Halden Øs ter bo E.F. 1975 600 100 2 
Hobøl Elvestad E.F. 1977 100 50 2 
Hobøl Ringvold E.F. 1982 1.000 500 2 
Hobøl Tomter E.F. 1981 900 900 2 
Marker Bommen E.F. 1976 1.500 1.650 2 
Marker Grensen BIO 1987 350 50 3 
Marker Langnes KJ 1989 60 60 2 
Moss Kambo KJ 1977 1.600 15.400 2 
Rakkestad Kirkeng S.F. 1976 350 370 3 
Rakkestad Rakkestad E.F. 1977 7.000 7.000 3 
Rakkestad Østbygda S.F. 1978 200 85 3 
Rømsko2 Rømskog S.F. 1983 500 340 l 
Råde Hes tv old K.J. 1976 3.000 3.800 2 
Skiptvet Skiptvet BIO 1987 2.500 1.470 2 
Skjeber2 Høk BIO 1970 200 200 2 
Skjeber2 Høysand KJ 1978 2.100 1.960 2 
Skjeberg Isefoss KJ 1985 1.100 500 l 
SIA Al vim KJ 1989 60.000 45.000 l 
Spydeberg Mariaholm BIO 1970 . 70 70 3 
Spydeberg Mørk KJ 1989 40 35 3 
Trø2stad Skjønnhaug KJ 1976 2.500 2.500 l 
Tune Jelsnes S.F. 1982 500 230 l 
Tune Kolstad S.F. 1982 175 70 l 
Tune Sten bekk KJ 1989 90 50 2 
Vartei2 Bruns by dalen S.F. 1979 300 270 l 
Våler Grepperød S.F. 1987 50 35 2 
Våler Svinndal E.F. 1981 650 550 2 
Våler Våler Batteri S.F. 1968/-

1990 150 100 2 
36 289.535 217.499 
Type anleee: 

E.F.= Euerfellingsanlegg (biologisk/kjemisk). KJ =Kjemisk, S.F. = Simultanfelling (Bio/kjem), BIO =Biologisk 
Vurdering: 

l = Godt renseresultat, 2 = Akseptabelt renseresultat, 3 = Ikke tilfredsstillende renseresultat. 



TabeiiS 
Tilknytning til høygradige renseanlegg pr. 1.1.92. Totalt og fordelt på personer, næring/ 
service og industri pe. 

ANLEGG P.E. TOTALT PERSONER NÆRING/ INDUSTRI 
SERVICE (P) 

l. Skotsberg 550 550 - -
2. Bjørke bekk 90 90 - -
3. ASHA 18.244 14.075 4.169 -
4. Solbergfoss 50 50 - -
5. Mysen 7.500 5.500 1.300 700 
6. Øra 85.000 53.228 6.100 25.672 
7. Remmendalen 22.480 18.000 4.480 -
8. Kornsjø 190 180 10 -
9. Østerbo 100 - 100 -

10. Tomter 900 900 - -
11. Elvestad 50 40 10 -
12. Ringvold 500 450 50 -
13. Bommen 1.650 1.520 130 -
14. Grensen 50 3 47 -
15. Langnes 60 - 60 -
16. Kambo 15.400 12.084 2.356 960 
17. Rakkestad 7.000 3.324 - 3.676 
18. Kirkeng 370 370 - -
19. Østbygda 85 85 - -

20. Rømskog 340 340 - -
21. Hestvold 3.800 3.800 - -
22. Al vim 45.000 28.000 5.000 12.000 
23. Høy sand 1.960 1.770 190 -

24. Ise foss 550 550 - -
25. Jelsnes 230 230 - -
26. Brunsbydalen 270 270 - -
27. Kolstad 70 - 70 -
28. Sten bekk 50 - 50 -
29. Høk 200 - 200 -

30. Skiptvet 1.470 1.350 120 -
31. Mari ah olm 70 - 70 -
32. Mørk 35 - 35 
33. Skiønnhaug 2.500 2.500 - -
34. Svinndal 550 330 30 190 
35. Grepperød 35 - 35 
36. Våler B.T.T. 100 - 100 

217.499 149.589* 24.712 43.129 

Næring/sevice/industri utgjør 31% av tilknytningen til renseanleggene (1.1.92) 
Det er imidlertid knyttet en relativt stor usikkerhet til størrelsen av industri og næring/ 
sevice tilknytningen. 

12 . 
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2.0 VURDERING A V KONTROLLPRØVER 

2.1 Generelt 

Nye rensekrav er gjort gjeldende for alle renseanlegg fra og med 1989. 
De nye rensekrav innebærer kun en mindre justering i forhold til' tidligere tillatelser, men en 
betydelig skjerping i forhold til eldre tillatelser. Jfr. tabe116 og 7. 

Vedrørende rensekrav m.h.p. TOC (organisk stoff) så kan dette være vanskelig å tilfredsstille 
for rene kjemiske anlegg. Spesielt for de minste anleggene med et konsentrert innløp. 
De kjemiske anleggene er derfor i denne rapporten primært vurdert ut fra rensing av fosfor. 

Nye reviderte rensekrav er under utarbeidelse fra sentrale myndigheter. Rensekrav m.h.p. 
organisk stoff for kjemiske anlegg vil der mulig bli tatt ut. 

Anleggenes renseresultater blir primært vurdert ut fra utløpskonsentrasjoner av fosfor og 
organisk stoff i henhold til krav i tabellene 6 og 7. Anleggenes renseeffekt og driftsstabilitet 
blir også tillagt vekt ved vurderingen. 
Annen informasjon om anleggene kan også bli trukket inn i vurderingen. Det blir også gitt en 
kort tilleggskommentar for hvert anlegg vedrørende renseresultatet. 

Det blir ikke gitt noen kommentar til ledningsnettet. 
En egen tabell over tilførsler og utslipp er imidlertid beregnet for hvert anlegg. 
Det brukes i denne tabellen benevnelsen tilføringsgrad.Dette er ikke korrekt. 
Riktig benevnelse er virkningsgrad i henhold til SFrs defmisjon av disse begrepene. 

Spesifikke tall som er benyttet ved beregningen er 1.7 g/p d mhp.fosfor og 12 g/p d 
mhp. nitrogen. 
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2.2 RENSEKRAV 

Rensekravene framgår av tabellene 6 og 7. 

-pe
tlegg 

emisk 

multenfelllng 

terfelling 

o logisk 

pe-
legg 

emisk 

a~uitenfelling 

terfelling 

o logisk 

Tabell 6 . Rensekrav for anleggsdimensjonert >500 p.e. 

* 

HOVEDKRAV - UTLØPSKONSENTRASJONER (mg/1 ) 
Grenseverdier· 

MAKS.TOTALUTSLIPP 
kg utslipp pr.lOO pe/d. 

FORVENTET RENSEEFFEKT (%) .. 
Midlere minimumsverdi 

TOe BOF7 TOT-P 
Middel tlaks Middel Maks Middel ~laks 

30 

15 

11 

15 

50 

25 

20 

25 

60 100 

20 35 

15 25 

20 35 

0 .5 1,0 

0.8 1,5 

o.L! 1,0 .. 

TOC 

2.0 

1,0 

0,75 

1 , 0 

4,0 

1,ll 

1.0 

1.ll 

TOT-P 

0,03 

TOC/BOF7 

6o 

80 

85 

85 

Grenseverdi ene f or utl øpskonsentr asjon skal ikke overskr ides. 
J.1iddel og maksverdi blir bestemt ut fra utslippskon troll prøver 
etter at 5% av de høyeste verdiene er strøket. · 

TOT-P 

85 

80 

85 

** Korrekt/ rep resentativ r enseeffekt kan bare bestemmes på anlegg med 
døgnprøver på både i nn- og utl øpsvann. 

Tabell 7 . Rensekr av for anl egg_dimensjonert < 500 p.e. 

* 

HOVEDKRAV - UTLØPSKONSENTRASJONER (mg/l) t~.TOTALUTSLIPP FORVENTET RENSEEFFEKT ( ~) ... 

GrenSeverdier· kg utslipp pr.lOO pe/d. Midlere mi nimumsverdi 

TOC BOF7 
TOT-P TOe BOF7 

TOT-P TOC/BOF7 
TOT-P 

Middel ~laks Middel Maks Middel tl aks 

ll5 . 75 70 120 0,6 1_,2 3.0 s.o O,OL! 55-60 

22 !lO 30 50 1.0 2,0 1.5 2,0 0,07 75-80 

15 25 20 35 0 ,5 1.0 1,0 l,l! 0.035 80-85 

22 40 30 50 1.5 2,0 80-85 

Grenseverdiene for utløpskonsentrasjon skal ikke ovecskri~es. 
.Middel og maksverdi blir bes temt ut fra utslippsko~t~ollprøver 
etter at 5% av de høyeste ve rdiene er s trøket. : 
Ned mindre enn 8 kontrollprøver i å re t blir kun krav til midde l 
ve rdi be nyttet . 

80-85 

80 

80-85 

** Korrekt/re presentativ renseeff ekt kan bare bestemmes ~å anlegg med 
døgnprøver på både inn og u tløpsvP-~n . 



3.0 SAMMENSTILLING/KOMMENTARER UTSLIPPSKONTROLL
RESULTATER 

3.1 Sammenstilling av resultater 

Utslippskontrollresultatene er her samlet for alle anlegg i tabeller og figurer. 
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Det blir også gitt en skriftlig kommentar til resultatene og hvorfor noen anlegg oppnår dårlig 
rensing. Hovedkommentar til figurer og tabell blir gitt i eget underkapittel. 

Tabell8 
Tabellen er en sammenstilling av hvordan samtlige renseanlegg og tilknytninger er vurdert i 
forhold til rensekravet Gfr. kap. 2). 

Tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 

Godt Akseptabelt -
Prosesstype R.A. Tilkn.p.e. R.A. Tilkn.p.e. R.A. TIIkn.p.e. 
Kjemisk 6 173.774 6 28.770 l 35 
Etterfelling l 550 7 3.940 l 7.000" 
Simultanfelling 4 910 3 185 3 505 
Biologisk - - 3 1.760 l 70 

11 175.234 19 34.655 6 7.610 
Tot.r.a. 30 6 
Tot. tilk:n. 209 889 7.610 

Av tabellen går det fram at 30 anlegg har tilfredsstilt rensekravet og 6 anlegg ikke har 
tilfredsstilt rensekravet ... 
Figur 3 

Figuren viser den prosentvise fordeling-av tilknytningen til anlegg med henholdsvis godt, 
akseptabelt og ikke tilfredsstillende renseresultat. 

Tilknyttet høygradige r.a 

Ikke tilfr. (3,5%) 

Godt (80,5%) 

Hele 80,5% av tilknytningen til høygradige renseanlegg er til anlegg som har fått vurderingen 
godt renseresultat Kun 3,5% av tilknytningen er til anlegg med ikke tilfredssti llende 



Figur 4 

Figuren viser midlere utløpskonsentrasjon av total fosfor fordelt på de 3 hovedanleggs
typene 
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For den kjemiske anleggstypen er det noen små anlegg som har relativt høye utløpsverdier av 
total fosfor. De større kjemiske anleggene har derfor tildels betydelig lavere udøpsverdier. 
Av figuren går det fram at det er etterfelfings- og kjemiskee anlegg som har den beste 
rensingen av fosfor. 
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Tabell9 
Tabellen viser midlere inn, utløpskonsentrasjon og renseeffekt for renseanleggenes 
kontrollprøver i 1991 (alle konsentrasjoner i mg/l) 

Al v øpsan egg K onsentrasjoner 
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INNLØP UTLØP RENSEEFFEKT 
Anlegg TOC TP TN TOC TP P04-P FTU %TOC %TP 

SkotsberR; 48 2,69 19,5 7,1 0,06 0,01 4,6 85 98 
Kornsjø 123 5,64 42,3 13,2 0,35 0,09 11,6 89 94 
Østerbo 31 1,13 9,8 8,1 0,09 0,01 2,6 73 93 
Tomter 125 4,9 34,5 10,3 0,50 0,09 4,1 92 90 
Elvestad 63 3,51 - 14 0,45 0,02 7,7 78 87 
Ringvold 156 6,53 44,6 13,9 0,19 0,01 4,1 91 97 
Bommen 107 4,74 28,4 15,3 0,23 0,02 lO 86 95 
Rakkestad 219 4,3 32,4 54,5 0,35 0,02 - 75 92 
Svinndal 282 16,9 48,8 7,3 0,24 0,06 3,1 97 99 
q M~ddeL 128 5,6 32,5 16,0 0,27 0,04 6,0 85,9 94 
Solbergfoss 212 6,85 12,6 0,73 0,44 11,4 94 89 
Grensen - - - 46 0,83 0,22 18,1 
Kirkeng 195 -7,20 - 45,7 1,27 0,36 . 21,4 77 82 
Øst bygda 142 7,46 90,2 2,43 0,85 7,5 36 67 
RømskoR; 139 6,5 49,9 16,3 0,21 0,02 7,5 88 97 
Jelsnes 271 7,43 52,6 11,2 0,15 0,01 2,8 96 98 
Varteig 235 8,23 - 14,9 0,22 0,01 19,6 94 97 
Kolstad 320 9,24 50,5 12,8 0,23 0,02 3,9 96 98 
Grepperød 298 7,4 12 0,71 0,60 8,6 96 90 
Våler B.T.T. 42 2,06 20,3 0,62 0,02 13,5 (52) (70) 
10 Middel 206 6,9 51 28,2 0,74 0,25 11,4 84,6 90 
AHSA 68 2,47 19,2 22 0,20 0,01 7,5 68 92 
Mysen 149 7,6 33,9 36 0,52 0,03 13,2 76 93 
Øra 101 3,51 26 24 0,20 0,01 10,6 77 94 
Remmendalen 76 3,3 20,8 21 0,22 0,04 6,8 72 93 
Kambo - 142 5,44 41,1 33 0,39 . 0~01 31,1 77 93 
Hestvold 330 7,29 42,8 35 0,57 0,05 18,9 90 92 
Askim 100 3,41 21 24 0,25 0,01 16,7 76 93 
Høysand 64 2,88 22,6 25,4 0,61 0,02 25,4 69 79 
Isefoss 83 4,26 24,5 22 0,15 0,02 10,0 73 97 
Stabekk 170 7,5 - 98 0,64· 0,09 41 42 91 
Mørk 104 0,69 34,8 - -
Langnes 296 18,4 14,3 159 0,52 0,07 76 52 98 
Skjønnhaug 423 11 ,23 66 45 0,21 0,01 13,7 89 98 
13 Middel 167 7,7 30,2 49,8 0,37 0,08 23,5 -- - 72 93 
Bjørke bekk 73 12 · 9 84 
Høk 60 17 3,1 -
Skiptnt 114 36 26 
Mariaholm 86 55 34,5 
4 Middel 83 36 27,5 15,5 84 



Figur 5. Etterfellingsanlegg 

Årlig midlere utløpskonsentrasjon av total fosfor og organisk stoff(TOC) framstilt 
som kommulativ frekvensfordeling. 
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Figur 6.Kjemiske anlegg 

Årlig midlere utløpskonsentrasjon av totalt fosfor og organisk stoff(TOC) framstilt 
som kommulativ frekvensfordeling. 
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Figur 7.Simultanfellingsanlegg 

Årlig midlere utløpskonsentrasjon av totalt fosfor og organisk stoff(TOC) framstilt 
som kommulativ frekvensfordeling 
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Figur 8.Biologiske anlegg 

Årlig midlere utløpskonsentrasjon av organisk stoff(fOC) framstilt som kommulativ 
frekvensfordeling. 
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3.2 Kommentar til resultatene 

I alt 36 høygradige avløpsrenseanlegg har blitt vurdert og kommentert. Jfr. kpt. 4. 

30 anlegg har fått vurderingen at rensekravet er tilfredsstilt. Hele 11 anlegg har fått 
vurderingen godt renseresultat og dette er flere anlegg enn foregående år. Disse 11 anlegg 
utgjør hele 80.5% av de tilknyttede p.e. Kun 3,5% er tilknyttet anlegg som har fått 
vurderingen ikke tilfredsstillende. Jfr. tabell8 og figur 3. 

Som tidligere er det hovedsakelig de mindre anleggene som ikke fungerer tilfredsstillende. 
Noen av disse er også gamle og umoderne og er driftsmessig vanskelige å drive slik at de 
oppfyller dagens krav til god og stabil rensing. 
Et større anlegg, Rakkestad, har også fått vurderingen ikke tilfredsstillende. 
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Plan for omfattende rehabilitering og utvidelse av dette anlegget er utarbeidet. Arbeidene på 
anlegget vil starte opp i 1992 og være ferdig 1993. 

Av de anleggene som har fått vurderingen godt renseresultat, så er de kjemiske i overvekt. 
Det er også blant disse vi finner de største renseanleggene for byområdene. 
Ingen av de rene biologiske renseanleggene har fått vurderingen godt renseresultat. 

Etterfellingsanleggene har de laveste utløpskonsentrasjonene, men de kjemiske anleggene er 
på det samme nivå m.h.p. fosfor. 
Enkelte simultanfellingsanlegg fungerer også meget godt. Renseprosessen er mest vanlig på 
mindre anlegg. Nyere simultanfellingsanlegg med bra tilsyn og korrekt drift kan oppnå 
tilnærmet like bra renseresultater som etterfellingsanlegg. Jfr. figurene 4, 5, 6, 7, 8 og tabell 
9. Resultatene viser også at de fungerer bedre enn mindre (prefabrikerte) kjemiske anlegg. 

Renseresultater og kommentarer for de enkelte renseanlegg framgår av kap. 4. 

3.3 Årsaker til et dårlig renseresultat 

Det er i alt 6 anlegg som har fått vurderingen ikke tilfredsstilende renseresultat. Det er alle 
mindre anlegg med unntak av et anlegg. 

Følgende hovedårsaker synes å ha ført til at anleggene ikke har tilfredsstilt rensekravet: 

- dårlig driftsoppfølginglkontroll med renseprosess 
-gamle, umoderne anlegg (tilfredsstiller ikke dagens krav til renseanlegg) 
- driftsstopp, maskinelle stopp etc. 
- overbelastning (hydraulisk/forurensning). 

Ved flere anlegg er det også registrert driftsforstyrrelser og dårligere rensing pga. utslipp fra 
industrien. 



4. SAMMENSTILLING OG VURDERING AV RENSERESULTATER FOR DE 
ENKEL TE RENSEANLEGG, KOMMUNEVIS 

Dette kapitlet er en sammenstilling og vurdering av renseresultatene for de enkelte rense
anlegg. Forutsetningen for vurderingene framgår av kap. 2. Renseanleggene blir vurdert 
kommunevis med start på Aremark, jfr. innholdsfortegnelsen. 
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Det presiseres at vurderingen med konklusjon gjelder avløpsrenseanleggets renseresultater. 
Dersom et anlegg er gitt vurderingen tilfredsstillende renseresultat, så gjelder dette kun 
renseanlegget og ikke standard på ledningsnett etc. 



FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1991 25 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. 

1500 MOSS 

Navn: SKOTSBERG Eier:AREJIIARK OSLO KOMMUNE 

Prosess: ETTERFaL Pe. tillatt: 1300 Pe. tilkn: 550 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLBP BOF-7 TOC Turbidite TOT-P ORTO-P TOT-N 

(rl3/dl (ftt3/dl (rag/1) (hlg/ll (FlU l (mg/ll (rllg/l) (fllgfl) 

ut Inn Ut lnTI ut Inn ut ut lnT1 

910121 375 49 6 7. 5 1. 6 0.06 0.01 15.3 
910313 240 65 8 8.7 2.5 0.05 0.01 20.8 
910522 160 66 4.4 3.4 0.06 0.01 18.5 
910612 209 88 6.8 5.6 0.04 17.7 
910618 170 42 7.2 1.3 1. 7. 0.02 o. 01 23.5 
910717 220 63 6 2. 4 4. 9 0.04 0. 01 19.6 
910891 226 42 9. 5 3 2.3 0.06 0.01 19.5 
910917 224 39 11 5.1 2.1 O.l 0.01 23.7 
911015 231 22 6. 7 1.7 1.5 0.08 0.01 19.8 
911120 320 17 3.6 6. 2 1.5 0.04 0. 01 13.9 
911210 200 30 6.6 5.9 2.5 0.14 0.01 21.8 

Middel 234 48 7.1 4.6 2.69 0.06 0.01 19.5 
Maks. 375 88 11.0 8. 7 5.60 0.14 0. 01 23. 7 
Min. 160 17 3.6 1. 3 1. 50 0.02 0. 01 13.9 

RENSEEFÆKT 

TOC KOF TOT-P 

()C) ()C) ()C) 

Middel 1991 85. 2 ERR 97.7 

TILFØRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILH!RSa 'ANTALL PE TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel ()C) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N lOT-P TOT-N lOT-P 

910121 0. 6 5. 7 240 478 43. 6 86.9 
910313 0.6 5.0 240 416 43.6 75.6 
910522 0.5 3.0 218 247 39. 6 44.8 
910612 l . 2 3.7 468 308 85.0 56.0 
910618 0.3 4. o 115 332 21.0 60.4 
910717 1. l 4.3 431 359 78.4 65.4 
910891 0.5 4.4 208 367 37.8 66.8 
910917 0.5 5.3 188 442 34.2 80.4 
911015 0.3 4.6 138 380 25.2 69.2 
911120 0.5 4. 4 192 371 34.9 67.4 
911210 0.5 4.4 200 363 36. 3 65.9 

Middel. 0. 6 4.4 240 369 43.6 67.2 
!'laks. 1.2 5.7 1085 408 85. 0 86.9 
Min. 0. 3 3.0 115 247 21.0 4lt.B 



VURDERING AV KONTROLLPR0VER 

FOSFOR 

PRBVE NR 
l 
2 
3 
4 
5 
& 
7 
8 
'3 

10 
11 
12 

Middel Hl 
Krav Kl 
Verd i av r1r 11 
Krav K2 

VURDERING AV RESll.TATER 

Rensekrav. 

!rng/ll 
0.02 !mg/U 
0.04 111glll 
0.04 !mg/U 
0.04 (lllg/ll 
0.05 (reg/l) 
O.Ob !mg/ll 
O.Ob lrllg/1) 
0.06 !11g/ll 
0.08 (Jøg/1) 
0.10 !reg/l l 
0.14 !mg/ll 

0.06 !mg/l l 
O. 40 !r1gfl l Ti lfredssh l t 
o. 10 !øtg/ll 
1.00 !mg/l) Tilfredsstilt 

ORGANISK STOFF 

BOF-7 

Antall prtver: 

Middelverdi: 

Krav: 

TOC (Mg/ll 

Antall prever: 

Middelverdi: !1-9) 
Krav Kl; 
Verdi av nr 9; 
Krav K2; 

Fosfor:Krav til Midlere 09 maksirøal utlepskonsentrasjor1 er klart ti l fredsstill t. 
Midlere renseeffekt og dn ftsstabil i tet er r~~eget god. 

Organisk stoff: 
Krav til 11idlere og maksi.al utlepskonsentrasjon er klart tilfredsstillt. 
Midlere renseeffekt er noe lavere enn man kan forvente. 
Driftsstabiliteten er meget god. 

KONKLUSJON. 

Det er oppn3dd et qodt renseresultat.Rensekravet er tilfredsstillt. 

Koomentar. 

11 av 12 kontrollprever er sendt inn. 

Kontrollprtver og egenkontroll indikerer en stabil gc~ rensing. 
Det er periodevis problemer Med tap av aktivt slaM i luftebassenget. 
Arsaken syres 3 vare hydrauliske stttbelastninger.Reaktiveringsbassenget ber 
vurderes tatt i bruk. 

Drift,tilsyn og vedlikehold av anlegget er bra ivaretatt. 

lO 

6. 7 
11 
10 
20 

26 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1991 
MILJ8VERNAVDEL!NGEN 
DRONNINGENS.GT1 

1500 MOSS 

Navr.: BJBRKEBEKK Eier: AREMARK 

Prosess: BIOLOGISK Pe. tillatt: 250 Pe. tilkn: 

DATO VANNF. 

(ra3/dl 

910121 81 
910313 47 
910522 14 
910612 9.5 
170691 14.3 
910821 15 
911015 
911210 16 

llliddel 28 
Maks. 81 
Min. 10 

RENSEKRAV 

TOC<ragC/ll 

Antall prever: 

Middelverdi<1-7l: 
Krav: 
Verdi av nr 7: 
Krav: 

OVERLØP 

!m3/d) 

l"'iddel 1991 

8 

9.4 

bDF-7 

(!Il gil) 

Ut 

TOC 

(Dlg/ l) 

'Inn 

8.2 
25 
57 
39 

231 
112 

74 
36 

72.8 
231.0 s 'J ..... 

TOC 

(%) 

83.6 

22 Tilfredstillt. 
12.0 

40 Tilfredsstillt. 

VURDERING AV RESULTATER 

Rensekrav. 

KONTROLLPRØVER 

TOC 

<mg/l l 

Ut 

7.8 
7.6 

10 
10 
30 
12 
12 

6.2 

12.0 
30.0 

&.2 

RENSEEFFEKT 

TOT-P 

TOChngC/ll 

Antall prever: 

Middelverdi 
Krav: 
Verdi av nr 
Krav: 

(%) 

ERR 

TURB. 

<FTUl 

Ut 

8 
7.1 

14 
12 

12.5 
11.6 

2 
2.2 

9 
14 
2 

Organisk stoff:Krav til røiddel og Maksverdi er klart tilfN!dsstillt. 
Renseeffekten er noe laveN! enn forventet. 

KONKLUSJON. 

Det er oppn3dd et akseptabelt rertseresultat.Rensekravet er tilfN!dsstillt. 

KO!tli'ENTAR. 

Samtlige kontrollprever er irmlevert. 
Basert p~ kontrollprevene s~ er rensekravet tilfredsstillt. 
Det har iMidlertid ogsA i ~r vært problemer rned driftsavbrudd p3 biorotor. 
Det er regisrert problen ned innlepspumpestasjonen.Maskinelle stopp som ferer 
til urer6et utslipp opptN!r for ofte pA anlegget. 

Drift,tilsyn og vedlikehold p~ anlegget er bra ivaretatt. 

TOT-P 

!mg/l l 

Inn 

90 

Ut 

LOC 

!rng/ll 

Ut 

&.8 
6.2 
6.8 
7.8 

16 
8.4 
6.2 

6 

8.0 
16.0 

Ei. O 
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TOT-N 

!mg/ll 

Inn 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1991 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. l 

1500 MOSS 

Navn: ASHA Eier: ASHA 

Prosess: SEKUND~RFELLING Pe.till.: 28000 Pe. til kn: 18244 

KONTROLLPROVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbidite TOT-P OR TO-P TOT-N 

(rn3/dl (m3/dl (rng/ll (mg/ll lFTUl (mg/ll <mg/U (mg/ll 

Ut Inn Ut Inn Ut ITIYI Ut Ut Inn 

910115 8152 o 49 31 5. 7 2.3 0.16 0. 01 21.5 
910123 12075 o 35 16 12.7 1. .. 0.29 0.01 14.7 
910212 4557 o 80 18 3.7 2. 7 . O.l 0. 01 21 .4 
910220 5955 o 90 24 4.7 2.9 0.19 0. 01 22,7 
910306 7508 o 45 22 2.6 2. 6 0.11 0.01 20.8 
910313 22441 o 34 12 14.5 1.9 O.l 0. 01 12.2 
910416 12316 o 56 15 8.3 2.1 0.02 o. 01 15.7 
910423 7033 o 128 25 7.6 3 0.27 0. 02 22.6 
910515 5543 o 77 19 9 3.4 0.28 0.01 23.8 
910522 5193 o 68 16 8.4 3 0.27 0.01 23.1 
910611 8128 o 79 13 6 3 •;) .... 0. 12 0.01 21 
910619 12833 o 49 18.5 6 2.4 0.21 0. 01 17.9 
910710 6030 (l 85 13 3 0.12 (1.(11 18.8 
910821 &700 o 45 20 8.8 2.7 0.26 0.01 23. 7 
910911 &059 o 106 30 7.5 3.2 0.3 0.02 2&.7 
910918 7432 o 87 28 6 2. 4 0.19 0.01 17.1 
911009 9265 o 52 50 13 l. 7 0.43 0.03 13.7 
911015 7232 o 96 28 1.5 2.4 o. 15 0.01 18.1 
911112 1906& 15 11 3.7 0.74 0. 09 0. 01 7.3 
911120 &544 o 44 19 10.6 2.4 0.31 0.01 16 
911204 8812 o &1 26 8.6 1.8 0. 25 o. 01 17.9 
911210 6183 o 120 20 9 3.2 0.26 0. 01 25.4 

Middel 8866 o 68 22 7.5 2.47 0.20 0. 01 19.2 
Maks. 22441 o 128 50 14.5 3.40 0.43 0.03 26.7 
!'lin. 4557 o 15 11 1.5 o. 74 0. 02 o. 01 7.3 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~) (:() (;() 

Middel 1991 68.4 91.8 
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TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRIN6SGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/d) lpei (l() (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

910115 18.7 175. 3 11029 14606 60.5 80.1 0.007 
910123 16.'3 177.5 9944 14792 54.5 81. 1 o. 01'3 
'310212 12.3 '37.5 7238 8127 39. 7 44.5 0. 002 
'310220 17. 3 135. 2 10159 11265 55. 7 61.7 0.006 
910306 19.5 156.2 11483 13014 62.9 71.3 0. 001 
910313 42.6 273.8 25081 22815 137. 5 125.1 0. 010 
910416 25.9 193.4 15214 16113 83.4 88.3 0. 012 
910423 21 . 1 158.9 12411 13245 68.0 72.6 0.009 
910515 18.8 131.9 11086 10994 60.8 60.3 0. 008 
910522 15.6 120. 0 9164 9997 50. 2 54.8 o.oos 
910611 26.0 170.7 15300 14224 83.9 78.0 0.015 
910619 30.8 229.7 18117 19143 99.3 104.9 0. 015 
910710 18.1 113. 4 10641 9447 58.3 51.8 0.004 
910821 18. 1 158.8 10641 13233 58.3 72. 5 0.010 
910911 19. 4 161. 8 11405 13481 62.5 73.'3 0.010 
910918 17. 8 127. 1 10492 10591 57.5 58. (1 0.008 
911009 15. 8 126. 9 9265 10578 50.8 58.0 0.022 
911015 17.4 130.9 10210 10908 56. 0 59.8 0.006 
911112 14.1 139. 2 8299 11598 45.5 63. 6 0.009 
911120 15. 7 104.7 9239 8725 50.6 47.8 0. 011 
911204 15.9 157.7 9330 13145 51.1 72.0 0.012 
911210 19.8 157. 0 11639 13087 63. 8 71. 7 (1,009 

Mtdde1 19.9 154. 4 11699 12869 64.1 70.5 0.010 
Maks 42..6 273.8 25081 22815 137.5 125. 1 0.022 
JlliY1 12.3 97.5 7238 8127 39. 7 44.5 0.001 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR TOC<mgC/ll 

l <mg/ll Antall prever: 
2 (rng/1) 
7 0. 02 <mg/l l Middelverdi (1-21 l : " 4 0. 09 (mg/U Krav: 
5 0.10 <rng/1 l Verdi av nr 21: 
f) 0.10 (rng/ll Krav : 
7 0.11 <mg Ill 
8 0.12 (atg/ll 
9 0.12 <rng/ l l 

10 0.15 <mo/l l 
11 O.lf> (mg/l) 
12 0.19 (røg/ ll 
13 0.19 <rag/ ll 
14 0.21 <mo fl) 
15 0.25 (atglll 
lf) 0. 26 (mg/ll 
17 0.26 <mg/U 
18 0.27 (røg/ll 
19 0.27 (reg/ ll 
20 0.28 <mg/l l 
21 0.29 <mg/ ll 
22 0.30 <mg/l> 
23 0.31 <mg/il 
24 0.43 <mg/ll 

Middel 1-22 0.19 (mg/li 
Kr a-.· 0.50 htgll l 
Verdi av nr 22 0.31 (rAalll 
Krav 1.00 (mg Ill 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

Total fosfor:Krav til middel og maksverdi er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabilitet og ~rl ig midlere renseeffekt er bra. 

Organisk stoff:Krav til middel og maksverdi er tilfredsstillt. 
Driftsstabilitet og ~rlig midlere renseeffekt er bra. 

KONKLUSJON 

Det er oppnådd et godt renseresultat.Rensekravet er tilfredsstil lt . 

K!l'4MENTAR. 

Det er innser~t 22 av 24 kontrollprever. 

22 

20.6 
30 
31 
50 

Generelt synes rensinger' god og stabil.Ustabil/dArligere rensir1g i kortere 
perioder skyldes utslipp fra industrien eller stor hydraulisk belastning. 

Drift,tilsyn og vedlikehold synes meget bra ivaretatt. 

30 



FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1991 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNitfJENS6T.1 
1500 MOSS 

Navn: SOLBERGFOSS Eier: ASKIM 

Prosess: SIM.FELLING 200 

KONTROLLPRBVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Tllrbiditet 

(113/d) (1113/d) (!llg/ll hag/ll !FTUl 

Ut Inn Ut Inn Ut 

910123 15 67 7.4 3.2 
910313 14.5 25 9.& 6.6 
910423 6.25 75 18 9.2 
910619 20 1337 l& 22 
910821 27 3& 9.9 4.5 
910918 9 44 21 24 
911015 % 11 18 
911120 lO 15 8 3.9 

Middel 15 212 12.6 11.4 
Maks. 27 1337 21.0 24.0 
Min. 6 15 7.4 3.2 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~) (%) (~) 

Middel 1991 94.0 89.4 

TOC (mgC/ll Total fosfor(lg/ll 

Antall prever: 8 Antall prever: 8 

Jlliddelverdi!l-7): 11.4 Middelverdi(1-7l: O.Sb 
Krav: 22 Tilfr. Krav: 1 Tilfr. 
Verdi av nr 7: 18.0 Verdi av nr 7: l. 1 
Krav: 40.0 Tilfr. Krav: 2. O Til fr .. 

VURDERING AV RENSERESUL TAT 

Rensekrav. 

Organisk stoff:Krav til rniddel og raaksverdi er klart tilfredsstillt. 
Dr1ftsstabiliteten og renseeffekEen synes bra. 

Total fosfor:Krav til ~iddel og Maksverdi er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabi l itet og renseeffekt er akseptabel. 

KONKLUSJON 

Pe. 

Det er oppnAdd et akseptabelt renseresultat.Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR. 

Sarøtlige kontrollprever er irrnsendt. 
Rer1sekravet er tilfredsstillt.Det er imidlertid noe varierende verdier p~ 
driftsparametre soM fellingsph,fosfat ut lep og siktedyp. 
For A oppnA best mulig rensing skal disse driftspar~aetre Vire stabile i 
et optiMalt oMrAde. 

Drift og vedlikehold av anlegget synes tilfredsstillende ivaretatt,men 
anlegget kunne hatt tilsyn noe oftere. 

31 

tilkn: 50 

TOT-P ORTO-P TOT-N 

(Mg/l) (mg/ll høg/l) 

Irrn Ut Ut Ut 

2.9 O. l 0.01 
3.1 0. 28 0. 03 
8.8 0. 33 0.02 

24.5 1.1 0.84 
4.2 l 0.47 
4.5 1.9 l.S 
5.8 0.38 O.Ei2 

1 0.12 0.06 

6.85 o. 73 0.44 
24.50 1.90 1.50 
1.00 0.10 0. 01 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. l 

1500 MOSS 

Navn: MYSEN 

DATO 

910123 
910220 
910313 
'310423 
910522 
9106: '3 
910918 
911015 
911120 
911210 

Middel 
Maks. 
Min. 

VANNF. 

1m3/dl 

2598 
1525 
5353 
2045 

3411 
1556 
1188 
2008 
2216 

2433 
5353 
1188 

Prosess:SEKUNDÆRFE 

OVERLØP BOF-7 

(m3/dl (mg/ ll 

Ut 

Middel 1991 

UTSLiPPSKONTROLL 1'391 

Eier: EIDSBERG OSLO KOMMUNE 

Pe. tillatt: 9500 Pe. tilim: 75(•0 

KONTROLLPRØVER 

TOC Turbidite TOT-P 

img/ll (FTUl (rng/ll 

Inn Ut !nr. Ut I nr. Ut 

82 13 3. 5 0.39 
167 30 33 9.5 1. 43 
103 35 11.3 4 0. 12 
125 33 8.1 6. 9 0.33 
147 38 8.5 0. 31 

16'3.1 55. 7 26 7 'j ..... 0.31 
221 61 12.2 11 .6 0. 3 
136 38 1.6 11.7 0.5 
137 18 7 0. 8 
160 38 9.9 2.8 0. 27 

145 36 14.6 7.27 0. 46 
221 61 33.0 11.70 1.43 
82 13 1.6 2.8(1 0. 12 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P BOF 

(~) ( ~l (~l (i() 

75.1 ERR 93.5 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO 

910123 
910220 
910423 
910522 
910619 
910918 
911 015 
311120 
911210 

Middei.. 
!'la~. s. 
/lhn. 

TILFØRSEL 
(kg/dl 

TOT-P 

9.1 
14. 5 
14. l 

24.6 
18. o 
13. 9 
14. 1 
6 ~· ..... 

14.3 
24. 6 
6.2 

TOT-N 
C C ~ 
.J.J,j 

59.9 
75.1 

110.9 
61.8 
43.1 
58.8 
66. 5 

66.4 
70. 0 
43.1 

ANTALL PE 
!pel 

TOT-P 

5349 
8522 
8300 

14447 
10617 
8176 
8268 
3650 

8415 
!4447 
3651) 

TOT-N 

4611 
4994 
":l"' bl...J't 

9238 
5148 
3594 
4303 
5540 

=C'""'~ ..J...J..!J.J 

5832 
3594 

TILFØRINSSSRAD 
(i() 

TOT-P 

71.3 
113. & 
110.7 

192. 6 
141.6 
109. (1 
110.2 
48. 7 

t· ~· ·j lL.. e'-. 

192.6 
48. 7 

TOT-N 

61.5 
66.6 
83.4 

p- 'j 
~",.j .. ~",. 

68.6 
47.3 
65.4 
73.9 

73.8 
123.2 
47.'3 

UTSLIPP PR. 
(kg/dl 

TOT-P 

0.014 
0. 029 
0.009 

0.014 
0.006 
0.008 
0.021 
0. 008 

0.014 
0.023 
0.006 

100 PE 

32 

OR TO-P TOT-N 

(mg/ ll (mg ill 

Ut I r.n 

0.01 21.3 
0.011 39.3 
0. 01 19. 4 
0.02 36. 7 
0.01 40.2 
0.04 32.5 
0. 01 39. 7 
0.01 36.3 
0.16 29.3 
0.02 30 

0. 03 32.5 
1). 16 40. 2 
0.01 19.4 



VURDER ING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR TOC (mgC/ll 

Ar,t all or·øver: 10 
PRBVE NR 

l 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 

Mi ddel 1-11 
Krav Kl 
Verdi av nr 11 
Kr·av K2 

VURDERING AV RENSERESULTATER 

(rngil l 
(mg/li 

0.12 !moll l 
0.27 (mg/li 
0.30 (mg/l ) 
0.31 (mglll 
0.31 (mg/11 
O. 33 (røa/ 11 
O. 39 (mg/li 
O. 50 (mg/ li 
O. 80 (mg/li 
1. 43 <rngll l 

0. 37 (tJO/ l ) 

~lddelverd l(l -91: 
Krav: 
Vet'd i av r.r 9: 
Krav: 

0. 50 (mq/11 Tilfredsstil t 
o. ao (mo/l) 
l. 00 (rBgll l Ti l fredsst i l t 

Total fosfor:Krav til middel og maksverdi er tl lfredsshllt. 
Driftsstabilitet og ~rlig røidlere renseeffekt er tilfredsstillende. 

Organisk stoff: Krav til middel og maksverdi er ikke tilfredsst illt,men n~r 
oppfyllt. Arlig midlere renseeffekt er bra. 

KONKLUSJON. 

Det er oppn~dd et akseptabelt rer:seresultat . Rensekravet et' tilfredssti llt. 

KOMMENTAR. 

Det er lr.nsertdt 10 av 12 kontrollor aver. 
Rensekr avet mA vurderes sorn tilfredsstillt selv orn utløpskonser.trasjor, av 
orgar,isk stoff er Y!Oe høyt. 
Renseresultatet er imidler tid klart dAr ligere erm tidligere Ar. 
Kopi av driftsj ournaler ikke sendt inn fra anlegget. 

Drift, tilsyn og vedlikehold pA a·fllegget er ti lfredsstl l ler,de. 

33. 2 
30 

55. 7 
50 

33 



34 
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1991 
MILJØVERNAVDEL INGEN 
DRONNINGENS GT.1 
1500 MOSS 

Navn: !3RA Eier: FOA 

Prosess:PRIMIERFELLING Pe. ti ll: 120000 Pe. tilkrr: 85000 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbidite TOT-P DR TO-P TOT-N 

ira3/d) (rf13/d) (hlg/1) img/l) <FTU) <mgill (mq/1) (mg/l> 

Ut Inn Ut Inn Ut lnrr Ut Ut lrrn 

910122 26870 94 33 8. 1 2.b 0. 11 0.01 21.3 
910213 13824 145 33 16 " ~ o ~ 0.01 38.2 .;,j .... 
910219 16471 92 29 10.5 4. 9 0.37 o. 01 29. 8 
910305 26784 290 34 31 6 0. 75 0.01 31.5 
910313 32918 65 22 12 1. 5 0.08 0. 01 17.7 
910417 19698 123 20 16.3 4.4 0.3 0.01 29. 1 
910423 17193 85 30 12.7 4. 7 0. 32 o. 01 31 
910515 18859 BO 24 5.3 3. 1 0.07 0. 01 26.8 
910522 17531 110 25 7. 1 4.6 0.09 (1.01 30.5 
910612 30756 '38 14 '3 2. 7 0.13 o. 01 24.'3 
910618 17183 105. 1 18.7 5. 9 3. 3 0.07 0. 01 26.9 
910710 100 15 12. 7 3.8 0.12 0.01 25.3 
910717 16944 60 8. 8 5. 1 3. 6 0.03 0. 02 17.7 
910813 217-44 148 18 11 5. 1 0.18 0. 01 27.7 
910821 18190 438 136 32 - j t . ... 4 0.21 0. 06 33.5 
910910 18546 101 19 3. 7 3 0. 11 0. 02 22. 4 
910918 26501 100 16 10. 7 4. 3 0.38 o. 01 25.3 
911009 29580 15 80 31 5. 1 3 O. l 0. 01 27. 1 
911015 26864 7.3 89 18 6 3. 8 0.19 o. 01 26.9 
911112 65240 7799 16 34 2& 0. 61 0.25 0. 01 lO 
911120 29884 13435 24 10 6.8 1. 3 0. 08 0. 02 22 
911204 259'39 3742 50 40 1.5 0.43 0.01 26.1 
911210 20304 135 17 4. 4 3. 7 0. 08 0.01 2&.9 

Middel 24477 4239 101 24 10. & 3.51 0.20 o. 01 2&.0 
Maks. 65240 13435 290 40 31. o 6.00 0.75 o. o& 38.2 
Min. 13824 7 l& 9 3. 7 0.&1 0.03 0. 01 10.0 

RENSEEFFEKT. 

Tot -P TOC 
(~) (%} 

Middel 1991 94.2 77 



35 
TILFBRSLER OG UTSLIPP 

'TILFBRSEL ANTALL PE TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~l (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-t~ TOT-P 

'310122 69.9 572.3 41095 47594 48.3 56.1 
910213 73.3 528.1 43098 44006 50. 7 51.8 
910219 80.7 490.8 47475 40903 55.9 48.1 
910305 HiO. 7 843.7 94532 70308 111.2 82. 7 
'3103!3 49.4 582.6 29045 48554 34.2 57. 1 
'310417 85.7 573.2 50983 47768 60.0 56.2 
910423 80.8 533.0 47534 44415 55.9 52.3 
910515 58.5 505.4 34390 42118 40.5 49.6 
910522 80.6 534. 7 47437 44558 55.8 52.4 
910612 83.0 765.8 48848 63819 57.5 75.1 
910618 56. 7 462.2 33355 38519 39.2 45.3 
910710 
910717 61. o 29'3.9 35881 24992 42.2 29.4 
910813 110.9 002.3 65232 50192 76.7 59.0 
910821 74.5 624.0 43831 52003 51.6 61.2 
910910 55.fi 415.4 32728 34619 38.5 40.7 
910918 114.0 670.5 fi7032 55873 78.9 &5. 7 
911009 88.8 802.0 5222& 6&835 61.4 78.6 
911015 102.1 722.8 60065 &0236 70. 7 70.9 
911112 44.6 730.4 20208 60866 30.8 71.6 
911120 5&.3 '353.0 33126 79418 39.0 93.4 
911204 44.6 77fi.2 26242 04687 30.9 76.1 
911210 77.3 562.3 45497 46860 53.5 55.1 

Middel 77.7 616.0 45721 51329 53.8 60.4 
Jllaks. 160. 7 953.0 94532 79418 111.2 93.4 
Min. 44.6 299.9 26208 24992 30.8 29.4 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR TOC!ragC/ll 

l <rna /l) Antall prøver : 
2 0.03 (r~g/ll 
3 0. 07 (mg/l l Middelverdi <l-22i : 
4 0.07 (rdg/ll Krav: 
5 0.08 <røg/ll Verd i av r.r 22: 
& 0.08 (rao/1) Krav: 
7 0.08 (mg/ l l 
8 0. 09 (mg/l! 
9 0. 10 (rng/ll 

10 o. 11 (rdglll 
i l 0. 11 (mg/ ll 
12 0. 12 (rng/ll 
13 0.13 (~lg/1 ) 
14 0.18 <mg/l) 
15 0. 19 (rAg/1 l 
16 0. 20 (rag/ll 
17 0.21 (røg/ll 
lB 0.25 (røg/1) 
19 0.30 (røg/1 l 
20 0.32 (mg/ll 
21 0.37 (mg/ll 
·:r.. 0.38 (røglll ........ 
23 0.43 (mg/ il 
24 o. 75 hllg/ll 

Middel 1-23 0.18 (Dlg/1 ) 
Krav 0. 50 <mg/ll Tilfredsstilt 
Ven:li av nr 23 0.43 <mg/ll 
Krav l. 00 (mg/l l Tilfredsstilt 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rer.sekrav. 

Total fosfor :Krav til middel og maksverdi er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabilitet og ~rli g r41d lere renseeffekt er god. 

Oroanisk stoff:Krav til middel og r~aksverdi er tilfredsstillt. 
Dri ftsstabi l itet og ~rlig midlere rer•seeffekt er bra. 

KONKLUSJON 

Det er oppr.~dd et godt renseresultat. Rer.sekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 

23 

"~ ~ ._j,j 

30 
34 
50 

r<valiteten p~ kontrollprevene v1 ser at det har vilrt en klart bedre rensn .g 
enr. fc,reg~ende ~r, <1990 l 
Det er gJermomfert diverse drift/prosessmessige justeringer !l~ anlegget 
bla rnhp. doseringspunkt og pH overstyring. Det har vært er. stor var iasjC<rJ 
i benyttet sed. areal. (antall bassenger l 

Ort ft, til syn og vedlikehold bl ir meget bra ivaretatt. 

36 



37 
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1931 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.1 
1500 Moss 

Navn: REMMENDALEN Eier: HALDEN 

Prosess: PRIM.FELLING 24000+1 Pe. tilkn: 22480 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP EOF-7 TDC Turbiditet TOT-P OR TO-P TOT-N 

(rn3/dl !n13/dl iMg/ll !mg/l l !FTUl !mg/l l !mg/ ll !mg/ ll 

Ut Ir1r1 Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

910115 18'377 33 26 16.7 ·j .._ 0.94 0.5 11. 4 
910122 20639 34 21 1" 7 '" ' " 1.3 0.31 0. 01 12 
'310212 10030 75 26 7 3.8 0.31 (1,04 20.6 
'310219 9470 56 30 4.5 3.7 0. 15 0.01 22. 1 
910306 12376 78 33 4.6 3.3 0.12 0.012 17.3 
'310313 20019 30 20 4 1 j ..... 0. 09 0.01 10.9 
910416 15320 32 13 10.2 1. 6 0.23 0. 01 14. a 
910424 13181 70 24 7.8 3.4 o. 15 0.01 16. 9 
910515 12088 92 15 6.8 3. 7 0.09 0. 01 22.4 
910522 10008 91 23 6.5 4. 6 0. 39 0.01 25' '" 910612 7666 '31 30 12 3.5 0.18 0. 01 23. 1 
'310617 6050 86 18 7.2 3.8 0. 07 0.01 24.8 
910710 10415 112 16 6.4 4.3 O.l 0. 01 22.5 
'310717 9750 81 13 '3.7 3.6 0. 07 0.02 19.5 
910813 9888 102 15 3.5 3.8 o. 14 0.03 20.9 
910822 '3736 94 22 6.3 4 j ..... 0.08 0.01 32. 1 
910910 9478 75 46 6.6 3.4 0.5 0.03 23.4 
910917 9195 '3'3 18 4.8 3.6 0.17 0.03 
911009 10408 51 12 2.2 3.2 O.l 0. 01 17.8 
911015 10122 101 26 5.9 3.5 0. 29 0.01 24.3 
911112 14105 51 15.5 3.1 2. 1 0. 17 0. 01 13. l 
911120 10255 54 21 4. 8 4.7 0. 37 0.05 14. 3 
911204 17839 '33 9. 3 6.7 1. 7 0.18 o. 01 46.8 
'311210 13369 140 19 4.1 3.2 o. os 0.01 22. 7 

Mi ddel 12102 76.1 21.3 6.8 3. 3 0.22 0.04 20.8 
Maks. 20699 140 46 16. 7 4.9 0.94 0.50 46.8 
Min. 6050 30 9 2.2 1.2 0.07 0. 01 10.'3 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~) (~) (~) 

Middel 1991 72.0 ERR 93.3 



38 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~l (kg /dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

910115 38.0 21&.3 22326 18028 99.3 80.2 0. 07'3 
'310122 33.3 248. 4 23134 2069'3 102. '3 32.1 (1.029 
3i0212 38. 1 20G.G 22420 17218 99.7 7G.G 0.014 
910219 35.0 209. 3 206!1 17441 91.7 77.& 0.00& 
91030& 40.8 214.1 24024 17842 10&.'3 79.4 0.007 
310313 24.0 218.2 14131 18184 &2.9 ao.9 0. 008 
91041& 24.5 22&. 7 14419 18895 &4.1 84.1 0.016 
910424 44.8 222.8 2&362 185&3 117.3 82. 6 0. 009 
910515 44. 7 270.8 2&309 225&4 117. 0 100.4 0.005 
910522 4&.0 253.2 27080 21100 120.5 93.9 0.017 
910&12 26.8 177.1 15783 14757 70.2 G5.G O.OOG 
910&17 23.0 150.0 13524 12503 &0. 2 55.& 0. 002 
910710 51. o 234.3 30020 19528 133.5 86.9 0.005 
910717 35.1 190.1 20647 15844 91. 8 70.5 0.003 
910813 37.& 206.7 22103 17222. 98. 3 7&.& O.OOG 
910822 40.9 312.5 24054 2&044 107.0 115.9 0.003 
910910 32.2 221.8 18go=,Æ 18482 84.3 82'j .... 0. 021 
910917 33. 1 19472 8G.G 1).007 
911009 33.3 185.3 19592 15439 87. 2 GB, 7 0.005 
911015 35.4 24&.0 20839 20497 92.7 91.2 0.013 
911112 29.& 184. 8 17424 15398 77.5 &8.5 0.011 
911120 48.2 14G.G 28352 12221 12&.1 54.4 0.017 
911204 30.3 834.9. 17839 &9572 79.4 309.5 0. 014 
911210 42. 8 303.5 251&5 25290 111. 9 11 2. 5 0.005 

Middel. 3&.4 247.0 21441 20580 95. 4 31.5 0.013 
Maks. 51.0 834.9 30020 &9572 133.5 309.5 0.079 
Min. 23.0 14&.& 13524 12221 &0. 2 54.4 0.002 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR TOC!mgC/ll 

PRBVE NR 
Antall prøver: 24 

l 0.07 (mg/l l Middelverdi(l-23): 20. 2 
2 0.07 (rng/1) Krav: 30 
3 0.08 (mg/l) Verdi av nr 23: 33 
4 0. 09 (røg/ll Krav: 50 
5 0.09 (rftg/ll 
6 0. 09 (røg/l l 
7 0.10 (mg/ll 
8 0.10 (mg/ll 
9 0.12 (rng/ll 

lO 0.14 !mg/l) 
11 0.15 (rtg/l} 
12 0.15 !mg/U 
13 0.17 (røg/ll 
14 0.17 (mg/l} 
15 0.18 hllg/ll 
16 0. 18 <rag/ ll 
17 0.23 (mg/l l 
18 0.29 !mg/ll 
19 0.31 <mg/ll 
20 0.31 (mg/U 
21 0.37 <mg/il 
22 0.39 (rng/ll 
23 0.50 (rnglll 
24 0.94 (røg/ll 

Middel 1-23 0. 19 <mg/l l 
Krav Kl 0. 50 (mg/U Tilfredsstilt 
Verdi av nr 23 0.50 <mg/l) 
Krav K2 1. 00 (rtg/1) Tilfredsstilt 

VURDERING Av RENSERESULTAT 

Rer1sekrav. 

Total fosfor:Krav til middel og maksverdi er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabilitet og ~rlig midlere renseeffekt er god. 

Orgar,isk stoff:Krav til middel og maksverdi er tilfredsstillt. 
Driftsstabilitet og årlig midlere renseeffekt er bra. 

KONKLUSJON 

Det er opproådd et godt t'enseresultat . Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 

Samtlige pålagte kontrollprever er innsendt . 
Rensinger• pA anlegget p~ anlegget syr,es generelt A ha fungert meget stabilt 
og godt . Dårlig rensing er. periode i januar skyldes full skala forsek 
med et nytt fell ingskjernikal ie. 
Dette var pA forhar.d godkjer.t av fylkesrnarmen. 

Dri ftl tilsyr, og vedli kehold er bra ivaretatt pA anlegget . 
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40 
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1931 
MILJØVERNAVDELiNGEN 
DRONNINGENS GT. 1 
1500 MOSS 

Navn: KORNSJØ Eier: HALDEN 

Pt'osess: BIOROIOR/M. FELLING Pe. ti l l. 3GO Pe. tillm: 190 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC T1Jrbidi tet iOT-P ORTO-P TOT-N 

im3/dl (Jn3/dl tmg/ll (mg ill !FiUl (J•lgll) (mg/l) !mg/l l 

Ut Inn Ut Inn Ut Irm Ut Ut Inn 

910212 30 124 16 7. 5 5.6 l. 24 0.8 44.~ 
910313 47 145 19 5 "' ~ ..... ~ 0.13 o. 01 35.6 
910416 36 147 25 30 7.1 o. 77 0.01 48.9 
910522 ~7 

J ... 113 10 10.1 5. 7 0.24 0. 01 43. 7 
910514 37 139 15 17.6 5.9 0.47 0.01 52.4 
910618 40 102.6 14.6 7.4 4 0.11 0.01 42.5 
910717 48 84 7.9 23 5.1 0.19 0.04 36. 7 
910917 42 133 6.4 1.6 5.9 0.07 0.01 34.3 

. 911015 42.4 82 B. 7 10 5. 7 0.06 0.02 44.4 
911120 39 131 11 3.4 5.7 O.l 0. 01 41.6 
911210 37.2 147 12 11.8 6 0.43 0.05 41 

Middel 39 123 13. 2 11.6 5. 64 0. 35 o. os 42.3 
Maks. 48 147 25.0 30.0 7. 10 i. 24 0.80 52.4 
MlYl, 30 62 &.4 1.6 4.00 O. O& 0.01 31t.3 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~l (~) ( ~) 

Middel 1991 89.2 ERR 93.9 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~l (kg/dl 

TDT-P TOT-N TDT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

910212 o ':1 . .... l. 3 99 111 52.0 58.4 0.020 
910313 0.2 1. 7 147 139 77.1 73. 4 0.003 
910416 0. 3 1.8 150 147 79. 1 77. 2 (1,(115 
'310522 0.2 1.4 111 120 58.2 63.3 0. 004 
910514 (1. 2 1.3 128 162 67.& 85. 0 0.009 
910618 0.2 1.7 94 142 49.5 74.& 0.002 
910717 0.2 l. 8 144 147 75.8 77.3 0.005 
910917 o •j ..... 1.4 146 120 7&.7 63.2 0.002 
911015 0.2 l. 9 142 157 74.8 82. 6 0.001 
911120 0.2 1.6 131 135 68.8 71.2: 0.002 
911210 0.2 l. 5 131 127 69.1 66. 9 0.008 

Miådel. 0. 2 1. 6 129 ~37 66.1 72.1 0.006 
>laks 0.3 l. '3 15(1 162 79. 1 85.0 0.020 
Min. 0.2 1 ~ •• J '34 111 4'3.5 58.4 0.001 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR TOC!rngC/1 l 

Ar.tall prever: 
PROVE NR 

O.Oo !mg/l) Middelverdi!l-101: 
-:, 0.07 !mo/ll Krav: L. 

3 0.10 !roglll Verdi av nr 10: 
4 0.11 (rng/1 l Krav: 
5 0. 13 !moll l 
6 0.19 !mg Ill 
7 0.24 !mg/ll 
8 0.43 !mg/ll 
9 0. 47 !mg/l l 

lO o. 77 !mo/ ll 
11 1. 24 !rnglll 
12 !rdgll l 

--------- ----------
Middel HO 0. 2& !mg/l l 
Krav Kl 0.50 !mg/l l Tilfredsstilt 
Verdi av nr 10 0.77 (rnglll 
Krav K2 L 00 (Mg/l) Ti l fredsst i 11 t 

VURDERING AV RENSERESULiAT 

Rer.sekrav. 

Total fosfor:Krav til rniddel og maksverdi er tilfredsstillt. 
Driftsstabilitet er akseptabel.Arlig midlere renseeffekt er god. 

Organisk stoff:Krav til ~idde l og maksverdi er tilfredsstillt. 
Driftsstabilitet og 3.rlig midlere renseeffekt er akseptabel. 

KONKLUSJON. 

Det er oppnadd et akseptabelt rer.seresultat. Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR. 

Det er i rmsendt 11 av 12 korrtro 11 prever. 
Rensinoer. pa anlegget synes å fungere stabilt og godt. 
Beredskapen pa ar.legget er bedret ved at det g.1r alarn1 via telefonlir.je 
dersom ser.trale fur.ksjoner i anlegget stopper. 

Drift, tilsyr. og vedlikehold er bra ivaretatt . 
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FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1991 
MILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.l 
1500 MOSS 

Navn: BSTERBO Eier: HSTFOLD FYLKESKOMMUNE 

Prosess: ETTERFELLINS Pe. tillat bOO Pe. ti lkn: 100 

KONTROLLPRBVER 

DATO VANNF. OVERL~ BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P 

(rø3/dl (113/d) (Mg/U (lllg/ll <•g/lJ (Mg/l) 

Ut Inn ut Inn Ut Inn ut 

910121 159 19 8. 7 3.9 0.6 O.l 
910219 81 40 13 3 1.5 0.16 
910313 115 30 10 3.6 1.4 0.07 
910424 80 30 6.6 2.2 l . 0.07 
910522 52 46 5.9 2.3 1.5 0.09 
910618 81 18 4.6 o. 73 0.8 0.02 

Middel 95 31 8.1 2. 6 1.13 0.09 
Maks. 159 46 13.0 3.9 1.50 0.16 
l'! in. 52 18 4.6 0.7 0.60 0.02 

RENSEEFFEJ<T 

TOC KIF TOT-P 

(~) (~) (~} 

Middel 1991 73.3 ERR 92.5 

TILFBRSLER 06 UTSLIPP 

DATO 

910121 
910219 
910313 
910424 
910522 
910618 

Middel. 
Maks. 
Min. 

TILFBRSEL 
(kg/dl 

TOT-P 

O.l 
O.l 
0.2 
O.l 
0.1 
O.l 

O.l 
0.2 
O.l 

TOT-N 

0.9 
0.9 
1.5 
o.a 
0.5 
o.a 

0.9 
l.S 
0.5 

AHTALL PE 
(pel 

TOT-P 

56 
71 
95 
47 
46 
38 

59 
95 
38 

TOT--N 

78 
71 

124 
67 
43 
65 

75 
124 
43 

TILFBRINSSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(~) <kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P 

56.1 78.2 0.016 
71.5 70.9 0.013 
94.7 123.6 o.ooa 
47.1 67.3 0.006 
45.9 42.9 0.005 
38.1 64.8 0.002 

58.9 74.6 0.008 
94.7 123.6 0.016 
38.1 42.9 0. 002 
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ORT o-P TOi-N 

<•glll (lllg/ll 

ut Inn 

0.01 5.9 
0. 01 10.5 
0.01 12.9 
0.01 10.1 
0.01 9.9 
0.01 9.6 

0. 01 9.8 
0.01 12.9 
0.01 5.9 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRBVE NR 
1 (!lg/ll 
2 htglll 
3 (ftlg/1) 
4 høg/l) 
s (•g/ll 
6 (Mg Ill 
7 0.02 (mg/ll 
8 0.07 (mg/ll 
9 0.07 hllg/ll 

10 0.09 hag Ill 
11 0.10 (!lg/1) 
12 0.16 (Mg/l) 

Middel 1-11 0.07 (Mg/l) 
Krav Kl 0.40 (l!g/1) 
Verdi av nr 11 høg/ ll 
Krav K2 1.00 (l!g/1) 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

Total fosfor:Rensekravet er tilfredsstillt. 

Organisk stoff:Rensekravet er tilfredsstillt. 

Kmf<LUSJON. 

Tilfredsstilt 

ORGANISK STOFF 

BOF-7 

Antall prtver: 

Middelverdi: 

Krav: 

TOC <røg/ll 

Antall prever: 

Middelverdi: 
Krav Kl; 
Verdi av nr 11; 
Krav K2; 

Det er oppn~dd et akseptabelt renseresultat.Rensekravet er tilfredsstillt. 

KQMIIIENTAR. 

Institusjonen ble nedbyggd og satt ut av drift i 1991. 
Det er derfor ikke sendt inn kontrollprever i siste halvdel av 1991. 
Innsendte kontrollprever og egenkontroll i begynnelsen av ~ret viser en god 
og stabil rensing. 

Drift,tilsyn og vedlikehold har blitt bra ivaretatt p~ anlegget. 

6 

8.1 
11 Tilfr. 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1991 44 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DID4NINSENS GT. l 
1500J«lSS 

NnVTI: TOMTER Eier:HOBBL 

Prosess: PRIM.FELLING 900 Pe. tilkr1: 900 

KONT ROLLPRBVER 

DATO VANNF. OVERUlP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P OR TO-P TOT-N 

!113/d) (lft3/d) l•glll hng/ll !FTUl lllg/ll (Mg/l) (Mg/l) 

Ut Inn ut Inn Ut Inn ut ut Inn 

910122 411 121 14 8.5 1.9 0.3 0.01 17.4 
910219 158 117 14 5.9 11.8 0.26 0.01 45 
910313 742 115 8 2 10.8 0.05 0. 01 17.8 
910424 144 190 11 5 8.7 0.24 0.02 39.4 
910522 148 120 12 4 4 0.37 0.03 36.8 
910704 12a 107 10 3.4 5.1 0.41 0.01 33.'3 
910709 143 7a 12 5.a 3.2 o. 7 O.l 24.5 
910821 163 200 8.8 3.2 13.3 0.22 0.01 46.9 
910910 ll!i 108 9.3 1.4 6.6 0.22 0.07 56.8 
911022 179 28 11 7.7 2.4 0.34 0.01 23 
911120 208 131 7. 7 5.4 5.3 0.1a 0.03 30.4 
911210 567 180 10 1 7.2 0.14 0.03 42.2 

liliddel 245 125 10.3 4.1 4.9 0.50 0.09 34.5 
Maks. 742 200 14.0 8.5 13.3 0.70 0.10 56.8 
Min. 116 2a 7. 7 1. o 1. '3 0.05 0.01 17.4 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF lOT-P 

(~) (~) (~) 

llliddel 1991 91.7 ERR 89.8 

TILFØRSLER æ UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
!kg/dl !pel (~) !kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N lOT-P TOT-N TOT-P 

910122 o.a 7.2 459 596 Sl. O 66.2 0.014 
910219 1.9 7.1 1097 593 121.9 65.a 0.005 
910313 8.0 13. 2 47H 1101 523.a 122.3 0.004 
910424 1.3 s. 7 737 473 a1.9 52.5 0.004 
910522 0.6 5.4 348 454 38.7 50.4 0.006 
910704 0.7 4.3 384 362 42. 7 40.2 0.006 
910709 o.s 3.5 269 292 29.9 32.4 0.011 
910821 2.2 7.6 1275 637 141.7 70.8 0.004 
910910 o.a 6.6 450 549 50.0 61.0 0.003 
911022 0.4 4.1 253 343 28.1 38.1 0.007 
911120 1.1 6.3 648 527 72.1 58.5 0. 004 
911210 4.1 23.9 2401 1994 266.8 221.6 0.009 

Middel. l. a 7.9 1086 660 120. 7 73. 3 0.006 
Max. 8.(1 23. 9 4714 1994 523.8 221.6 0.014 
Min. 0. 4 3.5 253 292 28.1 32.4 0.003 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 

Middel 1-11 
Krav Kl 
Verdi av nr 11 
Krav K2 

VURDERINJ AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

O. 05 hug/ ll 
0.14 !mg/l> 
0.18 (mg/l l 
O. 22 (mg/ ll 
o. 22 h•g/ll 
o. 24 <•gl ll 
0.26 ( r~g/ ll 
0.30 !aglll 
0.34 (llg/1) 
o. 37 (fllg/1} 
O. 41 hag/ ll 
0. 70 (Mg/l) 

o. 25 (llg/ll 
0.40 <•g/ll Tilfredsstillt. 
o. 41 (llg/ll 
1. 00 <•g/l l Tilfredsstillt. 

OR~ISK STOFF 

BOF-7 

Ant all pr l ver: 

Middelverdi: 

Krav: 

TOC !mg/ll 

Antall pr lver: 

Middelverdi: !l-11 1 
Krav Kl; 
Verdi av nr Il ; 
Krav K2; 

Total fosfor:Krav til 1iddel og 11aksverdi er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er bra.Arlig Midlere renseeffekt er akseptabel. 

Organisk stoff:Krav til 11iddel og •aksverdi er tilfredsstillt. 
Dr1ftsstabiliteten er meget god.Arlig 11idlere renseeffekt er akseptabel. 

KONKLUSJON. 

Det er oppnådd et akseptabelt renseresultat.Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR. 

Samtlige kontrollprtver er innsendt. 
Det har vzrt driftsstopp pA flere k~ponenter i anlegget de siste Arene. 
Dette indikerer et behov for en mer o.fattende rehab1litering av anlegget. 

Drift,tilsyn og vedlikehold er tilfredsstillende ivaretatt. 

12 

10.0 
11 Tilfr. 
14 
20 Tilfr. 
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FYLKESMANNEN l ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1991 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. 1 

1500 MOSS 

Navr,: ELVESTAD Eier:HOBBL OSLO KOMMUNE 

Prosess: SIMULTANF Pe. tillatt: 120 Pe. tilkn: 50 

KONTROLLPRØVER 

DATO V~~. OVERLØP BOF-7 TOC TurbidTurbidite 

(m3/dl (ra3/dl (mg/U (lllg/1} (FTUl 

ut Inn Ut Inn ut 

910122 o 39 28 13. 3 
910313 16 10 5. 1 
910424 138 12 6. 9 
910522 55 23 8. 7 
910709 145 13 14. 7 
910704 89 13 4. 8 
911022 10 5. 4 4. 7 
911120 11 7.7 3. 4 

l'liddel 63 14. 0 7. 7 
Maks. 145 28. 0 14. 7 
Min. 10 5.4 3.4 

RENSEEFFEHT 

TOC K!F TOT-P 

(~} (~} (~} 

Middel 1991 77.7 ERR 87.1 

TOC (r~gC/ll Total fosfor (r~g/ll 

Antall prever: 8 Antal l prever: 8 

Middel (1-7l: 12 Middel (1-:7l: 0. 3 
Krav: 15 Tilfr. Krav: 0.5 Tilfr. 
Verdi av nr 7: 23.0 Verdi av nr 7: 0.9 
Krav: 25.0 Tilfr. Krav: 1.0 Tilfr. 

VURDERING AV RENSERESULTAT. 

Rensekrav. 

Organisk stoff: 1Krav til rtiddel og .aksverdi er til fredsstil lt. Arlig 111idlere 
renseeffekt er dArligere enn forventet. 

Total fosfor:Krav t il Middel og røaksverdi er tilfredsstillt. 
Driftsst abilitet og renseeffekt er aksept abel . 

KONKLUSJON. 

Det er oppnAdd et akseptabelt renseresultat . Rensekravet er tilfredsstil lt . 

KOMMENTAR. 

Ir1n 

2.5 
1. 3 
6.5 
5.3 
6.4 
4. 4 

0.85 
o.a 

3.51 
6.50 
0.80 

sa .. tliåe kontrollprever er inr,seridt. 
OppnAd e renseeffekter kan synes noe lave bla pga øeget fortynnet innl~psvann 
t il tider. 
Nytt renseanlegg skal ferdigstill es i lepet av 1992 da nAvzrende anlegg 
er gamMelt og vedlikeholdet ikke er prioritert . 

TOT-P 

(røg/1) 

Ut 

0. 3 
0.09 
0.37 
0.23 
0.86 
1.5 

0.07 
0. 2 

0. 45 
1.50 
0. 07 

46 

OR TO-P TOT-N 

lrng/ll (rtg/1} 

ut Inn 

0.01 
0. 01 
o. 01 
0.01 
0. 08 
0.01 
0. 01 
0.01 

0.02 
0.08 
0.01 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1991 47 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS ST. l 

1500 MOSS 

Navn: RINGVOLL Eier:HOBBL 

Prosess: ETTERFELLING Pe. tillatt: 800 Pe. tilkr.: 500 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLBP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P OR TO-P TOT-N 

(113/dl 1113/dl !mg/l) (mg/ll (FlU l (røg/ ll (rag/ll (Mg/l ) 

Ut Inn ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

910122 237 76 22 2 2.7 O.l 0.01 19.4 
910219 70 140 22 3. 3 8.4 0.2 0.014 54 
910313 486 56 7.5 11. & 2.2 0.05 0.01 35.7 
910424 89 142 12 2.4 3.9 0.4 0.02 49. 2 
910522 BO 214 13 4. 7 11.1 0. 25 0. 01 72.6 
910704 59 255 15 2.2 8.2 O.l 0. 01 53 
910709 65 170 11 4.6 9.5 0. 17 0.01 54. 1 
910820 69 180 13 6.4 8.4 0.33 0.01 52.2 
910910 64 208 14 3.6 8.8 0.3 0.04 53.2 
911022 140 166 11 3.5 6.1 0.17 0. 01 29. 7 
911120 147 131 8.2 2.5 4.1 0.07 0. 01 25.2 
911210 458 132 18 2 5 0.15 0. 01 36.3 

Middel 164 156 13.9 4.1 6. 53 0.19 0.01 44.6 
Maks. 486 255 22.0 19.0 11.10 0.40 0.04 72.6 
Min. 59 56 7.5 l. 5 2.20 (1,05 0. 01 17.4 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~) (~) (~) 

Middel 1991 91.1 ERR 97.1 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFBRINSSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~) (kg /dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

910122 0.6 4. 6 376 383 75.3 76.6 0.005 
910219 0. 6 3.8 346 315 69.2 63.0 0.003 
910313 1. 1 17.4 629 1446 125. 8 289.2 0.005 
910424 0.3 4. 4 204 365 40.8 73. 0 0.007 
910522 0.9 5.8 522 484 104. 5 96.8 0.004 
910704 0.5 3.1 285 261 56.9 52.1 0.001 
910709 0.6 3.5 363 293 72.6 58. 6 0.002 
910820 0.6 3. 6 341 300 68.2 60.0 0.005 
910910 0.6 3.4 331 284 66.3 56.7 0.004 
911022 0.9 4.2 502 347 100.5 69.3 0.005 
911120 0.6 3. 7 ~rr 

j.J.J 309 70.9 Gl. 7 0. 002 
911210 ') ~ 

._ , j 16.6 1347 1385 269.4 277.1 0.014 

Middel. 0.8 6. 2 467 514 93.4 102.9 0.005 
Maks. 2.3 17.4 1347 1446 269 289 0.014 
Min 0.3 3.1 204 261 40.8 52.1 0.001 



FOSFOR 

PRBVE NR 

1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
B 
9 

10 
11 
!2 

Middel 1-11 
Krav Kl 
Verd i av nr 11 
Krav K2 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

0.05 
0.07 
0.10 
0.10 
0.15 
0.17 
0.17 
0.20 
0.25 
0.30 
0.33 
0.40 

0.17 (mg/ll 
0.40 (~g/ll Tilfredsstilt 
0.42 hog/ll 
1. 00 (ag/l l Tilfredsstilt 

TOC h1glll 

Antall prtver: 

Middelverdi(l-lll; 
Krav Kl; 
Verdi av nr 11; 
Krav K2; 

Total fosfor:Krav til middel og uaksverdi er klart tilfredsstillt. 
llriftsstabiliteten er god.Arlig ~idlere renseeffekt er meget bra. 

Organisk stoff :Krav til middel og maksverdi er ikke tilfredsstillt,men n~r 
oppfyllt. 
Driftsstabilitet og ~rlig ~idlere renseeffekt er akseptabel. 

KQNI{LUSJCl4 

Det er oppn~dd et akseptabelt renseresultat.Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 

Samtlige kontrollprtver er sendt inn •. 

Drift,tilsyn og vedlikehold p~ anlegget er bra ivaretatt. 
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ANALYSERESULTATER 

Anlegg: Knapstad Kommune: Hobøl Eier: AHSA 

Dato 

'31 0 31 3 
'310423 
'310522 
91 0 821 
'91 0 918 
'311009 
'~1 i 20't 

Vannm Overløp Tot -c inn 
( m3/d) ( r,l 3/ d ) ( r,lg /1) 

'3U 
.-, c.. 1 

7 o. 18 
7 
'-'• 7 
4. 8 

128 3 
1. 8 

2'~4 l. 7 

Knapstad. 

TN irw·, 
( fllg /l) 

.-•• -. c=· e. a::. • ._, 

3 0 . 1 
3i) 

24 . 6 
l '3. l 
23 . 7 

Tilføring Tot-P(kg/d) Tot-P(pe) Tot-N(kg/d) Tot-N(pe) 

0.36 210 4.05 336 

Kommentar. 

En lav fosforverdi 910423 er ikke medregnet. 
Det mangler noen opplysninger om tilførte vannmengder. 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1391 50 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENSGT l. 

1500 MOSS 

Navn: BOMMEN Eier: MARKER 

Prosess: ETTERFELLING Pe. tillatt: 1500 Pe. tilkm 1650 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLBP BOF-7 TOC Turbidite TOT-P OR TO-P TOT-N 

1m3/dl (M3/d) !mg/ll hag/l) !FTUl !mg/U !rng/ll !mg/l) 

Ut Inn ut Inn Ut Inn ut Ut Inn 

910115 453 70 9.7 2.5 3.5 0. 05 0.01 26.6 
910212 426 165 14 3. 7 4. 7 0. 14 0.01 33 
910306 324 57 18 3 2.1 o.o8 0.01 18.9 
910416 663 70 10 2. 7 2.1 0.06 0.01 21.1 
910515 352 76 19 5.6 3.6 0.16 0.01 37.4 
910612 673 229 8 6 9.3 0.07 0. 02 47.2 
910710 259 B6 51 60 16.3 1.6 0.08 20 
910813 252 76 10 3.9 4. 1 0. 14 0.02 12.3 
910911 293 139 13 3.2 1 0.11 0.03 49.3 
911009 320 135 8 0.5 5. 7 0.06 0. 01 33.9 
911120 945 39 10 19 l. 9 O.l 0.01 16.3 
911204 1095 141 13 14 2.6 0.14 0.03 25 

Middel 505 107 15. 3 10 4. 74 0.23 0.02 28.4 
Maks. 1035 229 51.0 60 16. 30 1.60 0.08 49.3 
"in. 252 39 8. 0 1 l. 00 0.05 o. 01 12.3 

RENSEEFFffiT 

TOC KOF TOT-P 

(~) (%) (~) 

Middel 1991 85. 7 ERR 95.2 

TILFØRSLER OS UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFBRINSSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
!kg/dl !pel (~) . (kg/d) 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

910115 L b 12.0 933 1004 56. 5 60. 9 0.001 
910212 2.0 14. 1 1178 1172 71.4 71.0 0.004 
310306 o. 7 6.1 400 510 24. 3 30. '3 0.002 
310416 1.4 14.0 819 1166 49.6 70.7 0.002 
310515 l . 3 1 ~ ~ ~ ..... 745 1097 45.2 66.5 0.003 
910612 6. 3 31.8 3682 2647 223.1 160.4 0.003 
910710 4.2 5.2 2483 432 150. 5 26. 2 0.025 
910813 1. o 3.1 608 258 36.8 15.7 0.002 
910911 0.3 14.4 172 1204 10. 4 73.(1 0.002 
911009 1.8 10.8 1073 904 65.0 54. 8 0.001 
911120 1.8 15.4 1056 1284 64.0 77.8 0.006 
911204 2. 9 18.0 1706 1500 103.4 90. 9 0. 009 

Middel. 2. 1 13. 2 1238 1098 75.0 66.6 0.005 
Maks. 6.3 31.8 3682 2647 223, 1 1b0.4 0.025 
Min. 0. 3 3. 1 172 258 lO lb 0.001 



FOSFOR 

PRBVE NR 
1 
2 
3 
4 
5 
l) 

7 
8 
'3 

10 
11 
12 

Middel 1-11 
Krav Kl 
Verdi av nr 11 
Krav K2 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

0. 05 !rAg/1) 
0.06 <rag/ll 
0.06 <mg/ll 
0.07 <mg/ll 
0.08 (lllg/ll 
0. 10 (rag /ll 
0.11 (Jøg/ll 
0.14 (llg/ ll 
0.14 <mg/ll 
0.14 (Mg/l) 
O. l& <mg/ll 
1. 60 (rng/ll 

0. 10 (Jag/ll 
0. 40 <rng/ll Tilfredsstilt 
0. 16 (mg/ ll 
l . 00 <rag/ ll Ti l fredsst ilt 

ORGANISK STOFF 

BOF-7 

Antall pr lver: 

Middelverdi: (1-11) 

Krav: 

TOC !mg/ll 

Antall pr lver: 

Middelverdi:( l-11) 
Krav Kl; 
Verdi av nr 11; 
Krav K2; 

Total fosfor:Krav til middel og ~ksverdi er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten og ~rlig •ialere renseeffekt er god. 

Organisk stoff:Krav til middelverdi er ikke tilfredsstilltlmen n~r oppfyllt. 
Krav til aaksverdi er tilfredstillt.Driftsstabilitet og ~r ig •idlere 
rersseeffekt er akseptabel. 

KONKLUSJON 

Det er opprs3dd et akseptabelt renseresultat. Rensekravet er ti lfredssti ll t. 

KQMIIIENTAR 

Samtlige kontrollprtver er innsersdt. 
Diverse arbeider er gjort ~ anlegget i 1'3'30 og 1991 mp. bedrirsg av 
arbeidsmil jøet og øket rensekapasitet. 
Rensingen synes gerserellt 3 ha fungert stabilt og tilfredsstillende,bortsett 
fra de perioder det har v~rt ombygging pA anlegget • Det har da v~t't nedsatt 
renseeffekt.Dette er godkjent av rnljøvernavdel1ngen. 
Egenkontrollen burde v~rt supplert Med fosfatMåling inn og ut. 

Drift og tilsyn er tilfredsstillende ivaretatt . 

12 

12. 0 
11 
19 
20 
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FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTRDLL 1991 
MILJBVERNAVDEL!NGEN 
DRDNNIN6ENS.GT1 

1500 MOSS 

Navn: GRENSEN Eier: MARKER 

Prosess: BIOLOGISK Pe. tillatt: 350 Pe. tilkn: 

KDNTRQLLPR\VER 

DATO VANNF. OVERLBP TOC TOT-P 'ORTD-P 

(.,3/d) (rø3/d) (mgC/1 !111gC/1 (lg/1> (lllglll 

I nr, Ut Inn Ut 'ut 

910212 7.6 11 0.22 0. 01 
910305 7.2 15 
910515 8.3 25 
910612 2 14 
910710 149 
910812 7 66 
910911 4.8 14 
911120 7 75 
911204 5 46 

Middel 6.1 46 
Maks. 8.3 149 
Min. 2.0 11 

RENSEEFFEKT 

TOC 1 BOF-7 TDT-P 

(,C) (,C) (,C) 

l'liddel 1991 

TOC 1111gC/ll Total fosfor!mg/ll 

Antall prever: 9 Antall prever: 9 

Middelverdi (1-8l: 33 Middelverdi (1-8): 0.7 
Krav: 22 Krav: 1 
Verdi av nr 8: 75.0 Verdi av nr 8: 1.7 
Krav: 40.0 Krav: 2.0 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Total fosfor:Krav til middel og maksverdi er tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er akseptabel . 

Organisk stoff:Krav til Middel og maksverdi er ikke tilfredsstillt. 
Drlftsstabiliteten er ikke tilfredsstillende. 

KONKLUSJON 

Rensekravet er ikke tilfredsstillt. 

KO!It1ENTAR 

0.32 0.01 
o. 73 0.02 
0.22 0.02 
1.9 0.08 
1.7 1. 6 

0.64 0.15 
1 0.04 

o. 72 0.07 

0.83 0.22 
1.90 1.60 
0.22 0.01 

Sa11tlige kontrollprever er sertdt inn. 
Renseeffekten pA anlegget har vzrt r~e varierende da det har vzrt flere stopp 
p.t biorotoren. 
At anlegget ikke tilfredsstiller kravet mhp. orgartisk stoff skyldes bla stopp 
i biorotoren.Dosering av kjemikalier har også en periode vzrt ute av drift. 
Autoraatisk alarm blir gitt til personseker dersoM sentrale funksjoner 
settes ut av drift. 

Ti l syn beredskapsordrling på artlegget er hl fredsstillende. 

52 
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1 Turbiditet. 

!FTUl 

ut 

7.1 
4 

17.4 
11 
44 

19.9 
3.8 

33 
23 

18.1 
44.0 
3.8 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLI~~SKONTROLL 1991 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.1 

1500 MOSS 

Navn: LANGNE5 Eier:EVANGELl5K LUTHERSKE FRIKIRKE 

Prosess: KJEMISK PE. tillatt :60 Pe. tilkn: 

KONTROLLPRBVER 

DATO VANNF. OVERLBP 55 Gl.R TURB. TOT-P 

(11\3/d) (M3/dl (mg/il (r.tglll !FTUl (rogfll 

Ut ut Ut 

910612 20.5 18. 7 17 
910707 13.2 10 92 
910811 7.6 o.a 77 
910911 16 3 117 

Middel 14.3 8.1 76 
Maks. 20.5 18.7 117 
Min. 7.6 0.8 17 

RENSEEFfE}{T 

TOC KOF 

(~) (~) 

Middel 1991 46 

TOC !11gC/ll Total fosfor (mg/l) 

Ar.tall prtver: 4 Antall prtver: 

Middelverdi: 158 Middelverdi: 
Krav: 45 Krav: 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

Total fosfor:Krav til rtiddelverdi er tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er tilfredsstillende. 

Inn 

24.6 
2.8 
27 

19.2 

18.4 
27. 0 
2.8 

TOT-P 

(~) 

97.0 

4 

0.52 
0.6 

Organisk stoff:Krav til Middelverdi ei' ikke tilfredsstillt. 

KONKLUSJON. 

Ut 

0.86 
0.47 
0.17 
0.58 

0.52 
0.86 
0.17 

Det er oppn~dd et akseptabelt renseresultat.Rensekravet er tilfredsstillt . 

K(]!I~TAR. 

Det er sendt inn 4 av 6 p~lagte kontrillprøver. 
Som tidligere er rensekravet vurdert s0111 tilfredsstiller.de ders0111 fosfor 
kravet er tilfredsstillt. 
Rensekrav Mhp. organisk stoff for kjemiske er under revisjor• fra sentrale 
myndigheter.Navlrende krav har vist seg strengt,spesiellt for anlegg med 
et konsentrert innløpsvann. 
Fra starten ble anlegget drevet uten tilkobling av sort vanr~t. 
Ft·a høster. 1990 har anlegget blitt drevet med sortvann tilkoblet. 
Prøver viser etter dette tidspunkt en klar ekning i utlepskonsentrasjon 
av orgardsk stoff. 

TOC 

(l•glll 

Inn 

255 
288 
302 
340 

296 
340 
255 

60 

ut 

162 
137 
155 
181 

159 
181 
137 

53 

ORTO-P TOT-N 

(ll!g/1) !mg/ll 

Ut Inn 

0.08 
0.01 
0.01 
0.16 

0.07 
0.16 
0.01 



54 
rYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1991 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. l 

1500 MOSS 

Navn: KAMBO Eier: MOSS, VESTBV, VJLER 

Prosess: PRIM. FELLING Pe. t i l!. 16000 Pe. ti l kr.: 15400 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOG Turbiåite TOT-P ORT O-P TDT-N 

(m3/dl (rn3/dl (mg/Il (mg/l l (FTUl \mg/ll (mg/Il (mg/ Il 

Ut !nr, Ut Inn Ut I nr, Ut Ut Inn 

91 0116 5546 127 27 21 4. 5 0.49 0. 01 41. 1 
910122 8465 110 20 20 3.5 0. 56 0.01 24. l 
9!0213 3303 245 35 46 10. '3 0. 92 0.01 55. 2 
91021'3 3435 133 41 75 7. 6 0.77 0.012 52.4 
'310306 4187 85 35 40 4.4 0. 62 0. 01 36. 7 
910313 7670 58 19 34 3. 9 0.43 0.01 31. 6 
910416 5525 360 36 39 11. 1 0.4 o. 01 56.4 
910424 4128 96 41 29 5. 8 0. 52 0.01 50.6 
910514 4145 89 ;''j 

..JI... 
c~ 

..Jj 4. 7 1.1 0. 02 43. 7 
910522 3984 140 44 65 5. 6 o.:;9 0.01 43.4 
910612 5084 98 24 13 1.4 0.05 0.02 35.~ 
910618 4027 143.4 46.5 45 5. 6 0.2 0. 01 46.9 
910709 3812 271 31 42 10. 1 0. 16 (1. 01 85. 7 
910717 3521 68 23 32 4.2 0.11 0.01 27.7 
910814 3304 365 63 50 11. 4 0. 33 0.01 54. 4 
910820 3887 108 28 21 5. 3 0.14 0.01 41.1 
910910 3803 125 50 41 5.6 0. 47 0.02 41. o 
910918 4849 92 23 30 4. 4 0. 14 0. 01 34.9 
911009 5431 79 45 24 ~ " j , ,J 0. 44 0. 01 27.7 
911015 4031 83 46 43 4. 3 0.47 0. 01 35. 7 
911112 7154 32 11 2. 9 0. 65 o. 1 0. 01 13 
911121 4964 150 12 5 4. 6 0.2 0.01 31.4 
911204 5771 176 34 5. 3 3. 1 0. 19 0. 01 39.1 
911210 5118 170 21 3.2 4. 5 0.15 o. 01 38.3 

Middel. 4823 142 34 32. 5 5. 4 0. 40 0. 01 41.2 
Maks. 8465 365 63 75.0 11. 4 1. 10 0. 02 85. 7 
!'lirt. 3303 32 11 2. 9 0. 7 0. 05 0. 01 13. 0 

RENSEEFFEKT 

TOG KOF TOT-P 
(~i (:{) (~) 

/llidåel 1991 76. 3 (,:) 92. 7 
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TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE T! LFØR I N6S6RAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kgidl (pel (:L) (kg/dl 

TDT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

'310116 25.0 22.7.9 14681 18995 '35.3 123.3 0.018 
'310122 29.6 204.0 17428 17001 113.2 110.4 0.031 
910213 36.0 182.3 21178 151'34 137.5 '38.7 0.020 
31021'3 26. 1 180.0 15356 15000 99. 7 97.4 0.017 
'310306 18.4 153.7 10837 12805 70.4 a~ j .l .... 0.017 
910313 29.9 242.4 175% 20198 114.3 131.2 0.021 
'31041Ei 61.3 311.6 36075 25968 234.3 168.6 0.014 
910424 23.9 208.9 14084 17406 91.5 113.0 0.014 
910514 19.5 181. l 11460 15095 74.4 '38.0 0.030 
910612 7.1 180.0 4187 14998 27.2 97.4 0.002 
'310618 22.6 188.'3 13265 15739 86.1 102.2 0.005 
'310709 38.5 326. 7 22648 27224 147.1 176.8 0.004 
'310717 14.8 97.5 86'39 812.8 56.5 52.8 0.003 
910814 37.7 179. 7 22156 14978 1'13.9 97.3 0.007 
'31082.0 20.6 159.8 12118 13313 78. 7 86.4 0.007 
'310910 21.3 158.2 12528 13184 81 .3 85.6 0.004 
910'318 21.3 169.2 12550 14103 81.5 91.6 0.012 
911009 19.0 150.4 11181 12537 72.6 81.4 0.004 
911015 19.9 165.3 11714 13777 76.1 89.5 O.OHi 

Middel 25.9 193.0 15250 16086 99.0 104.5 0.013 
Maks. 61.3 326.7 36075 27224 234.3 176.8 0.031 
Mir1. 7.1 97.5 4187 8128 27.2 52.8 0.0(12 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR TOC!mgC/ll 

1 0.05 lrng/ll Ar1tall prøver: 
2 0.10 !mg/ll 
3 o. 11 (mg/l l Middelverd i!1-23l : 
4 0.14 (rAg/ll Krav: 
5 0.14 (rag/ll \lel"di av nr 23: 
6 o. 15 !mg/ll Krav: 
7 0.16 !mg/ll 
8 0.19 !mg/l! 
9 0.20 <mg /l! 

lO 0.20 !mg/ll 
11 0.33 (mQ/1) 
12 0. 40 !mg/l l 
13 0.43 !n1glll 
14 0. 44 (mg/l! 
15 0.47 (Rlg/ ll 
16 0.47 !mg/ l l 
17 0. 49 (rAg/ ll 
18 0. 52 <mg/l! 
19 0.56 !raglll 
20 0.59 (rng/ll 
21 0.62 <mg/l! 
22 0.77 !mg/l l 
23 0.92 (mg/ll 
24 1.10 !rng/l l 

Middel 1-23 0.38 (rtg/ll 
Krav 0. 50 !mg/ l> Til fJ"edssti l t 
Verdi av nr 23 0.92 (rng/ll 
Krav l. 00 !mg/li Ti l fredsst i l t 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

Total fosfor: Krav til middel og maksverdi er tilfredsstillt. 
Dri ftsstabil iteten er aksept abel. Arlig røidlere renseeffekt er bra, 

Organisk stoff : Krav ti l middel og maks verd i er ikke ti l fredsst i 11 t, Mer, 
meget nzr oppfyllt.Arlig midlere renseeffekt er bra. 

KONKLUSJON 

Det et' oppn~dd et akseptabelt renseresultat. Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 

SaMtlige kontroll prever er serodt inn. 
Noe varierende renseresul t ater skyldes bla at dri ftsopt imaliseringsfc•rsek 
nar p~g~tt i 1991. 
Flere ti l tak er allerede gjeronomfert p~ arr legget som har bedret 
arbeidsrøil jeet og øket rensekapasi tetero. 
Drift og styring av rer1seprosess er de ser1ere ~r optimalisert slik 
at renseresultater1e har bedret seg betraktelig og n~ tilfredsstillet' 
gjelderode rerosekrav. 
En ytterligere modet'niseri ng/ rehabi li ter ing av ar• legget er plardagt . 

Drift, tilsyr1 og vedlikehold av anleqget er bra ivaretatt. 
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FYLKESMANNEN I BSTF!LD UTSLIPPSKONTROLL 1991 57 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRIJININGENSGT. l 

1500 MOSS 

Navn: RAKKESTAD Eier:RAKKESTAD 

Prosess: ETTERFELL Pe.tillatt: Pe. tilkn: 7000 

KONTROLLPRØVER 

DA i O VANUF. OVERLØP LOC TOC KOF TOT-P OR TO-P TOT-N TURB. 

(rn3/dl (ln3/dl (mg/ll (mg/ll <mg/ll (mg/ll (JQg/ll (llg/ ll <FTUl 

ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut ut Inn 

910115 2200 39 211 42 530 140 2,5 0.04 o. 01 26. 6 2.5 
910212 32 153 72 440 240 4.7 1. 3 0.07 34.1 6.7 
910306 71 340 120 1200 330 4.5 0.46 0.017 32.3 53 
910515 24 230 32 810 75 6. 1 0. 32 0.01 31 9. 5 
910813 1052 73 395 90 990 260 5.5 0.54 0.02 39.1 58 
910'317 1313 52 268 62 640 130 4 0.08 0.01 23. 7 6 
911009 1959 19 116 46 360 110 2.1 0. 29 0.01 45 17 
911106 s. 7 103 6. 8 350 38 6.9 0. 06 0.01 37. 6 3.9 
911112 2706 152 20 420 75 2. 7 0.08 0.01 22 

Middel 39 219 54. 5 638 155. 3 4.3 0.35 0.02 32. 4 19.6 
Maks. 73 395 120. 0 1200 330. 0 6.9 1.30 0. 07 45. 0 58.0 
Min. 6 103 6.8 350 38. 0 2. 1 0.04 0.01 22.0 2.5 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

("l ("l ("l 

Middel 1991 75. 1 75.6 91.9 

TILFØRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFBRSa ANTALL PE VIRKNINGSGRAD UTSLIPP PR. lOOPE 
(kg/dl (pel ("l (kg/dl 

Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N 

910115 5.5 58. 5 3235 4877 
910212 
910306 
310515 
910813 5.8 41. 1 3404 3428 
910917 5. 3 31.1 3089 2593 
911009 4. 1 88. 2 2420 7346 
911106 
911112 7.3 59. 5 4298 4961 

Middel. 5. 6 55.7 3289 4&41 
Maks. 7. 3 88. 2 4298 7346 
Min. 4. l 31.1 2420 2533 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRBVE NR 
1 
2 
3 

" 5 
6 
7 
a 
9 

10 
11 
12 

Middel 1-8 
Krav 
Verdi av nr 8 
Krav 

VURDERING AV RENSERESll. TAT 

Rensekrav. 

0.04 
0.06 
0.08 
0.08 
0.29 
0.32 
0.46 
0.54 
1.30 

0.23 
0.40 Tilfr. 
0.54 
1.00 Tilfr. 

ORGANISK STOFF 

TOC !111glll 

Antall prtver: 

Middelverdi(l-8l: 
Krav: 
Verdi av nr 8: 
Krav: 

9 

46.3 
11 Ikke tilfr. 
90 
20 Ikke tilfr. 

Organisk stoff:Krav til middel og maksverdi er ikke tilfredsstillt. 
Dr1ftsstabilitet og Arlig Midlere renseeffekt er ikke tilfredsstillende. 

Total fosfor:Krav til 1iddel og •aksverdi er tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er bra.Arlig Midlere renseeffekt er akseptabel. 

KONKLUSJON. 

Det er ikke oppnAdd et tilfredsstillende renseresultat.Rensekravet er ikke 
ti l fredssti 11 t. 

KOMMENTAR. 

Det er innsendt 9 av 12 kontrollprever. 
Rensingen av organisk stoff,det biologiske rensetrinn~har ikke fungert 
tilfredsstillende.Industriavltp ftrer til overbelastn1ng av rensetrinnet. 
Anlegget skal gjenno.gA en omfattende rehabilitering og utvidelse av 
rer6ekaoasiteten for A kunne imetek~ krav og behov 1 Arene fre~ver. 
Arbeidet •ed dette skal starte opp i 1992. 

Drift og tilsyn av anlegget er tilfredsstillende ivaretatt. 
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FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1991 
MILJOVERNAvDELINGEN 
DRONNINGENSGT.1 

1500 MOSS 

Navr1: KIRKENG Eier:RAKKESTADOSLO KOMMUNE 

Prosess: SIM.FELLI Pe. tillatt: 350 Pe. tilkn: 370 

KONTROLLPRØVER 

DATO Vlt'lNF. OVERLBP BOF-7 TOC Turbidite 

(113/d) (11\3/d) (Mg/l) (nag/l l !FTUl 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn 

910115 126 62 27 9.4 
910212 220 24 4.3 5.8 
910515 79 61 40 10.4 
910813 42 168 15 3.3 5.6 
910917 41 305 23 10 7. 7 
911009 33 270 89 411 4.3 

Middel 
Maks. 
Min. 

39 
42 
33 

195 45.7 21.4 7.20 
305 89.0 44.0 10.40 
79 15.0 6.1 1.30 

RENSEEFÆKT 

TOC KOF TOT-P 

()() (~) (~) 

Middel 1991 76.5 ERR 82.4 

TOC !11gCfl) Total fosfor(mg/ll 

Antall prtver: 6 Antall prever: 5 

Middelverdi: 45.7 Middelverdi: 1.27 
Krav: 22 Krav: l 
Verdi av nr Veri av nr 
Krav: 40.0 Krav: 2.0 

VURDERING AV RENSERESULTAT. 

Rensekrav. 

Organisk stoff:Krav til middelverdi er ikke tilfredsstillt,~en nzr oppfyllt. 
Dr1ftsstabiliteten er d3rligere enn man kan forvente. 

Total fosfor:Krav til Middelverdi er ikke tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er d3rligere enn !lian kar1 forvente. 

KOOI<LUSJON. 

Det er ikke oppn3dd et tilfredsst illende renseresultat. Rensekravete er ikke 
tilfredsst illt. 

!(OMJIIENTAR. 

Det er ser~t inn 6 av 8 p3lagte kontrollprever. 
Anlegget s~s 3 ha sv1rt varierende renseresultater.Dette skyldes bla 
for l1te t1lsyn/kontroll av anleggets renseprosess. 

Vedlikehold av anlegget er tilfredsstillende. 
Drift og tilsyn av ar1legget er ikke tilfr2dsstiller1de ivaretatt. 

TOT-P 

(14g/ll 

ut 

1.9 
0.2 
2.8 

0.32 
1.12 
l. 26 

1.27 
2.80 
0.20 

ORTO-P 

(mg/ll 

ut 

1.6 
0. 01 
0.11 
0. 03 
0. 07 
o. 33 

0.36 
1.60 
o. 01 
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TOT-N 

(R!g/1) 

Inn 

ERR 
ERR 
ERR 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1391 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENSGT.l 

1500 MOSS 

Navn: BSTBYGDA Eie1": RAKKESTAD 

Prosess: SIM. FELLING Pe. tilkn: 85 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbidite 

{ra3/dl (1113/d) lrng/1 l (mg/l l !FTUl 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn 

910115 219 152 53 15.9 
910212 127 137 77 5.6 
910515 92 71 53 4.4 
910813 13.2 106 53 22 8.3 
910917 19 165 38 100 3.1 

Middel 
!'laks. 
Min. 

16.1 
19.0 
13.2 

ERR 
ERR 
ERR 

142 90.2 7.5 7.46 
219 152.0 
92 38.0 

RENSEEFÆKT 

TOC KOF TOT-P 

(%) (%) (%) 

Middel 1991 36.4 ERR 67.4 

TOC (MgC/ll Total fosfor(rag/ll 

Antall prever: 5 Antall prever: 5 

Middelverdi: 90.2 Middelverdi: 2.43 
Krav: 22 Krav: 1 
Verdi av nr Verdi av nr 
Krav: .W.O Krav : 2.0 

VURDERING AV RENSERESULTATER 

Rensekrav. 

Organisk stoff:Krav til Middelverdi er ikke tilfredsstillt. 
Dr1ftsstabiliteten er ikke tilfredsstillende. 

Total fosfor:Krav til Middelverdi er ikke tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er ikke tilfredstillende 

KONKLUSJON. 

12.3 15.90 
22. 0 3.10 

Det er ikke oppnådd et tilfredsstillende renseresultat.Rensekravet er ikke 
tilfredsstillt. 

KOMMENTAR. 

Det er kunn innsendt 5 av 8 pålagte kontrollprever. 
Kor,trollprevene viser svzrt dArhge rer1seresultater. 
Kontroll og oppfelging av renseprosess er ikke tilfredsstillende. 
Anlegget er gammelt og umoderne og har et stort behov for rehabilitering/ 
rooderniserir,g. Evt. nytt anlegg • 

Drift ,tilsyn og vedlikehold av anlegget er ikke tilfredsstiller~e ivaretatt. 

TOT-P 

(Mg/ll 

Ut 

2.3 
6.4 
1.3 
1. 7 

0.47 

2.43 
6.40 
0.47 

ORTO-P 

<mg/l l 

Ut 

l. 6 
1.5 

0.01 
l 

0.12 

0.85 
1.60 
0.01 

60 

TOT-N 

!Jngll l 

Ut 

ERR 
ERR 
ERR 



ANALYSERESULTATER 

Anlegg: Fuglevik Kommune: Rygge Eier: Rygge 

DRTO VANNM.BEHTot-p innTN inn 
( fll3 l d ) ( fil q l l ) ( fil g / l ) 

. '300117 14580 
'300213 
'30050'3 
900523 
'30061'3 
900815 
'300807 

'310;:::12 
910306 
'31 OL~ 17 
91051::; 
'310bll 

Fuglevik. 

9500 
9210 

'37'30 
'3930 

10680 
85'34 
883'3 

2 
l. 5 
·::· 
'--• 3 
.-. c.. '3 
7 -·· 4 

(). 17 
·=· '--• 2 
·=· ·-· 1 

1 
1. g 

1. 4 
1. 7 
4. 2 

13. <= 
._) 

7. ·::. '--

l '3. 8 
l c:;· 

J • 
c:::· 
• _J 

16. 6 
17. 8 
11. 3 
15. l 
15. 4 
14. g 

14. 5 
·::~·::· 
'-- '-- . 6 
·=·7 '--'-'. 

':Jc 
d 

Tilføring Tot-P(kg/d) Tot-P(pe) Tot-N(kg/d) Tot-N(pe) 

20.7 12164 165 13776 

Kommentar. 

Prøver er ikke sendt inn i henhold til krav fra fylkesmannen. 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 19g1 62 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENSGT.1 

1500 MOSS 

Navn: RØMSKOG Eier: RBMSKOS 

Prosess: SIM.FELLING 500 Pe. tilkn: 340 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbidite TOT-P OR TO-P TOT-N 

1m3/dl (!l3/dl !mg/ll (llg/ll !FTUl (llg/ll !rnglll !mg/ll 

ut Inn Ut Inn Ut Inn ut Ut ut 

910116 46.5 o 182 20 5.2 4.1 0.32 0.01 53. 2 
910304 44,3 o 142 29 2.2 7.1 0.26 0.011 56 
910416 51.3 o 130 14 4.3 6.5 0. 17 0.01 48.9 
910610 62.1 o 108 18 5 G.G 0. 14 0.02 55.2 
910811 66. 7 137 11 1.7 9.3 0.08 0.01 57.7 
91091 0 64.9 o 132 15 4.5 6.2 0.25 0.03 47.7 
911009 78.9 o 107 15 8 G.1 0.32 0.01 35. 6 
911204 73. 7 o 172 8.5 2.G G.1 0. 16 0.02 44.8 

Middel Gl o 139 16.3 7.5 6.50 o. 21 0.02 49.9 
Maks. 79 o 182 29. 0 12.3 9. 30 0.32 0. 03 57.7 
Min. 44 o 107 8.5 1. 7 4.10 0.08 0.01 35.6 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~l !%l (%) 

Middel 1991 88.2 ERR 96. 7 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRIN656RAD UTSLIPP PR. 100 PE 
!kg/dl !pel (~) !kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

910116 0.2 2.5 112 206 33.0 GO.G 0.004 
910301t 0. 3 2 .. 5 185 207 54.4 00.8 0.003 
910416 0.3 2.5 196 209 57.7 61.5 0.003 
910610 0.4 3.4 241 286 70.9 84.0 0.003 
910811 0.6 3. 8 305 321 107.3 94.3 0.002 
910910 0.4 3.1 237 258 69.6 75.9 0.005 
911009 o.s 2.8 283 234 83.3 68.8 0.007 
911204 0.4 3.3 264 275 77.8 80.9 0.003 

Middel. 0.4 3.0 235.4 249. 4 69.2 73.4 0.004 
Maks. 0.6 3.8 364.9 320.7 107.3 94.3 0. 007 
Min. o •;) .... 'J c 

""' 112.1 206.2 33.0 60.6 0.002 



TOC (mgC/ll 

Antall prever : 

Middelverdi(l-71: 
Krav: 
Verdi av nr 7: 
Krav: 

8 

0.19 
1 

0.32 
2.00 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

Total fosfor(raglll 

Antall prtver: 

Middelverdi(l-71: 
Krav: 
Verdi av nr 7: 
Krav: 

8 

14.5 
22 
20 
40 

Or9anisk stoff:Krav til ~iddel og aaksverdi er tilfredsstillt. 
Drtftsstahilitet og ~rlig ~idlere renseeffekt er tilfredsstillende. 

Total fosfor:Krav til ~iddel og aaksverdi er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabilitet og ~rlig midlere renseeffekt er god. 

KONKLUSJON. 

Det er oppn3dd et godt renseresultat . Rensekravet er tilfredsstillt. 

KIJI'IIMENTAR. 

Samtlige kontrollprtver er sendt inn. 
Drift og rensing synes ~ha fungert stabilt og godt i 1991. 
Aktiver1ngsluftebasseng ble tatt i bruk i Mai 1991.Dette har hatt en positiv 
effekt p~ rensingen. 

Drift,tilsyn og vedlikehold av anlegget blir ~get bra ivaretatt. 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.1 

1500 MOSS 

Navn: HEST VOLD 

Prosess:PRIMÆRFELL 

DATO VANNF. OVERLBP BOF-7 

(rn3/dl (R\3/d) (nlg/1) 

Ut 

910213 866 
910306 904 
910417 826 
910611 774 
910821 759 
910911 585 
911009 936 
'311112 1837 
911204 916 

Middel 934 
Maks. 1837 
Min. 585 

Middel 1991 

DATO TILFBRSa ANTALL PE 

910213 
910306 
910417 
910611 
910821 
910911 
911009 
911112 
911204 

Middel. 
~aks. 
Min. 

(kg/dl 

TOT-P 

3.2 
4.9 
6.9 
6.5 

11.9 
6.5 
7.4 
2. 8 
3.3 

5.9 
11. 9 
2.8 

TOT-N 

25.6 
32.3 
43.0 
43.2 
51.6 
40.2 
32.5 
23.0 
26.0 

- r= ~ 

j.J, j 

70.0 
23.0 

l pel 

TOT-P 

1885 
2872 
4033 
3824 
7010 
3820 
4350 
1621 
1940 

3484 
7010 
1621 

UTSLIPPSKONTROLL 1991 64 

Eier: EIDSBERG 

Pe. ti !latt: 3000 Pe. tilkn: 3800 

KONTROLLPRØVER 

TOC Turbidite TOT-P OR TO-P TOT-N 

(~ng/ll !FTUJ hag/Il (Mg/l) hllg/ ll 

Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Ir1n 

83 50 20 3.7 0.66 0.02 29.6 
109 27 7 5.4 0.4 0. 01 35. 7 
650 51 29 8.3 1.1 0.07 52 
139 27 2.6 8.4 0.21 0.01 ss.8 
850 45 10.8 15. 7 0.33 o. 01 68 
580 19 12.6 11. l 0. 3 0.02 68.8 
386 12 2. 7 7.9 0. 11 0. 01 34. 7 
43 13 10 1.5 0.31 0.06 12.5 

127 68 75 3.6 1.7 0.21 28.4 

330 35 18. 9 7.29 0.57 0.05 42.8 
850 68 75.0 15.70 l. 70 0. 21 68.8 

43 12 2.6 1. 50 0.11 0.01 12. 5 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P BOF 

(%) (%) (%) (%) 

89. 5 ERR 92.2 

TILFBRSLER 06 UTSLIPP 

TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(:t) l kg/dl 

TOT~ TOT-P TOT-N TOT-P 

2136 49. 6. 56.2 0.015 
2689 75.6 70. 8 0. 010 
3579 106.1 94.2 0.024 
3599 100. 6 94.7 0. 004 
4301 184.5 113.2 0.007 
3354 100. 5 88.3 0. 005 
2707 114.5 71 .2 0.003 
1914 42. 7 50.4 0.015 
2168 51.0 57.0 0,041 

2939 '31. 7 77. 3 0.014 
5832 184.5 113.2 0.041 
1'314 42.7 50.4 0.003 



l 

l 
l 

VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR TOC(mgC/ll 

Antall prever: 9 
PRBIÆ NR 

1 (lg/ll Middelverdi tl-Sl: 31 
2 (mg/l l Krav: 30 
3 llag/ll Verdi av nr 8: 51 
4 0.11 (llglll Krav: 50 
5 0.21 llag/ll 
6 0.30 hllg/ll 
7 0.31 (mg/ll 
8 0.33 (llg/ll 
9 0.40 <•gil l 

lO 0.66 (mg/ll 
11 1.10 (llglll 
12 l. 70 <mg/ll 

Middel Hl 0.43 <rag/ll 
Krav Kl 0.50 (mg/ll Tilfredsstilt 
Verd i av nr 11 1.10 lløg/ll 
Krav K2 1.00 (Dig/ ll Ikke tilfr. 

'vURDERING AV RENSERESL.l TAT. 

Rensekrav. 

Total fosfor:Krav til eiddelverdi er tilfredsstillt.Krav til .aksverdi er ikke 
tilfredsstillt ,men n~r oppfyllt. 
Arlig Midlere renseeffekt er akseptabel. 

Organisk stoff:Krav til Middel og .aksverdi er ikke tilfredsstillt, 
øen meget nzr oppfyllt. 
Driftsstabiliteten er tilfredsstillende.Arlig Midlere renseeffekt er god. 

KONKLUSJON. 

Det er oppnådd et akseptabelt renseresultat.Rensekravet er tilfredsst illt. 

KOMMENTAR. 

Det er innsendt 9 av 12 påla9te kontrollprever. 
Rensekravet er vurdert SOM t1lfredsstillt,~en det er på grensen av det 
akseptable.Egenkontrollen av renseprosessen er bra. 
Det skal gjonnomferes en kapasitetsekning og rehabilitering av anlegget. 
En plan for dette er utarbeidet. 
Anleggets praktiske hydrauliske kapasitet e nå npe liten. 

Drift,tilsyn og vedlikehold av anlegget blir bra ivaretatt. 

65 



66 
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTRDLL 1991 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. 1 
1500 MOSS 

Navr,: AL VIM Eier: SIA 

Pros&ss:PRIMÆRFELLING Pe.till: 60000 Pe. tilkr1 : 45000 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbidite TOT-P ORTO-P TOT-N 

(tA3/d) !rn3/dl !rnglll !mg/l l !FTUl !rng/ll (mg/U !rng/ll 

Ut Inn Ut Inn Ut I r.n Ut Ut I nr, 

910116 23800 53 20 9.5 2. 3 0.24 0.01 16.2 
910122 25616 84 18 18 1.7 0.4 0.01 13.4 
910213 15063 79 28 11. 1 2. 5 0.22 0. 01 21. a 
910219 14973 91 27 11.3 2. 9 0. 19 0.01 20.2 
910305 16598 105 25 16.2 3.4 o •)C 

•'--' 0.01 22. 6 
910313 27373 58 25 17.6 1. 7 0. 18 0. 01 13. 3 
910417 20238 76 15 11. 1 2. 8 o "" ...... 0.01 18. 1 
910423 17146 52 22 3.2 O.l! 
910515 11949 77 3& 8. 9 3.1 0. 2 0.01 19.9 
910522 15236 101 28 22 c 

.l 0.24 0. 01 28.9 
910612 10653 93 14 67 1. 9 0. 29 0.02 17.3 
910618 12383 91. 7 38. 4 5. 8 4. 1 0.27 o. 01 27.7 
910710 14117 79 26 12. 4 3. 6 0. 12 0.01 18.9 
910717 14481 133 17 21 3.3 0.12 0.01 16.2 
910813 15792 155 27 27 5.8 0.26 0.01 25.2 
910821 15174 142 25 16.3 4.3 0.23 0.01 
910906 11959 98 25 33 4.7 0. 48 0.01 ~c c 

L...Ja.J 

910918 21433 126 21 17 ~ ~ J . .... 0.34 0.01 19.9 
911009 2090'1 82 25 7.2 3. 8 0. 11 0.03 20 
911015 17419 92 48 14 4 ~ .... 0 er 

o .I.l 0.03 29 
911112 42092 47 9. 8 11 1.5 o ~ .... 0.01 11. 1 
911120 25618 181 11 8.4 3. 4 0. 12 o. 01 20.9 
911204 24382 57 16 5 3.14 0.16 0.01 23.2 
911210 19037 195 28 6. 4 5. 1 0. 11 0.01 27 

Middel 18893 98 24 16.4 3.3& 0. 25 0. 01 20. 7 
Maks. 42092 195 48 67. 0 5. 80 0.55 0.03 29.0 
Min. 10653 47 10 5. 0 1. 50 0.11 0.01 11 . 1 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(%) (%) (%) 

Middel 1990 75.5 ERR 92. 7 



67 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFBR!NGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/d) (pel (~) (kg/d) 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

910122 43.5 343. 3 25616 28605 56.'3 63.6 0.023 
910213 37. 7 328. 4 22151 27364 49.2 60.8 0. 007 
'310219 43.4 302. 5 25542 25205 56. 8 56.0 0.006 
910305 56.4 375. 1 33196 31260 73.8 69.5 0.009 
910313 46.5 364.1 27373 30338 60. 8 67.4 0.015 
910417 56. 7 366.3 33333 30526 74. 1 67.8 0.005 
'310423 54.9 32275 71. 7 0.010 
910515 37.0 237.8 21789 19815 48.4 44.0 0.008 
910522 76.2 440.3 4~12 36693 '39. 6 81.5 0. 007 
910612 20.2 184.3 11906 15358 26.5 34.1 0. 007 
910618 50.8 343.0 29865 28584 66. 4 63.5 0. 00-\ 
'310710 50.8 266.8 2'3895 22234 66.4 49.4 0. 004 
910717 47. 8 234. 6 28110 19549 62. 5 43.4 0.004 
910813 91.& 398.0 53879 33163 119. i 73.7 0.009 
910821 65.2 38381 85.3 0. 008 
'310906 56.2 305.0 33063 25413 73. 5 56.5 0. 013 
'310918 68.6 426.5 40344 35543 89.7 73.0 0. 016 
911009 79.4 418.1 46727 34840 103.8 77.4 0.005 
911015 73. 2 505.2 43035 420% 95. 6 93.5 0.021 
911112 63. 1 467.2 37140 38935 82.5 86.5 0.019 
911120 87. 1 535.4 51236 44618 113. '3 99.2 0.007 
'311204 76.6 565. 7 45035 47139 100. 1 104.8 0. 009 
911210 '37. 1 514.0 57111 42833 126.9 95.2 0.005 

Middel 60.0 377.2 35296 31434 78.4 69.9 0.010 
Maks 97.1 565. 7 57111 47139 126. 9 104.8 0.023 
Mir1 20.2 184.3 11906 15358 26. 5 34.1 0. 004 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR TOC\rngC/ll 

Antall prøver: 24 
PRØVE NR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
'3 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1'3 
20 
21 
'j'j ........ 
23 
24 

Middel 1-23 
Krav 
Verdi av nr 23 
Krav 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

0.18 irog/ll 
0.1'3 (rnglll 
0.20 (~lQ/1) 

0.22 <miilll 
0. 22 (raglll 
0. 24 (mg/l l 
0.24 (mg/ll 
0.25 (røg/ll 
0.27 (mg/ll 
0. 2'3 (mg/l l 

Middelverdi(1-23): 
Kr-av: 
Verdi av nr 23: 
Krav: 

0.40 (lllg/ll 
0.40 (rag/1 l 
0.22 <mg/ ll 
0. 23 <mg/l l 
0.24 (mg/ll 
0.25 (mg/l) 
0.26 (rftg/l l 
0.27 (rng/ll 
0.2'3 (mg/Il 
0.34 (rag/ll 
0.40 (rng/ll 
0. 40 (rng/1 l 
0. 48 (Jllg/1) 
0.55 (rng/ll 

0.28 <mg/ll 
O. 50 (mg/ l> Tilfredsstilt 
0.48 (~tg/l) 
1.00 (mg/ll Tilfredsst ilt 

Total fosfor:Krav til rniddel og Maksverdi er klart tilfredsstil lt . 
Driftsstabilitet og ~rlig midlere renseeffekt er bra. 

Organisk steoff:Krav til middel og maksverdi er tilfredsstillt. 
Dr1ftsstabilitet og ~rl i g midlere r-enseeffekt er bra. 

KONKLUSJON 

Det er oopn~dd et godt renseresultat . Rensekravet er tilfreosstillt. 

KOMMENTAR 

Samtlige kontrc•llprever er sendt irm. 
Det har skJedd er, klar forbedring i rer.seresul tat ene i forhold ti l l '3SO. 
Dette skyldes hovedsakelig driftsophmaliserir•g av renseprc•sessen. 
I slutten av 19'31 er det gjort en prosessjusterirog som har bedret 
renseresultatet ytterli gere. (betydel ig) 

Drift!tilsyn og vedl ikehold er bra ivaretatt . 

22.9 
30 

38.4 
50 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UfSLIPPSKONTROLL 1991 69 
MILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT l. 

1500 MOSS 

NåVl'l: SKJEBERGKILEN Eier: SKJEBERG 

Prosess: PRIM.FELLING Pe. til l.: 2100 Pe. tilkn: 1960 

KONTROLLPRBVER 

DATO VANNF. OVER LBP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P OR TO-P TOT-N 

<m3/dl <m3/dl illlglll (MgC/ll <FTUl <rng/ ll <mg/l) <mg/ll 

Ut Inn ut Ut Inn Ut Ut Ut 

910116 1040 40 23 40 1.23 0.85 0.05 19.8 
910213 567 88 19 25 3.8 0.5 0.01 25. 6 
910305 688 63 22 29 3.4 0.86 0.01 22. l 
910417 935 78 14 22 2.5 0. 67 0.01 18. 7 
910515 639 64 16 19 3.1 0.61 0.01 24.2 
910612 930 44 21 27 2.8 0.69 0.05 17.5 
910710 198 34 43 49 1.5 l. 4 0.02 15.1 
910813 627 85 15 19 4.4 0.62 0.01 27.3 
910910 490 100 12 15.5 5.9 O.l 0.02 54.3 
911009 754 84 9.4 1.9 2.5 0. 21 0. 01 18.2 
911112 1631! 39 34 41 1.4 0. 5 0.02 12.2 
911204 814 53 7.9 16 2 0.34 0.01 15. 7 

Middel 776 64 20 25. 4 2.88 0.61 0.02 22.6 
Maks. 1634 100 43 49.0 5.9 1.4 o. os 54.3 
llhn. 198 34 7.9 1. 9 1. 23 O.l 0.01 12. 2 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(%) (%) (%) 

Middel 1991 69.4 ERR 78. 7 

TILFBRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL ANTALL PE TILFBRINSSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (%) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

910116 1.3 20.6 752 1716 38.4 87.6 0.045 
910213 2.2 14.5 1267 1210 64.7 61.7 0.014 
910305 2.3 15.2 1376 1267 70.2 64.6 0.030 
910417 2.3 17.5 1375 1457 70.2 74.3 0.032 
910515 2. 0 15.5 1165 1289 59.5 65.7 0.020 
910612 2.6 16.3 1532 1356 78.2 69.2 0.033 
910710 0.3 3.0 175 249 8. 9 12. 7 0.014 
910813 2.8 17. 1 1623 1426 82.8 72.8 0.020 
910910 2.9 26.6 1701 2217 86.8 113.1 0. 003 
911009 1.9 13. 7 1109 1144 56.6 58.3 0.008 
911112 2. 3 19.9 1346 1661 68.7 84.8 0.042 
911204 1.6 12.8 958 1065 48.9 54.3 0.014 

Middel. 2.0 16.1 1198 1338 61.1 68.3 0.023 
Max. 2.9 26.6 1701 2217 86.8 113.1 0.045 
Min. 0.3 3.0 175 249 8.9 12.7 0.003 



n 

VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR TOC!mgC/ l l 

PRBVE NR 
Antall prtver: 

l 0.10 (flg/ l> Middelverdi (l-11>: 
2 0.21 (mg/l> Krav: 
3 0.34 !mg/l> Verdi av nr 11: 
4 0.50 (mg/l> Krav: 
5 0.50 !tllg/ll 
6 0.61 tmg/ ll 
7 0.62 tmg/ll 
8 0.67 trag/ll 
9 0.69 !tlg/ll 

lO 0.85 (rtg/ll 
l l 0.86 !llg/1) 
12 1.40 tmg/ ll 

------------
Middel 1-11 0.54 (mg/l) 
Krav Kl 0.50 <•g/1) Ikl<e tilfr. 
Verdi av nr 11 0.86 trag/ll 
Krav K2 1.00 (llg/ll Tilfredsstilt 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

Total fosfor:Krav til middelverdi er ikke tilfredstillt ,men ntr oppfyllt. 
Krav til maksverdi er tilfredsstillt.Driftsstabiliteten er akseptabel. 
Arlig rtidlere rer.seeffekt er d~rligere enn •an kan forvente. 

Or~anisk stoff:Krav til rtiddel og maksverdi er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er bra.Arlig midlere renseeffekt er akseptabel. 

KONKLUSJON. 

Det er oppnAdd et akseptabelt renseresultat.Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR. 

Samtlige kontrollprever er innsendt. 
Kontrollprtvene viser at rensingen er ~ grensen av det akseptable. 
Ar.legget er umoderr.e og nedslitt,slik at det er vanskelig ~opprettholde en 
stab1l drift/rensing. 
Det var planer om en fullstendig rehabilitering/utvidelse av anlegget 
i forbindelse med avkloakering av Ullerey.Det er imidlertid fattet vedtak oa 
at avlep tilknyttet Heysand renseanlegg , sa~~t Ullerey og Kvastebyer. skal 
overflres til Alvim renseardegg. 
Renseanlegget 11A fraM til dette skjer ha en tilfredsstillende drift og 
rer.sing. 

Drift og tilsyn pA anlegget er tilfredsstillende ivaretatt. 

70 
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FYLKE~ANNEN l ØSTFOLD UTSLIPPSKONTRDLL 1991 71 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT . l 

1500 MOSS 

Navn: ISEFOSS Eier: Sarpsborg 

Prosess: PRIMÆRFELLING Pe. till. 1100 Pe. tilkn: 550 

KONTROLLPRBVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P OR TO-P TOT-N 

1m3/dl (1113/ d) (Mg/1) !raglll !FTUl (mg/l! !mg/ll !mg/l! 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn ut Ut Inn 

910116 182 79 23 3.2 5 0.13 0.04 30.7 
910213 133 110 35 6.8 5 0.14 0.01 35.8 
'310305 130 107 26 44 4.9 0.13 0. 01 30.2 
910417 175 50 19 4.6 3. 1 0. 16 0.01 21.8 
910515 179 55 38 5.4 3.2 0.16 0.01 28 
910612 298 47 21 14 1.9 0. 09 0.03 20.9 
910710 152 114 32 13.1 4.1 0.34 0. 01 25. 7 
910813 143 145 19 0.92 6. 4 0.19 0.01 33.6 
910910 131 91 28 5 ~ . .... 4.3 0.19 0.03 30.3 
911009 197 154 18 4.3 10.2 0.08 0.01 19.4 
911112 782 14 16 lO 10.7 0. 6 0.06 0. 01 7.4 
911204 219 54 11 4.9 3.2 O.l 0.01 21.7 

Middel 227 85 23 9.8 4.33 0.15 0.02 25.5 
Maks. 782 154 38 44 10.20 0.34 0.04 35. 8 
Min. 130 16 lO l 0.60 0.06 o. 01 7.4 

RENSEEFÆKT 

TOC KOF TOT-P 

(~) (~) (l') 

l'liddel 1991 72.6 ERR 96.6 

TILFBRSLER 00 UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL ANTALL PE TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (") ·C kg/dl 

lOT-P TOT-N lOT-P TOT-N . lOT-P TOT-N lOT-P 

910116 0.9 5.6 535 466 97. 3 84.7 0.004 
910305 0. 6 3.9 375 327 68.1 59.5 0.003 
910417 0.5 3.8 319 318 58. 0 57.8 0.005 
910515 0.6 5. 0 337 418 61. 3 75.9 0.005 
910612 0.6 6 'j 

' "' 333 519 60.6 94.4 0.005 
910710 0.6 3. 9 367 326 66. 7 59.2 0.009 
910813 0.9 4.8 538 400 97.9 72.8 0.005 
910910 0. 6 4.0 331 331 60. 2 60.1 0. 005 
911009 2.0 3.8 1182 318 214.9 57.9 0.003 
911112 0.5 5.9 281 491 51. 1 89.2 0.010 
911204 o. 7 4.8 412 396 75.0 72.0 0. 004 

Middel. 0.8 4. 7 456 392 83 71 0.005 
Maks 2. 0 6 ? ..... 1182 519 215 94 0.010 
Min. 0. 5 3.8 281 318 51 58 0.003 



VURDERING AV KONTROLLPRBVER 

FOSFOR TOC!ragC/ll 

Antall prøver: 12 
PRBVE NR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Middel Hl 
Krav Kl 
Verd i av nr 11 
Krav K2 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

O. 06 !mg/ll 
0, 08 (Mg/l) 
O. 09 (mg/ll 
0.10 <røg/ll 
O. 13 !mg/l l 
0.13 !mg/ll 
0.14 !mg/ll 
0.16 <mglll 
0.16 <•glll 
0.19 lllg/ll 
0.19 <mg/l> 
O. 34 Ilag/l> 

Middelverdi (1-11 l : 
Krav: 
Verdi av nr 11: 
Krav: 

0.13 (mg/ll 
0.50 (mg/ll Tilfredsstilt 
o. 19 (llg/ll 
1.00 !111g/ll Tilfredsstilt 

Total fosfor:Krav til Middel og .aksverdi er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er ~eget god.Arlig midlere renseeffekt er god. 

Orgar1isk stoff :Krav til 111iddel og ~~~aksverdi er ti l fredsst i l l t, 
Dr1ftsstabilitet og arlig 11idlere renseeffekt er bra. 

KONKLUSJON. 

Det er oppnadd et godt renseresultat.Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR. 

Samtlige kontrollprever er sendt inn. 
Rensingen synes a ha fungert stabilt og godt i 1991. 
Det har v1rt noe dr i ftsproblem med flokkulerir1gen. 

Drift , tilsyn og vedlikehold -av anlegget er tilfredsstillende. 

21.6 
30 Ti lfr. 
35 
50 Tilfr. 
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FYLKESMANNHJ I BSTFOLD uTSLIPPSKONTROLL 1991 73 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENDGT.1 

1500 MOSS 

Navn : JELSNES Eier :Sarpsborg 

Pre• sess: 5 I M. FELLING Pe. t ill.: 500 Pe. tilkn: 230 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLBP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P OR TO-P TOT-N 

(ra3/d) (m3/dl (mg/l! <n1gfl) !FTUl (rn gll l (mg/l l (mg/ l l 

Ut Inn Ut I ml Ut Inn Ut Ut Inr1 

910116 53. 3 (l 155 12 3.3 7.4 0. 19 0. 01 57. 8 
910213 61.1 o 240 9.9 4. 5 8.3 0.23 0.01 59 
910305 55.9 o 138 15 3. 3 7. 4 o. 18 0. 01 51.4 
910417 59.8 o 170 9 ,;; . .... l. 81 6.6 O.l 0.01 50.9 
910515 66.3 o 145 14 3.2 7. 1 0. 15 0. 01 55. 5 
910612 155 12 4 8. 1 0.16 0.02 50. 9 
910710 42.9 o &40 12 3. 5 9.4 0. 18 0. 01 57.3 
910813 52 o 500 15 1.3 9.9 0. 11 0.01 61. 3 
910910 52 o 315 7.4 l . 5 7. 9 0.13 0. 02 58.5 
911009 61. 1 o 409 7.9 3 1. l 0.09 0.01 51. 7 
911112 117 130 10 2.5 3 0. 14 0. 02 25.5 
911204 66.3 o 253 lO l. 7 7 O.l 0.02 50.8 

Middel 63 271 11,2 2.8 7.43 0. 15 0. 01 52.6 
Maks. 117 640 15.0 4.5 9. 90 0.23 0.02 61. 3 
Min. 43 130 7.4 l. 3 3.00 0.09 0.01 25.5 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(%) (%) (%) 

Middel 1991 95.9 ERR 98. 0 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (%1 (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

910116 0.4 l. 2 232 100 100.9 43.5 0.004 
910213 0.5 1 ':> ..... 2'38 100 129. 7 43. 5 0.006 
910305 0.4 2. 9 243 239 105.8 104. 1 0.004 
910417 0.4 3. 0 232 254 100.9 110. 3 0.003 
910515 0.5 3. 7 277 307 120.4 133.3 0.004 
910612 2. 7 225 97. 8 
910710 0.4 2. 7 237 225 103. 1 97.8 0.003 
910813 0.5 3. 2 303 266 131. 7 115. 5 0. 002 
910910 0.4 3.0 242 254 105. 1 110.2 0.003 
911009 0.4 3 ,;; ..... ·:,r:c 

L.J.J 263 110.9 114. 5 0. 002 
911112 o. 4 3. 0 20& 249 89.8 108.1 0.007 
911204 0.5 3. 4 273 281 118.7 122. 0 0. 003 

Middel. 0.4 2. 8 254 230 110.6 100.1 0.004 
Maks. 0. 5 3.7 303 307 131. 7 133.3 0. 007 
Min. 0. 4 1.2 206 100 89. 8 43. 5 0.002 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR ORGANISK STOFF 

PRBVE NR 
l 
2 
3 
4 
5 
Ei 
7 
B 
9 

lO 
Il 
12 

Middel Hl 
Krav Kl 
Verd i av nr 11 
Krav k2 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

0. 09 (mg/ l) 
0.10 (rng/ll 
0.10 (lllg/ ll 
0.11 (l!lg!ll 
0.13 (rng/ ll 
0.14 (rogll l 
0.15 (reg/ ll 
0.16 (lllg/ll 
0.18 (r~g/l l 
o. 18 (lllgfl l 
0.19 (llg/ ll 
0.23 (mg/ll 

0.14 (rngll l 
0.80 (mg/ ll Tilfredsstilt 
0.19 (mg/ll 
1.50 <mg/ ll Tilfredsstilt 

BOF-7 

Antall prl ver : 

Middelverd i : 

Krav: 

TOC !mgC/ l l 

Antal l prever : 

Middelverdi: (l-11 1 
Krav Kl: 
Verdi av nr 11: 
Krav K2: 

Total fosfor:Krav til 111iddel og maksverdi er meget klart tilfredsstillt. 
Dr iftsstabilitet og ~rlig midlere renseeffekt er meget god. 

Organisk stoff:Krav til middel og maksverdi av organisk stoff er klart 
tilfredssti l lt.Driftsstabilitet og ~rlig midlere renseeffekt er ~get bra. 

KONKLUSJON. 

Det er oppnådd et godt renseresultat.Rer.sekravet er tilfredsstillt . 

KOMMENTAR. 

Samtlige kontrollprover e innsendt . 
Anlegget synes å ha hatt en meget stabil og god rensing. 

Dri ft ,tilsyn og vedlikehold er bra ivaretatt. 

12 

10.8 
15 
14 
25 

74 



=YLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1391 
MILJØVERNAV~JLINGEN 
DRONNINGENS Gll 

1500 MOSS 

Navrt: VARTEIG Eier :VARTEIG 

Prosess: SIM.FELL!NG 300 Pe. 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVER LBP BOF-7 TOC Tur'bidi tet 

<m3/dl (1!13/d) (r~g/l l (l!lg /ll irng / ll 

Ut Irtn Ut Irtrt Ut 

910116 33 b4 8.8 7.7 
910213 28 129 21 6.4 
910417 43 225 16 20 
310515 31 95 3.8 '1.4 
910710 33 129 16 24 
910813 25 925 27 50 
911009 42 124 16 13 
911112 116 84 10.6 18 

Middel 44 222 15.7 17.9 
Maks. 116 925 27. 0 50. 0 
~in. 25 64 8.8 4.4 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF lOT-P 

(~) (~ ) ( ~) 

~iddel 1991 92.9 ERR 97. 4 

TOC tmgCI1l Total fosfor (mg/ll 

Antall prtver: 8 Antall prever: 8 

Middelverdi(1-7l : 14.1 Middelverdi (1-7): 0.19 
Krav: 22 Krav : 1.0 
Verdi av nr 7: 21. 0 Verdi av nr 7: 0.33 
~rav: 40 Krav: 2.0 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

Total fosfor:Krav til middel og maksverdi er .eget klart tilfredsstillt. 
Dri ftsstabilitet og Arlig midlere renseeffekt er bra. 

Orgartisk stoff :Krav til r1iddel og maksverdi er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabilitet og 3rlig midlere renseeffekt er bra. 

KONKLUSJON. 

Det er oppnadd et godt renseresultat.Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 

Samt li~e kontrollprøver er sendt inn. 
Anlegget synes A ha hatt en meget stab i l og god rensirtg. 

Drift 1 tilsyn og vedlikehold er tilfredsstillende ivaretatt. 

75 

tillm: 270 

lOT-P OR TO-P TOT-N 

irnglll (ltlglll (mg/ll 

Irtn Ut Ut Inrt 

5.8 o. 12 0. 01 
7.6 o. 14 0.01 
6. 4 0.33 0. 01 
6.7 O.l o. 01 
6.1 0.33 0. 01 

24.3 0.18 0.01 
4 0.22 0. 01 

4.3 0.26 0.03 

8.15 0.21 0.01 
24.30 o ~~ . .),) 0.03 
4.00 0. 10 0.01 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIP~•SKONTROLL 1991 76 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENSGTl 

1500 MOSS 

Navn: KOLSTAD Eier: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 

Prosess: SIM.FELLING 175 Pe. ti lkr1: 70 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbidite TOT-P OR TO-P TOT-N 

1m3/dl 11113/dl (mg/! l hag/ll 1FT Ul (Qlg/ll img/ ll (Qlg /ll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut ut Inn 

910213 8.9 190 13 8.2 9.5 0.48 0.04 58.6 
910305 13.8 181 23 7. 9 8.3 0. 68 0.03 49.9 
910515 13.6 174 15 3.5 8.1 0. 14 o. 01 56. 7 
910612 15.35 158 13 4 5.9 0.15 0.02 4'3.2 
910813 29. 7 175 13 3. 7 8.1 0.16 0.01 54.~ 
910910 17. filt 176 9.1 2.2 5.9 O. l 0.01 46 
911112 16.96 178 8 1.8 4.3 0.15 0.02 47 
911204 12.66 1200 8.3 4 24.1 0.23 0.02 

Middel 17 320 12.8 3.'3 9.24 0.23 0.02 50.5 
Maks. 30 1200 23.0 7.9 24.10 0.68 0.03 56. 7 
Jllin. 13 158 e.o 1.8 ~. 30 0.10 0.01 46. 0 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~) (~l (~l 

Middel 1991 96.0 ERR 97.5 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL ANTALL PE TILFBRINGSSRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~l (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

910305 O.l 0.7 67 57 96.3 . 82.0 0.013 
910515 O. l 0.8 65 64 92.6 91.8 0.003 
910612 O.l o.a 53 63 76. 1 89. 9 0.003 
910813 0. 2 1.6 142 135 202.2 192.3 0.007 
910910 O. l o.a 61 68 87.5 96.6 0.003 
911112 O.l 0.8 43 66 61.3 9~ . 9 0.004 
911204 0. 3 179 256.4 0.004 

Middel. O.l 0.9 87.2 75.5 124.6 107.9 0. 01 
Maks. 0. 3 1.6 179 135 256.4 192.3 o. 01 
Mir1. O. l o. 1 43 57 61.3 82.0 0.00 



RENSEKRAV 

Total fosfor. (r~g/ l) 

Arttall prQver: 

TOC( rng C/ll 

Antall prøver: 8 

Middelverdi(l-7l: 

8 

0.17 Middelverdi(l-7l : 11.3 
Krav: 
Verdi av nr 7: 
Krav: 

1.00 Tilfredsstillt. 
0.46 
2. 00 Tilfredsstillt 

VURDERING AV RENSERESULlAT 

Rensekrav. 

Krav: 
Verd i av nr 7: 
Krav : 

Total fosfor:Krav til Middel og maksverdi er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabi l itet og ~rlig midlere renseeffekt er bra. 

Orgartisk stoff :Krav til middel og Maksverdi er klart tilfredsstillt. 
Dri ftsst abi litet og ~rlig rndlere renseeffekt er bra. 

KONKLUSJON. 

Det er oppn~dd et godt renseresultat . Rensekravet er tilfredssti llt. 

KOMMENTAR. 

Sarftt lige kontrollprtver er sendt inn. 
Kontrollprtvene dokumer,terer ert stabil og god rensing. 

Drift, tilsyn og ved likehold av ar, legget er bra ivaretatt. 

22 Til fredsstillt 
15 
40 Tilfredsstillt 

77 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1391 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONN INGENS GT.l 

1500 MOSS 

Navn: STENBEKK Eier:STENBEKK MISJONSSENTER 

Prosess: KJEMISK Pe. t illat '30 Pe. til kn: 50 

DATO 

910210 
310303 
910515 
910612 
910710 
911009 
311111 

Middel 
Maks. 
Min. 

VANNF. 

(rf13/d l 

'3 
8 
5 
4 

10 
lO 
10 

8 
10 
4 

OVERLØP BOF-7 

(rn3/dl (mg/l) 

Ut Inn 

137 
130 
183 

175 
210 
182 

170 
210 
130 

KONTROLLPRØVER 

TOC 

(mg/l) 

Ut 

94 
51 
'35 

175 
'30 
84 

98.2 
175.0 
51.0 

RENSEEFFEKT 

Inn 

l urbidite 

(FTUl 

Ut 

14.4 
13.5 

f-3 
72 
58 
4'3 
17 

41. o 
72.0 
13.5 

TOC KOF TOT-P 

(~) [~) [%) 

Middel 19'31 42.1 ERR 91.4 

TOC (mgC/ ll Total fosfor (Mg/l) 

Antall prøver: 7 Antall prtver: 7 

Middelverdi: 98.2 Middelverdi: 0.&4 
Krav: 45 Krav: O.& 
Verdi av nr Verdi av nr 
Kt'av: 75.0 Krav: l 'j .... 
VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

Total fosfor:Krav til røiddelverdi er ikke tilfredsstillt,lll!!n Meget Mr 
oppfyllt.Driftsstabilitet og ~rlig raidlere renseeffekt er akseptabel. 

Organisk stoff:Krav til orgartisk stoff er ikke tilfredsstillt. 

KONKLUSJON. 

Det er oppn~dd et akseptabelt rer.seresultat.Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 

Det er ir.nsendt 7 avS kontrol lprøver. 
Som tidl i oere ~r er rensekr avet vurdert sorn tilfredsstiller,de derso~ 
fosforkravet er ti l fredsstillt. 
Rerrsekrav mho. organisk stoff fc•r kjem1ske anlegg er urrder revls.)on fra 
sentrale myrrdigheter.N~vil!rende krav har i praksts vist seg ~ være strengt, 
spesiell t for anleog røed et kor•serrtrert i nr•løosvanr1. 
Rensingen har vil!rt ~p~ 5amme l'liv~ sc•rn tidl igere ~r . 
Ti l tak for ~ bedre rer•sir,gen ber utredes. 

Drlft,t i lsyn og vedlikehold er t i lfredsstillende ivaretatt. 

Inn 

6.8 
6.4 
3. 5 
8. 6 
8.3 
9. 7 
9. 2 

7.50 
9. 70 
3.50 

TOT-P 

(r,lg/1) 

Ut 

0.54 
0.83 
0. 75 
o "" , ,J 

0. 44 
0.61 
0.83 

0.&4 
0.83 
0.44 

ORTO-P 

(mg/l) 

Ut 

0. 02 
0. 02 
0. 01 
0. 04 
0. 03 
O. OEi 
0. 46 

0. 09 
0.46 
0. 01 
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55 

(mg/1) 

Ut 

14 
28 
20 
20 

17.5 
14 
16 

18.5 
28. 0 
14. 0 

GLR 

(mg/l l 

Ut 

4. 4 
10 

6.5 
5. 8 
3.5 
10 

&.7 
10. o 
3.5 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 
MILJBVERNAVDELIN5EN 
DRONNINGENS.GT1 

1500 MOSS 

UTSLIPPSKONTROLL 1991 

Navr.: HBK Eier: HBK KAFETERIA/ MOTELL 

Prosess: BIOLOGISK Pe. tillatt: 200 ~·e. tilkn: 

DATO VANNF. OVERLBP 

910116 
910305 
911009 
911204 

Middel 
Maks. 
Min. 

TOC !mg C/ il 

(rn3/dl (rl3/dl 

Middel 1991 

Antall prever: 4 

Middelverdi: 17 
Krav: 22 
Verdi av nr 
Krav: 40.0 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

TOC 

(%) 

71.6 

KONTROLLPR\VER 

TOC 

(mg/l l 

Inn 

37 
13 
48 

141 

60 
141 
13 

RENSEEFFEKT 

'BOF-7 TOT-P 

(%) (%) 

Organ1sk stoff:Krav til Middelverdi er tilfredsstillt. 

KONKLUSJON. 

Ut 

16 
20 
20 
12 

17 
20 
12 

Det er oppr~dd et akseptabelt rer~eresultat . Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR. 

Det er innsendt lo.unr. 4 av 8 kontrollprøver. 

LOC 

(mg/l> 

Inn 

9.2 
14 
17 
11 

12.8 
17.0 
9 ·j 
•'-

Ut lepskonser.tras joner pA i nnser.dte kontrollprraver ti l fredsst i ller rensekravet. 
lnnlepsvarmet er iøidlertid tynnt slik at renseeffekten er dArligere 
enn man kan fot•vente. 
Ar.legget er gammelt og slitt, og renseprosessen er u100derr•e slik at det er 
var.skelig A opprettholde en stab i l god rensing. 

200 

TURB. 

!FTUl 

Ut 

3 
3. 1 

3.3 

3.1 
3.3 
3. 0 

79 



FYLKESMANNEN l ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1991 BO 
MILJOVERNAv1ELINGEN 
DRONNINGENS GT.1 

1500 MOSS 

Navn: SKIPTVET Eier : SKIPTVET 

Prosess: BIOLOGISK Pe. till. 2500 Pe. tilkn: 1470 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLBP BOF-7 TOT-N &OF-7 TOC LOC f~RB. 

!rø3/dl (m3/d) !mg /ll <mg/ll !FTUl <mgC/ll !mg/ll !FTUl 

Ut Inn Ut lr1n Ut Irm Ut Ut I nr, 

910123 242 27. 8 55 18 12 3.8 
910220 138 42.6 105 70 28 34 
910313 384 27.3 79 24 20 6.6 
910423 25.4 lOS 36 25 11 
910522 44. 3 108 19 13 7 
910619 385 37.4 101 29.5 15. 2 5 
910717 241 33. 3 108 34 17 4.9 
910911 155 52.1 138 15 13 3.5 
910918 221 41.5 126 24 14 3 
'311015 226 44.9 P'=' '"'"- 17 13 3.2 
911120 288 14. 3 145 12.6 11.8 3. 1 
911210 252 42.1 167 17 13 &.a 

Middel 253 36 114 26.3 16 7. 7 
Maks. 385 52 167 70.0 28 34.0 
Min. 138 14 55 12.6 12 3.0 

RENSEEFFEKT 

TOC BOF-7 

(~) (~l 

Middel 1991 76. 9 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~l (kg/d) 

TOT-N TOT-N TOT-N 

910123 6. 7 561 38. 1 
910220 5.9 490 33.3 Ti l fredssti 11 t. 
910313 10.5 874 59.4 
910423 
910522 
910619 14.4 1200 81.6 
910717 8. 0 669 45. 5 
910911 8.1 673 45.8 
910918 9.2 7o4 52. 0 
911015 10. 1 846 57.5 
911120 4. 1 343 23.3 
911210 10.6 884 60. 1 

Middel 8.8 730.3 49. 7 
Maks. 14. 4 1199.9 81.6 
Mir,. 4.1 343. 2 23. 3 



RENSEKRAV 

BOF-7irGg/ll 

Antall prøver: 

Middelverdi(l-11): 
Krav: 
Verd i av nr 11 : 
Krav: 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

RerrSekrav. 

TOC l mg C/l l 

Antall prever: 

Middelverdi(1-11l: 
Krav: 
Verdi av nr 11: 
Krav: 

Organisk stoff:Krav til Niddel og maksverdi er ikke tilfredstillt. 
Dersom forholdstallet mellom BOF /TOC er det samme sor~ tidligere er 
kravet mhp. BOF-7 nær oppfyllt. 

KDI'i<LUSJON 

Det er opprtAdd et akseptabelt renseresultat.Rer,sekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR. 

Samtlioe kontrollorever er irtnsendt. 
Rensingen er samme nivA som tidligere år.Rensekravet er da vurdert s~• 
ti lfredssti 11 t. 
Egenkor,trollen viser en stabil og god rensing. 

Drift, tilsyn og vedlikehold av anlegget blir tilfredsstillertde ivaretatt. 

12 

22 
15 
36 
25 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS. 6T1 

1500 MOSS 

UTSLIPPSKONTHOLL 1991 

Navn: MARIAHOLM 

Prosess: BIOLOGISK 

E1er: MARlAHOLM SKOLESENTER 

DATO VANNF. OVERLØP 

910220 
910319 
910522 
910G16 
910717 

Middel 
Maks. 
M1n. 

<m3/dl (r~3/dl 

Pe. t1llatt : 

KONTROLLPR\VER 

roe 
<mgC/ll 

lrtTI Ut 

BO 29 
19 10 
20 lOB 

131.9 97.7 
!Bl 2B 

BG 55 
181 108 
19 lO 

RE:4SEEFFEKT 

80 Pe. 

LOC 

<mgC/ll 

Inn Ut 

20 
9.4 
32 

22. 7 
12 

19. 2 
32.0 
9.4 

TOC 'BOF-7 TOT-P 

( ,:) i:tl 

Middel 1991 3G.O 

TOC <mgC/ll 

Antall prøver: 5 

Middelverdi: 55 
Krav: 22 
Verdi av nr 
Krav: 40. 0 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

Orgamsk stoff:Krav tll middelverdi er ikke tilfredssti llt. 
Dnftsstabi l iteten er ikke tilfredssti ller.de. 

:<ONKLUSJON 

(%) 

Det er ikke ooonådd et tllft'edsstlllende renseresultat.Rensekravet er 1kke 
ti l fredsstlll L 

KOMMENTAR. 

Det et• inr.ser.dt 5 av 8 kc•rttrollorøver. 
Flere av prøvene har hatt heye utløoskor,sentrasjor,er av orgamsk stoff. 
Høvere verdier enr, tlalioere år. 
ArtlegQet er qammelt og umoderne sli k at det er vartskellQ ~ drive det 111ed 
stab l re qode-reroseeffekter lht. dagerts ll.rav. -

tlikn: 70 

TUR&. 

<FTUJ 

Ut 

·;,·:. ...... 
23 
75 
4G 

G.4 

ERR 34.5 
ERR 75. 0 
ERR 6. 4 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 
MILJØVERNAVDEL:SGEN 
DRONNINGENS GT. 1 
1500 MOSS 

Navrr : MØRK 

UTSLIPPSKONTROLL 1331 

E1er:LYSETS SEIER 

Prosess : KJEMISK PE. till at ~" ..l..J Pe. tillm: 35 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 

lrn3/dl (ra3/d) !rr.g/ll 

910220 
910423 
910910 
'311015 
911210 

M1ddel ERR 
~~!aks. ERR 
Min. ERR 

Middel 1991 

RENSEKRAV 

Total fosfor. (rag/ll 

Antall pr~ver : 

l'hdde l verd i: 
Krav: 
Verdi av nr 
Krav: 

5 

2.8 
0.6 

1. 2 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

Ut 

TOC 

(Mg/ll 

Inn Ut 

149 
65 

143 
100 
63 

104.0 
149. o 
63.0 

RENSEEFFEKT 

TOC 

(~) 

ERR 

TOC lmgC/ll 

Antall pr~ver: 

Midde lverdi: 
Krav : 
Verdi av rrr 
Krav: 

KOF 

(~) 

ERR 

Total fosfor:Krav til middelverdi er ikke tilfredsstillt. 
Dri ftsstabiliteten er 1kke tilfredsstillende 

Inn 

TOT-P 

( ~ ) 

ERR 

5 

104.0 
45. 0 

75.0 

Or oanisk stoff:Krav til middelverdi er ikke tilfredsstillt. 
Dr1ftsstabiliteterr er ikke tl lfredsst illende. 

KONKLUSJON 

Det er ikke ooor,add et ti l fredsst i 11 ende rer,set'esultat . 
Rensekravet er ' ikke ti lfredsst illt. 

KOM~lENTAR. 

Det et' innsendt 5 av 8 korrtrollorover. 

Turbidite 

1FT Ul 

Ut 

21 
53 
27 
38 

34.8 
53.0 
21 .0 

Kont ro:• l l pr lilvene vtser err mer ustabil e<g dat'i 1gere rens inc enr, fot·egaemde 
ar . ReduksjoJYieYI av fosfDr synes ne iler lkke a ha Vii!t't tilfredsstillende. 
Tiltak sorn kar' bedre og stablliset'e rerosirrgerr roå iverksettes. 
En optl~1al drift av rerrsel)re<sessen er v1i<tlg for et bra t'errseres111tat . 

TOT-P 

(mg/ll 

IYIY'l Ut 

6.4 
0.57 
4.5 

l. 61 
l. (16 

2.83 
6.40 
0.57 

83 

ORTO-P 55 'GLR. 

!mg / ll (røgll !rag/l l 

Ut Ut 

1.8 107.1 28.6 
0. 01 29.4 10 

1. 6 115 35 
0. 02 9.4 ~ ? 

..~ ..... 
0.01 55 29 

0.69 63. 2 21.2 
1.80 115.0 35.0 
0.01 '3. 4 3.2 



ANALYSERESULTATER 

Anlegg: Fossum Kommune: Spydeberg Eier: AHSA 

Ov e rløp Tot-p inn TN i r-1n 

Dato ( [113/ d) ( rt13 / d) \rnq / 1 ) ( mq l l ) 

9 103 13 458f. l. 7 18 
9 10423 794 7 ._, . E· 

.-.t: 
C....J • 4 

910522 4. E. 34. 4 
9 10b18 22~~'3 ·=· '- • ~· 2 t) . 4 

9 107 10 ..:, . l 20 
91091 8 9 52 7 ....., . t:.• 

J 24 . 3 
9 11 009 l. 8 29. 9 
'311112 o. 46 r• C' 

b. J 

9 11 204 ·=· b 2 1. c: '- • 

Fossum. 

Tilføring. Tot-P(kg/d) Tot-P(pe) Tot-N(kg/d) Tot-N(pe) 

4.85 

Kommentar. 

2840 
(3976) 

43.4 3611 
(5055) 

Det er viktig at opplysninger om tilførte vannmengder i prøvedøgnet rapporteres. 
Tallene i parantes er justert for feil på vannmåler.Jfr.ANØ rapport. 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLI P~·SKONTROLL l 5'31 85 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. l 
1500 MOSS 

Navn: SKJBNNHAUG Eier : TRØGSTAD 

Prosess:SEKUNDÆRFELLING Pe. til i.: 2500 Pe. tilkn : 2500 

KONTROLLPROVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC iurb1di tet TOT-P ORT O-P TOT-N 

!rn3/dl (r,13/d l l mg/l ) (ftlg/1) !FTUl !rng/ ll (rngiil (mg/Il 

Ut Irm Ut Inr1 Ut Inn Ut Ut lr1YJ 

'310123 480 196 32 5 ~ . .... a.a 0. 11 0.01 4a. 3 
910220 270 510 46 15. 3 9.3 0.32 0.012 80.5 
910313 aao 330 31 9.6 9.3 0.15 0. 01 56.4 
'310423 680 190 33 14 9.2 0.13 0.01 63. l 
'310522 530 340 58 0.02 11. 3 0.2a 0.02 75. 7 
'310619 790 223.3 33 2a 12 0.25 0.01 7'J 'J "-•'-
'310717 420 400 43 2a 12. 2 0.1'3 0.01 71.3 
'310821 500 400 56 17.8 14.8 0.29 0.02 a1 
910918 470 ao5 a4 12.1 15.3 0.21 0.01 42.1 
'311015 560 456 56 12 12.8 0.1'3 (1.01 7a. 2 
91 1120 380 670 38 13 11.4 0.2 0.01 66. 1 
911210 460 550 30 '3.1 a.3 0.15 0.01 57.3 

Middel 535 423 45 13. 7 11. 23 0.21 0.01 66. 0 
Maks. aao a os 84 28.0 15.30 0. 32 0.02 81. o 
Min. 270 190 30 o. o 8. 30 0.11 o. (Il 42.1 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 
(%) (~) (lO 

Middei 1991 89.3 ERR 9a.2 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

'TILFØRSEL ANTALL PE TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
DATO (kg/dl !pel (~) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N · TOT-P TOT-N TOT-P 

910123 4. 2 23.2 24a5 1'332 99.4 77.3 0.005 
910220 'J r: ..... ... 21.7 1477 1811 59. 1 72.5 0. (104 
'310313 8 ·-;j ..... 4'3.6 4814 4136 192. 6 165.4 0.006 
910423 6.3 42. '3 3680 3576 147.2 143. 0 o.ooa 
'310522 6.0 40.1 '"~C' ';l""" 

.j.,J'-j 3343 140.9 133. 7 0.003 
91061'3 9. 5 57.0 5576 4753 223. 1 190.1 0.006 
910717 5. l 2'3.'3 3014 24% 120.6 99.8 0.004 
'310821 7.4 40.5 4353 3375 174. 1 135.0 0.004 
910918 7.2 1'3.a 4230 1649 169.2 66.0 0.003 
911015 7.2 43. 8 4216 3649 168.7 146.0 0.003 
'311120 4. 3 25. i 254a 2093 lOt. 9 83. 7 0.000 
'311210 3. 8 26.4 2246 2197 89. 8 87. 9 0.004 

Middel 6. 0 ::.s.o 3514 2917 140.5 116.7 0. 0(14 
Maks. '3. 5 57. 0 557& 475::. 223 1'30.1 0.0(18 
Min. ·:"c; 

-·"' 1'3. 8 1477 164'3 59. i 66.0 0.0(10 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR TOC (rogC!l) 

Antall prøver: 
PRØVE NR 

l 0.11 (rnglll Middelverdi (l- 11): 
2 ., 
"' 4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Middel 1-11 
Kt'av Kl 
Verdi av nr 11 
Krav K2 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

0.13 !mg/l l Krav: 
(1, 15 !mg/ll Verdi 
0.15 !mg/ll Krav: 
o. l '3 !rog/ll 
0.19 (mg/ ll 
0. 20 (mo/ ll 
0. 21 (mg/l l 
O ·j r (rng /ll ..... .., 
0.28 (l!lg/ 1l 
0.29 !mg/ll o ~';) (roglll .x 

0.20 (mg/l). 
0. 50 (mg/ll Tilfredsstilt 
O. 29 (rng/ l l 
L 00 (mg/ ll Ti l fredsst i l t 

av nr 11 : 

Total fosfor:Krav til rn1ddel og rnaksverdi er klart tilfredssti l lt. 
Driftsstabilitet og ~rl ig midlere renseeffekt er meget god. 

Organisk stoff :Krav til middel og maksverdi er ikke tilfredsst illt . 
Dr1 ftsstabi l it eter, er akseptabel. 
Arlig rnidlere rer,seeffekt er meget god. 

KONKLUSJON 

Det er oppn3dd et godt renseresultat.Rer,sekravet er ti lfredsst illt. 

KOMMENTAR 

Sarnt l i ge ko'fMo 11 prøver er innsendt. 
Rensinger' pa anlegget synes stabil og god som tidligere Ar. 
Ar,legget har en begrenst ~.apasitet til 3 ta i mot septikk,noe som gjør se>g 
utslag i høyere utløpskonsentrasjor,er ved for stor tilførsel. 

Drift, tilsyr, og vedli kehold er bra ivaretatt. 

86 

12 

41 
30 
58 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLI P~·SKONT RGLL l S91 87 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. l 

1500 MOSS 

Navn: SVINNDAL Eier:VALER 

Prosess: PRIM. FELLING Pe.till.: 55(1 Pe. tilKrr : 550 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC T1Jrbiditet TOT-P ORTO-P TOT-N 

irn3idl im3/dl (mg/l l (r:tgll l !FTUl <mg/ ll img/ll irng/ll 

Ut Irtrt Ut Irm Ut Inn Ut ut Irm 

910123 134 475 7.2 3.4 14.& 0. 12 0.01 59 
910220 69. 3 162 7.4 l. 11 13.2 0.02 o. (ll c;c; ' 

..JJ,b 

910313 213 76 9.1 5.5 1 ·:· ....... 0.47 0. 09 it..4 
910423 88 730 8.2 6. 8 32. 4 0.26 0. 01 77.4 
910522 106.7 525 9.2 7.9 34. i' 0.7 0.08 68 
910618 179.3 127.2 " t .Joo.J 2.5 2. 1 0. 02 0. 01 20.3 
910717 231 172 &.2 0.88 7.3 O. OE. o. (Jl 19. i 
'310821 7'3 176 12 3. 2 16.6 o. 77 0. 41 65.3 
910918 102.3 135 6 o. l 12.9 0.04 0. 01 52.& 
911015 108. 9 340 6 2.8 46.3 0. 25 0.05 71. c 
911120 115 150 5. 1 2.3 12 0.16 0. (17 3&.4 
'311210 94. b 290 5.9 0. 3 8 0.02 0.01 42.3 

Middel 127 232 7.3 3.07 16.94 0.24 0.06 48.6 
Maks. 231 730 12.0 7.90 4&.30 o. 77 0. 41 77. 4 
Min. &9 76 5.1 0.10 2.10 0. 02 0. 01 16.4 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

()() (%) (:,() 

Middel 1991 97.4 ERR 98.6 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTRLL PE TILFØRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl loe l ()() (kg/dl 

lOT-P TOT-N TOT-P TOT-N lOT-P TOT-N TOT-P 

910123 2.0 7.9 1151 659 209.2 119. 8 0.003 
910220 0.9 3.9 538 321 97.8 58. 4 0. 000 
910313 o. 7 ~ " j,o.J ~+01 291 72. '3 52.'3 0. 018 
910423 2. 9 6.9 1677 568 304.3 103. 2 0.004 
310522 3. 7 7.3 21 78 605 336.0 109.9 0.014 
910&18 0.4 3. & 221 303 40. 3 55. l 0.001 
910717 1.7 4.4 392 366 180.4 6&. 9 0. 003 
910821 1.3 5 ·) • '- 771 436 140.3 79.4 0.011 
'310918 1. 3 5.4 776 448 141.1 81.5 0.001 
911015 5.0 7.8 2%& 650 539.3 118. 1 0.005 
911120 1.4 4.2 812 349 147.& &3. 4 0.003 
911210 o.a 4.(1 445 333 80.'3 60.6 0.000 

Middel. 1.A " ~ .J, j 1077 444 195.9 80. 8 0.005 
Max. 5. (i 7.'3 2966 65'3 53':i.3 115. 8 0. 018 
Mirt. 0. 4 3.5 221 291 40.3 52, r~ 0. 00(1 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
1 
'j ... 
~ 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Middel Hl 
Krav Kl 
Verdi av nr 11 
Krav K2 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

0. 02 (mg/ll 
0. 02 (mg/l! 
0. 02 !ug/1) 
0.04 (mg/l! 
0. 06 (Mg/l) 
0. 12 !mg/l! 
0. 16 (lllg/ll 
0. 25 !rng/ll 
0.26 !rog/l l 
0.47 !rag/ll 
o. 70 !rna/l l 
o. 77 (mg/ l! 

0.19 llllg/ ll 
0. 40 !rng/ll Tilfredsstillt 
O. 70 (mg/l l 
1. 00 !mg/ll Tilfredsstillt 

TOC !mgC/ll 

Antal l prever : 

Middelverdi: (1 -1 ll 
Krav Kl: 
Verdi T1r 11 : 
Krav K2: 

Tot al fosfor :Krav til raiddel og rdaksverdi er tilfredsstillt. 
Driftsstabil i teter, er akseptabel . Arlig midlere t•enseeffekt er rneget god. 

Organisk stoff:Krav til middel og maksverdi er klart tilfredsstillt. 
Dr1 ftsstabilitet og Arlig midlere rer.seeffekt er god. 

KONKLUSJON 

Det er oppr1Add et akseptabelt renseresult at. Rensekravet er ti l fredssti l l t. 

KOI'fllENTAR. 

ReT,seresuitatet er helt p.1 grensen til vurderingen godt.Rensingen av 
organisk stoff er meget stabil og god. OppnAdde renseeffekt er mhp fosfor 
og orgar,isk st off er ogsA meget heye. 
Rer,;inger, av fosfor er noe mer ustabil enn tidligere.Dette er Arsaken til 
at det er gitt vurderingen akseptabelt. 
Samt lige kontroll prøver er sendt irm. 
Rer•singen er ger,ere l t rfteget bra, men renseprosess/rer,seeffekt er mer ustabi l 
etter oAkobl ir,g av et pølsemakeri. 
Fc•r behar,dlingsdelen pA ar,! egget et' arbeidsmi ljørnessig i kke ti l fredsst i l lende. 
Fc•rbedrer.de tlltak bør gj ermomføres her . 
Renseprosessen er T1ue var.skelig å dr1ve stabilt. 

Dr ift! ti lsyrr og vedlikehold er bra i varet att. 

12 

6. 9 
11 
9 

20 

88 



~YLKESMANNEN I ØSTFOLD 
MiLJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENSGT.1 

1500 MOSS 

UTSLIPPSKONTROLL 1991 

Navn: GREPPERØD Eier: OSLO KOMMUNE 

Prosess: SIM.FELL. Pe. ti l l att: 35 Pe. tilkr.: 35 

KONTROLLPR\VER 

DATO 

910115 
911110 
911210 

Middel 
Maks. 
Min. 

VANNF. 

<rn3/dl 

TOC (r~gC/ll 

Ar.tall prøver: 

Pliddelverdi: 
Krav: 
Verdi av r.r 
Krav: 

OVERLØP 

(r~/dl 

Middel 1991 

3 

11. b 

40.0 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekrav. 

BOF-7 

(L1g/l) 

Ut 

TOC 

img/ll 

Inn Ut 

225 11 
460 12. 7 
210 11 

298 11. b 
460 12.7 
210 11. o 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF 

(:4) ( ~) 

%.1 ERR 

Total fosfor(mg/ll 

Antall prøver: 

Middelverdi: 
Krav: 
Verdi av nr 
Krav: 

Total fosfor :Krav til middelverdi er tilfredsstillt. 
Midiere renseeffekt synes bra. 

Orgarlisk stoff:Krav til middelverdi er tilft'edsstillt. 
Midlere renseeffekt synes akseptabel. 

KONKLUSJON 

I nr• 

TOT-P 

(:4) 

90.4 

3 

0.7 
1.0 

2. 0 

Turb1d1te 

<FTUl 

Ut 

20 
'J 
L. 

3. 7 

8.6 
20.0 
2.0 

Det er oppr•3dd et akseotabe it rer.seresul tat . Rensekravet er ti lfredssti 11 t. 

KOMMENTAR. 

Det er kunn ir·nser.dt 3 av 8 p~lagte kontrollorever. 
Dette er sA f~ prøver at vurdennger, av renseresultatet blir meget 
usikkert. 
lrtr.sending av kontrollPt'over er et krav i henhold til utsliopstillatelse 
•)Q rundsknv.Det hat' vært et klart brudd p~ dette kravet. 

Vi har val9t A vurdere rensekravet sc•m tilfredsstillt da prøver.e viser 
akseptabelt resultat og anlegget fN tidligere ~r har dokumentert stab1l 
eog· god rer.si r,g . 

TOT-P 

(mg ill 

Ir1n Ut 

10.5 0.22 
7.7 l. 85 

4 0. 07 

7.4 o. 71 
10.5 1. S5 
4. 0 0. 07 

89 

ORTO-P TOT-N 

irngill (r,lgll l 

Ut Inn 

0.08 
1.7 

0.01 

0.60 
1. 70 
0.01 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENSGT. 1 

UTSLIPPSKONTROLL 1'331 

1500 MOSS 

Navn: VALER BATTERI Eier:FORSVARET 

Prosess: SIM.FELLING 150 Pe. 

KONTROLLPRØVER 

DATO 

910515 
910612 
310820 
911120 

Middel 
Maks. 
Min. 

TOC lrngC/l l 

VANNF. OVERLØP 

(m3/dl (IJ13/dl 

1.2 
31 

i'liddel 1991 

Antall pr•ver: 4 

Middelverdi : 20.3 
Krav: 22 
Verdi av nr 
Krav: 40. 0 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rer,sekr av. 

BOF-7 

<mg/ll 

Ut 

TOC 

(rng/ll 

Inr1 Ut 

40 22 
35 ~", .)._ 

12 12 
22 15 

42 20.3 
95 32. 0 
12 12.0 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF 

(~) (~) 

52.1 ERR 

Total fosfor (rRg/ ll 

Antall prever: 

Middelverdi: 
Krav : 
Verdi av nr 
Kr av : 

Total fosfor:Krav til middelverdi er tilfredsstillt. 
Midlere renseeffekt er d3rligere enn forventet. 

Drcar,isk stoff:Krav til middelverdi er tilfredsstillt. 
Midlere renseeffekt er klart darligere enn forventet. 

KONKLUSJON 

Det er oopr,add et akseptabelt renseresultat. 

KOMMENTAR. 

Turbiditet 

(mg/ ll 

Inn Ut 

13.'3 
12 

9.2 
13 

13.5 
19.0 
9. 2 

TOT-P 

(~) 

69. 8 

4 

0. 62 
1. (1 

2. 0 

Det er kunn H1Y1sendt 4 av B p~lagte kontrollpt•ever. 
Nytt renseanlegg er bygget og tatt i bruk i 1931. 
Bassengvol ,Jrnrr ti l det ~arnle ar, legget er benyttet sc4n et utgar,gspur,kt . 
Det har vzrt r1oen dri ftsr,1ess1ge irmkjet'ingsproblerner oa det nye anlegget 
, rner, oet skal ha alle forutsetrM;get' for a ooona er1 stabll og goo rer,sir,g. 

Dr ift og ti l syr, er ti l fredsst i llende. 

tilkr1: 100 

TOT-P 

i mg Ill 

Im~ Ut 

2.1 1.1 
2 0.23 

0.45 0. 16 
3. 7 l 

2.06 0.62 
3. 70 1.10 
0.45 0.16 

ORTO-P 

lmg/ll 

Ut 

o. 01 
0. 02 
o. 01 
0. 03 

0. 02 
0. 03 
0. 01 

90 

TOT-N 

(rng/ll 

Inr1 



ANALYSERESULTATER 

Anlegg: Rødsund Kommune: Våler Eier: Våler 

Vannm Overløp Tur-b. 
Dato 

90 l (l l (l 
'30 1205 
r:H0 123 
910220 
910312 
910424 
91 052c~ 

'31 0518 
910717 
910821 
'3 10918 
9 11015 
'311120 
'311 21 0 

Rødsund. 

(m3/d) <m3/d) <mg/l ) FTU 

E..95 

13ll 
37 1 
3~;3 (l 

'+'+5 o 
4E..9 (l 

306 o 
4t:"C" ....J...J 

534 o 

TP i ·n·n 
( r,, gl l j 

o. 08 
2 1. 8 

.-. c . . b 
l~ . .:::-

....J 

l . E, 

o. 35 
6 . 9 
E.. . 7 

•..J 

"+ . 3 
b. 2 
E:. . l 
8 . l 
3. 2 
7 2 ·.J • 

TN i r-.r·, 
<mq/1) 

1 2. 
58. 
.-.c 
L.W. 

7 
2 
3 

54 
12. 7 
47. 3 
4E. .• 8 
50. l 
E:4. '3 
4. 0'3 
4'::) '-• l 
44 . 7 

"-' 

19. '3 
25 

Tilføring Tot-P(kg/d) Tot-P(pe) Tot-N(kg/d) Tot-N(pe) 

2.5 1482 17.5 

Kommentar. 

Det mangler noen opplysninger om tilførte vannmengder. 
Prøve tatt av fosfor 910424 er ikke medregnet. 

1463 

91 

(m g l l) 


