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Ekstrakt: 
Rapporten er en sammenstilling og vurdering av renseresultatet for de høygradige 
kloakkrenseanleggene i Østfold fylke i 1992. 
Utslippskontrollen har omfattet 35 høygradige renseanlegg med en samlet tilknytning på ca 
216.089 p.e.Av de 35 kontrollerte anlegg så har 29 fått vurderingen at rensekravet er 
tilfredsstillt,6 anlegg har fått vurderingen at rensekravet ikke er tilfredsstillt. 
Utslippskontrollen dokumenterer at det har skjedd en bedring i anleggenes rensing siden 
oppstart av kontrollvirksomheten.Figurer i rapporten viser dette. 



FORORD 

Denne rapporten er en sammenstilling og vurdering av renseresultater for de høygradige 
kloakkrenseanleggene i Østfold i 1992. 

Dokumentasjon av renseresultater er hovedsakelig hentet fra anleggenes innsendte 
kontrollprøver ( utslippskontrollen). 

Samtlige kontrollprøver er analysert ved fylkeslaboratoriet i Moss. Laboratoriet har også 
ansvaret for at prøveinnsendingen fungerer tilfredsstillende. 

Årsrapporten i år er noe enkelere enn tidligere pga. liten tidsressurs til utarbeidelsen. 

Moss,10.august 1993. 

Vidar Lind blad 
Fylkesmannens miljøvernavdeling 
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SAMMENDRAG 

Utslippskontrollen har i 1992 omfattet 35 høygradige renseanlegg. 
Samlet tilknytning til anleggene var pr.l.l.1993 ca 216.089 p.e,inkluden nærings-/service 
og industriavløp. 
Utslippskontrollen foregår etter bestemmelser fra fylkesmannen.Samtlige kontrollprøver 
blir analysert på fylkeslaboratoriet 
Av de 35 kontrollerte anlegg så. har 29 fått vurderingen at rensekravet er tilfredsstillt,6 
anlegg har fått vurderingen ikke tilfredsstillende. 
Andel av tilknytning til anlegg med tilfredsstillende rensing er ca 97 %.Dette vil imidlertid 
ikke si at 97 % av det tilknyttede avløpsvann blir renset tilfredsstillende.En del avløpsvann 
går tapt i avløpsnett,ca 20 %.Det er også et lite restutslipp fra renseanlegget,i størrelse ca 
6-7% mhp. fosfor. 

Utslippskontrollen dokumenterer at det har skjedd en bedring i anleggenes rensing siden 
oppstart av kontrollvirksomheten.Figurer i rapporten viser dette. 
Bedringen i rensing skyldes flere faktorer.Miljøvemavdelingen anser at de 
nedenforstående faktorer er av de viktigste: 

-Bygging av nye mer moderne anlegg 
-Nedleggelse av gamle,umodeme anlegg 
-Utbedring av eksisterende anleg~ · 
-Bedret drift av renseprosessene.Arsakene til dette er flere, bla bedre utdanning av 
driftsoperatører og generelt mer kunnskap vedr.drift av renseanlegg. 

-Bedre kontroll,oppfølging og veiledning fra forurensningsmyndighetene 
-Mer forståelse hos kommunene angående behovet/nytten av et renseanlegg som fungerer 

tilfredsstillende. 



l. Fylkesmannens utslippskontroll i 1992 

I.l Renseanlegg 

I 1992 har 35 høygradige renseanlegg inngått i utslippskontrollen. Dette er det samme 
som for 1991, jf. tabe114 og figur l. 
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Det nye renseanlegget for Moss og Rygge kommuner, Fuglevik renseanlegg, ble satt i drift 
i begynnelsen av 1993. Med dette anlegget så har bebyggelsen i alle Østfold byene 
mulighet for tilknytning til høygradig renseanlegg. 

Samlet tilknytning til anleggene var pr. 1.1.93 ca. 216.089 p.e. inkludert nærings-/service
og industriavløp. Dette er noe mindre enn oppgitt for 1991.Dette skyldes at noen av de 
største renseanleggene har justert sin p.e. -tilknytning noe ned. 

Vedrørende mer data om anleggene, så vises det til tabellene 4 og 8, og til vurderingen og 
datasammenstillingen for de enkelte anlegg. 

1.2 Kontrollprøver 

Tabell l 
Antall kontrollprøver som skal tas ut og sendes til fylk:eslaboratoriet fremgår av tabellen 
nedenfor: 

Type anlegg <500 p.e. 500 p.e. <ank20.000 p.e. >20.000 p.e. 

Biologisk 8år 12 år 24år 
Kjemisk It " " 
Simultanfelling 11 tl " 
Etterfelling 12år It It 

Interkomm. over-
føringsanlegg 8år " " 

Alle kontrollprøver ankommer laboratoriet samme dag som prøvene er tatt ut. Samtlige 
kontrollprøver blir analysert på fylk:eslaboratoriet. 

Hvilke analyser som tas på kontrollprøver fremgår av tabell 2 nedenfor. 



Iabe112 
Analyser på kontrollprøver 

Type anlegg Innløp (mg/l) Utløp (mg/_1) 

Biologisk 
Kjemisk 
Kjemisk/biologisk 

Tot-N, IOC 
Tot-N, Tot-P, TOC 
Iot-N, Iot-P, TOC 

TOC, LOC, FrU (turbiditet) 
Iot-P, IOC, P04-P, Fru 
Tot-P, TOC, P04-P, Fru 

Kontrollprøvene fra interkommunale overføringsanlegg analyseres kun på total fosfor og 
total nitrogen. 
Iot-N tas kun på anlegg med døgnprøver på innløp. 

For anlegg dimensjonert for > 10.000 p.e. ble det tatt analyser er ammonium 
(Nl4-N) på innløpsvann. 

Krav til hvordan kontrollprøven skal tas ut, fremgår av tabell 3 nedenfor. 

Tabell3 
Uttak av kontrollprøver 

Anleggsstørrelse Innløp Utløp Merknader 

>500 p.e. 
HXkanl<500 p.e. 
<100 p.e. 

D 
SID 
s 

D 
D 
s 

V annmengdeproporsjonalt prøveuttak 
" " 

D = Døgnprøve, 24 timer. S = Stikkprøve 

Prøvetakerne skal være av typen vakumprøvetaker. Det kan også bli stilt krav om døgn
blandeprøver på de minste anleggene (gjelder utløpsvannet). 

1.3 Rapportering 

Anleggseierne er pålagt følgende rapportering til miljøvernavdelingen: 
- Regelmessig innsending av driftsjournal 
- Utarbeidelse av årsrapport. Eget opplegg fra miljøvernavdelingen 
- Melding til miljøvernavdelingen ved planlagte og uforutsette driftsstopp 
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urd . enng. 
Kommune Anlegg Type Bygget Dim. p.e. Belastet Vurdering 

p.e. 
31.12.92 

Aremark Bjørke bekk BIO 1988 250 90 l 

Aremark Skotsberg E.F. 1983 1.300 550 l 

AHSA ASHA KJ 1980 28.000 17.771 l 
Askim Solbergfoss S.F. 1983 200 50 l 
Eidsberg Mysen KJ 1978 9.500 7.600 l 
FOA Øra KJ 1989 120.000 70.000 l 
Halden Kornsjø E.F. 1980 300 190 l 
Halden Remmendalen KJ 1979 28.000 22.212 l 
Halden Østerbo E .F. 1975 600 100 -
Hobøl Elvestad E.F. 1977 100 90 2 
Hobøl Ringvold E.F. 1982 1.000 550 2 
Hobøl Tomter E.F. 1981 900 900 l 
Marker Bommen E.F. 1976 1.500 1.663 l 
Marker Grensen BIO 1987 350 112 2 
Marker Langnes KJ 1989 60 60 l 
Moss Kambo KJ 1977 1.600 15.452 l 
Rakkestad Kirkeng S.F. 1976 350 365 l 
Rakkestad Rakkestad E.F. 1977 7.000 5.690 2 
Rakkestad Østbygda S.F. 1978 200 85 2 
Rømskog Rømskog S.F. 1983 500 340 l 
Råde Hes tv old K.J. 1976 3.000 3.890 l 
Sarpsborg Al vim KJ 1989 60.000 60.000 l 
Sarpsborg Høysand KJ 1978 2.100 1.810 l 
Sarpsborg Isefoss KJ 1985 1.100 774 l 
Sarpsborg Jelsnes S.F. 1982 ·500 230 l 
Sarpsborg Brunsbydalen S.F 1979 300 290 l 
Sarpsborg Kolstad S.F 1982 175 70 I 
Sarpsborg Stenbekk KJ 1979 90 75 l 
Sarpsborg Høk BIO. 1970 200 200 l 
Skiptvet Skiptvet BIO./S.F 1987 2.500 1.600 l 
Spydeberg Mari ah olm BIO. 1970 70 70 l 
Spydeber-g_ Mørk KJ 1989 40 40 2 
Trøgstad Skjønnhaug KJ. 1976 2.500 2.585 l 
Våler Grepperød S.F. 1987 50 35 I 
Våler Svinndal E.F. 1981 650 550 l 
Våler Våler Batteri S.F. 1968/-

1990 150 100 l 
36 289.535 216.089 
'fu>eanlen: 
E.F.= Etterfellingsanlegg (biologisklkjemislc), KJ =Kjemisk, S.F. = Simultanfelling (Bio/lcjem), BIO =Biologisk 
Vurdering· 

l = Tilfredsstillende renseresultat 2 = Ikke tilfredsstillende renseresultat 



Figur L 8 
Kartet viser beliggenheten av kloakkrenseanlegg ·som har inngått i utslippskontrollen 
i 1992. . 
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2.0 VURDERING A V KONTROLLPRØVER 

2.1 Generelt 

Nye rensekrav er gjort gjeldende for alle renseanlegg fra og med 1989. De nye 
rensekravene innebærer kun en mindre justering i forhold til tidligere tillatelser, men en 
betydelig skjerping i forhold til eldre tillatelser, jf. tabell5 og 6. 
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Vedrørende rensekrav mhp. TOC (organisk stoff) så kan dette være vanskelig å 
tilfredsstille for rene kjemiske anlegg. Spesielt for de minste anleggene med et konsenrren 
innløp. De kjemiske anleggene er derfor i denne rapporten primært vurdert ut fra rensing 
av fosfor. 

Anleggenes renseresultater blir hovedsakelig vurdert ut fra utløpskonsenrrasjoner av fosfor 
og organisk stoff i henhold til krav i tabellene 5og 6. Anleggenes renseeffekt og drifts
stabilitet blir også tillagt vekt ved vurderingen. 

Det blir ikke gitt noen kommentar til ledningsnettet. 
En egen tabell over tilførsler og utslipp er imidlertid beregnet for hven anlegg. Det brukes 
i denne tabellen benevnelsen tilføringsgrad. Dette er ikke korrekt. Riktig benevnelse er 
virkningsgrad i henhold til SFfs definisjon av disse begrepene. 

Spesifikke tall som er benyttet ved beregningen er 1,7 g/p. d mht. fosfor og 12 g/ p. d mht. 
nitrogen. 

2.2 Rensekrav 
Rensekravene framgår av tabellene 5 og 6. 

Tabell5 
Rensekrav for anleggsdimensjonen >500 p.e. 

Type anlegg Hovedkrav-utløpskonsmtr. (mg/l) Maks. totalutslipp Forventet renseeffekt(%) .. 
Grenseverdier- kg utsi. pr. 100 pe/d Midlere minimumsverdi 

TOC BOF-7 Tot-P 
Middel Maks Middel Maks Middel Maks TOC BOF7 Tot·P TOC/BOF7 Tot-P 

Kjemisk 30 50 60 100 0,5 1,0 2,0 4 ,0 0,035 60 85 
Simultanfelling 15 25 20 35 0,8 1,5 1,0 1,4 0,055 80 80 
Euerfelling 11 20 15 25 0,4 1,0 0,75 1,0 o.æ 85 85 
Biologisk 15 25 20 35 - - 1,0 1,4 - 85 . 

* Grenseverdiene for utløpskonsentrasjon skal ikke overskrides. Middel og maksverdi 
blir bestemt ut fra utslippskontrollprøver etter at 5% av de høyeste verdiene er strøket. 

**Korrekt/representativ renseeffekt kan bare bestemmes på anlegg med døgnprøver på 
både inn- og utløpsvann. 
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Tabe116 
Rensekrav for anlegg dimensjonert <.500 p.e. 

1)pea.aleø Ho\'edkraY-aUØptkODSeDtr. (m&fl) Maks. totalutslipp Fonentet reueeffekt (~ ) .. 
Gl"eelaYenlier't kg utsi. pr. 100 peld Mldlue m.ln.lmumsverdl 

TOC BOF-7 Tot-P 
Middel Maks Middel Maks Middel Maks TOC BOF7 Tot-P TOCJBOF7 Tot·P' 

Kjemisk 45 75 70 120 0,6 1,2 3,0 S,O 0,04 SS-60 8()..85 
Simultanfetling 22 40 30 so 1,0 2,0 l.S 2,0 0,(11 75-80 80 
Etter{ elling IS 2S 20 35 o.s 1,0 1,0 1,4 0,005 8()..85 8()..85 
Biologisk 22 40 30 so . - l.S 2,0 - 80-85 . 

* Grenseverdiene for utløpskonsenttasjon skal ikke overskrides. Middel og maksverdi 
blir bestemt ut fra utslippskontrollprøver etter at 5% av de høyeste verdiene er strøket. 
Med mindre enn 8 kontrollprøver i året blir kun krav til middelverdi benyttet. 

**Korrekt/representativ renseeffekt kan bare bestemmes på anlegg med døgnprøver på 
både inn- og utløpsvann. 

3. SAMMENSTILLING OG KOMMENTARER A V UTSLIPPSKONTROLL
RESULTATER 

Utslippskontrollresultatene er her sarnmenstilt i tabell og figurer. Det er også knyttet noen 
generelle kommentarer til renseresultatene. Informasjon om de enkelte anleggs rense
resultater framgår av kap 4. 

Tabell7. 
Tabellen er en sammenstilling av hvordan samtlige renseanlegg og tilknytninger er vurdert 
i forhold til rensekravet Gf. kap. 2). 

Prosesstype Tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 
R.a. Tilkn. pe. R.a. Tilkn. pe. 

Kjemisk 12 202.229 l 40 
Ettefelling 5 3.853 3 6330 
Simultanfelling 9 3.080 2 197 
Biolo!!isk 3 360 - -
TJ>talt 29 209.522 ' 6 _6.5_67 

Figurene 2,3 og 4 viser hvordan utviklingen har vært mht. renseanlegg og tilknytninger, 
og hvordan de har fungert i forhold til fastsatt/forventet rensekrav. 

Tabell 7 viser at i 1992 så har 29 av 35 anlegg fått vurderingen tilfredsstillende rensing. 
Dette utgjør 83 % av renseanleggene. Dette er det samme resultat som foregående år. I 
forhold til de første kontrollårene er det imidlertid en klar forbedring, jf. figur 2. 
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Med hensyn til tilknytninger så var 209.522 p.e. av 216.089 til anlegg med tilfredsstillende 
rensing i 1992, dvs. 97%. Dette vil ikke si at 209.522 p.e. ble renset tilfredsstillende i 
1992. En del avløpsvann går tapt i avløpsnettet, ca. 20%, og det er et Fte restutslipp fra 
renseanlegget i størrelsesorden 6-7% mhp. fosfor. 

Figur 3 viser at andelen av tilknytninger til anlegg med tilfredsstillende rensing har bedret 
seg siden de første kontrollårene. 
Figur 4 viser også at den totale tilknytning til renseanleggene har økt betydelig de siste 
årene. Dette skyldes hovedsakelig byggingen av renseanlegg for Sarpsborg og 
Fredrikstad-distriktet (Alvim og Øra renseanlegg). 

For 1992 er det som tidligere år de kjemiske renseanleggene som anleggs gruppe som har 
de beste renseresultatene 

Den dokumenterte bedringen i anleggenes rensing skyldes flere faktorer. Miljøvern
avdelingen anser at de nedenforstående faktorer er av de viktigste: 

- Bygging av nye mer moderne anlegg. Bedre rensing enn gamle anlegg. 
- Nedleggelse av gamle, umoderne anlegg 
- Utbedring av eksisterende anlegg 
- Bedret drift av renseprosessene. Årsakene til dette er flere, bl.a. utdanning av 

driftsoperatører og generelt mer kunnskap vedr. drift av renseanlegg 
- Bedre kontroll og oppfølging fra forurensningsmyndighetene 
- Mer forståelse hos kommunene angående behovet/nytten av et renseanlegg som 

fungerer tilfredsstillende 
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Figur2. 
Figuren viser andel av renseanlegg i Østfold med tilfredsstillende rensing i perioden 
1981 til1992.Søylen for 1994 er forventet resultat.(Prosent av total) 
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Figuren viser andelen av tilknytning til renseanlegg i Østfold med tilfredsstillende rensing 
i perioden 1981 till992.Søylen for 1994 er forventet resultat(Prosent av total). 
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Figur4. 13 
Figuren viser den totale pe tilknytning(sort-søyle) til renseanlegg og andelen av disse til 
anlegg med tilfredsstillende rensing(hvit-søyle) i perioden 1981 til1992. 
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Iabell8. 
Tabellen viser midlere inn-/utløpskonsentrasjon og renseeffekt for renseanleggenes 
kontrollprøver i 1992 (alle konsentrasjoner i mg/l). --

Al l v øpsan egg t onsen rasjoner 
INNLØP UTLØP RENSEEFFEKT 

Anlegg TOC TP TN TOC TP P04-P FrU %TOC %TP 
Skotsben! 53 265 18.7 7.5 0,17 0.,02 7,1 86 94 
Komsiø 85 40 35 11.2 0,13 0,02 5,3 87 97 
Østerbo 
Tomter 96 49 43 123 0.50 009 87 87 90 
Elvestad 46 308 - 20 l 0,97 0,05 20,9 56 68 
Rin~old 119 614 41,3 178 040 0,10 104 85 93 
Bommen 85 3684 24,2 13.5 o 17 002 8 84 95 
Rakkestad 139 27 23.2 656 0,35 0,04 19,6 53 87 
Svinndal 269 16,9 51,4 6,8 0,08 0,02 2,54 98 99,5 

Middel 111,5 5,5 33,8 19,3 0,35 0,05 10,3 80 90,4 
Solbergfoss 80 5,12 119 0,67 0,34 12,5 85 87 
Grensen - - - 35 0,77 0,08 16,8 
Kirken~ 213 8130 - 248 1,26 0_,68 7,5 88 85 
Østl.>ygda 337 887 35,3_ 2,36 0,43 7,5 89 73 
Rømskog 165 7,13 51,4 15 3 0,23 003 7.5 91 97 
Jelsnes 197 632 47,9 128 020 001 45 94 97 
Vartei~ 169 618 - 166 0,16 0,01 16,3 90 97 
Kolstad 146 7,33 49,8 110 0,30 0,04 44 93 96 

1111 ' ~ 150 3 30.5 o 16 002 13 9 80 95 IICIU 

Våler B.T.T. 1.20 13.2 043 0,09 19 6 64 
10 Middel 182 5,9 49,7 20,6 0,65 0,17 11,1 89 88 
AHSA 50 2.29 211 18 0,19 0,01 104 65 92 
My_sen 130 6_.63 35,6 23 020 002 83 97 
Øra 76 2,75 20 21 022 001 13 72 92 
Remmendalen 61 28 199 225 0,20 0,03 10 7 63 93 
Kambo 155 5,0 41.2 34 0.28 002 12 7 78 94 
Hestvold 120 577 367 19 023 002 194 84 96 
Al vim 78 3_,44 254 16 009 0,01 104 80 97 
Høysand 75 2,93 226 17 040 002 26 78 86 
lsefoss 115 508 23 0,21 0,01 12 8 80 96 
Sten bekk 142 8,61 - 92 060 o 18 72 35 93 
Mørk 73 6 107 0,04 528 - -
Lan~nes 199 136 147 063 0,30 125 26 95 
Skjønnhaug 236 8,9 53 44 024 0,02 124 81 97 
13 Middel 120 5,65 30,6 42,3 0,35 0,05 31,5 69 94 
Bjørkebekk 76 11,5 11 85 
Høk 99 13 8,3 87 
Skiptvet 107 38 16,2 o 14 004 57 85 
Mariaholm 45 16 12,8 65 
4 Middel 81 ,8 14,2 9,5 80,5 



Figur 5. 
Figuren viser forurensningsregnskap for Ø 
Kommunale utslipp.Angitt i kg.fosfor pr.åJ 
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4. SAMMENSTU.LING OG VURDERING A V RENSERESULTATER FOR 
DEENKELTERENSEANLEGG,KO~NEVffi 

Dette kapitlet er en sammenstilling og vurdering av renseresultatene for de enkelte 
renseanlegg. Forutsetningen for vurderingene framgår av kap. 2. Renseanleggene blir 
vurdert kommunevis med Aremark som første kommune, jf. innholdsfortegnelse. 

Det må presiseres at vurderingen av renseresultat kun gjelder avløpsrenseanlegget. 
Dersom et anlegg er gitt vurderingen tilfredsstillende renseresultat, så gjelder dette kun 
renseanlegget og ikke standard på ledningsnett etc. 
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FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1992 17 
MILJBVERNAVDEL INGEN 
DR~ INGENS 61. 

1500 MOSS 

Navn: SI<OTSBERS Eier:AREMARK OSLO KOMMUNE 

Prosess: ETTERFELL Pe. tillatt: 1300 Pe. tilkn: 550 

KOOROLLPRØVER 

DATO ~. OVERLØP BOF-7 TOC Turbidite TOT-P OR TO-P TOT-t.! 

(113/d) (113/d) (llg/ll (tng/ll <FTUl hng/ll (Mg/l) <•glll 

ut Inn ut Inn Ut Ir.n ut ut Inn 

920115 263 32 5.8 4.1 0.7 0.03 0.01 14.6 
920219 299 o 9.7 5.7 0.75 0.13 9.9 
920324 530 o 100 6 8.9 8.4 0.05 0.01 2.2.5 
92042.2 140 54 14.8 20 2.1 0.57 0.01 20.4 
920526 256 o 131 9.4 8.5 4.7 O. O& 0.01 32 
920624 270 o 58 12 4.1 3.7 0.05 0.01 23.2 
920721 289 o 93 6.8 5.2 3.6 0.93 0.01 25.4 
920819 258 12 8.8 5.4 1 0.07 0.08 10.8 
920922 271 o 56 4.8 4.3 1. 9 0.01 0.01 18.3 
921021 377 o 37 4.8 3.7 2.2 0.01 0.01 21 
921117 389 o 26 3.3 6 1.36 0.03 0.01 12.4 
921209 570 o 28 8.2 8.2 1.4 0.06 0.01 13.8 

Middel 326 53 7.5 7.1 2.65 0. 17 0.02 18.7 
Maks. 570 131 14.8 20.0 8.40 0.93 0.08 32.0 
Min. 140 10 3.3 3.7 0.70 0.01 0.01 9.9 

RENSEEFFEKT 

TOC KIF TOT-P 

(~) (~) (~) 

l'liddel 1992 85.8 ERR 93.7 

TILFBRSLER 00 UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL 'ANTALL PE TILFBRIN6S6RAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/d) (pel (~) (kg/d) 

TOT-P TOT-t.! TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

920115 0,2 3.8 74 320 13.4 58.2 
920219 0.2 3.0 90 247 16.3 44.9 
920324 4.5 11.9 1781 994 323.8 180.7 
920422 0.3 2.9 118 238 21.4 43.3 
920526 l. 2 8.2 481 683 87.5 124.1 
920624 1.0 6.3 400 522 72.7 94.9 
920721 1,0 7.3 416 612 75.7 111.2 
920819 0.3 2.8 103 232 18.8 42.2 
920922 0.5 5.0 206 413 37.4 75.1 
921021 0.8 7.9 332 660 60.3 120.0 
921117 0.5 4.8 212 402 38.5 73.1 
921209 o.a 7.9 319 656 58.0 119.2 

Middel. 0.9 6.0 378 498 68.6 90.6 
~ks. 4.5 11.9 1085 408 323.8 180.7 
l'! in. 0.2 2.8 74 232 13.4 42.2 



FOSFOR 

PRØVE NR 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 

Middel Hl 
Krav Kl 
Verd i av nr 11 
Krav K2 

VURDERING fW RENSERESll..TRT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOIIIeiTAR 

0.01 
0.01 
0.03 
0.03 
0.05 
0.05 
0.06 
0.06 
0.07 
0.13 
0.57 
0.93 

0.10 
0.40 
0.57 
1.00 

VURDERING fW KOOROLLPR8VER 

(llgll) 
høg/l) 
<•g/ll 
(Mg/l) 
tmg/ll 
tmg/ll 
(lllg/ll 
(mg/ll 
(llg/1) 
<•gil) 
hag/Il 
(llg/1) 

(lg/1) 
<•gil) Tilfredsstilt 
trøg/ll 
(llg/ll Tilfredsstilt 

O~ISK STOFF 

BOF-7 

Rntall prever: 

Middelverdi: 

Krav: 

TOC tmg/ll 

Rntall prever: 

Middelverdi:tl-9) 
Krav Kl; 
Verdi av r.r 9; 
Krav K2; 

Fastsatt rensekrav Mhp.fosfor o~ organisk stoff er tilfredsstillt lied 
god .argin. 

18 



FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1992 
MILJBVERNAVDEL INGEN 
DRONNINGENS. GTl 

1500 MOSS 

Navm BJBRKEBEKK Eier: RREfLUlRK 

Prosess: BIOLOSISK Pe.tillatt: 250 Pe. t ilkn: 90 

KONTI«l.LPRØVER 

DATO VRNNF. OVERLØP BOF-7 TOC TOC TURB. TOT-P LOC TOT-N 

(1113/dl (113/d) (llgfl l !lllg/ll <•lg/1> <FTUl (mg/Il (llg/11 (mg/ll 

Ut 1 lnn Ut Ut lnn Ut Ut Ir.n 

920218 ~ b4 6.7 4.6 6.2 
920324 125 9 6.7 7.7 5.3 
920422 74.7 13 6.2 1. 9 5.1 
920624 8 142 14 7.3 12 
920721 1.4 120 28 43 12 
920819 .It 55 10 10 11 
921021 3 194 14 10.7 8.9 
921209 131 9.6 6.5 2.9 &.2 

Middel 4B 75.8 11.5 11. o 8.3 
~ks. 131 194.0 28.0 43.0 12.0 
Min. 1 9.0 &. 2 1.9 5.1 

RENSEEFFEKT 

roe TOT-P 

(j) (j) 

Middel 1992 84.8 ERR 

VURDERING fW RENSERESUL TAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSl<OtHROLL 1992 20 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. l 

1500 MOSS 

Navn: ASHA Eier: ASHA 

Prosess: SEKUNDÆRFELl I NS Pe.till.: 28000 Pe. tilkn: 17771 

KONTRCllPROVER 

DATO VANNF. OVERLBP BOF-7 TOC Turbidite TOT-P OR TO-P TOT-N 

(m3/dl (1113/d) (rJg/ll ,.,g/ll ( (FJU) (W~g/1) (Mg/l) (JIIg/ll 

Ut Ir.n ut Inn ut Irm Ut Ut Inn 

920108 11444 o 25 15 7 1.8 0.14 0.01 11.8 
920115 6106 o 77 20 3 0.2 0.01 30.8 
9..."0211 12439 169 59 18 11.5 1.6 0.29 0.01 13.4 
920219 6058 o 96 23 10.8 3.6 0.13 0.01 28.1 
920318 15679 55 71 25 30 l. 5 0.29 0.01 16.4 
920325 16298 o 24 15 7.8 1.2 0.13 0.01 15 
920422 15273 o 93 24 4.9 2.4 0.16 0.01 23.4 
920429 14724 19 27 17 13.6 1 0.24 0.01 14.5 
920520 6352 o 66 21 18.1 2.4 0.32 0.03 21.1 
920526 5609 o 61 15 12 3.5 0.31 0.01 28.8 
920616 4714 o 64 25 12 4. 4 0.36 0.01 29.5 
920624 4520 o 60 27 9.6 5 0.22 0.01 31.8 
920715 9403 o 30 9.7 3.5 1.8 0.07 0.01 15.9 
920721 7108 o 26 13 4 1. 9 0.11 0.01 16.2 
920813 9362 146 43 13 3.7 1.9 0.12 0.03 16.5 
9'"C0819 7690 o 59 12 3.8 2.4 O.l 0.01 19.4 
920916 16726 4 59 12 6.7 l 0. 11 0.01 12.7 
920922 7047 o 27 15 6.2 2.1 0.14 0.02 22.9 
921013 54&4 86 25 15 4.8 0.31 0.01 38.4 
921021 4&88 o 24 25 13 1.5 0.27 0.01 47.5 
921111 11374 o 23 10 10 1.1 0.13 0.01 10.9 
921117 9495 o 35 15 3 1.58 0.13 0.05 11.1 
921201 16264 640 23 12 26 1. 5 0.17 0.01 11.5 
92120S 130&8 o 43 14 6.2 2 0.11 0.01 18.4 

Middel 9871 lt5 50 18 10. 4 2.2'3 0.1'3 o. 01 21.1 
Maks. 16726 640 96 27 30.0 5.00 0.36 0.05 47.5 
Min. 4520 o 23 10 3.0 1. 00 0.07 o. 01 10.9 

RENSEEFFE<T 

TOC KIF TOT-P 

(~) (~) (") 
1'1iddel 1992 65.0 91.7 
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21 
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VURDERING AV KONTROLLPReVER 

FOSFOR 

PRØVE NR TOChagC/ll 

1 0.07 (mg/l> Antall prtver: 
2 0.10 (mg/l) 
3 0.11 (mg/ll Middelverdi(1-21): 
4 0.11 (lllg/1) Krav: 
5 0.11 (mg/l l Verdi av nr 21: 
6 0.12 (sg/l l Krav: 
7 0.13 <mg/ll 
8 0.13 (llg/ lJ 
9 0.13 <mg/l l 

10 0. 13 (mg/l> 
11 0.14 !mg/ ll 
12 0.14 (lllg/ll 
13 0.16 llng/ll 
14 0.17 <•glll 
15 0.20 (!Jig/ll 
16 0.22 (mg/Il 
17 0.24 !rag/ll 
18 0. 27 (mg/ll 
19 0.29 !mg/l l 
20 0.29 !mg/ll 
21 0.31 <mg/ll 
22 0. 31 (Mg/l) 
23 0.32 (lllg/ll 
24 0.36 !mg/l l 

Middel 1-22 0.19 (lllg/ll 
Krav 0.50 (Mg/l! 
Verd i av nr 22 0.32 (mg/Il 
Krav 1.(10 {rng/ll 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rer.sekravet er ti lf redsst i 11 t. 

KOMMENTAR 
Kor.trollprtvene viser bra rensing p~ det samme niv~ som tidligere ~r. 



FYLKESMAtMN I ØSTFOLD UTSLIPPSI<OOROLL 1992 23 
MILJBVERNAVDELINSEN 
DR~INGENSST.1 

1500 l«lSS 

Navn: Sll.BERGFOSS Eier: ASKIM 

Prosess: SIM.FELLIN6 200 Pe. tilkn: 50 

KOORll.LPRØIÆR 

DATO VANNF. OVER!.. BP LG"-7 TOC Turbiditet TOT~ ORT~ TOT-N 

(113/dl (a3/dl (aglll (llg/ll (FlU) (llglll (llglll (llglll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Ut 

920115 10 32 8.9 7.7 1.1 0.52 0.12 
920219 103 13 16.5 5.57 0.31 0.24 
920526 3.25 88 11 8. 2 4.6 0.56 0.22 
920624 6 136 12 13 10.8 0.96 
920721 6.25 9lt 10 9.2 6.3 0.52 0.59 
920819 6 83 21 29 4.7 1.33 0.43 
920922 50 63 9.5 6.6 5.3 0.42 0.1 
921021 9.2 40 10 9.8 2.6 0.77 0.68 

Middel 13 80 11.9 12.5 5.12 0.67 0.34 
Maks. 50 136 21.0 29.0 10.80 1.33 0.68 
Min. 3 32 8.9 6.6 1.10 0.31 0.10 

RENSEEFFEKT 

TOC KlF TOT-P 

(~) (~) (~) 

Middel 1992 85.1 86.8 

WRDERINS AV RENSERESll..TAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOIIIENTAR 
Fastsatt krav til fosfor og organisk stoff er klart tilfredsstillt. 



FYLKESMANNEN I 8SiFCX .. D UTSI..IPPSI<ONTROLL 1992 24 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS ST.1 

1500 MOSS 

Navn: MYSEN Eier: EIDSBERG OSLO KOJIIMUNE 

Prosess: SEKI.JIDÆRFE Pe. tillatt: 9500 Pe. tilkn: 7600 

KONTROLLPRBVER 

DATO VANtE. OVERLI!P BOF-7 TOC Turbidite TOT-P OR TO-P TOT-N 

(13/d) (13/d) <•g/ll <•g/1) !FTUl (lllglll (Mg/l) <•gil) 

ut Irm Ut Inn ut I nr• ut Ut Inn 

920115 3C08 lOS 46 11.9 0.61 0.04 42.1 
920219 2.470 o 182 27 7.3 0.19 0.01 36.9 
920324 5347 o 47 16 3.8 O.l 0.01 19 
920429 7680 o S8 11 4.9 0.15 0.01 17.1 
920526 2840 o 190 24 7.1 0.3 0.01 38.7 
920624 1996 o 250 30 10.4 0.22 0.01 47.7 
920811 1957 o 184 19 5.4 0.07 0.02 2.7.3 
920819 2519 o 12.8 25 7.9 0.16 0.01 36 
920922 1638 o 179 2.5 8.7 0.11 0.04 41.3 
921021 3340 o 59 14 4 0.14 0.01 33 
921117 3S19 o 86 12 3.85 0.2.7 0.04 62.6 
9212.0<3 7700 o 95 2.1 4.3 0.13 0.01 25.2 

Middel 3685 130 23 ERR 6.63 0.20 0.02 3S.6 
Maks. 7700 250 46 ERR 11.90 0.61 0.04 62.6 
Min. 1638 47 11 ERR 3.80 0.07 0.01 17.1 

RENSEEFFEKT 

TOC KrF TOT-P B(F 

(:() (~) (;.) (;,) 

Middel 1992 82. 7 ERR 96.9 

TILFBRst..ER 00 UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL IWTALL PE TILFBRitmGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/d) (pel (~) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

920115 38.2. 135.1 22456 11255 295.5 148.1 0.026 
920219 18.0 91.1 10606 7595 139.6 99.9 0.006 
920324 20.3 101.6 11952. 8466 157.3 111.4 0.007 
920429 37.6 131.3 22136 10944 2.91. 3 144.0 0.015 
92052.6 20.2. 109.9 11861 9159 156.1 120.5 0.011 
920624 20.8 95.2 12211 7934 160.7 104.4 0.006 
920811 10.6 53.4 6216 4452 81.8 S8.6 0.002. 
920819 19.9 90. 7 11706 1557 154.0 99.4 0.005 
920922 14.3 67.6 8383 5637 110.3 71t.2 0.002 
921021 13.4 110.2 7859 9185 103.4 120.9 0.006 
921117 13.5 2.20.3 7970 183S7 104.9 241.5 0.013 
9212.0<3 33.1 194.0 19476 16170 2.56.3 212..8 0.013 

Middel. 2.1. 7 116.7 12.736 9726 167.6 12.8.0 0.009 
Maks. 38.2 70.0 22456 S832 295.5 241.5 0.026 
Min. 10.6 53.4 62.16 4452 81.8 S8.6 0.002 



.. . -· ..__ . .. .. --· ~· · ·- ... -- ·· --. · ---· . 

VURDERINS AV KONTR(llPRBVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
1 
2 
3 
~ 
s 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Middel 1-11 
Krav Kl 
Verdi av nr 11 
Krav K2 

VURDERING AV RENSERESI.l. TAT 

Rensekravet er tilfredsstillt 

KOMMEHTAR 

0.07 CMg/ll 
0.10 (Dig/1) 
0.11 (Mg/l) 
0.13 (qg/1) 
0.14 (Mg/l) 
0.15 (Mg/l) 
0.16 Ctg/ll 
O. 19 Cmg/1> 
0.22 CMglll 
0.27 (llg/1) 
O. 30 CMg/ll 
o. 61 (Mg/ll 

TOCC11gC/ll 

Antall prtver: 

Middelverdi(1-9l: 
Krav: 
Verdi av nr 9: 
Krav: 

0.17 <•g/ll 
0.50 C1g/ll Tilfredsstilt 
O. 30 (mg /l> 
1.00 <•g/ll Tilfredsstilt 

Fastsatt rensekrav lhp.fosfor og organisk stoff er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabilitet og oppr~dde renseeffekter er bra. 
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FYLKESMANNEN I BSTF(ll) UTSLIPPSKOOROLL 1992 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.l 

1500 MOSS 

Navn: BRA Eier: FOA 

Prosess:PRIMÆRFELLINS Pe. till: 120000 Pe. tilkn: 70000 

KONTROLLPRBVER 

DATO VANNF. OVE RI.. BP BOF-7 TOC Turbidite TOT-P OR TO-P TOT-N 

Cm3/d) (113/dl C mg/l) (Jig/ll CFTUl (lgfl) Crøg/ll Crag/ll 

ut Irm ut Inn ut Inn Ut ut Inn 

920108 33835 o 108 15 10 2.2 0.24 0.01 14.2 
920114 26440 o 85 31 5.8 3.3 0.34 0.01 20.4 
920211 34331 o 43 13 12.6 2 0.29 0.01 17.5 
920219 14B16 o 75 26 16.3 2.03 0.38 0.01 24.4 
920318 28532 80 18 14 2.2 0.04 0.01 21.2 
920324 49570 o 29 12 9.2 1.1 0.2 0.01 13.4 
920422 22390 o 138 20 15.2 2.9 0.09 0.01 24.3 
920429 70132 o 42 24 8.5 l.S 0.23 0.01 17.2 
920520 24356 o 121 19 a.a 4 0.15 0.01 25.3 
920520 24356 121 19 8.8 4 0.15 0.01 25.3 
920526 23166 o 95 29 6.5 3.4 0.17 0.01 30 
920616 24167 o 61 21 8.2 3.2 0.12 0.01 24.6 
920624 21944 o 79 44 22 3.4 0.24 0.01 30.1 
920715 26672 o GO 15 3. 7 1.9 0.07 0.01 17.5 
920721 22993 o 45 11 15 1.5 O.l 0.01 16 
920811 26113 o 80 12 6.4 2.9 0.13 0.01 21.1 
920819 27222 o 68 10 2. 7 2.9 0.08 0.01 24.7 
920916 64479 o 126 28 31 1.2 0.29 0.01 12.9 
920922 25245 o 127 39 20 3.8 0.45 0.02 23.2 
921013 24936 24.4 80 30 lB 4.4 0.39 0.01 29.9 
921021 65750 o 33 20 28 1.2 0.53 0.02 11.3 
921111 52065 o 48 22 18 8.27 0.08 0.02 13.3 
921117 34923 o 52 20 4 1.58 0. 13 0.05 10.5 
921201 27 10 20 1 0.28 0. 01 11.8 

"iddel 33410 1 76 21 13.0 2.75 0. 22 0.01 20.0 
Maks. 70132 24 138 44 31.0 8.27 0.53 o. os 30.1 
Min. 14816 o 27 10 2.7 1.00 0.04 0.01 10.5 

RENSEEFFEKT. 

Tot-P TOC 
(1.) (1.) 

Middel 1992 92.2 72 
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TILFØRSLER OG UTSLiPP 

Atmll_L PE 
(pel 

T01-~' 
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3ElS5 

57308 
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454':!1 ,_,..,. .. 
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4454E. 
ilf438 
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("} 

TOT-P 
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45.6 
54.6 
BB. t; 
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UTSL.IPP PR. 100 PE 
{kfi/d) 

TOT-P 

··---·-··: ·;·:-·:-·· ... -· ·,····· · 
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VURDERING PN KOOROLLPR8VER 

FOSFOR 

PRØVE NR TOCC1gC/ll 

0.04 (llg/ll Antall prtver: 
2 0.07 (Mg/l) 
3 0.08 (raQ/1) MiddelverdiCl-22): 
4 0.08 (11g/l) Krav: 
5 0.09 Ilag/U Verdi av nr 22: 
6 0.10 (llg/ll Krav: 
7 0.12 C11g/ll 
8 0.13 <•glll 
9 0.13 <•gil) 

10 0.15 (11glll 
11 0.15 <•glll 
12 0.17 C1g/ll 
13 0.20 (llg/1) 
14 0.23 <•glll 
15 0.24 Ilag/l) 
16 0.24 (llg/1) 
17 0.28 <•g/ll 
18 0.29 Cmglll 
19 0.2'3 (lllg/ll 
20 0.34 (Mg/l) 
21 0.38 C mg/Il 
22 0.39 (lllg/ll 
23 0.45 <•g/1) 
24 0.53 C ~tg/Il 

Middel 1-23 0.20 (llg/ll 
Krav 0.50 <•g/ll Ti l fredsst ilt 
Verdi av nr 23 0.45 (qg/1) 
Krav 1.00 (flg/l) Ti l fredsst ilt 

VURDERING AV RENSEREStl.TAT 

Rer~kravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 



FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSUPPSKONTROLL 19'32 29 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS ST .1 
1500 Moss 

Navn: REMMENDALEN Eier: HALDEN 

Prosess: PRIM. ÆLLI~'6 24000+I Pe. tilkn: 22212 

KOOROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P ORTO-P TOT-N 

(tt3/dl (m3/dl (mg/ll hng/ll !FTUJ (lllglll !rng/ll !mg/l l 

Ut Inn Ut Irm Ut Inn Ut Ut Irm 

920108 21538 26 '57 12 8.1 2.5 0.16 o. 01 12.7 
9:"0115 16321 o 65 35 lO 2.3 0.19 0.01 17.7 
920211 17615 o 72 24 14.1 2.6 0.14 0.01 16.1 
920219 11274 o 78 31 21 2.83 0.21 0.01 18. 7 
920318 15015 o 89 34 12 2.6 0.15 0.01 14.2 
920324 17668 o 29 21 7.4 1.1 0.13 0.01 10. 7 
920422 13171 o 33 19.7 17.5 1.4 O.l 0.01 24. 7 
920429 13459 o 41 14 8.3 2.1 0.15 0.01 21.G 
920"'.20 10403 o Sil 22 10 5.4 0.5 0.43 21.3 
920526 9034 o 71 18 12.5 2.9 0.33 0.03 20.5 
920616 7715 o 154 25 10.9 5.2 0.17 0.01 27 
920624 71!37 o 86 44 10.1 5.5 0.63 0.03 29.3 
920715 8086 o 28 12 5.6 1.6 0.07 0.01 13.5 
920721 7111 o 60 12 10 2.6 0.06 0.01 19.4 
920811 7274 o 76 28 17 3 0.34 0. 02 21.4 
920819 8239 o 72 20 8.4 4.9 0.21 0.02 23.7 
920916 15007 o 68 16 5 3 0.2 0.01 12. 2 
920922 9499 o 35 27 6.6 2.3 0.17 0.02 40.8 
921013 7300 o 70 lf. 7.5 3.8 0.29 0.01 35.5 
921021 9385 o 39 27 6.8 2.9 0.13 0.01 23.9 
921111 17167 24 8.1 11.9 1.3 0.09 0.01 11.3 
921117 11158 o 51 27 1:' ... 1.38 0.09 0.04 11. 9 
921201 13923 o 50 18 20 1.6 0.14 0.01 8.5 
921210 11636 o 70 30 10 3.2 0.15 0.01 20.1 

Middel 11935 61.3 22.5 10.7 2.8 0.20 0.03 19.9 
Maks. 21538 154 44 21.0 5.5 0.63 0.43 40.8 
Min. 7111 24 8 5.0 1. 1 0.06 o. 01 8.5 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(j) (% ) (%) 

Middel 1992 63.3 ERR 92.9 
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VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR TOC<mgCfl} 

PRØVE NR 
Antall prøver : 

l 0. 06 (11g/ll Middelverdi(l-231: 
2 0. 07 <•oil) Krav: 
3 0. 09 (llg/ll Verdi av nr 23: 
4 0. 09 ( a~g /ll Krav: 
5 0.10 (lllg/ll 
6 0. 13 (røg!ll 
7 0. 13 (rag/ll 
8 0. 14 !ug/ll 
9 0.14 (llg/1) 

10 0. 15 (llgfll 
11 0.15 (llg/l l 
12 0. 15 <•gil) 
13 0. 16 hag/ ll 
14 0. 17 (llg/ll 
15 0.17 (lllg/ll 
16 0.19 (rag/ll 
17 0.20 (Mg/l! 
18 0.21 (rag/ll 
19 0.21 (lllg/ll 
20 0.29 (llg/ll 
21 0. 33 (Jag/l l 
22 0.34 høg/l l 
23 0.50 (lllg/ll 
24 O.EJ (mg/ll 

Middel 1-23 0. 19 !lng/ll 
Krav Kl 0.50 (llg/ll Tilfredsstilt 
Verdi av nt' 23 0.50 (llg/ll 
Krav K2 1.00 hag/l) Ti l fredsst ilt 

VURDERING AV RENSERESUL TAT 

Rensekravet er tilfredsst illt. 

KQMII!Eh'TAR 



FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1992 32 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS 6T.1 
1500 MOSS 

Navn: KORNSJØ Eier: HALDEN 

Prosess: BIOROTOR/M. FaL ING Pe. till. 300 Pe. tilkn: 190 

KONTROl.l..PRBVER 

DATO VAtK". OVERLBP 10=-7 TOC Turbiditet TOT-P ORTO-P TOT~ 

(113/d) (113/d) l•g/1) (rag/ll IFTUJ l•g/1) (Mg/l) (Mg/l) 

ut Inn ut Ir,n ut Inn ut Ut Inn 

920115 40.85 o 98 9.6 6.8 1. 9 0.04 0.01 37.2 
920219 39.4 n 8 3.1 3.4 0.06 0.01 28.6 
920324 53.4 45 8.4 4 2.3 0.05 0.01 22.4 
920429 40. 7 61 9.9 5.3 4.5 0.09 0.01 37.9 
920526 33.3 137 9.4 3.1 5.9 0.11 0.01 46.4 
920624 32 80 10 3.9 5 0.19 0.02 40.4 
920721 D4 66 9.8 5.5 5.1 0.29 0.08 40.9 
920819 48.5 o 63 8.9 2.8 3.8 0.14 0.04 32.3 
920922 47 230 24 8. 7 4.7 0.12 0.02 46 
921021 47.8 40 11 5.8 3.8 0.07 0.01 33.9 
921117 49 52 12 4 3.47 0.22 0.05 23.3 
921209 58.8 69 13 10 4.1 0.22 0.01 30.9 

Middel 46 85 11.2 5.3 4.00 0.13 0.02 35.0 
Maks. D4 230 24.0 10.0 5.90 0.29 0.08 46.4 
Min. 32 40 8.0 2.8 1.90 0.04 0.01 22.4 

RENSEEFFEKT 

TOC KIF TOT-P 

(~) (~) m 
Middel 1992 86.8 ERR %.7 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANT~ PE TILFØRINSSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/d) (pe) (~) (kg/d) 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT~ TOT-P TOT-N TOT-P 

920115 0.1 1.5 46 127 24.0 66.7 0.001 
920219 0.1 1.1 79 94 41.5 49.4 0.001 
920324 0.1 1.2 72 100 38.0 52.5 0.001 
920429 0.2 l.S 108 129 56. 7 67.7 0.002 
92lf..26 0.2 1.5 116 129 60.8 67.8 0.002 
920624 0.2 1.3 94 108 49.5 56.7 0.003 
920721 0.3 2.6 192 218 101.1 114.8 0.010 
920819 0.2 1.6 108 131 57.1 68.7 . 0.004 
920922 0.2 2.2 130 180 68.4 94.8 0.003 
921021 0.2 1.6 107 135 56.2 71.1 0. 002 
921117 0.2 1.1 100 95 52.6 50.1 0.006 
921209 0.2 1.8 142 151 74.6 79.7 0.007 

Middel. 0.2 1.6 108 133 56.7 70.0 0.003 
Maks 0. 3 2.6 192 218 101. 1 114.8 0.010 
Min. 0.1 1.1 46 94 24.0 49.4 0.001 



VURDERING AV KONTR!llPR9VER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
1 
2 
3 
It 
s 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Middel 1-10 
Krav Kl 
Verdi av nr 10 
Krav K2 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rer~kravet er tilfredsstillt. 

K!MENTAR 

o. 04 (llg/1) 
o.os (llg/1> 
0.06 <•g/1) 
0.07 (Mg/l) 
o. 09 <•gil) 
0.11 (lg/1> 
0.12 (lg/1) 
0.14 <•gfl) 
0.19 <•g/1) 
0.22 (lg/1> 
0.22 <•g/1) 
0.29 (Mg/l> 

TOC(IgC/1) 

Antall prtver: 

Middelverdi(l-10>: 
Krav: 
Verdi av nr 10: 
Krav: 

0.12 C.g/ll 
0.50 (lg/1) Tilfredsstilt 
0.22 <•glll 
1.00 (llg/1) Tilfredsstillt 

Fastsatt rensekrav lhp.fosfor og organisk stoff er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten ~renseprosessen synes ~ v~re ~eget god. 
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FYlKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1992 34 
MI LJIMRNAVDELIN6EN 
DRONNINGENS BT. l 

1500 MOSS 

Navn: TOMTER Eier:14JBBL 

Prosess: PRIM. FELLING 900 Pe. tilkn: 900 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P ORTO-P TOT-N 

(113/dl (1113/dl (llg/1} ( a~g/1) IFTUl <•gl ll (mg/ l l (asglll 

ut Inn ut Inn ut I nr• ut ut l nr. 

920116 179 o 43 10 7 3 0,29 0,01 31.7 
920219 178 o 143 8.9 10.5 10.74 0.42 0.01 66.7 
920324 706 38 5.3 4.9 2.5 O.l 0.01 25.9 
920429 304 o 30 14 5.8 2.4 0.11 0.01 22.7 
920526 286 o 179 11 3.7 14.8 0.13 0.01 58.1 
920624 143 o 94 9 2.2 12.9 0.08 0.01 63.7 
920721 163 o 134 7.7 8.4 15.1 0.06 0.01 41.5 
920819 215 101 9.9 6.4 5.9 0.23 0.01 44.4 
920922 229 o 108 10 8.6 8 0.29 0.02 52.5 
921021 239 44 17 18 4.8 0.62 0.01 47.6 
921117 1174 o 44 14 a. 1 5.28 0.07 0.01 20.3 
921215 205 138 29 18 12.3 0.53 0.01 41.1 

Middel 349 96 12.3 8.7 4. 9 0.50 0.09 43.0 
Maks. 1174 179 29.0 18.0 15.1 0.62 0.02 66.7 
Min. 143 30 5.3 2.2 2.4 0.06 0. 01 20.3 

RENSEEFFEKT 

TOC K!F TOT-P 

(%) (~l (~) 

Middel 1992 87.1 ERR 89.8 

TILFØRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINSSSRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~l (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

920116 0.5 5.7 31& 473 35. 1 52.5 0. 006 
920219 1.9 11.9 1125 989 124.9 109.9 0.008 
920324 1.8 18.3 1038 1524 115.4 169.3 0.008 
920429 0.7 6.9 429 575 47.7 63.9 0.004 
920526 4.2 16.6 2490 1385 276.7 153.9 0.004 
920624 1.8 9.1 1085 759 120.6 84.3 0.001 
920721 2.5 6.8 1448 564 160.9 62.6 . 0.001 
920819 1.3 9.5 746 796 82.9 88.4 0.005 
920922 1.8 12.0 1078 1002 119.7 111.3 0.007 
921021 l. l 11.4 675 948 75. 0 105.3 0.016 
921117 6.2 23.8 3646 1986 405.1 220.7 0.009 
921215 2.5 8.4 1483 702 164.8 78.0 0.012 

Middel 2.2 11.7 1297 975 144.1 108.4 0.007 
Max. 6.2 23.8 3646 1986 405.1 220.7 0.016 
Mir •• 0.5 5. 7 316 473 35.1 52.5 0.001 
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FOSFOR 

PRØVE NR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Middel 1-11 
Krav Kl 
Verd i av nr 11 
Krav K2 

VURDERING AV RENSEREstl.. TAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KIJIIENTAR 

0.06 
0.07 
0.08 
0.10 
0.11 
0.13 
0.23 
0.29 
0.29 
0.42 
0.53 
0.62 

0.21 
0.40 
0.53 
1.00 

VURDERING fW K!M'RIX.l.PRBVER 

(gg/1) 
(mg/l) 
(lg/1) 
(lg/1) 
C1g/l> 
C1g/ll 
(lglll 
(lglll 
(lg/ll 
(lg/1) 
(lg/1) 
(lg/1) 

C1g/ll 
(q/1 ) Tilfredsstillt. 
(lg/ll 
(lg/1) Tilfredsstillt. 

ORGANISK STOFF 

BIF-7 

Antall prlver: 

Middelverdi: 

Krav: 

TOC (Mg/ll 

Antall prlver: 

Middelverdi: Cl-tl) 
Krav Kl; 
Verdi av nr 11; 
Krav K2; 

Kontrollprtvene viser en bra driftsstabilitet pA renseprosessen. 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS 6T.1 

1500 MOSS 

Navn: RVESTAD 

DATO 

920219 
920324 
920429 
920624 
920721 
920819 
921215 

Middel 
Maks. 
Min. 

VANNF. 

(1113/d) 

Prosess: SIMULTANF 

OVERLBP B(F-7 

(113/d) (Mg/l) 

Ut 

Middel 1992 

WRDERI~ AV RENSERESUL TAT 

Rensekravet er ikke tilfredsstillt. 

KQIIDENTAR 

UTSLIPPSKONTROLL 1992 

Eier:fllBa. OSLO KOMMUNE 

Pe.tillatt: 120 Pe. tilkn: 90 

KONTRO...LPRBVER 

TOC Turbidite lOT-P 

hag/l l < !HUl <•glll 

Inn Ut Inn ut Inn Ut 

22 5.4 4.9 0.9 0.11 
28 9.2 3.2 1.4 0.1 
24 7.6 3.4 1.4 O.l 
97 Sl 113 5.8 2.11 
62 7.2 4.2 5.8 0.17 
41 37 14 3.2 0.7 

17 3.6 3.53 

46 20.1 20.9 3.08 0.97 
97 Sl.O 113.0 5.80 3.53 
22 5.4 3.2 0.90 0.10 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~) (~) (~) 

56.1 ERR 68. 4 

Kontrollprever SOM er sendt inn viser enn for d3rlig driftsstabilitet. 

36 

DRTD-P TOT-N 

(llglll (Jig/ll 

ut Inn 

0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0. 02 
0.03 
0.28 

o. os 
0.28 
0.01 



. ,._ · ~ -· .. 

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1992 37 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.1 
1500 MOSS 

Navn: RINSV!l.L Eier:HOBBL 

Prosess: ETTERFlli.ING Pe. tillatt: 800 Pe. tilkr1: 550 

KONTROLLPRØVER 

DATO VAtN'. OVERLØP BOF-7 TOC Turbiditet lOT-P ORTO-P TOT-N 

(.J/d) (113/d) (llg/ll (llg/1) (FlU) !•gi l) (llg/1) (llg/1) 

ut Inn ut Inn ut Inn ut Ut Inn 

920116 128 o 120 12 5.2 5. 1 0.08 0.02 38.8 
920219 113 o 26 15 2.3 8.57 0.05 0.01 53 
920324 350 258 9 14.3 9.4 0.03 0.01 52. 7 
920429 376 o 76 9.3 10.7 3.9 0.04 0.01 31.6 
920526 129 o 150 18 4.2 6.5 0.11 0.01 45.5 
920624 104 o 150 41 14 8.5 0.59 0.05 56.4 
920721 104 o 151 30 1.9 6.9 0.08 0.01 48. 1 
920819 200 o 134 12 2.5 4.7 0.08 0.01 42.8 
920922 158 o 117 12 2 6.6 0.05 0.01 40.9 
921021 135 77 12 9.1 5 1.19 1.05 43.2 
921117 1185 o 41 28 52 3.76 2.5 0.01! 13.1 
921215 264 130 15 6.8 4.8 0.03 0.01 30 

Middel 271 119 17.8 10.4 6. 14 0.40 0.10 41 .3 
Maks. 1185 258 41.0 19.0 9.40 2.50 1.05 56.4 
Min. 104 26 9.0 1.5 3.76 0.03 0.01 17.4 

RENSEEFFEKT 

TOC K!F lOT-P 

(~) (~l (~l 

Middel 1992 85. 1 ERR 93.4 

TILFØRSLER 00 UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFBRINSSSRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (j) <kg/dl 

lOT-P TOT-N TOT...P TOT-N lOT-P TOT-N lOT-P 

920116 0.7 5.0 384 414 69.8 75.2 0.002 
920219 1.0 6.0 570 499 103.6 90.7 0.001 
920324 3.3 18.4 1935 1537 351.9 279.5 0.002 
920429 l.S 11.9 863 990 156.8 180.0 0.003 
920526 0.8 5.9 493 489 89.7 88.9 0.003 
920624 0.9 5.9 520 489 94.5 88.9 0.011 
920721 0.7 5.0 422 417 76.7 75.8 . 0.002 
920819 0.9 8.6 553 713 100.5 129.7 0. 003 
920922 1.0 6.5 613 539 111.5 97.9 0.001 
921021 0.7 5.8 397 486 72.2 88.4 0.029 
921117 4.5 15.5 2621 1294 476.5 235.2 0.539 
921215 1.3 7.9 745 660 135.5 120.0 0. 001 

Middel. 1.4 8.5 843 711 153.3 129.2 0.050 
Maks. 4.5 18.4 2621 1537 477 279 0.539 
Min 0.7 5.0 384 414 69.8 75.2 0.001 



FOSFOR 

PRØVE NR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Middel 1-11 
Krav Kl 
Verdi av nr 11 
Krav K2 

VURDER INS AV RENSERESI.l. TAT 

VURDERING fW KONTR{llPRØVER 

0.03 
0.03 
0.04 
0.05 
0.05 
0.08 
0.08 
0.08 
0. 11 
0.59 
1.19 
2.50 

o. 21 (llgll) 
0.40 <•g/ll Tilfredsstilt 
1.19 <•g/ll 
1.00 (~g/l l Tilfredsstilt 

Rensekravet er ikke tilfredsstillt. 

K!JIENTAR 

TOC <•g/ll 

Antall prtver: 

Middelverdi(l-lll; 
Krav Kl; 
Verdi av nr 11; 
Krav K2; 

HovedArsaken til at rensekravet ikke er t ilfredsstillt er for stor 
variasjon ~ renseresultatene.For mange htye verdier. 

38 



. .... ~ - - ·-~···· ....... · ·~ ·· -- · ·~· · ~-".._,.. __ ,, ....... ..... L-" .. ,~"'-~-'- ··~- -~·-·· ·~-·····--- ........... _. ... ..: .. ~--.....~ ... '" l ........ ~...,~ ... ;.o...~lf'll.l.oli.o", ........ ~~~~ 

39 

Analyseresultater 

Anlegg: Knapstad Kommune: Hobøl Eier: AHSA 

Dato Vannmengde Tot-P Tot-N Tilføring (p.e.) 
m3/d (mg/I) (mg/l) TP TN 

920325 1,7 16,8 
920422 298 2,35 22,8 412 566 
920526 229 3 21,6 404 412 
920715 2,6 23,2 
920916 541 1,18 20,6 376 929 
921013 3,16 28,8 
921111 432 1.54 16,9 391 608 

Kommentar 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKOOROU. 1992 40 
MILJBVERNAVDELINSEN 
DROONINGENSGT l. 

1500 MOSS 

Navn: BOltEN Eier:MARKER 

Prosess: ETTERFlli..ING Pe. tillatt: 1500 Pe. tilkn: 1663 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLBP BOF-7 TOC Turbidite TOT-P ORTO-P TOT-N 

(113/dl (1\3/d) (llglll (Mg/l) !FTUl (llg/1) (mg/U (mg/ll 

Ut Inn ut Inn ut Inn Ut ut Inn 

920108 836 126 11 10 2.1 O.l 0.01 11.1 
920211 911 82 11 6.7 2.7 O.l 0.01 18.1 
920318 776 117 11 ta 3.2 0.09 0.01 26.3 
920422 653 250 28 23 16 0.53 0.03 48.3 
920520 487 46 16 6.9 1.9 0.14 0.01 16.6 
920616 535 ~ 17 3.5 2.3 O.l 0.01 19.3 
920715 486 ~ 18 5.8 2.1 0.48 O.l 24.4 
920811 427 72 11.5 1.5 3.8 0.06 0.01 29.2 
920916 1137 75 11 2.a 2.8 0.14 0.01 25.5 
921013 504 107 6.5 2 4.5 0.08 0.01 44.6 
921111 1020 33 12 2 2 0.04 0.01 18 
921201 1123 33 a.4 a.9 o.a 0.18 0.01 a. 1 

Middel 741 85 13.5 a 3.68 0.17 0.02 24.2 
Maks. 1137 ~.i) 2a.o 23 16.00 0.53 0.10 48.3 
Min. 427 33 6.5 2 0.80 0.04 0.01 a.7 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~) (~) (~) 

l'liddel 1992 84.2 ERR 95.4 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANT!U PE TILF8RIN6S6RAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl !pel (~) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

92010a 1.8 9.3 1033 773 62.1 46.5 0.005 
920211 2.5 16.5 1447 1374 a7.0 82.6 0.005 
92031a 2.5 20.4 1461 1701 a7.a 102.3 0.004 
920422 10.4 31.5 6146 2628 369.6 158.0 0.021 
920520 0.9 a.1 544 674 32.7 ~.5 0.004 
920616 1.2 10.3 724 860 43.5 51.7 0.003 
920715 1.0 11.9 600 988 36.1 59.4 0.014 
920811 1.6 12.5 954 1039 57.4 62.5 0.002 
920916 3.2 29.0 1873 2416 112.6 145.3 0.010 
921013 2.3 22.5 1334 1873 80.2 112.6 0.002 
921111 2.0 18.4 1200 1530 72.2 92.0 0.002 
921201 2.9 18.0 1706 1500 102.6 90.2 0.012 

Middel 2.7 17.4 1585 1446 95.3 87.0 0.007 
Maks. 10.4 31.5 6146 2628 369.6 158.0 0.021 
Min. 0.9 8.1 544 674 33 41 0.002 



VURDERING AV KONTROllPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
1 0.04 (mg/ll 
2 0.06 heg/ll 
3 0.08 (lg/ll 
4 0.09 (llg/1) 
1:' 0.10 (lg/ll .J 

6 0.10 (llg/ll 
7 0.10 (l g/ll 
8 0.14 (lg/ll 
9 0.111 (•gil l 

10 0.18 <•glll 
11 0.48 (Mg/l) 
12 0.53 <•gil l 

Middel 1-11 0.14 <•g/ll 
Krav Kl 0.40 (lg/ll Tilfredsstilt 
Verd i av nr 11 0.48 <•g/1) 
Krav K2 1.00 (lg/ll Ti l fredsst i It 

VURDERING AV RENSERESU.. TAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KrMeNTAR 

ORGANISK STOFF 

BIF-7 

Antall prlver: 

Middelverdi:{l-11) 

Krav: 

TOC <11glll 

Antall prlver: 

Middelverdi:<l-111 
Krav Kl; 
Verdi av nr 11; 
Krav K2; 

Kontrollprtvene ~iser en bra dr iftsstabilitet ~ rer6eprosessen. 
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FYLI<ESMANNEN I BSTFt:Ul UTSLIPPSKONTROLL 1992 
MIUBVERtflVDELINGEN 
D~INSENS. 6Tl 
1500 KlSS 

Navn: GRENSEN Eier: MARKER 

Prosess: BIOLOOISK Pe. tillatt: 350 Pe. tilkn: 

KONTROLLPR\ VER 

DATO VAtN=". OVERLØP TOC TOT-P 

(113/d) (1113/d) (MgC/1 <•gC/1 (llg/1) 

Inn Ut Inn Ut 

920108 3 18 0.23 
920211 2.2 17 0.36 
920422 2.8 32 0.49 
920520 3 44 1.46 
920916 2 64 1. 98 
921013 2.6 59 0.55 
921209 5 11 0.31 

Middel 2.9 35 0.77 
Maks. 5.0 64 l. 98 
Min. 2.0 11 0.23 

RENSEEFFEJ<T 

TOC 'BOF-7 TOT-P 

(~) (~) (~) 

Middel 1992 

VURDER I Ml rN RENSERESI.l. TAT 

Rensekravet er ikke tilfredsst i llt. 

KOMMENTAR 
Hoved~rsaken til at rensekravet ikke er tilfredsstillt er for htye 
utltpskonsentrasjoner av organisk stoff. 

TURB. 

IFTUl 

'Ut 

4.4 
7.3 

13.4 
18 
4B 
21 

5.5 

16.8 
48.0 
4.4 

42 

112 

P04-P 

!Mg/l> 

Ut 

0.01 
0.01 
0.01 
0.04 
o. os 
0.44 
0.01 

0.08 
0.44 
0.01 



FYLKESMANNEN I BSTFOLD 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS ST. l 

1500 MOSS 

Navn: UlNSNES Eier:EVANSELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 

Prosess: KJEMISK PE. tillatt :bO 

KONTROlLPRBVER 

DATO YANNF. OVERLBP ss Q..R TOC TOC 

(113/dl hl3/d) (Mg/l) hag/ll 

ut Ut Inn ut 

920422 45 24 113 93 
920520 32.7 19.9 233 107 
920616 13.7 4.4 240 181 
920715 18.4 9.4 169 81 
920913 0.5 48 16 240 272 

Middel 31.6 106.9 199 147 
Maks. 48.0 240.0 240 272 
Min. 13.7 4.4 113 81 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~) (~) (~) 

Middel 1992 26 95.3 

VURDERING fW RENSERESUL TAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

K!l9ENTAR 
utl•pskor6entrasjoner av organisk stoff er 501 tidligere h•ye. 
Rensingen av fosfor er pA et akseptabelt niv~. 

Pe. tilkn: bO 

Turb. lot-P 

IFTUl (llg/ll 

Ut Inn ut 

103 11.3 O.l 
74 13.9 0.07 

162 18 0.68 
76 11.3 0.38 

210 13.4 1. 9 

125 13.6 0.63 
210 18.0 1.90 
74 11.3 0.07 

43 

ORTO-P TOT-N 

(mg/li (.,gil) 

ut Inn 

0.03 
0.02 
0.08 
0.04 
1.34 

0.30 
1.34 
0.02 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1992 44 
MILJBVERNAVDELINSEN 
DRONNINGENS ST.l 

1500 MOSS 

Navn: KAMBO Eier: MOSS,VESTBY,VJLER 

Prosess: PRIM. ÆLLING Pe.till. 16000 Pe. tilkn: 15452 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbidite TOT-P ORT O-P TOT-N 

1m3/dl (1113/dl (mg/l l (Mg/l} !FTUl hug/l l (mg/Il (rnglll 

ut Irm ut Inn Ut Inn ut ut Ir.r. 

920108 5642 Hi O 22 6.1 3.9 0.22 0.01 36.5 
920114 5698 95 25 4 3.5 0.17 0.01 63.9 
920211 7410 245 16 5 3.9 (;.36 0.01 38 
920219 2931 125 27 11.1 3.3 0.14 0.01 33.7 
920318 5799 142 51 18 3.9 0.2 0.01 31 
9203E4 10383 79 32 17 2.7 0.55 0.01 18 
920422 4%4 181 31 10.5 4.1 0.27 0.01 39.7 
920429 8315 58 24 17 1.9 0.5 0.01 28.2 
920520 5060 166 31 8.2 4.7 0.18 o. 01 48.1 
920526 3639 167 33 8.9 4.8 0.18 0.01 53.7 
920616 4069 514 69 31 16.8 0.49 0.03 79.5 
920624 4020 180 40 " "J 6.2 0.11 0.01 52 
920715 3129 196 34 11 7.7 0.47 o. 01 5.·. " c.. c. 
920721 3124 134 E.l 42 5.9 0.58 0.04 50 
920811 3771 107 36 10 4.9 0.21 0.02 4t..8 
920819 4304 129 36 11.2 4.3 0.25 0.01 46.2 
920916 9859 138 26 7.6 3.1 0.18 0.01 23.9 
920922 4778 '36 24 5.5 2.9 0.12 0.03 28.t. 
921013 4423 248 30 3.3 11.5 O. l 0.01 73.t. 
921021 3833 240 40 6.5 8.4 O. l 0.01 43. 7 
921111 9739 71 33 12 2.6 0.39 0.02 29.8 
921117 3078 135 18 4.1 4.39 0.08 0.04 15.1 
921201 7563 59 29 27 1. 7 0.42 0.01 27.5 
921209 9555 48 39 23 'j 

L. 0.45 0.01 28.2 

Middel. 5629 155 34 12.7 5.0 0.28 (1.02 41.2 
Jllaks. 10383 514 69 42.0 16.8 0.58 0.04 79. 5 
Min. 2931 48 16 7 7 ....... 1. 7 0.08 0.01 15.1 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 
(')\) (')\) (l() 

Middel 1992 78.3 (')\) 94.4 



DATO 

92c:10e 
?2~;114 
92"~2:1 
92021~ 
52031.5 
92!J324 
920422 
92(:4~~ 
92(!52(1 
92;:~~~5 
';("~iE1 Et 

C>·'ti': --···l ...... 
5207::.: 
S2•)E: 1 
S20E~~ 
5~'~'9~t 
9:.092.: 
t;;:; .. 2:! 
e;-:.• ~"·:' ... _ .·.·-4 
S2~11: 
·:-~:~::: 

::. :~ ·:· : 

(:. :~ 

Tlli=ØRSE .. 
(k~/d) 

TCT-P 

22. 0 
19.'3 
2E.S 
s. 7 

2"2tS 
2B. ~; 
C; (!, it 
!5. & 
~·3.E 
, ~ -
~ l ..... 

5S. 4 
2!..-
c- . .. 
18. ~ 
~.:. ~ 
·'-· ... 
-!C : 
.~. ........ .,,_ ~ .. ... -
.- r 
-'-'l ~ 
c ..... c """ .... , .. 
-;-:-. =· 
Wt.-t-

'•1: '-· ~ 
,• ... 

- '· -
--·· .... c ; 

101-N 

243.4 

1":.-:· ~ 
'"":.. .... , .... 
:~o; .. o 
~C'; -: 
~ ......... ~ 
~=rf·. 2 
:76,: 
138.2 
.::3:.E 
~ 7C .., 
....... ..... l 

3?~.: 
lC"'I r ..... , . -
-:·fj t. 'j ......... ~ 
. ·:- ' : : 

·=-=~· r _...,,.# , ...: 

·• 

TlLFB~SLER OG UTSLI~? 

ANTALL P~ 
(p:) 

T:JT-r-

11731 
lbS·?; 
5SS(! 

13304 
1S451 

! (!27~ 
i.:)(:1: 
14E.51 .. l--
~~ l/.:. 
10E.4? 
~C'8fS 
!·::EC.7 
:7578 
&1;: 

~ - ('1"' .• • .:: .:.r::.:;} 
:894(! 
1489: 
:-: .... :. 
. -:·.:o~ 

!j~A; 

... ; .... 
~-.)21: 

10T-i; 

:7!€.! 
30~A2 
234~: 

C.23! 
:498: 

: ~ E.: ~ 
~ 2(!~! 
!4'·)7 
!;,:;c 
~':G2~ 
113Ee 
27:2S 
:3s·:,; 
~:.!.! .:: . . ...... 

.L. J .; .: 

. -· . .. ·. 

TlLi=3RIN6SGRP.D 
(j(} 

TOT-P 

a:u 
t: Q f,_., J 

lit:.(: 
3S.B 
e.s. 1 

!Cl&. i 
--, c 
~ j • ...! 

E0.1 
9~:.S 
E~.5 

2E~\ 2 
~t , '3 

7(:·.~ 
:1&. ::=-

; ;3.f. 
!2~. 5 

- :. -

TDT-N 

! 1 !. 1 
155.<i 
151.5 
53.3 
97.(l 

1(10. s 
10S.3 
;~L5 
~3::.3 
!(::.' 
174.~ 
::2.7 
:.:.. '. 

f,t.,t 
95.2 

!C?.. C 
!27.1 
13. 7 

:7:. [ 
5'). < 

,:c. i 
•, -· 

; : !·.: ...... 
.. :':.., ·;J 
c.~ .• 7 

UiSLIPP PR. 1 C») PE 
(k!j/d i 

TOT-P 

0.008 
0. (:(16 
0.017 
(1,(103 
(:.008 

~~ - oos 
t·. t27 
o.oot. 
(1, (i(!l; 

O. C:3 
0.003 

0. 0(i7 
b l',' ~ .... ""- . 
(l,(l(!l:. 

o. [102 
o. c~:.~::: 
f. (;~5 
:~ . . :K· , .. '\ - , 
~ ..•. t ... 

.. ·:·:·a 
,.. 

· ... . .... .. 
·:.t. :)~7 
: ,:t~ 

l 



46 

VURDERING AV KONTROLLPRBVER 

FOSFOR 

PRBVE NR TOCI~ngC/ ll 

l 0.08 (r&glll Antall prever: 
2 0.10 lllg/1) 
3 0.10 hag/l l Midde lverdi(l-23l : 
It 0.11 (Dlg/ll Krav: 
s 0. 12 (mg fl) Verdi av nr 23: 
6 0.14 (Jøg/11 Krav: 
7 0.17 (mo/ll 
8 0. 18 (mg/l l 
9 0.18 (RIQ/1) 

10 0.18 (llg/ ll 
11 0.20 høg/l) 
12 0.21 lmg/ll 
13 0.22 lrag/ll 
14 0.25 <•gil l 
15 0.27 lmg/ll 
16 0.36 (rag/ll 
17 0.39 <røglll 
18 0.42 (røglll 
13 0.45 (nlg/ll 
20 0.47 (mg/ll 
21 0.49 (llg/ll 
22 0.50 (l!lg!ll 
23 0.55 (rng/1 l 
24 0.58 (lllglll 

Middel 1-23 0.27 hnglll 
Krav 0.50 (lAg/l) Tilfredsst ilt 
Verd i av Y1r 23 0.55 <mg/l l 
Krav 1.00 (lllg/ll Ti l fredsst ilt 

VURDERING r:tV RENSERESI..l TAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 



FYLKESMAtia I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTR(ll 1992 47 
MI LJBVERNAVDa I N6EN 
DRONNiteNSST.1 

1500 MOSS 

Navn: RAKKESTAD Eier:RAKKESTAD 

Prosess: ETIERF8..L Pe. tillatt: Pe. tilkn: 5690 

KONTRil..LPRØVER 

DATO Vfltff". OVERL9P LOC TOC K(F TOT-P ORTO-P TOT-N TURB. 

(113/d) (113/d) høg/ll (lg/1) (mg/l) (mg/ll (llg/ll (Mg/l) (FlU) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut ut Inn 

920108 1740 86 15 220 70 1.5 0.08 0.01 19.1 2.5 
920211 1848 96 17 270 70 1.8 0.07 0.01 16.2 6.7 
920318 1663 131 30 240 65 1. 7 0.03 0.01 19.1 53 
920519 184 101 670 280 2.6 0.24 0.02 23.1 9.5 
920520 145 96 360 290 2.1 0.25 0.02 21.8 58 
920616 1730 125 187 520 580 2.3 2.07 0.28 17.4 6 
920715 210 176 850 550 2.85 0.59 0.02 21.3 17 
920811 1734 120 43 640 120 3.5 0.23 0.01 30 3.9 
920917 121 13 360 30 2.9 0.02 0. 01 19 
921013 1740 207 28 950 90 5.8 0.13 0.01 -\() 
921117 157 43 380 100 2.6 0.19 0.04 34.1 
921201 84 38 290 100 2.2 0.3 0.01 17.7 

Jlliddel ERR 139 65.6 479 195.4 2.7 0.35 0.04 23.2 19.6 
Maks. ERR 210 187.0 950 580.0 5.8 2.07 0.28 40.0 58. 0 
Min. ERR 84 13.0 220 30.0 l.S 0.02 0.01 16. 2 2.5 

RENSEEFFEKT 

TOC K(F lOT-P 

(j) (~) (j) 

Middel 1992 52.8 59.2 86.8 

TILFØRSLER 00 UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE VIRKNitflSSRAD UTSLIPP PR. lOOPE 
(kg/dl (pe) (j) (kg/d) 

Tot.:P lot-N lot-P lot-N lot-P lot-N 

920108 2.6 33.2 1535 2770 
920211 3.3 29.9 1957 2495 
920318 2.8 31.8 1663 2647 
920519 
920520 
920616 4.0 30.1 2341 2509 
920715 
920811 6.1 52.0 3570 4335 
920917 
921013 10. 1 69.6 5936 5800 
921117 
921201 

Middel. ~.8 41.1 2834 3426 
Maks. 10.1 69.6 5936 5800 
Mir1. 2.6 29.9 1535 2495 



· · ·- · ·· ·· ---- - ··---...__ ___ . ___ _ 

VURDERING rN KOO'Rill.PRØVER 

FOSFOR ORGANISK STOFF 

PRØVE NR 
1 0.02 
2 0.03 TOC <rAg/1) 
3 0.07 
it 0.08 Antall prever: 
5 0.13 
6 0.19 Middelverdi(l-Sl: 
7 0.23 Krav: 
8 0.24 Verdi av nr 8: 
9 0.25 Krav: 

10 0.30 
11 0.59 
12 2.07 

Middel 1-8 0.19 
Krav 0.40 Tilfr. 
Verdi av nr 8 0.59 
Krav 1.00 Tilfr. 

VURDER INS AV RENSERESI.L TAT 

Rensekravet er ikke tilfredsstillt. 

Kort!ENTAR 
Arsaken til at rensekravet ikke er tilfredsstillt er for d~rlig rensing 
av organisk stoff. 

---·~------·· - ·-- --- - . .. -
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FYLKESMANNEN I BSTFOLD 
MILJØVERNAVDELINGEN 
D~INGENSST.1 

1500 MOSS 

Navn: KIRKEN6 

Prosess: S!lll. FEIJJNG 

DATO 

920108 
920318 
920520 
920616 
920715 
920917 
921013 
921201 

Middel 
Maks. 
Min. 

~. 

1113/d) 

63 

37 

50.0 
63.0 
37.0 

OVERLØP 

(13/d) 

ERR 
ERR 
ERR 

Middel 1992 

VURDERING AV RENSERESUL TAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KtwfMTAR 

IU-7 

bag/l) 

ut Inn 

133 
162 
334 
171 
100 
178 
235 
390 

213 
390 
100 

TOC 

('1.) 

88.4 

Driftsstabilitet og rensing er akseptabel. 

UTSLIPPSKONTROU 1992 49 

Eier: RAKKESTAD 

Pe. t i lkn: 365 

KONTROLLPRØVER 

TOC Turbidite TOT-P ORTO-P TOT-N 

l•g/1) IFTUl lmg/ll l•gfl) (Mg/l) 

ut Inn ut Inn ut ut ut 

21 13 4.4 0.49 0.02 
85 70 6.1 2.74 
11 2.4 13.6 1.18 1.02 
12 2.7 9. 2 0.03 0.02 
12 3.3 5.5 0.44 0.1 
14 6.1 6.7 0.48 0.11 
11 2.2 11.1 o. 31 0.11 
32 45 8.4 5.9 1.31 

24.8 7.5 8.13 1.26 0.68 ERR 
85.0 12.3 13.60 5.90 2.74 ERR 
11.0 2.2 4.40 0.03 0.02 ERR 

RENSEEFFEKT 

KOF TOT-P 

('1.) ('1.) 

ERR 84.5 



FYLKESMINØ I BSTF(lJ) UTSLIPPSI<ONTROLL 1992 
MILJBVERNAVDELINSEN 
DROtfUNSENSST. 1 
1500 J«lSS 

Navn: BSTBY6DA Eier: RIV<KESTAD 

Prosess: Silt FELLING Pe. tilkn: 85 

KONTROLLPRBVER 

DATO VAtK". OVERLBP BOF-7 TOC Turbidite 

(113/d) (1113/dl (mg/l l <•gil) <FTU> 

Ut Inn ut Inn Ut 

920108 53 14 2.3 
920318 141 33 14 
920520 170 36 108 
92061& 36 252 85 1&8 
921117 88 26 23 
921201 1316 18 18 

Middel 36.0 337 35.3 7.5 
Maks. 36.0 1316 85.0 12.3 
Min. 36.0 53 14.0 2.3 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(j) (j) (~) 

Middel 1992 89.5 ERR 73.4 

VURDERit-13 AV RENSERESI.l.TAT 

Rensekravet er ikke tilfredsstillt. 

KOMNTAR 
Renseresultatene er .eget ustabile .ed flere utlepsverdier langt heyere 
enn rensekravet. 

TOT-P 

llllg/1) 

Inn ut 

0.7 O.l& 
10 0.99 

12. 7 3.82 
15.8 7.&5 
12.8 0.3 
l. 2 1.24 

8.87 2.36 
15.80 7.&5 
0.70 0.1& 

50 

OR TO-P TOT~ 

høg/l> (lllglll 

Ut Ut 

0.01 
0.3 

0.48 

0.08 
1.28 

0.43 ERR 
1.28 ERR 
0.01 ERR 



,.,._._ __ _ • -· • • #-

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSliPPSI<ONTROU. 1992 51 
MILJBVE~INGEN 
D~INGENS6T. 1 

1500 MOSS 

Navn: RØMSKOG Eier: RØMSKOG 

Prosess: SIM. FELLING 500 Pe. tilkn: 340 

KONTROLLPRØVER 

DATO VAtN. OIJERL9P BOF-7 TOC Turbidite TOT..P OR TO-P TOT-N 

(113/dl (113/dl (~ag/ll (lg/1) !FTUl (lg/1> (llg/ll hag/l l 

ut Inn ut Inn ut Inn ut ut ut 

920317 67.~ o 202 24 13 7.2 o.~ 0.03 49.3 
920520 62.5 o 264 20 5.4 9.4 0.~6 0.07 58.5 
920616 60.1 o 124 15 6.3 g 0.4 0.04 58.9 
920715 57.9 o 83 9.9 1.5 4.1 0.07 0.01 42.7 
920916 73.3 o 163 13 2.7 7.4. 0.08 0.01 50 
921013 55.7 o 197 13 5 7.5 0.22 0.01 60.8 
921111 84.1 o 120 12 5.4 5.3 0.07 0.01 39.3 

~iddel 66 o 165 15.3 7.5 7.13 0.23 0.03 51.4 
Plaks. 84 o 264 24..0 12.3 9.40 0.46 0.07 60.8 
Min. 56 o 83 9.9 1.5 4.10 0.07 0.01 39.3 

RENSEEFFEKT 

TOC KIF TOT-P 

(~) (1.) (1,) 

Middel 1992 90.7 ERR 96.7 

TILFØRSLER 00 UTSliPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFBRINiSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (1,) (kg/dl 

lOT-P TOT-N TOT..P TOT-N TOl..P TOT-N lOT-P 

920317 0.5 3.3 285 277 84.0 81.4. 0.007 
920520 0.6 3.7 ~ 305 101.6 89.6 0.008 
920616 0.5 3.5 318 295 93.6 86.8 0.007 
920715 0.2 2.5 140 206 ~1.1 60.6 0.001 
920916 0.5 3. 7 319 305 93.8 89.8 0.002 
921013 0.4 3.4 246 282 72.3 83.0 0.004 
921111 0.4 3.3 262 275 77.1 81.0 0.002 

Middel. 0.5 3.3 273.7 278.0 80.5 81.8 0.004. 
Maks. 0.6 3.7 ~5.6 305.4 101.6 89.8 0.008 
Min. 0.2 2.5 139.6 206.0 41.1 60.!) 0.001 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOrtiENTAR 
Kontrollprever~ viser en god driftsstabilitet p~ rer6eprosessen. 



FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSI<ONTROLL 1992 52 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS 6T.1 

1500 MOSS 

Navn: ÆSTVWl Eier: EIDSBERG 

Prosess:PRIMERFELL Pe. tillatt: 4000 Pe. tilkn: 3890 

KONTROLLPRBVER 

DATO VANNF. OVERLBP BOF-7 TOC Turbidite TOT-P ORTO-P TOT~ 

ha3/d} (113/d} hllg/1} <•g/1) <FTU> <•g/ll (llg/1) (mg/l l 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

920108 953 o 104 16 9.2 4.5 0.32 0.01 33.9 
920211 1157 o 61 15 5.5 4.6 0.09 0.01 31.7 
920318 1150 o 119 30 17 4 0.12 0.01 27.1 
920422 959 o 167 34 23 6.5 0. 27 0.01 44.3 
920520 940 o 110 20 4.1 4.8 0.23 0.01 34.4 
920616 761 o 170 18 10 9 0.15 0.01 54.2 
920715 796 o 280 14 7.1 10 0.15 0.01 57.2 
920811 739 o 111 17 20 6.4 0.28 0.01 40.4 
920916 1490 79 11 7.4 4.6 0.07 0.01 28.3 
921013 60S o 127 12 6.9 9.5 0.18 0.01 59.9 
921111 1425 61 88 23 16 3. 9 0.48 0.09 17.9 
921201 1614 1468 29 15 107 1.4 0.46 0.06 10.9 

Middel 1049 120 19 19.4 S.Tt 0.23 0.02 36.7 
Maks. 16H 280 34 107.0 10.00 0.48 0.09 59.9 
Min. 60S 29 11 4.1 1.40 0.07 0.01 10.9 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P BOF 

(~} (~) (~} (~) 

Middel 1992 84.4 ERR 96.0 

TILFBRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL ANTIU PE TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
<kg/dl !pel (~) (kg/d) 

TOT-P TOT~ TOT-P TOT_.. TOT-P TOT~ TOT-P 

920108 4.3 32.3 2523 2692 64.8 69.2 0.008 
920211 5.3 36.7 3131 3056 80.5 78.6 0.003 
920318 4.6 31.2 2706 2597 69.6 66.8 0.004 
920422 6.2 42.5 3667 3540 94.3 91.0 0.007 
920520 4.5 32.3 2654 2695 68.2 69.3 0.006 
920616 6.8 41.2 4029 3437 103.6 88.4 0.003 
920715 8.0 45.5 4682 3794 120.4 97.5 0.003 
920811 4.7 29.9 2782 2488 71.5 64.0 .0.005 
920916 6.9 42.2 4032 3514 103.6 90.3 0.003 
921013 5.7 36.2 3381 3020 86.9 77.6 0.003 
921111 5.8 26.6 3409 2217 87.6 57.0 0.024 
921201 4.3 33.6 2538 2799 65.2 72.0 0.072 

Middel. 5.6 35.9 3294 2988 84.7 76.8 0.012 
Maks. 8.0 70. 0 4682 5832 120.4 97.5 0.072 
Min. 4.3 26.6 2523 2217 64.8 57.0 0.003 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
1 
2 
3 
-\ 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Middel 1-11 
Krav Kl 
Verdi av nr 11 
Krav K2 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 

0.07 (lg/1) 
0.09 <•gil) 
0.12 <•g/1) 
0.15 (~~g/ ll 
0.15 Cagfl) 
0. 18 hag/ll 
0.23 (lg/1) 
0.27 (ag/l) 
0.28 <•g/11 
o. 32 (llg/ll 
0.46 C1g/l> 
0.18 C1g/ll 

TOCC1gC/l) 

Antall prever: 

Middelverdi(l-B>: 
Krav: 
Verdi av nr 8: 
Krav: 

0.21 <•g/1> 
0.50 Cag/1) Tilfredsstilt 
0.46 <•g/1) 
1.00 C!ag/1) Ikke tilfr. 
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FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1992 54 
MILJBVERNAVDELINSEN 
DRONNINGENS 6T.1 

1500 MOSS 

Navn: AL VIM Eier: SIA 

Pl'osess:PRIMÆRFELLING Pe. till: 60000 Pe. tilkrc: 60000 

KONTROLLPRiWER 

DATO VANNF. OVER!. BP BOF-7 TOC Turbidite TOT-P ORTO-P TOT-N 

(1113/dl (113/d ) !mg/ll (mg / l) ( (FfU} (lllg/ll (llglll (roglll 

Ut Ircr1 Ut Inn Ut lnrc Ut ut Inr1 
920108 29611 98 15 6.5 4.4 0.08 0.01 97.3 
920114 25098 94 15 4.5 3.6 0.07 0.01 20.3 
920211 33461 63 12. 1 7.5 2.7 0.07 0.01 19.8 
920219 1972.7 100 22 4.2 2.57 0. 06 0.01 27.8 
920318 29780 97 17 17 3.3 0.06 0.01 18.6 
920~4 39993 42 9. 7 5.1 1.9 O.l 0.01 15.7 
920422 18732 111 23 10 3.7 0.09 0.01 26.4 
920429 38590 50 12 6 1.8 0.06 0.01 17.9 
920520 22687 74 12 20 4.2 0.08 0.01 23.1 
920526 20610 65 16 8.7 4.2 0.06 0.01 21.5 
920616 17697 120 30 11 5.7 O.l 0.01 32. 1 
920624 16008 64 22 12 3.2 O.l 0.01 24.8 
920715 22108 158 21 12 8.1 0.11 0.01 25. 7 
920721 17470 82 16 8.2 4.1 0.06 0.01 24.4 
920811 7488 82 20 11 4.1 0.08 0.01 24. 2 
920819 25106 68 12 6.7 3.3 0.03 0.01 21.8 
920619 44326 66 11 10.7 2.5 0.09 0.01 12.5 
920922 19815 152 18 16 4.7 0.17 0.01 25.4 
921013 18426 115 20 12 6 0.09 0.01 36.5 
921021 41876 32 13 15 1.7 O.l 0.01 16.9 
921111 39879 32 12 6.2 1.5 0.08 0. 01 13 
921117 32561 47 11 7.1 1.89 0.13 0.04 31.5 
921201 46133 21 12 17 1 O.l 0.01 11.3 
921209 2TI25 50 12 16 2.4 0.18 0.01 20.6 

!lliddel 27288 78 16 10.4 3.44 0.09 0.01 25.4 
Maks. 46133 158 30 20.0 8.10 0.18 0.04 97.3 
Min. 7488 21 10 4.2 1. 00 0.03 0.01 11. 3 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(") (") ("} 

Middel 1992 79.6 ERR 97.4 
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55 
TILFØRSLER OG UTSL.H·P 

mno TILFØRSEL ANTALL PE TILHlRINGSGRAD UTSLIPP PR. 1(10 PE 
{kgidl !pel (~) (kg/d) 

TOT-P TOT-N TOT-P TDT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

920106 130.3 2081. 2 7€.640 240095 13E., S 428. 7 0.003 
92(:1 14 90.4 509.5 53149 42457 94. '3 75. 2. o. (!(!4 
920211 90.3 f-&2.5 r ... t • • 

~~~'f~ 55211 S4.S '3E.t. 0.002 
920219 50.7 548. 4 29823 45701 53.3 81. t. 0. 003 
'320318 93.3 553.9 57808 46159 103.2 82.4 0.0(14 
920324 75.0 627.9 44698 52324 79.8 93.4 0. 003 
9204c2 &9.3 4'34. :: 40770 72.8 0.003 
9E0423 S9.5 690. 8 40850 575!)3 n.c 102.8 0.002 
92052(! S~·.3 52.1;. 1 5&050 43672 ;O(;, ) 78.0 0.00~ 
j~O:.c; as. c. 4L:t: 5!";915 2SS25 90. '3 ;~.s o. (~(!3 
'32051& 100.S 5t.S. ~ 59337 47339 105.0 84.5 0.004 
S2')624 "' ' ~ ._ ... "- 3':7.0 30133 33053 :;:;, B ss. ! (l, (!(IL 

s.::o7:s 17S. i 558.2 l\J5~3E. 4:2;; .; 1S2.. ! e.::.: (i~ ~::(:~ 

9E.'(l721 7: .6 ',, r "" 
'+~t. • .:.• 42 l ~.t: 35~-22 75.2 s:: • .t. (~ . (!{!1 

SE0511 :3(!. 7 !81. 2 1d05S -:~ 'j 
..tl..rt.- o. :i01 

32CS:S a::. 6 :.47.3 43735 45!-.05 67. 0 eL 4 (:, (l(l7 
S20S1S ~ 1C:. E 554. 1 55 i&~ 45~ 7'3 !:S.~ 02.:: O. COS 
520922 92.1 503.3 54783 41942 57.6 R9 (: , {;(13 

92!013 : !0. E 
,_._ c: 
ble • .; E-5033 :<~:J::4E ! ~E. ! 100. 1 0.007 

92!021 -· ' l •• c. 707.7 41 &7f. S897~ 74 .8 :05. 3 (1, (106 

s~·: 111 er- , 
... ;. C• 

c· · Q • 
.•. ."l \.tr 'i 

- ·C' t .. ~ 
jo,~._lj.{ 43202 t2.8 77.: ::•.COb 

r-:, i~ '7 
'L.. - l - l 

c l ::; 

\J .J. ••· l ')25. 7 3~.2(1~1 &~473 54.6 1~2.S ( . (l(:f~ 
S~ l::(,.:_ 4S. ~; :. 2 , ... . <001;.., 

4344:: i:~ .• 5 ~ : . s '\f<lS ! ,. , ... ~ ~ 

92;.:.:::3 ;;.5 ~:-:. 1 39141 4iC:~C: 
• 1 .... .1 -.J C9.? s~ .. o f·•".'\ ..... \ " ...... 

heN: Ec::. &54.: 4ee39 ~.sg); &;. ! i•: . E ~: . ( •·)L 

1<:.:.".5 ;"';, ~ ·~3: . :: ~(':!3.S ~ .:. <·SS : .~.rl. .;~& . ! ' ' · (:0~ 
"- . . e;.- ;H'': '~· 2-J:~:E; :--c . . ;". ·.: 
·- -· . ~ .... ·'· .. ... 
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VURDERING AV KOOROLLPRØVER 

FOSFOR TOC!mgC/1> 

Antall prever: 
PRØVE NR 

1 0.03 (llg/1) Middelverdi!1-23l: 
2 0.06 (!1g/ll Krav: 
3 0.06 (ag/l) Verdi av nr 23: 
4 0.06 <mg/l l Krav: 
s 0.06 (eg/}) 
6 0.06 !mg/l} 
7 0.07 (Jag/}) 
8 0.07 (mg/l} 
9 0.08 <•gil) 

10 0.08 (l!g!ll 
11 0.08 <•gil} 
12 0.08 <mg/Il 
13 0.09 hag/l) 
14 0.09 hag/}) 
15 0.09 (mg/l l 
16 0.10 (mg/l} 
17 0.10 hllg/1) 
18 0.10 <rag/1} 
19 0.10 (llg/ll 
20 0.10 (røq/1) 
21 0.11 hllg/1) 
22 0.13 (øg/}) 
23 0.17 (mg/l> 
24 0.18 <rwg/D 

Middel 1-23 0.0'3 (lllg!ll 
Krav 0.50 (mg/ll Tilfredsstilt 
Verdi av nr 23 0.17 !mg/l l 
Krav 1.00 lllg/1) Tilfredsstilt 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

K!MIENTAR 
Rensekravet er klart tilfredsstillt og kontrollprevene viser en god 
driftsstabilitet pA renseprosessen. 
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FYLKESMANNEN I BSTHl.D UTSLIPPSKONTROLL 1992 57 
MILJOVERNAVDELIHN 
DRONNINGENS GT 1. 

1500 IIJSS 

Navn: SKJEBERGKILEN Eier: SKJEBERG 

Prosess: PRIM. FELL I~ Pe. till.: 2100 Pe. tilkn: 1810 

KONTROLLPRØVER 

DATO VAtN=. OVERLØP B(J"-7 TOC Turbiditet TOT-P ORT O-P TOT-N 

(.:3/d) (.:3/d) <•gil) !atgC/I> !FTUJ <•gil) (Mg/l) <•gil l 

Ut Inn Ut Ut Inrr Ut Ut Ut 

920108 990 D4 12 29 2.1 0.01 14.5 
920211 1170 43 23 34 1. 9 0.7 0.01 14.1 
920318 1130 75 26 40 1.6 0.03 14 
920424 815 116 15.4 27 2.7 0.4 0.01 27. 4 
920520 740 75 19 18 3.3 0.21 0.01 23.2 
920616 505 96 13 12 4.6 0.24 0.01 30.8 
920715 52() 81 9.4 6.9 4.3 0.15 0.01 33.7 
920811 525 86 13 21 4.7 0.32 0.01 29.6 
920916 1200 49 16 20 1. 3 0.36 0.02 12.7 
921013 205 152 24 35 5.6 0.&4 0.01 43.3 
921111 1035 32 14 27 1.8 0.46 0.01 16.1 
921201 1270 27 17 42 1.2 0.5 0. 04 11. 3 

Middel 842 75 17 26.0 2.93 0.40 0.02 22.6 
Maks. 1270 152 26 42.0 5.6 0.7 0.04 43.3 
Min. 205 27 9.4 6.9 1.2 0.15 0.01 11.3 

RENSEEFFEKT 

TOC KI:F TOT-P 

(~) (~) (~) 

Middel 1992 77.5 ERR 86.4 

TILFØRSLER 00 UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL JWTAU PE TILF6Rltel6RAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

920108 2.1 14.4 1223 1196 67.6 66. 1 0.000 
920211 2.2 16.5 1308 1375 72.2 76.0 0.045 
920318 1.8 15.8 1064 1318 58.8 72.8 0. 000 
920424 2.2 22.3 1294 1861 71.5 102.8 0.018 
920520 2./t 11.2 1436 1431 79./t 79.0 0.009 
920616 2.3 15.6 1366 1296 75.5 71.6 0.007 
920715 2.2 17.5 1315 1460 72.7 80.7 0.004 
920811 2.5 15.5 1451 1295 80.2 71.5 ·o.009 
920916 1.6 15.2 918 1270 50.7 70.2 0.024 
921013 1.1 8.9 675 740 37.3 40.9 0.007 
921111 1. 9 16.7 1096 1389 60.5 76.7 0.026 
921201 1.5 14.4 896 1196 49.5 66.1 0.035 

Middel 2.0 15.8 1170 1319 &4.7 72.9 0.015 
Plax. 2.5 22.3 1451 1861 80.2 102.8 0.045 
Min. 1. 1 8.9 675 740 37.3 40.9 0.000 
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VURDERING RV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRBVE NR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Middel 1-11 
Krav Kl 
Verdi av nr 11 
Krav K2 

VURDERING iW RENSERESI.l.. TRT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 

0.15 
0.21 
0.24 
0. 32 
0.36 
0.40 
0.46 
0.50 
0.64 
0.70 

0.36 
0.50 
0.64 
1.00 

(Dig/ll 
(llg/ll 
(Mg/ll 
<•g/ll 
hllg/1) 
(mg/ll 
(llg/1) 
(llglll 
<mg/ll 
<•glll 
<•g/1) 
(li gil) 

(ag/l) 
(llg/ll 
(mg/ll 
(l g/1) 

TOCC111gC/l) 

Antall prever: 

Middelverdi(l-111: 
Krav: 
Verdi av nr 11: 
Krav: 

Ikke tilfr. 

Tilfredsstilt 

Kontrol lprevene viser en akseptabel driftsstabilitet ~ rer~eprosessen. 
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FYL.KESMIViNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1992 59 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT .1 

1500 MOSS 

Navn: ISEFOSS Eier: Sarpsborg 

Prosess: PRIMÆRFilliNG Pe. till. 1100 Pe. tilkn: 774 

KONTR(llpRØVER 

DATO VAtH=. OVERLBP BlF-7 TOC Turbiditet TOT-P OR TG-P TOT-N 

(1113/d) (113/d) (lg!ll (llg/1) (FlU) lllg/ll <•g/ll <•g/1) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

920108 325 190 18 22 8.3 0.35 0.01 24.6 
920211 238 81 17 12 2.6 0.23 0.02 13.1 
920318 288 o a6 22 15 2.4 0.25 0.01 20.3 
92().422 176 15ft 25.8 10 4.a 0.07 0. 01 29.8 
920520 105 15ft 32 1!.6 7.9 0.16 0.01 1!3.5 
960616 101 100 36 26 6.3 0.28 0.01 40.4 
920715 175 60 25 8.2 3.4 0.35 0.01 24.8 
9....~11 81 149 25 10 7.6 0.2a 0.01 40 
920916 528 o 79 9.2 6.5 2.6 0.12 0.01 13.4 
921013 98 229 45 8.9 10.2 0.19 0.01 62.2 
921111 640 46 11 8.6 2 0.08 0.01 13.4 
921201 614 50 10 22 2.a 0.1/j 0.01 14.4 

Middel 2a1 115 23 12.a 5.08 0.21 0.01 28.3 
Maks. 640 229 45 26 10.20 0.35 0. 02 62.2 
Mir.. 81 46 9 5 2.00 0.07 0.01 13.1 

RENSEEFFEKT 

TOC K!F lOT-P 

(~) (~) (~) 

Middel 1992 80.0 ERR 95.9 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFBRINGSSRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~) (kg/dl 

lOT-P TOT-N lOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

920108 2.7 8.0 1587 666 205.0 86.1 0.015 
920211 0.6 3.1 36/j 260 47.0 33.6 0.007 
920318 o. 7 5.8 407 487 52.5 62.9 0.009 
920422 o.a 5.2 1!97 437 61j,2 56.5 0.002 
920520 o.a 4.6 488 381 63.0 49.2 0.002 
960616 0.6 4.1 374 340 48.4 43.9 0.004 
920715 0. 6 4.3 350 362 45.2 46.7 0.008 
920811 0.6 3.2 362 270 46.8 34.9 -().003 
920916 1.4 7.1 808 590 104.3 76.2 0.008 
921013 1.0 6.1 588 508 76.0 65.6 0.002 
921111 1.3 8.6 753 715 97.3 92.3 0.007 
921201 1. 7 8.8 1011 737 130.7 95.2 0.011 

Middel. 1.1 5.8 632 479 82 62 0.006 
Maks 2. 7 a.a 1587 737 205 95 0.015 
Min. 0.6 3. 1 350 260 45 34 0.002 



·- . . ·- ··----···--- ··· -- -·· ---·· ---· -- --···- -----------~~~-- --------

VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
1 0.07 
2 0.08 
3 0.12 
4 0.14 
5 0.16 
6 0.19 
7 0.23 
8 0.25 
9 0.28 

10 0.28 
11 0.35 
12 0.35 

Middel 1-11 0.20 
Krav Kl o.so 
Verdi av nr 11 0.35 
Krav K2 1.00 

VURDERING AV RENSERESt.lTAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMJI!ENT AR 
Kontrollprevene viser en god rensing. 

<•g/ll 
(mg/Il 
llg/ll 
(llg/ll 
(mg/l> 
(mg/ll 
<•gil l 
hllglll 
(llg/ll 
(llglll 
<•g/ll 
<•gil) 

lllg/ll 
<•gil) 
(llgll) 
<•g/ll 

TOCI1gC/ll 

Antall prtver: 

Middelverdil1-11l: 
Krav: 
Verdi av nr 11: 
Krav: 

Tilfredsstilt 

Ti l fredsst i l t 

60 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1992 61 
"I LJBVERNAVDEI..INGEN 
DR~INGENDST. l 
1500 MæS 

NaVI'I: JELSNES Eier:Sarpsborg 

Prosess: SIM. FEll. ING Pe.till.: 500 Pe. tilkn: 230 

KONTRru.PRBVER 

DATO VANNF. OVERLØP Btf-7 TOC Turbiditet TOT-P ORTO-P TOT-N 

(113/dl (113/dl (lllg/ll (Mg/l) !FTUl <•gil l hag/l l (mg/l l 

ut Inn ut Inn Ut Ir.n Ut ut Inr1 

920108 '57 o 162 7.6 1.8 6.3 O.l 0.01 49 
920211 230 150 9 2 6 0.2 0.01 48.7 
920318 50 o 156 8.5 4 5.5 0.19 0.01 42.7 
920422 50 198 12.8 6.8 7.4 0.26 0.01 '57.8 
920520 51 170 11 3.1 7.1 0.16 0.01 56.1 
920616 50 239 17 4.2 8.9 0.17 0.01 55.5 
920715 37 255 11 3.7 8 0.19 0.01 55.2 
920811 41 o 167 10 4.2 7.5 0.17 0.01 53.7 
920916 89 '57 9.4 1.7 3.5 0.08 0.01 30.5 
921013 49 o 249 26 5.8 8.2 0.32 0.01 62.4 
921111 84 174 l7 7.4 4.6 0.33 0.01 36.9 
921201 126 385 14 8. 7 2.8 0.25 0.01 2&.7 

Middel 76 197 12.8 4.5 6.32 0.20 0.01 47.9 
Maks. 230 385 2&.0 8. 7 8.90 0.33 0.01 62.4 
Mir •• 37 '57 7.6 1. 7 2.80 0.08 0.01 26.7 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~) (j) (~) 

Middel 1992 93.5 ERR 96.8 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSa ANTALL PE TILFeRINGSSRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
lkg/dl (pel (~) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

920108 0.4 1.2 211 100 91.8 43.5 0.002 
920211 1.4 1.2 812 100 352.9 43.5 0.020 
920318 0.3 2. 1 162 118 70.3 77.4 0.004 
920422 0.4 2.9 218 241 S4.6 104.7 0.006 
920520 0.4 2.9 213 238 92.6 103.7 0.004 
920616 0.4 2.8 262 231 113.8 100.5 0.004 
920715 0.3 2.7 174 225 75.7 97.8 0.003 
920811 0.3 2.2 181 183 78.6 79.8 ·0.003 
920916 0.3 2.7 183 22& 79.7 98.4 0.003 
921013 0.4 3.1 236 255 102.8 110.8 0.007 
921111 0.4 3.1 227 258 98.8 112.3 0.012 
921201 0.4 3.4 208 280 90.2 121.9 0.014 

Middel. 0.4 2.5 257 210 111.8 91.2 0.007 
Jllaks. 1.4 3.4 812 280 352.9 121.9 0.020 
Min. 0.3 1.2 162 100 70.3 43.5 0.002 



-- ---- - ----- -:..--·--~· .... _ ___.. _ ______ ___.._ ____ "J~__..._ ___ _ _ 

WRDERIN6 rN KOOROLLPRBVER 

FOSFOR 

PRevE NR 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 

Middel 1-11 
Krav Kl 
Verdi av nr 11 
Krav K2 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOM!eiTAR 

0.08 
0.10 
0.16 
0.17 
0.17 
0.19 
0.19 
0.20 
0. 25 
0.26 
0.32 
0.33 

0. 19 
0.80 
0.32 
1.50 

<•g/ll 
<•g/ll 
<•gil l 
(llg/ll 
(llg/ll 
(lg/ll 
(llg/1) 
<•gil) 
(llg/ll 
(llg/ll 
<•g/1) 
blg/1) 

(llg/ll 
<•g/ll 
(ag/ll 
(mg/ll 

_ _________ J_ .... _~------- .. --.__.._ _______ _ _____ _____ . ... .. - - ·· -··-··---~ -- -- -

ORGANISK STOFF 

Ti l fredsst i l t 

Tilfredsstilt 

BOf-7 

Antall prlver: 

Middelverdi: 

Krav: 

TOC !11gC/ll 

Antall prtver: 

Middelverdi:(l- 111 
Krav Kl: 
Verdi av nr 11: 
Krav K2: 

62 

Kontrollprtvene viser en bra driftsstabilitet p~ renseprosessert. 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSI<ONTROI..L 1992 63 MILJBVE~VDELINGEN 
D~INGENS 6T1 

1500 MOSS 

Navn: BRUNSBYDALEN Eier:VARTEIG 

Prosess: SIM.FELLING 300 Pe. tilkrr: 290 

KONTROLLPRØVER 

DATO ~- OVERLØP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P ORTO-P TOT-N 

hn3/dl (113/dl (llglll (lllg/1> lllg/ll (mg/ll lllgll l (Mg/l ) 

Ut I nr. Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

920108 53 o 121 8.8 8.2 6.5 0.16 0.01 
920318 107 13 16 3.74 0.13 0.01 
920520 fiS 125 14 14 7.8 0.11 0.01 
920616 41 129 13 9. 1 9.9 0.18 0.01 
920811 44 o 92 20 15 7 0.19 0.01 
920916 101 n 8.7 0.01 3.4 0.15 0. 01 
921013 37 642 47 53 8.6 0.25 0.03 
921111 106 56 8.3 15 2.5 0.14 0.01 

Middel 64 169 16.6 16.3 6.18 0.16 0.01 
Maks. 106 642 47.0 53.0 9.90 0.25 0.03 
Min. 37 56 8.3 o. o 2.50 0.11 0. 01 

RENSEEFFEKT 

TOC KIF TOT-P 

()(} (j) (j) 

Middel 1992 90.2 ERR 97.4 

VURDERING rN RENSERESUL TAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

K!KIDiTAR 
Kåntrollprtvene viser en bra rensir.g. 



FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSI<ONTROLL 1992 64 
MILJBVERNAVDELINGEN 
D~IN6ENSGT1 

1500 MOSS 

Navn: KOLSTAD Eier: BSTFOLD FYU<ESI<OMJIIUNE 

Prosess: SIM.FELLING 175 Pe. tilkn: 70 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVE RI.. BP }l(f-7 TOC Turbidite TOT-P ORTO-P TOT-N 

(13/d) (1113/d) (llg/ll lmg/1 l IFTUl (Mg/l) (mg/ll (mg/l l 

Ut l nr. Ut Inn ut Ir.n Ut ut Inn 

920108 9.56 o 168 7.4 3 8. 1 0.18 0.01 56.9 
920211 16.26 o 130 11 3.9 6.9 0.19 0.01 51 
920422 12 173 13.9 4.9 7.3 0.2 0.01 56.3 
920616 14 160 11 3.4 9.2 0.28 0.06 50.3 
920715 13 148 6.9 1.7 0.02 68.4 
920916 8.8 o 74 11 4.4 4.9 0.3 0.05 38.8 
921013 9.59 o 201 12 3.9 9.5 0.37 0.08 68.6 
921201 15.23 139 11 8.8 6.2 0.43 0.04 15.3 

Middel 13 146 11.0 4.4 7.33 0.30 0.04 49.8 
Maks. 16 201 13.9 8.8 9.50 0.43 0.08 68.6 
!llin. 9 74 6.9 1. 7 4.90 0.19 o. 01 15.3 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TDT-P 

(~) (~) (~) 

Middel 1992 92.5 ERR 96.0 

TILFBRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL ANHU PE TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (%) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

920108 0.08 0.5 4f, 45 65.1 64.8 0.002 
920211 0.11 o.a 66 69 94.3 98.7 0.004 
920422 0.09 0.7 52 56 73.6 80.4 0.003 
920616 0.13 0.7 59 83.8 0.006 
920715 0.9 74 105.9 0.000 
920916 0.04 0.3 25 28 36.2 40.6 0.004 
921013 0.09 o. 7 54 55 76.6 78.3 0.005 
921201 0.09 0.2 56 19 79.3 27.7 ·0.009 

Middel. 0.1 0.6 49.6 50.8 70.9 72.5 0.00 
1'\aks. O.l 0.9 66 74 94.3 105.9 0.01 
Mir •. o.c 0.2 25 19 36.2 27.7 0.00 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOf!IMENTAR 
Kontrollprevene viser at driftsstabiliteten er god. 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKotrrROLL 1992 65 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS 6T.1 
1500 MOSS 

Navn: STENBEKK Eier:STENBEKK MISJONSSENTER 

Prosess: KJEMISK Pe. tillat 90 Pe. tilkn: 75 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP B(F-7 TOC Turbidite TOT-P DR TO-P ss SLR 

(s3/d) (1!3/d) hng/1) <•gil) ( (FTUl {arg/l l (llg/1) <mg/Il (llg/ll 

Ut Ir,n Ut Inr1 Ut Inn Ut Ut Ut ut 

920318 1.1 235 93 124 8.1 0.33 0.03 4.4 
9204c."2 1.5 203 122 94 9.5 0.28 0.12 10 
920520 1 124 81 26 7.4 0.57 0.24 
920616 109 76 69 9 0.55 0.15 6.5 
920916 8 120 88 33 9.1 o. 91 0.25 5.8 
921013 1.5 100 106 140 8.8 0.89 0.23 3.5 
921111 8 106 90 44 9.5 0.7 0.02 10 
921129 6 138 80 45 7.5 0.56 0.36 

Middel 3.9 142 92.0 71.9 8.61 0.60 0.18 ERR 6.7 
!'laks. 8.0 235 122.0 140.0 9.50 0.91 0.36 ERR 10.0 
Mir1. 1.0 100 76.0 26.0 7.40 0.28 0.02 ERR 3.5 

RENSEEFFEJ<T 

TOC K!F TOT-P 

(')C) (')C) (')C) 

Middel 1992 35.2 ERR 93.0 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 
Renseresultatet er ~ samme nivA ~ tidligere Ar. 



FYLKESMANNEN I BSTFOLD 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINSENS.STl 
1500 MæS 

Navn: HØK 

Prosess: BIOLOGISK 

DATO VANNF. OVERLBP 

920318 
920520 
920715 
920916 
921013 
921111 

llliddel 
Maks. 
Min. 

(113/dl (113/dl 

Middel 1992 

VURDER!~ AV RENSERESULTAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 

UTSliPPSKOOROU. 1992 

Eier: 

Pe. tillatt: 200 

KONTROLLPR\VER 

TOC 

<•glll 

Inn 

290 
68 
85 

9.6 
41 

99 
290 

10 

RENSEEFFEKT 

TOC 'BOF-7 TOT-P 

(1.) (1.) (1.) 

87.0 

·----- ---- - -----. ---

HØK KAFETERIA/MOTELL 

Pe. tilkm 200 

LOC TURB. 

(llglll tFTUl 

ut Inn ut 

19 14 5.5 
21 19 3.6 
14 14 10 . 

5.8 5.6 12.5 
5.3 4.5 8.1 

lO 8.4 10 

13 10.9 8.3 
21 19.0 12.5 
5 4.5 3.6 



FYLKES~ I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1992 67 
MILJOVERNAVDELINSEN 
D~INGENS 6T.1 

1500 1()55 

Navn: SKIPTVET Eier: SKIPTVET 

Prosess: BIOLOOISK Pe. till. 2500 Pe. tilkn: 1€.00 

KONTRG..LPRBVER 

OOTO VANNF. OVERUP Tot-P TOT~ P04-P TOC LOC 1URB. 

{113/d} (1113/dl (llg!l l (llglll ( (FlU) (111gC/ll <•gil l (FlU) 

Inn Ut ut Inn Ut Inn Ut ut Inn 

920115 229 43.2 106 13 12 7.4 
920219 88 o '51 178 H 10 4.7 
920324 174 29.8 '51 18 9. 8 4.7 
92~ 190 o 37.2 n 14 14 5. 9 
920526 79 o 53.5 161 15 15 4.4 
920624 48.9 150 28 18 6.1 
920721 133 o 27.7 122 23 14 4.9 
920819 242 36 87 lit 13 6 
920922 256 4.2 0.13 56.6 0.06 138 18 12 8.9 
921021 362 2.6 0.11 27 0.02 48 11 8.7 5.5 
921117 273 4.2 0.13 36.7 0.06 69 14 It 
921209 347 It 0.17 20.6 0.01 86 12 5.6 5.6 

Middel 216 3.8 0.14 40 0.04 107 16.2 12 5.7 
Maks. 362 4.2 0.17 '51 0.06 178 28.0 18 8.9 
Min. 79 2.6 0.11 21 0.01 48 11.0 6 4.0 

RENSEEFFEKT 

TOC BIF-7 

():) (~) 

Middel 1992 84.8 

TILFBRSLER 06 UTSLIPP 

OOTO TILFBRSEL ANTAll PE TILFBRINGSSRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel {~) (kg/dl 

TOT~ TOT-P TOT~ TOT-P TOT~ TOT-P 

920115 9.9 824 51.5 
920219 5.0 418 26.1 
920324 5.2 432 27.0 
920429 7.1 589 36.8 
920526 4.2 352 22.0 
920624 
920721 3. 7 307 19.2 
'320819 8.7 726 45.4 
920922 14.5 1.1 1207 632 75.5 39.5 
921021 9.8 0.9 815 554 50.9 34.6 
921117 10.0 l. 1 835 674 52.2 42.2 
921209 7.1 1.4 596 816 37.2 51.0 

Middel 7.7 1.1 645.6 669.3 40.3 41.8 
Maks. 14.5 1.4 1207.5 816.5 75.5 51.0 
Min. 3.7 0.9 307.0 553.6 19.2 34.6 



VURDERING AV RENSERESli..TAT .68 
Rensekravet er tilfredsstillt. 

K(JIIIENTAR 
Det ble startet opp •ed si•ultanfelling pA anlegget i siste del av 1992. 



FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKOOROLL 1992 
MIUBVERNAVDEL INGEN 
D~IN6ENS.ST1 
1500 JlllSS 

Eier: MARIAHll..K SKOLESOOER Navn: MARIAOOJI 

Prosess: BIOLOOISI{ Pe. tillatt: 80 Pe. tilkn: 70 

DATO VANNF. OVERLBP 

920219 
920429 
920526 
920819 
920922 
921021 
921117 

Middel 
Maks. 
Min. 

(113/d) <•3/dl 

Middel 1992 

VURDERitfl AV RENSERESULTAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 

Inn 

15 
8 

49 
7 

170 
22 

45 
170 

7 

TOC 

(~) 

65.0 

KONTRtllPR\ VER 

TOC LOC 

l~~gC/1) <•gC!l) 

Ut Inn Ut 

31 29 
17 11 
13 13 

6.8 6.4 
13 11 
18 4 
12 9.9 

16 12.0 
31 29.0 
7 4.0 

RENSEEFFEKT 

'BOF-7 TOT-P 

(~) (~) 

Kontrollprtver~ viser tilfredsstillende utltpskonsentrasjon av organisk 
stoff. 

TURB. 

<FTUl 

ut 

10,8 
7.5 
7.4 

12 
14 
31 
7 

12.8 
31.0 
7.0 

69 



FYLI<ESM'4t-EN I BSTFilJl 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS 6T.1 

1500 )I)SS 

Navn: MØRK 

UTSLIPPSI<OOROI..L 1992 

Eier:LYSETS SEIER 

Prosess: KJEMISK PE. tillat 35 Pe. tilkn: 40 

DATO YAtff=. OVERL!Jl BOF-7 

920219 
920429 
920526 
920721 
920922 
921021 
921117 

Middel 
Maks. 
Min. 

(113/dl !113/dl (mg/l l 

Ut 

ERR 
ERR 
ERR 

Middel 1992 

VURDERING RY RENSERESUL TAT 

Rer6ekravet er ikke tilfredsstillt. 

KIJMIIIENTRR 

Inn 

TOC 

(j) 

KONTROLLPRØVER 

TOC Turbidite 

!llg/ll ( (FTUl 

Ut Inn ut 

92 6't 
35 9.5 

103 38 
99 143 
97 78 
40 25 
49 12 

73.6 52.8 
103. 0 143.0 
35.0 9.5 

RENSEEFFEKT 

KOF TOT-P 

(j) (j) 

Hoved3rsaken til at rensekravet ikke er tilfredsstillt er for Mange 
heye utlepskonsentrasjoner av fosfor. 

TOT-P 

(mg/l l 

Inn ut 

1.1 
0.22 
2.49 
2.08 
1.02 
0.25 
0.3 

1.07 
2.49 
0.22 

70 

OR TO-P ss 1 SLR. 

(Mg/l) (Ill gil hlg/ll 

ut ut 

0.07 28.6 
0.01 10 
0.03 35 
0. 09 3.2 
0.04 29 
0.02 
0.04 

0.04 ERR 21.2 
0.09 ERR 35.0 
0.01 ERR 3.2 



71 

Analyseresultater 

Anlegg: Fossum Kommune: Spydeberg Eier: AHSA 

Dato Vannmengde Tot-P Tot-N Tilføring (p.e.) 
m3/d (mg/l) (mg/l) TP TN 

920108 3,1 18,9 
920325 1,1 11,7 
920422 2,86 27,4 
920526 1188 2,81 28,8 1964 2851 
920624 7,21 43,6 
920715 2 16,3 
920811 1052 2,43 21,3 1504 1867 
920916 3843 0,5 11,6 1130 3715 
921013 4,1 35,5 
921111 4948 2,18 19,4 6345 7999 
921209 1507 2,53 21,8 2243 2738 

Kommentar 



FYLKESMANNEN I BSTFOLD 
MILJBVERNAVDELINSEN 

UTSLIPPSKONTRQL 1992 72 
DRONNINGENS GT.l 
1500 MOSS 

Navn: SKJBNIHlOO Eier: TRØGSTRD 

Prosess: SEKUNDÆRFELLIN6 Pe. til l.: 2500 Pe. tilkn: 2585 

KONTROLLPROVER 

DATO VANNF. OVERLBP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P ORTO-P TOT~ 

(113/dl (a~3/d) <røg/ll <•gil l CFTUl (Mg/ll hlg/ll (rag/1 l 

Ut Inn Ut Inn ut lr1n ut ut Inn 

920115 370 302 37 18.5 6.6 0.38 0.03 64.1 
920219 460 270 38 11.8 9.47 0.25 0.01 67.3 
920324 890 116 28 15.2 4.6 0.2 0.01 35.1 
920429 790 150 27 8.5 7.5 0.19 0.01 43.5 
920526 460 C2.7 53 18.4 10.6 0.47 0.05 73.5 
920624 390 297 51 19 13.5 0.37 0.03 12.3 
920721 237 53 7.4 7.1 0.08 0.01 49 
920819 560 325 57 10.3 7.4 0.18 0.01 54.8 
920922 490 352 58 15 15.1 0.23 0.02 76.3 
921021 550 252 51 11 10.7 0.22 0.01 68 
921117 517 141 28 4 7.48 0.12 0.03 '+4.8 
921209 627 164 46 9.7 6.8 0.17 0.01 47.3 

l'liddel 555 236 44 12.4 8.90 0.24 0.02 53.0 
Maks. 890 352 58 19.0 15.10 0.47 0.05 76.3 
Min. 370 116 27 4.0 4.60 0.08 0.01 12.3 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 
(~) (~) (~) 

Middel 1992 81.4 ERR 97.3 

TILFØRSLER 00 UTSLIPP 

'TILFBRSa ANTALL PE TILFBRINSSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
DATO C kg/dl (pel (~) (kg/d) 

TOT-P TDT~ TDT-P TOT-N TOT-P TOT~ TOT-P 

920115 2.4 23.7 1436 1976 55.6 76.5 0.007 
920219 4.4 31.0 2562 2580 99.1 99.8 0.006 
920324 4.1 31.2 2408 2603 93.2 100.7 0.008 
920429 5.9 34.4 3485 2864 134.8 110.8 0.006 
920526 4.9 33.8 2868 2818 111.0 109.0 0.000 
920624 5.3 4.8 3097 400 119.8 15.5 0.004 
920721 
920819 4.1 30.7 2438 2557 94.3 98.9 {).005 
920922 7.4 37.4 4352 3116 168.4 120.5 0.002 
921021 5.9 37.4 3462 3117 133.9 120.6 0.004 
921117 3.9 23.2 2275 1930 88.0 74.7 0.000 
921209 4.3 29.7 2508 2471 97.0 95.6 0.005 

Middel 4.8 28.8 2808 2403 108.6 93.0 0.004 
Maks. 7.4 37.4 .U52 3117 168 120.6 0.008 
Min. 2.4 4.8 1436 400 55.6 15.5 0.000 



WRDERIN6 AV KONTR!l.LPR9VER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Middel 1-11 
Krav Kl 
Verdi av nr 11 
Krav K2 

WRDERING AV RENSERESLUAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 

o. 08 høg/l! 
0.12 <•glll o. 17 (llg/1) 
0.18 (lg/1) 
0.19 (eg/l! 
o. 20 (IIQ/1) 
0.22 (•g/1) 
0.23 (øg/1) 
o. 2'5 (llgll ) 
0.37 (.g/1) 
0.38 <•g/1) 
0.47 (lg/1) 

TOC!ragC/1) 

Antall prtver: 

Middelverdi(1-11): 
Krav: 
Verdi av nr 11: 
Krav: 

0.22 <•g/1) 
O.SO <•g/1) Tilfredsstilt 
o. 38 btg/1) 
1.00 <•g/1) Tilfredsstilt 
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FYLKESMANNEN I BSTFOLD 
MILJBVERNAVDELINSEN 

UTSLIPPSKONTROLL 1992 74 
DRONNINGENS 6T.1 

1500 MOSS 

Navn: SVltfiDAL Eier:VALER 

Prosess: PRIM.FELLING Pe.till.: 650 Pe. tilkn: 550 

KONTR[llpRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BIF-7 TOC Turbiditet TOT-P OR TO-P TOT-N 

(113/dl (13/dl lllg/ll l•glll IFTUl lllg/ll l•g/ll (røg/1 l 

ut Inn Ut Inn ut Inn ut ut Inn 

920115 71 1000 6.5 3.8 59.7 0.19 0.06 133 
920219 71 o 440 8.2 3.1 30.7 0.1 0.01 55.8 
920324 136 75 ~.6 3.3 3.9 0.1 0.01 29 
9294....?9 127 55 5 3.5 4 0.06 0.02 24.5 
920526 75 101 7.1 3.6 6.2 0.06 0.01 44.4 
920624 69 332 8.8 2.1 23.7 0.05 0.01 56.8 
920721 88 79 6.2 1.2 7 0.01 0.01 31.7 
920819 97 515 5.9 1.1 22.8 0.02 0.01 97.4 
920922 95 274 11 1 13.2 0.01 0.01 77 
921021 160 200 13.5 35.6 
921117 111 103 5.7 1 1~.5 0.1 0.02 17.2 
921201 58 6.1 4.2 3.4 0.2 0.01 14.4 

Middel 100 269 6.8 2.54 16.88 0.08 0.02 51.4 
Maks. 160 1000 11.0 4.20 59.70 0.20 0.06 133.0 
Mi ra. 69 55 4.6 1.00 3.40 0.01 0.01 14.4 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

():) ():) (,:) 

Middel 1992 97.5 ERR 99.5 

TILFBRSLER 00 UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTIU PE TILFBRINSSSRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

9..?0115 4.2 9.4 2493 787 453.3 143.1 0. 002 
920219 2.2 4.0 1282 330 233.1 60.0 0.001 
920324 0.5 3.9 312 329 56.7 59.8 0.002 
929429 0.5 3.1 299 259 54.3 47.1 0.001 
920526 0.5 3.3 274 278 49.7 50.5 0.001 
920624 1.6 3.9 962 327 174.9 59.4 0.001 
920721 0.6 2.8 362 232 65.9 42.3 0.000 
920819 2.2 9.4 1301 787 236.5 143.1 ·o.ooo 
920922 1.3 7.3 738 610 134. 1 110.8 0.000 
921021 2.2 5.7 1271 475 231.0 86.3 0.000 
921117 1. 6 1. 9 947 159 172.1 28.9 0.002 
921201 

~iddel 1.6 5.0 931 416 169.3 75.6 0. 001 
Max. 4.2 9.4 2493 787 453.3 143.1 0.002 
Mi ra. 0.5 1.9 274 159 49.7 28.9 0.000 



VURDERING fW KOOROU.PR8VER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Middel 1-11 
Krav Kl 
Verdi av nr 11 
Krav K2 

VURDERING AV RENSEREStl.TAT 

Rer~kravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 

0.01 
0.01 
0.02 
0.05 
0.06 
0.06 
0.10 
0.10 
0.10 
0.19 
0.20 

0.07 
0.40 
0.19 
1.00 

--:··· 

(lllg/1) 
(lg/1) 
(lllg/1) 
!mg/l) 
(lllg/1> 
<•gli> 
!mg/l) 
<•gil> 
(tlgll> 
<•gfl) 
<•gil> TOC !11gC/ll 
<•gli> 

Antall prever: 
<•gil) 
<•g/1) Tilfredsstillt Middelverdi:(1-11l 
<•g/1) Krav Kl: 
<•g/1) Tilfredsstillt Verdi Ttr 11: 

Krav K2: 

Kontrollprevene viser en god driftsstabilitet ~ rer6eprosessen. 
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Analyseresultater 

Anlegg: Rødsund Kommune: Våler · Eier: Våler 

Dato Vannmengde Tot-P Tot-N Tilføring (p.e.) 
m3/d (mg/l) (mg/l) TP TN 

920219 5,2 37,5 
920324 1,7 16,8 
920429 2,43 21 
920616 6,66 34,5 
920624 5,7 40,6 
920721 6,5 47,6 
920819 5,55 42,4 
920922 7,74 45,4 
921021 604 2,5 29,4 888 1480 
921117 416 4,35 21,9 1064 759 
921209 2881 0,64 9,14 1084 2194 

Kommentar 

' l . · .. 



FYLKESI'IANNEN l BSTFOLD 
MILJØVERNAVDELINSEN 
D~INSENSST.1 
1500 MOSS 

Navn: VALER BATIERI 

Prosess: SIM.FELLINB 

DATO 

920520 
920615 
920715 
920810 
920916 
921111 

Middel 
Maks. 
Min. 

VANNF. OVERLØP 

(rø3/d) 11113/d) 

20 

32 
45 
55 

IHddel 1992 

VURDERING AV RENSERESULTAT 

Rensekravet er tilfredsstillt 

KOMMENTAR 

BOF-7 

llng/ll 

ut lr1n 

12 
32 

9.2 
8.2 

11 
12 

14 
32 
B 

TOC 

(j) 

6.4 

UTSLIPPSKONTROLL 1992 78 

Eier:FORSVARET 

150 Pe. tilkn: 100 

KONTROLLPRØVER 

TOC Turbiditet TOT-P OR TO-P TOT-+l 

hlg/1) (llg/ll (fllglll lmg/ll hllg!l) 

Ut Inn ut Inn Ut ut Ir1n 

5.5 10 0.5 0.21 0.01 
24 13 1. 5 0.65 0.48 

6.4 9.4 1.8 0.31 0.01 
4.9 10.3 2 0.16 0.01 
31 63 0.3 0;7 0.01 

7.2 12 1.1 0.55 0.01 

13.2 19.6 l. 20 0.43 0.09 
31.0 63.0 2. 00 0.70 0.48 
4.9 9. 4 0.30 0.16 0.01 

RENSEEFFEKT 

KOF TOT-P 

(j} (j} 

ERR 64. 2 



FYLKESMAtMN I BSTHUJ 
MILJBVERNAVDELINSEN 
DR!lmiNGENSST. l 

1500 MOSS 

Navn: 6REPPERØD 

Prosess: SIM. FELL. 

OOTO 

920211 
920526 
920715 
920811 
921117 
921201 

Middel 
Maks. 
Min. 

VANNF. OVERLBP 

1113/d) (13/d) 

Middel 1992 

VURDERING AV RENSERESUL TAT 

Rensekravet er tilfredsstillt. 

KOMMENTAR 

BI:F-7 

hnglll 

Ut 

UTSLIPPSKONTROLL 1992 77 

Eier: OSLO KIJI!IIllM 

Pe. tillatt: 35 Pe. ti1kn: 35 

KONTRIXJ..PR\VER 

TOC Turbidite lOT-P ORTO-P TOT-N 

llllg/1) (FlU) (•g/1) (mg/Il htg/ll 

I nr, Ut Inn Ut Inr1 ut Ut Inn 

141 85 23 2.4 0.1 0.02 
244 11 4.5 3.4 0.14 0.02 
116 33 24 3.9 0.29 0.01 
161 32 22 3.1 0.35 0.03 
127 11 2.4 2.4 0.06 0.02 
111 11 7.2 2.6 0.04 0.01 

150 30.5 13.9 3.0 0.16 0.02 
244 85.0 24.0 3.9 0.35 0.03 
111 11.0 2.4 2.4 0.04 0.01 

RENSEEFFEKT 

TOC KIF TOT-P 

():) (~) (~) 

79.7 ERR 94.5 


