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Ekstrakt: 
Rapporten er en sammenstilling og vurdering av renseresultatene for de høygradige 
avløpsrenseanleggene i Østfold i 1994, samt en del sammenstillinger vedrørende 
utslipp fra konununalt avløpsvann. 
29 av de 37 kontrollerte anleggene har fått vurderingen at rensekravet er tilfredsstillt. 
Totalt generert mengde fosfor fra avløpsvann i fylket er ca 190 tonn pr. år, ca 125 tonn av 
dette ble i 1994 fjernet av renseanlegg i tett og spredt bebyggelse. Den største utslipps
kilden er tap av avløp· fra-ledningsnettet med ca 28 tonn fosfor pr.år. 
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FORORD 

Denne rapporten er en sammenstilling og vurdering av renseresultatene for de høygradige 
avløpsrenseanleggene i Østfold i 1994, samt en del sammenstillinger vedrørende utslipp 
via kommunalt avløpsvann. 

Dokumentasjon av resultater er hentet fra utslippskontrollen og kommunenes årsrapporter 
vedrørende kommunale utslipp. 

Samtlige kontrollprøver er analysert på fylkeslaboratoriet i Moss. Laboratoriet har også hatt 
ansvaret for datasammenstillingen for de enkelte anlegg. 

Moss , mai 1994 

Vidar Lindblad 
Fylkesmannens miljøvernavdeling 
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SAMMENDRAG 

Denne rapporten er en sammenstilling og vurdering av renseresultatene for de høygradige 
avløpsrenseanleggene i Østfold i 1994, samt sammenstillinger av utslipp fra kommunalt 
avløpsvann. 

38 anlegg har inngått i utslippskontrollen i 1994. Samlet tilknytning til disse anlegg pr. 
31 .12.94 var 264 417 p.e, av disse er ca 193 305 person p.e. 
Total dimensjonerende kapasitet til de høygradige renseanleggene er ca 373 495 p.e. 

Administrasjonen av utslippskontrollen har blitt foretatt av miljøvernavdelingen og 
fylkeslaboratoriet. 

3 7 renseanlegg er vurdert opp mot det fastsatte rensekrav. 29 av disse har fått vurderingen at 
rensekravet er tilfredsstillt og 8 av anleggene har tltt vurderingen at rensekravet ikke er 
tilfredsstillt. Disse 8 anlegg utgjør 22,5% av den totale tilknytning. 
Antall anlegg som har fatt vurderingen at rensekravet ikke er tilfredsstillt er høyere enn 
tidligere år. For 6 av disse 8 anlegg er imidlertid årsaken til at anlegget har fungert dårlig i en 
periode rettet opp. 

Totalt generert mengde fosfor fra avløpsvann i fylket er ca 190 tonn pr. år. av dette kommer ca 
21 tonn fra spredt bosetting, tilsvarer ca l 0,5% av total mengde. 
Ca 125 tonn fosfor blir hvert år fjernet av renseanlegg i tett og spredt bebyggelse. 
Det totale utslipp av fosfor via avløpsvann er da ca 66 tonn pr.år. Dette tilsvarer en reduksjon 
på66%. 
Den største utslippskilden er tap fra avløpsnettet med ca 28 tonn fosfor pr. år. Deretter følger 
utslipp fra spredt bebyggelse med 18 tonn, restutslipp fra renseanlegg med 13 tonn og utslipp 
fra ikke tilknyttet bebyggelse i byer og tettsteder med 7 tonn fosfor pr.år. 

Antatte framtidige investeringer i perioden 1995 - 2001 er ca 184 mill. kr. mhp. nye ledninger 
og 340 mill.kr. i utbedringer av eksisterende avløpsledninger, i alt 524 mill.kr. 
Disse investeringer vil medføre at tap av avløpsvann fra ledningsnettet og utslipp fra ikke 
tilknyttet bebyggelse vil bli redusert. 
Mhp. renseanlegg så vil det største potensialet for utslippsreduksjon være bedret renseeffekt 
ved ytterligere optimalisering av drift og renseprosess. 
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1. Fylkesmannens utslippskontroll i 1994. 

1.1 Renseanlegg 

38 høygradige avløprenseanlegg har inngått i utslippskontrollen i 1994. 

Samlet tilknytning til renseanleggene var pr. 31.12.94 264 417 pe. Av de tilknyttede pe er 
ca 193 305 personer og de resterende 71 112 pe er avløp fra næring, service og 
industriviirksomhet. 

Tilknyttede personer utgjør 94, l% av personer bosatt i by og tettstedsbebyggelse. 

Total dimensjonerende kapasitet til de høygradige renseanleggene er ca 373 495 pe. 
For mer opplysninger om de enkelte anlegg så vises det til tabell3. kap 3.1 og kap.4. 

1.2 Kontrollprøver 

Krav til uttak av kontrollprøver, frekvens, analyser m.m. framgår av årlig rundskriv/krav sendt 
til renseanleggseiere vedrørende kontroll og rapportering. 

Antall kontrollprøver som skal tas ut og sendes inn til fylkeslaboratoriet for analysering 
varierer fra 8 til24 prøver pr.år avhengig av størrelsen på anlegget. For alle anlegg 
dimensjonert for mer enn 100 pe skal prøvene tas ut som vannmengdeproposjonale 24 timers 
bland prøver. 

Prøvene blir analysert på totalt organisk karbon og total fosfor på inn og utløpsvann. 
Total nitrogen blir også analysert på innløpsprøver, samt utløpsprøver for anlegg større enn 
2000 pe og for anlegg med septikrnottak. 

1.3 Rapportering 

Anleggseiere er pålagt følgende rapportering til miljøvernavdelingen; 

- Utarbeidelse av årsrapport. Eget opplegg fra miljøvernavdelingen. 
- Melding til miljøvernavdelingen ved planlagte og uforutsette driftsstopp. 

Krav til drift, beredskap og rapportering inngår .i de.nye utslippstillatelsene som i 1994 og 
1995 blir gitt til alle kommuner i fylket. 

Vedrørende krav til egenkontroll på renseanleggene så skal opplegg/prosedyre for dette være i 
henhold til anleggets driftsinstruks og internkontrollsystem. 
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1.4 Administrering og kontroll 

Administrasjon av utslippskontrollen har blitt foretattt av miljøvernavdelingen og 
fy lkeslaboratoriet. 
Driftsoperatørene har som tidligere besørget uttak og transport av kontrollprøver til 
fy lkeslaboratoriet. 

Kontroll og oppfølging fra miljøvernavdelingen vil hovedsakelig bestå av datasammenstilling 
og bearbeiding av opplysninger fra utslippskontroll og kommunale årsrapporter. 

Miljøvernavdelingen planlegger utover dette å prioritere kontrollrettet virksomhet overfor 
kommunene sterkere enn tidligere, bla ved kontroll av kommunens internkontrollsystem. 
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2.0 Vurdering av kontrollprøver 

2.1 Generelt 

Nye rensekrav er gjort gjeldende for alle renseanlegg fra og med 1989. De nye 
rensekravene innebærer kun en mindre justering i forhold til tidligere tillatelser, men en 
betydelig skjerping i forhold til eldre tillatelser, jf. tabell l og 2. 
Vedrørende rensekrav mhp. TOC (organisk stoff) så kan dette være vanskelig å 
tilfredsstille for rene kjemiske anlegg. Spesielt for de minste anleggene med et 
konsentrert innløp. De kjemiske anleggene er derfor i denne rapporten primært vurdert 
ut fra rensing av fosfor. 

Anleggenes renseresultater blir hovedsakelig vurdert ut fra utløpskonsentrasjoner av 
fosfor og organisk stoff i henhold til krav i tabellene log 2. Anleggenes renseeffekt og 
driftsstabilitet blir også tillagt vekt ved vurderingen. 
Det antall prøver som er tatt ut viser resultatene i et begrenset antall kontrolldøgn. 
Dette medfører at det statistiske grunnlaget for å bedømme renseanleggets drift for hele 
året 
er relativt svakt, særlig for de minste anleggene. 

Det blir ikke gitt noen kommentar til ledningsnettet. 
En egen tabell over tilførsler og utslipp er imidlertid beregnet for hvert anlegg.(jf.kap 4) 
Spesifikke tall som er benyttet ved beregningen er 1,7 g/p.d mhp. fosfor og 12 g/ p.d 
mhp. nitrogen. 

Sammenstillingen av data for de enkelte anlegg framgår av kap.4 . Konklusjonen om 
anlegget har fått vurderingen om renseresultatet er tilfredsstillende eller ikke framgår av 
tabell 3 i kap .3. 

2.2 Rensekrav 

Rensekravene framgår av tabellene l og 2. 

Tabell l. Tabellen viser rensekrav for anlegg dimensjonert for mindre enn 500 p.e . 

Type anlegg 

Kjemisk 
Simullanfelling 
Enerfelling 
Biologisk 

Hondkrav-utløpskonsentr. (mg/l) 
Grenseverdier• 

TOC BOF-7 
Middel Maks Middel Maks 

30 50 60 100 
15 25 20 35 
11 20 15 25 
IS 25 20 35 

Tot-P 
Middel Maks 

0,5 1,0 
0,8 1,5 
0,4 1,0 

. Maks. totalutslipp Forventet renseeffekt ('91. )•"' 
kg utsi. pr. 100 peld Midlere minimumsverdi 

TOC BOF7 Tot-P TOCIBOF7 Tot-P 

2,0 4,0 0,035 60 85 
1,0 1,4 0,055 BO BO 
0,75 1,0 0,03 85 85 
1,0 1,4 85 

* Grenseverdiene for utløpskonsentrasjon skal ikke overskrides. Middel og maksverdi 
blir bestemt ut fra utslippskontrollprøver etter at 5% av de høyeste verdiene er 

strøket. 

f: \rapport\års-92 
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**Korrekt/representativ renseeffekt kan bare bestemmes på anlegg med døgnprøver på 
både inn- og utløpsvann. 

Tabell 2. Tabellen viser rensekrav for anlegg dimensjonert for mindre enn 500 p.e 

Type anlegg Hovedkrav-utløpskonsentr. (mg/l) Maks. totalutslipp Forventet renseeffekt ('!!>) .. 
Grenseverdier• kg utsi. pr.IOO pe/d Midlere minimumsverdi 

TOC BOF-7 Tot-P 
Middel Maks Middel Maks Middel Maks TOC BOF7 Tot-P TOCIBOF7 Tot-P 

Kjemisk 45 75 70 120 0,6 1,2 3,0 5,0 0,04 SS-60 B0-85 
SimultanfeUing 22 40 30 50 1,0 2,0 1,5 2,0 0,07 75-80 80 
Etterfelling 15 25 20 35 0,5 1,0 1,0 1,4 0,035 80-85 80-BS 
Biologisk 22 40 30 50 1,5 2,0 80-85 

* Grenseverdiene for utløpskonsentrasjon skal ikke overskrides. Middel og maksverdi 
blir bestemt ut fra utslippskontrollprøver etter at 5% av de høyeste verdiene er 

strøket. 
Med mindre enn 8 kontrollprøver i året blir kun krav til middelverdi benyttet. 

**Korrekt/representativ renseeffekt kan bare bestemmes på anlegg med døgnprøver på 
både inn- og utløpsvann. 

f: \rapport\års-92 
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3. Sammenstilling og kommentarer av utslippskontrollresultater. 

3.1 Sammenstilling og kommentarer til resultatene. 

Utslippskontrollresultater og utvalgte opplysninger fra kommunale årsrapporter er 
her sammenstillt i tabeller og figurer. 

En del av figurene er hentet fra SSB-avløp som er en database for rapportering 
av avløpsdata til SSB og SFT. 

Figur l. Kartet viser lokaliseringen av avløpsrenseanlegg i fylket. 
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Tabell 3.-Tabellen viser høygradige avløpsrenseanlegg som har inngått i 
utslippskontrollen i 1994. Vurdering av renseresultat framgår av tabellen. 

Kommune Anlegg Type Bygget Dim. pe . Belastet pe 
lpr. 31.12.94 

Aremark Skotsberg E.F 1983 1300 550 . 
Bjørkebekk 810 1988 250 90 

AHSA Ah sa KJ 1980 50000 18244 
Askim Solbergfoss S.F 1983 200 50 
Eidsberg Mysen KJ 1978 9500 9000 
Fredrikstad Øra KJ 1989 120000 75000 
Halden Remmendalen KJ 1979 28000 24700 

Kornsjø E.F 1980 300 200 
Bakke S.F 1994 350 250 
Brekke S.F 1993 50 15 

Hobøl Tomter E.F 1981 900 937 
Ringvold E.F 1982 1000 655 
Elvestad S.F 1993 200 168 

Marker Bommen E.F 1976 2000 1662 
Grensen S.F 1987 350 52 
Lang nes KJ 1989 60 20 

MOVAR Kambo KJ 1977 16000 15500 
Fuglevik KJ 1993 50000 44375 

Rakkestad Bod al F.F 10000 6000 
1977/93 

Østbygda S.F 1994 150 85 
Kirkeng S.F 1976 350 325 

Rømskog Rømskog S.F 1983 500 320 
Råde Hestvold KJ 1976/93 8000 4050 
Sarpsborg Alvim KJ 1989 65000 55479 

Jelsnes S.F 1982 500 250 
Brunsbydalen S.F 1979 300 330 
lsefoss KJ 1985 1100 775 
Løkkevika S.F 1993 100 40 
Kolstad S.F 1982 175 70 
Sten bekk KJ 1989 90 50 
Høk 810 1970 200 200 

Skiptvet Hoel S.F 1987 2500 1600 
Spydeberg Mørk KJ 1989 50 40 

Marraholm 810 1970 70 40 
Nesset E.F 1993 100 60 

Trøgstad Skjønn haug KJ 1976 2750 2600 
Våler Svinndal E.F 1981 850 550 

Grepperød S.F 1987 50 35 
Våler 8TI. S.F 1990 200 50 

Sum 39 373495 264417 

Vurdering 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

1= 29anl 
2= 8 anl. 

Tegnforklaring. l 
Type anlegg; E:F = Etterfellingsanlegg(blo/kjemisk), S.F = SimuHanfellingsonlegg(bio/kj) 

-----
Vurderina; 1 a Tilfredsstillende renseresultat, 2 •1kke tilfredsstillende renseresuttat. 
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Nedenfor følger en kort kommentar for de anlegg som har fatt vurderingen at rensekravet ikke 
er tilfredsstillt. 
Bodal renseanlegg er ikke vurdert. En spesiell kommentar følger for dette anlegget. 
Jf. forøvrig tabell 3 og kap.4. 

Rin~old. 

Rensekravet fastsatt til organisk stoff er ikke tilfredsstillt. Flere av de innsendte 
kontrollprøvene har hatt høye utløpskonsentrasjoner av organisk stoff, dvs det biologiske 
rensetrinn har i perioder fungert dårlig. 

Lam~nes. 
To innsendte kontrollprøver hadde høye utløpskonsentrasjoner av fosfor. Anlegget hadde i en 
periode dårlig fjerning av fosfor og partikler grunnet manglende slamtømming. 

Østby2da. 
Flere av de innsendte kontrollprøver har hatt høye utløpskonsentrasjoner av fosfor. 
Nytt renseanlegg er bygget for erstatning av det gamle umoderne anlegget. Det nye anlegget 
ble satt i drift siste halvdel av 1994. Innsendte kontrollprøver etter dette tidspunkt viser 
tilfredsstillende rensing. 

Alyjm. 
3 av de 24 innsendte kontrollprøvene i 1994 hadde utløpskonsentrasjoner av total fosfor 
høyere enn det fastsatte maksimalkrav. Rensekravet tillater kunn l overskridelse av makskrav. 
Perioden med høye utløpskonsentrasjoner av fosfor var i forbindelse med et spesiellt 
vedlikeholdstiltak i renseanlegget. Bortsett fra denne perioden har rensingen fungert bra. De 
øvrige krav fastsatt til utslippet som midlere utløpskonsentrasjon,utslipp pr. l 00 pe/d og 
forventet renseeffekt er alle tilfredsstillt. 

Løkkeyjka. 
2 av de innsendte kontrollprøver hadde høye utløpskonsentrasjoner av fosfor. Årsaken til en 
periode med dårlig rensing på anlegget var en feil i styringssystemet for anlegget. 
Dette ble i løpet av 1994 rettet opp og innsendte kontrollprøver etter dette viste 
tilfredsstillende rensing. 

Kolstad. 
Flere av de innsendte kontrollprøver har hatt høye utløpskonsentrasjoner av organisk stoff. 
Det biologiske rensetrinn synes å ha fungert ustabilt i 1994. 

Nesset. 
Flere av de innsendte kontrollprøver har hatt høye utløpskonsentrasjoner av organisk stoff. 
Den biologiske rensingen har i første del av året fungert dårlig. Etter at utbedring av anlegget 
ble foretatt så har rensingen fungert tilfredsstillende i siste del av året. 
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Våler BIT. 
Bortsett fra i slutten av året så har anlegget hatt dårlig rensing både mhp. fosfor og organisk 
stoff. Stedet som anlegget dekker mhp.rensing har vært flyktningemottak i 1994. 
Denne virksomheten har medført problemer mhp. drift og rensing på anlegget. 
Flyktningemottaket er nå awiklet og anlegget har da en langt lavere belastning. 
Rensingen har etter dette vært tilfredsstillende. 

Spesiell kommentar. Bodal reoseanleii!&· 
Innsendte kontrollprøver i 1994 viser at kravet fastsatt til fosforrensing er tilfredsstillt. 
Kravet fastsatt til organisk stoff er ikke tilfredsstillt. 
Anlegget ble fullstendig ombygd , modemisert og utvidet 1993. Det nye anlegget ble satt i 
drift høsten 1993. Anlegget har hatt relativt store innkjøringsproblemer mhp drift og rensing 
etter at det nye anlegget ble satt i drift. Kommunen har hatt en løpende dialog med 
miljøvernavdelingen angående dette. Miljøvernavdelingen har det bestemte inntrykk etter 
møter etc. med kommunen at renseanlegget har hatt topp prioritet mhp. å utbedre 
innkjøringsproblemer og å kartlegge/iverksette tiltak som kan bedre rensingen. 
Innsendte kontrollprøver i slutten av 1994 viser at rensingen har bedret seg og at rensekravet 
nesten er oppfyllt. 
Bodal renseanlegg har en stor andel av belastningen fra prosessavløp fra 
næringsmiddelbedrifter og har således et vanskeligere avløpsvann å rense enn de øvrige 
anlegg. På grunn av dette har miljøvernavdelingen for 1994 valgt å ikke vurdere rensingen 
opp mot standard rensekrav . 
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Tabell 4. Tabellen er en sammenstilling av hvordan samtlige renseanlegg og 
tilknytninger er vurdert i forhold til det fastsatte rensekravet (jf. kap. 2) 

~LEGGSTYPE TILFREDSSTILLENDE IKKE 
TILFREDSSTILLENDE 

R.A Tilkn.pe R.A Tilkn.pe 

Kjemisk 11 194332 2 57881 
Etterfelling 5 3899 1 655 
Simultanfelling 10 3149 5 305 
Biologisk 3 330 

Totalt 29 201710 8 58841 
Prosent av totalt 78 77,5 22 22,5 

37 renseanlegg er vurdert opp mot det fastsatte rensekrav. Ett anlegg, Bodal i Rakkestad 
kommune, er ikke vurdert opp mot rensekravet p.g.a at anlegget i 1994 har hatt spesielle 
problemer med driften av anlegget etter en utvidelse av anlegget. 
Av de 3 7 kontrollerte anleggene så har 29 fått vurderingen at rensekravet er tilfredsstillt og 8 
anlegg har fått vurderingen at rensekravet ikke er tilfredsstillt. 
Disse 8 anleggene utgjør ca 22% av renseanleggene og 22,5% av den totale tilknytningen til 
renseanleggene. Jf. tabell4. 

Antall anlegg som har tatt vurderingen at rensekravet ikke er tilfredsstillt er høyere enn 
tidligere år. For 6 av disse 8 anleggene er imidlertid årsaken til at anlegget har fungert dårlig 
i en periode rettet opp. Jf. egen kommentar angående disse anlegg. 

Figur l.Figuren viser utslipp av fosfor via kommunalt avløpsvann fordelt på ulike 
utslippskilder. 
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Totalt generert mengde fosfor fra avløpsvann i fylket er ca. 190 tonn pr år. Av dette kommer 
ca 21 torm fra spredt bosetting, som tilsvarer 10,5% av total mengde. 

Ca 125 tonn pr år mhp. fosfor blir fjernet av renseanlegg i tett og spredt bebyggelse. 
Det totale utslipp av fosfor via avløpsvann er da ca 66 tonn pr år. Dette tilsvarer er reduksjon 
på66%. 

Den største utslippskilden er er tap fra avløpsnettet med ca 28 tonn fosfor pr år. 
Deretter følger utslipp fra spredt bebyggelse med 18 tonn, restutslipp fra renseanlegg med 13 
tonn og utslipp fra ikke tilknyttet bebyggelse i byer og tettsteder med 7 tonn fosfor pr år. 
Jf figur 2 og 5. 

Det må gjøres oppmerksom på at beregninger av tap fra avløpsnett og utslipp fra spredt 
bebyggelse er relativt usikre i forhold til de andre utslippskildene. 
Det store utslippet fra spredt bebyggelse skyldes hovedsakelig at en stor del av den spredte 
bebyggelsen, ca 70% , kun har slamavskilling eller direkte utslipp som renseløsning. 

Vedrørende utslipp fra de enkelte kommuner så vises det til figurene 6 til 22. 

Som man ser av figurene i kpt.3.2 så er utslipp fra spredt bosetting den største utslippskilden 
for de fleste landkommunene. 

Figur 3.Figuren viser framtidige investeringer i legging av nye avløpsledninger 
i perioden 1995 - 2001. 
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Figur 4.Figuren viser framtidige investeringer i rehabilitering av eksisterende 
avløpsledninger i perioden 1995-2001. 

Framtidige investeringer; rehabilitering eksisterende ledninger 
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Antatte framtidige investeringer i perioden 1995- 2001 er ca 184 millioner kr. mhp. nye 
ledninger og 340 millioner kr. i utbedringer av eksisterende avløpsledninger, i alt 524 mill kr. 
Disse ivesteringer vil medføre at tap av avløp fra nettet og utslipp fra ikke tilknyttet 
bebyggelse vil bli redusert. 

Det vil også bli gjennomført utbedringstiltak av en del renseanlegg. 

Den største effekten mhp. å bedre renseeffekten på renseanleggene vil være ytterligere 
optimalisering av drift og renseprosess. Dette behøver ikke nødvendigvis medføre så store 
investeringer. 
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• '"'" .. "· • .aucm::u n~cr mtu&crc mwrs1cr og ursuppsmcngoer tor samtlige amegg. 

DS.RAPPORT POR ALLB ANLBGG - FYLKBSRAPPORT 
~rLPØRSLBR 00 UTSLIPP - MIDDBLVBRDIBR 

Resultat av kontrollprøver for året: 1994 

IAnleøøl Anleggs.nøn l Rense- l Antell l JU· l ru- l lil- r Utali.......... r 
l nr. l l llll!tade l pn1ver l knyttet ) f•rt l føn l tomtAr l 
l l l l l l (P) l (N) 

J l \ f l PE l PE l PE ) Tot-P l lot·N l TOC l BOF l lrOF l 
l l l l l l l l l l l l l 
j010103J Breltlu! SIMFELL l 4 \5 f 81 J J l f 
f010106l lornsj• IIOlfEl l 12 190 l n1 1DZI 0,002 l 0,2 l l 
JOIOI071 Reaaenda\en PIUMFElL l 24 Z!OID l 20161. l 173091 0,906 l 92,1 l l 
1010300) fr• PliMFEll l 24 710116 l §35511 54l81f 3,4\1 l 299,6 l 
I01oonr Ktåo PRUUEll r 24 15452 l 14M2) 190701 D,an r 70,7 l 
j010500I Alvh• PRIHFUL l 24 63185 ( 4M29f l8&1l! 2,474 ) 168,5 l 
I010501f ønns~len IIORfEL l 9 289 l 3121 l 0,011 l 0,5 l 
ID105DZI løkkevika SIMFELL l 6 80 l l l f 
I010S18I ICohued SIIUEll l 8 70 VOl 991 0,005 D,Z l 
ID10519I Jelllnel!l SINfELL l 12 ZB lRI 4371 0,019 0,7 l 
1010520! Sterålk PIIIMfElL l 8 50 31f f O,OOJ 0,3 
10115141 Møll: lANiiLUFJ l 7 200 l ) 
)0115151 lløysand PIIIMFEll l 2 1810 1'5091 17691 O, UJ 5,9 
f0t1516l laefoss 1 PRlMFELL f 1Z 714 690J 786J 0,009 2,1 
j01180ZI Skotsberg l EliERfELl j 12 550 436f 48.81 0,005 0,5 
J011803J DJ•rkebekk l ll(lt()T l 8 90 l l 0,2 

1'',"'' lllll!lniS r PRIMFHL 1 s 20 .c.o26J 1 0,211 , 21,, 
10119061 ac.&len J EHERFELL l 1Z ) 166.1 1179J 1t82J 0,043 l,l 
J011907J Grenaen l BIORFU J 8 52 l l 0,001 
J012101 l ~kog l SJMFELL l 8 lZO 248f 2951 I,CI04! 0,41 
I01221&J sii:Jriaug 1 sacrnL 1 12 2585 5Z01J 14051 o.or.r a.7 
10123001 llilrk J PRJilffLL J 8 40 l l 
J012301J FOSS&.B puJpeStasjon l l 10 29741 306'51 
I01230ZJ Nesset r ETIERFELL l a 6'5 281 r 0,001 o.l 
J01Z315j Marlahol• j l.AMGLUFT l 8 40 J l f 
j012401l ANSA J SEICFELl J Z4 182" 1Jtl39f 13979J 0.443 42,8 l 
JOI240ZI Solbe1"9fCIIIIB \ SII4FELL l 8 50 lZ l l 0,005 o. 1 J 
!012501J Nvs'en l SEKFELL j 12 9111 8160f 6T88f 0,164 2:5,4 J 
J012714J Moel \ SIMFfll l 12 160l 910) 1101.) 0,012 1,7 l 
J0128G1 l Bodal l ElTERFELl J 16 5998 l427J ''57Bf 0,291 ; ~.6 39,8 l 

.... 
O) 



USRAPPOR~ FOR ALLB ANLBOO - PYLXBSRAPPOR'l' 
TXLFØRSLBR OG UTØLXPP - KIDDBLVBRDXBR 

Resu1tat av kontrol1prøver for året: 1994 

IAnleggl Anleggsnavn l lense- l Anta\l l Til· l TH· l Til- l UtaliPJ&WIIØder 

l nr. l l a:tode l prttYer l u.ttet l flirt l flirt l tam/Ar 
l l l l l l (P) l (N) 

l l f l l PE f Pe l PE l lat·P l Tot-1 l lot l ØDF l KOF 

f012802j Kirkenø SINFEll 
l l a l 374 lOS l l 0,006 l l 0,4 

101280] l httwcia !mtFELL l a l M 1S9I l 0,008 l l O,Z 
I0135DII lntvald HIMFELL l 1Z l 5184 27461 28871 0.107 l l 10,7 

10136001 fUJleYtk PliMFELL 1- 2~ l 39840 Z30S1I 281971 1,0CJ1 l l 173,9 

f0t3700f ~~lesjon l 11 l t761l 18661 

ID1l719f Vll~r ltt SIIUEll l 28 l 180 Ztol l 0.048 l l 0,7 
I01lnol 5\timdel (fiEAFfll l 12 l 550 1o.w11 4571 o.øu 1 l 0,4 
1ot37Ztl o~,.. SIIIÆll l 6 l lS l l 
10138801 Knapst..t Pulpeatas;an l ø l 3601 4671 
10138811 ElYeated SINfELL l 8 l 74 981 l O,OOJ l l 0,1 
10138021 llngvold ETJEAFELL l 1Z l 638 21711 26981 0,106 l l J,Z l 
fOUØO.lJ tcatcr ETfERfEll l 1Z l 1045 20421 7781 0,024 l l 0,9 l 

1 su. 1 Z649Sl l 206'0JI Z0499BI to.397 l 1 NB,e l l9.a 1 o,o 1 

~ 



Tahcll 5. Tuhcllcn , ·ise r midlere ullupslwnscnlrasjoncr ug •·cnsccffckt for samtlige 
rcnsc~mlcgg. 

iRSRAPPORT FOR ALLE ANLBGG - PYLKBBRAPPORT 
UTLØPSKONSBHTRASJOHBR OG RBNSBBPFBKT - MZDDBLVBRDIBR 

Resultat av kontrollprøver for Aret: 1994 

JAnleggl Anleggsnavn Rense- Antall! Uthlpalconuntrasjon l lenseeffekt l 
l nr. l •tode ~ri aall l l l 
l l l l l l l ' l ' l l l l 
l f l SS l lot l IOF l IDF l Tot·P J tot-M f lot l BOF l IDf l rot-P l lot·M l 
l l l l l l l l l l l l l l 
JOI010ll Brekke SINfELL ~ l l 24 l f 0,56 l l '91 l f 95 J l 
J010106J Kornsjø IICMIJEl 12 j l 11 l l 0,20 J l 81 J 93 J l 
ID101D71 llfi~~Rfftfalen PIIMfUl 24 l l 24 l l O.Z1 l l 64 l 93 l J 

IOIOJOOj Øra PRINfEll Z4 l l 27 l l 0,32 l f 71 l 90 J 
JOI0401I ICa.bo PIUMFELL Z4 l l 41 J f 0,48 l l 68 91 J 
I010SOOJ Alvl• PtUMJfll 24 l J 19 l 0,29 l l 67 91 J 
J010501I ln.ns~len lnORFEl 9 f l 17 l 0,37 f l B6 9S l 
J01050Zf løllkevike SIMfEll 6 l Z9 l 2,69 l f 

J010518I ICotsted J SIMFELL 8 l l6 l 0,81 l 11 ff1 J 
IOIOS19J Jelsnø SINfELL 1 12 l 18 J 0,5l J Ill 9l l 
f010520f StedleU PIUMFELl J 8 l 116 l 0,76 J 38 91 l 
10115141 H.t t.AIUålUfl j 7 \ 15 l l 91 l 
10115151 Hl~W'Aftd PIIMFEll Z 16 l 0,40 l 67 84 l 
10115161 laefos.s PRIMFELL 12 U l O, 10 l 70 t 98 l 
I011BDZI Skotaberg ErTEAFEll 12 7 0.05 l 90 • l 
f011801l li•rtebelck BIOROJ 8 13 J 78 l 
I011900J lengnes PIIMffll 5 15'1' 1,52 ll M l 
J011906I l~ EHEiffll 12 11 f 0,21 IJ6 l 9ft l 
JOU907J Grensen IIIDRFEL 8 27 0,93 l l 
fOIZ101j ~kog slMFELL a 14 o. 15 f 89 1 97 1 
J01ZZ18I Skiriaug stltfELL 1Z 46 0,25 l 80 l 98 l 
I01ZlOOJ Mørk PIJMFELL 8 12 l6 0,43 l l l 
I01Z301I F•SWI ~tujon 10 l l l 
IOt2302f Nesset f EHERFELL 8 ~1 0.18 l 19 l 91 l 
ID12315I Mariahol• l I.MGlun a U l l l l 
ji1Z4D1I AHSA l SfiCfEll l 24 t6 O, 15 l 7J l l 95 l 
I01240ll Solbergfoss l SIMfEll l 8 17 1,03 l 81 l l 76 J 
10125011 Mysen l SfØEll l 12 l lO 0,10 l 4l l l 96 l l 
10127141 Hoel l SIMFELL l 12 ( 15 0,11 j 87 l l 911 l l 
ID12801l Bodal l EllERffll l 16 l 40 50 o,l8 l 56 l az l 81 l l 

æ 



iRSRAPPORT POR ALLB ANLBGO - PYLKBSRAPPORT 
UTLØPSKOHSBHTRAØJOHER OG RBHSBBFPBKT - HIDDBLVERDIBR 

Resultat av kontrollprøver for året: 1994 

JAnleggJ AnleggsniM'I l Rl!l'l!le· l Ant•lll UtløpskCII'IISentraøjCJn l Renseeffekt l 
l nr. l l •tea l prttwr( IUII l X l 
l l l l l l l ' l l ' ' l 
l l J J SS · J IOC J BOF l IOJ fot-P 1ot-N l IOC l IOF l KDF lot-P lot-A l 
1 l l l l l l l l l l 
J012B02J ICirkeng l SIMFELL l a 2S 0,89 84! l l 89 

J01Z8Øll Øst~ J SIIUELL l a 21 1.19 71 J l 67 
I01l5'01J Hestw\d J PRIMFELL l 12 32 0,33 10 l l 94 
ID13600J fuølevik ) PIUMFELL j 24 28 0.16 ØO l ( 9Z 

J013700I RØund ~tatjCJn l l 11 l l 
J 01l719J Vller Btt l SIMFELL l 28 45 ],82 65 l l 58 
JD1lnOJ SVi ...... l l E11ERfeLL l 12 Ø 0,22 95 l J 98 
I013n1J Grepperød l SUifEll l 6 14 0,51 95 J l 95 
J013800I Knapstad Pulipeflt•sjan \ l B l l 
I01l801J Elvest.t l SIMfEll l 11 11 0,30 87 l l 95 
J013802J llngvold l EITERFEll l U 17 O,l7 90 J l 91, 
J013803I la.ter l ETUIFELL l 12 '2 0,38 82 l l 95 

~--~-----------------L------~----~----L---~----~--~~---L----L---~--~·----~--~~--~ 

.... 
U) 





Figur 5. Figuren viser forurcnsningsrcgnskap • 
Angitt i fosformcngdcr og p.e. 
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F.IJ<OMAARS\F·REGN94.XLS 

A l B c D E l X l y l z l AA AB l AC AD AE 

1 ØSTFOLD FYLKE 94, rolkemengde pr. 1.10.94 (SSBI l 
2 KOMMUNALE UTSLIPP ~GSREGHSKAP FOR FOSFOR l 
3 SAICTÆAT AVUIIP etK.ELTUTSUPP 

.. BOUGIIfiYCG.ELSE FØTIOSBE8YGGELSI!: 

5 Kommww Re...-crlkt ,.,_. Anlal ........ Tllor. '*- """'' For. Reol• Are~ For Rest· 

6 lllloau nr - ~ l gr~ 'Il, oftokl '11. ~ prod. wlw pefWf1 prod. .... ~ 
7 Tatall Dilte l&ltn. T01aJ (p •l kgP/ir kgP/tr l kg P/il kg Pl il 

8 Atomoll< Skal-ra 118CIIZ 83$ l•s 74. !18 734 45.5 317 300 111 13 

9 Ø,Oik~ llaaJ to ; 510 1111 311 o o o o o 
10 Allllm ~SA 12403 usoo l 7'5 74 ,. 1370 .,., 722 o o 

11 SolllfVIou 12402 .. !O 7'5 74 7'5 o o o o o 
12 EØbe<Q MYMII 12501 1700 15 82 98 24n 1533 1JOJ UIO 11 l 

13 Fredrtlolocl FOA lOGO l . 552110 s: 7'5 71 90 - 4059 3450 11207 385 289 

14 AIWn 10G02 1500 70 70 90 o o o o 
15 e"Q;i;..,.., 10111 1700 f l 10 ., 15 o o o o 
16 Ho- lOGO l :·10 110 90 15 o o o o 
17 Hall»n Ror!IIMfldalln 10107 · :ru110 211 7'5 18 tJ 3403 2110 1793 1050 55 46 

18 Sponwll& 10100 450 ~-es 87 15 o o D o 
19 K ........ 101011 110 ' es es OJ o o o o 
20 Prootobål<e 10101 125 L es 71 ID o o o o 

21 Bokk• 101~ .. -14.4 Les 78 50 o o o o 
22 Øllerllo 10105 : 110 90 eo o o o o 
23 Brokk• 101Dl 

.. 
: . 15 ' 100 !lO es o o o o 

24 Halloi Tcmlot 13103 1137 l 50 75 Slo! 1131 7011 eoo 118 e 4 

25 E'-slad 13101 .. ····: :·270 1 es 57 Slo! o o o o 

26 l~ 13102 
... 7011 es 85 Slo! o o o o 

27 AHSA 13104 . •7Q2 eo ao Slo! o D o o 
28 HY alet FOA 11107 .:. '18!0 i!_ es ,. 10 1Jlll 1311 705 1ot5 1111 .. 
29 Popport~avn 111011 

.. : .. 70 1 es 48 15 o o o o 
30 S.nch-s.;;;;y 111ot . ·. ·. ···· ·100 : es ØS 15 • D o o o 
31 Vbtlavn 11104 : ·: ... ·!O · es es 15 o D o o 
32 MalllN Bomrn.n 11t011 ... ... ' 1800 J75 71 Slo! 1715 10114. 804 4.50 28 20 

33 G.....,. 11eD7 
.·. .. . :·:t · es 9J 15 o o o o 

34 ,...._ 
IltOG l;oo 100 93 o o o o 

35 Mos o Kombo 11WDD 
. . 

7200 ; to 19 e1 (98 lot 282 ns 4.5 31 

36 Fw!Ml 10402 17500 t_eo 1e Ill o o o o 

37 Rololtftllld llod.ll 12101 37V7 ,i IlO 77 10 :542 1124 1550 D o o 
38 Øot>Wca 12103 . 15 · es 85 17 o o Q o 
39 i(~ 12802 244. ; 90 70 88 o o o o 
40 IRyvgo ~ 13101 .. 113110 1110 79 91 900 558 474 ISO ø 7 

41 IWmokag IWmokag 12101 .).«) es 19 87 3118 181 112 o o o 

42 RAdo Ho- 1JS01 
.. 

(tOll jao ea 94 1075 167 517 4.50 21 20 

43 Kon~~~UWd \J500 30 100 100 50 o o o o 

44 'Salptborg AIWn 10500 ~152 :rt. 75 72 80 1813 1124 1155 75 5 3 

45 Kobuod 10511 IDD 100 17 o o o o 
46 Jo..,_ lOS Ill . . 2e5 85 110 82 o o o o 
47 1050\ 210 ID 10 es o o o o 
48 

.... _ 
10511 120 110 72 Ø7 o D o o 

49 UIIIIMo ~~ 10 115 48 ID o o o o 
so S40f'Doldl 10520 100 100 Øl o o o o 
51 H_. 10514 110 110 30 o o o o 
52 SI<"Ml Hoel 12714 14.JII 15 Il 17 1700 1054 l !Ill eo • 3 

53 AHSA 123114 2110 
,., tø 1M 1701 1051 eoo 600 37 28 

54 Merll 123110 IDD 100 510 o o o o 
5S M~ 12315 100 100 30 o o o o 
56 ....... 12311'2 IDD IDO 8.!1 o o o o 
57 Tto;olocl SllJOnhaug 12211 2100 es 95 Bt 2193 1310 1158 IIJ e 4 

58 V liM Kombo 1370\ 1717 911 .. Øl 
·~ 1201 1027 4.0 2 2 

59 SWftlal 13720 321 es 12 97 o o o o 
60 Gr-ro el 1372\ IDD IDO ll!i o o o o 
61 V .\ler buen 13711 IDD IDO sa o o o o 
62 
63 TOTAL ANTALL 2C)S.400 12l 33103 11573 

64 TOT ALS~EA l TONN l 20.951 17.114 0 .718 0.502 





3.2 Forurensningsregnskap for de enkelte kommuner 

Nedenfor følger figurer som viser fosfor utslipp fra kommWialt avløpsvann for Østfold 
kommWiene. 

Utslipp av forurensning fra kommunalt avløp består av langt mer enn fosfor, men fosfor er 
valgt som indikatorparameter. 

Hovedutslippskildene er fordelt på rest utslipp fra renseanlegg, rest utslipp fra ikke tilknyttet 
bebyggelse i by og tettsteder, tap fra avløpsnettet og utslipp fra spredt bebyggelse. 
Benevnelsen øvrig tettbebyggelse har ikke vært brukt for Østfold. 

Figurene er hentet fra SSB-avløp årsrapport for 1994. 

Vedrørende utslippskildene tap fra avløpsnettet og spredt bebyggelse så er disse de mst usikre. 
Det er viktig å merke seg at skalaen for utslippsmengde varierer avhengig av størrelsen på 
kommtmen. Totaloversikten for hele fylket framgår av figur 2. 

Figurene blir ikke kommentert kommWievis. Kommentarer til totalutslipp for fylket gis i kpt 
3.1. 

Figurer for hver enkelt kommune følger i alfabetisk rekkefølge nedenfor.(figur 6 til22) 

Figur 6. Aremark kommune 

Fosforutslipp fordelt på kilde 
400 

300 

200 

100 

o 

Kgl år 

21 



22 

Figur 7. Askim kommune 

Fosforutslipp fordelt på kilde 

2000 

1000 

500 

Kg! år 

Figur 8. Fredrikstad kommune 
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Figur 9. Halden kommune 
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Figur 10. Hobøl kommune 
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Figur 11. Hvaler kommune 
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Figur 12. Marker kommune 
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Figur 13. Moss kommune 
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Figur 14. Rakkestad kommune 
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Figur 15. Rygge kommune 
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Figur 16. Rømskog kommune 
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Figur 17. Råde kommune 
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Figur 18. Sarpsborg kommune 
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Figur 19. Skiptvet kommune 
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Figur 20. Spydeberg kommune 
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Figur 21. Trøgstad kommune 
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Figur 22. V åler kommune 
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4. Sammenstilling av renseresultater og utslipp for de enkelte renseanlegg 

Dette kapitlet er en sammenstilling av utslippskontrollresultater og beregninger av tilføring og 
utslipp for de enkelte renseanlegg. 

Konklusjon med vurdering av om anlegget har tilfredsstillt rensekravet eller ikke framgår av 
tabell 3. Rensekravene framgår av kpt 2. 

Vurderingene i tabellen er angitt med l for tilfredsstillende renseresultat og 2 for ikke 
tilfredsstillende renseresultat. 

Det presiseres at vurderingen med konklusjon gjelder renseanleggets renseresultater. 
Vurderingen gjelder ikke standard/effekt på ledningsnett etc. 

Resultatene blir sammenstillt kommunevis med start på Aremark , jf innholsfortegnelsen. 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 011802 Skotsberg 
Rensemetode: ETTERFELL 
Kontrollgr.: Etterfelling >500 pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
25,1 mJ/t 

250 
,....----,-----.-------------- ------ - - ----- - --~--- - -- - - - - - - ---, 
l Dato IVam- l Konsentrasjon 1119/l l Renseeffekt l 
l lmenøde Inkl. overløp l 
l li prøve-l Innløp l Utløp l X l 
l l~ri~nr-~---.---.-~--~-.---r-~--.--.--.--.-.--~-.--.-.--.--.--,__, 

l l m3/d l SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot·NINH4-NI SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot-NINH4-NI SS l TOC l BOF l KOF lrot·PITot·NINH4-N 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 202 l 37,001 l 3,401 43,21 l l 8,501 l l 0,031 l l l n1 l 991 
I15.02.94J 222 1106,001 l 4,901 30,91 l l 8,301 l l 0,03J l l l 921 l 991 
116.03.941 270 l 64,001 l 1,301 16,21 l l 7,801 l l 0,021 l l l 871 l 981 
J19.04.94 l 15o 113o,oo1 1 4,8ol 30,11 1 1 1,101 1 1 o,061 1 1 1 941 1 981 
125.05.941 137 1161,001 l 5,601 40,21 l l 8,90J l l 0,101 l l l 941 l 981 
114.06.941 138 J174,00I l 7,001 54,81 l l 7,601 l l 0,081 l l l 951 l 981 
116.08.941 167 1196,001 l 5,301 32,41 l l 7,401 l l 0,081 l l l 961 l 981 
124.08.941 t59 1at,oo1 1 4,90I33,tl 1 1 1,101 1 1 o,os1 1 1 l 9tl 1 981 
113.09.941 311 l 33, 001 l 1,001 13,41 l l 4,401 l l 0,03J l l l 861 l 971 
112.10.941 215 l 78,001 l 4,201 31,31 l l 4,801 l l 0,031 l l l 891 l 94J 
l 8.11.941 248 l 68,001 l 3,201 24,61 l l 5,201 l l 0,091 l l l 921 l 971 
130.11.941 212 l 48, 001 l 3,001 Z3,8l l l 7,401 l l 0,031 l l l 841 l 991 l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
j Middel l l 98,001 l 4,0Sj 31,2J j l 7,041 f l O,OSJ l l l 901 l l 981 l 
l Grenseverdi l - l - l - l - - l - l - l l 11 l 15j l O • 40 l l - l l l l l l - l 

Vurdering av kontrollprøver: 
,------,,-- - --- -- - -- - - - -- - l - - - T - -- - - - - - ---, 

l l Antall prøver l Restkons . K1 l Restkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l jKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krev Res. Vurdering jKrev Res. Vurdering l 

l ss l l . l l l l 
l TOC l 12 12 Overholdt l 11 ,00 l 20,00 l O, 75 l l 
l BOF l l 15 l 25 l 1,00 l l 
l ICOF l l l J l l 
l Tot-P l 12 12 Overholdt l 0,40 l 1,00 l 0,030 l l 
l Tot-N l l l l l l 

tg 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRXODBN 1.01.9t - 31.12.9t 
TXLPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 011802 Skotsberg 
Rensemetode: ETTERFELL 
Kontrollgr.: Etterfelling >500 pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
25,1 m3/t 

250 

l Dato l Midl. l Vann- l Tilførsel inkl. overløp l Tilførsel l Utslipp fnkl. overløp l Utslipp tnkl. overløp l 

l l vann- l før. l kg/d l pe l kø/d l kø1100pe,d l 

l l før . l overl J---,.....---.-----,----,-- -+---,...---+- ---.----,r---..--- -.----+---r-- ---.---r---.---; 

l l m3/d l m3/d l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF l Tot·PI lot-NI Tot·P!Tot-N l TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·N TOC l BOF l KOF l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
p9.01.94I 2021 1 o,69l 91 71 1 1 4041 n71 0,0061 1 1,71 1 1 o,oo11 o,31l 
115.02.941 2221 l 1,091 71 241 l l 6401 5nl 0,0071 1,81 l l 0,0011 0,341 
1 16.03.941 2101 1 o,3SI 41 111 1 1 2o61 3651 o,oo5l 2,11 1 1 o,oo1 1 o,3BI 
119.04.941 1501 l o,nl Sl 201 l l 4241 3761 0,0091 1,11 l l 0,0021 0,191 
125.05.941 1371 l 0,771 61 221 l l 4511 4591 0,0141 1,21 l l 0,0021 0,221 
j14.06.94l 1381 l 0,971 Bl 241 l j 5681 6301 0,011 l 1,01 l l 0,0021 O, 19f 
116.08.941 1671 l 0,891 sr 331 l l 5211 4511 0,0131 1,21 l l 0,0021 0,221 
f24.08.94l 159j l 0,781 Sl 131 l l 4581 4391 O, OOBI 1,11 l l 0,0011 0,211 
113.09.941 3111 1 0,311 41 101 1 l 1831 3471 0,0091 1,41 l 1 o,oozj 0,251 
j12.10.94l 2051 101 0,901 71 171 l l 5311 5611 0,0481 0,3 1,81 l l 0,0091 0,061 0,321 
18.11.941 2481 l 0,7'91 61 171 l l 467j 508j 0,0221 1,3j l l 0,0041 l 0,231 
130.11.941 2121 l 0,641 Sl 101 l l 3741 4201 0,0061 1,61 l l 0,0011 l 0,291 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 2021 101 0,741 61 181 l l 4361 4881 0,0131 0,31 1,41 l l 0,0021 0,061 0,261 l 

l Sun l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tom/Arl - l - l 0,2101 2,21 6,61 l l - l • 10,00471 0,111 0,511 l l - l - l - l - l - l 

~ 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRIODBB 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 011803 Bjørkebekk Side : l 
Rensemetode: BIOROT Qdim : 2,4 m3/t 
Kontrollgr. : Biologisk inntil 500 Qdim pe hydr.: 250 

l Dato IVam· l IConaentraajon mg/l l Renseeffekt l 
l Jmengde Inkl. overløp l 
l 11 prøve-l Jmløp l Utløp l " l 
l J~r~~~~--~-.~--~--~~~-+--~--~~~~--~--~-+--~--~~--~--~~--~ 

J l m3/d J SS l TOC l ~OF J ICOF ITot·PITot·NjNH4·NJ SS J TOC l BOF J KOF ITot·PITot·NINH4·NI SS J TOC l BOF l ICOF jTot·PJTot·NJNH4·NJ 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 24 l l 25,001 l l l l l 8,501 l l l l l l 661 l l l 
116.03.941 141 l l 10,001 l l l l l 10,001 l l l l l l l l l l 
J18. 04.94l 23 l j103,00I l l l l l 8,001 l l l l l l 921 l l l 
125.05. 941 8 l 1270,001 l l l l l 17,001 l l l l l l 931 l l l 
12~ . 08.941 5 l 1196,001 l l l l l 20,001 l l l l l l 891 l l l 
J13.09.94j 17 l l 34,00, l l l l l 14,001 l l l l l l 58J l l l 
112.10.941 8 l l 52,001 l l l l l 17, 001 l l l l l l 671 l l l 
IB.11.94J 37J 138,001 l l l l l 7,701 l l l l l l 7'91 l l l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel J l 91,001 ) l l l l 12,781 J l l l l l 78J l l l 
l Grenseverdi l · l • l • l • l · l · l · l 20 l 30 l l l l · l l l l l · l 

Vurdering av kontrollprøver: 

l l Antall prøver l Restkons. K1 l Res tkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l IKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res . Vurdering l Krav Res. Vurdering JKrav Res . Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 8 8 OVerholdt l 20,00 l 40, 00 l 1,50 l J 

l BOF J J 30 J 50 J 2, 00 J J 

l KOF J l l l l l 
l Tot · P l l l l l J 

l Tot·N l l l l l l 

~ 



RBBULTAT AV KOBTROLLPRØVBR FOR PBRIODBR 1.01.94 - 31.12.94 
TIL~ØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 011803 Bjørkebekk Side : 
Rensemetode: BIOROT Qdim : 
Kontrollgr.: Biologisk inntil 500 Qdim pe hydr. : 

l 
2,4 mJ/t 

250 

l Oato l Midl. l Vann- l Tilførsel inkl. overløp l Tilførsel l Utalfpp Inkl. overløp l Utslipp Inkl. overløp l 
l l vann· l før. l kgfd l pe l kg/d l kg/100pe,d l 
l l før. l over l 1-------,.-------,,--------,------..---+------..---+- -...---,---,-- -r--+---r-- ---.-----r----r-- -i 
l l m3td l m3/d l Tot-P Tot-N TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot-N Tot·PITot·N l TOC l BOF KOF Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF j 
l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 241 l 11 l l l l l 0,21 l l 0,231 l l 
116.03.941 141 l l 11 l l l l l 1,41 l l 1,571 l l 
j18.04.94l 231 l 21 l l l l l 0,21 l l 0,201 l l 
125.05.941 Sl l 21 l l l l l 0,11 l l 0,151 l l 
124. 08.941 51 l 1 l l l l l l o, 11 l l o, ,,, l l 
p3.09.94l 171 l 11 l l l l l 0,21 l l 0,261 l l 
112.10.941 Bl l l l l l l l O, 11 l l O, 151 l l 
l 8.11.941 371 l 11 l l l l l 0,31 l l 0,321 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 331 l l l 11 l l l l l l 0,31 l l l l 0,371 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l SUll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tonn/Ar l · l · l l l 0,41 l l . l . l l l O, 111 l l . l - l · l . l - l 

~ 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRZODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 012401 AHSA 
Rensemetode: SEKFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >500pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
1051,0 m3/t 

28.000 

l Dato IVam· l Konsentrasjon mg/l l Renseeffekt l 
l llllen9de f nk l • over løp l 
l li prøve-l lmløp l Utløp l X l 
l l~ri~~-.--~.--.--~--~--.-~r--.--~---.--~--~--.-~--~---r--~--.-~~~--~ 
l l m3/d l SS l TOC l ioF l ICOF ITot·PITot·NINH4·NI SS l TOC l BOF ICOF ITot · PITot·NINH4·NI SS l TOC l BOF l ICOF ITot·PITot·NINH4-N 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 6n4 l l 46,001 3, 701 30,21 18,01 l 18, 001 l 0,081 l l 601 l 971 l 
125.01.941 9955 l l 48,001 1,801 19,41 12,91 l 16,001 l o, 101 l l 661 l 941 l 
[15.02.941 4563 l l 87, 001 4,601 33,21 22,31 l 12, 001 l O, 131 l l 861 l 971 l 
123.02.941 4587 l 1153,001 4,801 33,51 27,4j l 17,001 j O, 13J l l 881 l 971 l 
116.03.941 107571 l 30,001 1,70I14,0J11,0I j12,00J f 0,131 l J 60J l . 921 l 
122.03.941 8099 l l 45,00J 2,60J 19,71 9,21 19,001 l o, 19J l l 571 l 921 l 
J19.04.94l 92861 14o,oo1 2,3DI19,4I 9,4J 11,001 10,111 1 1 n1 1 951 1 
127.04.941 8493 l l 37,001 2,401 20,81 11,41 12,001 l 0,571 l 671 l 76J l 
I25 .05.94J 6201 l 121,001 4, 10J 27,01 15,4J 18,00J l O, 171 l 85J l 95J l 
131.05.941 59921 98,001 4,20I26,9I17,8I 28,001 0,221 l 711 l 941 l 
114.06.941 5604 l 61,00J 4,10J 29,81 18,71 23,001 0 ,091 l 621 l 971 
122.06.941 10423 85,001 6,301 20,8J 9,8J 25,00J 0,44J l 701 l 93J 
113.07.941 5537 73,001 3,301 29,21 15,91 13,001 o, 131 l 821 l 96J 
J19.07.94J 5262 82,001 3,901 30,11 15,41 13,001 o, 171 l 84J l 951 
116.08.941 6513 55,001 l 2,801 17,11 13,51 14,001 0,161 l 741 l 941 
123.08.941 6376 n,oo1 1 3, 5DI 40,41 12,41 16,DOI 0,111 1 77J 1 961 
J13.09.94J 9695 41,001 l 1,701 14,3J 9,61 12,001 0,061 l 701 l 96J 
J21.09.94J 8057 55,00J l 1,90J 15, 1J 9,91 l 18,001 0,06J l 671 l 961 
j13.10.94l 7704 74,001 l 2,801 20,61 13,31 l 19,001 0,081 J 741 l 971 
J18.10 .94l 6398 60,001 l 2,901 22,91 17,01 l 14,00) o, 121 l 76J l l 951 
J B. 11.94J 8351 43,001 J 2,201 19,6J 11,01 J 11,001 O, 121 l 741 l l 941 
[16 . 11 .941 14536 22,001 l l 0,901 12,11 4,51 l 7,801 0,111 l 641 l l 871 
130.11.941 7745 49,00J l l 2,301 20,01 14,51 l 14,001 0,081 l 711 l l 961 l . 

~ 



RBØULTAT AV KOHTROLLPRØVBR FOR PBRZODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg 012401 AHSA Side : 2 
r --,------ - 1 

l Dato IVam· l Konsentrasjon 1119/l l Renseeffekt l 
l lmenøde Inkl. overløp l 
l l i prøve-l Innløp l Utløp l X l 
l l~rf ooenr--.---.---.--.---.--.---r--.---.---.-~---.--.---r-~---.--.---.-~---.~ 
l l ~/d l SS l TOC l BOF l KOF jTot -PjTot-NjNH4· Nj SS l TOC l BOF l KOF jTot-PITot· NjNH4-Mj SS j TOC l BOF j KOF ITot· PjTot-NjNH4·NI 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l 6.12.94] 9047 l l 57,001 l l 2,80j 21,71 15,4j j 11,001 l l 0,111 l l l BOj l l 961 l l 
l l l l l l l l l 1 l 1 l l l l l l l l l l l l 
j Middel l l 63,921 l l 3,07j 23,2j 14,0j j 15,58j l l O, 151 l l l 72j l j 941 l l 
l Grenseverdi l · l · l - l - l · l · l - l l 30 l 601 l 0,50J l · l l l l l l l · l 

Vurdering av kontrollprøver: 
,----- r------ ----- ,---- --- - --.------------r---------, 
l l Antall prøver l Restkons. K1 l Restkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l !Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurder ing l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering IKrav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 24 24 OVerholdt l 30,00 l 50,00 l 2, 00 l l 
l BOF l j 60 l 100 l 4,00 j l 
l KOF l l l l l l 
l Tot-P l 24 24 overholdt l 0,50 l 1,00 l 0,035 l l 
l Tot-N l l l l l l 

~ 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRXODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TXLPØRØLBR OG UTØLXPP 

Anlegg : 012401 AHSA 
Rensemetode: SEKFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >500pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
1051,0 m3/t 

28.000 

l Dato l Midl. l Venn- l Tilførsel inkl. overløp l Tilførsel l Utslipp inkl . overløp l Utslipp inkl. overløp l 
l l vann- l før. l ltg/d l pe l kg/d l kg/100pe,d l 
l l før. l over l 1----.-----.-----.---,----ll--.---r-----.------r----r--r---i---,----.---.-----,---l 
l l m3/d l m3/d l Tot·PI fot-NI TOC l BOF l KOF Tot·PI Tot·NI Tot·PITot-N l TOC l BOF l KOF fot-Pl fot-NI TOC l BOF l KOF l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 67241 l 24,881 2031 3091 l 146351 169221 0,5381 l 121,01 l 0,0031 l 0,661 
125.01.941 99551 l 17,921 1931 4781 l 105411 160941 0,9961 l 159,31 l 0,0051 l 0,871 
115.02.941 45631 l 20,991 1511 3971 l 123471 126241 0,5931 l 54,81 l 0,0031 l 0,301 
123.02.941 45871 l 22,021 1541 7021 l 129521 128051 0,5961 l 78,01 l 0,0031 l 0,431 
116.03.941 107571 18,291 1511 3231 l 107571 125501 1,3981 l 129,11 l 0,0081 l 0,71 l 
122.03.941 80991 21,061 1601 3641 l 123871 132961 1,5391 l 153,91 l 0,0081 0,841 
j19.04.94l 92861 21,361 1801 3711 l 125631 150121 1,0211 l 102,11 l 0,0061 0,561 
127.04.941 84931 20,381 1n1 3141 1 11990J 147211 4,8411 1 101,91 1 o,o211 o,56l 
125.05.941 62011 25,421 1671 7501 l 149551 139521 1,0541 111,61 l 0,0061 0,611 
131.05.941 59921 25,171 1611 5871 l 148041 134321 1,3181 167,81 l l 0,0071 0,921 
114.06.941 56041 22,981 1671 3421 l 135161 139171 0,5041 128,91 l l 0,0031 o, 711 
122.06. 941 104231 65,661 2171 8861 l 38626J 180671 4,5861 260,61 l l 0,0251 1,431 
113.07.941 55371 18,271 1621 4041 l 107481 134731 0,7201 72,01 l l 0,0041 0,391 
119.07.941 52621 20,521 1581 4311 l 120721 131991 0,8951 68,41 l l 0,0051 0,371 
116.08.941 65131 18,241 1111 3581 l 107271 92811 1,0421 91,21 l l 0,0061 0,50 l 
123.08.941 63761 22,321 2581 4591 l 131271 214661 0,8291 102,01 l l 0,005, 0,561 
J13.09.94l 96951 16,481 1391 3971 l 96951 115531 0,5821 116,31 l l 0,0031 0,641 
121.09.941 80571 15,311 1221 4431 l 90051 101381 0,4831 145,01 l l 0,0031 0,'191 
113.10.941 no41 21,571 1591 5701 1 126891 132251 o,616l 146,41 1 1 o,0031 o,80 1 
j18.10.94l 63981 18,551 1471 384) l 109141 122101 0,7681 89,61 l l 0,0041 0,491 
l 8.11.941 83511 18,371 1641 3591 l 108071 136401 1,0021 91,91 l l O,Oo5j 0,501 

~ 



Anlegg 

RBSULTAT AV KONTROLLPRØVBR FOR PBRZODBN 1.01.94 - 31.12.94 
TZLFØRSLBR OG UTSLIPP 

012401 AHSA Side . . 2 

l O at o l Mi dl. l vam- l Til førsel fnlcl. overløp l Til førsel l Ut øl fpp Inkl. overløp l Utal fpp Inkl. overløp l 
l l vann- l før. l kg/d l pe l kø/d l kø/100pe,d l 
l l før. l over l t----r---~---r---~--+----,----+-----,--.----r---~--+--"""T"""---r-----.----r---t 
l l m3/d l ~/d l Tot-PI Tot·Nj TOC l BOF l KOF l Tot·PI ·Tot·NI Tot·PITot-N l TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
116.11.941 145361 l 13,081 1761 3201 l l 76961 146571 1,5991 l 113,41 l l 0,0091 l 0,621 l l 

130.11.941 77451 l 17,811 1551 3801 l l 104791 129081 0,6201 l 108,41 l l 0,0031 l 0,591 l l 
l 6.12.941 90471 l 25,331 1961 5161 l l 149011 163601 0,9951 l 99,51 l l 0,0051 l 0,551 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 77461 l 22,171 1681 4521 l j 130391 139791 1,2141 l 117,21 l l 0,0071 l 0,641 l j 

l s~ l l l · l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l TomtArl - l - l 8,0921 61,31 165,01 l l - l - 10,44311 l 42,78j l l · j - l - l - l · l 

• 

~ 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRIODBB 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 012402 Solbergfoss 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 
l - - , - - - , - - - - ---- - - -- -

Side : 1 
Qdim : 5,4 m3/t 
Qdim pe hydr.: 200 

1 Dato Jvam- l Konsentrasjon Tnø/l l Renseeffekt l 
l Jmengde inkl. overløp l 
l Jl prøve-l Innløp l Utløp l X l 
l l per i oden t-----r-----,---r--r-----r--.--+----,----..---.---r---.---,--+-----,,----,----r--r-----.--~----1 

l l m3/d l SS l TOC l ioF l KOF fTot·PITot·NfNH4·NI SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot-NINH4-NJ SS TOC l BOF l KOF ITot·PjTot·NINH4·NI 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
125.01.941 11 l l 41,001 l l 3,401 J J l 12,00J l J 1,40J J l TOJ J l 581 l l 
123.02.941 4 J 1222,001 l 112,501 l l l 19,001 l l 1,301 l l 911 l l 89J l l 
J22.03.94J 38 l l 51 , 001 l l 1,801 l l l 10,001 l l 0, 421 l l 80J l l 761 l l 
j27.04.94l 13 l l 93,DOI l l 3,401 l l l 22,001 l l 0,831 l l 761 l l 751 l l 
131.05.941 6 l I290,0DI l j15,6DI l l l 31,001 l l 1,601 l l 891 l l 891 l l 
j19.07.94l 5 l 1305,001 l 111,701 l l l 14,001 l f 1,201 l l 951 l l 891 l l 
121 .09 .941 12 l l 30,001 l l 1,601 l l l 11,001 l l 0,491 l l 631 l l 691 l l 
l 7.12.941 30 l j103,00I l l 2,30J l l l 16,001 l l 0,991 l l 841 l l 56J l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
J Middel l 1141,881 l l 6,541 l l l 16,881 l l 1,031 l l l 811 l l 751 l l 
l Grenseverdi l · l · l · l · l · l · l · l l 22 l 3D l l 1,001 l - l l l l l l l - l 

Vurdering av kontrollprøver: 
l - ---. - - --------.-- - ·· -

l l Ante l L prøver l Restkons. Kl l Reatkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l IKrev Res . Vurdering l Krav Res. Vurdering j Krav Res. Vurdering J Krav Ree. Vurdering jKrav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 8 8 overholdt l 22,00 l 40,00 l 1,50 l l 
l BOF l l 30 l 50 l 2,00 l l 
l KOF l l l l l l 
l Tot-P l 8 8 OVerholdt l 1,00 l 2,00 l 0,070 l l 
l Tot·N l l l l l l 

~ 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TILPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 012402 Solbergfoss 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
5,4 mJ/t 

200 
.--------.--- T - - - T - --- T - - - T --- l 

l Dato l Midt . l Vann· l Tilførsel fnkl. overløp l Tilførsel l Ut•lipp inkl. overløp l Utaltpp fnlc.l. overløp l 
l l vann· l før. l kg/d l pe l kg/d l k91100pe,d l 
l l før. l over l .,_-.,....--~--..------y---+----r--+---.--.----r----r---+----r--"""T"""-........-----.----1 
l l m3/d l m3/d l Tot·PI tot·N TOC l BOF KOF j Tot·PI Tot·NI Tot·PITot·N l TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
125.01.941 111 l 0, 041 l 221 0,0151 0,11 l 0,0311 l 0,261 
123.02.941 41 0,051 11 291 0,0051 0,11 l 0,0101 l 0,151 
122.03.941 381 0,071 21 401 0,0161 0,41 l 0,0321 l 0,761 
127.04.941 131 0,041 11 261 0,0111 0,31 l 0,0221 l 0,571 
131.05.941 61 0,09j Zj 55j 0,0101 0,21 l 0,0191 l 0,37j 
119.07.941 51 0,061 21 341 0,0061 0,11 l 0,0121 l 0,141 
!21.09.941 121 0,021 l 111 0,0061 0,11 l 0,0121 l 0,261 
l 7.12.941 301 0,071 31 411 0,0301 0,51 l 0,0591 l 0,961 

l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 15j 0,06j l 2j 32j 0,0121 0,21 l 0,0251 l 0,431 l 
l l l l l l l l l l l l l l l l 
l s~ l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tom/Arj • l - 0,0221 l 0,71 • l · 10,~41 l O,D7f: j l · l · l · l · · l 

~ 



RBSOLTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRIODBN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 012501 Mysen 
Rensemetode: SEKFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >500pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
177,5 mJ/t 

9.500 
- - ·-,----- -- - · - ·- - -- - - ·----, 

l Dato l VBM· l Konsentrasjon .-.et l l Renseeffekt l 
l lmenøde Inkl. overløp l 
l Jf prøve-l Innløp l Utløp l X l 
l l per i oden f----r----,-----r--.--- .---r--+--.---.---.----,-----r--.------1f----r----y--,-----,.---r----y-----i 

f j m3/d l SS j SS l TOC l BOF J KOF jTot-PjTot·NINH4-N 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l25.01.94j 3519 l l 64,00j l 5,30j 35,8j l 23,0oj l 0,26j l l 641 l 951 
j23.02.94l 2120 l 1140,001 l 6,501 35,01 l 40,001 l 0,251 l l 711 l 961 
l22.o3.94l 2925 1 1129,oo1 1 3,901 26,51 1 2a,oo1 1 o,2e1 1 1 1BI 1 921 
127.04.941 3061 l l 86,001 l 4,701 24,21 l 23,001 l 0,351 l l 731 l 921 
j31.05.94l 2445 l j110,00j l 7,001 44,1f l 39,001 l 0,131 l l 641 l 981 
122.06.941 2074 l j137,00j l 8,701 46,31 l 18,001 l 0,061 l l 861 l 99f 
119.07.941 1400 l l 28,001 l 2, 70124,51 l 29,001 l 0,221 l l -31 l 911 
124.08.941 1520 1 1123,001 1 7,801 51,oj 1 30,00I 1 o, 101 1 l 751 1 981 
j21.09.94j 2082 l j145,00j l 9,90j 47,1j l 38,001 l 0,211 J l 731 j 97j 
118.10.941 1206 1 l235,oot 1 9,7ol 68,41 1 39,oo1 l o,t31 1 1 831 1 981 
116.11.941 2351 l l 70,001 l 7,401 29,31 l 21,001 l o, 131 l l 70J l 981 
l 7. 12. 941 1888 l l 39,001 l 4,101 32,11 l 30,001 l 0 , 131 l l 23J l 961 l l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
j Middel j j108,83l j 6,48j 38,71 l f 29,83j j l 0,19f l j l 631 J l 96J l l 
l Grenseverdi l · l - l • l · - J - l • l l 30 l 60 l l O, 50 l l · l l l l l l l • l 

Vurdering av kontrollprøver: 

l l Antall prøver l Restkons. K1 l Restkons. K2 l Rea~ l Renseeffekt l 
l jKrav Res. Vurdering j Krav Res. Vurdering j Krav Res. Vurdering j Krav Res. Vurdering jKrav Res. Vurdering j 

l ss l l l l l l 
l TOC l 12 12 Overholdt l 30,00 l 50,00 l 2,00 J l 
l BOF j j 60 l 100 j 4,00 j l 
l KDF l l l l l l 
l Tot·P l 12 12 Overholdt l 0,50 l 1,00 l 0,035 l l 
l Tot·N j l l l l l 

fg 



RBSULTAT AV KOHTROLLPRØVBR POR PBRIODBN 1.01.94 - 31.12.94 
TILPØRSLBR OQ UTSLIPP 

Anlegg : 012501 Mysen 
Rensemetode: SEKFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >SOOpe 

side : 
Qdim : 
Qdim pe hydr. : 

l 
177,5 mJ/t 

9.500 

l Dato l Mf dl. l Vam- l Tfl førsel inkl. overløp l Tfl førsel l Utal fpp fnltl. cwerløp l Ut•lfpp inkl. overløp l 

l l vann- l før. l kø/d l pe l kø/d l kø/100pe,d l 
l l før. l over l l----r----r-----.-----.----1------r---+---,--.---r----r----+---r--~---.----,----i 

l l m3/d l m3/d l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF Tot·PI Tot·Nj Tot·PITot·N l Toe l BOF l KOF j Tot·PI Tot·NI TOC j BOF KOF 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
125-01.941 35191 l 18,651 1261 2251 109711 104981 0,9151 l 80,91 l 0,0101 l 0,891 
123 .02.941 21201 l 13,781 741 2971 81061 61831 0,5301 l 84,81 l 0,0061 l 0,931 
122. 03.941 29251 l 11,411 781 3771 67101 64591 0,8191 l 81,91 l 0,0091 l 0,901 
127.04.941 30611 l 14,391 741 2631 84631 61731 1,0711 l 70,41 l 0,0121 l 0,771 
131.05.941 24451 l 17,121 1081 2691 100681 89851 0,318J l 95,41 l 0,0031 l 1,051 
122. 06.941 20741 l 18,041 961 2841 106141 80021 o, 1241 l 37,31 l 0,0011 l 0,411 
119.07.941 14001 l 3 ,781 341 391 22241 28581 0,3081 l 40,61 l 0,0031 l 0,451 
124.08.941 15201 l 11,861 781 1871 69741 64601 o, 1521 l 45,61 l 0,0021 0,501 
121 . 09.941 20821 1 20,611 981 3DZI 121251 81721 0,4371 l 79,11 1 o,oo5l o,ø71 
j18.10.94l 12061 l 11,70J 821 2831 68811 68741 O, 157j l 47,01 l 0,0021 0,521 
j16.11.94l 23511 l 17,401 691 1651 102341 57401 0,3061 l 49,41 l 0,0031 0,541 
l 7.12.941 18881 l 7,741 611 741 45531 50501 0,2451 l 56,61 l 0,0031 0,621 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 22161 l 13,871 821 2301 l 81601 67881 0,4491 l 64,11 l l 0,0051 O, 701 l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l SLn l l l l l l l l j l l l l l l l l l 
1 Tom/Arl • l - l 5,0631 29,91 84,01 l - l - jo, 16391 l 23,401 l l - l - - l • l · l 

a 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRXODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 010300 Øra 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >SOOpe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
1989,0 m3/t 

120.000 
.---~----~--------------------------------------------------.------------------------. 
l Dato IVam- l Konsentrasjon mg/t l Renseeffekt l 

l lmengde fnkl. overløp l 
l l i prøve-l lmløp l Utløp l X l 
l l~riooen~~--~~~---.--~--~--~-.---.--~--~--~--r-~--~---.--.---.--.--~--~ 
l l m3/d l SS l TOC l BOF l KOF ITot· PITot·NINH4-NI SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot·NINH4·NI SS j TOC l BOF l KOF ITot·PITot·NINH4·Nj 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119. 01.941 37747 1s9,oo1 1 2,2011s,11 9,01 21,oo1 1 o,121 l 641 1 941 
125.01.941 53769 l 43,001 l 1,401 13,71 6,31 17,001 l 0,251 l 601 l 821 
j15.02.94l 28641 1122,001 I4,30I25 ,8I 13,21 23,001 l 0,141 l 811 l 96j 
123.02.941 28940 j142,00j l 3,501 22,81 15,51 24,001 l o, 181 l 831 l 941 
116.03.941 61023 1192,001 l 1,401 11,91 5,21 27,001 l 0,301 l 851 l 781 
122.03.941 •40899 l 55,001 l 2,201 16,41 7,51 21,001 l 0,221 l 611 l 901 
119.04.941 35304 j11o,oo1 1 2,601 20,11 11 , 21 19,00I 1 0,33j 1 82j l 87j 
127.04.941 28182 l 95,001 l 3,301 23,31 11,81 28,001 l 0,291 l 701 l 911 
l25.o5.94l 22ooo l136,ool 1 5,601 29,71 15,31 35,ool 1 o,52l l 741 1 901 
131.05.941 22651 j139,ool 1 6,oo1 32,21 17,51 38,ool 1 o,63l 1 n1 1 891 
114.06.941 23933 1134,oo1 4,7ol 30,31 19,81 45,ool 1 o,661 1 661 1 &51 
122.06.941 40740 l 39,001 2,001 12,31 6,71 7,401 l 0,181 l 801 l 901 
113.07.941 16941 j147,00I 4,401 38,71 23,51 43,001 1 J o,5ol 1 101 1 881 
119.07.941 17093 l 93,001 3,601 27,51 15,01 24,001 l l 0,491 l 741 l 861 
116.08.941 23734 11o1,ool 3,20I23,4I13,4I 5o,ool 1 1 o,13l 1 531 1 951 
124 .08.941 Z3641 j104,00I 4,201 30,01 16,11 44,001 l l 0, 501 l 571 l 881 
j13.09.94l 40512 l 67,001 2, 401 12,51 8,41 20,001 l l 0,341 l 701 l 851 
121.09.941 35102 167,001 2,80117,8112,41 21,001 l l 0,211 l 681 l 921 
112.10.941 25422 1120,001 3, 601 23, 71 15,41 40,001 l l 0,391 l 661 l 891 
j17.10.94I 17552 j131,00I 4,Bol 39,51 25,91 36,ool l 1 o,soj 1 721 1 831 
19.11.941 30447 1100,001 3,701 23,3j13,2l 23,001 l l 0,201 l 761 l 941 
116.11.941 71967 127,001 0,661 6,91 3,91 11,001 l l 0,061 l 551 l BSI 
130. 11.941 41523 l 36,001 1,601 17,21 11,31 21,001 l l 0,181 l 411 l 881 l 

". 
~ 



RESULTAT AV kONTROLLPRØVER FOR PBRIODBN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg 010300 Øra Side 2 

l Dato IVann· l Konsentrasjon 119/l l Renseeffekt l 
l lllenØde f nlc l. over løp l 
l l i prllve·l Innløp l Utløp l X l 
l l~ri~~~--~--~--~--~~--~--~--~--~~--~--~--~~--~--~--~~--~~ 

l l a3/d l SS J TOC l BOF l KOF jTot · PITot·NjNH4·NI SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot·NINH4-NJ SS l TOC l BOF l ICOF ITot·PITot·NINH4·NJ 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l 6.12.941 46855 l l 66,001 l l 1,701 15,21 5,9J l 14,001 l l 0,071 l l l TBI l l 951 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel J l 97,131 l l 3,161 22,21 12,61 l 27,181 l l 0,321 J l l 691 l l 891 l l 
l Grenseverdi l · l · l • l · l • l · l • l l 30 l 601 l 0,501 l · l l l l l l l · l 

Vurdering av kontrollprøver: 
.-----.----------------.-------------------.r-------------------,-------------------.-------------~ 

l l Antall prøver l Restkons. K1 l Restkons. IC2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l jKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering JKrav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 24 24 OVerholdt l 30,00 l 50,00 l 2,00 l l 
l BOF l l 60 l 1 00 l 4, 00 l j 
l KOF l l l l l J 
l Tot·P l 24 24 OVerholdt l 0,50 l 1,00 l 0,035 l l 
j Tot·N l l l l l l 

". 
1\) 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVBR FOR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg : 010300 Øra 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >SOOpe 

Side 
Qdim 

. . 
Qdim pe hydr. : 

l 
1989,0 m3/t 

120.000 

l Dato l Mi dl . l Vam· l Til førsel inlcl . overløp l Til førsel l Utslipp inkl. overlllp l Utal fpp Inkl. overløp l 
l l vann· l før- l kg/d l pe l kg/d l kg/100pe,d l 

l l før . l overl r---.---.----.---.--~r---r---~---.---.---.--~.---+---.----.---.---.--~ 
l l ~/d l ~/d l Tot·PI Tot·NI TOC l ØOF l KOF Tot·PI Tot·NI Tot·PITot·N ( TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·N TOC l BOF l KOF l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119. 01.941 377471 l 83,041 6831 22271 488491 569351 4,5301 l 792,71 0,0061 1,121 
125.01.941 537691 l 75,281 7371 23121 442801 61386113,4421 l 914,11 0,0191 1,291 
115.02 .94( 2~11 1123,161 7391 34941 7244516157814,0101 1658,7( 0,006( 0,931 
123. 02.941 289401 1101,291 6601 41091 595821 549861 5,209( l 694,6( 0,0071 0,98( 
116.03.941 610231 l 85,431 7261 117161 50254( 60514118,3071 11647,61 0,0261 2,321 
122.03.94( 408991 l 89,981 6711 2249( 529281 558951 8,9981 l 858,91 0,013( 1,211 
119.04.94( 35304( l 91,791 7311 38831 539941 60899(11,6501 l 670,8( 0,0161 0,94( 
(27.04.941 281821 l 93,001 657( 26771 547061 547201 8, 1731 l 789,11 0,0111 1,111 
125.05.94( 220001 1123,20( 6531 2992( 72471( 54450(11,4401 l 770,0( 0,0161 1,081 
131 . 05.94( 226511 1135,911 7291 31481 79945( 60780I14,270f l 860,7( 0,020( 1,211 
114.06.941 239331 1112,491 7251 32071 661681 60431115,7961 (1077,01 0,0221 1,52( 
(22.06.94( 40642( 98( 81,48( ~011 1589( 47929( 41759( 7,5121 1,2( 304,6( 0,0111 O,OOI 0,43( 
(13.07.941 169411 l 74,541 6561 24901 43847( 546351 8,4711 l 728,51 0,012( l 1,021 
(19.07.94( 17093( l 61,531 4701 15901 361971 391711 8,3761 l 410,21 0,012( l 0,58( 
116. 08.941 237341 l 75,951 5551 2540( 44676( 462811 3,085( 11186,71 l 0,0041 l 1,67( 
124.08.941 23641( l 99,291 709( 24591 584071 59103(11,8211 11040,21 l 0,0171 l 1,461 
(13 .09.941 405121 l 97,231 5061 27141 57193( 42200113,7741 l 810,2( l 0,019( l 1, 14( 
121.09.941 351021 l 98,29( 6251 23521 578151 520681 7,3711 l 737,11 l 0,0101 l 1,04( 
112. 10.94( 254221 l 91,52( 603( 30511 538351 502081 9,9151 11016,91 l 0,0141 l 1,431 
(17.10.941 17552( 184,251 6931 22991 495591 57775(14,0421 1631,91 l o,o2o1 l o,89l 
l 9.11.941 30421[ 26(112,65( 7091 3045( 662671 591181 6,1801 0,61 702,31 l 0,0091 O,OOI 0,99( 

t 



Anlegg 

RBSOLTAT AV kONTROLLPRØVER FOR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

: 010300 Øra Side 2 

l Dato l Mldl. l Vann· l Tilførsel Inkl. overløp l Tilførsel l Utslipp Inkl. overløp l Utslipp inkl. overløp l 
l l vann- l før. l kg/d l pe l kø/d l kg/100pe,d l 
l l før. l over l r-~.----.---,------.---+-----.---+----.--.----.----.---+---.----r------.------.-----1 
l l ~/d l m3/d l Tot·PI Tot-NI TOC l 80f l KOF l Tot·PI · rot·NI Tot·PITot-N l TOC j BOF l KOF l Tot·PI Tot-Nj TOC l BOF l KOF l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
116.11.941 674241 4543j 47,501 4971 19431 l l 279401 413811 7,0441 31,31 864,31 l l 0,0101 0,04j 1,221 l l 
130.11.941 415231 l 66,441 7141 14951 l l 390801 595161 7,4741 l 872,01 l l 0,0111 l 1,231 l l 

1 6.12.941 467651 901 79,651 1121 30921 1 1 468551 593501 3 ,4271 1,41 660,71 1 1 o,oos1 o,oo1 0,931 1 1 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 33744j 11891 91,041 6531 3028j l l 53551 l 543811 9,3471 8,61 820,81 l l 0,0131 0,041 1,161 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Sua l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tom/Ar l - l · j33,230I 238,3f1105,2l l l - l · 13,41171 3,141299,591 l l - l · l · l - l • l 

t 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 010107 Remmendalen 
Rensemetode : PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >500pe 

Side : 
Qdim : 
Qdim pe hydr.: 

l 
515,0 m3/t 

28.000 

l Dato IVann· l Konsentrasjon mg/l l Renseeffekt l 
l lmenøde Inkl. overløp l 
l l i prøve· ! Innløp l Utløp l X l 
1 l~riooen~~--~~~--~--~--~--~-.--~--~--~--~--.-~--~---.--.---r--.--~--~ 
l l m3/d l SS l TOC l HOF l KOF ITot·PjTot · NINH4· NI SS l TOC l BOF l KOF jTot·PITot·NINH4·Nj SS l TOC j BOF j KOF ITot·PjTot·NjNH4· Nj 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
jt9.01.94j 8846 l l 38,00j 1,90j 17,3j 9,81 34,001 l 0,16 j l l 101 l l 911 l 
12s.o1.94l 1o173 1 11DB,oo1 4,7oj 22 , 11 9,81 21,oo1 l o,65l l l 781 l 1 861 
j15 .02 .94l 9950 l 164,001 3,301 22 ,4j13,4j 17,001 l 0,101 l j 731 l l 961 
116.02.941 11870 1 1 37,ooj t , 7oj 11 , 61 7,51 21 , 001 1 o, 131 l 431 l l 921 
j23.02.94j 8110 l j140,00j 3,60j 21 ,3115,51 43,001 l 0,181 l 691 l J 95j 
122.03.941 9390 l l 80,001 2,801 17,91 13,41 40 ,001 o, 11 1 l 50 l l l 961 
j19.04 .94j 14052 l l 70, 00j 2,50j 20, 21 11,21 33 ,001 0,231 l 521 l l 90j 
j26. 04.94j 12302 j l 79,00j 2,8oj 22,81 11 , 41 12,001 0,081 l 841 l j 97j 
l25 .05 .94j 8349 l j100,00j 5 , 10j 21,8j 14,6j 36,00j 0,51j l 64j l l 901 
j31.05 .94l 8095j j101 , 00j 8 , 10j22, 2j15,6j 19,001 0,171 811 971 
114.06.941 8827 1 1 65 ,ooj 3 ,4oj 23,61 17,31 29, 001 o, 141 55j 951 
122.06.941 18981 1 1 80,0DI 2, 7oj 18,81 13,6j 5,601 o, osj 881 931 
j13.07.94j 8445 j j 60,00j 3 , 40j 23,6j 13,6j 11,00j 0,06j 8tj 98j 
j19.07 .941 11099 j j 49 , OOj 3, 00 l 23 , 21 15, 0j 11,00 l 0,07j 77j 971 
p6. 08 .94j 7335 j j 96,00j 4 , 20j 21 ,3j 14,9j 26,00j 0,21j nj 951 
j24.08.94j 7503 l l 89, 001 4,00j 24,51 15,51 41,001 0,34 j 53j 911 l 
j13.09.94j 11334 j j 57,00j 2,50j 12,81 9,5j 22,00j 0,09j 61 j 96j l 
121.09.941 152641 142,001 1,80j17,4j14,0I 16,00j 0,111 611 93j l 
j12.10.94j 115251 j104,00I 3,90j 24 , 2112,31 30,001 0,201 711 941 l 
j18.10.94I 9462 1 1t02,00I 4 , 8oj 23 , 61 15,71 36,ooj l o, 45l 64j 901 1 
18. 11.941 124271 l 53,001 1,80113,71 9,81 25, 00j l 0, 19j 521 89j l 
j16. 11.94j 22181 l l 40, 00j j 2,70j 8 , 61 2,51 11,001 j l 0,511 j 72j BDI l 
l30.11.94j 10940 l j47,0Dj l 1,70114,1112,91 14, 001 j l 0,091 l 70j 94j j , 

~ 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRIODBN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg 010107 Remmendalen Side 2 

l Dato IVam- l Konsentrasjon øg/\ l Renseeffekt l 
l lmenøde inkl. overløp l 
l li prøve- l lmløp l Utløp l X l 
1 l~riæm~~--~---r--~--~-.---r--~--~--.-~--~--,---r-~--~--,---.-~--~~ 

l l m3/d l SS l TOC l BOF l KOF ITot-PITot-NINH4-NI SS l TOC l BOF l KOF 1Tot-P1Tot-NINH4·NI SS l TOC l BOF l KOF 1Tot-P1Tot-NINH4-NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l 6.12.941 14806 l l 33,001 l l 1,401 12,81 10,71 l 19,00! l l O, 181 l l l 421 l l 871 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l l 72,251 l l 3,241 19, 21 12,51 l 23,941 l l 0,211 l l l 63j l l 931 l l 

l Grenseverdi l - l - l - l - l - l - l · l l 30 l 601 l 0,501 l - l l l l l l l - l 

vurdering av kontrollprøver: 

l l Antall prøver l Restkons. K1 l Restkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l jKrav Res . Vurdering l Krav Res. vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res . Vurdering !Krav Res . Vurder ing l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 24 24 overholdt l 30,00 l 50,00 l 2,00 l l 
l BOF l l 60 l 100 l 4,00 l l 
l KOF l l l l l l 
l Tot-P l 24 24 overholdt l 0,50 l 1,00 l 0,035 l l 
l Tot-N l l l l l l 

• Ø) 



[ 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRIODBN 1.01.14 - 31.12.14 
TILPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 010107 Remmendalen 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >SOOpe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
515,0 m3/t 

28 . 000 

l Dato l Midl. l Vam- l Tilførsel inkl. overløp l Tilførsel l Utslipp inkl. overløp l Utalfpp fnkl. overløp l 
l l vann- l før . l kg/d l pe l kg/d l kø/100pe,d l 
l l før. l over l 1---.----r---.---r----t-----.---t----.--.----,----,----t--...----.----,-----,----i 
l l m3/d j m3/d l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF l Tot·Pj Tot·NI Tot·PITot-N l Toe l BOF l KOF l Tot·PI Tot·NI Toe l BOF l KOF l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 88461 l 16,811 1531 3361 l 98871 127531 1,4151 l 300,81 l l 0,0061 l 1,301 l 
125.01.941 101731 l 47,811 2251 10991 l 281251 187351 6,6121 l 234,01 l l 0,0291 l 1,011 l 
115.02.941 99501 l 32,841 2231 6371 l 193151 185731 0,9951 l 169,21 l l 0,0041 l 0,73j l 
116.02.941 118701 l 20,181 1381 4391 l 118701 114741 1,5431 l 249,31 l l 0,0071 l 1,081 l 
123.02.941 81101 l 29,201 1731 11351 l 171741 143951 1,4601 l 348,7, l l 0,0061 l 1,511 l 
122.03.941 93901 l 26,291 1681 7511 154661 140071 1,0331 l 375,61 l l 0,0041 l 1,631 l 
j19.04.94l 140521 135,131 2841 9841 2066512365413,2321 1463,71 l l 0,0141 l 2,011 
126.04.941 123021 1 34,451 2sol 9721 202621 233741 o,984l 1 147,61 1 1 0,0041 1 0,641 
125.05.941 83491 l 42,581 1821 8351 250471 151671 4,2581 l 300,61 l l 0,0181 l 1,301 
131 .05.941 80951 l 65,571 1801 8181 385701 149761 1,3761 l 153,81 l l 0,006j l 0,671 
114.06.941 88271 1 30,011 2os1 5741 176541 173601 1,236f 1 256,ol 1 1 o,oos1 1 1,111 
122.06.941 181461 8351 51,251 ~571 15181 301461 297371 3,1621 15,71 168,4f l l 0,0141 0,071 O, 731 
113.07.941 84451 l 28,711 1991 5071 168901 166091 0,5071 l 92,91 l l 0,0021 l 0,401 
J19.07.94I 110991 1 33,301 2571 5441 195861 2145BI o,m1 1 122,11 1 1 o,oo3l 1 o,53l 
j16.08.94J 73351 l 30,811 1561 7041 181221 130201 1,5401 l 190,71 l l 0,0071 l 0,831 
124. 08.941 75031 l 30,011 1841 6681 176541 153191 2,5511 l 307,61 l l 0,0111 l 1,33j 
113.09.941 113341 l 28,341 1451 646j 166681 12090 l 1,020 l l 249,31 l l 0,004j l 1 ,OBl 
121.09. 941 152641 l 27,481 2661 6411 l 161621 221331 1,6791 l 244,21 l l 0,0071 l 1,061 
112.10.941 115251 l 44,951 2791 11991 l 264401 232421 2,3051 l 345,81 l l 0,0101 l 1,501 
118.10.941 94621 l 45,421 2231 9651 l 267161 186091 4,2581 l 340,61 l l 0,0181 l 1,481 
l 8.11.941 124271 l 22,371 1701 6591 l 131581 141871 2,3611 l 310,71 l l 0,0101 l 1,351 l l 

~ 



Anlegg 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRXODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TYLPØRSLBR OG UTSLIPP 

: 010107 Remmendalen Side 2 

l Dato l Midl . l Vann- l Tilførsel inkl . overløp l Tilførsel l Utslipp inkl. overløp l Utslipp Inkl. overløp l 
l l vann- l før. l kø/d l pe l kø/d l kg/100pe,d l 
l l før . l over l l----r---.....---r----r---4----.----+---,r--.----y---r----+---r----r--......,..-~---t 

f f 1113/d f ral/d f Tot-Pf Tot-Nf TOC f BOF l KOF lot-Pl ·Tot-Nf Tot-PITot· N l TOC f BOF f KOF f Tot-Pf lot-Mf TOC l ØOF l KOF l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
f16.11.94f Z2049f 1321 59,891 191f BB7f 1 352291 15896f11,601f 1, 11 247,81 1 1 o,oso1 o,oot 1,011 1 1 
f30.11.94f 109401 l 18,601 1541 5141 l 109401 128551 0,9851 l 153,21 l l 0,0041 l 0,661 l l 
l 6.12.941 148061 l 20,731 1901 4891 l 121931 157931 2,6651 l 281,31 l l 0,0121 l 1,221 l l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1 Middel 1 112621 4841 34, 281 zo8f ml 1 201641 173091 2,4811 8,41 252,21 1 1 o,o111 o,o7j 1,091 1 1 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Sun l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tonn/Ar! - l - f12 ,51Zf 75,9f 281 , 81 l - l - 10,90561 3,071 92,05f l l - l - l - l - l - l 

& 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 010106 Kornsjø 
Rensemetode: BIORFEL 
Kontrollgr.: Etterfelling <500pe 

Side : 1 
Qdim : 8,4 m3/t 
Qdim pe hydr. : 3 o o 

,------.--- - ---r - - - . - -- . - - - - - - - - ·- - - ·- - - l - - - - - - - l 

l Dato IVem- l Konsentrasjon 1111/l l Renseeffekt l 
l jlllen9de inkl. overløp l 
l jf prøve-l Innløp l Utløp l X l 
l l~ri~~~--~--~--~--~~--~--~--~--~~--~--~--r-~--~--~--~~--~~ 

l l ~/d l SS j TOC l BOF KOF ITot·PITot·MIMK4-NJ SS l TOC l BOF KOF ITot·PITot· NINH4-NI SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot-NINH4·NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
125.01.941 42 l l 46,001 l 2,90J 26,11 l l 9,801 l 0,15J l l 78J 941 l 
l23.02.94j 36 1149,001 l 5,001 37,31 l l 9,401 l O, 141 l l 93f 97f 
j22.03.94J 30 l 84,001 l 4,201 31,41 l l 25,001 l 0,481 l l 70J 88J 
j26.04.94l 27 1 ss,oo1 1 2,4oJ 34,91 1 1 12,ooj 1 o, 19J 1 1 7BI 921 
J31.05.94l 32 l 73,00J l 3,101 31,6J l l 11,001 l o, 171 l l 841 941 
122.06.941 43 l 40,001 l 2,601 29,61 l l 7,201 l 0,13f l l 821 951 
119.07.941 49 l 52,00J l 3,201 41,21 l l 9,30J l 0,221 l l 821 931 
124.08.941 27 l 83,DDI l 5,601 47,31 l l 10,001 l O, 151 l l 871 971 
121.09.941 37 l 21,001 l 0,621 21,51 l l 8,801 l o, 111 l l 581 821 
118.10.941 33 l 56,00J l 3,501 30,11 l l 15,001 l 0,441 l l 731 871 
116.11.941 71 l 50,001 l 2,301 23,01 l l 6,101 l 0,091 l l 871 96J 
17.12.941 39 IBS,DOI j4,10I35,SI l l 9,70( l 0,08j l l 881 981 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l l 66,171 l 3,291 32,5j l j 11,11j l l 0,201 l l l 801 l l 931 l l 
J Grenseverdi l - l - J - • l . J - l - J J 15 l 20j l 0,501 l . l J l l J J l . l 

Vurdering av kontrollprøver: 
r - l - - 1 - - ·- - - · r - -- ·-- - -- --, - - ·- ·-------.----

1 l Antall prøver l Restkons. K1 l Restkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l (Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering (Krav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 12 12 overholdt l 15,00 l 25,00 l 1 ,OD l l 
l BOF j l 20 l 35 j 1 , 40 l l 
l KOF l l l l l l 
l lot-P l 12 12 overholdt l 0,50 l 1,00 l 0,035 l l 
l Tot·N J l J l J l 

~ 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.94 - 31.12.94 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg : 010106 Kornsjø 
Rensemetode: BIORFEL 
Kontrollgr.: Etterfelling <SOOpe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr.: 

l 
8,4 m3/t 

300 
l l l ---.--------------------.-------.--------------------.--------------------. 

l Dato l Mi dl. l Vam- l Til førsel inkl. overløp l Til førsel l Utslipp inkl. overløp l Ut11l ipp fnkl. overløp l 

l l vann· l før. l kg/d l pe l kg/d l kø/100pe,d l 

l l før. l over l 1-----.-----r----.-----r----+-----r---+-----,.----r-----.---~---+-----r----r---~--~--~ 
l l m3/d l m3/d l Tot·Pf Tot·Mj TOC l BOF l KOF l Tot·Pf Tot·NI Tot·PITot-N l TOC j BOF l KOF l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF l 

125.01.941 421 l 0,121 , l 21 721 91 l 0,0061 l 0,41 0,0031 0,221 

123.02.941 361 . l O, 181 1 l Sl 1061 1121 0,0051 l 0,31 0,0031 O, 181 

122.03.941 30 l l O, 131 1 l 31 741 791 0,0141 f O,Bf 0,0081 0,391 

126.04.941 271 l 0,061 11 11 381 791 0,0051 j 0,31 0,003j 0,171 

131.05.941 321 l O, 101 1 l 21 58j 841 0,0051 l 0,4j 0,003j O, 191 

j22.06.94l 431 l 0,111 11 21 66j 1061 0,0061 l 0,31 0,003j 0,16j 

j19.07.94l 491 l 0,161 21 31 921 168j 0,0111 l 0,51 0,0061 0,241 

j24.08.94J 271 l 0,151 1f 21 891 10610,0041 l 0,31 0,0021 0,141 

121.09.94] 371 l 0,021 11 1f 131 66f 0,0041 l 0,31 0,0021 0,171 

j18.10.94J 331 l 0,121 11 2j 681 83 f 0,0151 l 0,51 0,0081 0,261 

f16.11.94l 711 l 0,161 21 4f 961 136f 0,0061 l 0,41 0,0031 0,231 

l 7. 12.941 391 l o, 161 1 l 31 941 1151 o. 0031 l o, 41 o, 0021 o, 20 l 

l Middel j 391 l O, 121 11 31 l l 721 1021 0,0071 l 0,4j l l 0,0041 l 0,211 l l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l s~ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tonn/ Ar l l - l O, 0441 O, 41 1, 1 l l l • l · l O, 0026f l O, 151 l l · 1 · l - l • l - l 

Utskrevet: 21.02.95 

~ 



RESULTAT AV kONTROLLPRØVER POR PERIODEN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 010103 Brekke 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Side : l 
Qdim : o,o mJjt 
Qdim pe hydr.: 50 

l Dato IVam- l Konsentrasjon 1119/l l Renseeffekt l 
l lmenøde inkl. overløp l 
l li prøve-l lmløp l • Utløp l X l 
l lperiodenl----.----.---.-----r-----,---.-- +-----.-----.--,---r------.----.---+---.------r----,--.-----,------.-------l 
l l m3/d l SS l TOC l åoF l KOF 1Tot-P1Tot-NINH4-Nj SS l TOC l BOF j KOF 1Tot-P(Tot·NINH4·NI SS l TOC l ØOF j kOF jTot-PjTot-NjNH4·NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
114.06.941 1 l j311,00j l 113,701 l l 125,001 l 11,001 l l l 911 l l 921 l l 
122.06.941 1 l 1250,001 l l 9,701 l l l 26,001 l l 0,291 l l l 89J l l 971 l l 
j13.07.94j , l j167,00j l l 9,201 l l l 26,001 l l 0,66( l l l 841 l l 921 l l 
116.08.941 2 l I53D,OOI l 110,801 l l l 18,001 l l 0,281 l l l 961 l l 971 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
j Middel l j314,50I j j10,8SI l j l 23,75j j l ~,56j j l l 90j l l 95j l j 

l Grenseverdi l - l - l - l - l - l - l - l l 22 l 301 l 1,001 l - l l l l l l l - l 

Vurdering av kontrollprøver: 
l l l - l - - T l - - -- -- -- --------. 

l l Antall prøver l Aestkons. K1 l Aestkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l jKrav Res . Vurdering l Krav Res . Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering jKrev Res . Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l l 22, DO l 40, 00 l 1 , 50 l l 
l BOF l j 30 l 50 l 2,00 j j 

l KOF l l l l l l 
l Tot-P j l 1,00 l 2,00 j 0,070 l l 
l Tot-N l l l l l l 

Ul .. 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 013803 Tomter 
Renseaetode: ETTERFELL 
Kontrollqr.: Btterfelling >500 pe 

Side : 1 
Qdia : 28,3 •3/t 
Qdim pe hydr.: 900 

----------- -- T -----------

1 Datv IVØl- l ICOMentr•Jen 1181l r lmleetfekt r 
l 1-.le ~Ml. Witrl. l 
1 l l pl"ft''!·j JmltiP l Utlt~P l X l 
1 lperlod!nl 1 1 1 1 t r l 1 1 1 1 1 1 l 1 r r 1 1 1 l 
1 1 ri&/d 1 ss 1 TOC 1 IOF l IDF ITot·PIYot-11111114-ltJ sa l toe l IOf l IOf ITot·PITot·MIIf114-IIJ Sl l Y« l _. f lmf JTot-PIJot·•IMM-ttl 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t r 1 t 1 t 1 1 1 1 r 
J19.t1.MI 1d0 1 f15Z.OOI l 114.501 n.ol l n.ool l o. ul l l 9ZI l 1 "l 1 
1 ts.ot.MI 187 l l 60,001 .1 l s. 1DI 27, t l l 12.CIOI l 0,441 l l •l l l 911 l 
l16.0.MI l12 1 I142,CIOI l I13,60il7,ll f n.eol l t,191 l l 921 l l 98f 1 
l"····· m l l 11,001 l l o.nl 7.51 l 9,101 l 0,131 r l 171 l l 811 l 
l25.ts.MI m 1 tm,CIOI 1 111,201 67,51 l :JS,OOI l z • ..øt l l 7'1 l l 111 1 
J14.06.Mf 1Z6 1 1 u.eot 1 f11,40I 66,&1 l n,oo1 l o,111 l l art l t •l 1 
lt1.07.MI ø1 1 lllO.oet 1 tu.sot 6.1,9J l 1l,OGI l o,at l l Ml 1 1 NI 1 
J2S.OI.MI ZD l f 66,00f l l 6,201 11,41 l 9,30f l 0,111 l l eif l l 91J l 
11l.OP.MI 591 l ftæ,oot l j17,S8j D,5J l 5,401 l t,05J l t 971 l l ffl J 
l1z.to.t41 148 1 1 Jt,ool l t z.eo1 19,61 l t,11f l o,141 l l 151 l 1 "' 1 
116_,._".1 m , tsoo.oot 1 148,701 •.øl 1 ,,sot 1 o.wt 1 1 "' a 1 "l r 
f30.1t.MI "' 1 1 75,001 l l 7,901 30,5f l n.oot l •.Mf l l BSI l f NI 1 
l l l l l l l l l l l ' l l l l ''' l l l l 
t "lddll J J140,UI l l11o,09J 43,11 l l 11,861 l O,l8f l l f 8tf l l Ml J l 
1 ~· 1 - t • 1 - 1 - 1 - 1 - 1 • r 1 u 1 1s1 1 .... , 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 
l l l l l l l l l l l l l l. l l l l l l l l 

vurdering av kontrollpr•ver: 
~--~--------------r-----------------~------------~r---------------~----~---------
1 1 ... u ,..,..,. 1 lestbnl. l1 l lestiii!M. 12 l a .. ~ l lttweeffellt 1 
1 flrø ••· VUrdering l KriiV ••- V'Urderlng l lrev ltea. ~rtn~r l ICr.w les. Vur*rfre Jkrø ••· Vurdertrv 1 

liS l l l l ' l 
1 tue l 1Z 1Z owerttoldt l 11,18 l ZO,OO l 0,75 l l 
l 80F l l 1§ l 25 l 1,00 l l 
l• l l l l ' l 
l Tat·P l 1l 12. Owerhotdt f 0,40 l 1,00 J 0,030 l l 
l Tot·l l f J f l l 

~ 



RBSULTAT AV KDNTROLLPRØVBR POR PERIODBN 1.01.94 - 31.12.94 
~XLPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 013803 Tomter 
Rensemetode: ETTBRFBLL 
Kontrollgr.: Etterfellinq >500 pe 

--,- ~ ------ ---- - -- -- r --- - - ---.----- ---- -~-

Side : 
Qdim : 
Qdim pe hydr. : 

l 
28,3 m3/t 

900 

1 Dato l MlciL f Vam· l 'I'Uftlnel Inkl. øwrlllp l lllf*ael l UtsUpp f'*l· CMtrl... l utellpp f'*l• owrlllp l 
l f wm- f ,_ • l kl/el J pe l Jrafcl l llw/IOOpe,cl l 
l l ftlr. l øwrl l ' ' i ' t l l l l l l l l l l ' l 
f l -.1/d f al/d J Tot·PI lot·•t TOC J IOF f ICOf l Tot-Pf Tot·MI le«·Pftot-M l IOC l IOf l lDf l rot-Pf Tot.all TØC l 1DF l llaF l 
l l l ' l .l l l l l l l l l l l l l l l l 
ft9.01.Mf 1601 l Z,3ZI 61 Z41 l tltSI ?071 o,ottf 1,11 l o.oozt 0,171 l l 
I1S.ot.MJ 187f f 0,95f 51 11( l S61l 422J O,IIZf Z,ZJ l 0,008f O,Z1f J l 
f16.0J.MI J1Zf f 4,Z41 1~f 441 f Z496l 9101 O,OS9f 3,41 f 0,0061 0,!31 f f 
1''·"·"1 S9JI 1 o,4Zf ~l 71 l NI J71f o,o771 5,41 l o.eo7f e,szf 1 t 
fZS.~ .Mf tl!l l 1,491 9f taf l 876f 748f O,l19f 4,7f l I,GJII 0,451 l l 
f14.06.Mf 1261 1 z.t91 at 111 1 '"'l 1011 t,tslf '·'l 1 0,0041 o,tJI 1 1 
11l.07.Mf 11f l 1,90f 5f t9f f 1120f 4111 O,Dl3f 1,11 l O,IOZf 0,10f l J 
fZS ••• MI Ulf l 1,691 6f taf l 9961 t.6itl 0,0.9f Z,Sf f 1,0051 O,Z4f J l 
J1l.09.MI S911 f 10,341 201 1081 f 60141 1650J D,108f l,ZI l o,øcøf 0,:111 l l 
1 t2.10.MI 1481 1 o,41l 11 'l 1 Z441 NI o.oztt '·'l 1 o.eezt o, "l 1 1 
l16-11.91tl mt l ''·''' ur 1.al l 84S11 Z:ZOØI 0,01211 '·'' t O,DOZI '·"' ' r 
flO. 11.MI 1671 l t,lZI Sf 1lJ l 7761 4215J O,Mlf t,aJ l 0,0041 0,18f l f 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 256f l l,47l 9J 36f l l ZOUI 778f 0,065J l 2,5f l l 0,1061 f 1,24f l f 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1 ... 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 
r ramrlrj - l - l 1,Z67J ],31 ,3,11 l r - l - IO,OZS71 ' 0,91, r l - l - l - l - l - l 

Utskrevet: 14.02.95 

~ 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRXODBN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 013802 Ringvold 
Rensemetode: ETTERFELL 
Kontrollgr.: Etterfelling >500 pe 

Side : l 
Qdim : 20,6 mJ/t 
Qdim pe hydr.: 1.000 

l Oato IVann· l Konsentrasjon møll l Renseeffekt l 
l fmengde inkl. overløp l 
l l i prøve·! Innløp l Utløp l X l 
1 f~riooen~~--~--~--~--~~--~--~--~--~~--~--~--+-~--~--~--~~--~--~ 

l f m3/d f SS f TOC f BOF f KOF fTot·PITot·NfNH4·Nf SS f TOC f ØOF f KOF fTot-PjTot-NfNH4·N SS f TOC l ØOF KOF fTot·PITot-NfNH4·Nf 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 632 l j119,00f l l 4,801 37,11 l l 9,701 l 0,06f l 911 98f l 
115.02 .941 705 l 1134,001 l l 6,601 67,01 l l 14,001 l 0,06, l 891 99f l 
l 16.03.941 3427 l 1225,001 l l 3,101 22,51 l f 21,001 l O, 16f l 90f 941 f 
j19.04.94f 2471 j158,00f l f4,60f36,7f l l 29,001 f1,60f 811 651 l 
f25 . 05.94f 399 l f152,00f l j11,00f 82,6f l l 9,10f l 0,07f 94f 99f l 
114.06.941 17 l f285,00f l l 8,701 56,31 l l 23,001 l 0,151 911 981 l 
113.07.941 39'f l 1247,001 f j12,90I 88,41 l l 23,001 l 0,30f 901 971 f 
125.08.941 491 l 1136,001 l l 8,90f 49,21 l l 11,00f l 0,061 911 991 l 
113.09.941 766 l j118,00f l l 5,101 38,31 l l 8,201 l 0,021 931 991 l 
112.10.941 697 l l 98,001 f f S,DOI 36,81 l l 14~001 l 0,031 85f 991 l 
f16.11.94f 1143 l f400,00I l I9,60I40,1f l 127,001 f1,90f 931 80f l 
f30.11.94l 1144 l l 60,001 l l 4,101 32,91 l l 9,00f l 0,06f BSI 981 l 

l l l l l l l l l l l l l l l 
1 Middel l l1n,67f l l 7,031 49,01 l l 16,501 l 0,371 B91 l l 941 l l 
l Grenseverdi l · l · l · l • l · l • l - l l 11 l 15 l 0,401 - l l l l l • l 

Vurdering av kontroilprøver: 

f l Antall prøver f Restkons . k1 l Restkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l IKrav Res. Vurdering f Krav Res. Vurdering f Krav Res. Vurdering f Krav Res. Vurdering IKrav Res. Vurdering f 

l ss l l l l l l 
l TOC l 12 12 Overholdt l 11,00 l 20,00 l 0,75 l l 
l BOF l l 15 f 25 l 1, 00 f l 
l KOF l l l l f l 
l Tot·P l 12 12 Overholdt f 0,40 l 1,00 l 0,030 l l 
l Tot·N l l f l f l 

~ 



____ ..... u..ø·.a: AV KONTROLLPRØVER POR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TILFØRØLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 013802 Ringvold 
Rensemetode: ETTERFELL 
Kontrollgr.: Etterfelling >500 pe 

...------.- --- r--- -,-------------- - - --------,------- -,--

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
20,6 mJ/t 

1.000 

1 Dato l Hldl . l Vann· l Tilførsel inkl. overløp l Tilførsel l Utslipp Inkl. overløp l Utslipp tnkt. overløp l 
l l vam· l før . l kg/d l pe l kø/d l kg/100pe,d l 
l l før. l overt 1--- r---r--r----r---+--.----t--,----r---.----.---+----r-- --r----.---.,...--l 
l J ~/d l ~/d J Tot· PJ Tot·NI TOC l BOF l KOF l Tot·PJ Tot· NI Tot·PJTot·N l TOC l BOF l KOF l Tot· PI Tot·NI TOC l BOF l KOF l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
j19.01.94J 6321 l 3,b31 23\ 75\ l l 17841 1954\ 0,038J l 6,11 l l 0,0061 l 0,96f l l 
p5 .02.94J 705\ l 4,651 47\ 94\ l l 27371 3936! 0,0421 l 9,91 l l 0,0071 l 1,55\ l l 
116.03.941 34271 l 10,621 771 771\ l l 6249\ 6426\ 0,5481 l 72,01 l l 0,0861 l 11 , 281 l l 
J19 .04.94J 247\ l 1,14\ 9\ 39J l l 668\ 7551 0,395! l 7, 2f l l 0,0621 l 1, 121 l l 
\25.05.941 399\ l 4,191 331 61\ l l 25821 2746\ 0,0281 l 3,6J l l 0,0041 l 0, 571 l l 
\14.06.941 17\ J 0,1~1 1\ Sl l J 871 BOl 0,0031 l 0,4J J l O,OOOJ j 0, 06j J J 

113.07.941 3971 l 5,t2t 351 981 l l 30131 2925\ 0,1191 l 9,1J l l 0,0191 l 1,43\ l l 
125.08.94\ 491\ l 4,3!1 241 671 l l 25711 20131 0,0291 l 5,4J l l 0,005\ l 0,85\ l l 
\13.09.94\ 766\ l 3,911 29\ 901 l l 22981 24451 0,015\ l 6,31 l l 0,0021 l 0,98J l l 
j12. 10.94\ 6971 l 3, 491 261 681 l l 2050\ 21371 0,0211 l 9,81 l l 0,0031 l 1 ,53f l l 
116.11 .941 11431 l 10,971 461 4571 l l 64551 38201 2,1721 l 30,91 l l 0,3401 l 4,84J l l 
\30.11 .941 11441 l 4,691 381 691 l l 27591 31361 0,0691 l 10,31 l l 0,011\ l 1,61\ l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
J Middel J 839\ l 4, 71\ 32\ 158\ J l 27711 2698\ 0,2901 l 14,3\ J J 0,0501 J 2,231 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l SUll J l l J l l l J J l J J J l l J J J l l 
l Tom/Ar\ · l · 11 , 7191 11 , 71 57,71 l l · l · \0, 10591 l 5,221 l l · l · l · l · l · l 

~ 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 013801 Elvestad 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Side : l 
Qdim : o,o m3/t 
Qdim pe hydr.: 150 

--- -- - - l 

l Dato jvam- l Konsentrasjon ma/l l Renseeffekt l 
l jmenøde inkl. overløp l 

l P prøve-l lmløp l Utløp l X l 
l l per i odenl----r----r---y--,------,----r---+-----r-----.----r---r-----,r----r--t--r------r---.--,------.--.----t 
l l m3/d l SS l roe l BOF l KOF jTot-Pjrot·NINH4·NI SS l roe l BOF l KOF jTot-PjTot·NINH4·Nj SS roe l BOF l KOF trot·PITot·NjNH4-NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
115.02.941 15 \162,00! l l 4,601 l l l 12,001 l l 0,501 l l 921 l l 891 l l 
116. 03.941 1128,001 l l 5,601 l l l 13,00\ l l 0,421 l l 891 l l 921 l l 
119.04.94\ 13 1219,00\ l l 6,10\ l l l 11,00\ l l 0,09\ l l 941 l l 98j l l 
114.06.941 25 1102,001 l l 8,501 l l l 20,001 l l 0,621 l l 801 l l 921 l l 
113.07.941 20 j115,00I l l 9,801 l l l 11,001 l l O, 121 l l 901 l l 981 l l 
113.09.941 35 l 40,001 l l 3,501 l l l 9,401 l l o, 171 l l 761 l l 951 l l 
112. 10.941 11 1 79,ool 1 1 7,601 1 1 111,oo1 1 l o,211 1 1 831 1 l 961 l 1 

116.11.941 45 l 82,001 l l 5,101 l l l 13,001 l l 0,251 l l 84J l l 951 l l 

l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel 1115,881 l l 6,351 l l l 12,80\ l l 0,301 l l 861. l l 941 l l 
l Grenseverdi - l - l - l - l - l - l - l l 22 l 30 l l 1 , OD l l - l l l l l l - l 

Vurdering av kontrollprøver: 
~----------------~ 

l l Antall prøver l Restkons. K1 l Restkons. K2 l Reatmengde l Renseeffekt l 
1 \Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Rea. Vurdering l Krav Rea . Vurdering !Krav Rea. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l roe l 8 8 overholdt l 22,00 l 40,00 l 1,50 l l 
l BOf l l 30 l 50 l 2' 00 l l 
l ICOF l l l l l l 
l Tot-P l 8 8 OVerholdt l. 1,00 l 2,00 l 0,070 l l 

l rot-N l l l l l l 

en 
O) 



RBSULTAT AV KOHTROLLPRØVBR POR PBRIODBB 1.01.94 - 31.12.94 
TILPØRØLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 013801 Elvestad 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
m3/t 

150 
.-------.--- ~ ~~ -~---. - - ---------.--------..----------..------------. 
l Dato l Mi dl . l VIIITI- l Til førsel inkl. overløp l Til førsel l Utslipp fnltl. overløp l Utal fpp fnkl. overløp l 
l l vann- l før. l kg/d l pe l kø/d l kø/100pe,d l 
l l før. l overl t---r----.---r---r---+---.----+---,----.----.-----.---+---r---.---,----.----f 
l l m3/d f m3/d f Tot-Pf Tot-Nf Toe f BOF f KOF Tot-Pf Tot-Nf Tot-PfTot-N l TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot-NI TOC l BOF l KOF l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
115.02.941 151 l 0,07] l 21 l 411 l 0,0081 l 0,21 l l 0,0101 l 0,241 l l 
116.03.941 l l l l l l l l l l l l l l l l l 
j19.04.94l 131 l 0,08j l 31 l 471 l 0,0011 0,11 l 0,0021 l o, 191 l l 
114.06.941 25J l 0,211 l 31 l 1251 l 0,0161 0,51 l 0,0211 l 0,681 l l 
l13.07.94j 20j l 0,20j l 21 f 1151 l 0,0021 0,21 l 0,0031 l 0,301 l l 
f13.09.94J 351 1 o, 121 1 11 1 n1 1 o,o061 o,3l 1 o,ooaf 1 o,441 1 1 
112.10.941 33j l 0,25j l 31 l 1481 l o,ooaj 0,4f l 0,0101 l 0,581 l l 
J16.11.94f 45f l 0,23f l 41 l 1351 l 0,0111 0,61 l 0,0151 l O,Nj l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Mfddel l 271 l O, 171 l 31 l 98f l 0,007f 0,31 l 0,0101 l 0,461 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l SUn l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
ltom/Arl- l· 10,0621 l 1,11 l l- l- 10,00261 0,111 l- l- l- l- l- l 

Ul ...., 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVBR POR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 013800 Knapstad Pumpestasjon 
Rensemetode: 

Side : l 
Qdim : o,o m3/t 

Kontrollgr.: Qdim pe hydr.: o 

l Dato IVam· l konsentrasjon 1111/l l Renseeffekt l 
l llllenlde tnltl. overl!lp l 
l It prøve-l Innløp l Utløp l X l 
l l~rl~~~--~--~~--~--~-+--~--~~~~--~~---r--~~--~--~~--~~ 

l l m3/d l SS l TOC l IOF l kOF ITot·PITot·NINH4·NI SS l TOC l BOF l KOF ITot-PITot·NINH4·MI SS l TOC l BOF l KOF Tot · PITot·NINH4·NI 

l l l l l l l l l ' l l l l l l l l l l l l l 
115.02.941 11141 l l l I5,BOI54,6I l l l l l l l l l l l 
116.03.941 287 l l l l l 1,201 21,41 l l l l l l l l l l l 
119.04.941 2181 l l l IZ,60I25,BI l l l l l l l l l l l 
113.07.941 127 l l l l l 4,501 41,01 l l l l l l l l l l l 
f13.09.94l 262 l l l l l Z,SOI 17,31 l l l l l l l l l f l 
113.10.941 1971 l l l I3,10IZ9,8I l l l l l l l l l l l 
l 8.11.941 215 l l l l l 3,201 26,61 l l l l l l l l l f l 
130- t1.94f 115 l l l l l 4,201 34,41 l l l l l l l l l l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l l l l l 3,461 31,41 l l l l l l l l l l l l 
l Grenseverd f l - l - l - l - l - l - l - l l l l l l - l l l l l - l 

Vurdering av kontrollprøver: 
.----~ --.------- --------,---- ------.------------r----------. 
l l Antall prøver l Reatkons. k1 l Restkons. KZ l Reatmengde l Renseeffekt l 
l jr.rav Res. Vurdering l Krav Rea. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res . Vurdering IKrav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l l l l l l 
l BOF l l l l l l 
l kOF l l l l l l 
l lot-P l l l l l l 
l Tot-N l l f l l l 

Utskrevet: 1.02.95 

m 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg : 013800 Knapstad Pumpestasjon Side 
Qdim Rensemetode: 

Kontroll gr. : Qdim pe hydr.: 

l 
m3/t 

l Dato l Mtdl. l Vam- l Tllf•rsel inkl. overløp l Tilførsel l Utslipp Inkl. overløp l Utalfpp Inkl. overløp 
l l vann- l f•r. l kg/d l pe l kg/d l kg/100pe,d 
l l f•r. l over l 1--- ..--..--.---..---+--..---+---,-----,-----,----.-- -+---.---.-- ---r-----r---l 
l l m3/d l m3/d l lot-Pl Tot·NI TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·NI Tot·PITot·N l TOC l BOF l KOF l Tot· PI Tot-NI TOC l BOF l KOF 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
j15.02.94l 1041 0,601 61 l l 3551 4731 l l l l l l 
116.03.941 2871 0,341 61 l l 2031 5121 l l l l l l 
119.04.941 2181 0,571 61 l l 333J 4691 l l l l l l 
113.07.941 1271 0,571 Sl l l 3361 4341 l l l l J l 
113.09.941 2621 0,661 Sl l l 3851 3781 l l l l l l 
113. 10. 941 1971 0,731 61 l l 4291 4891 l l l l l l 
J 8.11.941 2151 0,691 61 l l 4051 4771 l l l l l l 
f30.11.94l 1751 0,741 61 l l 4321 502f l l l l l l 

l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 1981 0,611 61 l l 3601 4671 f l l l l l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Sun l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l TOM/ Ar l - l - l O, 2231 2, 21 l l l · l - l l l l l l - l - l - l - l - l 

Utskrevet: 21.02.95 

~ 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVBR FOR PBRXODBH 1.01.tt - 31.12.tt 

Anlegg : 011906 Bommen 
Rensemetode: ETTERFELL 
Kontrollgr.: Etterfelling >500 pe 

Side : l 
Qdim : 37,8 m3/t 
Qdim pe hydr.: 2.000 

l Dato IVam· l Konsentrasjon møll l Renseeffekt 
l lmenøde inkl. overløp 
l l i prøve- l lmløp l Utløp l X 
l l~riooen~~--~~~--~--~--~~~~--~--~--~--~--~~--~--~--~--~~~~--~ 

l l ml/d SS l Toe l BOF l KDF Tot·PITot·NINH4·NI SS l TOC l BOF l KOF Tot·PITot·NINH4·NI SS l TOC l BOF l KOF Jrot·PjTot·NINH4·N 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 270 1110, 001 3,901 26,61 l 11,001 0,161 l l 901 l 95j 
115.02.941 360 1124,oo1 5,sol 36,91 1 12,001 0,211 1 901 1 961 
116.03.941 937 l 54,001 1,801 15,61 l 9,301 o, 121 l 821 l 931 
119.04.941 848 1 so,oo1 2,ooj 20, Sl 1 10,001 o, 161 1 sot l 921 
j24.05 .94l 399 1114,001 5,2oj 34 ,41 l 9,001 0, 451 l 921 l 911 
j14.06.94l 465 J158,00j 5,1WI 35,5j l 9,90 j 0,451 l 931 l 921 
j13 . 07.94I 526 j114,00I s,oo1 34,41 1 12,00 1 o,oal 1 891 1 981 
j16.08.94l 495 l 34,001 3 , 101 22, 6j l 12,001 O, 151 l 641 l 951 
113.09.941 912 1 56,00I 2,so1 11,5J 1 9,701 o,z4t l 821 1 901 
112.10.941 471 l 81,001 4,801 33,81 l 9,301 0,201 l 881 l 951 
18. 11.941 626 l78,ool 4,10131,41 1 8,701 o,os1 1 881 1 981 
130.11.941 444 1129,001 3,601 27,41 l 14,001 0,461 l 89J l 871 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l l 91,83j l l 3,941 27,61 l l 10,581 l j 0,231 l l 861 l l 941 l l 
l Grenseverdi l • l · l • l · l · l · l · l l 11 l 15j l 0,4Dj l · l l l l l l · l 

Vurdering av kontrollprøver: 

l l Antall prøver l Restltons. K1 l Restkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l jKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res . Vurdering l Krav Res. Vurdering IKrav Res . Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l Toe l 12 12 overholdt l 11,00 l 20,00 l O, 75 l l 
l BOF l l 15 l 25 f 1,00 l l 
J KOF l l l l l l 
l Tot · P l 12 12 OVerholdt l 0,40 l 1,00 l 0,030 l l 
l Tot·N l l l l l l 

g 



RBSULTAT AV KOBTROLLPRØVBR POR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TILPØRBLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 011906 Bommen 
Rensemetode: ETTERFELL 
Kontrollgr.: Etterfelling >500 pe 

.----,---- -----r- - .----------

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
37,8 m3/t 

2.000 

l Dato l Ml dl. l Vam· l Til førsel inkl. overløp l Til førsel l Utallpp inkl. overløp l Utal fpp Inkl. overløp l 

l l vam- l før. l kø/d l pe l kø/d l ka/100pe,d l 
l l før . l over l l----r-----r-----.----r----+----.-----+---.----,r----r----.----+---.----.-----y---......,....---1 
l l m3/d l m3/d l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF l Tot· PI Tot·Nl Tot·PITot·N l TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·Nl TOC l BOF l KOF l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 ZTDI l 1,051 71 301 l 6191 5991 0,0431 l 3,01 l l 0,0031 l o, 181 
I15.02.94J 3601 l 1,981 131 451 l 11651 11071 0,0761 l 4,3J l l 0,0051 l 0,261 
116.03.941 9371 l 1,691 15j 511 l 9921 12181 o, 1121 l 8,71 l l 0,0071 l 0,521 
119.04.941 8481 l 1,701 171 421 l 9981 14491 0,1361 l 8,5J l l 0,0081 l 0,511 
124.05.941 3991 l 2,071 141 451 12201 11441 o, 1801 l 3,61 l l 0,0111 l 0,221 
114.06.941 4651 l 2,701 171 731 15861 13761 0,2091 l 4,61 l l 0,0131 l 0,281 
113.07.941 5261 l 2,63f 181 601 15471 15081 0,0421 l 6,31 l l 0,0031 l 0,38( 
116.08.941 4951 l 1,531 111 171 9031 9321 0,0741 l 5,91 l l 0,0041 l 0,361 
113.09.941 9121 l 2,281 10J 511 13411 8741 0,2191 l 8,81 l l 0,0131 l 0,531 
112. 10.941 4711 l 2,261 161 381 13301 13271 0,0941 l 4,41 l l 0,0061 l 0,261 
1 8.11.941 6261 l 2,571 201 49f 15101 16381 o,031 1 1 5, 41 1 1 o,oo21 1 0,331 
130. 11.941 4441 l 1,601 121 571 9401 10141 0,2041 l 6,2J l l 0,0121 l 0,371 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
j Middel l 5631 l 2,01 l 141 471 j 1179f 11821 O, 1181 l 5,81 l l 0,0071 J 0,351 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Sllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tonn/Arl • l · l 0,7341 5,11 17,21 l l · l · ID,0431f l 2,121 l l · l · l · l · l · j 

CJ) ..... 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 011907 Grensen 
Rensemetode: BIORFEL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Side : 1 
Qdim : 6,6 m3/t 
Qdim pe hydr.: 350 

l Dato jVam· l Konsentras jon 11111/l l Renseeffekt l 
l lænøde inkl. overløp l 
l l i prøve· l Jmløp l Utløp l X l 
l j~ri~enr--.---.---.--.---.--.---r--.---.---.--.---.--.---r--.--~--.---r--.--~~ 
j j m3/d j SS TOC j BOF KOF JTot-PjTot·N NH4·NI SS j Toe j BOF KOF Tot-PjTot-NjNH4-N SS j TOC j BOF j KOF jTot-PjTot·NjNH4-Nj 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
j19.01.94l 1 l l l l l 27,001 1,201 l l l l l l 
j16 .03.94j 1 1 l l l l zz,ooj 0,89j l l l l l l 
118.04.941 1 l l l l l 34, 001 0,481 l l l l l l 
125.05.941 2 l l l l l 2l,OOI 1,301 l l l l l l 
113.07.941 2 l l l l l 50,001 1,90 j l l l l l l 
113.09.941 1 l l l l l 17,001 0,61 1 l l l l l l 
l B • 1 1 • 94j 2 j j l j j 21 , DO j O, 78j j l l l j j 
130.11.941 1 l l l l l 23,001 0,301 l l l l l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l l l l l l l 27, 13j 0,93j l l l l l j l 
l Grenseverdi l - - l · l · · l - l - l l 22 l 30j 1,00j l - l l l l l - l 

Vurdering av kontrollprøver: 
l l -, - - - --- ' 

l l Antal l prøver l Restkons. K1 l Restkons. KZ l Restmengde l Renseeffekt l 
l jKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering J Krav Res. Vurdering jKrav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 8 8 Overholdt l 22,00 l 40,00 l 1,50 l l 
j BOF j j 30 j 50 j 2,00 l l 
l KOF l l l l j j 
l Tot-P l 8 8 Overholdt l . 1,00 l 2,00 l 0,070 l l 
l Tot·N l l l l l l 

~ 



RESULTAT AV KOBTROLLPRØVBR FOR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TILPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 011907 Grensen 
Rensemetode: BIORFEL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
6,6 m3/t 

350 

l Dato l Mldl. l Vann- l Tilførsel inkl. overløp l Tilførsel l Utslipp fnkl . overløp l Utslipp Inkl . overløp l 
l l vann- l før. l kø/d l ~ l kø/d l kø/100peld l 
l l før. l over l ~-..--......--..----.--+----r---t----.----r---r---.---f---r------.----.----.-----1 

l l m3/d l m3/d l Tot-PI Tot-Nf TOC BOF KOF l Tot-P lot-NI Tot-PfTot-N l TOC l BOF l KOF l lot-Pl Tot-NI TOC l BOF l KOF l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 11 l l l l l 010011 l 0101 l l 010021 l 0105J l l 
116.03.941 11 1 l 1 1 l o1oo11 1 o,o1 1 1 o,oo21 1 0,041 1 1 
j18.04.94l 11 l l l l l 0,0001 l O~OI l l 010011 l 0,071 l l 
f25 .05.94l 21 l l l l l 010031 l 010l l l 010051 l 0~091 l l 
113.07.941 21 l l l l l 010041 l 0111 l l 010071 l 01191 l l 
j13.09.C14I 11 l l l l l 0,0011 l 0,01 l l 010011 l 01031 l l 
l 8. 11 . 941 21 l l l l l o l 0021 l o l o l l l o l 0031 l o l OBl l l 
130-11.941 11 l l l l l 0~0001 l 01DI l l 0,001J l 01041 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel j 11 l l l l l l l l 0,002J l 0,11 l l 010031 l 0,071 l l 

l Sua l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l 
l Tonn/Ar! - l - l l l l l l - l - j0,00071 l 0,041 l l - l - l - l - l - l 

~ 



RESULTAT AV ~ONTROLLPRØVBR FOR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 011900 Langnes 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemisk inntil 500 

Side : l 
Qdim : o,o m3/t 
Qdim pe hydr. : 60 

l Dato jVann- l Konaentrasjon møll l Renseeffekt l 
l jmengde Inkl. overløp l 
l li prtlve-1 Innløp l Utløp l X l 
l J~riooenr--.--~---.--.---.-~---r--.---.---.-~---.--.---r--.---.--.---.--.---.~ 

j j m3/d SS j Toe j 80F KOF jTot-PITot-NINH4-N SS l TOC l BOF l KOF Tot-P1Tot-NINH4-Nj SS l TOC j BOF l KOF 1Tot-P1Tot-NINH4-NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
125-05 .941 284 1199,001 j21,30J l 1160,001 l 2,90j l l l 191 l l 86j l l 
j14.06.94 l j325,00I 142,901 l j272,00I l 3,401 l l l 161 l l 921 l l 
J13.07.94 J J230,00j J12,40j l j144,00J l 0,191 l l l 371 l l 981 l l 
J16.08.94J J162,DOI j11 ,40J l l 98, 001 l 0,261 l l l 391 l l 971 l l 
J11.09.94J 570 I244,DDI j13, 4DI l I121,DOJ l 0,831 l l l 50J l l 931 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel I232,0DI I2D,2BJ l I159,00j l 1,52j l l l 321 l l 93J l l 
l Grenseverdi - l - l - - l - l - l - l 45 l 70J 0 ,60J l - l l l l l l l - l 

Vurdering av kontrollprøver: 
-- - - - - --,--- l l 

l l Antall prøver l Restkons- K1 l Restkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
1 jKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res . Vurdering jKrav Res . Vurder ing l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 6 5 Ikke overh- l 45,00 l 75,00 l 3, 00 l l 
j BOF j j 70 j 120 j 5,00 j j 

J KOF J l J l l l 
l lot-P l 6 5 Ikke overh. l 0,60 l 1,20 l 0,040 l l 
l Tot-N l l l l l l 

~ 



RBSOLTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRIODBH 1.01.9C - 31.12.9C 
TXLFØRSLBR OG UTSLXPP 

Anlegg : 011900 Langnes 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemisk inntil 500 

Side : 
Qdim : 
Qdim pe hydr.: 

.-----,---r-- ,--- ,---------.----------

l 
m3/t 
60 

1 Dato l Mi dl. l Vam- l Tfl førsel inkl. overløp l Til førsel l Utslipp inkl. overløp l Utslipp Inkl. overløp l 
l l vann- l før. l kg/d l pe l kø/d l kø/100pe,d l 
l l før. l overl 1---.----, -.-----.---...---+--..,---;--..,---.,---,---.,---t--....,.---r---..---..---l 
l l ~/d l ~/d l Tot·PI tot·NI TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·Nj Tot·PjTot -N l TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
125.05.941 2841 l 6,051 l 571 l l 35581 l 0,8241 l 45,41 l l 4,1181 1227,201 l l 
114.06.941 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
113.07.941 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
j16.08.94l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
111.09.941 5701 l 7,641 l 1391 l l 44931 l 0,4731 l 69,01 l l 2,3661 1344,851 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 4271 l 6,851 l 981 l l 40261 l 0,6491 l 57,21 l l 3,2421 j286,03j l l 

l sun l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tom/Arl - l · l 2,5001 l 35,81 l l - l - 10,23691 l 20,881 l l - l - l - l · l - l 

m 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRIODBN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 013600 Fuglevik 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >500pe 

Side : l 
Qdim : o,o m3/t 
Qdim pe hydr.: 50.000 

l Dato IVann· l Konsentrasjon rna/l l Renseeffekt l 
l lrwengde fnkl. overløp l 
l li prøve-l Innløp l Utløp l l l 
1 l~rtocæn~-.---.---.---.--.---.-~r--.---.---.--~--~--.--;---.---.--.---~~~-.--~ 
l l m3/d l SS l TOC l BOF 1 KOF ITot·PITot·NINH4· NI SS l TOC l BOF l KOF Tot·PITot·NINH4·NI SS TOC l ØOF J KOF Tot-PJTot·NINH4-NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 21116 l l 85,001 1,901 16,21 6,7J 44,001 l 0,421 l 481 771 l 
126.01.941 20671 l l 55,001 1,60j 14,31 9,81 24,001 l 0,261 l 561 83J l 
j1s.oz.94j 12827 j1se,ooj s,30I 27,51 10,21 21,ooj 1 o,1s1 1 861 971 1 
123.02.941 13518 l 54,001 2,501 ZZ,SI 14,61 23,001 l o, 151 l STI 94J l 
116.03.941 26704 l 30,001 0,831 14,31 6,8j 21,001 l o, 18J l 301 781 l 
122.03.941 19724 11ot,oo1 1,801 14,91 6,o1 61,00I 1 o,o21 1 391 98J 
119.04.941 20079 1103,001 0,87) 15,51 11,41 36,001 l 0,201 l 651 771 
IZ7.04.94J 16472 1110,001 2,101 20,91 11,81 33,001 l 0,491 TDI 761 
125.05.941 12250 1163,001 4,401 29,21 14,41 49,001 l 0,381 691 911 
131.05.941 12069 j123,00I 5,901 30,81 17,41 44,001 l o, 141 641 97] 
114.06.941 10670 113,001 6,50J 66,3J 20,8J 34,001 l o, 151 691 971 
122.06. 941 15073 80,001 2,301 19,81 11,71 20,001 l 0,071 751 961 
j13.07.94l 10822 48,00J 2,401 25,31 16,41 ZO,OOI l 0,081 581 961 
119.07.941 11938 90,00 l 4,201 30,21 13,61 17,00 l l o, 111 811 971 
116.08.941 16237 63,001 1,411 20,31 10,11 51 , 001 l 0,381 191 l 731 
124.08.941 15267 59,001 2,101 18,61 10,31 22,001 l O, 101 621 l 951 
113.09.941 24494 41,001 l 1,801 11,61 5,61 28,001 l 0,141 l 311 l 921 
j21.09.94J 23719 33,00J 1 1,101 11,11 7,91 1o,oo1 1 o,os1 1 69J 1 97J 
112.10.941 16984 S1,0o1 1 1,201 19,21 13,11 14,00I 1 o,041 1 n1 1 96J 
118.10.941 14177 95 , 001 l 3,401 24,01 13,41 17,001 l 0,091 l l 821 l 971 
18.11.941 19060 29,001 l 1,10I14,7I11,5I 12,001 l 0,041 l l 581 l 961 
116.11.941 36423 32,001 1 1,201 9,81 6,71 12,001 1 0,041 1 1 621 1 961 
130.11.941 18177 37,001 l 1,201 13,21 10,51 28,001 l 0,071 l J 241 l 941 

~ 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRXODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg 013600 Fuglevik Side 2 

l Dato IVann- l Konsentrasjon mg/l l Renseeffekt l 
l lmenøde fnkl. overl-., l 
l Il prøve·! Innløp l Utløp l l l 
l l~riooen~~--~--~--~--.-~--~--~--.---.--.--~--.---~~--~--.-~,-~--~~ 
l l m3/d l SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot·NINH4·NI SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot·NINH4·NI SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot·NINH4·NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l 6.12.941 23380 l l 73,001 l l 2,401 18,01 6,01 l 19,001 l l 0,061 l l l 731 l l 971 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l l 76,081 l l 2,50j 21,2111,11 l 27,501 l l 0,16j l l l 591 l l 911 l l 
l Grenseverdi l - l - l · l · l · l - l - l l 30 l 601 l 0,501 l · l l l l l l l - l 

Vurdering av kontrollprøver: 
---- ---- , -r 1 1 1 

l l Antall prøver l Resttons. K1 l Restkone. K2 l ReetTienøde l Renseeffekt l 
l !Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurderfnø !Krav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 24 24 overholdt l 30,00 l 50,00 l 2,00 l l 

l BOF l l 60 l 100 l 4,00 l l 
l KOF l l l l l l 
l Tot-P l 24 24 OVerholdt l 0,50 l 1,00 l 0,035 l l 
l Tot·N l l l l l l 

~ 



RBSULTAT AV KORTROLLPRØVBR FOR PBRXODBØ 1.01.94 - 31.12.94 
TILFØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 013600 Fuglevik 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >500pe 

r -,---,-

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

1 
m3/t 

50.000 

1 Dato l Nidl . l Vann- l Tilførael Inkl. overløp l Tilførsel l Utslipp Inkl. overløp l Utslipp Inkl. overløp l 

l l vann· l f•r . l kg/d l pe l kø/d l kø/100pe,d l 

l l før. l over l 1--.---r-- ---.-----r----jl---.---+---.----.----.--r--+---,-----.----r----,---l 
l l m3/d l m3/d Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·NI Tot·PITot·N l Toe l BOF KOF f Tot·PI Tot·N TOC l BOF l KOF l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
j19.01.94l 21116f 40,121 3421 17951 236001 285071 8,8691 l 929,11 0,0221 2,331 
126.01.941 206711 33,071 2961 11371 1945512463315,3741 1496,11 0,0131 1,251 
115 .02.941 128271 67, 98f 3531 20211 399901 29395f 1,9241 1 269,41 o,oos1 0,681 
123.02.941 135181 33,801 3041 7301 198791 253461 2,0281 l 310,91 0,0051 0,781 
116.03.941 267041 22,161 3821 8011 130381 318221 4,8071 l 560,81 0,0121 1,411 
f22.o3.94l 19n41 35,501 2941 19921 208841 244911 o,394l 1201,21 o,oo11 1,021 
119.04.941 20o791 17,471 1111 20681 102761 259351 4,0161 nz,BI o,o1o1 1,a11 
127.04.941 164nl 34,591 3441 18121 203481 286891 8,0711 543,61 o,o2o1 1,361 
125.05.941 122501 53,901 3581 19971 317061 298081 4,6551 600,31 0,0121 1,511 
131.05.941 120691 11,211 Jnl 14841 418871 309771 1,6901 531,01 o,004I 1,331 
114.06.941 106701 69,361 ~71 12061 407971 589521 1,6011 362,81 0,0041 0,911 
122.06.941 150731 34,671 2981 12061 203931 248701 1,0551 301,51 0,0031 0,761 
113.07.941 108221 25,971 2741 5191 152781 228161 0,8661 216,41 0,0021 0,541 
119.07.941 119381 50,141 3611 10741 294941 300441 1,3131 202,91 l 0,0031 0,511 
116.08.941 162371 22,891 330 l 10231 134671 274681 6,170 l 828,11 l 0,0151 2,081 
124.08.941 152671 32,061 ~841 9011 188591 236641 1,5271 335,91 l 0,0041 0,841 
113.09.941 244941 44,091 2841 10041 1 25935f 236781 3,4291 685,BI 1 o,0091 1,n1 
121 .09.941 237191 40,321 2631 7831 l 2371912194011,1861 237,21 l 0,0031 0,601 
112.10.941 169841 20,381 3261 8661 l 119891 27174f 0,679f 237,81 l 0,0021 l 0,601 
l18.10.94f 141771 48,201 3401 1347f l28354f28354l1,276 l 241,01 l 0,0031 l 0,601 
l 8.11.941 190601 20,971 2801 5531 l 123331 233491 0,7621 228,71 l 0,0021 l 0,571 

i 



Anlegg 

RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRXODBØ 1.01.94 - 31.12.94 
TXLPØRSLBR OG UTSLIPP 

: 013600 Fuglevik Side 2 

l Dato l Midl. l Vam· l Tilførsel inkl . overløp l Tilførsel l Utslipp inkl. overløp l Utalfpp fnkl. overløp l 
l l vann· l før. l kg/d l pe l kø/d l kg/100pe,d l 
l l før . l overl t--- .--.-- --r-- ...-- --t---.---+- -----,----.,r-- .--.-- -t---.-- --.----r------r- --1 
J J m3/d l m3/d Tot-Pj Tot·NI TOC l BOF J KOF J Tot·PI ·Tot-NJ Tot-PjTot·N l TOC J BOF l KOF J Tot-PI Tot·NJ TOC J BOF l KOF l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
J16. 11 . 94l 36423J 43,711 3571 11661 l l 257101 297451 1,4571 l 437,11 l l 0,0041 l 1,101 l l 
ll0 . 11.94I 1a1n1 21,s11 Z40I 6731 1 1 128311 199951 1,znt 1 s09,o J 1 1 o,oo31 1 1,2a1 1 1 

l 6.12.941 233801 56,11J 4211 17071 l l 330071 350TOJ 1,4031 l 444,2 1 l l 0,0041 l 1,121 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
J Middel J 179941 39,19J 3381 12451 l l 230511 281971 2,7431 l 476,5J l l 0,0071 J 1, 201 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
J SLJII l J J J J J J J l l l J l l J l l l l 
l Tom!ArJ • l - 14,304J 123 ,41 454 ,4J J J - l - J1 , 0012J J1T3,9ZJ J J • l · l - J · l • l 

m 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 010401 Kambo 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >500pe 

Side : l 
Qdim : 256,0 m3/t 
Qdim pe hydr . : 16.000 

l - ---.-----.--------------------------------------------------.-----------------------~ 

l Dato IVam- l Konsentrasjon mg/l l Renseeffekt l 
l lmenøde inkl. ovetl!Øp l 
l l i prøve-l Innløp l Utløp l X l 
l l~ti~n~-.--~.--.---.--.---.---~-.---.---.---.--.---.-~~-.---.--.---.--,.--.--~ 
l J m3/d l SS l TOC l BOF J ICOF ITot-PITot-NINH4- NI SS TOC l BOF l KOF ITot-PITot-N NH4-NI SS l TOC l BOF l KOF ITot-PITot-NINH4-NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
J19.o1.94l 5857 1 l148,ool 1 1 9 ,901 60,41 33,41 57,ool o,48J 611 1 951 
J25.01 .94l 6540 l l 67,001 J l 2,601 54,1 l 33,01 35,001 O, 161 471 l 931 
l 15.02.941 4327 j j228,00I l l 9,001 66, 01 37,31 34,001 0,171 BSJ l 981 
123.02.941 4666 l197,00j l l 6,801 59, 6J 48,31 56,001 0,691 711 l 891 
J16. 03.94l 9635 1123,001 l l 3 ,70J 29,3J 16,7J 42,001 0,211 651 l 94J 
122.03.941 6593 l 63, 001 l l 4,701 40,01 20,21 37,001 0,961 411 7'91 
119.04.941 7'976 1120,001 l l 2,901 35 , 61 20,01 30,001 0,341 751 BBI 
127.04.941 5905 I380,00J IB,10I65,6I36,6I 45,001 1, 501 88J 811 
125 .05 .941 3923 1168,001 l 5 ,801 54 ,91 33,71 53,001 0,521 681 911 
131.05.941 3608 1190,001 6,101 50,31 38,41 66,001 0,771 651 871 
114.06.941 3056 J141 ,DO l 6 ,30 l 59, 61 40,11 50,001 0,631 641 90J 
122.06.941 3402 I129,00J 6,60J 59,81 39,41 37,001 0,231 711 961 
113.07.941 2676 l 87,00J 4,601 49,91 39,51 44,00J 0,23J l 491 951 
J19 .07.94l 2582 1184,001 6,701 60,51 50,71 58,001 0,691 l 681 891 
116.08.941 2604 I213,00J 7,201 62, 11 58,11 47,001 0,481 l 771 931 
124 . 08.941 3653 I131,00J 5,30J 45 , 91 31,81 42,001 0,521 l 671 901 
113 .09.941 5362 I127,DDI 6,20!37, 71 25,51 32,001 l o,38J l l 741 931 
121.09.941 4826 l 77,001 3,001 44,61 37,91 33,001 l 0,431 l l 571 851 
J12.10.94l 4515 I129,00J 5,501 46,2J 38,8J 48,001 l 0, 681 l l 621 871 
118.10.941 367'9 1178,001 6,301 53,41 38,41 36,001 l 0,521 l l 7'91 91J 
l 8.11.941 4677 IB5,00I 3,80140,5120,51 27,001 l 0,301 l l 681 921 
J16 . 11.94l 9183 l 69,001 2,201 25,81 15,31 23,001 l 0,261 l l 661 BBI 
130.11.941 4422 1139,001 4,40J 39,4135,11 28,001 l 0,181 l l 7'9 1 951 

et 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRIODBM 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg 010401 Kambo side 2 
....-- ---r----r----------- ----- --- ---- -~~ r - - --- - - --- ---~ 

Dato IVam- l KonsentrasJon møll l Aenaeeffeltt l 
lmenøde tnttt. over\~ l 
Il prøve-l Innløp l Utløp l X l 
l~rt~r-----.--.-.--.--.--r-.--.--.--.--.-.--r--.---.-.--.--.---.--; 
l m!/d l SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot·NINH4·NI SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot·NINK4·NI SS l TOC l IOF l KOF 1Tot·P1Tot·NINK4·NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
6.12.941 4326 l j107,00I l l 4,401 41,41 Z3,0I l Z6,00I l l 0,131 l l l 751 l l 971 l l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Middel j j145,00I j l 5,50j 49,31 33,81 j 41,081 l l 0,481 l l l 68j l l 911 j l 

Grenseverdi l - l - l - l - l · l - l - l l 30 l 601 l 0,501 l - l 1 l l l l l - l 

Vurdering av kontrollprøver: 
.-----.-------------~.-------------------.-------------------.-----------------.----~---------. 

l l Antall prttver l Restltons. K1 l Aeatltons. IC2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l jKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Rea. Vurdering l Krav Aea. vurdering jKrav Aea. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l Toe l Z4 Z4 overholdt l 30,00 l 50,00 l 2,00 l l 
l BOF l l 60 l 100 l 4,00 l l 
l KOF l l l l l l 
l lot-P l 24 24 OVerholdt l 0,50 l 1,00 l 0,035 l l 
l Tot·N l l l l l l 

~ 



RBSULTAT AV KOHTROLLPRØVBR POR PBRIODBØ 1.01.94 - 31.12.94 
TILPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 010401 Kambo 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >500pe 

Side : 1 
Qdim : 256,0 mJ/t 
Qdim pe hydr.: 16.000 

l Dato l Mf dl. l Vam- l TH f~trael Inkl. overløp l Tfl førael l Utal tpp Inkl. overløp l Utal fpp fnlcl. overløp l 
l l vann- l før. l kg/d l ~ l kg/d l kg/100pe,d l 
l l før. l overl ~--.---.---.----.---+---.--~--~r---r---.---.---4---"---.---.---.--~ 
l l m3/d l m3/d l Tot·PI Tot-NI TOC l BOF l KOF Tot-PJ Tot·NI Tot · PJTot·N TOC j BOF l KOF l Tot·PJ Tot·N TOC l BOF l KOF l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
J19.01.94J 5857J l 57,98J 3541 8671 341081 294aOI 2,8111 333,8J l 0, 0181 2,161 
J25.01.94l 65401 l 17, 001 354J 4381 10002J 294851 1,046J 228,9J l O,OD71 1,481 
J15 .02 .94J 43271 l 38,941 2861 9871 229081 237991 0,7361 147,11 l 0,0051 0,951 
J23.02.94l 4666J l 31 , 731 27!1 919J 18664J 231741 3,2201 261,31 l 0,0211 1,691 
J16.03.94l 96351 l 35 , 651 2821 11851 209701 235251 2,023J 404,71 J 0,0131 2,62J 
122.03.941 65931 l 30,991 2641 4151 182281 21977J 6,3291 243,91 l 0,041 l 1,581 
f19.04.94l 79761 l 23, 131 2841 9571 13606J Z366ZI 2,7121 239,31 l 0,0181 1,551 
127.04.941 59051 l 47, 831 3871 22441 28136I32281J8,85BI 265,7J l 0,0571 1, 721 
125.05.941 39231 l 22,751 2151 659J 133841 179481 2,0401 207,91 J 0,0131 1,351 
131 .05 .941 36081 l 22,011 181J 6861 129461 151241 2,7781 238, 11 l 0,0181 1,541 
114.06.941 3056J l 19, 251 1821 4311 113251 1517BJ 1,9251 152,81 l 0,0121 0 ,991 
J22.06. 94l 34021 l 22, 451 2031 4391 132081 169531 0,7821 125,9J l 0,0051 0,811 
113.07.941 26761 l 12,311 134J 2331 7241J 111281 0,6151 117,71 l 0,0041 0,76f 
J19.07.94l 25821 l 17,301 1561 4751 101761 130181 1,7821 149,81 l 0,0121 0,971 
j16.08.94l 26041 j 18, 751 162J 5551 110291 134761 1,2501 122,4J l 0,0081 0, 791 
I24 .08. 94J 36531 l 19,36J 168J 4791 113891 139731 1,9001 153,4J l 0,0121 0,991 
j13 .09.94l 53621 l 33,241 2021 6811 19556I16846J 2,0381 111,6J l 0,0131 1, 11 1 
j21.09.94J 4826J l 14, 481 215J 3721 85161 179371 2,0751 159,31 l 0,0131 1,031 
J12.10.94J 45151 l 24,831 2091 5821 146071 173831 3,0701 l 216,71 l 0,0201 1, 401 
118.10.941 3679J l 23, 18J 1961 6551 136341 163721 1,9131 l 132,41 l 0,0121 0,861 l l 
l B. 11.94J 4677] l 17,77J 189j 3981 104541 15785J 1,4031 l 126,31 l 0,0091 0,821 l l 

;:1 



Anlegg 

RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRZODBN 1.01.14 - 31.12.14 
TZLPØRSLBR OG UTSLZPP 

: 010401 Kambo Side 2 

l Dato l Midl. l Vem· l Tllf111rsel fnkl. overløp l Tilførsel l Utølipp inkl. overløp l Utlltpp Inkl. overløp l 
l l vem· l før . l kg/d l pe l kø/d l køt100pe,d l 
l l før. l over l t---r--r--.---.--+--.--;--.,-----,---..,.--..,.------t---,---...--.---.---; 
l l ~/d l ~/d l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·NI Tot·PITot·N l TOC j BDF l kOF l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
j16.11.94l 91831 l 20,201 2371 6341 l l 118841 197431 2,3881 l 211,21 l l 0,0151 l 1,371 l l 
130.11.941 44221 l 19,461 1741 6151 l l 114451 145191 o, 7961 l 123,81 l l 0,0051 l 0,801 l l 
l 6.12.941 43261 l 19,031 17'91 4611 l l 111971 149251 0,5621 l 112,51 l l 0,0041 l o, Tl l l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 49161 l 25,401 2291 6821 l l 149421 190701 2,294j l 193,61 l l 0,0151 l 1,251 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Sua l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tomtlrj • l - l 9,2711 83,61 248,91 l l - l · I0,837ll l 70,661 l l - l · l - l - l - l 

;;1 



RBSOLTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 012801 Bodal 
Rensemetode: ETTERFELL 
Kontrollgr.: Etterfelling >500 pe 

Side : 1 
Qdim : o,o ml/t 
Qdim pe hydr.: 10.000 

l Dato IVem- l IConsentraøjon 1111/l l Rer-eeeffe4tt l 
l llllenØde f nlc l - over lllp l 
l li pr•ve-1 lmløp l Utlllp l l l 
l l~ri~~~--~--~--~--~~--~--~--~--r-~--~--~--~~--~--~--r-~--~~ 
l l m3/d l SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot·NINH4·NI SS l TOC j BOF l KOF ITot·PITot·NINH4·NI SS l TOC l BOF l ICOF ITot·PITot·N NH4·N 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 2115 l 1160,001 l l 3,001 27,21 l 24,001 l 0,561 l 851 l 811 
115.02.941 970 l 1219,001 l l 3,501 28,41 l 58,001 l 1,301 l 731 l 621 
116.03.941 l 1205,001 l l 1,501 15,11 1151,001 l 0,441 l 26J l 701 
119.04.941 l I126,00I l l 2,5DI 27,11 l 31,001 l 0,641 751 l 741 
125.05.941 l l 74,001 l l 2,701 23,111 l 43,001 l 0,671 411 l 751 
114.06.941 1475 1 1zzo,oo1 1 1 8,so1 62,61 1 42,001 1 o, 111 ao1 1 97J 
113.07.941 1313 l 1257,001 l l 4, SOJ 56,0 l j 28,00 l l 0,231 881 l 94j 
116.08.941 1332 1 1t41,ool 3331 1 2,90J 11,11 1 42,ooJ 33J o,57J 101 901 ao1 
113.09.941 1974 l I113,00J 1431 l 2,101 15,41 l 26,DOI 231 0,081 741 811 931 
j12.10.94l 2002 l 1239,001 2401 l 5,90j 37,81 l 48,001 55J o, 161 771 741 941 
l 8.11.941 2192 l J125,00I l l 2,601 31,61 l 54,001 l 0,571 551 l 761 
122.11.941 3743 l l 88,00j l l 2,4DJ l l 42,00 l 291 0,071 47j l 871 
130-11.941 2033 l I103,00J l l 1,801 l J106,00J 1401 0,411 -21 l l 731 
l 6.12.941 1673 l l 48,001 l l 1,701 23,SJ l 41,001 501 0,191 141 l l 86J 
115.12.941 3631 l l 78,001 l l 0,991 16,81 l 30,001 431 0,061 551 l l 851 
J20.12.94l 4213 l l 37,001 l l 0,701 l l 15,001 251 0,011 351 l l 591 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l J139,56J 239J J 2,96J 29,41 l 48,811 50j l 0,381 J l 561 821 l 801 l l 
l Grenseverdi l · l - l - l - l • l • l · l 11 l 151 l 0,40 l l • l l l l l l - l 

~ 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRIODBN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 012802 Bodal Side 2 
Vurdering av kontrollprøver: 

l l 

l l Antall prøver l Restkons. K1 l Restkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l IKrav Res. Vurdering l Knv Res. Vurdering l Krav Res. Yurderfnø l Krav Rea. Vurderfnø !Krav Rea. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
j TOC l 12 16 OVerholdt l 11,00 l 20,00 l O, 75 f l 
l BOF l l 15 l 2S l 1,00 l l 
l KOF l l l l l l 
l Tot-P l 12 16 OVerholdt l 0,40 l 1,00 l 0,030 l l 
l Tot-N l l l l l l 

Utskrevet: 1.02.95 

~ 



RBSULTAT AV KOHTROLLPRØVBR FOR PBRXODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TXLPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 012801 Bodal 
Rensemetode: ETTERFELL 
Kontrollgr.: Etterfelling >500 pe 

Side 
Qdim : 
Qdim pe hydr. : 

l 
m3/t 

10.000 

l Dato l Mi dl. l Vann- l Til førsel inkl. overløp l Til førsel l Uta l fpp inkl. overløp l Utal ipp inkl. overløp 
l l vann- l før. l kø/d l pe l kø/d l kø/100pe,d 
l l før. l over l 1---.....----.----r------.---+-~--+-----.----,.-----.....----r---+---.-----,---,----r---l 
l l m3/d l m3/d l Tot·PI Tot·NI TOC l BDF l KOF l Tot·PI Tot·NI Tot·PITot-N l TOC l BOF l KOF Tot·PI Tot-N TOC f BOF l KOF 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
f19.01.94f 21151 l 6,351 581 3381 l l 37321 47941 1,1841 l 50,81 l 0,020J 0,851 l 
f15 .02.94l 9701 j 3,401 281 2121 l f 19971 229611,2611 l 56,31 j 0,021f 0,941 l 
116.03.941 l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.~.941 l l l l l l l l l l l l l l l l 
125 . 05.941 l l l l l l l l l l l l l l l l 
114.06.941 1465f 101 12,541 921 3251 l l 73751 76951 0,3341 0,61 63,71 l 0,0061 0,01 1,061 l 
113.07.941 13051 aj 5,911 741 3371 1 1 34761 61271 o,336l o,4f 38,61 1 o,o061 o,o1 o,64J 1 
116.08.941 13321 1 3,861 Dl 1881 4441 1 22n1 18981 o,759l 1 ss,9f 44,01 o,ot3f o,93l o,731 
l13.09 .94f 19181 561 4,151 301 2231 2821 l 24381 253310,2711 0,9f 56,21 52,11 0,0051 0,01 0,941 0,87f 
f12.10.94l 1943f 59111,811 761 4781 480f l 6948f 630610,6591 2,21107,41 121,01 0,011f 0,041 1,79f 2,021 
l 8.11.941 21351 57f s,rol 691 2741 1 1 33521 5ml1,365l 1,81122,41 1 o,o23l o,031 2,041 1 
122.11.941 33901 3531 8,981 l 3291 l l 52841 11,0851 1173,41 98,3f 0,018f l 2,891 1,641 
130.11 .941 1929f 1041 3,661 l 2091 l l 21531 l 0,9781 l 215,21 270,11 0,0161 l 3,59f 4,501 
l 6.12.941 16301 431 2,841 391 801 l l 16731 32761 0,3831 1,01 68,91 81,51 0,0061 0,021 1,151 1,361 
f15 .12.94l 33011 3301 3,59f 611 2831 l l 2115f 50831 0,5251 5,5f 124,81 141,91 0,0091 0,091 2,081 2,371 
l20 .12.94f 25221 16911 2,95f l 1561 l l 1735f l 1,2091 l 100,41 63, 11 0,0201 l 1,67f 1,05f 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 19971 2711 5,831 551 2641 4021 l 34271 45781 0,7961 1,81 94,91 109,01 0,0131 0,031 1,581 1,821 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Sua l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tonn/Arl · l • l 2,128f 20,11 96,41 146,71 l - l - f0 ,2905l 0,66f 34,641 39,79f l - j - l - l - l • l 

at 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PERIODEN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 012802 Kirkeng 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr . : Simfell < 500 
l l ,------

Side : l 
Qdim : 4,3 m3/t 
Qdim pe hydr.: 350 

1 Dato l V em· l Konsentrasjon 1119/l l Renseeffelct l 
l lmenøde Inkl. overløp l 
l l f prøve· l Innløp l Utløp l X l 
l l~ri~enr--.---.---.--.---.--.---r--.---.---.--.---.--.---~-.---.--.---.--.---.~ 

l l m3/d l SS l Tot l BOF l KOF ITot·PITot·NINH4·NI SS TOC l BOF f KOF fTot·PITot·NINH4·N SS TOC l BOF l KOF Tot·PITot·NINH4·NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
fl9.01.94l 471 1224,001 l 121,601 l l 24,001 l l 0,411 l 89f l 981 l l 

fl6.03.94l l I153,DOI f l 8,50f f l 30,001 l f 2,80f l BOl l 671 l l 
f19.D4.94I f f108,00I l l 6,40f f l !7,001 l l 1,401 l 65f l 781 l l 
114.06.941 42 1 l2ll,OOI 1 110,901 1 1 50,0ol 1 1 1,oo1 1 TBf 1 901 1 1 
116.08.941 l 1115,001 l l 6,001 l l 27, 001 l l 1,001 l 761 l 83f l l 
f13.09.94l 89 l l245,00f l l 7,001 l l 9,601 l l 0 , 101 l 961 l 981 l l 
f12.10. 94l 53 l f111,00I l l 6 , 701 l l 12, 001 l l 0,281 l 89f l 951 l l 
l8.11.94f 331 f139,00I l l4,30f l l 9,301 l l 0,091 l 931 l 971 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ' l 
l Middel l 1166,001 l l 8,931 f l l 24 ,861 l f 0,89f l 831 l f 881 l l 
l Grenseverdi l · l · l · l - l · l - l - l l 22 l !Of l 1,001 l - l l l l l - l 

Vurdering av kontro~lprøver: 
l 

l l Antall prøver l Restkons. K1 l Restkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l IKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering IKrav Res. Vurder.lng l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 8 8 OVerholdt l 22,00 l 40,00 l 1,50 l l 
l BOf f f 30 l 50 l 2, 00 l l 
l ICOF l l l l l l 
l Tot·P l 8 8 OVe rholdt l 1,00 l 2,00 l 0,070 l l 
l Tot-N l l l l l l 

:::J 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRIODBN 1.01.94 - 31.12.94 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg : 012802 Kirkeng 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

r - - ---.-- 1 1 1 --.- --- -

Side : 
Qdim : 
Qdim pe hydr. : 

l 
4,3 m3/t 

350 

1 Dato l Mi dl. l VaM- l Tfl førsel Inkl. overløp l Til førsel l Utslipp fnlcl. over løp l Utslipp fnkl. overløp l 
l l vann- l før . l kg/d l pe l kg/d l lcg/100pe,d l 
l l før. l over l l---r---r----~--.---+--"'T"""--+----,-----r---.-----.---+----r-----y-----y-----y------l 

l l m3/d l m3/d l lot-Pl lot-NI TOC l BOF KOF l lot-Pl Tot-N Tot-PJTot-N l TOC l BOF l KOF l Tot-PJ Tot-Nj TOC l BOF l KOF l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
p9.01 .94l 47J l 1, 0ZJ l 11j l 5971 0,0191 l 1,11 l l 0,0051 0,301 
116.03.941 l l l l l l l l l l l l l l 
119.04.941 l l l l l l l l l l l l l l 
114.06.941 421 l 0,461 l 101 l 2691 0,0421 l 2,11 l l 0,0111 0,561 
116.08.941 l l l l l l l l l l l l l l 
113. 09.941 891 l 0,621 l 221 l 3661 0,0091 l 0,91 l l 0,0021 0,231 
112.10.941 531 l 0,361 l 61 l 2091 0,0151 l 0,61 l l 0,0041 0,171 
l 8 . 11 .941 331 l 0,141 j Sl l 831 0,003J l 0,31 l l 0,0011 0,08j 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 531 l 0,521 l 111 l ) 3051 l 0,0181 l 1,01 l l O,OD5J 0,271 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l SUll J l l l l l l l l l l l l l l l J J l 
l Tonn/ArJ - l - l O, 190J l 4,0J l l - l - ID,OD661 l 0,37j l l - l • J - j - J 

ai 



RBSULTAT AV KOØTROLLPRØVBR POR PBRXODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 012803 Østbygda 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Side : l 
Qdim : 2,7 m3/t 
Qdim pe hydr.: 200 

----- -------------.----------------, 

l Dato jVann- l Konøentraajon mg/l l Renseeffekt l 
l llllenllde lnltl. overløp l 
l 11 prøve-l Jnnlfp l Utløp l X l 
1 l~rfooen~~-~-~-~~-~-+-~-~-~-~~--r-+--.---r-,--~~--,--4 

l l m3/d l SS l TOC J BOF l KOF jTot·PjTot·NINH4·NJ SS J TOC l BOF J KOF ITot·PITot·NJNH4·NJ SS J TOC J ØOF J KOF jTot·PITot·NjNH4·NI 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
J19.01.94l l j133,0DJ J J 7, 10J l J 17,001 l l 1,201 l J j 871 J J 83J j 
J16.03.94l l l 45,001 l l 2,80J l l 37,001 l l O,Oll l l l 171 l l 981 l 
119.04.941 l l 91,001 l l 2,201 l l 41,001 l l 3,501 l l l 541 : l ·59J l 
116.08.941 J l l l J93,5DI l l 11,00J l l 3,101 l l l J J l 961 l 
113.09.941 50 l I1D8,00I l l 5,401 l J 12,001 l l 0,451 l l l 881 l l 911 l 
112.10.941 l 1125,001 l l 4,40J l l 28,001 l l 2,0DI l l l 771 l l 54J l 
1 8.11 .941 1 1 42,00I 1 1 1, to l 1 1 13,001 1 1 o,lol 1 l 1 691 1 1 n1 1 
l 6.12.941 l 1616,001 l 136,301 l l 9,301 l l O,SOJ l l J 98J J J 98J J 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
J Middel l J165,71J l J19,1DJ l l 21,041 l l 1,391 l l l 70J l J 671 J 
l Grenaeverdf l · l · l · l · l • l · l · l 22 l 301 l 1,001 l · l l l l l l l · 

vurdering av kontrollprøver: 

l l Antall prfver l Reatltonø. k1 l Restltonø. K2 l Reat..ngde l Renaeeffeltt l 
l IKrav Rea. vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering jKrav Rea. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 8 8 overholdt l 22,00 l 40,00 l 1,50 l l 
J BOF J l 30 l 50 l 2,00 l l 
l KOF l l l l l l 
l Tot-P l 8 8 overholdt l 1,00 l 2,00 l 0,070 l l 
J Tot·N l l l l l l 

ut 



RBSULTAT AV KOMTROLLPRØVBR FOR PBRIODBB l.Ol.t4 - 31.12.t4 
TILPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 012803 Østbygda 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr. : Simfell < 500 

Side 
Qdim : 
Qdim pe hydr. : 

l 
2 1 1 m3/t 

200 

l Dato l Midt. l Vann- l THførsel inkl. overløp l Tilførsel l Utelfpp fnlcl. overløp l Utelfpp fnkl. overløp l 
l l vann- l før . l kg/d l pe l kg/d l kg/100pe,d l 
l l før- l over l 1--- ...------,.-------,,------,.-------i- ---,----+- ---,-- ---,-------.-- -----.-- -+--,----r----r-----.-- --i 

l j m3/d l m3/d j lot-Pl Tot·N TOC l BOF KOF Tot-PJ Tot·N Tot-PITot-N l TOC j BOF l KOF l Tot·PI Tot-N TOC l BOF j KOF l 
l l l l l l l l l l l l l l l l 
119. 01-941 J l J l l l l l l l l l 
116.03.94] l l l l l l l l l l l l 
119.04 .94] l l l l l l l l l l l l 
116.08.941 l l l l l l l l l l l l 
113.09.941 50 l 0,271 51 159] 0,0231 l 0,6] l l 0,0261 o, 711 l 
j12.10.94l l l l l l l l l l l l l 
l 8. 11.941 l l l l l l l l l l l l 
l 6.12.941 l l l l l l l l l l l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 50] 0,271 l 51 l 1591 l 0,0231 l 0,61 l l 0,026J l 0,711 l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Sun l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tom/Ar] - l · 0,0991 l 1,81 l · l - 10,0084] J 0,22] l l - l - l - l · J 

3 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRZODBN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 012101 Rømskog 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Side : l 
Qdim : 9,5 m3/t 
Qdim pe hydr. : 500 

l Dato IVann- J Konsentrasjon mg/l l Renseeffekt l 
l J~~engde inkl. overløp l 
l li prøve·! Innløp l Utløp l X l 
l l~ri~r--.---,.--.---.--.---.-~r--.---.---.---.--,---.-_,---,---.--.---.--.--~--~ 

l l m3/d l SS l TOC l BOF l KOF Tot·PJTot·NJNH4·NJ SS l TOC l BOF l KOF JTot·PJTot·N NH4·NI SS J TOC l BOF l KOF Tot·PITot-NJNH4-N 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
I19.01.94J 111 I113,00j j 3,60J 30,3J l l 13,00J l j 0,16J BBI j 951 
J15.02.94J 61 J139,DOJ l 8,1DJ 73,2J l l 1J,ooJ l l o,16J 901 l 981 
J18.04.94l 94 l 98,00J l 4,501 41,01 l l 18,001 l l 0,211 81J l 951 
Jzs.os.94l 49 j114,oot l 7,zot 69 ,81 l l 9,401 l l o,18J 91 l l 971 
J14.06.94J 54 1132,001 l 8,701 65,91 l l 18,001 l l 0,171 861 l 981 
I12.07.94J 57 I113,00J l 5,0DI52,7I l j15,00I l l 0,131 861 l 971 
j12.09.94J 98 j135,00I l 5,601 36,3J l l 10,001 l l o, 121 921 l 971 
130.11.941 65 j157,0DI l 6,101 48,11 l l 12,001 l l 0,091 921 l 981 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel 1125,131 l 6,10J52,2J l J13,55J l l 0,151 BBI l l 971 l 
l Grenseverdi • l · l · l · · l • l · l l 22 l 301 l 1,00J • l J l l • l 

Vurdering av kontrollprøver: 

l l Antall prøver l Restkons. K1 l Restkons . KZ l Restmengde l Renseeffekt l 
l IKrev Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering IKrav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 8 8 OVerholdt l 22,00 l 40,00 l 1,50 l l 
l BOF l l 30 f 50 l 2 , 00 j l 
l KOF l l l l l l 
l Tot·P l 8 8 OVerholdt l · 1,00 l 2,00 l 0,070 J l 

J Tot·N l l l l l l 

! 



RBSULTAT AV KOHTROLLPRØVBR POR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TILPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 012101 Rømskog 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
9,5 m3/t 

500 
.----- -----. -- 1- --,--- -- -- - --- ,----- - --,-- - -- - - - --------.---- ----------, 
l Dato l Midl . l Venn- l Tflførsel Inkl. overløp l Ti lførsel l Utslipp Inkl. overløp l Utaltpp Inkl. overløp l 
l l vann- l før. l kald l pe l kø/d l ka/100pe,d l 
l l før. l overl t--..--..--~--y-o------t--~--+---.----,-----.----.---+----r---..-----r-----r----1 
l l m3/d l m3/d l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF KOF l Tot·PI Tot·NI Tot·PITot·N l TOC l BOF l KOF l Tot · PI Tot·Nj TOC l BOF l KOF l 

l ' l l l l ' l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 1111 l 0,401 31 131 l 2351 2801 0,0181 l 1,41 l l 0,0061 l 0,451 l l 
115.02. 941 611 l 0,491 41 Bl l 2911 3721 0,0101 l 0,81 l l 0, 0031 l 0,251 l l 
118.04.941 941 l 0, 421 41 91 l 2491 3211 0,0201 l 1,71 l l 0,0061 l 0,531 l l 
125.05.941 491 l 0,351 31 61 l 2081 2851 0,0091 l 0,51 l l 0,0031 l o, 141 l l 
114.06.941 541 l 0,471 41 71 l 2761 2971 0,0091 l 1,01 l l 0,0031 l 0,301 l l 
j12.07.94l 571 l 0,291 31 61 l 1681 2501 0,0071 l 0,91 l l 0,0021 l 0,271 l l 
112. 09.941 981 l 0,551 41 13J l 3231 2961 0,01ZJ l 1,0J l l 0,004J l 0,311 l l 
130.11.941 651 l 0,401 31 101 l 2331 261j 0,0061 l 0,81 l l 0,0021 l 0,241 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 741 l 0, 421 41 91 l l 2481 2951 0,0111 l 1,01 l l 0,0041 l 0, 311 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l SUll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l TOM/Irl - l · l O, 1531 1,51 3,31 l l · l · I0,0040I l 0,37j l l · l · l - l - l - l 

~ 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRXODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 013501 Hestvold 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >500pe 

Side : 1 
Qdim : o,o mJ/t 
Qdim pe hydr.: a.ooo 

r -----.-- , .- - --,----- ---- - ~ 

l Dato IYam· l Konsentrasjon mg/l l Renseeffelct l 
l lmengde inkl. overløp l 
l ]i prøve-l Innløp l Utløp l X l 
l l~ri~enr-~--~--~--~--~~--~--~--~--~~--~--~--r-~--~--~~~~--~~ 

J l m3/d l SS j TOC l BOF KOF JTot·PITot·NJNH4·NI SS J TOC l BOF j KOF Tot·PITot·NjNH4·NI SS l TOC l BOF KOF ITot· PITot·NINH4·NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 1403 l l 58,001 l 3,601 27,51 l l 23,001 l 0,15] l l 601 951 
123.02.941 581 l 1202,001 l 7,301 48,91 l l 59,001 l 0,871 l l 701 881 
122.03.941 9341 1170,001 15,70138,1] l J47,00 J l 0,971 l l 721 82] 
127.04.941 782 l J105,00J l 6,30J 44,61 l l 41,001 l 0,631 l 601 901 
131.05.941 7541 j170,00I j10,10I66,0I l J49,00 I l 0,321 l 711 96J 
122.06.94 1 270 l I550,00J J11,50I 69,4J l l 35,001 l 0,421 l 921 951 
119.07.941 663 1 1111,001 1 6,101 5o,al 1 1 22,001 1 o, 161 1 BOl 971 
124.08.941 696] 1206,001 l 8,201 59,01 l 127,001 l 0,111 l 861 981 
121.09.941 1301 l l 48,001 l 2,201 16,21 l l 13,001 l 0,021 l 721 981 
118.10.941 l 1147,001 l 8,201 63,21 l l 22,001 l 0,091 l 85J 981 
116.11.941 1929 l l 23,001 l 1,101 10,61 l l 17,001 l 0,081 l l ZSI l 921 
l 7.12.941 1983 l l 57,001 l 3,201 29,71 l l 25,001 l o, 171 l l 561 l 941 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 1153,921 l l 6,13f 43,7f l f 31,671 l 0,33f j l 69f l l 941 
l Grenseverdi l - l - l - l - l - l - l . l l 30 l 601 0,501 l - l l l l l -

Vurdering av kontroliprøver: 
----- -----

1 l Antall prøver l Reetkons. K1 l Restkons. K2 l Reatøengde l Renseeffekt l 
l IKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering IKrav Res. Vurdering 1 

l ss l l l l l l 
l TOC l 12 12 OVerholdt l 30,00 l 50,00 l 2,00 l l 
l BOF l l 60 l 100 l 4,00 l l 
l KOF l l l l l l 
l Tot·P l 12 12 Overholdt l 0,50 l 1,00 l O, 035 l 1 
l Tot-N l l l l l l 

~ 



RBSULTAT AV KOØTROLLPRØVBR FOR PBRIODBN 1.01.14 - 31.12.14 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg : 013501 Hestvold 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >500pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
mJ/t 

8.000 
~--~---. ---{--------------------~------~------------------~------------------~ 

l Dato l Midt. l Vann· l Tilførsel inkl. overløp l Tilførsel l Utslipp inkl. overløp l Utslipp inkl. overløp l 

l l vann- l før. l kg/d l pe l kø/d l kt/100pe,d l 

l l før. l overl ~--~--~--~--~--~--~---+--~----~--~--~--+---~--~--~--~---4 
l l m3/d l m3/d l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF Tot·PI Tot-NI Tot·PITot·N l TOC l BOF l KOF Tot·PJ Tot-NJ Toe J BOF l KDF l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 1403J l 5,051 391 811 29711 32151 0,2101 l 32,31 0,0041 l 0,621 j 
123 . 02.941 581 l l 4,241 281 1171 24951 2368J 0,5051 l 34,31 0,0101 l 0,661 l 
J22.03.94l 9341 l 5,321 361 1591 31321 29651 0,9061 l 43,91 0,017J J 0,851 j 
127.04.941 7821 1 4,931 351 821 28981 29061 o,493l 1 32,11 o,o1o1 1 o,621 
131 . 05.941 7541 J 7,621 SOl 1281 44801 4147j 0,2411 l 36,91 0,0051 l 0,711 
122.06.941 267J 31 3,111 191 1491 18261 15621 o, 1471 0,21 11,01 o,003J o,oo1 0,211 
119.07.941 6631 l 4,041 341 74J 23791 28071 O, 1061 l 14,61 0,0021 l 0,281 
124.08.941 6961 l 5,711 411 1431 33571 34221 0,0771 l 18,81 0,0011 l 0,361 
121.09.941 12911 101 2,861 211 621 16841 17561 0,0481 o,zl 17,31 0,0011 o,oo1 o,33l 

118.10.941 l l l l l l l l l l l l l 
J16.11.94J 19181 111 2,121 201 441 1248J 17041 0,1661 0,11 32,91 0,0031 0,001 0,63J 
l 7.12.941 19831 l 6,351 591 1131 37331 49081 0,3371 l 49,61 0,0071 l 0,961 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 10251 Sl 4,671 351 1051 l J 27461 28871 0,2941 0,21 29,41 l l 0,0061 l 0,571 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l sua l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
J Tonn/ArJ • J · J1,705J 12,8J 38,31 l l · l · 10,10731 0,071 10,73J J l - l - l - l - J · J 

~ 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 010500 Alvim 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >500pe 

Side : l 
Qdim : 1243,0 m3/t 
Qdim pe hydr.: 60.000 

l Dato IVam· l Konsentrasjon mg/l l Renseeffekt f 
l lmengde tnkl. overløp l 
l li prøve-l Innløp l Utløp l X l 
l l~rfooen~~--~,-~--~--.---.-~~~---.---.--~--.---,-~---.---.--.---.--.---.--~ 
l l w3/d SS l TOC l BOF KOF ITot·PJ1ot·NjNH4·NI SS l TOC l BOF KOF ITot·PITot·N NH4·NI SS j TOC l BOF j KOF Tot·PITot·NINH4·NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
J19.01.94 l 30893 l 27,001 l 1,50J 15,71 7,91 15,00 J 0,071 l 441 951 
125.01.94 1 32369 123,001 l 1,101 9,71 5,51 9,10 1 0,11 1 l 601 901 
115.02.941 24066 l 70,00 l l 2,50 l 17,61 9,11 23,00 l o, 10 l 1 671 96f 
j23.02.94l 23718 j 39,00 l l 2,20 l 15,91 10,71 19,00 l 0,081 l 51 j 96f 
116.03.941 33843 121,001 l 0,911 8,81 6,1j 12,001 0,051 l 421 941 
122.03.941 l 43,001 l 2,001 13,81 5,5j 19,001 0,07J l 551 96J 
119.04.941 28862 142,001 I1,50I16,1I11,0I 20,001 0,221 l 521 851 
126.04.941 19605 1 99,001 1 5,901 26,41 9,9J zo,oo1 o,os1 1 791 991 
125.05.941 20866 1140,001 l 5,301 30,4J 14,01 24,001 0,221 l 821 951 
131.05.941 19439 l 98,001 l 3,80 l 27,71 17 ,Bl 31,00 l 1,10 l l 681 711 
114.06.941 19689 I302,00I l 3,901 21,51 11,91 36,001 1,90J l 881 511 
122.06.941 35239 l 32,001 l 1,701 10,71 6,61 18,001 0,68J l 431 1 601 
J13.07.94l 18512 l 93,001 l 3,501 24,51 12,21 20,001 0,371 l 781 l 891 
j19.07.94l 17380 j12B,OOI l 5,001 32,01 17,81 39,001 1,301 l 691 f 741 
116.08.941 21102 l 64,001 l 2,501 21,61 16,51 14,001 0,061 l 781 l 97J 
j24.08.94f 20765 1132,001 j 4,301 33,01 14, 1j 17,00J 0,081 l 871 l 9BI 
[13.09.941 36650 l 34,00[ l 1,30J 10,6[ 9,91 9,701 0,031 l 711 l 971 
l21.09.94 j 29211 l l 65,001 l 2,70113,81 8,91 24,001 0,071 l 631 l 971 
112.10.941 21158 j l 44,001 l 2,001 19,41 15,61 15,001 0,051 l 65f l 971 
118.10.941 19640 l 1165,001 l 8,301 27,51 15,01 14,001 0,091 l 911 l 981 
l 8.11 .941 29008 l l 80,00J l 4,001 21,11 9,91 16,001 0,151 J BOf l 961 
123.11.941 475491 l 22,001 l O,BBI 9,7J 4,91 10,001 0,061 l j 54j j 931 
130.11.941 26356 l 147,001 j1,BOI 16,6I15,6J 16,001 0,07j l l 651 l 961 l l 

Cl) 
<n 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRIODBN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 010500 Alvim Side 2 
~--~----~------------------------------------------------~-----------------------. 

J Deto IVam- l Konsentrasjon 11111/l l Renseeffekt l 
l lmenøde tnkl. overløp l 
l li prøve-l Innløp l Utløp l X l 
1 l~riooen~~--~---r--~--r-~---r--,---~--~-.---r--.---r--.---r--.---.--.---r~ 

l l m3/d l SS l TOC l BOF l KOF ITot -PITot·NINH4·NI SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot·NINH4·NI SS l TOC l BOF l KOF ITot-PjTot·NINH4-NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l 6.12.941 29780 l l 37,001 l l 1,50115, 31 9,01 111,001 l l 0,071 l l l 701 l l 95J l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l l 76,96J l l 2,921 19,11 11 , 11 l 18,831 l l 0,291 l l l 671 l l 901 l l 
l Grenseverdi l · l · l · l · l · l · l · l l 30 l 601 l 0,501 l - l l l l l l l · l 

vurdering av kontrollprøver: 
~----~--------------~-------------------.--------------------.-------------------~----------- ---, 
l l Antall prøver l Restkons. K1 l Restkons. K2 l Rest~ l Renseeffekt l 
l IKrev Res . Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering j Krev Re1. Vurdering IKrev Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 24 24 overholdt l 30,00 l 50,00 l 2,00 l l 
l BOF l l 60 J 100 l 4,00 l J 

l KOF l l l l l l 
l Tot·P l 24 24 Overholdt l 0, 50 l 1, 00 l 0, 035 l l 
l Tot-N l l l l l l 

l 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERXODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TXLPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 010500 Alvim 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >SOOpe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr.: 

l 
1243,0 m3/t 

60.000 
l l l ,--------------------~-------.---------------------r--------------------~ 

l Dato l Mi dl. l Vann· l Tfl førsel inkl. overløp l Tfl førsel l Utal ipp inkl. overløp l Utalfpp fnk:l. overløp 
l l vann- l før. l k:g/d l ~ l kg/d l kg/100pe,d 
l l før. l over l f-----y-----r------r-----r-----i---r----+----r------.-----r-----,,----t----r----.----r---.------1 
l l m3/d l m3/d l Tot·PI lot-NI TOC l BOF l KOF Tot·PI Tot·NI Tot-PITot·N l TOC l BOF KOF l Tot-PI Tot-NI TOC l BOF KOF 

l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 308931 l 46,341 485 1 8341 272591 404181 2,1631 l 463,41 0,0031 0,731 
125.01.941 323691 l 35,611 314 1 7441 209451 261651 3,5611 l 294,61 0,0061 0,471 
p5.02.94l 240661 l 60,171 4241 16851 35391 1 352971 2,4071 l 553,51 0,0041 0,881 
123.02.941 237181 l 52,181 3771 9251 306941 314261 1,8971 l 450,61 0,0031 0,711 
j16.03.94l 338431 l 30,801 2981 7111 181161 248181 1,6921 l 406,11 0,0031 0,641 

122.03.941 l l l l l l l l l l l l 
119.04.941 288621 l 43,291 465 1 12121 254661 387231 6,3501 l 577,21 0,0101 0,911 
j26.04 .941 196051 1115,671 5181 19411 680411 431311 0,9801 l 392,11 0,0021 0,621 
j25.05.94l 208661 1110,591 634 1 29211 65053] 528611 4,5911 l 500,81 0,0071 0,791 
]31.05 .941 194391 73,871 5381 19051 434521 44872121,3831 602,61 0,0341 0,951 
j14.06.94j 196891 76,791 423J 59461 451691 35276137,4091 708,81 0,0591 1,121 
j22.06.94l 352391 59,911 3771 1128j 35239j 31421123,9631 634,31 0,0381 1,001 
113.07.941 185121 64,791 454 1 17221 381131 377951 6,8491 370,21 0,0111 0,591 
119.07.941 173801 86,901 5561 22251 511181 46347122,5941 677,81 0,036j 1,071 
116.08.941 211021 52,761 4561 13511 310321 379841 1,2661 295,41 0,0021 0,471 
124.08.941 20765j 89,291 6851 27411 52523j 571041 1,661j 353,01 0,0031 0,561 
j13.09.94l 3665Dj 47,651 3881 1246j 280261 323741 1, 100j 355,51 0,002j 0,561 
121.09.941 292111 78,871 4031 18991 463941 335931 2,0451 701,11 0,0031 1,111 
j12 . 10.94l 211581 42, 321 4101 9311 24892j 342051 1,0581 317,41 1 0,0021 0,501 
j18. 10.941 196401 163,01 j 5401 3241j 95889j 450081 1,768J 275,01 l 0,0031 0,441 
l 8.11 .941 290081 116, 031 6121 23211 682541 510061 4,3511 464,11 l 0,0071 0,731 

~ 



Anlegg 

RBSULTAT AV kONTROLLPRØVER FOR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TILFØRSLBR OG UTSLIPP 

: 010500 Alvim Side 2 

l Dato l Mfdl. l Vann- l Tflførsel inkl. overløp l Tilførsel l Utslipp inkl. overløp l Utsltpp fnkl. overløp l 
l l vann- l før. l kg/d l pe l kø/d l kg/100pe,d l 
l l før. l overl t---~-.---.---.----t---,---+---.--,r--~-.--+---.---,---r-----r-----i 
l l ml/d l ~/d l Tot-PI tot-NI TOC l BOF l KOF l Tot-PI Tot-NI Tot-PITot-N l TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF j KOF J 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
123.11.941 475491 l 41,841 4611 10461 l l 246141 384351 2,8531 l 475,51 l l 0,0051 l 0,751 l l 
130.11.941 263561 l 47,441 4381 1Z39I l l 279061 364591 1,8451 l 421,71 l l 0,0031 l 0,671 l l 
l 6.12.941 297801 l 44,671 4561 11021 l l 262761 379701 2,0851 l 327,61 l l 0,0031 l 0,521 l l 

1 Middel 1 263351 1 68,731 4661 17831 1 1 404291 388131 6,ml 1 461,71 1 1 o,o111 1 o,131 1 1 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Sun l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tom/ArJ - l - 125,0861 170,1j 650,81 l l - l - 12,41361 1168,521 l l · l - l - l - l - l 

~ 



RBSULTAT AV aoNT.ROLLPRØVBR POR PBRZODBN 1.01.t4 - 31.12.94 

Anlegg : 011516 Isefoss 
Rensemetode: PRIMPELL 
Rontrollqr. : Kjeaiske >500pe 

Side 
Qdilll ; 
Qdim pe hydr. : 

1 
26,4 m3/t 

1.100 

l D•to fY.m- l r ... ent,...Jan 111111/l l Rlnleefteltt l 
l 1.... lnkt • .,.,.,.,. l 
l It prtM-1 lml.. l utl.. l l l 
l lperiadenl 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 l c 1 1 1 1 f 
l ( .-1/d l SS f IOC l IOf ICIJf llot-Pilot·lfM·II SS f IOC l IDf l IDf llot-•frot-JIIIIIK·If a MC l 801 l mf flot·Pitat·ll•·llf 
l l l l l l l ,. l l l l l l l l l l l l l l 
I19.01.MI 2W l l 70,01f l 4,lOJ 26,01 ZI,OOI o, IOI l "' l ", l 
ftS.OZ.Mf 1:10 l l M,OOI l 4,90f U,ll 11,001 I,Uf l 6.11 l Wl l 
I16.03.MI l40 l )116,001 l 9,Z.Of ~.1( 16,111 0,151 l ftl l 981 l 
I19.CM.MI SZO l l ~.IIOf l l,•f 3S,41 ZS,OOI 0,05f l 501 f 91f l 
f2S.C15.MI 442 l l 90,111 f 5,201 50,61 30,001 0,111 l Ml l 971 l 
I14.06.Mf 11, l ftli,OOI l 6,1.01 51,11 lO,IIOf 1,11f l 16J l 91f l 
f1l.07.MI 1Z1 l l 9l,.OOI l 5,101 41,1J li,OIJ 0,181 l 671 l 96f l 
I16.01.MI 131 l l 35,001 f Z, 7Uf 24,41 15,001 0,061 l 57f l 97( J 
f1Z . W.Mf 186 l l 29,111 l 1,dGJ 14,41 l,atf O,CM( l n1 f 971 l 
l1Z.10.94f 110 l l 91.001 J 4,.0f 33,11 ZI,OOf l, IOf l 761 l 91f l 
l 8.11.941 717 J l 52,00f f Z.JOI ZS,1J 17,111 O,IKf l 67f l 91f l 
llD-11.941 11l l l 115,001 l 3,901 a.af 20,001 0,011 l 76f l 97f l 
l l l l l l ' l l l l ' l l l ' l l l ' l' l l 
l IUcllll\ l l 85,JSI 1 l 4,501 3S,7f l l 2'Z,OZI l l t,1of l l l 69f l l 971 l l 
t orer..,...,, , - l . l - l - l - l - l - l J 31 l 601 l o,,.l l - t l l l l r l - l 
' l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Vurdering av kontro1lprøver: 
~-- ---·~·~-T----

1 1 Ant•ll ~ 1 ••t•-· k1 1 ... , ..... a 1 • .,..._.. 1 lftWMffat 1 
l llrw lee. \IUI'dertng l krn ••• Vllr*rfna IKrø .... VUr*rlne l Krav ••• .......,.. rer- Ra. ~... l 

tø l l l l l l 
l MC l 12 12 u.rhohlt l ]0,00 l SG.OO l 2,00 l f 
l IOf l l 60 l 100 l ~.... l l 
fmF l l l l l l 
l fot·P l 12 1Z øw.rhldt l 0,58 l 1,80 l O,CDS l l 
l Tot·M l l l l l l 

l 



RB80LTAT AV KOBTROLLPRØVBR ~OR PBRIODBØ 1.01.,4 - 31.12.t4 
~ILPØRBLBR 00 UTSLIPP 

Anlegg : 011516 Isefoss 
Rensemetode: PRIMFELL 
J(ontrollgr.: Kjemiske >SOOpe 

Side : 
Qdim : 
QdiD pe hydr. : 

l 
26,4 al/t 

1.100 

l Dato l "'•· l Y...- 1 rflf..-eel Inkl. crverløp l Tllfllrae( l Utall..,, .. ,. owwltlp l ut•llpp ''*'· onrltlp l 
l l "..... l ,.. . l ..,d l pe l Qld l 118/110pe,d l 
l l ..... l -· l ' ' l l l l l l ' i l l l l l 
l l lalld l -.l/d Tot·PI lot-til TOC l IOf l IDf l lot-Pl Tet-tlf Tot-riTot-11 l Tøt l IOF ltOf l Tot.PI lot·lll Toe l IOF IDf l 
l l l 'l l l l l l l l l l l l l l l 
I19.D1.MI Øl o,9åf 51 15J l 5Z9I 45ll O,OZII 4,41 l O,nJI O,S71 
I1S.02.MI t!OI '·"l 61 Ill f 3J5f Sl!f 0,0141 4,01 l O,ODZf O,SZf 
lt6.cø.tt.t l4DI 3,131 141 n1 1 1MDI 11911 o,as11 s.•l 1 o,oorf o,JOf 
f19.M.tt.f 5ZOI 1,91f 111 Z6f l 1t6ZI 15141 o,OMf U,Of l O,OCØf 1,61f 
IZS.OS.MI 4'21 Z,3DI 221 40f l 13'521 11M l O,OSJ'I 13.31 l O,OCJ71 t. 711 
IU.06.MI IISI o,r.f 71 151 l Wl 5MI 0,11lf 3,51 l 1,0021 O,t.5J 
ltJ.ØJ'.Mf 1Z1f 0,621 5f 111 l 3651 4141 t,OZ2f 1,61 l O,IISJ 0,471 
116.11.941 1llll 0,3~1 Jf 51 l 219f Z81J o,oael Z,IJ l 0,0811 O,ZJ'f l 
ftZ.09.Mf 1861 0,301 31 51 l 1751 Wl O,OØJ'I 1,SI l O,OOif O,ZOf l 
l IZ. ID. Ml 1701 1,111 6f 1'5f l 1o60f 4nl 0,0171 l,6f l 0,002f 1,46J l 
l I.U.Mf n11 l 1,6Sf llf 37f l 0101 1500f 0,0291 12,Zf l O,OIMI 1,57J l 
f30. 11.Mf Ull l 0,671 st 15f l 3971 4151 o.114f 3,51 l 1,112( 0,4SI l 
l l l l l\ l l l l\ l l l l l l l l l 
l Middel l m1 l 1,111 'l ZZI f l 690f 71161 o.OZJI l 5,11 l l o.oo11 l o.751 l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
IS.. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l røm~•rl - l · l o.4Z71 3.31 a.ol l l - l · IO,OOMf l z.tz( l l • l - l - l - l -

Utskrevet: 21.04.95 

8 



RBSULTAT AV KOMTROLLPRØVBR FOR PBRZODBN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 010519 Jelsnes 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: sim.fell > 500 pe 
l ----.-- ---r--- ---

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
15,1 m3/t 

500 

1 Dato jvam- l Konaentraejon 18/l l Renaeeffeltt l 
l llllenlde tnkl. overløp l 
l jt prøve-l rmløp l Utløp l l l 
l l~r~~~---~--~--~--r--.--~--~--~--r--.--~--~--~----~--~~~-.--~--4 
l l ~/d l SS l TOC l 80f l KOF ITot·PITot·NINH4-Nj SS TOC l 90F J KOF ITot·PJlot·NINH4-N SS J TOC l BOF KOF 1Tot-P1Tot-NJNH4-NI 

l l l l l l l ' l l ' l l l l l l l l l l 
119.01 .941 75 l J112,00I 5,801 47,41 26,001 0,30j l 761 941 l 
115.02. 941 66 l J209,00I 6,501 59,91 14,001 0,631 l 93J 90J l 
116.03.941 96 l l 93,001 3, 701 33,3J 12,001 0,311 l 871 911 J 
118.04.941 210 l 1210,001 9,401 74,21 19,001 0,391 l 901 951 l 
114.06.941 l l129, 00j 4 ,90 l 38,61 10,DDJ O, 161 J 92J 96J l 
IZ2 .06.94J 59 l J999,90J 6 ,901 43,41 9,301 O, 181 l 991 971 l 
113.07.941 52 l 1533,001 7,801 88,41 29,001 0,761 l 941 901 l 
116. 08.941 58 l l 93,001 5,601 47,81 13,00J O, 181 j 861 961 l 
113.09.941 9l l 1116,001 9, 801 61,51 46,00J 2,501 J 601 741 l 
J12.10.94l 61 l 1139,001 5,901 52,11 12,001 0,311 l 911 94J l 
l 8.11.941 217 l l 98,001 4,901 44,31 14,001 0,251 l BSI 941 l 
130.11.941 71 l I1T3,00I 4,101 42,61 12,001 0,241 l 931 941 l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Mtddel l IZ42,08J 6,281 52,81 J 18,031 l 0,521 l l 871 921 l l 
l Grenseverdi l · l - l - · - l - l - l 15 l ZDI 0,801 l - l l l l · l 

Vurdering av kontrollprøver: 

l l Antall prøver l Reatkons. K1 l Restkons. K2 l Restmengde l Renaeeffekt l 
l IKrev Ree. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res . Vurdering l Krev Res. Vurdering JKrav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 12 12 overholdt l 15,00 l 25,00 l 1, 00 l l 
l ØOF l l 20 l 35 l 1,40 l l 
l KOF l l l l l l 
l Tot·P l 12 12 overholdt l 0,80 l 1,50 l 0,055 l l 
l Tot· N l l l l l l 

! 



RBSULTAT AV KOHTROLLPRØVBR FOR PBRIODBK 1.01.94 - 31.12.94 
TXLPØRØLBR OG UTØLXPP 

Anlegg : 010519 Jelsnes 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Sim.fell > 500 pe 

Side 
Qdim 

. . 
Qdim pe hydr. : 

l 
15,1 m3/t 

500 

l Dato l Mldl. l Venn· l Tilførsel Inkl. overltp l Tllførael l Utallpp Inkl. overløp l Utslipp Inkl. overløp l 
l l vann- l før. l kø/d l pe l kø/d l køt100pe,d l 
l l før. l over l 1------,.-------,.-----.----...----+----"T---+--..-----.----.----.----+-----,-----,----.-----.--~ 

l l m3/d l ml/d l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·NI Tot-Pirot·N l TOC l BOF l KOF j lot-Pl Tot·NI roe l BOF l KOF l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01 .941 751 l 0,441 41 Bl l 2561 2961 0,0231 2,0 l l 0,0101 l 0,841 l l 
115.02.941 661 l 0,431 41 141 l 2521 3291 0,0421 0,91 l 0,0181 l 0,401 l l 
116.03.941 961 l 0,361 li 91 l 2091 2661 0,0301 1,21 l 0,013 l l 0,491 l l 
118.04.941 2101 l 1,971 161 441 l 11611 12991 0,0821 4,01 l 0,0351 l 1, 711 l l 
114.06.941 l l l l l l l l l l l l l l l l 
122.06.941 591 l 0,411 li 591 l 2391 2131 0,0111 0,51 l 0,0051 l 0,241 l l 
113.07.941 521 l 0,411 Sl 2BI l 2391 3831 0,0401 1,51 l 0,0171 l o,65j l l 
116.08.941 581 l 0,321 lj 51 j 1911 231j 0,0101 O,BI l 0,0041 l 0,321 l l 
j13. 09.94l 931 l 0,911 61 111 l 5361 4771 0,2331 4,31 l 0,1001 l 1,841 l l 
112.10.941 611 1 0,361 li at 1 2121 2651 o,o19l 0,11 1 o,ooa1 1 0,111 1 1 
l 8.11.941 2171 l 1,061 101 211 l 6251 8011 0,0541 3,01 l 0,0231 l 1,301 l l 
130.11 .941 711 l 0,291 31 121 l 1711 2521 0,0171 0,91 l 0,0071 l 0,371 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1 Middel 1 961 1 o,63j Sl zot 1 1 1n1 4371 o,os11 1,81 1 1 0,0221 1 0, 111 1 1 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l SUll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tom/Arj • l · l 0,2301 1,8j 7,31 l l · j • 10,01861 0,661 l l · l · l - l · l · l 

~ 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVBR POR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 010501 Brunsbydalen 
Rensemetode: BIORFEL 
Kontrollgr.: Sim.fell > 500 pe 

Side 
Qdim 

. . 
Qdim pe hydr.: 

l 
6,8 m3/t 

300 
l - l 

l Dato IVam- l Konsentrasjon 11119/l l Renseeffekt l 
1 lmenøde Inkl. overløp l 
l l f prøve· l Innløp l Utløp l X l 
1 1 per i oden 1------r----r---.---.-----.---,----t----,------r--r--..----r- --.----t-----,r---r-.--- r----.--r---i 
l l m3/d l SS l TOC l BOF l ICOF ITot·PITot·NINH4·NI SS l TOC l BOF l ICOF ITot·PITot-NINH4·NI SS l TOC l BOF l KOF ITot· PITot·N NH4-NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 39 1 j198,00I l 111,501 l j14,00I l l 0,221 l l l 921 l l 981 
j15.02.94 l l j122 , 00I l l 8,801 l l 22,001 l l 0,581 l l l 811 l l 93j 
116.03.941 56 l 1170,001 l l 6,001 l l 8,001 l l 0,201 l l l 951 l l 961 
119.04.941 1041 1225,001 l l 9,001 l 111,001 l l 0,131 l l l 951 l l 98f 
125.05.941 144 l 1120,001 l l 3,701 l l 16,001 l l 0,101 l l l 861 l l 971 
114.06.941 151 l l 86,001 l l 6,601 l l 30,001 l l 0,91J l l l 651 l l 861 
116.08.941 26 l j13Z,OO I l 112,701 l l 27,001 l l 0,581 l l l 791 l l 95f 
j12 . 10.94l 29 l 1110,001 l l 6,901 l l 13,001 l l 0,211 l l l 881 l l 961 
l 8.11.941 93 l I101,00I l l 4,901 l l 12,001 l l 0,381 l l l 881 l l 921 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 1140,441 l l 7,791 l l 17,00j l l 0,371 l l l 85 1 l l 951 l 
l Grenseverdi l · l - l · l · l · l • - l l 15 l 20J l 0,801 l - l l l l l l l -

Vurdering av kontrollprøver: 

l l Antall prøver l Restltona. IC1 l Restltona. IC2 l Restmengde l Renseeffekt l 
1 fiCrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering IKrav Res . Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l l 15,00 J 25 , 00 l 1, 00 l l 
l BOF l l 20 l 35 l 1 ,40 l l 
l ICOF l l · l l l l 
l Tot·P l J 0,80 l 1,50 l 0,055 l l 
l Tot·N l l l l l l 

co 
(.) 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVBR POR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TILPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 010501 Brunsbydalen 
Rensemetode: BIORFEL 
Kontrollgr.: Sim.fell > 500 pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
6,8 mJ/t 

300 
l - ·· .---- · - - - - - - - - ·- l· - ·· - - ·-.-- - - - - · - - - l - - - -l 

l Dato l Midt . l Vann- l Tilførsel inkl. overløp l Tilførsel l Utslipp inkl. overløp l Utalfpp inkl. overløp l 
l l vann- l før. l k;/d l pe l kø/d l kg/100pe,d l 
l l før . l over l 1----r---..---,.--.,--- +-- -r-- +---.------.-----.----.---t-----r---r-- -.---,---i 
l l m3/d l m3/d l Tot-Pj Tot-Nj TOC l BOF l KOF l Tot·Pj Tot·Nj Tot-PjTot·N l TOC J BOF l KOF l Tot-PJ Tot-N TOC l BOF l KOF 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 391 o,45l 1 et 1 1 2641 o,o091 1 o,5J 1 o,oo3l o,19l 1 
j15.02.94l l l l l l l l l l l l l l l 
116.03.941 561 0,341 l 101 l l 198f 0,0111 l 0,41 l 0,0041 o, 161 l 
119.04.941 1041 0,941 l 23J l l 5511 0,0141 l 1,11 l 0,0051 0,401 l 
125.05.941 1441 0,531 l 171 l l 3131 0,014j l 2,3j l 0,0051 0,801 l 
114.06.941 1511 1,001 l 131 l l 5861 0,1371 l 4,51 l 0,0481 1,571 l 
l 16.08.941 261 0,331 l 31 l l 1941 0,0151 l o, 71 l 0,0051 0,241 l 
112.10.941 291 0,201 l 31 l l 1181 0,0061 l 0,41 l 0,0021 0,131 l 
l 8.11.941 931 0,461 l 91 l l 2681 0,035( l 1,1 l l 0,0121 0,391 l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l SOl 0,531 l 11j l l 3121 0,0301 l 1,41 l 0,011J 0,49f l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l sun l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tonn/Arj - l - l O, 1931 l 4,0j l j • l · I0,0110I l 0,511 l l · J - - l · l - l 

CD .. 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRZODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 010502 Løkkevika 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Side : l 
Qdim : o,o m3/t 
Qdim pe hydr.: 100 

~-- ~--- l- l 

l Dato IVam· l Konsentrasjon mg/l l Renseeffekt l 
l Jmenade inkl. overløp l 
l li prøve-l lmløp l Utløp l X l 
l l~ri~en~~--~--~--~~--~--+-~--~--~--~-.--~--+-~---.--~--r-~--,-~ 

l l ~/d l SS l TOC J BOF l KOF ITot·PITot-NjNH4·NI SS l TOC l ØOF l KOF ITot·PITot·NINH4-NI SS l TOC l BOF l KOF ITot·PjTot·NINH4-NI 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
f15.02.94l l l l l l l l l 11,001 l l 0,361 l l l l l l l l l 
114.06.94[ l l l l l l l l 24,001 l l 2,301 l l l l l l l l l 
J13.07.94l l l l l l l l 1100,001 l I12,ZOI l l l l l l l l l 
124.08.941 l l l l l l l l 11,001 l l 0,261 l l l l l l l 1 l 
113.09.941 l l l l l l l l 14,001 l l 0,641 l l l l l l l l l 
l 8.11.941 l l l l l l l l 12,001 l l 0,381 l l l l l l l l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l "l l 
l Middel l l l l l l l l 28,671 l l 2,691 l l l l l l l l l 
l Grenseverdi l - l - l - l · l - l - - l l 22 l 30 l l 1, 00 l l · l l l l l l l · l 

Vurdering av kontrollprøver: 
---1 ' ' - l l 

l l Antall prøver l Restkons. K1 l Restkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l JKrav Res. Vurdering J Krav Res. Vurdering J Krav Res. Vurdering J Krav Res . Vurdering JKrav Res. Vurdering J 

l ss l l l l l l 
J TOC l l 22, 00 l 40, 00 l 1 , 50 l l 
l BOF l l 30 l 50 l 2,00 l l 
l KOF l l l J l l 
l Tot·P l l 1,00 l 2,00 l 0,070 l l 
l Tot·N l l l l l l 

~ 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRIODBB 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 011515 Høysand 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >500pe 

Side 
Qdim 

. . 
Qdim pe hydr. : 

l 
30,6 m3/t 

2.100 

l Dato ]Vam- l Kon!lentraajon q/l l Renseeffekt l 
l ]mengde tnkl. overløp l 
l l i prt~ve-] lmljlp l Ut løp l l l 
l l~ri~r--.---.---.--.---.--.---r--.---.---.--.---.--.---~-.---.--.---.--.---.~ 
] ] m3/d ] SS ] TOC l Bof l KOF ITot-PITot-NjNH4-Nj SS l TOC l BOF j KOF ITot-PjTot-NINH4-NI SS l TOC l BOF l KOF ]Tot-PITot-NINH4-NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
]19.01.941 745 l l 88,001 l l 3,00] 22,61 l l 20,00] l l 0,461 l l l 771 l l ~l l l 
]15.02.941 1447 l l 28,001 l l 2,001 17,71 l l 12,001 l l 0,34] l l l 57] l l 831 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l l 58,001 l l 2,501 20,21 l ] 16,00] l l 0,401 l ] l 671 j l 114 1 l l 
l Grenseverdi l - l - l - l - l - l - l - l l 30 l 601 l 0,501 l - l l l l l l l - l 

Vurdering av kontrollprøver: 

l l Antall prøver l Restkons. K1 l Restkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l ]Krav Res- Vurdering l Krav Res. vurdering l Krav Res_ Vurdering l Krav Res. Vurdering ]Krav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 12 2 Ikke overh. l 30,00 l 50,00 l 2,00 l l 
l BOF l l 60 l 100 l 4,00 l l 
l KOF l l l l l l 
l lot-P l 12 2 Ikke overh. l 0,50 l 1,00 ] 0,035 l l 
l Tot-N l ] l ] ] ] 

s 



RBSULTAT AV KORTROLLPRØVBR FOR PBRXODBR 1.01.94 - 31.12.94 
TXLFØRSLBR OG UTSLXPP 

Anlegg : 011515 Høysand 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >500pe 

Side 
Qdim : 
Qdim pe hydr . : 

l 
30,6 m3/t 

2.100 

l Dato l Midl. l Vann· l Tilførsel inkl . overløp l Tilførsel l Utslipp inkl. overløp l Utslipp Inkl. overløp l 
l l vann· l før. l kg/d l pe l kg/d l kg/100pe,d l 
l l før. l overl t---.--~--r----r---+--~-+---r---r--~-~--t------r----.----.----.--~ 
l l m3/d l m3/d l Tot·Pj Tot·NI TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·NI Tot·PITot·N l Toe l BOF l KOF j Tot·PJ Tot·NI Toe l BOF l KOF l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 7451 l 2,241 171 661 l l 13151 14031 0,3431 l 14,9j l l 0,0191 l 0,821 l l 
115.02.941 14471 l 2,891 261 411 1. l 17021 21341 0,4921 l 17,41 l l 0,0271 l 0,96j l 1 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
j Middel l 1096j l 2,571 221 541 l l 15091 17691 0,418j l 16,21 l l 0,023j l 0,891 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l su. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
ITomJArl ·l· 10,9381 8,0119,71 l l· l· 10,15261 l 5,911 l l· l· l· l· l· l 

~ 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRXODBN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 010518 Kolstad 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Side 
Qdim 

. . 
Qdim pe hydr. : 

l 
4,1 m3/t 

175 

l Dato JVam· l Konsentrasjon 111!1/l l Renseeffekt l 
l jmengde inkl. overl~ l 
l Ji prøve· ! Innløp l Utløp l X l 
l J~ri~r--.---.---r--.---.--.---r--.---.---.--.---.--.---r--,---r--.---,--,---,__, 

l j m3/d J SS l TOC J ØOF J KOF Jtot·PJtot·NJNH4·NJ SS J TOC l ØOF J KOF Jtot·PJTot·NJNH4·NJ SS l TOC l BOF l KOF jTot·PITot-NJNH4-N 

l l 1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 8 l J250,00I l l 6, 90J 49, 71 J l 44,001 l 0, 82J l l 821 B8J l 
115. 02.941 19 l j345,00I l l 7,601 56, 41 l 1112,001 l 2,701 l l 671 641 l 
116.03.941 17 l 1284,001 l l 9,401 49,41 l l 15,001 l 0,181 l l 941 981 l 
118.04.941 35 l 1133,001 l l 6,001 53, 61 l l 18,001 l 0,251 l l 861 951 l 
125.05.941 28 l 1204,001 l l 9,601 63,51 l l 9,201 l 0,271 l l 951 971 l 
J12.o7.94l 14 1 J154,ooJ 1 1 5,6oJ 82,91 1 l 12,oo1 1 o,23l l l 921 951 l 
116.11.941 l 1109,001 l l 5,201 36,71 l l 51,001 l 1,601 l l 531 69J l 
J 7. 12.941 l j116,00I J l 4,40J 31 , 61 l l 30, 001 l 0, 421 l l 741 901 l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l J199,38l l l 6,841 53,01 l l 36,401 l 0,81J l J 801 87J J 
l Grenseverdi l - l - l · l - l · l · l · l l 22 l 301 1,001 • l l l l l · 

vurdering av kontrollprøver: 
.---- --~ - - --- - , l l l -- , 

l l Antall prøver l Restkons . K1 l Restkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l JKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering jKrav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 8 8 Overholdt l 22,00 l 40,00 l 1,50 l l 
l ØOF l l 30 l 50 l 2, 00 l l 
l KOF l l l l l l 
l Tot·P l 8 8 Overholdt l . 1,00 l 2,00 l O, 070 l l 
l Tot· N l l l l J l 

i 



RESULTAT AV KOHTROLLPRØVBR FOR PBRXODBN 1.01.14 - 31.12.14 
TILFØRSLER OQ UTSLIPP 

Anlegg : 010518 Kolstad 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Side 
Qdim 

. . 
Qdim pe hydr.: 

l 
4,1 m3/t 

175 
~-- - l - - 1- - - l l 

l Dato l Midl. l Vann· l Ti lførsel inkl . overløp l Tilførsel l Utslipp inkl. overløp l Utalfpp fnkl . overløp l 
l l vann- l før. l kg/d l pe l kald l kg/100pt,d l 
l l før. l over\ 1----,.--.---- r---...---+-- ---r-----t--.-- -.----.---.-- -t-----.---,-- -r---.---l 
l l ml/d l ~/d l Tot· PI Tot·NI TOC l BOF l KOF Tot· PI Tot·NI Tot·PITot-N TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 Bl f O, 061 l 21 l 321 33 1 0, 0071 0,41 l l 0,009[ 0,5DI 
115.02 .941 191 l 0,141 11 71 l 851 891 0, 0511 2,11 l l 0,0731 3,041 
116.03.941 171 l 0, 161 11 Sl l 941 701 0,0031 O,ll l l 0,004[ 0,361 
[18.04.941 351 l 0,211 21 51 l 1241 1561 0, 0091 0,61 l l 0,013[ 0,90[ 
125.05.941 28[ l 0,271 21 61 l 1581 1481 0,0081 O,lf l l 0,011[ 0,37f 
112.07.941 141 l 0,081 11 21 l 461 971 0,0031 0, 2[ l l 0,0051 0,241 

116. 11.941 l l l l l l l l l l l l l l 
l 7.12.941 l l l l l l l l l l l l l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 201 l 0,15 1 11 51 f l 901 991 0, 0141 l 0,71 l l 0,0191 0,90[ 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l SLill f f f l ., l l l f f l f f l f l l l l f 
l Tonn/Ar[ - f - l 0, 055 [ 0,4[ 1,81 l f · f - [0,00511 l 0,26[ l j - l - l · l - l · l 

æ 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRIODBN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 010520 Stenbekk 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemisk inntil 500 

Side : 1 
Qdim : o,o m3/t 
Qdim pe hydr.: 90 

l -----, -----. - - - - - ~- -----------------.-----------~ 

l Dato IVem- l Konsentrasjon 119/l l Renseeffekt l 
l lmengde inkl. overløp l 
l li prøve-l lmløp l Utløp l X l 
l l~ri~~~--.-.-.--.--.-~-b--.--.--.-~-.--.-~-~-.--.--.-.--.-~ 
l l m3/d l SS l TOC l BoF l KOF ITot·PITot·NINH4-Nf SS l TOC l BOF l KOF ITot· PITot· NINH4·NI SS l TOC l BOF l KOF ITot· PITot -NfNH4·NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 5 1160,001 l l 8,30f l l l 78,001 l l 0,66f l l 51f 921 l 

113.03.941 7 1216,001 l 111,301 l l 1166,001 l l 1,301 l l 23f 881 f 
117. 04.941 6 1316,001 l l 8,801 l l 1143,001 l l 0,691 l l 541 921 l 
124.08.941 5 1239,001 l 110,501 l l l162, 00f l l 0, 251 l l 321 971 l 
111.09.941 10 1170,001 l f11,2DI l l 199, 001 l 11,101 l l 41 1 901 l 
112.10.941 11 f156,00I l l 6,501 l l f100,DDI l l 1,201 l l 35f 811 l 
l 8 . 11.941 2 l143,00f f l 6,701 l l f101,00I f l 0,721 l l 291 891 f 
l30 . 11.94f 1 f111 ,0DI l 14,001 l l 176,001 l l 0,151 l l 311 961 l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel 1188,881 l l 8,411 l l 1115 , 631 f l 0,761 l l 371 911 l 
l Grenseverdi - l - l - l - l - l - l - l l 45 l 701 l 0, 601 · l l l l - l 

Vurdering av kontroliprøver: 
l 

l l Antall prøver l Reatkons. K1 l Restkons. IC2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l IKrav Res. Vurdering l Kr av Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering IKrav Res . Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 8 8 OVerholdt l 45 , 00 l 75,00 l 3,00 l l 
f BOF l l 70 l 120 l 5, OD l l 
l KOF l l l f l l 
l lot -P l 8 8 overholdt l 0,60 l 1,20 l 0,040 l l 
l Tot-N l J l l f l 

.... 
o o 



RBSOLTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TILPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 010520 Stenbekk 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemisk inntil 500 

-- -----.- ···--

Side 
Qdim : 
Qdim pe hydr.: 

l 
m3/t 
90 

1 Dato l Ml dl. l vam- l Til førsel l nlcl . overløp l Tilførsel l Utallpp lnlcl. overløp l Utslipp fnkl. overløp l 
l l venn- l før. l lcø/d l pe l køld l kø/100pe,d l 
l l før. l over l l---- r---.---- .-----.----- +---.---+----,-- -.-----.----r----t-----r----.-----.----,-- ---l 
l l .3/d l m3/d Tot·PI 1ot-NI TOC l BOF l KOF Tot-Pj Tot·NI Tot·PITot· N TOC l BOF KOF l Tot-PI Tot·NI TOC l BOF l KOF 

l l l l l l l l l l l l l l l l l 
119.01.941 51 0,041 l 11 l 241 l 0,0031 0,41 l 0,0071 l 0,781 l 
113.03.941 71 0,081 l 21 l 471 l 0,0091 1,21 l 0,0181 l 2,321 l 
j17.04 .94l 61 o,os1 1 21 1 111 1 o,0041 o,91 1 o,ooaj 1 1,n1 1 
124.08.941 51 0,051 l 11 l 311 l 0,0011 0,81 l 0,0031 l 1,621 l 
111.09.941 101 0,111 l 21 l 661 l 0,0111 1,01 l 0,0221 l i,981 l 
l 12. 10.941 111 0,071 l 21 l 421 l 0,0131 1,11 l 0,0261 l 2,201 l 
l 8.11.941 21 0,011 l l l Bl j 0,0011 0,21 l 0,003j l 0,401 l 
130.11.94 1 11 0,001 l l l 21 l 0,0001 0,11 l O,OOOj l 0,151 l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 61 l 0,061 l 21 l 311 l 0,0061 0,7j l 0,0121 l 1,401 l 

l Sun l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
ITorwvArl- l - j O,OZZI l 0,71 l l- l- 10,00221 l 0,261 l l- l- l· l- l 

~ -



RESULTAT AV KOHTROLLPRØVBR POR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 011514 Høk 
Rensemetode: LANGLUFT 
Kontrollgr.: Biologisk inntil 500 

Side : l 
Qdim : o,o mJ/t 
Qdim pe hydr.: 200 

,---- -----, - l -- l - - l 

l Dato IVam· l Konsentrasjon noe/l l Renseeffekt l 
l ll'llengde f nkl. overløp l 
l li prøve-l Innløp l Utløp l X l 
l l~ri~n~~--~--~--~~--~--+-~--~--~--~~--~--+-~~~--~--~~--~~ 
l l m3td l SS l TOC l ØOF l ICOF ITot·PITot·NINH4·NI SS l TOC J ØOF l KOF jTot·PITot·NjNH4·NJ SS J TOC l BOF l ICOF jTot·PjTot·NINH4·NI 

l l l l l ' l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
I15.02.94J l 1114,001 l l l l l l 11,001 l l l l l l 901 l l l l l 
J16.03.94J l I230 ,00J l l l l l l 14,001 l l l l l l 931 l l l l l 
119.04.941 l J232,00J l l l l l l 16,001 l l l l l l 93J l l l l l 
J25.05.94l l 1670,001 l l l l l l 26,001 l l l l l l 961 l l l l l 
114.06.941 l I266,00J l l l l l l 18,001 l l l l l l 931 l l l l l 
113.09.941 l J221,00I l l l l l l 13,00J l l l l l l 941 l l l l l 
130.11.941 l 1120,001 l l l l l l 8,301 l l l l l l 93J l l l l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l l264,7tl l l l l f l 15, 19J l l l J l J 931 l l l l l 
l Grenseverdi l · l · l · l · l - l · l · l l 20 l 30 l l l l · l l l l l l l · l 

Vurdering av kontrollprøver: 
- - ---.--- - ----. 

l l Antall prøver l Restltons . K1 l Restkons. KZ l Restmengde l Renseeffekt l 
J IKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res . Vurdering J Krav Res. Vurdering IKrav Res. Vurdering J 

l ss l l l l l l 
l TOC l 8 7 Ikke overh. l 20,00 l 40,00 l 1,50 l l 
l BOF l l 30 J 50 l 2,00 l J 

l ICOF l l l l l l 
l lot-P l l l l l l 
l Tot·N J l . J l l l 

~ 

o 
1\) 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PERIODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 012714 Hoel 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Sim.fell > 500 pe 

Side : l 
Qdim : 55,4 mJ/t 
Qdim pe hydr.: 2.500 

r ~- r - ' 1 

l Dato IVam· l Konsentrasjon mg/l l Renseeffekt l 
l lrwenøde inkl . overløp l 
l fi ~ve-l Innløp l Utløp l l l 
l l~ri~~-.---.---.--.---.--.--~--.---.---.--.---.--.---r--.---.--.---.--.---.~ 
l l m3/d l SS l TOC f BOF l KOF ITot·PITot·NINH4·NI SS l TOC l ØOF l KOF ITot·PITot·NINH4·N SS l TOC l ØOF KOF ITot·PITot·NINH4·N 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l25.01.94f 299 l 88,001 l 4,701 40,01 l 14,001 o, 151 l B4l 1 961 
l23.02.94f 174 1232,001 1 7,001 60,01 1 15,001 o, 181 1 931 l 971 
122.03.941 247 1187,001 l 5,101 39,91 l 14,001 o, 131 l 921 l 971 
f27.04.94l 205 f156,00I l 6,401 51,51 l 16,001 o, 10f l 89f l 98f 
l31.o5.94f 319 lf34,ool 1 6,301 45,41 1 11 ,ool o,061 1 911 1 991 
f22.06.94f 420 l 90,001 l 4,701 37,11 l 16,001 0,171 l 821 l 961 
f19.07.94l 250 1146,001 l 6,201 57,41 l 12,001 0,111 l 911 l 98f 
124.08.941 327 1114,001 l 5,401 48,61 l 12,001 0,06f l 891 l 981 
121.09.941 331 l 94,001 l 4,60f 42,51 l 13,001 0,06f l 861 l 981 
118.10.941 294 1128,001 l 6,101 46,41 l 15,001 0,07f l 881 l 981 
l16.11.94f 532 l 53,00 f l 3,001 28,2f f 15,001 0,07f l 71f f 97f 
l 7. 12.941 347 l 99,001 l 4,501 37,71 l 23,001 o, 131 l 761 l 97f 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 1126,75 1 l l 5,331 44,61 l l 14,671 l l 0,111 l l l 861 l 971 l 
l Grenseverdi l · l · l · l · l · l • l · l l 15 l ZOI l 0,801 l · l l l l l l · 

Vurdering av kontrollprøver: 
.--~- ~--- - - ------,------ - T 

l l Antall prøver l Restkons. K1 l Reøtkons . K2 l Reøtøengde l Renseeffekt l 
l IKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering IKrav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l Toe l 12 12 OVerholdt l 15,00 l 25,00 l 1,00 l l 
l BOF l l 20 l 35 l 1 ,40 l l 
l ICOF l l l l l l 
l Tot·P l 12 12 OVerholdt l 0,80 l 1,50 l 0,055 l l 
l Tot·N l l l l l l 

~ 

o 
~ 



RBSOLTAT AV KOHTROLLPRØVBR FOR PBRIODBB 1.01.94 - 31.12.94 
TILPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 012714 Hoel 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Sim.fell > 500 pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

1 
55,4 m3/t 

2.500 

l Dato l Midl. l Vann- l Tflførael tntl. overløp l Tflf•rael l Utslipp Inkl. overløp l Utalfpp Inkl. overløp l 
l l vann- l før. l kø/d l pe l kø/d l kø/100pe,d l 
l l før . l overl l---..---~-.,.----r--+--..---+----.----r---r---.----+----r-----,----y----y-----1 
l l m3/d l m3/d l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·NI Tot· PITot·N l TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·NI TOC J BOF l KOF l 
1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
125.01.941 2991 l 1,411 121 261 l 8271 997J 0,0451 l 4,21 0,0031 l 0,261 l 
123.02.941 1741 l 1,221 101 401 l 7161 870J 0,0311 l 2,61 0,0021 l o, 161 l 
J22.03.94l 2471 l 1,261 10J 46J l 7411 8211 0,0321 l 3,51 0,0021 l 0,221 l 
127.04.941 2051 1 1,311 111 321 1 m1 8801 0,0211 1 3,31 o, oo11 1 0,201 1 
131.05.941 3191 l 2,011 141 431 l 11821 12071 0,019J l 3,51 0,0011 l 0,221 l 
122.06.941 4201 l 1,971 161 381 l 11611 12991 0,0711 l 6,71 0,0041 l 0,421 l 
119.07.941 2501 l 1,551 141 371 l 9121 11961 0,0281 l 3,01 0,0021 l O, 191 l 
124.08.941 327J 1 1,n1 161 371 1 10391 13241 o,ozo1 1 3,91 o,oo11 1 0,241 1 
121.09.941 3311 1 1,521 141 311 1 8961 11n1 o,o201 1 4,31 o,oo11 1 0,211 1 
118.10.941 2941 l 1, 79J 141 381 l 10551 11371 0,0211 l 4,41 0,0011 l 0,281 l 
116. 11.941 5321 l 1,601 151 281 l 9391 125010,0371 l 8,01 0,0021 l O,SOI l 
l T. 12.941 3471 l 1,561 131 341 l 9191 10901 0,0451 l 8,01 0,0031 l O,SOI l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 312j J 1,581 13J 361 l 930J 11041 0,0331 l 4,61 l J 0,0021 l 0,29J l l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Sun l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
ITonntArl- l- 1o,sn1 4,7113,11 l l- l- J0,0120I J1,6BI l l- l- l- l- l- l 

.& 

o .,. 



RESULTAT AV KOHTROLLPRØVBR FOR PBRZODBN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 012301 Fossum pumpestasjon Side : 1 
Rensemetode: Qdim : o,o mJ/t 
Kontrollgr. : Qdim pe hydr.: o 
l- - , - - l l l 

l Dato IVam- l Konsentrasjon qfl l Renaeeffeltt l 
l lrrenøde Inkl. overløp l 
l Il prøve-l Innløp l Utløp l X l 
l l perf odenl----.-----.----.--...------.---.---+----,.----.--o.......y---r------.-~--+-----,,--r---.--.-----.---.------1 

l l ~/d l SS l TOC l BOF l KOF 1Tot·P1Tot· NINH4-N SS l TOC BOF l KOF Tot·PITot·NINH4·Nj SS j TOC l BOF l KOF jTot·PITot-NjNH4·N 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
116.03.941 2124 l l l l 0,991 18,11 l l l l l l 
122.03.941 1279 l l l l 3,001 26,51 l l l l l l 
IZ7.04.94I 1234 l l l l 4,101 33,71 l l l l l l 
131.05.941 902 l l l 110,701 43,31 l l l l l l 
114.06.941 854 l l l l 6,60, 43,11 l l l l l l 
119.07.941 126 l l l l 9,701 58,01 l l l l l l 
IZ4.08.94I 1220 l l l l 4,301 34,61 l l l l l l 
121.09.941 1388 l l l l 3,501 21,81 l l l l l l 
116.11.941 2564 l l l l 0,981 11,91 l l l l l l 
130.11 .941 1126 l l l l 4,101 29,01 l l l l l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l l l l 4,801 32,01 l j l l l l 
l Grenøeverd l l - l - · l - l · l - l - l l · l l l l 

Vurdering av kontrollprøver: 

l l Antall prøver l Restlcona . K1 l Restkons. K2 l Reet.engde l Renseeffekt l 
l !Krav Rea. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Re.. Vurdering !Krav Rea. Vurdering 1 

l ss l l l l l l 
l TOC l l l l l l 
l BOF l 1· l l l l 
l KOF l l l l l l 
l Tot-P l l l l l l 
l Tot-N l l l l l l 

Utskrevet: 1.02.95 
... 
o 
CA 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TILPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 012301 Fossum pumpestasjon Side 
Qdim Rensemetode: 

Kontrollgr. : Qdim pe hydr. : 

l 
m3/t 

.--- -----.- ----. -- l -- - - - - - - l - -------.---------------,,-----------------, 

l Dato l Midl. l Vann· l Tilførsel inkl. overløp l Tilførsel l Utslfpp fnkl. overløp l Utslipp 'nkl. overløp l 
l l vann- l før. l kg/d l pe l kg/d l kg/100pe,d l 
l l før. l over l t----r--r---,---...--+--,..----+----,.----.----.----r-----+---.-----.----.-----.----l 
l l m3/d l m3/d l Tot-PI Tot-NI TOC l BOF l KOF Tot-PI Tot-NI Tot-P Tot-N TOC BOF l KOF Tot-PI Tot-NI TOC l BDF l KOF l 
l l l l l l l l l l l l l l l l 
j16.03.94l 21241 l 2,101 381 l l 12371 32041 l l 
122.03.941 12791 l 3,841 341 l l 22571 28241 l l 
127.04.941 12341 l 5,061 421 l l 29761 34651 l l 
131.05.941 9021 l 9,651 391 l l 56771 32551 l l 
j14.06.94l 8541 l 5,641 371 l l 33161 30671 l 
119.07.941 n61 1 7,041 421 1 1 41421 35091 1 
124.08.941 12201 l 5,251 421 l l 30861 35181 l 
121.09.941 13881 l 4,861 301 l l 28581 25221 l 
116.11.941 25641 l 2,511 311 l l 14781 25431 l 
I30.11.94J 1126J 1 4,621 331 1 1 27161 2n1 1 1 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Mfddel l 13421 l 5,061 371 l l l 29741 30631 j l l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Sl.m l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l TonnJirj - l - l 1,8471 13,51 l l l - l - l l l l l l - l - l - l - l 

-o 
O) 



RESULTAT AV KOHTROLLPRØVBR FOR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 012300 Mørk 
Rensemetode: PRIMFELL 
Kontrollgr.: Kjemisk inntil 500 

Side : l 
Qdim : o,o m3/t 
Qdim pe hydr.: 40 

,- l 

l Dato jvem- l Konsentrasjon ~/l l Renseeffekt l 
l 11Qen9de Inkl. overløp l 
l l i prøve-l lmløp l Utløp l X l 
l l~r~~~-y---y--~--~~~~--~--y---~~~-y--~--~--~-y--~--y-~~~--~--4 

l l m3/d l SS TOC l IOF l KOF Tot-P1Tot-N INH4-Nj SS l TOC l BOF l KOF ITot-PITot-N NH4-N SS TOC BOF KOF ITot-PITot-N NH4-N 

l l l l l l l l l l l l l l l 
JZ5.01.94I l l l l l l l B7,DDI l l 0,77J l 
J23.02.94l l l l l l l l 21,DOJ l l 0,111 l 
127.04.941 l l l l l l l 67,001 l l 1,001 l 
122.06.941 l l l l l l 121 5,701 l l 0,241 l 
124.08.941 l l l l l l l 13,001 l l 0,111 l 
121.09.941 l l l l l l l 20,00J l l 0,06J l 
118.10.941 l l l l l l l 54,ooJ l l o,szt l 
116.11.941 1 1 l 1 1 1 1 2o,oot l l o,65l 1 

l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l l l l l l 12J 35,96J l l 0,43J l l l 
l Grenseverdi l - - l - l - - l - l - l l 45 l 70J l 0,601 - l l l -

Vurdering av kontrollprøver: 
-,--------------------~-----------------,----------------~ 

l l Antall prøver l Restlcons. K1 l Restkons. ICZ l Restmengde l Renseeffekt l 
l jKrev Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering jKrav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 8 8 Overholdt l 45,00 l 75,00 l 3,00 l l 
j BOF j l 70 l 120 j 5,00 l l 
l KOF l l l l l l 
l lot-P l 8 8 Overholdt l 0,60 l 1,20 l 0,040 l l 
l Tot-N l l l l l l 

.... 
o 

" 



RBSULTAT AV KOØTROLLPRØVBR POR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 012315 Mariaholm 
Rensemetode: LANGLUFT 
Kontrollgr.: Biologisk inntil 500 

Side : 1 
Qdim : o,o m3/t 
Qdim pe hydr.: 70 

l Dato IVam- l Konsentrasjon 1119/l l Renseeffekt l 
l lmenøde Inkl. overløp l 
l jl prøve·! lmløp l Utløp l X l 

l l perf odent-----r----r-. ---r--.-.----,r--+---.----.---.----r---r--..----t-----,--.-------r--.-.----,----i 
l l m3/d l SS j TOC j BoF j KOF ITot·PjTot·NINH4·NI SS j TOC l BOF l KOF jTot·P Tot·NINH4-N SS TOC l BOF j ICOF jTot· PITot·NjNH4·Nj 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
f25.o1.94J l p2s,oo1 l l l f11,00I 1 1 1 91f 1 1 1 

j23.02.94j l l 28,001 l l l l 14,001 l l l 50j l l l 
126.04.941 l l 9,601 l l l l 8,101 l l l 151 l l l 
122 . 06.941 l l 20,001 l l l l 7,301 l l l 631 l l l 

124.08.941 l l 5,901 l l l l 15,001 l l l -1541 l l l 
120.09.941 l l 6,501 l l l l 17,001 l l l ·1611 l l l 
118.10.941 l l 6,101 l l l l 5,701 l l l 6j l l l 
l16.11.94j 1 l l 6,30j l l l l Z2,00j l l l ·2491 f l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l l 25,931 l l l l 12,511 l l l l j ·421 l j l 
l Grenseverdi l • l • l · l · l · l · - l 20 l 30 l l l l · l l l l l -

vurdering av kontrollprøver: 
....-----.--···~--- l 

l l Antall prøver l Restkons. IC1 l Restkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l jKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Rea. Vurdering jKrav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 8 8 OVerholdt l 20,00 l 40,00 l 1,50 l l 
j BOF j j 30 l 50 l 2,00 j l 
l ICOF l l l l l l 
l Tot-P l l l l l l 
l Tot·N l l l l l l 

~ 

o 
Q) 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 012302 Nesset 
Rensemetode: ETTERFELL 
Kontrollgr.: Etterfelling <SOOpe 

Side : l 
Qdim : o,o m3/t 
Qdim pe hydr.: 75 

--- l l 

l Dato IVann- l Konsentrasjon mg/ l l Renseeffekt l 
l jmenøde inkl. overløp l 
l l i prøve-l Innløp l Utløp l X l 
l l per l oden l------..----.-----.---,----- .----.---+---,------,-----,------..-----.---r--l----r---r---,-----r----.--r-----1 

l l ~/d j SS j TOC l BOF j KOF ITot·PITot·N NH4· N SS l TOC l BOF l KOF ITot-PjTot· N NH4·NI SS l TOC l BOF l KOF jTot· PITot -NjNH4· NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
115.02.941 l 1194,001 l l 7,801 115,0oj l l D,JOI l l 401 l l 961 l l 
116.03 .941 5 1 I224,00I 1 1 1,201 61 , oo1 1 1 o,14l 1 1 n1 1 1 981 1 1 
j19 .04.94l 5 l I214,0DI l l 8,301 38, 001 l l o, Bl l l 821 l l 981 l l 
114.06.941 6 1 12s5, oo1 1 11s,oo1 44,ool 1 l o,36l l l 821 l l 971 l l 
113.07.941 5 l I155 , 00I l l 7,ooj 20,001 l l o, 181 l l 871 l l 971 l l 
j13.09.94j 6 l j139,00I l l 7,701 15 ,001 l l o, 121 l l 891 l l 98j l l 
112.1o.94l s 1 11s8,oo1 1 1 8,oo1 11,oo1 1 1 o, 151 1 l 891 1 1 981 1 1 
l 8.11.941 l 1145,001 l l 7,201 16,001 l l 0,081 l l 881 l l 981 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l j185, 50I l l 8,531 l l 40, 751 l l 0,181 l l l 7'91 l l 981 l l 
l Grenseverdi l - l - l - l - l - l - l - l 15 l 20 l l O, 50 l l - l l l l l l l - l 

Vurdering av kontrollprøver: 
- - ------.--- ------.---- --- - - .---- l 

l l Antall prøver l Restkons. Kl l Restkons. KZ l Restmengde l Renseeffekt l 
l !Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering IKrav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 8 8 overholdt l 15,00 l 25 ,00 l 1, 00 l l 
l BOF l l 20 l 35 l 1 , 40 j l 
l KOF l l l l J l 
l Tot-P l 8 8 overholdt l 0,50 l 1, 00 l 0,035 l l 
l Tot-N l l l l l l 

... 
o 
(Ø 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVBR FOR PBRIODBM 1.01.94 - 31.12.94 
TILPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 012302 Nesset 
Rensemetode: ETTERFELL 
Kontrollgr.: Etterfelling <500pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr.: 

l 
m3/t 
75 

~~ - ,--- --- --, -- -- , - --~ --- - - ---r-- -- - - - -- -------. 
J Dato l Midl. l Vann· l Tilførael inkl. overløp l Tilførael l Ut•ltpp tnkl. overløp l Utalfpp inkl. overløp l 
l l vann· l før. l kø/d l pe l kø/d l kg/100pe,d l 
l l før. l overl 1----,,..----,r---,---,---t- ---"T---t---.----.----.-- --.----t-----.- ---.- ---.-- --,-----t 
l l m3/d l m3/d l Tot·PI Tot·Nj TOC l BOF l KOF J Tot·PI Tot·N Tot·PJTot·N l TOC J BOF j KOF J Tot·PJ Tot·NJ TOC l BOF l KOF l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
115.02.941 l l l l l l l l l l l l l l l l l 
J16 .03.94J SJ J 0,04J j 1J J J 211 0,001J l 0,31 l l 0,001J l 0,471 l 
119.04.941 Sl J 0,04J J 11 l l 241 0,0011 l 0,21 l l 0,0011 l 0,291 l 
j14.06.94l 6J l 0,091 l 21 l l 53J 0,0021 l 0,31 l l 0,0031 l 0,411 l 
113.07.941 Sl l 0,041 l 11 l l 21J 0,001J l O,tJ l l 0,0011 l 0,151 l 
113.09.941 61 J 0,051 J 11 J l 27f 0,001J l 0,1J J J 0,0011 l 0,14J J 
112.10.941 5J l 0,04J l ,, l l 241 0,0011 l 0,1J l l 0,0011 l 0,131 l 
l 8.11.941 l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l Sl l 0,051 l 1J J l 281 J 0,0011 l 0,21 l J 0,0011 J 0,271 l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l SIJII l l l l l l l l l l l l l l l J l l J l 
l Tonn/ArJ • l · l 0,0181 l 0,41 l l · l • J0,00041 l 0,071 l J • l · l • J · J · l 

... ... 
o 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRIODBN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 012218 Skjønhaug 
Rensemetode: SEKFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >500pe 

Side : l 
Qdim : 33,1 m3/t 
Qdim pe hydr.: 2.500 

l Dato lvam· l Konsentrasjon q/l l Renseeffekt l 
l lll'lengde inkl. overløp l 

l l i prøve-l lmløp l ·. Utløp l X l 

l ~~ ... ~~~--~--~--~--~~--~--~--~--~~--~--~~~~--~--~--~~--~~ 
l l m3/d SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot·NINH4·N I SS l TOC l BOF l ICOF ITot·PITot-N NH4·N SS l TOC l BOF KOF Tot-PITot·NINH4·N 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
125.01.941 490 j190,DOI l l 8,601 62,61 l l 46,001 o, 151 l 751 981 
123.02.941 469 1189,001 l j10,1DI 81,51 l 35,001 0,371 l 1!111 961 

122.03.941 517 j298,00I l j13,4DI 98,01 l 48,001 0,491 l 831 961 

127.04.941 523 j1o7,ool l l 6,101 55,31 l 49,001 o, 151 l 541 971 
131.05.941 429 1165,001 l l 8,001 64,61 l 51,001 o, 151 l 691 981 
122.06.941 600 j179,00I l l 6,601 60,71 l 63,001 0,251 l 641 961 

119.07.941 388 I556,DDI l 117,201 99,91 l 29,001 0,251 l 94 1 981 
124.08.941 485 j66o,oo1 1 l42,3ol 99,9] 1 63,ool o,zo1 l 901 991 
130.09.941 441 1274,001 l 113,501 59,71 l 38,001 0,341 l 861 971 
118.10.941 511 1999,901 l 158,101 99,91 l 38,001 0,271 l 961 991 
116.11.941 n1 1342,001 1 l16,3ol 97,51 1 52,0DI o,24l 1 841 9BI 
l 7.12.941 568 1214,00] l l 8,801 74,41 l 37,001 o, 151 l 1 821 981 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel j 1347,831 l 117,421 79,51 l l 45,751 l l 0,251 l l l BOl l 981 l l 
l Grenseverdi l - l - l ; l • l • l · l · l l 30 l 601 l 0,501 l - l l l l l l - l 

Vurdering av kontrollprøver: 
,- l - ---- l ---- ---1 

l l Antall prøver l Reattons. K1 l Restkons. IC2 l Rest.engde l Renseeffekt l 
l IKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. vurdering l Krav Rea. vurdering IKrav Res. vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 12 12 OVerholdt l 30,00 l 50,00 l 2,00 l l 
l BOF l l 60 l 100 l 4,00 l l 
l KOF l l l l J l 
l Tot-P l 12 12 OVerholdt l 0,50 l 1,00 l 0,035 l l 

l Tot-N l l l l l l 

.... .... .... 



RBSULTAT AV KOHTROLLPRØVBR FOR PBRIODBH 1.01.94 - 31.12.94 
TILFØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 012218 Skjønhaug 
Rensemetode: SEKFELL 
Kontrollgr.: Kjemiske >SOOpe 

Side 
Qdim : 
Qdim pe hydr. : 

l 
33,1 ml/t 

2.500 
r-------.----.~-,----- --~ -,---- - - ~·--,-- ~ -- - - ·- - - ,- ~- - - , 
l Dato l Midt. l Vann· l Tilførsel inkl. overløp J Tilførsel l Utslipp Inkl. overløp l Utaltpp Inkl. overløp l 
l l vam- l før. l k:ø/d l pe l kø/d l kø/100pe,d l 
l l før. l over l 1---..---..---,---T""""--t---.---+----.---,----r---.----t---.----,----,----,---i 
l l m3/d l m3/d Tot·PI Tot·NI TOC J BOF l KOF l Tot·PI Tot·NI Tot·PITot-N l TOC l BOF l KOF l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
125.01.941 4901 4,211 311 931 l 24791 25561 0,0741 22,51 l l 0,0031 l 0,871 l l 
123.02.941 4691 4, 741 381 891 l 27861 31851 O, 1741 16,4j l l 0,0071 l 0,641 l l 
122.03.941 5171 6, 931 511 1541 l 40751 42221 0,2531 24,81 l l 0,0101 l 0,961 l l 
127.04.941 5231 3,191 291 561 1 1ønj 24101 o,o78j 25,61 1 1 o,OOll 1 0,991 1 1 
131.05.941 4291 3,431 281 711 l 20191 23091 0,0641 21,91 l l 0,0021 l 0,851 l l 
122.06.941 6001 3,961 361 1071 l 23291 30351 o, 1501 37,81 l l 0,006J l 1,461 l l 
119.07.941 3881 6,671 391 2161 l 39261 32301 0,0971 11,31 l l 0,004J l 0,441 l l 
124.08.941 4851 20,521 481 3201 l 120681 40381 0,0971 30,6J l l 0,0041 l 1,181 l l 
130.09.941 441 l 5,951 261 1211 l 35021 21941 O, 1501 16,81 l l 0,0061 l 0,651 l l 
118.10.941 5111 29,691 511 5111 l 174641 42541 o, 1381 19,4J l l 0,0051 l o, ?SJ l l 
J16.11.94l 7271 11,85J 71J 2491 l 69711 590710,1741 37,81 l l 0,0071 l 1,461 l l 
l 7.12.941 5681 5,001 421 1221 l 29401 352210,0851 21,01 l l 0,0031 l 0,811 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 5121 l 8,851 411 1761 l l 52031 34051 0,1281 l 23,81 l l 0,0051 l 0,921 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l sun l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tom/Arl • l · l 3,2301 15,01 64,21 l l · l - 10,04671 l 8,691 l l - l · l · l · l · l 

... ... 
N 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRXODBH 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 013720 Svinndal 
Rensemetode: ETTERFELL 
Kontrollgr.: Etterfelling >500 pe 

Side : 1 
Qdim : 23,2 m3/t 
Qdim pe hydr.: 1.000 

l Dato l Vann- l Konsentrasjon ns/l l Renseeffekt l 
l lmengde inkl. overløp l 
l Jf prøve-l Innløp l Utløp l X l 
1 l~rl~r-~--~--~--~--~~---r--~--~--~~--~--~--~~--~--~--~~--~__, 

l l m3/d l 55 l TOC l BOF l ICOF ITot·PITot·NINH4·NI 55 TOC l BOF l KOF Tot·P1Tot·NINH4-N SS l TOC l BOF l ICOF ITot·PITot·N NH4·NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
125.01.941 137 j160,00I l l 8,901 34,01 7,501 l 0,241 l 951 l l 97j l 
123.02.941 57 J252,00I l 121 ,901 67,11 8 ,60J l 0,051 l 96J l l 991 l 
122.03.941 132 J187,00I l 112 ,801 36,11 10,00J l 0,761 l 941 l l 94J l 
127.04.941 124 1251,001 111,10148,61 11,00) l 0,05 1 l 951 l l 99J l 
131.05.941 110 1476, OOI 141,601 81,91 7 ,SOl l O,DS I l 98J l l 991 l 
122.06.941 205 1125,001 112,601 32,31 7,90J l 0,05 1 l 931 l l 991 l 
119.07.941 137 l 66,001 l 9,001 31,31 6,701 l 0,051 l 891 l l 991 l 
I24.08.94J 1667,001 137,401 89,11 7,301 l 0,031 l 981 l l 991 l 
121.09.941 148 1153,001 l 8,001 34,81 8,201 j 0,331 l 941 l l 951 J 
118.10.941 97 J199,00I 113,401 52,01 8,201 l 0,951 l 951 l l 921 l 
116.11.941 235 l 57,001 l 8,101 19,51 7,301 l o, 101 l 1!171 l l 981 l 
l 7.12.941 150 1171,001 l 8,601 42,71 8,401 l 0,021 l 951 l l 99J l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel 1230,331 116,121 47,51 l l 8,221 l l 0,221 l l 941 l l 971 l l 
l Grenseverdi • l · l - - l - l - l · l l 11 t 151 l 0,401 l · l l l l l l · l 

Vurdering av kontrollprøver: 

l l Antall prøver l Restkons. K1 l Restkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
l IKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering IKrav Res. Vurdering l 

l 55 l l l l l l 
l TOC l 12 12 OVerholdt l 11,00 l 20,00 l O, 75 l l 
l BOF l l 15 l 25 l 1,00 l l 
l KOF l l l l l l 
l Tot-P l 12 12 OVerholdt J 0,40 l 1, 00 l O, 030 l J 

l Tot-N l l J l l l 

... 
t1 



RBØULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRIODBN 1.01.94 - 31.12.94 
TILPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg : 013720 Svinndal 
Rensemetode: ETTERFELL 
Kontrollgr.: Etterfelling >500 pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
23,2 m3/t 

1.000 
~--~--~----,-------------------.--------.--------------------.--------------------, 

l Dato l Mfdl. l Vann· l Tilførsel inkl. overløp l Tilførsel l Utslipp fntl. overløp l Utsltpp tnkl. overløp l 
l l vann· l før. l kg/d l pe l kg/d l kø1100pe,d l 
l l før. l overl ~--~--~--~--~--~--~---+--~--~~--~--~--+---~--~--~--~--~ 
l l m3/d l m3/d j Tot·Pj Tot·NJ TOC l BOF l KOF J Tot·PJ Tot·NI Tot·PjTot·N l TOC J BOF l KOF l Tot·PI Tot·N TOC l BOF l KOF J 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
J25 .01.94l 137J 1,22J 51 221 l 7171 38810,0331 1,0J l 0,0061 0,191 
123.02.941 571 1,251 41 141 l 7341 3191 0,0031 0,51 l 0,0011 0,091 
122.03.941 1321 1,691 51 251 l 9941 3971 0,1001 1,31 l 0,0181 0,241 
127.04.941 1241 1,381 61 311 l 8101 5021 0,0061 1,41 l 0,001 l 0,251 
131.05. 941 1101 4,581 91 521 l 26921 7511 0,0061 0,81 l 0,001 l 0,151 
122.06.941 2051 2,581 71 261 l 15191 5521 0,0101 1,61 l 0,0021 0,291 
j19.07 .941 1371 t, 231 41 91 1 ns1 3571 o,oo71 o, 91 1 o,ootl o, t7J 

124.08.941 l l l l l l l l l l l l 
121 . 09.941 1481 1,181 51 231 l 696J 4291 0,0491 1,21 l 0,0091 0,221 
118.10.941 971 t,30I sl t91 1 7651 420I 0,0921 o,al 1 o,o17J 0,141 
J16.11.94l 2351 1,901 Sl 131 l 11201 3821 0,0241 1,71 l 0,0041 0,311 
l 7.12.941 1501 1,29J 61 261 l 7591 5341 0,0031 1,31 l 0,0011 0,231 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 1391 l 1,781 61 241 l l 10481 4571 0,0301 l 1,11 l l 0,0061 0,211 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Sun l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tom/Arl • J · l 0,6501 2,21 8,81 l l • l • IO,OttOI J 0,401 l l • l · · l 

~ ..... 
~ 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRIODBN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 013700 Rødsund pumpestasjon 
Rensemetode: 

Side : l 
Qdim : o,o mJ/t 

Kontrollgr.: Qdim pe hydr.: o 
..---------------~1 

l Dato jvann- l Konsentrasjon møll l Renseeffekt l 
l jr.enøde Inkl. overlllp l 
l li prøve-l Innløp l Utløp l " l 
l j~riooen~-.---.--.-.--.--.-~-.--.--.--.--.-~-~-.--.-.---r--.-~--4 

l j ~/d ss l TOC BOF KOF Tot-PjTot·NINH4·Nj SS l TOC l BOF l ICOF ITot·P Tot·NjNH4·N . SS l TOC l BOF l KOF lTot-PITot·NINH4·N 

l l l l l l l l ·l l l l l l l l l l 
125.01.941 432 4,601 46,21 l l l l l l l l 
j23 .02 .94l 340 7,401 48,51 l l l l l l l l 
122.03.941 490 6,501 53,11 l l l l l l l 
j31.0S.94I 314 14,90j 83, Tj j l j l l l j 

122.06.941 473 5,801 45,21 l l l l l l l 
119.07.941 305 6,501 55,41 l l l l l l l 
l24.08.94j 425 8,401 63,7j l j l j l j l 
121-09.941 7,101 48,41 l l l l l l l 
118.10.941 436 9,001 56,91 l l l l l l l 
116.11.941 9Zl 2,101 18,81 l l l l l l l 
l 6.12.941 !199 3,801 30,81 l l l l l l l 
l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
j Middel l l l 6, 92j 50,1j l l l l l l l l l l l l l 
l Grenseverdi · · l · l · l - l · l · l l l l l l · l l l l l l · l 

Vurdering av kontrollprøver: 
l -r-----------r-·~---- --- -, 

l l Antall prøver l Restkons. IC1 l Reatkona. K2 l Reat~ l Renseeffekt l 
l jKrav Res. Vu~ring l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering IKrliv Res. Vurdering l 
l l l l l l l 

~- , 

l ss l l l l l l 
j TOC l l j l l l 
j BOF l l l l l l 
l ICOF l l l l l l 
l Tot·P l l l l l l 
l Tot·N j l l l l l 

Utskrevet: 1.02.95 
~ 

m 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.94 - 31.12.94 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg : 013700 Rødsund pumpestasjon Side 
Qdim Rensemetode: 

Kontrollgr.: Qdim pe hydr. : 

l 
m3/t 

.---- ~ ~--------. -l ·- ~- - - -- - , - ·- , ---, l 

J Dato l Midl. l Vann- l Tilførsel inkl . overløp l Tilfflrsel l Utslipp inkl. overløp l Utslipp inkl. overløp J 

l l vann- l fflr. l kg/d l pe l kg/d l kg/100pe,d l 
l l før. l overl l---.,---r----.----,---+---.----+---r---.---,---.---t---.---.---..---..---1 
l l m3/d J m3/d l Tot-PI lot-NI TOC l BOF KOF l lot-Pl lot-NI lot-PITot-N l lOC l BOF l KOF l lot-Pj lot-NI lOC l BOF l KOF j 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
125.01.941 4321 l 1,991 201 l l 11691 1663J l l l l 
123.02.941 3401 l 2,521 161 l l 14801 13741 l l l l 
122.03_941 4901 l 3,191 261 l l 18741 21681 l l l l 
131.05.941 3141 l 4,681 261 l l 27521 21901 l l l l 
122.06.941 4731 l 2,741 211 l l 16141 17821 l l l l 
119.07.941 3051 l 1,981 171 l l 11661 14081 l l l l 
124.08.941 4251 l 3,571 271 l l 21001 22561 l l l l 
121.09.941 l l l l l l l l l l l l 
118.10.941 4361 l 3,921 251 l l 23081 20671 l l l l 
116-11.941 9231 l 1,941 171 l l 11401 14461 l l l l 
l 6.12.941 8991 l 3,421 281 l l 20101 23071 l l l l 

l Mfddel l 5041 l 3,001 221 l l l 17611 18661 l l l l l l l l J l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l SLJII l l l l l l l J l l l l l l l l l l l l 
l Tom/Arl - l - l 1,0951 8,01 l l l - l - l l l l l l - l - l - l - l - l 

Utskrevet: 21.02.95 

...& 
...& 
CJ) 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRIODBN 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg : 013721 Grepperød 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Side : l 
Qdim : o,o m3/t 
Qdim pe hydr.: 50 

---, 
l Dato IVam- l Konsentrasjon ~/l l Renseeffekt l 
l lmensde Inkl. overløp l 
l l i prøve-l lmløp l Utløp l X l 
l l~riooen~-.---.--~--.---~-.---r--.---.---r--.--~--.-~~~--~--.--,.--.--~~ 
l l ~/d ss l TOC l BOF KOF ITot-PjTot-NINH4-N SS l TOC l BOF l KOF Tot-P1Tot-NINH4-NI SS l TOC l BOF l KOF ITot-PjTot-N NH4-NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
125.01.941 l 198,001 l 6,801 l l 23,001 l 0,941 l l l 881 l l 861 l 
127.04.941 l360,ool 1 9,101 1 1 11,oo1 1 o,091 1 l 1 961 1 1 991 1 
119.07.941 1176,001 l 6,001 l l 8,201 l 0,121 l l l 951 l l 981 l 
125.08.941 1 193,ool 1 6,101 1 1 16,oo1 1 o,201 1 1 1 911 1 1 961 1 
f21.09.94f f640,00I f38,50f l l 13,0oj l 0,391 l l l 97f l l 981 l 
116.11.941 1480,001 j18,40I l l 12,001 l 1,301 l l l 971 l l 921 l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel 1341,171 l14,15j l l 13,87f l 0,51f l l l 941 l l 95j j 
l Grenseverdi • l - l - - l - l - l - l 22 l 30f 1,001 l - l l l l l l - l 

Vurdering av kontrollprøver: 

l l Antall prøver l Restkons. K1 l Restkons. K2 l Rest~ l Renseeffekt l 
l jKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering jkrav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 8 6 Ikke overh. l 22,00 l 40,00 l 1,50 l l 
l BOF l l 30 l 50 l 2, 00 l l 
l KOF l l l l l l 
l Tot·P l 8 6 Ikke overh. l 1,00 l 2,00 l 0,070 l l 

l Tot·N l l l l l l 

... 
~ 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRXODBH 1.01.14 - 31.12.94 

Anlegg : 013719 Våler Btt 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < soo 
r-

Side : l 
Qdim : o,o m3/t 
Qdim pe hydr. : 200 

I Dato IVann· l Konsentrasjon nw/l l Renseeffekt l 
l lø.møde Inkl. overløp l 
l l l prøve· l Innløp l Utløp l X l 
l l~rt~en~~--~--~--~--~~--~--.---~--~~--~--~--+-~--~--~--r-~---r~ 
l l m3/d l SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot·NINH4·N SS l TOC l BOF KOF ITot·PITot·NINH4·NI SS TOC l BOF l KOF Tot·PjTot·NINH4·NI 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l 4.01.941 37 l l 92,001 l l 9,201 l 1175,001 11,501 l -901 -251 l 
111.01.941 29 l j154,00I l j12,90I l l 72,001 9,60j l 531 251 l 
118.01.941 29 1101,001 l l 9,601 l l 41,001 6,901 l 591 281 l 
126.01.94 1 l 77,001 l 110,901 l l 70,001 7,001 l 91 351 l 
l 2.02.94 1 31 1113,001 l 110,601 l l 67,001 8,401 l 401 201 l 
l 8.02.941 31 1100,001 l 110,401 l l 78,001 9,101 l 221 121 l 
115.02.941 34 1160,001 l 111,501 l l 64,001 7,401 l 601 351 l 
123.02.941 31 1222,001 l j12,40I l 114,001 7,801 481 371 
l 1.03.941 31 1259,001 l 110,101 l 54,001 4,301 791 571 
l 8.03.941 34 l 95,001 l 112,501 l 68,001 6,301 281 491 
115.03.941 1496,001 l 113,001 l 55,00J 2,701 881 791 
121.03.941 1338,001 l l 4,201 l 18,001 0,86J 941 791 
129.03.941 l 28,001 l l 2,701 l 9,001 1,001 671 621 
l 5.04.941 80 l 80,001 l l 3,001 l 16,001 0,971 80j 671 
118.04.941 41 1263,001 l l 8,601 l 17,001 1,101 93J 871 
119.04.941 34 I200,00I l 119,201 l 28,001 2,101 861 891 
J26.04.94J 31 j475,00I l 116,701 l l 31,001 0,081 931 991 
l 3.05.941 34 1965,001 l 120,601 l l 40,001 1,301 951 931 
110.05.941 29 1190,001 l 121,001 l l 40,001 l 1,901 781 901 
124.05.941 34 1710,001 l 113,901 l l 47,001 l 3,501 931 741 
131.05.941 32 1250,001 l 113,701 l l 43,001 l 1,501 821 891 
l 7.06.941 27 J172,00I l j16,60I l l l 28,001 l 1,50j 831 l 901 
114.06.941 2 l 92,001 l l 4,501 l l l 17,001 l 1,601 811 l 64j 

..A 

æ 



RBSULTAT AV KOHTROLLPRØVBR POR PBRIODBR 1.01.94 - 31.12.94 

Anlegg 013719 Våler Btt Side 2 

l Dato IVam- l Konsentrasjon f~V/l l Renseeffekt l 
l lmenøde fnkL overløp l 
l li prøve-l lmløp l Utløp l X l 
l l perioden l------r- ----r--.--- ..----r---r---t------.- ----.----.---.----.--r--+---,- ---.---.-- .-------r---,-----i 
l l m3/d l SS l TOC l ØOF l KOF ITot·PITot·NINH4·NI SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot·NINH4·NI 55 l TOC l BOF l KOF jTot·PjTot·NINH4-Nf 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
121.06.941 31 l l 99,001 l 114,101 l l l 32,001 l l 4,501 l l l 671 l l 681 l l 
126.07.941 l 1280,001 l I13,30 j j l l 11,001 l l 2,20f l l l 961 l l 831 l l 
124.08.941 115 l l 19,001 l l 0,991 l l l 7,201 l l 0,541 l l l 621 l l 451 l l 
121.09.941 4 l 1259,001 l 111,901 l l l 13,001 l l 0,861 l l l 941 l l 921 l l 
116.11.941 5 l l 29,001 l l 0,321 l l l 7,401 l l 0,341 l l l 741 l l -61 l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Mfddel l 1225,641 l 111,01 1 l l l 45,091 l l 3,821 l l l 651 l l 581 l l 
l Grenseverdi l - l · l - l · l - l · l · l l 22 l 30 l l 1 , 00 l l · l l l l l l l - l 

Vurdering av kontrollprøver: 
.-----~---------------.-------------------,--------------------.-------------------.-------------~---. 

l l Antall prøver l Restkons. K1 l Restkons. K2 l Restmengde l Renseeffekt l 
1 fKrav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurderfnø l Krav Res. Vurderfng jkrav Res. Vurdering l 

l ss l l l l l l 
l TOC l 8 28 Overholdt l 22,00 l 40,00 l 1, 50 l l 
l BOF l l 30 l 50 l 2,00 l l 
l ICOF l l l l l l 
l Tot·P l 8 28 overholdt l 1,00 l 2,00 l 0,070 l l 
l Tot-N f l l l l l 

-... CD 



RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PBRIODBR 1.01.94 - 31.12.94 
TILPØRSLBR OQ UTSLIPP 

Anlegg : 013719 Våler Btt 
Rensemetode : SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
m3/t 

200 
,--·--.----.----.--------------------.-------.--------------------.-------------------~ 

l Dato l Mi dl. l Vann· l Ti l førsel inkl. overløp l Tf l førsel l Utal fpp fnkl. overløp l Utallpp fnlcl. overløp l 
l l vann· l før. l kg/d l ~ l kø/d l kø/100pe, d l 
l l før. l over l 1----,.-----.---.---- -.---+-- --,-----+------,r--.----.---.----+---.....------r----,------.----l 
l l m3/d l m3/d l Tot·PI Tot-N TOC l BOF l KOF Tot-PI Tot-NI Tot-PITot-N l TOC l BOF KOF Tot-PI Tot-NI TOC j BOF kOF l 
l l l l l l l l l l l l l l l l 
l 4 .01.941 371 0,341 31 l 200J l 0,4261 l 6,51 0,236J 3,601 
111.01.941 29J 0,371 41 l 2201 l 0,2781 2, 1J 0,1551 1,161 
118.01.941 291 0,281 31 l 1641 l 0,2001 1,21 0,1111 0,661 
126.01 . 941 l l l l l l l l l l 
l 2. 02.941 31J 0,331 4J l 193J l 0,2601 2,1J 0,1451 1,151 
l 8.02.941 311 0,321 31 190J l 0,2821 2,41 0,1571 1,341 
J15 .02.94l 341 0,391 51 2301 l 0,252J 2,21 0,1401 1,211 
123.02. 941 31J 0,381 7J 2261 l 0,2421 3,51 0,1341 1,961 
l 1. 03.941 311 0,311 Bl 1841 l 0,133J 1, 71 0,0741 0,931 
l 8 .03.941 341 0,431 31 2501 l 0, 2141 2,31 0,1191 1,28J 
115 .03.941 l l l l l l l l l 
121 .03. 941 l l l l l l l l l 
I29.03.94J l l l l l l l l l 
15.04.941 BOl 0,24f 61 1411 l 0,0781 1,3J 0,0431 0,711 
118.04.941 41J 0,351 l 111 207J l 0,0451 0,71 0,0251 0,391 
119. 04.941 341 0,65J l 71 3841 l 0,0711 1,0J 0,0401 0,~31 
J26.04 .94J 311 0,52J l 151 3051 l 0, 0021 1,01 0,0011 0,~31 
l 3 .05.941 341 0,701 l 331 4121 l 0,0441 1,41 0,0251 0,761 
110.05.941 291 0,611 1 61 3581 1 o,05SI 1 1,21 0,0311 o,641 
124.05.941 341 0,471 l 241 278J l 0, 1191 l 1,6J 0,0661 0,891 
I31 .05 .94J 32J 0,44J l Bl 2581 l 0,048J l 1,41 0,0271 0,761 

... 
~ 



Anlegg 

RBØOLTAT AV KONTROLLPRØVBR POR PBRIODBR 1.01.94 - 31.12.94 
TXLPØRØLBR OG UTSLIPP 

013719 Våler Btt Side 2 
----l 

l Dato l Midl. l Vann- l Tilførsel fnkl. overløp l Tflførsel l Utslipp fnkl. overløp l Utaltpp Inkl. overløp l 
l l vann· l f"r. l kg/d l pe l kø/d l kg/100pe,d l 
l l før. l over l ~-.----.----..-------..----lf----,---t----,.----,.-......,.-......,.--t-......,.---r---r---r--i 
l j m3/d l ~/d l lot-Pl lot-NI lOC l BOF l KOF l lot-Pl lot-NI lot·Pjlot-N l lOC l BOF l KOF l Tot-PI Tot-NI TOC l BOF l KOF l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l 7.06.941 271 l 0,451 l Sl l l 264f l 0,0411 l O,BI f l 0,0231 l 0,421 l l 

114.06.941 21 l 0,011 l l l l Sl l 0,0031 l O,OI l l 0,0021 l 0,021 l l 
121.06.941 311 l 0,441 l 31 l l 2571 l 0,1401 l 1,0f l l 0,0781 l 0,551 l l 
126. 07.941 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
f24.08.94l 1151 l O, 111 l 21 l l 671 l 0,0621 l 0,81 l l 0,035f l 0,461 l f 
121.09.941 41 l 0,051 l 11 l l 281 l 0,0031 l 0,11 l l 0,0021 l 0,03f l l 
116.11.941 Sl 1 o.oo1 1 1 1 1 11 1 o,oo21 l o,o1 1 l 0,0011 l 0,021 1 1 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Middel l 341 l 0,371 l Bl l l 2101 l 0,1301 l 1,71 l l 0,0731 l 0,871 f l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l SUll l l l l l l l l l l l l l f l l f l l l 
flom/Ar(- l· 10.1351 l 2.91 l l · l· (0,047'51 l 0,621 l l- l- l· l· l- l 

... 
~ 
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1995 ØSTFOLD FYLKE VAR -GEBYRER l KOMMUNENE 
l l 

MIUØVERNAVDELINGEN l ØSTFOLD, 28. CJllll1995 l 
KOMMUNE VANN AVLØP StAMT ØMMING RENOVASJON SUM 

SLAMAV- TEn Slam- PR. AB. 
ULKNYTNINGS- ARs- TILKNYTNINGS- MIN. lARS.- FORBRUK TOTALT VANN- SKILLER TANK mot1ak BOLIG HYTTE VANN 
GEBYR GEBYR GEBYR GEBYR GEBYR PR. BOLIG PR. BOLIG MALER? 4M3 6M3 e6r.onl. AVLØP - KRiilouG KRFM3 KR/BOLIG KR/BOLIG M3/AR KR/M3 M3/~R KR/~ JNNEI KR/TØM KR/TØM KR/M3 KR/AR KR/~R RE NOV. 

AflEMAilK 10.000 68~ 6.000 7AS 200 1.490 nei 955 1.355 815 41Q 2.990 
ASKIM 5.770 2A9 53J 13.900 150 10.10 215 2.172 nøl 485 570 20 588 3.296 
EIDSBERG 2.100-5.80 3.50 59S 4.200- 15.75( 100 10.60 170 1.802 Jo 620 860 4c 800 3.197 
FREDRIKSTAD 100 3,70 92f 100 150 10.50 250 2.625 Jo/nøl 1050 1050 120 1020 45C 4.57C 
HAlDEN 1.244 2.60 5~ 2.693 200 6.23 200 1.246 nei 910 1.\71 127 745 373 2.511 
HoiiØC- --- ----fsoo --i2.oo -~ ---1s:fix> --iso --16:00 ---- --3.200 IainBI --458 --524 -728 - -5.728 l. 200 
HVALER 18.000 10.26 1.642 19.750 120 12AO 160 1.984 jo 1.226 1.226 770 645 4.396 
MARKER 4.725 6AO 1.08( 4.725 100 11.00 170 1.870 _ja 420 600 4Q 750 ~ 3.70C 
MOSS 3.875 7,75 1.240 3.300 60 16.50 160 2.640 Ja 1.140 1.710 150 940 964 .4.82C 
RAKKESTAD 4.175 8,35 1.169 5.650 60 11.30 140 1.582 ja 630 890 8_9 909 3.66C 
RYGGE 100 7,70 1.309 100 o 12AO 170 2.108 Jo 750 1.520 865 555 .4.282 
RØMSKOG HX:Xl 6.990 150 6.13 200 1.227 nei 1.155 1.748 820 3.047 
RÅDE 7.150 9»7 1.36() 8.250 100 15.55 153 2.379 Tc- 858 1.160 800 S~f 4.5~~ 
SARPSBORG 4.300 4.60 920 4.300 --,25 12.95 200 ~90 a/nei 1.072 1.361 113 739 37~ --4.2.4~ 

SKIPTVET 5.200 8.80 1.408 5.200 100 9.80 160 1.536 ja 535 650 675 3.61~ 
SPYDEBERG 4.500 8.20 1.394 7.CXXl o 11.80 170 2.006 Ja 377 486 770 4~ _4_. 1~9 
lllØGSTAD 4.290 5.00 864 4.800 8.25 170 1.403 E 530 675 20 615 300 2.882 
VÅLER 8.000 8()0 8.050 10.32 250 2.580 Jo/nei 1.181 1.1 B 1 1.083 1.083 4.46J 

• 8ørøgnel for 100m2 boUg evt. g ennomsnlttllg oteol/forbrul<. 

AllE PRISER ER EKS. MVA. 
l 

Hobøl: Off. vannverk. prlvallkke med llabeUen. 
Rømskog: Privat vannverk l 
Gebvr p6 slommottokk er_Q]os:sert p6 den kommllnen hvor mottaket er geografisk pleh1ert. 

F:\KOMAARS\VAI'IAV94.XlS 





• -~·-bb -· .. ••--••"'•• • • ._._,. ••' ....... ø..,ua•v••v •••• • .,v••••••.,.••~••- au• a""_, u 
IMAARS\ VARØK95.XlS 

1995 ØSTFOLD FYLKE AVLØPSØKONOMI l KOMMUNENE 
l l l 

MIUØVEI!NAVDEUNGEN l ØSlFOlD, 9. MAI1995 

KOMMUNE Tolall anlol FOV • koslnoder Kopllotkostnoder AvØfls- Totale Drlfb- lm- FDV- kostnader l kr./cb. Avskrlvn. Kapital· Avgifts- Gebyr· 
p.e l llknytlel lrQnsp. rense- Adrrinl- Avskrlvn. Kapitol- ~n- ~yr- res(jlol l 11:11'13p_. rense- Adninl- Slm nnonnlnn os !node nnonnlnn Inn lek ler 
olfenlllg_ neM s'r'!lem onl_Etgg slrasjon g_runniO{l oslnode log_ Inntekter mosent ~lem cnleaa •lraslon FDV~osl kl./ab, kr./ob. kr./ob. kr./ab. 

AREMARK 640 171 512 6 4452 418 1108 425 -683 38 802 2400 28 3230 20869 1962 5194 1992 
ASI<IM 14~ 1036 3596 1546 25107 2360 8538 11600 3062 136 214 741 319 1274 5177 487 1760 2392 
EIDSBERG 7700 Hm 625 1428 33024 3104 6157 5861 -296 95 390 244 556 1189 12866 1209 2399 2284 
f~OOIKSTAO 7~ 13495 35424 3553 204596 19232 71704 71878 174 100 S35 1405 141 20111 8113 763 2843 2850 
HALDEN 28594 JQ57 2382 1487 78785 7/IJIJ 15074 14346 -728 95 415 250 156 821 8266 777 1582 1505 
HOBØl 2889 910 430 195 14961 1406 2941 2941 o 100 945 447 202 1594 15536 1460 3054 3054 
HVALER ___ -2204 4rx] 400 100 17212 1618 2518- 2124 -394 84 544 544 136 1225 23428 2202 3427 2891 
MARKER 1803 400 405 170 7721 726 1701 1554 · 147 91 6M 674 283 1622 12847 1208 2830 2586 
MOSS 33800 6614 15230 1560 23957 2252 25856 37770 11914 146 587 1352 138 2077 2126 200 2295 3352 
RAKKESTAD 6573 205 1246 725 29862 2807 4983 5107 124 102 94 569 331 993 13629 1281 2274 2331 
RYGGE 21942 2325 5610 500 22618 2126 10661 11284 723 107 318 767 68 1153 3092 291 1444 1543 
RØMSKOG 340 140 250 o 4430 416 806 186 ~ 23 1235 2206 o 3441 39æ8 3674 7112 1641 
RÅDE 6010 560 575 1249 37863 3S59 5943 4659 -1284 78 280 287 623 1190 189!D 1777 2967 2326 

59467 6920 6216 4093 3130110 29430 46659 46640 -19 100 349 314 206 1169 15794 1485 2354 2353 
SKPTVET 1688 340 403 00 10829 1018 1841 875 ·966 48 604 716 142 1463 19246 1809 3272 1555 
SPVOEBmG 2975 443 770 661 2368 223 2fR7 2124 27 101 447 776 667 1890 2388 224 2115 2142 
TRØGSTAD 2600 450 325 .1120 9744 916 2110 1920 ·190 91 519 375 485 1379 11243 1057 2435 2215 
[V AlER 2920 1638 681 348 13326 1253 3919 2623 -1296 67 1683 700 358 2740 13691 1287 4026 2695 
Kolonne A a c o . E F G H l J K L M N o p Q R s 
A: Komm1S19novn 
8: PeBOner. nærtng,/sevlce- og lndustrlp8I'KiflelcvlvaiEinler 1UknvHel k<XTYTlunalt reH 
~·og E: FOIValtnlng/drllt og vedUkeholdskoslnoder l l l 
F og G: Kopllalkostnoder ber~nes ut fro 01/Siulvnlnglgrumlog og onnulleblaklor p6 9A"'. 
H: A-.g/tts~J\J~Viagel er sunmen av FDV-koslnoder og kapitalkostnader (kolonne C ;D:E eg G). 
1: ICOI'I'YTIUlØOØO geby!lnnlektøtpb sektoren l 

J: Drllllresullotel er lol~b~rlnnlekter mlsu ~lfllaunnla~t (Kolonne 1-H). l ---
K: lnndeknlngsprosenlen er forholdet melom gel:)ytlnrilekler og avgiftsgrunnlag l --- --- ---
l. M . N. O , P, Q, R_JIQ S: Gir en l~ av kostnader m.m J:X. personekvivalent tllk at kor'nnulene kan eorrmen~ 

l l l L _l l l l l 
Datoene er henlel lro k()(Tfrunenes 6nropporter p6 avløpssektoren og fylkesmannens ber lode for avgllbgrunnlogel 
Talene er 11(Ø).kronet om Ikke omel er oppgitt. l l l l l l l 
.hl abonnent_ er salt 1113 pø~ekvlvaiØfller l ber~gene~ __l_ __ _L . _L- _L _ _L_ __l_ - --.___ ..__ --
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