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Denne rapporten er en sammenstilling og vurdering av renseresultatene for de høygradige 
avløpsanleggene i Østfold i 1997. 39 renseanlegg har ingått i utslippskontrollen i 1997. 
35 av disse anleggene har fått vurderingen at rensekravet er tilfredsstilt. 
Vurderingene i rapporten gjelder kun renseanlegget og ikke utslipp fra ledningsnettet. 

Midlere renseeffekt mht. fosfor for anlegg med kjemisk rensetrinn var 92,3 %. 
Midlere renseeffekt for organisk stoff (TOC) var 84 % for anlegg med biologisk rensetrinn. 
Restutslippet fra de 39 høygradige renseanleggene i 1997, var 10,78 tonn fosfor og 1110 tonn 
organisk stoff. 





FORORD 

I Østfold har fylkesmannens miljøvernavdeling siden begynnelsen av 1980-tallet rapportert 
resultatene fra utslippskontrollen ved fylkets avløpsrenseanlegg. Etter at Driftsassistansen ble 
etablert i 1997 har vi i år for- første gang- kunnet overlate denne oppgaven til DaØ. I 
fremtiden vil det legges opp til at administrasjon og rapportering av utslippskontrollen og 
slamkontrollen skal utføres av DaØ på oppdrag fra fylkesmannen. Dette anses som en 
hensiktsmessig og rasjonell ordning som er innarbeidet og vanlig praksis i andre fylker med 
dri ftsass i stanse. 

Det er imidlertid viktig å presisere rollefordelingen mellom driftsassistansen og 
fylkesmannen. Det er fylkesmannen som gir pålegg om utslippskontroll, bestemmer 
kontrollprogrammets innhold og omfang. Det er også fylkesmannen som har ansvaret for å 
vurdere om renseanleggene oppfyller rensekravene og evt. gi pålegg om tiltak når det kan 
registreres avvik. DaØ kan gi innspill til utforming av kontrollprogrammet, organisere den 
praktiske gjennomføringen, sammenstille data og rapportere resultater. Det er dessuten 
positivt om DaØ kan bruke data fra utslippskontrollen som grunnlag for sin veiledning og 
forslag til forbedringer ved anleggene. Denne og fremtidige rapporter er derfor basert på 
denne rollefordeling. 

Rapporten er en sammenstilling av analyseresultater fra utslippskontrollprøvene som er utført 
ved det nå omorganiserte AlS Østfoldlaboratoriet, og utdrag av data fra renseanleggenes 
internkontroll. Som grunnlag for databasen og rapporten benyttes programmet NOR VAR
avløp. Rapporten er ment å gi kommunene, fylkesmannen og andre interesserte en samlet 
oversikt over renseanleggenes driftsresultater. En del data fra rapporten sender fylkesmannen 
videre til Statistisk Sentralbyrå for bruk i nasjonale statistikker. 

Miljøvernavdelingen takker den nyetablerte DaØ's daglige leder Jostein Gaarderløkken for 
raskt å ha påtatt seg denne oppgaven og for at rapporten i år kan utgis vesentlig tidligere en 
det miljøvernavdelingen har maktet i foregående år. En stor takk til alle dere på 
renseanleggene, i de tekniske etater og på AlS Østfoldlaboratoriet for at gjennomføringen av 
dette kompliserte samspilllet har fungert svært bra også i 1997. 

Jeg ønsker DaØ hjertelig velkommen og lykke til i sitt videre arbeide for et bedre miljø i 
Østfold. 

Moss 3. februar 1998 

(;;__;( -~ 
Per Arild Simonsen 
Seksjonsleder 
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1.0 Innledning og sammendrag 

Ved utgangen av 1997 var det 39 høygradige renseanlegg i drift i Østfold fylke, 31 
kommunale og 8 private anlegg. Det ble ikke rehabilitert, bygget eller nedlagt noen 
renseanlegg i 1997. 

De 39 anleggene fordeler seg slik etter hovedrenseprinsipp: 
9 etterfellingsanlegg, 14 simultanfellingsanlegg, 13 kjemiske anlegg og 3 biologiske anlegg. 
En kommunevis oversikt over samtlige anlegg i fylket er vist i tabell 4 side 6. 

Driftsassistansen har sammenstilt og vurdert driftsresultatene fra anleggene på grunnlag av 
utslippskontrollen som fylkesmannen har pålagt dem. Driftsresultatene er vurdert etter 
rensekravene som fylkesmannen ga i 1987. Vurderingen om anlegget har fått tilfredsstillende 
eller ikke tilfredsstillende (Tabell4) er utført av fylkesmannens miljøvernavdeling. 

Det er foretatt en enkel vurdering av driften, på grunnlag av prøveresultatene og andre 
tilgjengelige opplysninger. Det er gitt korte kommentarer til anlegg med avvik fra 
utslippstillatelsens krav. Sarpsborg og Hvaler er ikke med i driftsassistansen, og derfor er 
disse resultatene kun vurdert ut fra foreliggende analyseresultater. 

Det samlede restutslippet fra de 39 renseanleggene var på 10,78 tonn fosfor i 1997, hvilket er 
1,35 tonn eller 14,3% mer enn i 1996. Totalt var det 18 anlegg, eller 52,9% som hadde 
lavere eller samme utslipp som i 1996. 16 anlegg eller 47,1% hadde en økning i forhold til i 
fjor. 
Vurdering av renseanleggenes driftsresultater i 1997 viser at: 

77 % av anleggene har fått vurderingen tilfredsstillende, og overholdt fylkesmannens krav 
til rensing fullt ut 

13% av anleggene har fått vurderingen tilfredsstillende, men ligger på grensen til ikke 
tilfredsstillende. I hovedsak som folge av ustabil drift, eller som overskridelser i TOC 

l O % av anleggene har fått vurderingen ikke tilfredsstillende, og driften må karakteriseres 
som mindre god. 

Denne fordelingen er omtrent som for 1996. Det er stort sett de samme anleggene som går 
igjen med mindre god drift. 
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2.0 Fylkesmannens utslippskontroll i 1997 

2.1 Renseanlegg 

39 høygradige renseanlegg har inngått i utslippskontrollen i I 997. Større jordrenseanlegg og 
mekaniske renseanlegg (siler, salmavskillere m.m.) inngår ikke i kontrollen. 

Totalt var ca 85% av Østfolds befolkning tilknyttet kommunalt ledningsnett og renseanlegg. 

I I 997 var det ca. 253.610 Personekvivalenter (pe) tilknyttet renseanleggene i Østfold inkl. 
næring og industri. 

De høygradige renseanleggene i Østfold er dimensjonert for en belastning på ca. 375.000 pe. 

2.2 Kontrollprøver 

Krav til uttak av kontrollprøver, prøvetyper, prøvetaking og analyser fremgår av årlig 
rundskriv/krav utsendt til renseanleggene fra fylkesmannens miljøvernavdeling, vedrørende 
kontroll og rapportering av kommunale utslipp. 

Det tas fra 8 til 24 kontrollprøver fra inngående og utgående avløpsvann årlig, avhengig av 
renseanleggets størrelse. Prøvene blir tatt ut og sendt/kjørt av driftsoperatørene til 
Østfoldlaboratoriet. Samtlige kontrollprøver blir analysert på Østfoldlaboratoriet (fra 
01.02.98 omorganisert til AnalyCen AS) 

Kontrollprøvene blir analysert på totalt organisk karbon og totalt fosfor på inn og utløpsvann. 

På de største renseanleggene blir det i tillegg analysert på totalt nitrogen på innløpsprøvene. 
Dette er fylkesmannens eksterne utslippskontroll. 

Hvert renseanlegg utfører selv daglige/ukentlige målinger og analyser av inn·og utgående 
avløpsvann. 

2.3 Kontroll,rapportering og administrering 

Renseanleggseierne er pålagt følgende rapportering til fylkesmannens miljøvernavdeling: 

• Utfylling av årsrapport utsendt av fylkesmannens miljøvernavdeling. 
• Melde fra til fylkesmannens miljøvernavdeling om planlagte og uforutsette 

driftsstopp. 

Vedrørende krav til internkontroll på renseanleggene, skal rutiner/prosedyrer for dette være i 
henhold til anleggets driftsinstruks og internkontroll mht. avløpsrensing. Administrering av 
utslipsskontrollen har blitt foretatt av miljøvernavdelingen, Østfoldlaboratoriet og DaØ. I 
1998 vil DaØ overta administreringen av utslippskontrollen. 
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3.0 Vurdering av kontrollprøver 

3.1 Generelt 

Driftsassistansen i Østfold har alle analyseresultat og tilhørende vannmengdedata i en egen 
database. Programmet foretar en tallmessig vurdering av resultatene, i forhold til innlagte 
grenseverdier eller krav. De tallverdiene som er benyttet som "krav", er identiske med 
kravene i utslippstillatelsen fra fYlkesmannen. 
Vurderingen som sier om renseanleggene har fått tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende er 
utført av fylkesmannens miljøvernavdeling. Spørsmål angående denne vurderingen skal rettes 
til fylkesmannens miljøvernavdeling. 

3.2 Rensekrav 

Beregning av grenseverdiene K l og K 2: 

K l er en middelverdi beregnet etter at den/de høyeste verdiene er utelatt for hver enkelt 
parameter. Antall verdier som utelates, varierer med totalt antall prøver og fordeler seg slik: 

- 4 - 6 prøver/år 

- 8 prøver/år 

- 12 prøver/år 

- 24 prøver/år 

K l beregnes på grunnlag av samtlige prøver 

K l beregnes på grunnlag av samtlige prøver, med unntak av 
høyst en uvanlig prøve 

K l beregnes på grunnlag av de Il beste prøvene 

K l bergnes på grunnlag av de 22 beste prøvene 

Dersom det er levert for få prøver, vil dette redusere antallet som utelates tilsvarende. For 
eksempel hvis et anlegg skal levere 12 prøver. bare leverer Il, vil ingen bli utelatt i 
middel verdiberegningen. 

K 2 går på driftsstabilitet, og er den høyeste tellende prøven i henhold til oversikten over. 
F.eks. ved 12 prøver pr. år skalK 2 kravet sammenlignes med den 11. beste prøven. 

Tblll K rav t1 a e Il anta prøvemn evennger 
Type anlegg 

< 500 p.e 500 p.e. <anl<20 000 p.e > 20 000 p.e. 

Biologisk 8/år 12/år 24/år 

Kjemisk 8/år 12/år 24/år 

Simultanfelling 8/år 12/år 24/år 

Etterfelling 12/år 12/år 24/år 

Interkommunalt 
8/år 12/år 24/år 

overføringsanlegg 

Unntak : Brekke 4/år 
Langnes 6/år 
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Tabe112. Kommunale utslippskrav i Østfold-
p lk kr ti 1997 •y esmannens rense av or 

Hovedkrav-utløpskonsent (mg/O 

!Anleggstype anleggs- Tot.-P BOF1 
størrelse K1 K2 K1 K2 

Kjemisk < 500 0,6 1,2 70 120 

> 500 0,5 1 ,O 60 100 

Simultanfelling < 500 1,0 2,0 30 50 

> 500 0,8 1,5 20 35 

Etterfelling < 500 0,5 1,0 20 35 

> 500 0,4 1 ,O 15 25 

Biologisk < 500 30 50 

> 500 20 35 

Alle rensekravene er i mg/l 
Beskrivelse: < 500 =mindre enn 500 pe 

> 500 = større enn 500 pe 

TOC 
K1 

45 

30 

22 

15 

15 

11 

22 

15 

Maks. utslipp Forventet renseeffekt (%) 
kg utsi. pr. 1 00 pe/d Midlere min.verdi 

K2 TOC BO Fr tot.P TOC!BOF7 Tot P 

75 3,0 5,0 0,04 55-60 80-65 

50 2,0 4,0 0,035 60 85 

40 1,5 2,0 0,07 75-80 80 

25 1,0 1,4 0,055 80 80 

25 1,0 1,4 0,035 60-85 80-85 

20 0,75 1 ,O 0,03 85 85 

40 1,5 2,0 80-85 

25 1 ,O 1,4 85 

Tabell 3. viser hvor mange anlegg som har overholdt alle krav til total fosfor og organisk 
stoff. Den viser også hvor mange anlegg som har overskredet hvert enkelt 

kr Kl K2fi h nkl t rense av, og , or ver e e t parame er. 
Anleggstype Anfeggsstørrelse TotaH antall Antall overskridelse 

Anlegg vurd. Tot.-P TOC 
K1 K2 K1 K2 

Kjemisk < 500 3 3 3 

> 500 10 4 3 
< 500 11 1 2 1 

Simultanfefling 
> 500 3 

Etterfelling < 500 2 1 1 

> 500 7 4 2 
Biologisk < 500 3 1 

> 500 

Sum 39 2 14 10 

Det er 2 anlegg som har levert færre prøver enn foreskrevet i 1997. 
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4.0 Sammenstilling og kommentarer av utslippskontrollresultater 

Tabell4. De høygradige avløpsrenseanleggene som har inngått i utslippskontrollen i 1997. 
Vurdering av renseresultatene som fremgår av tabellen, er utført av fylkesmannens 

T dr mttjøvemav e mg. 

Kommune Renseanlegg Type 

Aremark 
Skotsberg_ E.F 
Bjørke bekk BIO 

ASHA Revhaug KJ 
Askim Solbergfoss S.F 
Eidsberg My_sen KJ 
Fredrikstad Øra KJ 

Remmedalen KJ 
Kornsjø E.F 

Halden Bakke S.F 
Brekke S.F 
Østerbro E.F 
Tomter E.F 

Hobøl Ringvold E.F 
Elvestad S.F 
Bommen E.F 

Marker Grensen S.F 
Langnes KJ 

MOVAR 
Kambo KJ 
Fuglevik KJ 
Bodal FFÆF 

Rakkestad Kirkel'!g S.F 
Østbygda S.F 

Rømskog Rømskog S.F 
Råde Hestvold KJ 

Al vim Kj 
Jelsnes S.F 
Brunsbydalen S.F 

Sarpsborg 
Ise foss KJ 
Løkke vika S.F 
Kolstad S.F 
Sten bekk KJ 
HRJk BIO 

Skiptvet Hoel S.F 
Mørk KJ 

Spydeberg Mariaholm BIO 
Nesset E.F 

Trøgstad Skjønnhaug KJ 

Våler 
Svinndal E .F 
Grepperød E.F 

Tegnforklaring: 
Type anlegg: E.F = Etterfellingsanlegg 

BIO = Biologiske anlegg 

Bygget Dim. Pe Belastet Pe 

1983 1300 550 
1988 250 90 
1980 50000 18250 
1983 200 50 
1978 9500 8150 
1989 120000 73700 
1979 28000 24802 
1980 300 200 
1994 350 180 
1993 50 15 
1975 200 250 
1981 900 1115 
1982 1000 720 
1993 200 60 
1976 2000 1840 
1987 350 53 
1989 60 10 
1977 16000 15600 
1993 50000 41624 
1993 10000 7750 
1976 350 280 
1994 150 75 
1983 500 320 
1993 8000 4740 
1989 65000 46500 
1982 500 341 
1979 300 310 
1985 llOO 710 
1993 100 40 
1982 175 70 
1989 90 25 
1970 200 200 
1987 2500 1750 
1989 50 20 
1970 70 20 
1993 100 65 
1976 2750 2600 
1981 850 500 
1987 50 35 

S. F = Simultanfellingsanlegg 

Vurdering: l =Tilfredstilende resultat 2 = Ikke tilfredsstillende resultat 

Vurdering 

2 (l) 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
] 

l 
l 
l 

1-2 
l (2) 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l (2) 
l 

l (2) 
1 
] 

2 
l 

1 (2) 
l 
l 

] (2) 

(1) =på grensen til tilfredsstillende resultat (2) =på grensen til ikke tilfredsstillende resultat 
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I alt er det 39 avløpsanlegg vurdert opp mot det fastsatte rensekravet. 
Av disse 39 anleggene, har 35 anlegg tått vurderingen at rensekravet er tilfredsstilt. 
4 anlegg har fått vurderingen at rensekravet ikke er tilfredsstilt. I tillegg er det 4 anlegg som 
har fått godkjent under tvil. Dette er omtrent det samme som i 1996. 

Bodal renseanlegg har også i år blitt angitt med en spesiell vurdering. Renseanlegget kan ikke 
vurderes til å ha fungert tilfredsstillende i 1997, men anlegget har spesielle problemer pga. 
unormalt stor industritilknytning. Kommunen jobber aktivt sammen med DaØ og bedriftene, 
om å forbedre innløpsvannet og dermed driften av anlegget. 

Det må imidlertid påpekes at vurderingen av at rensekravet er tilfredsstilt, ikke er det samme 
som at avløpsrenseanlegget renser optimalt. Rensekravene skal oppfattes som minimumskrav 
til rensing. Alle renseanlegg bør og skal ha målsetting om å nå en bedre rensing, enn det som 
er satt som krav i utslippstillatelsen. 

Vurderingen i denne rapporten gjelder kun renseanlegg, og ikke utslipp fra ledningsnettet. 
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5.0 Årsaker til driftsproblemer 

Det er en del anlegg som ikke fungerer som forutsatt. Dette skyldes ofte flere og sammensatte 
årsaker. Ut fra notater i driftsjournalen og opplysninger som DaØ har fått gjennom sine 
kontakter, kan det pekes på en del årsaker som går igjen flere steder. 

5.1 Prioritering og bemanning: 

Liten bemanning og for små ressurser synes å slå negativt ut på driften av avløpsanleggene i 
en del kommuner. Bemanningen er særlig kritisk i forbindelse med ferier og fravær. 
Problemet med liten bemanning omfatter mange steder både driftspersonell ute på anleggene, 
og driftsansvarlig ved teknisk etats kontor. 

Dette fører til mangelfull oppfølging og vedlikehold av anleggene. Det skaper også vansker 
med å skaffe til veie nødvendige oversikter og dokumentasjon omkring avløpsbehandlingen, 
som er nødvendig både for kommunenes egne beslutninger og for å etterkomme 
myndighetenes behov. Mye av dette fører også til at kommunikasjonen mellom driftspersonell 
og driftsansvarlig blir for dårlig. Mange kommuner sliter med å følge opp kravene fra 
myndighetene, mye på grunn av kapasitetsproblemer. 

5.2 Industriavløp: 

Ved 3-4 renseanlegg skaper særlig avløp fra næringsmiddelindustri som slakteri og 
foredlingsbedrifter, men også annen industri, driftsproblemer. Dette har sammenheng med at 
avløpet fra industrien varierer mye. Det er først og fremst toppbelastningene fra bedriftene 
som skaper problemer, med gjennomgående høye utslipp av organisk stoff Disse utslippene 
medfører ulemper som gasser, lukt, større kjemikalieforbruk, mer slam og 
avvanningsproblemer. Dette gjør det igjen vanskeligere å overholde utslippskravene både for 
fosfor og organisk stoff Utfordringene i 1998 blir derfor å få en oversikt over bedriftenes 
virkelige utslipp. Kommune bør i 1998 inngå avtale med bedriftene om tilknytning til 
kommunalt avløpsanlegg (kontakt DaØ). 

5.3 Fremmedvann 

Driftsforstyrrelser på grunn av store fremmedsvannmengder, er en gjenganger ved mange 
renseanlegg i fylket. Problemet er selvsagt størst i forbindelse med lengre nedbørsperioder og 
snøsmelting. Noen fl kommuner er i ferd med å utføre tiltak på ledningsnettet, som allerede 
har gitt merkbare resultater på renseanlegget. I noen tilfeller har det vist seg at relativt enkle 
punkttiltak har redusert fremedvannsmengden betydelig. Det må imidlertid sies at de fleste 
kommunene har gjort mye med ledningsnettet de siste åra. 
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6. O Resultater mht. fosfor (P) 
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Figur l. Midlere, maksimale og min renseeffekt mht. fosfor for samtlige renseanlegg med 
fosfotfjerning. 

Av figur l går det frem at midlere renseeffekt mht. fosfor er 92,33%, noe som er en nedgang 
på 0,67% i forhold til 1996. Den maksimale renseeffekten er omtrent den samme som i fjor, 
mens den minste renseeffekten er noe redusert i forhold til i fjor. 
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Figur 2. Midlere renseeffekt mht. fosfor i 1997 for de enkelte renseanlegg medfosfoifjeming 

Av figur 2 ser vi at 19 av de 33 renseanleggene med fosforfjerning, hadde høyere 
gjennomsnitt en den midlere (fig.l).Det er lettere for et renseanlegg å oppnå høy renseeffekt, 
der konsentrasjonen i inngående avløpsvann er høy. Innløpskonsentrasjonen påvirkes blant 
annet av ledningsnettets standard, industripåslipp og av prøvepunktet i renseanlegget. Et 
innløpsprøvepunkt med påvirkning av interne returstrømmer, vil gi en noe høyere renseeffekt 
en den virkelige. Av figur 2 går det frem at renseanlegg fra mindre tettsteder, har høyere 
renseefffekt mht. fosfor. 

De største kjemiske renseanleggene for byene i Østfold har renseeffekter fra 83 -95 % mht. 
fosfor. For disse anleggene er renseresultat for fosfor under 90% meget dårlig, mens resultat 
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over 90% er et akseptabelt nivå. Likevel bør målsettingen være å komme over 95% 
renseeffekt mht. fosfor. 

Generelt vil avløpsanlegg med stor innlekking av fremmedvann (lav separasjonsgrad) ha 
vanskelig med å oppnå høye renseeffekter. 
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Figur 3. Midlere innløpskonsentrasjon av fo~or for de enkelte anlegg medfosfoifjeming 
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Figur 3 viser at renseanlegg med tilknytning fra byområder har lave innløpskonsentrasjoner. 
Innløpskonsentrasjoner under 4 mg/l har et stort innslag av fremmedvann. 
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Figur 4.Midlere utløpskonsenfrajjon av f osfor for de enkelte anlegg med fosforfjerning 

Midler utløpskonsentrasjon for renseanleggene var 0,36 mg/l. Dette er en nedgang på 0,08 
mg/I ellerl8% i forhold til 1996. Ca 76% av renseanleggene hadde en lavere 
utløpskonsentrasjon en middelet. 
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Alle anlegg med fosforfjeming bør kunne oppnå lavere utløpskonsentrasjoner enn 0,5 mg/l. 
De største anleggene bør ha en målsetting om vesentlig lavere utløpskonsentrasjon. De ligger 
i 1997 på en midlere utløpsverdi av fosfor i område 0,2-0,3 mg/l. Dette er omtrent samme 
nivå som i 1996. 
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7.0 Resultater mht. organisk stoff (TOC) 
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Figur 5. Midlere, maks og min renseeffekt mht. organisk stoff for samtlige anlegg med 
biologisk rensetrinn. 
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Figur 6. Midlere renseeffekt mht. organisk stoff(TOC) fra de enkelte renseanlegg med et 
biologisk rensetrinn. 
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Midlere renseeffekt for renseanlegg med biologisk trinn er 84%. Av de 23 renseanleggene 
med biologisk trinn har 14 anlegg et midlere renseresultat bedre enn 84%. Målsettingen for 
alle anlegg med biologisk rensetrinn, bør være å komme over en renseeffekt på 85% mht. 
organisk stoff (TOC). 

Erfaringer viser at bakteriekulturen i biologiske rensetrinn er følsomme og utsatt for 
forstyrrelser av stoffer i innløpsvann. Smeltevann og kald Iangtidsnedbør kan senke 
temperaturen på innløpsvannet, slik at bakteriekulturen kommer i en negativ eksponensiell 
fase og dermed blir satt ut av spill. Renseeffekten vil dermed bli dårligere. Forgiftning 
forekommer også, og vil utslette bakteriekulturen helt. Etter en slik forgiftning vil det ta 
uker/måneder før en oppnår en ny effektiv bakteriekultur. Flere tilsvarende hendelser i løpet 
av et driftsår vil føre til en lavere renseeffekt. 
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Figur 7. Midlere, maks og min renseeffekt av organisk stoff (TOC) for samtlige anlegg inkl. 
kjemiske anlegg. 

Den midlere renseeffekten av organisk stoff var på 76,6% i 1997, som er en nedgang på ca. 
2% i forhold til 1996. 
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Figur 8. Midlere renseeffekt mht. TOC for samtlige anlegg 

Figuren 8 viser at 19 eller 54 % av anleggene hadde en høyere renseeffekt enn midlet. 
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Bodal 48,87 

S.kk• 48,13 

SI!Jønnhaug 42.75 

Fuglevlk 35,88 

Hestvold 30 

Øra 29,48 

Klrlleng 

Nenat 

Al vim 

lsefoss 

B)ørtcebekk 

Renunedalen 

Høk 

Skotsberg 

Kambo 

Rlngvold 

Hoel 

Rømskog - 12,75 

Kolstad E 12,7 
Solbergfon 12,06 

Kornsjø 11,98 

Jelsnes s 11,n 
Bommen 11,26 
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8.0 Driftsresultater og vurderinger av de enkelte anlegg 

De følgende analyseresultatene fra de enkelte renseanlegg, er satt opp i tabellform og vurdert i 
forhold til fylkesmannens krav til rensing av avløpsvannet (jfr. Tabel12, Side 4, rensekrav). 
Konsentrasjonene for total fosfor inn- og utløp, TOC (organisk stoff) inn-og utløp er presentert 
grafisk for hele året. 

Det er videre foretatt en enkel vurdering av driften, på grunnlag av prøveresultatene og andre 
tilgjengelige opplysninger. Det er gitt korte kommentarer til anlegg med avvik fra 
utslippstillatelsens krav. Anlegg med god og tilfredsstillende drift er ikke kommentert 
spesielt. 

8.1 Vedrørende gjennomføring av prøvetakingsprogrammet 

Når det gjelder det prøvetakingsprogrammet som anleggseierne er pålagt av fylkesmannen, 
skal det påpekes at en del ikke har fulgt opp dette fullt ut. 

2 renseanlegg har levert for få prøver i 1997, detter er likevel en forbedring i forhold til 
1996 da 5 anlegg leverte for få prøver. 
Det er fortsatt noen få anlegg som ikke tar ut og leverer prøvene til angitt tid . 
Det forekommer at noen glemmer å føre på anleggsnavn på innleverte prøver. 
Renholdet av prøvetakere med tilhørende utstyr kan bli bedre ved mange anlegg. Urene 
prøvetakere og slanger kan i verste fall føre til dårligere prøver enn det som er virkelig. 

8.2 Føring og oversendelse av driftsjournaler 

Driftsjournaler for 1998 skal sendes til driftsassistansen, slik at vi rar lagt inn opplysninger i 
databasen. 

Driftsjoumalføringen for 1997 er i de fleste tilfeller bra. En skikkelig ført driftsjournal er 
dokumentasjon som er til god nytte i den daglige driften. Opplysningene i driftsjournalen 
danner et viktig grunnlag for driftsassistansens oppfølging og rapporteringsarbeid. 

Imidlertid forekommer det at enkelte slurver med føringen av driftsjournalen. 
Journalen gir dermed lite opplysninger, og dokumentasjonen om anleggets drift blir 
tilsvarende mangelfull. 
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Tabell 5. 

ÅRSRAPPORT FOR ALLE ANLEGG - FYLKESRAPPORT 
TILFØRSLER OG UTSLIPP - MIDDELVERDIER 

Resultat av kontrollprøver for året: 1997 Side : l 
l l --------------------------,-------------.-------~----------~--------,-------~------------------------------------------------------, 
IAnlegg l Anlaggsnavn l Rense- l Ant a ll l Til- l Til - l Til - l Ut slippsmengder 

l nr . l l metode l prwver l knyttet l ført l ført l tonn/~ 

l l l l l l (P) J (N) 

l l l l l PE l PE l PE l Tat-P l Tot -N l TOC l BOF l KOF l 

10101 021 Bakke 

ID10103I Brekke 

lo1010SI østerbo 

I010 l 0 6 I Ko rnsjø 

ID101D71 Remmendalan 

I010300I øra 

101 0401 1 Kambo 

IOlOSOOI Alvim 

I0105011 Brunsbydalen 

IOlOS021 Løkkevika 

10105181 Kolstad 

10105191 Jelønes 

IOlOS20I Stenbekk 

l 0115141 HI!Ok 

IOllSl6l Iøefoas 

1011802 1 Skotaberg 

10118031 Bjerk ebekk 

l 011.900 l Langneø 

l 0119061 Boauaen 

la119071 Grena en 

10121011 Rømskog 

I 01 2 21BI skjønhaug 

10123 0 0 1 Mørk 

I01230lj Fossum pumpestasjon 

10123021 Nesset 

I 01231S I Mari aholm 

10124011 AHSA 

( 012 4021 S o lberg foøe 

lo12501 ( Mysen 

( 01 2714( Hoel 

l SIMFBLL ( 8 1 80 l 13 61 199 1 0 , 008 l l 0 ,6 l l l 
l S IMFBLL l 4 15 l 41 51 l l l l l 

l E'l"l'BaFELL l 12 250 ( lJll 145 l O, 004 l l O, 2 l l l 

l BIORFBL l 12 200 l 151 1 1531 0 ,003 l l 0, 2 l l l 
l PRIMFBLL l :z4 2U02 l 2 00 681 1 7 6521 1 , 633 l l 1 05,9 l l l 
l PRIMFELL l 24 73 7 00 l 553101 5!1377 1 4,136 l j 368 , 4 l l l 

l PRIMFELL l 24 15600 l 144301 15732 ( 0 , 497 l l 54.,8 l l j 

l PRIMFBLL l 24 46500 l 38777 J 40 0461 l , 7 65 l l 205 , l l l l 

l BIORFEL l 8 310 l 1771 176 1 0,00 2 l 0,2 l l l 

l SIMFELL l 7 40 l l l O, 003 J O, l l l j 

l S IMFELL l 8 70 J 1131 1131 0, 002 l 0 , 2 l j l 

l SIMFBLL l 1 2 Hl l 4441 Soo l O, Olll l 0 , 6 l l l 

l PRIMFELL l 8 25 l 211 28 1 0, 0 0 2 l 0 , 2 l l l 

j LANGLUFT l 8 200 ( l 321 l O, 2 l l l 
l PRIMFELL l 12 71 0 l 6461 7411 0,021 l 2 , 4 l l l 

l E'l'TERFELL l 12 550 l 3031 2 7 0 l O, 018 l O, 6 l l l 
j BI OROT l 8 !10 l 8 5 l O, 2 l l l 

l PRIMFBLL l 6 l l O 201 211 0,001 0, 2 l l 

l E'l'TERFELL l 12 l lB40 18291 1 8 071 o,oso 2, 5 l l 

J BIORFBL l 8 l Sl l l o, 0 02 l l 

l SIMFBLL l 8 l 32 0 1601 194 1 0 , 003 0, 3 l l 

l SEXFELL l 1 2 l 260 0 3143 1 3163 1 0,043 8 , 8 l l 

j PRIMFBLL l 8 l 20 l l 0 , 1 27 3 , 0 j l 

l l 1 2 l 326 9 1 3 972 1 l l 
l BTTBRFBLL l 8 l 65 1 6 1 15 1 0, 0 0 2 0 , 1 l l 

j LANGLUFT l 7 ( 2 0 l l ( l l 
l SEKFBLL l 24 l lBlSO 12262 1 14998 1 O, 902 f 55 , 6 l l 

l SIMFBLL l B l 50 33 l H l O, 006 l O, 2 l l 

l SEKFBLL l 12 l 8 1 50 !1839 ( 5491 ( O, 094 l 19,6 l l 

l SIMFBLL l 12 l 1 7 50 1 0 911 1 2021 0 , 01 8 [ 2 ,1 l l 
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ÅRSRAPPORT FOR ALLE ANLEGG - PYLKBSRAPPORT 
TILFØRSLER OG UTSLIPP - MIDDBLVBRDIBR 

Resultat av kontrollprøver for året: 1997 Side: 2 
------. -----.----

l Anhgg l Anleggenavn l Rense- l Antall l Til- l Til- l Til- l Utelippamengder 

l nr. 1 l metode l proover l knyttet l ført l ført l tann/Ar 

l l l l l l (Pl l (N) 

l l l l l PE l PE l PE l Tot-P l Tot-N l TOC l BOF l KOF 

l ol2801l Bodal l E'l"l'ER.FELL 12 l 7750 l 41851 51451 0,227 l l 36,5 

I 01280ll Kirlteng l SIHPELL 8 l 280 l 2361 2451 0,010 l l 0,4 

I01280ll 0a~da l SIHPELL 8 l 75 l 1191 641 0,001 l l 0,1 

10135011 Heatvold l PRIHPELL 12 l 4740 l 41721 H62l 0,158 l l 13,3 

I013600I FUglevik l PRIMFELL 24 l 41624 l 2837:11 32080] 0,~97 l l 224,7 

I013700I Rødøund pumpestasjon l 12 l l 24141 2359j 

I013720I SVinndal l E'l"l'KR.l"ELL 12 l 500 l 9131 4HI 0,008 l l 0,3 

lolJ721I Grepperød l SIMPELL 7 l 35 l 14 1 101 0,001 

I013800I Knapstad Pumpestaøjan l 8 l l 536 1 6331 

10138011 Elvestad l SIMPELL 8 l 60 l 74 1 841 0,003 l l 0,2 

I0138021 Ringvold l E'l"l'ER.FELL 12 l 720 l 1061 1 11001 o. 009 l l 1,4 

lo1JBOJI Tomter l E'I'TKRPELL 12 l 1115 l 8791 628 l O, 009 l l 0,8 

SUl11 l 253610 l 2053481 2133911 10,783 l 0,000 l 1110,0 l 0,0 l 0,0 l 

Utskrevet: 2.02.98 
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Tabell 6. 

ÅRSRAPPORT FOR ALLE ANLEGG - FYLKESRAPPORT 
UTLØPSKONSBNTRASJONER OG RENSEBPPEKT - MIDDELVERDIER 

Resultat av kontrollprøver for året: 1997 Side: l 

IAnl~g l J\nleggenavn l Rense- l Antall l Utl"'Pskansentr;o.sjan l Renseeffekt j 

l nr. l l metode l prOJVerj mg/ l l \ l 
l l l l 
j j j j j SS j TOC l BOF l KOF j Tot-P j Tot -N l TOC l BOF j KOF j Tot -P j Tot-N l 

10 101021 Bakke 

[0101031 Brekke 

]0101os j Østarbo 

jo10 1 06 l Kornsj'" 

jOlOl07j Remmendalen 

[0103001 øra 

lol040ll Kil.lllbo 

I010SOOI Alvim 

jOlOSOll Brunabydalan 

ID10S021 Løkkevika 

I010518j Kolstad 

I010S191 Jelsnea 

I010520I Stenbekk 

l 0115141 Hoak 

lo11516l Isefoea 

I0118021 Skotsberg 

I 01180Jj Bjørkebekk 

l 011900 l Langnes 

ID119D6I BOCIUI1en 

j0119071 Grensen 

10121011 Rmmakoq 

10122181 Skj~ug 

I0123ool Hoork 

10123011 Foaaum pumpestaajan 

10123021 Neaaet 

ID1231SI ~iaholm 

I0124Dll AHSA 

j 012402I Solbergfoaa 

10125011 Mysen 

l 0127141 Hoel 

l SIMFELL l 8 l l 48 l l l O, 74 l 72 l l 119 j l 
l SIMFBLL l 4 j l lO l l l 0,35 l 89 l 93 l l 

l :s'ITERFBLL l 12 l l lO l l l O,H l 88 l 95 l l 

l BIORFEL l 12 l l 12 l l l O, 20 l 88 l 97 j l 
PRIMFBLL l 24 l l 20 l l O, 28 l 52 l 85 l l 

PRIMFBLL l 24 j j 29 l j O, 25 l 63 l 87 l l 

PRIHFELL J 24 l l 37 l l 0,32 l 76 94 l J 

PRIHFBLL 24 l l 22 l l 0 ,19 l 68 93 l 

BIORFBL 8 l l 9 l l O, 09 l 93 98 l 

SIMFELL 7 [ l 17 [ l O, 87 l l 

SIHFBLL 8 l 13 l l 0,20 l 86 96 l 

SIMFBLL 12 l 12 [ l O, 39 l 88 91 

PRIMFBLL 8 l 114 l l 1,38 l 36 86 

LliNGLUFT 8 l 20 l l l 90 

PRIHFBLL 12 l 22 l l 0,16 l 65 95 

ln"l'ER.FF>LL 12 l 16 l l O, 46 l 73 l 86 

BIOROT B l 20 l j j 81 

PRIHFBLL 6 l 127 l l 0,46 l 43 97 

Bl"l'ERFELL 12 l 11 j l 0,22 l 88 95 

BIORFEL 8 l 15 l l 0,78 l 

SIMFBLL l 8 j ll l l 0,15 l 88 97 

SEKFELL l 1 2 l 43 l l 0,22 j [ BO 98 

PRIMFBLL l 8 l 79 l l 2,57 l l 

l 12 l l l l l 
ETTERFELL l 8 l 24 l l 0,80 l l 77 l 86 

LliNGLAJFT l 7 l 16 l J l l - 111 l 
SBKFBLL l 24 l 13 l l o. 16 l l 6 9 l 89 

SIHFELL l 8 l 12 l [ o. 62 l l 6 9 l 70 

SEKFELL [ 12 l 58 l l o' 2 8 J l 74 l l 9 8 

SIMFELL l 12 l 15 [ l 0,12 l l 88 l l 97 
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ÅRSRAPPORT POR ALLE ANLEGG - PYLKESRAPPORT 
UTLØPSKONSENTRASJONER OG RENSEEFFEKT - MIDDELVERDIER 

Resultat av kontrollprøver for året: 1997 Side: 2 

[Anlegg[ Anleggsnavn 

l n:r · l 
l l 
l l 

l Oll80ll Bodal 

[Oll802l Ki:rkeng 

ID1lB031 Øatbygda 

[DlJSD11 Heotvold 

[013600[ Fuglevik 

]013700[ Rødaund pumpeøt.aøjan 

ID13720 [ Svinndal 

ID13721 [ G:repper~ 

1013800 [ Knapot.ad Pumpaataøjan 

10138011 Elvestad 

10138021 Ringvold 

[013803[ T0111ter 

- -, 

Renoe-

metode 

J li:T'l'ERFSLL 

J SIMFBLL 

l SIMFBLL 

l PRIMFELL 

l PRIMFELL 

l 
l STI':&:R.PELL 

[ SIMFBLL 

l 
J SIMFELL 

l li:T'l'ERFSLL 

l E'I'TER.FELL 

Antall] 

prøver] 

12 l 
8 l 
8 l 

12 l 
24 l 
12 l 
12 l 

7 l 
8 l 
8 l 

12 l 
12 l 

ss 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

Utløpokonaentraajan 

ag/ l 

Renoeeffekt 

" 
TOC J BOF ~OF l Tot-P [ Tot-N l TOC [ BOF J KOF [ Tot-P J Tot -N l 

u] l l O,:l9 l l 75 l l l 92 

24 l l l 0,6l l l a.l l l 91 

9 l l l 0,2. l l 92 l l l 97 

30 l l l 0,36 l l 73 l l l 93 

36 l l l O,l. l l 60 l l l 94 

l 
lO l l l o, 22 l l 95 l l l 98 

14[ l l l , 4l l l 93 l l l 86 

l 

13 l l l 0 , 23 l l ao 1 l l 92 

15 l l l o, 11 l l 84 l l l 99 

9 l l l o, 13 l l 73 l l l 94 

Utskrevet: 2.02.98 



KOMMENTARER TIL DRIFTSRESULTATENE VED RENSEANLEGGENE I 

AREMARK KOMMUNE 

Bjørkebekk renseanlegg: Gjennomsnittet av prøvene viser at anleggets drift ligger på grensen 
til å få ikke godkjent. Ser vi bort fra den dårligste prøva, kommer 
snittet under kravet. Driften er ustabil, noe som kan skyldes stor 
variasjon i belastning inn på anlegget. Ledningsnettet bør 
kontrolleres. 

Skotsberg renseanlegg: Driften av anlegget varierte en god del i 1997, noe som kan skyldes 
den store variasjon i belastning. Ser vi bort fra prøve fra 14.05.97 
som antagelig er feil, blir gjennomsnittet 0,32 mg/l, som er under 
kravet mht. fosfor. Skotsberg vurderes til ikke tilfredsstillende på 
grunn av den ustabile rensingen mht. TOC. Anlegget hadde to 
prøver over K 2 kravet mht TOC, og en mht fosfor. Anlegget hadde 
en vesentlig lavere renseeffekt enn tidligere. Ledningsnettet bør 
kontrolleres, slik at man unngår disse store variasjonen i belastning. 

19 
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RBSULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg : 011803 Bjørkebekk 
Rensemetode: BIOROT 
Kontrollgr.: Biologisk inntil 500 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
2,4 m3/t 

250 

l ' 

Dato jV;mn-

lmengde 

l i pr..ve- Innløp 

jperioden 

Kanøentraøjan mg/l 

Ut l ~~~p 

Rom1111eff11kt 

inkl. overløp 

' 
l mJ/d l ss l TOC l BOF l KOF 1Tot-PITot-NlNH4-Nj 55 l TOC l BOF l KOF 1Tot-P1Tot-NINH4-Nl SS l TOC l BOF l KOF 1Tot-PITot-NINH4-Nl 

115.01 .971 4S,ol l31s,ooj l l j SD, 9j l 
112.03 . 971 7o,oj l 117,001 l l l U,Jj l 
lls.o4.!n l lfi,ol l Sfi,DDI l l l 39 , 81 l 
1n.os.,11 64, o l l Jl,DOI l l l 14,3 l l 
l ~:z.o7.97l 4,01 IJJe,ool l l l 76,81 l 
117.09 .971 ll,oj ll20,ool l l l SJ,Sj l 
118.11.971 e,ol l 77,00[ l l l 42,61 l 
l 2.12.971 J,OI l 79,001 l l l 70,71 l 

l Middel l Ill 7. BBI l l 48,71 
l Gromaeverdi 1-1-1- 1-1 - l -

j lJ,DOI l l l 
l '· 70 l l l l 
l u, ooj l l l 
l B,BDI l l l 
l 52,001 l l l 
l 2J,ool l l l 
l ls,ool l l l 
l 21,001 l l l 

l 20,061 
l 20 l JO l 

l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 

l l 
l - l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

!ISj 
sal 
671 
71 1 
1141 
ao l 
sol 
731 

791 

l 
l 

- l 
l l l l t l L l L _L _ l l __ L _ l _ _ t l l l l 

Vurdering av kontrollprøver: 
.------.----------------,---------------~---,--- - - -- - - - l - - -- - - .-- - - - ----- --- --. 

Antall pr..ver l Rllstkonø. Kl Restkans. K2 l Restmengde l Rens•effekt 

IKrav Res. VUrd11ring l Krav Res . VUrdering l Krav Res . VUrdering l Krav Res . vurdering jKrav R••· VUrdering 

ss l 
TOC l 8 9 OVerholdt. l 20,00 l 40,00 l l, 50 
BOF l l 30 l 50 l 2,00 
KOF l 
Tot-P l 
Tot-N l 

Utskrevet: 2.02.98 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg : 011803 Bjørkebekk 
Rensemetode: BIOROT 
Kontrollgr . : Biologisk inntil 500 

l Da.te Midl. 

vann-

fo•r. 

V;mn

f.,r . 

<Nerl 

Tilf.,røel inkl . overløp 

kg/ d 

l Tilf.,røel l 
l P" l 

Side 
Qdim 

l 

Qdim pe hydr. : 
2,4 m3/t 

250 

Utslipp inkl. <Nerlmp 

ltg/d 

Utslipp inkl . overløp 

kg/ loope,d 

mJ/d mJ/d Tet-Pl Tet-NI TOC l BOF j KOF l Tet - Pl Tet-NI Tet-PITot-N l TOC l BOF l KOF l Tet-Pl Tat-NI Toe l BOF l KOF l 

115 . Dl. 971 45,01 l l :zl H l l l 
ll:Z .OJ.97I 70,01 l l Jl &l l l 
115.04 .97 1 l&, OI l l li li l l 
113.05.971 64 , o l l l li 21 l l 
122.07 .97 1 4,0 1 l l l l i l l 
117.09 . 971 11, o l l l li l i l l 
118.11.971 ø, o l l l l l i l l 
l 2.12 . 971 3,0 1 l l l l l l 

l Middel l 27, &l 2 • l 

l Sum 

l Tann/llr] o, 71 1 , sl 

l 1911 l l 0,61 
l 2411 l l 0,71 
l SJI l l o, Jl 
l 761 l l 0,61 
l 26 1 l l o,:zl 
l 491 l l O, 31 
l 281 l l O, l l 
l lB l l l O, l l 

as 1 0,41 

l l 
- l - l l 0,15 1 

l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 

l l 0,651 
l l 0,751 
l l O, 321 
l l o, 63 l 

l l 0,231 
l l o,:zøl 
l l O,lJ J 

l l 0, 071 

l 0,381 

l l l 
- l - l - l 

l l 
- l - l 
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RESOLTAT AV KONTROLLPRØVER POR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg : 011802 Skotsberg 
Rensemetode: ETTERFELL 
Kontrollgr.: Etterfelling >500 pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
25,1 m3/t 

1.300 

l Dato ]Vann- l Xanaentraajon mg/l l Renseeffekt 

jmengcle 

l i prøve-

jperioclen 

Innl01p Ut:l01p 

inkl. overl01p 

'" 
j mJ/cl l SS j TOC ( BOF l XOF 1Tot-P ITot·NINH4·NI SS l TOC l BOF l XOF 1Tot-PITot·NINH4-NI SS l TOC l BOF l XOF ITot-PITot-N(NH~·NI 

115.01.97( 209,01 l 87,001 l 2. 90 l 31 , 91 l l 8,oo j l 1 o,o8 l l 901 l l 971 
111.02.97( 258,01 1 19, ool 1 o,u l 8, aj l l 6,201 l l o,os l l 671 l l 89( 
(ll. 03.97 1 l l 98,00( l 3,so l 26 , 71 l l 11, ool l l 0,32 1 l aøl l l !ID( 

(15.04.97 1 26,0( (230,001 l 8,10 ( 52,0( l 1 36,001 l l 1,40 ( l 8411 l l 821 
(H.OS.97 I 195,0( ( H,OO( l l, 70 1 7,7 ( l 1 25,00 l l l 1,90( J ·78( l l ·11( 
(10.06.971 7J , o( 1195,00( l 7,10 ] J8,J( J l 13 , 001 l l o,o71 l ~ni l l 991 
122.07.97 1 62,01 (1941,001 l 7,80 1 H,9( l l 23,001 l 1 o,ul l 88( l l 93 1 
(12.08.97 1 ss,oj (179,00] 110,10 1 61,1( l l 32, ool l l 0,841 l 821 l l 91 1 
117.09.97 1 141,0( 1120,00( l 4,70 1 28, 9( l l 11,301 J l o, os( l 93( l l 9B j 
(14 .10. 97 1 99,01 (220,00( l13,7o l 417, sl l l 11,00( l ( O, 121 l 95] l l !ill] 

1111.11.97 ] 98,0 [ (uo,ool l 4, 40 1 Jl,S( l l 1o,oo1 l l 0,04[ l 901 l l lill[ 

l 2.12.971 74,0 1 1100,00( l s,1o j 41,•1 l 1 14, ool l l 0,101 l 861 l l 981 

l Miclclel l (uo,so( l l s,ao l 35,1( l l 16,46( l l o,Hj l l l 731 ( l øs] 1 1 
l Grenseverdi l - l - l - l - l - l · l - l l 11 l 15 l l O, 40 l l - l ( l ( ( l l - l 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRIODKN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg : 011802 Skotsberg Side 2 
Vurdering av kontrollprøver: 

l T ~----- --- ---r- l T-

ss 
TOC 

BOF 

KOF 

Tot-P 

Tot -N 

Antall pr....,er l Reatkcnø. Kl 

l Krav Res . VUrdering- l Krav Res . VUrdering- l Krav 

12 12 Overholdt 

12 12 Overholdt 

11,00 

15 

0,40 

20,00 

25 

1 , 00 

Reotkans. K2 l Restmeng-de l Renseeffekt 

R•• . VUrdering- l Krav Re a. VUrderill9' l Krav Res . VUrdering-

0,75 

1,00 

0,030 

Utskrevet: 2 . 02.98 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 

011802 Skotsberg 
ETTER FELL 
Etterfelling >500 pe 

r - --- -~ -.------

Dato Midl. l Vann-

vann- l før. 

før. l overl 

Tilførsel inkl. overløp 

kg'/d 

l Tilførsel l 

pe 

Side 
Qdim 

l 

Qdim pe hydr. : 
25,1 m3/t 

l. 300 

Utslipp inkl . overløp 

k!J/d 

Utslipp inkl. overløp 

kg'/100pa,d 

ml/d l ta3/d l Tot-P I Tot-NI TOC l BOF l KOF l Tot-PI Tot-NI Tot-P!Tot-N l TOC l BOF l KOF l Tot-PI Tot-NI TOC l BOF l KOF l 

115.01. ~71 

111.02.~71 

112.03.~71 

115.04.~71 

114.05.~71 

110.06.~71 

l22.o7.HI 

ll2.08.~71 

117.09.971 

IH .lO. 971 

118 .ll. 971 

l 2.12.971 

209,0 1 

258,0 1 

l 
26,0 1 

195, o l 

73,01 

62,ol 

55, o l 
141,01 

99,ol 

98,01 

74,01 

0,61 

0,13 

0,21 

0,33 

O, 52 

0,413 

0,56 

0,66 

1,36 

0 , 43 

0,313 

71 

21 

l 
l i 
2 1 

3 l 
l i 
l i 
• l 
sl 
Jl 
3 1 

ni 
sl 
l 

61 

li 
141 

121 

lo l 
171 

221 

ni 
71 

357 

74 

lH 

195 

305 

284 

327 

390 

7913 

254 

222 

5561 0,0171 

1891 0 , 0131 

l 
113 l O, 0361 

1251 0,3711 

2331 o,oo5l 

2321 0,030 1 

:zeol O,OH I 

HOl 0,007 1 

3 921 o. 012 1 

2571 0 ,0041 

2551 0,007 1 

1 , 71 

1,61 

l 
o, 91 

4, 9 l 
o. 9 l 
1,41 

l, Bl 
1,21 

1 , 11 

1,01 

1,01 

O,OD3I 

0,0021 

0,0071 

0,067 1 

0,001 1 

0,006 1 

o,oo13l 

0,0011 

0,0021 

0,0011 

0,0011 

0,301 

O, 291 

l 
0,171 

0,891 

0,17 1 

0,26 1 

o, 32! 
o, :n i 
0,201 

0,1131 

0,191 

l Middel l 117, 3 l l O, 52 l 3 l 11 l l l 3 03 l l70 l O, O SD l l l, 61 l l O, OD 91 l O, 291 

l SUll\ 

l Tann/ Ar! l o' 190 l l' li 4' o l IO,Ol83l o, 58 l 
l 

- l 



KOMMENTARER TIL DRlFTSRESULTATENE VED RENSEANLEGGENE 

ASKIM KOMMUNE 

ASHA renseanlegg: 

Solbergfoss renseanlegg: 

Prøvresultatene viser at anlegget har overholdt 
utslippstillatelsens krav med god margin. Likevel bør anlegget 
ha som målsetting å ra en midlere renseeffekt opp mot 95% mot 
dagens 88%. Ledningsnettet kan også forbedres, slik at man får 
en jevnere innløpsmengde. 

Prøveresultatene viser at anlegget har overholdt 
utslippstillatelsen med god margin. Ser man bort fra prøven fra 
11 .02.97, som antagelig er feil, rar anlegget et renseresultat for 
fosfor på 93%. Målsettingen for 1998 må bli å heve denne til 
95%. 

27 
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N 
\D 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

012401 AHSA 
SEKFELL 
Kjemiske >500pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
1051,0 m3/t 

50.000 

l Dat:o l V:u~n- l Kcmsent:raaj an ~~~g/1 l Renaeeffekt: 

l jmangde inkl . <>Verløp 

l l i prøve- l Innløp l Utløp l t 

----, 

l lperioden r---r----.----r---.----.----r---~---,-----,---,----,----,---.----+----.---.----.----.---.----.---~ 
l l al/d l SS j TOC l BOF l KOF jTot:·PITot:·NINH4·NI SS l TOC l BOF l KOF 1Tot:·P1Tot:-NINH4·N I SS j TOC l BOF l KOF 1Tot-PjTot:·NINH4·N I 

I1S.01.97j 11907,ol l 2ø,oo1 l l 1,ao1 14,11 l 13,ool l l 0, 24j l l l 531 1 1 &sl 1 1 
j21.01.97l 5834,01 l 79,001 l j 3,10j ll,6j l 15,001 j j 0,14j l j l 811 l j 951 l j 

111.02.971 16703,01 j 21,00j l l 0,911 9,11 l 9,401 l l 0,111 l l l 531 l l 85 j l l 
119.02.971 8441,01 l 7s,aol l l l,3o 25,11 l 17,ool l l o,1Jj l l l 771 l l 961 1 1 
[12 . 03.97[ 11251,01 l 45,001 l l 1,80 15,01 l 16,001 l l 0, 251 l l 641 l l 86j l l 
118.03.971 9908,ol l as,ool l l 2,60 :zo,6l l 15,0o l l l 0, 141 l 821 1 1 941 1 1 
115.04.971 lOSoa,OI l 44,001 l l 2,00 15,61 l 11,00] l l 0,13j j 75 1 l l 931 j l 
[23 . 04.971 B739,ol l 63,ool l l 2,60 22,0j l 12,oo1 l l 0,161 1 aoj 1 1 93 1 1 1 

114.05.97[ 17624,01 l 19,00j l l o,9o 11,41 l 12,001 l o, :zsj l J6j l 1 721 1 1 

121.05.971 la9oa,ol l 54,ool l l 2,so 20,21 l l3,ool l 0,131 1 7SI 1 1 941 1 1 
j10.06.97j 5469,0j j 57,001 j j 2,80 21,4j j 11,001 j 0, 181 l BOl l l 931 l l 
118.06.971 5481,oj l 66,ooj l l 2,6o 23,51 l 1s,ooj l o,1a1 1 77 1 1 1 931 1 1 
116.07.971 s8so,ol l ss,ool l l 2,10 21,11 l 1o , oo1 l o,13l l 821 1 1 9s l 1 1 
122.07.971 6675,01 l 6l,OOI j l 3,70 21,91 l 9, 201 l 0,08j l &41 l l 971 j l 
112.08.971 8660,0j l 91,001 l l 3,60 21,61 l l 9,40 j j 0, 04 j j 89j l l 98 j l l 
j20.0S.97I 10511,01 l 68,001 l l 3,30 23,71 l l 14,001 l 0,09j l 79j j l 971 j l 
j17.09.97j 1:12l4,oj l 26,ool l l 1,10 n,sj l l 12,001 l o,1J j l l uj l l aoj 1 1 
123.09.:171 5481,01 l 68,001 l j 2, 90 22,81 j l 13,00 1 l 0,131 l l 801 l l 95 j l l 

]14.10.971 9704,01 l 47,Dal l l 2, 10 17,91 l l13,ool l o, u1 l l 121 l 1 931 1 1 
122 . 10.971 10152,01 l 40,001 l l 1,9oj 16 , Jj l l lS, OOj j O,lSI l l 62j l l 92 1 j l 
112 . 11.971 14446,ol l 3S,ool l l 0, 751 15,41 l l 2o,oo 1 l 0,141 l l 42 1 l l 811 1 1 

118.11.971 l037l,ol l 37,001 l l 1,6ol 16,61 l l 11,001 l 0,121 l J 7ol 1 1 92 1 1 1 

l 2.12.971 739S,ol l 1o,oo1 l l 2,9ol 2l,JI l 1u, oo1 l 0, 11 1 l l 80I l 1 96 1 1 1 



(M 
Q 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31 . 12 . 97 

Anlegg 

D~to IV=
Imengde 

012401 AHSA 

Innløp 

Side 
-- ------ ------. 

Kanø«ntr~ajan ~/l 

UtlG!p 

2 

Renseeffekt 

inkl . cverløp 

' l i prøve

lperioden 

l 11l3 / d l ss l TOC l BOF l KOF ITot·PITot.-NINH4-Nj SS l TOC l BOF l KOF ITot.-P ITot.-N INH4·NI SS l TOC l BOF l KOF ITot. - P jTot-NINH4·NI 

l10.12.97 j 40BSJ , DI l 21,001 

l Middel 

l Greneevørdi 

l l 52 , 3l j 

l - l - l 

l o, 761 9, :zl 

j 2 , 26 1 1B, S I 

l - l - l 

l 15,001 

l 13 , 131 

l JO l SD l 

l o, Sl l 

1 o, uj 

1 o,soj 

al 

ni 
l 

201 

88 1 

l 

Vurdering av kontrollprøver : 

ss 
TOC 

BOF 

KOF 

Tot-P 

Tot-N 

- ------- - ------- - -l ~----

Ant~ll prøver l Reatkanø. Kl l Reøt.konø. K2 l Røat•engde l Renseeffekt 

IKrav Rea , Vurdering l Krav Re a. Vurdering l Krav Rea . Vurdering Kr~v Ras. Vurdering jKrav Res. Vurdering 

24 24 OVerholdt 30,00 so,oo 2,00 

60 100 4,00 

:z4 24 overholdt 0 , 50 1 , 00 O,OJS 

Utskrevet: 2.02.98 



c.H .... 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 

012401 AHSA 
SEKFELL 
Kjemiske >500pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. 

l 
1051,0 m3/t 

50.000 
' ------------~ ,------ -,--- -~·· --- -~----------.--------------------, 

Dato 

115 . 01.971 

121.01 . 971 

111. o2. 97j 

119.02.971 

112.03.971 

j1B . 03.971 

l15.0-t.97l 

123.04.971 

IH.05.97I 

J:n.05.97I 

110.06,971 

l lB. 06.971 

116.07.971 

122.07.971 

112.08.971 

I2D.08.97j 

117.09 . 971 

123.09.971 

IH.10.97I 

122.10.971 

112.11 . 971 

Midl. 

vann-

fo•r. 

lill /d 

11907,01 

5B34, o l 
1632-t, o l 

8441,01 

ll251,ol 

9908,01 

10508,01 

8739,0 1 

17624,01 

lo9oe,ol 

5469,01 

5481,01 

58so,oJ 

6675,ol 

&66o ,o l 

10511,01 

11147,01 

54 Bl, O l 
9704,01 

10152,01 

14446,01 

Vann

t .. r. 
over l 

Tilf .. rael inkl. averlzp 

kg/d 

Tilf..,roel 

P• 

Utslipp inkl. overlzp 

ltg/d 

Utslipp inkl. overløp 

kg/lOOpe,d 

ml/d Tot-PI Tot-NI TOC l BOF l ~OF l Tot-PI Tot-NI Tot- PITot-N l TOC j BOF l ~OF l Tot·PI Tot-NI TOC l BOF l ~OF l 

21,431 

lB , 091 

379,01 15,201 

27,861 

20,251 

25,761 

21,021 

22 , 721 

15,861 

27,271 

15,311 

H,25l 

1s,eo1 

24,701 

31,181 

34,6!11 

1077,01 13,451 

15,891 

20,381 

19,291 

lD,BJ I 

1681 

1JBI 

1521 

2121 

1691 

20-tl 

1641 

1921 

2011 

2201 

1171 

1291 

1231 

1461 

1871 

2u1 

1411 

1251 

17'll 

1651 

2221 

3331 

4611 

3511 

6331 

5061 

8421 

4621 

5511 

3351 

5891 

3121 

3621 

3281 

407J 

788 l 
7151 

3181 

3731 

4561 

406J 

5061 

126071 139911 2,8581 

106381 11-t74l 0,8171 

89411 126661 2,1411 

163851 176561 1,0971 

119131 140641 2,8131 

15153 1 17009 1 1 , 387 

123621 136601 1,366 

133661 160221 1,398 

93lDI 167431 4,406 

160411 183621 1,418 

90081 97531 O, 984 

8383J 107791 0,987 

92911 102861 0,761 

145281 121821 0 , 534 

183391 155881 0,346 

204041 207591 0,946 

79101 117151 2,634 

935DI 104141 0,713 

119871 144751 1,262 

113461 137901 1,523 

63731 185391 2,022 

154,81 

87,51 

161,41 

143,51 

180,01 

148 , &l 
115,61 

104,91 

211,51 

141, aj 

60 ,2 1 

82,21 

58,51 

61.41 

81,41 

U7,2l 

161,81 

71,31 

126,21 

152,31 

288,91 

0 , 0161 

0,0041 

0,0121 

0,0061 

0,0151 

o,Oo8 l 

0,0071 

o,oo8l 

0,0241 

o,008I 

o,oo5l 

o,oo51 

o,oo-tl 

O,DDJI 

0,0021 

o,oo5l 

O,DHI 

0,0041 

0,0071 

o,ooal 

O, Dlll 

o,a5l 

0,481 

o, BBI 
O, 791 
0,991 

0,811 

0,631 

0,571 

1,161 

0,781 

O,JJI 

0,451 

0,321 

0,341 

0,451 

O, 811 
o, 891 

o, 391 

0,691 

o, all 
1,58 1 



~ 

Anlegg 

Dato 

118.11.971 

l 2.12.971 

110 . 12 . 97 1 

Midl. 

vann

før . 

1113 / d 

10371,01 

7J9S,ol 

27099,01 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

012401 AHSA 

Vann

før. 

over l 

Tilførsel inkl. overløp 

kg/d 

l Tilførsel l 
pa 

Side 

Utslipp inkl . overløp 

kg/ el 

2 

utslipp i nkl. overløp 

kg/ lOOpe,d 

1113 / d l Tot - P I Tot-NI TOC l BOF l KOF l Tot-PI Tot-NI Tot- PITot - N l TOC l BOF l KOF l Tot-P I Tot-Nj TOC l BOF l KOF l 

16,591 

l 21,451 

13764 , 01 31 , 061 

1721 

1721 

3 761 

3841 

5181 

8581 

97611 143471 1,245 1 

l 1~6151 143591 0,813 1 

l 182681 31328124 , 823 1 

lU,lj 

l 103' 51 

l U5, 5l 

0,007 1 

l 0,004 1 

l 0,136 1 

0,631 

0,571 

3, ni 

l Middel l 10411 , 91 5073,3 1 20,851 1801 4911 l 1~2621 149981 2,471 1 l 152,31 l 0,013 1 o, Bli 

l SUll! 

l Tann/ h-l l 7,6101 65, 71 179,21 10, 90191 l 55 , 591 
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~ 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

012402 Solbergfoss 
SIMFELL 
Simfell < 500 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr . : 

l 
5,4 m3 / t 

200 

Pato jva:an- l KCIIlaentraajon lllg/l l Ranaeeffekt 

!mengde inkl. cverloop 

l i prozrve- l Innl"'J? l Ut loop l l 

Jperioden 

l mJ/d l SS l TOC l BOF l KOF ITot-PITot-N INH•-NJ SS l TOC l BOF l KOF 1Tot -PITot -NINH4-N I SS l TOC J BOF J KOF ITot-PITot-N INH4-N I 

111.02.971 Sl,DI J 16,001 l l 1,101 !I,BI J l 28,00 1 J J 2,1Dj l l j - 75J l l -!IO j 

IU.Ol.97l 7,01 l 79,001 l l 5,3DI S4, DI l l ll, DOI J J 0,.26 1 l l l 116 1 l j !ISj 

14, o l l 94,001 l l 4,401 34,8 J l l lO,OD j 

j2l.DS.97I lS,Dj l Sl,DDI l l 3 ,6DI 26,l j l l 9,40J 1S,OJ l Sl,DDI l l 3 ,6DI 26,1 1 

I2D . OB.97J 

j23 .0!1.97 l 

I22.10.97 J 

110.12.971 

3,01 

s,aJ 

13, o l 
34,01 

IJBs,ool 

llSO,ODI 

l 71, aaJ 

1 !15,aoJ 

l 
l 
l 
l 

ll5,8Dj 86,2 1 

l 9,201 68,91 

J 3,601 26,D I 

J J,OOJ l6,7J 

12,00 1 

ll,OD I 

ø,SOJ 

6, 60J 

0,20J l 
0,23 J l 
O, 891 l 
o, uJ l 

O,ll l l 
0,281 l 

l l u l l l !ISJ 

l l 8lJ l l !Il l 

l l 961 l l 941 

l l 921 l l 921 

l l 881 l l ni 
l l 931 l l 9DI 

l Middel l jll7,7SI l l 5,751 40,3 1 l l 12,061 l l 0,621 l l l 68J l l 70J l 
l Grenaeverdi l - l - l - l - l - l - l - l l 2 2 l 3 a l l l, O O l l - l l l l l l l -

Vurdering av kontrollprøver: 
,--------,-------------------------,--- -------- ----.------- --~-------------------------r-------------------------, 

Antall prøver l Reøtkanø. Kl l Reatkan•. K2 l Reotmengde J Renaeeffekt 

l Krav Røa. VUrdering l Krav Re ø. VUrdering l Krav Røa. VUrdering l Krav Røa . VUrdering l Krav Reo . VUrdering 

ss l 
TOC l 11 8 Overholdt l 22,00 l 40,00 l l, 50 

BOF l l 30 l 50 l 2,00 

KOF l 
Tot-P l 8 8 Overholdt l 1,00 l 2,00 l 0,070 

Tot-N l 

Utskrevet : 2.02.98 



c..J 
u. 

RBSOLTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg : 012402 Solbergfoss 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr . : 

l 
5,4 m3 / t 

200 
r-- --- .--- ----,---- ---r---- --- - ~-- ~- i T J - -~- ------, 

Dato J Midl . l Vann-

l v;mn- l t ... r. 

l hr . l overl 

Tilf..,reel inkl. overlmp 

kg/ d 

l Tilførsel l 
pe 

Utslipp inkl. overløp 

kg/d 
Utslipp inkl. overl øp 

kg/ l OOpe,d 

l m3/d l aJ / d • l Tot-PI Tot-NI TOC l BOF l KOF l Tot-PI Tot-NI Tot-PITot-N l TOe l BOF l KOP l Tot-P I Tot-NI TOC l BOF l KOF l 

I11.02 . 97J Sl,OJ l o, 06J l li l l 331 421 0,1071 l 1,41 l ( O, 214J l 2, 96( 

IH.D2.97I 7,DJ l o,a41 l lJ l l 22 1 32 1 o,oo:zl l 0, 11 l l 0,004J l 0,151 
I23 .D4.!nl 14,01 l 0,061 l li l l 36 J 41 1 O,OOl j l 0,11 l l 0,0061 l 0,28 1 

ln .oS . .97I lS,OI l o,osj l li l l 321 331 0,003 1 l 0,11 l 1 o,oo? l l O, 281 
j20.08.97 J 3,0J l o,osj l li l l 28J 22 1 0,003 1 l o, o l l l o,oosl l o,o7 J 

123.09 . .971 s,ol l o,osj l li l l 27J :aj O,DOlj l O,l j l J O, 007j l O, llj 

122 .10.971 13, o l l o, ost l lj l l 281 28J 0,0041 l O,l J l l O,OO&J l 0,221 
jlO.l2 . .97J 34,01 l O,lOj lj Jj l l 60J 471 0, 0101 l 0,21 l l o,ou j l 0,45J 

J Middel l l?,BJ l 0,06j li li 33J H j O,Ol ? j o, 3J l 0, 034J J O, !iSJ 

l Sum l l l l l l 
l Tonn/ irl l 0, 0221 0,4J 0,4 J - l - J0,0062 J J O,llJ -1 -1- 1- 1 - 1 



KOMMENTARER TIL DRIFTSRESULTATENE VED RENSEANLEGGENE 

EIDSBERG KOMMUNE 

Mysen renseanlegg: Prøvene viser at anlegget har overholdt utslippstillatelsens krav 
med god margin. Prøvene viser en meget god stabil drift, med et 
midlere renseresultat på 96-97%. 
Ingen spesielle merknader. 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr.: 

012501 Mysen 
SEKFELL 
Kjemiske >500pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
177,5 m3/t 

9.500 
l ------.-- - ·1 -l 

Dato IVann-
luumgcie 

Innløp 

Kanøantraøjan mg/l 

Utløp 

Ranøeeffekt 

inkl. overløp 

t li prøve

lperioden 

l nt3/d l SS l TOC 1 BOF l KOF 1Tot-PlTot·NINH4-NI SS l Toe l BOF l KOF 1Tot-PITot-NINH4-N] SS ] TOC ] BOF ] KOF ]Tot·P1Tot-N]NH4-NI 

]21. 01.971 
119.02 . 97] 

118.03.971 

123 . 04 .971 

]21 .05 . 971 
]18 .06 . 97 1 
122 .07.97 ] 
120.08. 971 
123 .09.97 1 
122 . 10.97] 
]18 .11 . 971 
]lo .12. 97] 

l Middel 

l Grenseverdi 

864 , 01 ls9o,ool 
860,01 ]llo,ool 

983 , 01 ]154,00] 
790 , 0] llel,OOI 
983, o] ]182 , 00] 
975,0 1 1134, ool 
979,01 lno,oo] 
830 , 01 1411>6 , 00] 
915,0 1 1250,00] 

955,01 l83o,ool 
823 ,0 ] l no, 00 l 

1538 , o] ]140, 00 l 

l 1UB,D8] 

l - l - l 

1 1~~. 70] 95, ø] 

l IH,10] 64,4] 

l l 9,701 64 , 5] 

l l 7,201 68,51 

l ]17,601 68,0] 

l ]16,30] 72,41 

l ]22 . 3 o l 64 . 91 

l ]27, 101 114,51 

l 120 ,00 ] 6B,5I 

l 137, 901 94 , 2] 

l ]12,40] 75,8] 

l l 7,50] 30 , 8] 

l 117,90 1 71 , 0] 

l - l - l - l 

l 

l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 

l 11, ool l 
l 5e,ool l 
l 52,00] l 
l 5o, ool l 
l 59 ,001 l 
l 36 ,00 ] l 
l 80 , 001 l 
l 84 , 001 l 
l 51,00] l 
l 58,00] l 
l 66,001 l 
] JO, DO l l 

l 57,921 
] JO l 6DI 

0,371 
0,42 1 
0,35 ] 
0,37 ] 

0,27] 

0,13] 

o, nl 
0,371 

0,231 
0,191 

0,111 
0,07 ] 

l 0,28 1 
l o,5o l 

l l 
l l 

l l 
l l 

l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 

l l 
l l 

l J 

l - l 

l 
l 

l 

l 
l 

l 
l 
l 

l 
l 

l 
l 

87 ] 

471 
66 ] 

nj 

671 

731 
751 
81 1 
791 
931 
701 
78] 

741 

l 

l l 
l l 
l l 

l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 

l l 
l l 
l l 

981 
971 
96] 

94] 

981 
99] 

971 
981 
981 

991 
99] 

99] 

971 

l 



RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg : 012714 Mysen Side 2 
Vurdering av kontrollprøver: 

Antall prøver l Reatkona. Kl Reøtkans. K2 l Reataengde l Renseeffekt 

!Krav Res. Vurdering l Krav Res. VUrdering l Krav Rea. VUrdering l Krav Res. VUrdering l Krav Rea. Vurdering 

ss 
TOC llZ 12 overholdt l JO, OO l 50,00 l 2 , 00 

BOF l l 60 l 100 l 4 , 00 

KOF l 
Tot-P l l:Z u OVerholdt l o, 50 l 1,00 l 0 , 035 

Tot-N 

Utskrevet: 2.02.98 

~ 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg 
Rensemetode: 

012501 Mysen 
SEKFELL 
Kjemiske >500pe Kontrollgr . : 

Dato Midl. 

v ann-

Vann

f.,r. 

over l 

Tilførael inkl . overløp 

kg/d 

l Tilførael l 
P" 

Side 
Qdim 

l 

Qdim pe hydr.: 
177,5 m3/t 

9.500 

Utalipp inkl . overløp 

ltg/ d 

Utelipp inkl. overløp 

kg/ 10Dpa,d 

f01r. 

m3/d m3/d l Tot-P I Tot·N[ TOC [ BOF [ XOF J Tot·P [ Tot·N[ Tot·P[Tot-N [ TOC [ BOF J XOF [ Tot·P[ Tot·N[ TOC [ BOF [ KOF [ 

[21. 01. 97[ 

[U . 02.97[ 

118 . 03 . 97[ 

[23 . 04.97[ 

121. os. 97[ 

[18 . 06 . 97[ 

[22.07 . 97 1 

120.08.97 [ 

[23.09.97 1 

[22 .10. 97 1 

[18.11.97[ 

[10.12 . 971 

864, a J 

860,0 1 

983,0 [ 

790,01 

983,0[ 

975,0[ 

979,0[ 

830,01 

915,0[ 

955,0[ 

823 , 0[ 

15311,0[ 

19 , 61 [ 

12,131 

9,54[ 

5,69[ 

17' 30 l 
15,89[ 

21,83[ 

22,49[ 

18,30 l 
36, 19[ 

10,21[ 

11, 54[ 

83 [ SlO J 

55 [ 95[ 

63 [ 151[ 

54[ 143 1 

671 179 1 

71[ 131 1 

ul 313 [ 

70[ 387 [ 

63[ 229 [ 

90 l 7931 

621 1111[ 

471 2151 

11537 1 6898 [ 0,3201 

7133[ 4615 [ 0,361[ 

5609[ 5284 [ 0,3441 

33461 4510 1 0,2921 

101771 5570 1 0,265[ 

93UJ 5883 [ 0 , 127[ 

12U21 5295 [ 0 , 480[ 

132311 5845 [ 0 , 307[ 

10765[ 5223 [ 0,2101 

21291[ 7497 1 0,1811 

6003[ 5199 [ 0,0911 

67851 3948 [ 0,1081 

61,31 

49,91 

51,11 

39,51 

58, 0I 
35,11 

78 , 31 

69,7 1 

46,7 1 

55,4 1 

54,3 1 

46,1 1 

0 , 0041 

0,004[ 

o, 004[ 

O,OOo!il 

0,0031 

o,oo:z[ 
0,006[ 

0,004 [ 

0,003 [ 

o,oo2 [ 

0,001 1 

0,001 1 

0,751 

0,61[ 

o, 631 

0,48 l 
O, 711 

0,43 l 
0,96j 

o, 86 1 

0,57 j 

o, 68 [ 

D, 67 j 

O,S7 j 

l Middel l 957,9[ l 16,73j 661 2771 l l 98391 5481 1 0,2571 l 53,8 1 l l o,ooJ I l 0,661 

l Sum 

l Tann/ 4.rJ l 6,1061 24 , 11 101,11 10 , 09381 l 19,641 
l l l l __l___j l l l l l l l l l l l 



KOMMENTARER TIL DRIFTSRESULTATENE VED RENSEANLEGGENE 

FREDRIKSTAD KOMMUNE 

Øra renseanlegg: Anlegget hadde ustabil rensing i begynnelsen av året. Prøvene 
viser at anlegget har overholdt utslippstillatelsens krav med god 
margin. Anlegget hadde et lavt midlere renseresultat mhp. fosfor 
på 85%. Målsettingen for 1998 må være å få en stabil rensing 
mhp. fosfor på 90-95%. 
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tH 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 
,--

l Dato [voum- l 
l [•angde 

l li pr....,a- l 
l [perioden 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

010300 Øra 
PRIMFELL 
Kjemiske >500pe 

Innløp 

Xanø8ntraøjan mg/l 

l Utloop 

Side 
Qdim 

l 

Qdim pe hydr. : 
1989,0 m3/t 

120.000 

l Renseeffekt 

inkl . overløp 

l ' 
l l ml/d l ss l TOC [ BOF [ KOF [Tot-PITot-N[NH4-Nj SS [ TOC [ BOF [ KOF [Tot-P[Tot-N[NH4-NI SS l TOC l BOF l KOF 1Tot-P [Tot-N[NH4-NI 

[15.01.~7[ 50738,0[ [ 46,00[ l l 1,30[ 15,51 l Jll, 00 l l l o, 8ll[ l 15 [ [ l Jll l l 
[21. 01.971 31881 , 0[ l 93, co l l l 2,601 23,4[ l 4J,OOI l 1 o,ul l 53[ l l Ill [ l l 
In. 02. 97[ 92427,01 l u, ool l l 1,101 10,81 l Jll,OO[ l l 0 , 981 l 3 l l l ø[ l l 
119.02.97[ 37JJl,OI lno,oo[ l l 6,ool 21,71 [ U,OO[ l o, l!il[ l 56[ l l 891 l l 
[12 .03. 97[ 34673,0[ l 56,00[ l l 1,501 27,8 [ l 38,00[ l 0,591 l 32 1 l l 601 l l 
118. OJ. 97[ 23723,0[ [130,00[ l l 3, 9ol 25, 5[ l 21,001 l 0,10[ l 83[ l l 97 [ l l 
11.5.04.97[ :Z59-Ii5, O l 1124,00[ l [ 3,701 :25,1[ [ J1,0DI l 0,22[ l 75[ l 94[ l l 
[23.0-!i.97l 2733J,OI l 96,001 l l 3,301 26, 9 [ l 30,001 o, 131 l 68 1 l 961 l l 
114.05.971 50319,01 l u,ool l l 1,60[ 15,01 lB ,Oo l 0,121 l 58[ l 921 l l 
121.05.971 2287:2,0[ 1119, oo[ [ l 3,30[ 29,71 JJ,ool o, JO [ [ 72[ [ 901 l l 
[10.06.97[ 27531,01 lll:z,ool l l 5,40[ n.•l 29,001 0 , 121 l 78[ l 971 l 
[18.06.97[ 30-Ii01,o[ 1152,00[ l l 5,20[ Jl,OI 35,001 o, 181 l "' l 961 l 
116.07.97[ 18603, o l I1H,OO[ l l 4,00[ 25,7[ 29,00[ o, 24[ l 74 [ l 94[ l 
[22.07.97[ 16896,0[ l 92,001 l l 2,60[ 21,4[ 27,001 0,091 l l 701 l 961 l 
112.08.971 21215,0[ lno,oo[ l l -li,3o[ 31 , 8[ 30,00 [ o, u[ l l 761 l 961 l 
120.08. !n[ 211136,01 1149,00[ l l 4,80[ 35,9[ u,oo[ O, ll[ l l 72[ l 971 l 
117 . 09.971 39144, o l l 56, co[ l l 2,40[ 17,51 :zo , ool 0,07[ l l 64 [ l 97 [ l 
[23.09.97[ 21320 ,0[ l li!I,Ool l l 3' 70 l 22. &l 26,00 1 0,071 l l 701 l 981 l 
114.10.971 26298,0[ l 82,00[ l l l,8o[ 21,8[ 21,001 O, 06[ l l 74[ l 98[ l 
[22.10.97[ 30678,0[ l 71 , 00[ l l 2,50[ 20,41 23,00[ 0,10[ l l l 67[ l 96[ l 
[12.11.97[ 5.95U,OI l 45 , 001 l l 1,2ol 11,91 13,001 0,06[ l l l 701 l 93 l l 
[18.11.971 32894,01 l 72,00[ l l 2,60[ l8,6[ 24, co l 0,06[ l l l 661 l 97 [ l 
l 2.12. 971 26245 ,01 1110,00[ l l 4,10[ 31,0[ 29 , oo[ 0,08[ l l l 73[ l li& l l 

~· 1 l 



t 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg 010300 øra 

Dat:.o IV=n-

I:nnl"'P 

Side 

Konscnt:.raøjan mg/ l 

Ut:. l "'P 

2 

Renseeffekt:. 

inkl. overl"'P 

\ 

jll1engda 

li prøve

Jperioden 

l '1113/d l SS l TOC l BOF l KOF ITot-PITot:.-NJNH4·NJ SS J TOC l BOF l KOF jTot-PITot:.-NJNH4-NI SS l TOC l BOF J KOF jTot-PjTot:.-NjNH4-Nj 

110.12.97 1 6696S,Oj l 32,00 1 

l Middel 

l Grenseverdi 

J l 9l,OO J 

l - l - l 

l o' 90 l 12' li 

l 3,1&1 2J,OI 

l - l - l 

vurdering av kontrollprøver: 

l lS,ool 

l 29, 25J 

l 30 l 60 l 

l 0,201 

J 0,2Sj 

l o,soj 

53 l 

621 

l 

77J 

861 
l 

,-- I - -- I--- I 

ss 
TOC 

BOF 

KOF 

Tot:.-P 

Tot·N 

Antall pr..ver 

JKrav Res. VUrdering 

l 24 24. Overholdt 

l 
l 
IH H Overholdt 

l 
l 

l 

Reat:.kanø. Kl Rest:.kon•. K2 l Restmengde l Renseeffekt:. 

Krav Ras. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Reø. Vurdering jKrav Ree. VUrdering 

30,00 l 50,00 l 2,00 

60 l 100 l 4,00 

0,50 l 1,00 l o, 035 

Utskrevet: 2.02 . 98 



~ 
Ul 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr.: 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILPØRSLBR OG UTSLIPP 

010300 Øra 
PRIMFELL 
Kjemiske >500pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. 

l 
1989,0 m3/t 

120.000 
- ~--- r 1 r 

Dat. o Midl. 

varm-

fø.r. 

al/d 

vann

far. 

over l 

Tilfarael inkl. ovarløp 

kg/d 

l Tilf.,rael l 
pe 

Utalipp inkl. overløp 

kg/ d 

Utslipp inkl . overløp 

kg/ lOOpa,d 
l _ ____! l --- l__ l 

-,----.-----.----~----.-----.-----.-----.---~ 

115.01.97 \ 

121.01.971 

Ill. 02.97 1 

119.02.97 1 

112.03.971 

118 .Dl. 971 
115.04.971 

In. 04.971 

114..05.971 

121. os. 971 

jl0.06.97I 

[18.06.971 

ru. 07.971 

In. o7. 97[ 

[12. 08.971 

[20.08.971 

117.09.97] 

123.09.97] 

114.10. 97 [ 

122.10.97 1 

112.11.97 1 

50738,01 

U881, o l 
75039,0[ 

37331,01 

H67l,ol 

23723, o l 

25945,ol 

27333,01 

50253,01 

22872,0 \ 

27531,0 1 

30401,0 1 

l86DJ,O j 

16896,0 1 

21215,o j 

21836,o l 

39144,01 

2132o,ol 

2629S,ol 

3067s,ol 

58744,01 

1113/d l Tot-PI Tot-NI TOe l BOF l KOP l Tot.·PI Tot.-NI Tot-PITot.·N l TOC l BOF l KOF l Tot-Pj Tet-NI TOC l BOF j KOF l 

l 65,96 1 

l 8:1,89 1 

17388,0 i l01,67 l 

j nJ, 99 \ 

l 52,01 1 

l 92,52 1 

l 96,00 [ 

l 90,20j 

66, O l 80, 511 

l 75,4.8[ 

jH8,67j 

jl5B,09j 

l 74.,411 

l 43,931 

l 91,221 

1104,811 

l 93, 95j 

l 78,881 

l 99,931 

l 76,701 

802 , 01 71,46\ 

7861 

7461 

9981 

810[ 

9641 

6051 

6511 

7351 

7551 

6791 

754 j 

1003 1 

478 J 

362 1 

675 j 

784 1 

685[ 

486[ 

573[ 

6261 

7091 

23341 

29651 

3790 l 

41061 

19421 

30841 

32171 

26241 

21641 

2722[ 

3634[ 

46211 

21211 

15541 

2758j 

32541 

21921 

1897[ 

2156[ 

21781 

26801 

388001 65537145,1571 

l 487591 62168 l l5,30J I 

l 59806 1 83184 I 92 , 665 J 

1131756 1 67507 122,772 1 

l 30594 1 80326120,4571 

l 544231 50411 J 2,3721 

1 56469 \ 542681 5,7o8l 

l 53058 1 61271 1 3,553 j 

l 473591 628991 6,1361 

[ 443991 56608[ 6,862[ 

[ 874511 62862 1 3 , 3041 

l 92991 1 83603 1 5,4721 

l 437721 39841 1 4,465[ 

l 258411 3Dl31J 1 , 52lj 

l 536611 562201 2,970 1 

l 61655 [ 65326 [ 2,4021 

l 55262 [ 57085 1 2,740 1 

l 464021 405081 1,4921 

l 587841 477751 1,5781 

l 451151 521531 3,0681 

l 42032 1 590So l 4 , 4871 

ll97B,BI 

[137 0 , 9 1 

[3639,41 

11791,91 

11317, 61 

l 498 , 21 

l 804 , 31 

l 820 , 0j 

l 907,4 1 

l 754,81 

l 798,4 1 

jl064 , 0I 

l 539, sl 
l 456,2 1 

l 636 , 5 1 

l 895 , 3 j 

l 782 , 9j 

l 554, 3 j 

l 552,31 

l 705 , 6 1 

l 799, aj 

0,0611 

O, 02lf 

0,126 [ 

O, Olll 

0 , 028 1 

0,003j 

o,oosj 

o,oosl 

o,ooøl 
0,0091 

0 , 0041 

0,0071 

0,0061 

0 , 002 1 

0,004 1 

0 , 003 1 

0,004 1 

o, oo:z l 
0 , 0021 

0 , 0041 

0,006 1 

2,681 

l, B6l 

4, 941 

2,431 

1 ,791 

0,68 1 

l, 091 

1,11 1 

1,2ll 

1,021 

l, OBl 

l, 44[ 

o, 73[ 

0 , 62[ 

0 , 86 [ 

1,211 

1,06 1 

0,751 

0,7.5[ 

0,96 [ 

l, 0 9[ 



.,.. 
0\ 

Anlegg 

Dato Midl. 

vann-

før. 

al/d 

118.11.97 1 32894,01 

l 2.12.97 1 2624!,01 

110.12 . 97 ( 66965,0 1 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

010300 øra 

Vann-

før. 

cverl 

Tilførsel inkl. overlmp 

kg/d 

-----.----
l Tilf10rael l 

pe 

Side 

Utalipp inkl. crverl"'P 

kg/d 

2 

Utslipp inkl. overlmp 

kg/100pe,d 

al/d l Tot-P I Tot-NI TOC l BOF l KOF l Tot-PI Tot-N( Tot-PITot-N l TOC l BOF l KOF l Tot-PI Tot·NI TOe l BOF l KOP l 

l 85,52 1 6121 23681 

1107,60 ( 8141 28871 

l 60,27 1 8101 21431 

503081 509861 1,9741 

l 634971 678001 4,1001 

l 354521 67523113,3931 

l 789,5( 

l 761,1( 

11004,51 

0,0031 

l 0,0031 

l o, 0181 

1,071 

l 1,031 

l l, 36( 

l Middel l 34106,6 1 6085,31 94,03 ( 7131 27251 l 553101 59377111,3311 11009,31 l o, 015 ( l l, 37( 

l Sum 

l Tann/Arl 134,321 ( 260,2( 994,61 14,13581 1368,391 



KOMMENTARER TIL DRIFTSRESULTATENE VED RENSEANLEGGENE 

HALDEN KOMMUNE 

Bakke renseanlegg: Prøveresultatene viser at anlegget har problemer med å fjerne 
organisk stoff (TOC). Restkonsentrasjonene av TOC er over 
utslippstillatelsens krav både i K l og K 2. Anlegget har derfor 
ikke tilfredsstillende drift. Det er tilførselen fra en institusjon 
som varierer mye både i mengde og sammensetning, som skaper 
problemene. Kommunen jobber hardt for å få bukt med 
problemene på anlegget. 

Brekke renseanlegg: Prøveresultatene viser at anlegget har overholdt 
utslippstilatelsens krav med god margin. 
Ingen spesielle merknader 

Remmedalen renseanlegg: Prøveresultatene viser at anlegget overholdt utslippstillatelsens 
krav. Anlegget hadde totalt 4 overskridelser av K 1- kravet. 
Anleggets ustabile drift kan skyldes den varierende belastningen 
inn på anlegget. Mye tyder på at anlegget ikke tåler raske 
endringer i belastning. Renseeffekten på 84% er mindre godt. 
Målsettingen for 1998 bør være å komme over 90-95% 
renseeffekt mht. fosfor. Ut fra innløpskonsentrasjonene kan man 
også se at det er mye innlekket vann som kommer inn på 
anlegget. 

Kornsjø renseanlegg: Prøveresultatene viser at anlegget overholdt utslippstillatelsens 
krav med god margin. Det var en prøve som overskred Kl 
kravet i 1997. Renseeffekten for anlegget mhp fosfor var 95-96 
%, som er meget bra. 

Østerbo renseanlegg: Prøveresultatene viser at anlegget overholdt utslippstillatelsens 
krav . Det var totalt 3 overskridelser av K l kravet. 
Renseeffekten for anlegget mhp. fosfor var 95%, noe som meget 
bra. Spesielt siste delen av året var stabilt og godt. 

47 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg : 010102 Bakke 
Rensemetode : SIMFELL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. 

-------- -------. 

l 
0,0 m3/t 

350 

Dat o (vazm- Konsentrasjon mg/ l Renseeffekt 

inkl. averl"'P 

Innl"'P Ut. l "'P • 
(mangde 

( i prii>'Ve· 

(perioden 

l .:3 / d ( SS ( TOC l BOF l KOF 1Tot•P (Tot·NINH4·NJ SS l TOC ( BOF j KOF (Tot ·P(Tot·N (NH4·N I SS ( TOC ( BOF l KOF (Tot ·P(Tot·N(NH4 · N( 

121.01 . 97 1 37,0( 1136,001 l l 6,101 66,3 1 l l 38 , oo l l l o, 50 l l l l 721 l l ni 
IH . O:L 97( H , OJ (199 , 00( l l 8, 40( 74,2 ( l l 65,00 ( l 1 1,ao 1 l l l 671 l l 88 ( 

(15 . 04 . 97 ( 35, o ( (188,00( l l 5,70 ( 79,2 ( l l 47 ,00 ( l l 0,72( l l l 75 ( l l 87 ( 

114 . 05 . 97 ( 51, o l (226,ool l l 8,401 57,2 ( l l 33 , 00 ( l l 0,401 l l l as( l l 95 ( 

118.06.97 ( 47 ' o l (106,00 1 l l 5, 20 l 77. 8 ( l l 37, 00 1 l l 0,52( l l l 65( l l 90 1 

120.08 . 97 ( 20,0 ( 1204 ,00( l (10,30 ( 89 , 9 ( l l 6l,oo l l l 0,811 l l l 70 1 l l 92 1 

(22 . 10 . 97 ( 17,01 (lB O, OO I l l 6 , 20 1 60,1 ( l l 39, 00( l l 1 , 20 1 l l l 781 l l ao ( 

110.12 . 97 1 37 , 01 (170,00( l l 6. 40 l 73' 3 ( l 1 65,ool l l o,aol l l l 61( l l 87 ( 

l Middel l (176,131 l l 7, 091 7:2,3 ( l l 48 , 131 l l 0,741 l l l 71 1 l l 88 1 

l Grenseverdi l - l - l - l - l - l - l . l l 22 l 30( l 1 , oo( l - l l l l l l 

vurdering av kontrollprøver: 

Antall priOVer Reet.kans. Kl Reatkans , K2 l Restmengde l Renseeffekt 

l Krav Rea . VUrdering Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering (Krav Res. Vurdering 

ss 
TOC l 8 8 Overholdt l 22,00 45, 71 Ikke overh. l 40, 00 65,00 Ikke overh . l 1,50 0,86 Overholdt 

BOF l l 30 l 50 l 2,00 

KOF l l l 

Tot · P l 8 8 over holdt l 1,00 O, 68 Overholdt l 2,00 1,00 Over holdt l 0,070 0,012 Overholdt 

Tot ·N 

Utskrevet: 2 .02.98 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 

010102 Bakke 
SIMFELL 
Simfell < 500 

[ ~---- 1 

Dato Midl . 

vann-

v..nn

frn: . 

av ør l 

Tilførsel inkl . overløp 

kg/ d 

l Tilførsel 

pe 

Side 
Qdim 

l 

Qdim pe hydr . : 
m3/t 

350 

Utslipp inkl . overløp 

kg/ d 

Utsli pp inkl. overløp 

kg/ 100pe, d 

før . 

013 /d ml/d l Tot-PI Tot-N1 TOC 1 BOF 1 KOF [ Tot-PI Tot-NI Tot-P1Tot-N 1 TOC 1 80F l KOP 1 Tot-P 1 Tot-NI TOC 1 BOF l KOF l 

[21. Ol . 97 1 

[19. 02 . 97 1 

115.04 . 97 1 

114. 05. 97 1 

[18.06.97 1 

120 . 08 . 97 ] 

]22.10 .97] 

]10 . 12.97] 

l Middel l 

l SUm 

l Tann/ .S.r] 

3 7,0] 

H , O] 

35, 0] 

51, 0I 
47,01 

20,0 [ 

17,0 ] 

37,0 ] 

33,5[ 

O, 23] 

0 , 20 ] 

0,201 

0,431 

0,24[ 

o, :n] 
o, 11] 

0,24] 

0,23] 

2[ 
2 ] 

31 

31 

41 

2] 

l] 
3] 

3[ 

s l 
s ] 

7] 
12] 

s] 

4] 

3] 

6] 

6 l 

0 , 0841 1,11 2,21 

133] 204] 0 , 019] 

119] 148] 0 , 024] 

117[ 231] 0 , 025 [ 

252] 243] 0,020 ] 

1441 JosJ 0,024 ] 

121 ] 150 ] 0 , 016 ] 

62] as] o, o2o ] 
139] 226] 0,030 ] 

136] 199] 0,0221 

]o , oo8o] 

1,4 ] 

1,6 1 

1 , 6 ] 

1,7] 

1,7] 

1 , 2] 

0 ,7 ] 

2 , 4] 

l , SI 

o, ssl 

0,010 1 

0,013 1 

0,014 1 

0 , 011 1 

0,014 1 

0,009 ] 

0,011 1 

0 , 016 1 

0,012[ 

l 
- l 

0,78 ] 

0,87 1 

0 , 911 

O, 94] 

O, 97] 

0 , 681 

O, 371 

1,34] 

l 0,861 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 

010103 Brekke 
SIMFELL 
Simfell < 500 

r 1 ----

Dato ]vann- Konsentraøjan mg/l 

]tnengde 

Innløp Utløp 

Side 
Qdim 

l 

Qdim pe hydr. 
0,0 m3 / t 

50 

Renseeffekt 

inkl. overløp 

' J i prøve

lperioden 

l m3/d l SS l TOC l BOF l KOF ITot·PITot-NINH4-N] SS ] TOC ] BOF ] KOF ]Tot·P1Tot-NINH4·NI SS l TOC l BOF J KOF 1Tot-P]Tot-N]NH4·NI 

121.05.!17] 

]28.06.97] 

]22.07.97] 

]20 .08.971 

l Middel 

l Gr..,aeverdi 

l, o l 119!1,00] 

2, o] l 30,001 

1, o] ]H8,oo] 

1,0] ll06 ,00I 

l ]195,751 

l - l - l 

l 
l 
l 

l 

l 8 ,901 82 ,1 1 

l 2,00] 23,11 

l 8,10] 56,7] 

l 5,10] 3B ,7 1 

l 6,oJI 5o,:zl 

l - l - l 

Vurdering av kontrollprøver : 

l 

l 
l 
l 

r -- ' 

Antall prøver Reøtkanø. Kl 

l 15,00] l 
l 7,40] l 
l 6,30] l 

l 1o,oo1 l 

9,6BI 

J 22 l JO l 

Reatltana. K:Z 

l 0,66 ] 

l 0,33 ] 

l 0,04 ] 

J O, 35 ] 

J O, 35 1 

1 1,oo 1 

l 
l 

l 
l 

l l !121 

l l 75 1 

l l 981 

l l !IOI 

8BI 

l 

Reøttnengde 

l l 
l l 
l l 
l l 

92] 

83 l 
991 

93] 

91] 

l 

Renaeeffeltt 

l Krav Re ø . VUrdering l Krav Reø. Vurdering l Krav Re a. Vurdering l Krav Reø. Vurdering l Krav Reø. VUrdering 

ss 
TOC l 4 4 overholdt l 22,00 9,68 overholdt l 40,00 15,00 overholdt l 1 ,50 0,08 OVerholdt 

BOF l l 30 l 50 l 2,00 

KOF l l l 

Tot-P l • 4 OVerholdt l 1,00 0,35 OVerholdt l 2,00 0,66 OVerholdt l 0,070 0,003 OVerholdt 

Tot-N 

Utskrevet: 2.02.98 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg : 010103 Brekke 
Rensemetode: SIMFELL 
Kontrollgr .: Simfell < 500 

Dato l Midl. 

l vann-

l fmr. 

l Vann-

J før. 
l overl 

Tilførsel inkl. overløp 

kg/d 

Side 
Qdim 

l 

Qdim pe hydr . : 
m3/t 
50 

l --.----- -------. 

l Tilførsel l 
pe 

Utslipp inkl. overløp 

kg/d 

Utslipp inkl. overløp 

kg/lOOpe,d 

l ml/d l ml / d l Tot-PI Tot-N( TOC l BOF l KOF J Tot-PI Tot-NI Tot-P(Tot-N l TOC l BOF J KOP J Tot-P I Tot-NI TOC J BOF l KOF ( 

1.:a.os. 97 ( l, OI l O,Ol l l l l l 
(2e .o6 .97 l 2,0( l o,oo l l l l l 
(22.07 . 97 1 1,0( l 0,01 1 l l l l 
(20.08.97 1 l, o l l 0,011 l l l l 

l Middel l l , J l l 0,01( 

( SUIII 

J Tc:cm/ irJ l 0,004( 

Sl 71 0,0011 l o, o l 
2 ( 4 ( 0,001( l o,oJ 
s( s J o,oool l o, o l 
J l l( o,oool l o, o( 

4( Sl 0,001 1 

l 
l - lo ,ooo4( 

l 
l 
l 
l 

l 0,004 1 
l 0, 004 1 
1 o,ooo l 
l 0,002 1 

l O,OOl l 

l 
- l 

l o,lol 

l 0, 10 ( 

l 0,04 ( 

l 0,07( 

l 0,081 

l l l 
- l - l - l 
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Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 

' 
D;oto ]vann-

]mengde 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

010107 Remmendalen 
PRIMFELL 
Kjemiske >500pe 

Kanøantraøjan mg/l 

Side 
Qdim 

l 

Qdim pe hydr. 
515,0 m3/t 

28.000 

Ranøaeffekt 

inkl. av er l "'P 

l i prøva- l Innløp l Utløp l t 

]perioden 

j m3/d l SS l TOC j BOF l KOF ITot-P ITot-NINH4-NI SS j TOC l BOF l KOF ITot-PjTot-N]NH4-Nj SS l TOC l BOF l KOF jTot-PITot-NINH4-NI 

l 6,01.971 10759,0 33,001 l 1,70 20,4[ 12,00 [ 0,101 l [ l 63] 94 [ [ [ 

]22.01.97] 1111111,0 25,00] [ 1,50 14,41 19,00 l 0,13] l l 24] 91 [ l [ 

l 7.02.971 17974,0 33,001 1,70 10,91 25,00 [ 0,25] l l 241 114 [ l l 
]23.02.97] 19171,0 15,ool o,74 6,4[ 6,90 l 0,111 l [ 54] as l 1 

l 4.03.971 20029,0 21,001 0,86 8,4] 19,00 l 0,26] l 9] 69 l 
]20.03.97] 14797,0 69,00] 3,00 16,9] 19,00 l 0,16 1 l 721 94 l 

l 5.04.97] 16604,0 33,001 1,80 11,111 16,00 j 0,23 1 [ 51] 117 l 

]111.04.97 ] 14576,0 61,ool 2,70 16,91 17,00 l 0,17 ] l 721 93 l 
]29.04.97 [ 16194,0 96,00] 3,60 20,21 24,00 l 0,40 ] 751 118 l 
116.05.97 [ 1110011,0 24,00] 1,10 11,81 15,00 l 0,201 371 Ill l 
l 1.06.97 [ 10797,0 36,ool 1,90 15,7] 11,70 J o,o7[ 75 ] 96 1 

]10.06.97 1 7945,0 79,00] 3,00 22,31 111,00 l 0,301 77 1 90 

116.07.97 1 11821,0 110,00] 6,50 26,2[ 14,00 l 0,21] 87 [ 96 

]22.07.97 [ 83811,0 62,ool 3,60 22,61 14,00 J o,o91 77[ 97 

]12.08.97 1 94110,0 41,001 3,40 17,1] 22,00] l 0,77] 461 77 

120.011.97 1 9565,0 1151,001 ] 10,10 27,2] 25,001 l 0,28] 113] 97 

117.09.97 1 17963,0 l 65,oo] l J,6o 12,4] 2s,oo1 l 0,601 56] BJ 

123.09.97 [ 12011,0 l so , ool l 1,70 14,91 27,00] l l 0,15] -t61 91 

114.10.97 [ 13552,0 l 36,001 l 1,501 15,4] 20 , 00] l [ 0,17] 44] 88 

122.10 , 97 1 14344,0 l 45,oo] l 2,3o] 1B,JI 11,ool l 1 o,o5] 75] 97] 

112.11.97 1 23297,0 l 2o,oo1 l 1,oo1 10,8] 19,ool l l 0,73] 41 261 

118 .11.97 1 17027,o l so,ool l 2,6ol 16,0] Jo,ao] l l o,3sl 40I 1 J 861 

1 2.12 . 971 11121,0 1 47 , ool l 1,90] 17,ol J7,ool l l 0,161 21] 1 1 ni 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg 010107 Remmendalen Side 2 

Dato [vann- [ Konsentrasjon m~/1 l Renseeffekt 

Innløp Utløp 

inkl. overløp 

t 

[men~de 

[i pr.."e

[perioden 

l ml/d [ SS [ TOC [ BOF [ KOF [Tot-P[Tot-N[NH~-N[ SS [ TOC [ BOF l KOF ITot-PITot-NjNH~-N[ SS [ TOC l BOF [ KOF 1Tot-P[Tot-N[NH4-N[ 

[10.12 .. 97[ 21965,0[ [ ll,OO[ [ 1,70[ 7,5[ l 26,00[ l 0,79[ 21[ 53 l 

[Middel j [ 51,~6[ [ [ 2,651 15,9[ j [19,69[ [ [ 0,2B[ [ [ 1 51] l [ B4[ 

[ Grenseverdi [ - l - l - [ - [ - [ - [ [ l JO [ 60 [ [ O, 50 l l - [ [ 1 l [ [ 

Vurdering av kontrollprøver: 
J 1 r 1 -

Antall pr.."er Restkons. Kl 

l Krav Res. Vurdering [ Krav Res. Vurderin~ l Krav 

ss 
TOC 

BOF 

KOF 

Tat-P 

Tot-N 

24 

24 

2~ Overholdt 

24 overholdt 

30,00 50,00 

60 100 

0,50 1,00 

Restkana. K2 Restmengde Renseeffekt 

Res. Vurdering [ Krav Res. Vurdering [Krav Rea. Vurdering 

2,00 

4,00 

O, OJS 

Utskrevet: 2 .0 2. 98 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 

010107 Remmendalen 
PRIMFELL 
Kjemiske >500pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. 

l 
515,0 m3/t 

28.000 
r---------.---------~----------,--------------------------------------,~-------------,--------------------------------------~-------------------------------------, 

Dato Midl. 

vann-

f .. r. 

Vann

før. 

over l 

Tilføreel inkl. overløp 

kg/ei 

l Tilf.,reel 

P• 

Utslipp inkl. av•rlmp 

kg/el 

Utelipp inkl. ov•rlmp 

kg/100pe,el 

ml/el f ml/d f Tot-Pf Tot-Nf TOe f BOF f KOF f Tot-Pf Tot-Nf Tot-PfTot-N f TOe l BOF f KOF f Tot-Pf Tot-Nf TOe f BOF f KOF l 

l 6. 01.971 

122. O l. 971 

l 7.02.97 1 

123.02.971 

l 4.03 . 97 1 

120.03.971 

l 5.04.971 

tu. o4. 971 

ra . 04 . 971 

ra.os . 97 l 
l l. 06. 91f 

110.06 . 97 1 

116 . 07.971 

122.07 . 971 

fl2.08.!17l 

f2o.oa.97l 

10759,01 

11881,01 

1 7879, o l 

1!1171 , o l 

20021,01 

14797,01 

16604,01 

H576, 0I 

16194, 01 

18008, 0f 

10797,01 

7945, o l 
8821,01 

838B,OI 

948D,OI 

9565,ol 

f17 . 09.97f 17943 , 01 

123.09.971 120l1,of 

j14.10.97l 13550 , 01 

122 . 10 . 971 14344,01 

112.11.971 22993,01 

18,291 

17,82 1 

95,01 30,56 1 

l H,l9 f 

8, o l 17' 22 1 

l 44,391 

l 29,891 

l 39,361 

l 58,301 

l 19, Bli 

l 20,511 

l 23,841 

l 57,341 

l 30,201 

l 32,231 

l 96,611 

2191 

1711 

1!161 

123 1 

16BI 

250 l 
1!161 

2461 

3271 

2121 

1701 

1771 

2311 

190f 

1621 

260f 

3551 

2971 

5931 

2881 

4211 

10211 

5481 

8891 

15551 

41321 

3891 

62Bf 

970f 

520j 

3891 

14441 

20,01 64,671 22JI 1168f 

l 20,421 179f 6011 

2,0j 20,331 2091 4881 

l 32,991 262 1 645f 

304,01 23,30[ 2521 4661 

1075!1f 112901 1,0761 

1048Jf 142571 1,5451 

179741 163261 4,6311 

8345f 102251 2,109f 

101321 140201 5,2121 

261121 208391 2,3681 

175811 163271 3 , 8191 

23150j 20528j 2,4781 

342931 2726ol 6,4781 

116521 1770Bf 3,6021 

12D67f 14126f 0,756f 

140211 147641 2,3841 

337271 1925!11 1,8521 

177631 157971 0,7551 

1896ol 13So9 l 7,3oof 

568271 21681 1 2,6781 

380391 11562 I 10 , 8J8! 

120111 149141 1,1021 

119581 173921 2 , 3071 

194071 218751 0 , 7171 

137041 20967117,0891 

129, li 

225,71 

450,11 

132,31 

3110,61 

l8l,lf 

265,71 

247, al 
388,71 

27D,ll 

93' 9f 

l4l,Df 

1n, st 
117,41 

208,61 

239, li 

503,71 

324, Jf 

271,11 

157, 8 l 

442, 9f 

o ,o o41 

0,006f 

0,0191 

0,009f 

0,0211 

0 , 0101 

0,0151 

0,0101 

0,0261 

0,0151 

O, OOlj 

0,010f 

0,007f 

O, OOJf 

0 ,0291 

O, 0111 

o,ouf 

o,oo7f 

0 , 0091 

0,0031 

0,0691 

0,52[ 

0,911 

1,811 

O, 531 

l, 53f 

l, 13 l 
1 , D71 

1,oo1 

1 , 571 

1,09f 

o, 38j 

o, sel 

o, 5o l 
0,471 

O, 841 

O, 961 

2 ,031 

1,311 

l , D9j 

0 , 641 

l, 791 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg 010107 Remmendalen 
' r - ---.--- ~ - T ' 

Dato l Midl. 

l vann-

l ft~~r. 

l Vann-

l fmr. 

l overl 

Tilførøel inkl. overløp 

kg/ d 

l Tilft~~r•el 

P• 

Side 

Utelipp inkl. overløp 

kg/ d 

2 

Utelipp inkl . overløp 

kg/ 100pe,d 

l m:l / d l 1113/d l Tot-PI Tot-NI TOe l BOF l KOF l Tot-PI Tot-NI Tot-PITot-N l TOC l BOF l KOF l Tot-PI Tot-NI TOC l BOF l KOF l 

118.11.971 17027,01 

l 2 . 12 . 971 13121,01 

110 . 12 . 97 1 21783,0( 

l Middel l 14485,8 1 

l Sum 

l Tann/ .S.rl 

H,27l 2721 8511 

l H, 93 l 223 l U 7 1 

182 ,01 37,341 1651 7251 

101 ,81 34,121 2121 679 ( 

112,454( 77,41 247,8( 

26041 1 22703 1 5,9591 

l 14665 1 18588 1 2,099 1 

l 219651 13728117, 518 1 

l 200681 176521 4 , 4741 

(1, 6330( 

510 , 8 1 

l 485 , 5 1 

l 572 , 4 1 

l 290,2 1 

(105 ,92( 

0,0241 

l o , oo8 l 

l o, 0 711 

l 0 , 0181 

2 , 061 

l l, 91> l 
l 2, 311 

l 1,17 1 

l 
- l 
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Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr . : 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

010106 Kornsjø 
BIORFEL 
Etterfelling <500pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
8,4 m3 / t 

300 
,--- ---,- ----------. 

Dato jvann-

jlllengda 

Innlep 

Kanaentraajon mg/l 

Ut:lep 

Rensaaffakt 

inkl. averl01p 

.. l i pr,.",a

Jparioden 

l '1113/d j SS j TOC j BOF j KOF 1Tot-PITot-N]NH4-N[ SS l TOC l BOF l KOF ITot-PITot -NINH~ -N I SS j TOC l BOF l KOF jTot-PjTot-NjNH~-Nj 

J:n .01. 971 32,0 1 1121,00[ l l 5, 90[ so, aj l 13,00[ l l 0,271 l l 89[ l .95 1 
119.02.971 38,ol I141,0D I l l 6,20 1 44,1 1 l 9,101 l l O, 041 l l 931 l .99 1 
118.03.971 2~ ,0 1 [240 , 00 1 l [1o,so 1 sa , o[ l 19,00[ l l 0,591 l l 92 1 l 9~ 1 

123.0~.971 23,01 1189,00 1 l l .9,20 [ 76,~1 l 8,101 l 1 o,os l l l 951 l 99[ 
[21.05.971 31,01 [130,00[ l l 7,201 51,71 l 15,001 l l o, 27[ l l 881 l 961 
118.06.971 3!1, o l lno , ooj l l 5,70[ 53 ,51 l 10,00 1 l 1 o,o8J l l 90 l l 98 1 
122.07.97 1 ~7,01 [214,001 l 111,20 1 67,4 1 l 13 , OOJ l l 0,161 l l 931 l 981 
120.08.971 l l H,ool l l -4,30 l 33 , 7] l ll , DDI l l 0,0.9 1 l l 751 l 971 
123.09.97 1 57. o l 1240,001 l 110,701 61, 5[ l u , oo l l l 0,56 1 l l 941 l 941 
122.10.971 16,0 [ 1130,001 l l 5,601 39,61 l 9,5ol l l 0, 191 l l 92 1 l 961 
118 . 11.971 35, o l l 82,001 l l 3,401 35,4 1 l 9,001 l l 0,061 l l 891 l 981 
110.12.971 77,0 [ l 38,001 l l l' 80 l 1.9. l l l 13 ,00 1 l l o, 071 l l 651 l 961 

l Middal l 1139,92] l l 6,811 49, 31 l l 11, 981 l l 0,201 l l l 87] l l 961 
l Grenseverdi l - l - l l - l - l l - l l 15 l 201 1 o, 50 l l l l l l l l 
L__ _____L l _ l _________.1__ - ___l____l_ _ ______L ____L_ L _ l - l l l l l 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg : 010106 Kornsjø 
Vurdering av kontrollprøver : 

Side 2 

- -- - -- l l ~ ~---- l 

Ant~ll prøver l Reatkana . Kl Roetkanø . K2 l Roatmongda l Ranaaaffakt 

l Kr~v Re a . Vu%da ring l Krav Roa . vurder ing l ler av Re a . Vu%daring l Kr~v Ra a . Vu%daring l Krav Re a . Vurderi ng 

ss 
TOC l 12 12 Overho ldt l 15 , 00 l 25 , 00 l 1,00 

BOF l l 20 l 35 l 1 , •o 

KOF l 
Tot•P l 12 12 Overholdt l 0,50 l 1 , 00 l 0,035 

Tot- N 

Utskrevet: 2.02.98 
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Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILPØRSLBR OG UTSLIPP 

010106 Kornsjø 
BIORFEL 
Etterfelling <500pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
8,4 m3/t 

300 

Dato l Midl. l Vann- l Tilf~røel inkl. overløp l Tilfmrøel l Utalipp inkl . overløp l Utslipp inkl. overløp 

vann- l fmr . l kg/d l pa l kg/ d l kg/ 100pe, d 

fmr. over l 

m3/d ml/d l Tet-P l Tet-N[ TOC l BOF l KOF l Tet-Pl Tot-NI Tot-PITot-N l TOC l BOF l KOF l Tot-P [ Tot-NI TOC l BOF l KOF l 

121 . Dl. 97 1 J2,DI l 0 , 19 1 21 ~l l 111 1 135 1 0,0091 l O,tj l 0,004 [ l o, u[ 

119.02.97[ 38 , 0[ l 0,241 :z[ sl l 139[ 140[ 0 , 0021 l O, 3 J l 0,001[ l 0,17[ 

118.03 . 971 24 , o l l 0,251 l[ 61 l 1481 1161 o, 0141 l o,sl l 0,0071 l 0,23[ 

12l. 0 4 . 97[ :ZJ,OI l 0 , 21 1 2[ ~ l l 124[ 1461 0,001[ l o, :zl l 0,001[ l 0 , 091 

121 .05.97 1 31 , o l l o,:z:z l :zl 4 1 l 1311 1341 0,008[ l o. sl l o, 00~ l l 0,23 1 

118.06 . 971 39 ,0 1 l 0,221 21 41 l 1311 1741 0,003[ l 0,4 1 1 o,oo:zl l 0,201 

[22.07.971 47 , 01 l O, 53 l Jl 101 l 310 l 264[ 0,008[ l 0,6 1 l 0,004] l o, 31[ 

120 . 08 . 971 l l l l l l l l l l l l l l l 
123.09 . 97 [ 57 , 0 [ l 0,611 4[ 141 l 359 l 292 1 O, 0321 l 0,8[ l 0,0161 l 0,401 

122.10.971 16,01 l o, 09[ l[ 2[ l 53[ 53 [ 0 ,003[ l o,:zl 1 o,oo:zl l 0,011[ 

[ 18.11 . 97[ 35, o l l 0,121 l[ li l 701 lOJI 0 , 0021 l O,Jj l 0,0011 l O, 16[ 

110 . 12 .97[ 77,0 [ l o, 141 l[ li l 82 [ 123 [ o, oosj l l, OI l 0,0031 l o, sol 

l Middel l Je,lJ 0,26[ 2 1 sj 151[ 153[ o,oos[ D,S [ 0,004] l 0,231 

l sum l l l 
l Tann/u[ l 0,095[ 0,7 [ 1,8[ [0,0029[ l 0,18[ - l - l - l 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 

Dato ]Vann-

Jmomgde 

Ji prøva-

]perioden 

010105 Østerbo 
ETTERFELL 
Etterfelling >500 pe 

Kansentraøjan mg/ l 

Inn l "'P Utløp 

Side 
Qdim 

l 

Qdim pe hydr. : 
13,7 m3 / t 

600 

Renseeffekt 

inkl . overløp 

" 
J mJ/d J SS [ TOC [ BOF [ KOF [Tot-P[Tot-N[NH4-N[ SS [ TOC [ BOF [ KOF ]Tot-P]Tot-N[NH4-N[ SS [ TOC [ BOF [ KOF [Tot-P[Tot-N[NH4-N[ 

j :Zl . Ol.97 [ 

]19 . 02 . 97[ 

]18.03.97 [ 

]23.04.97[ 

[21.05.97 ] 

]lB . 06 . 97 ] 

[22.07 . 97 ] 

]20.08.97 ] 

]23.09.97[ 

[22.10 . 9 7 ] 

]18 .11. 97 ] 

]10.12.97] 

l Middel 

l Grenaeverdi 

H,O J 

38,0 ] 

JJ, o l 
52, o l 
33,0] 

7l, OJ 

70,0] 

71,0] 

57,0[ 

47,0] 

53, o l 
51, o] 

l 9S,oo] 

] 113, oo] 

[1os,oo[ 

]108,00[ 

[ 92,00] 

[ 77,00 [ 

l 73 , 00] 

l 59,00] 

l 54,00] 

l 70,00] 

[ 68 , 00] 

74,00 [ 

l l 82' 33 [ 

l - [ - [ 

4,80[ 41,3[ 

5 , 50 [ 47 ' l [ 

s,oo] 40 , 1] 

5,60] 42 , 7] 

7,40[ 34,8] 

4 , so J 33 , 6 ] 

J,8o ] 30,6 ] 

3,so] 26 , 7] 

3,10 ] 27,41 

4 , 40 ] 35, 2] 

3,eo ] 34 , 3[ 

2' 90 l 24' 6 [ 

l 4' 53 [ 34' 9 [ 

l - [ - [ 

12 , 00 

1 7 ,00 

14,00 

13,00 

11,00 

7,10 

7,10 

7 , 40 

5,60 

7,90 

10 , 00 

12,00 

l 10,34 

Ill 15] 

o, 13 ] 

0,4<1 ] 

0,78] 

o,8s] 

0,37] 

0,03 ] 

0,06 ] 

0,03 ] 

o, os ] 

0 , 03 ] 

0 ,06 ] 

o, os ] 

[ o, 24] 

[ 0 , 40[ 

87] 

84] 

86] 

87] 

se] 
90] 

90 ] 

87 ] 

89 ] 

88 ] 

85 ] 

83 ] 

871 

l 

97] 

92] 

84] 

841 

95] 

99] 

98] 

991 

98] 

991 

98] 

98] 

95] 

[ 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg : 010105 østerbo 
Vurdering av kontrollprøver: 

Side 2 

ss 
TOC 

BOF 

KOF 

Tot·P 

Tot-N 

Antall prøver l Reatkcns. Kl l Restkana. Kl l Reatmengde l Renseeffekt 

l Krav Res. Vurdering l !Crav Reø. vurdering l Krav Res. Vurderi ng l !Crav Rea. Vurdering l Krav Res . Vurdering 

1.2 U Overholdt ll,OO 9,74o Overholdt lO,O O l4o,OO Overholdt 0,75 0 , 20 Overholdt 

15 .25 l, OO 

ll 12 Overholdt. 0,40 O,lB Overholdt 1 , 0 0 0,78 Overholdt 0,030 0,004 Overhol dt. 

Utskrevet: 2 . 02 . 98 



Q\ 
Q\ 

Anlegg 
Rensemetode : 
Kontrollgr. : 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

010105 østerbo 
ETTERFELL 
Etterfelling >500 pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
13,7 m3/t 

600 
1 ----, r --~- r --- - --,----

1 D~to l Midl. l V~- l Tilferøel inkl. averløp l Tilferøel l Utslipp inkl. overløp l Utslipp inkl . overløp 

vann- l fer. l kg/ d l pe l kg/d l kg/ lOOpe , d 

før. =er l 

1l!3/d 1l!3/d l Tot-PI Tot-N\ TOC l BOF l KOF \ Tot·P[ Tot-N[ Tot•P[Tot·N \ TOC l BOF [ KOF [ Tot-P\ Tot · N\ TOC [ BOF l KOF l 

\21.01.97\ 39,0 [ O, U[ 2\ •l l 110[ lH\ o,oo5[ 0,5[ l 0,002\ l O,l9j 

\H.02.97\ 38,0 \ 0,21 [ 2\ 4\ l 123\ 149\ 0,016\ O, 6[ l 0,006\ l 0,26\ 

\18.03.97\ 33,0 \ 0,17 \ l\ 31 l 97\ 110 l O, 0::16\ o,s[ l 0,010\ l 0,18\ 

\23.04 .97 [ 52,0[ O, 29 [ 2[ 6[ l 171[ 1851 0,044[ 0,7[ l 0 , 018\ l 0,27[ 

[21.05 . 97\ 33,0[ o, 2<1 [ l\ 3\ l 144\ 96\ 0,012\ 0,4\ l o,oo5 [ l 0,15\ 

\18.06.97[ 71,0\ 0,32 1 2\ sl l 1881 199\ 0,002[ o,5l l 0,001 1 l O, 20 l 

122.07 . 97\ 70, o l 0,27 1 21 S\ l 156\ 1791 0,004\ o,sj l 0,002 1 l 0,201 

\20.08.971 71, o l 0,25 1 2[ •l l 1461 158[ o,oo:zj o, 5[ l 0 , 0011 l 0 ,21[ 

123.09.971 57,01 0,181 21 3[ l 1041 130\ 0,003[ o, 3[ l 0 ,001\ l o, 13[ 

\22.10.971 47, o l 0,21[ 2 [ 3[ l 12:![ 138[ 0,001\ 0,41 l 0,001[ l 0,15\ 

[18.11.97[ 53 , 0\ 0,20[ :z [ 4\ l 118[ 151\ 0,003\ 0,5\ l 0,001\ l 0,21[ 

110.12 . 97[ 51,0[ 0,151 l [ 4\ l 8 7 \ lOS\ 0,003[ 0 , 6 \ l 0,0011 l 0,241 

l Middel l 51,31 0,221 21 •l 131\ 145 1 0,010[ o,s[ l 0,00411 l o, 20 l 

l SUIII l l l 
l Tc:mn/ .ir[ 1 o,oeol o,7[ 1, 51 - 10,0037[ O, 181 - l - l - l 



KO:MMENT ARER TIL DRIFTSRESULTATENE VED RENSEANLEGGENE 

HOBØL KOMMUNE 

Elvestad renseanlegg: 

Ringvold renseanlegg: 

Tomter renseanlegg: 

Prøveresultatene viser at anlegget overholdt utslippstillatelsens 
krav med god margin. Anlegget hadde en renseeffekt mht. fosfor 
på 91%. Målsettingen for 1998 må være å heve denne til 95%. 
Ingen spesielle kommentarer. 

Prøveresultatene viser at anlegget overholder utslipstillatelsens 
krav mht. fosfor med god margin. Anlegget overskrider så vidt 
utslippstillatelsens krav mht. TOC. Anlegget får likevel 
tilfredstillende resultat. Det må bemerkes at anlegget har halvert 
midlere utslippskonsentrasjon av fosfor i forhold til 1996. 
Spesielt siste delen av året var stabil og god. Målsettingen for 
1998 må være å opprettholde den gode rensingen av fosfor, og 
forbedre den biologiske delen. 

Prøveresultatene viser at anlegget overholdt utslippstillatelsens 
krav. Anlegget hadde 3 overskridelser av K 1- kravet mht. TOC. 
Ingen spesielle merknader. 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 

Dato [v..nn-

lmomgde 

013801 Elvestad 
SIMFELL 
Simfell < 500 

Kcnøentraøjan ~/1 

Side 
Qdim 

l 

Qdim pe hydr. : 
0,0 m3/t 

200 

Renøøøffaltt 

inkl. over l "'P 

li prøva- l Innlep l Utløp l t 

[perioden 

l mJ/ d l SS l TOC l BOF l KOF [Tot-P[Tot-N[NH4-N[ SS l TOC l BOF l KOF 1Tot-P[Tot-N[NH4-N[ SS l TOC l BOP l KOF [Tot-P[Tot-NINH4-N[ 

[15. Dl. 971 l [101,001 l l 4, 90[ 40, l[ l l u,ool l l 0,37[ l l l e:zl l l 9:ll 
[11.02.971 n, o[ l 62,001 l l J,aol 29,3 [ l l 15,001 l l 0,28 [ l l l 751 l l 921 
111.03. 97 [ 40 , 01 l Sl,ool l l 2,401 25,4[ l l lJ, ool l l 0, 34 [ l l l 741 l l es l 
[15.04.97[ 35, o[ j1Jl,OOI l l 8,00[ 43,6 [ l l u, o o[ l l 0,211 l l l 87[ l l 971 
110 . 06 . 97 1 37,01 l 47, ool l l 1,901 25,61 l l 16,001 l l 0 , 30 [ l l l 65[ l l 84[ 

[17.07.97 1 JO, OI l 48,001 l l 2,00[ 22,41 l l 12 ,00 [ l l 0,28 [ l l l 75[ l l '"' [17.09.97[ Js,o[ l 65,00[ l l 3' 40 l 24. 3 l l l 7,80[ l l o, 04[ l l l 88[ l l 98[ 

[12 .ll. 97[ so,ol l 60,00[ l l 2,50[ 21,o[ l l 6,10[ l l o, os[ l l l 89[ l l 981 

l Middel l l 70,63[ l l 3,611 29,0[ l l 12,991 l l 0 , 231 l l l 79[ l l 91[ 

l Grenseverdi l - l - l - l - l - l - l - l l 22 l JO l l l , O O l l - l l l l l l 

Vurdering av kontrollprøver : 
r--------------------

Antall prøver l Reøtkans. Kl l Røøtltonø. K2 l Ra•tmøngde l Renseeffekt 

l Krav Røa. VUrdering l Krav Res. vurdering l Krav Ras. VUrdering l Krav Rao. Vurdering l Krav Re o. VUrdering 

ss l 
TOC l 8 8 Overholdt l 22 ,00 l 40,00 l 1,50 

BOF l l JO l 50 l 2,00 

KOF l 
Tot.-P l 8 8 Overholdt l 1,00 l 2,00 l 0,07C 

Tot-N l 

Utskrevet: 2.02.98 



-...l c 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PBRIODBN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 

013801 Elvestad 
SIMFELL 
Simfell < soo 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
m3/t 

200 
, ---- --------------------,---------------,--------------------------------------r--------------------------------------. 
l Dato l Midl. l Vomn-

l vomn- l før. 

l før . l ov•rl 

l IILJ/d l IILl/d 

115.01 . 97 1 
Ill. 02.971 33, o l 
Ill. 03. 971 40,01 
115.04 . 97 1 35,0 1 
jl0.06.97I 37,01 

117.07.971 Jo, o l 
117 . 09 . 971 35, Dl 

112.11 . 971 so, ol 

l Middel l 37,11 

j SUlll 

l Tonn/ Ar! 

Tilførsel inkl. overløp 

kg/d 

l Til fcorsel l 
pe 

Utsl~pp inkl. overløp 

kg/d 

Utslipp inkl . overløp 

kg/lOOpa,d 

l Tot-PI Tot-NI TOC l BOF l KOF l Tot-PI Tot-NI Tot-PITot-N l TOe l BOF l KOF l Tot-PI Tot- NI Toe l BOF l KOF l 

l 0,13 1 li 21 l l 741 ni o,oo9j l o, sl l l 0,0151 l O, Bli 

l O,lOI li 2 1 l l 561 asl o,OHI l o, sl l l 0,0231 l 0,871 

l 0,481 21 sl l l 1651 1271 0, 0071 l 0,61 l l 0,0121 l 0,931 

l 0,071 li 21 l l ni 791 0,0111 l 0,61 l l o,oul l 0,991 

l 0,061 li li l l JSI s6l o,ooø l l 0,41 l l D, OHI l 0,601 

l 0,121 l i 21 l l 701 71 1 0, 0011 l 0,31 l l O,DD2j l 0,461 

l o, ul li Jl l l 741 BBI O,OOJ I l O,JI l l 0,0041 l O,Sll 

l O,lJI li 21 741 B41 o,ooel o, s l l O, 0131 l o, 741 

l l l l l l 
l 0,0471 0,41 0,71 - l - lo,o029I l 0,181 - l - l - l - l - l 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 
' -- ,-----
l Dato IVann-

lmengde 

li pronre-

l perioden 

013802 Ringvold 
ETTER FELL 
Etterfelling >500 pe 

Kanøent raajon mg/ l 

Innl"'P Utløp 

Side 
Qdim 

l 

Qdim pe hydr . : 
20,6 m3 / t 

l. 000 

Reneeeffekt 

i nkl. overløp 

t 

l m3/d l SS l TOC l BOF l KOF 1Tot-P1Tot-NINH4·NI SS l TOC l BOF l KOF 1Tot-P ITot·NINH4· NI SS l TOC l BOF l KOF 1Tot-P1Tot-NJNH4-NI 

115.01.971 

111. o2 . 971 

Ill. 03.971 

115.04.971 

114.05 . 971 

110.06.971 

117 . 07 . 971 

ll:.~.oa.97l 

117 . 09 . 971 

180 , o l 
186, o l 
189 , 01 

188, o l 
424,01 

21S,DI 

17D,DI 

lll . o l 
214,01 

114.10.971 26S,ol 

112.11 . 971 1190, o l 

l 2.12.971 192,01 

1117. 00 l 

l 94 , DO l 
l 26 , ool 

lua,ooJ 

l 76,001 

I20J,ODI 

ll27 , DD I 

llB9,00I 

ll70,DO I 

I1SD,OOI 

l 63 , 00! 

l14o,ool 

6,101 52,81 

7,ool 62,41 

6, 70 l 54, o l 
7,801 59, 91 

5, 901 4B , SI 

111. 2 o l 8o. li 

lu , 3ol 72 , 51 

l 9, 7o 1 11, sl 

l 6 , 5o l 36, 11 

I1D,6DI 65,41 

l 2,oo 1 17 , 4 1 

l 8. 50 l 53. 91 

l Middel 

l Grenseverdi 

l 1150 , 251 l l 7,861 56,21 l 

1-1 - 1-1-1-1-1- 1 

1s, oo1 

12,00 1 

20 , 001 

ll , Oo l 

8 , 40 1 

so,ool 

12,00 1 

u , ool 
11 , oo 1 

9, lDI 

7,701 

9, 70 l 

l 15 , 431 

l 11 l 151 

D, DJI 

0 , 111 

0 , 461 

D, lo l 

o , os l 
0 , 14 1 

0 , 041 

o, 25 1 

o, os l 
0,021 

O, 03 l 
O, OJI 

l 0, 111 

l 0 , 401 
l l 
l - l 

87 1 

871 

23 1 

921 
88 1 
751 

961 

93 l 
931 

931 

B7 1 

931 

831 
l 

95' 1 

98 1 

93 1 

98 1 

99 1 

9&1 

99 1 

971 

99 1 

991 
981 

991 

981 

l 
l l 
l - l 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg : 013802 Ringvold Side 2 
Vurdering av kontrollprøver: 

Antall prOIIVor ] Reøtkans. Kl Reetkcns. ~ l Reat~angdo Renseeffekt 

l Krav Res . Vlu'dering l Krav Ros . vurdering l Krav Reø . Vlu'doring l Krav Roe . Vlu'dering l Krav Ree . Vlu'dering 

ss 
TOC l 12 ll OVerholdt l 11 , 00 l 20,00 l 0 , 75 

BOF l l 15 l 25 l 1,00 

KOF l 
Tot·P l 12 12 OVerholdt l O,olO l 1,00 l 0,030 

Tot-N 

Utskrevet: 2 .02.98 
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Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

013802 Ringvold 
ETTERFELL 
Etterfelling >500 pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. 

.---- ~ -- - -- l l ----.-

l 
20,6 m3 / t 

l. 000 

D~to l Midl. l Vann- l TilfQrael inkl. overløp l Tilførsel l Utalipp inkl. overløp l Utslipp inkl . overløp 

vann- l før. l kg/ d l pa l kg/ d l kg/ 100pe,d 

f0r. over l 

ml/d mJ/d l Tot-Pf Tot-Nf TOe l BOF l KOF l Tot-Pf Tet-Nf Tet-PfTet-N l TOC l BOF l KOF l Tet-Pf Tot-Nf TOC l BOF f KOF f 
l l f l l l l t 
l - ----.--- ----.- - -- . - - -------. - -,- l l - l l 

115.01.971 180, o l 1,10f 101 21 1 l l 646 1 792 1 o,oos f l 2, 71 l l 0 ,0011 l 0, 38 1 

111.02.971 186, o l l, 30 l 121 171 l l 7661 .9671 0,0201 l 2, 21 l l O,ODJf l O,Jlf 

fl1.03 • .97f 189,01 1,271 10! sl l l HS I 8511 0 ,0871 l 3 , 81 l l 0 , 012 1 l O, Slf 

!15 . 0 •. 971 188,0 1 1,471 111 281 l l B63f 9J8f 0,019 1 l 2,1 1 l l O,OOJI l 0,29 1 

fu.os.nf 424,0 1 2. 50 l 211 321 l l 1472 1 1714 1 0,0211 l 3, 6f l f o,ooJ f l o, 491 

fl0 .0 6.97f 215,01 2, 41 1 171 "'' l l 1416 1 143.9 1 o, 030 l l 10, 81 l 1 o,oo• l l 1 , uf 
117.07.971 l7o,o f 2,091 12 1 56 f l l 1230 l 1027 1 0, 0071 l 2, o l l f O,Oolf l o,2B I 

fl2.DB.97f 133,Df l, 29 1 10! Jøf l l 7591 792f O,OlJ f l 2, Sf l 1 o,oo5f l O , JSI 

f17.09.97f 2U,Df 1,HI el J6f l l eul 644f O, Oll f l 2 , 41 l l 0 , 001 1 l o, ni 
f14.10.97f 265,of 2,811 171 40f l l 1652( l444f o,oosf l 2,51 l f O,ODlf l 0,34 1 

112 .11. 971 119o,of 2,381 211 75f l l 14001 17261 0,0361 l .9 , 21 ! 1 o,oos f l 1 , 271 

l 2.12.971 192 , of 1, nf lo l 271 l l 9601 8621 0,0061 l 1,91 l f D,001f l 0,261 

l Middel l 295,sf l l,Bo f 13f l5f l l 1061f llDOf D,02Jf l l,8f l l O,DDJf l O,SJ f 

l Sum 

l Tozm/~rl - l - l D,657f •,71 12,&1 l l - l - fo,0084f l 1,39 1 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg : 013803 Tomter 
Rensemetode : ETTERFELL 
Kontrollgr .: Etterfelling >500 pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr . : 

l 
28,3 m3/t 

900 
l l T ~ -- ---- ---- --- - - - --- -~ 

l D•to lv=n
l••umg"de 

l i prøve-

l perioden 

Innløp 

Kanøentr•øjan mg/ l 

Utløp 

Renseeffekt 

inkl. overløp 

l 

l ml / el l SS l TOe l BOF l KOF 1Tot-PITot-NINH4-NI SS l TOC l BOF l KOF ITot - PITot-NINH4-NI SS l TOC l BOF l KOF 1Tot-P1Tot-NINH4-NI 

[15 . 01.97[ 208,01 

111.o2 . 911 3&4,ol 

[11 . 03 . 97 1 118 , 01 

llS.o4.97l 2oo,o1 

114 . 05 . 971 224,0 [ 

110.06 . 971 123,0 1 

117 . 07 . 971 128,01 

112 . 08 . 97 1 169,01 

117 . 09.971 2es,o1 

114 . 10 . 971 165,0[ 

112.11 . 971 159&,al 

l 2.12.971 lJo,ol 

J8,oo l 

l&, ool 

l7 , ool 

23,001 

41 , 00 1 

lns,ool 

[581,00[ 

l J9 , 00 j 

[lJO,ool 

jlSO , OOI 

l 32 , 00[ 

l 27,ool 

2,201 21,81 

0,961 12,41 

1 , 20j 23 , 11 

1,80[ lli,21 

2, 70[ 19, 7 1 

[14' 70 l 50' 8 l 
j47,40I 91,51 

l J,20 j 21,91 

l 9,701 36,91 

11o,so1 33 , 61 

l l,ao j 19,3 1 

j 1,701 18,71 

l Middel 

l Grenseverdi 

l ll07,58j j j 8,161 JO,Sj l 

1-1-1-1 - 1- 1 -1-1 

16,001 

9, JO l 
12,00[ 

11, oo1 

5,1o l 

u,ool 

12 , 001 

8 , &ol 

5,201 

7, 7ol 

4.,701 

ll,ooj 

l 9,nj 

l 11 l 1sj 

O,HI 

O, lO l 
0, 191 

O,lll 

O,OJI 

0,22[ 

o,2ol 

0,09 1 

o,oJI 

o,o6 l 

0,021 

0,201 

l 0,13 l 

l 0, 401 

l l 
l - l 

571 

481 

29 [ 

52[ 

871 
94[ 

97[ 

77[ 

96[ 

941 

85[ 

59[ 

721 
l 

841 

ul 

841 

921 

98 1 

981 

991 

97 1 

991 
991 

9B I 

sel 

931 

l 
l 
l -
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg : 013803 Tomter 
Vurdering av kontrollprøver: 

Ant~ll pr~er l Reøtkanø. Kl 

l Krav Re ø . vurdering l ll:rav Re ø . Vurdering l ll:rav 

ss 
TOC ill 12 Overholdt l ll, 00 l 20,00 

BOF l l 15 l 25 

KOF l 
Tot-P l 12 12 Overholdt l 0,40 l 1,00 

Tot-N 

Side 

Reøtkanø . Kl l Restmengde 

Re ø. VUrdering l !Crav Re a . Vurdering 

l 0,75 

l 1 , 00 

l 0 , 030 

2 

Renøeøffekt 

jJCrav Re ø . VUrdering 

Utskrevet: 2.02 . 98 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg 
Rensemetode : 
Kontrollgr. : 

013803 Tomter 
ETTERFELL 
Etterfelling >500 pe 

Dato Midl . l V;mn- Tilf.,rael inkl . av•rløp 

kg/d ViUln- l f.,r. 

t .. r. l overl 

l Tilførsel l 
pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. 

Utslipp inkl . overløp 

kg/ d 

l 
28,3 m3/t 

900 

Utalipp inkl. overløp 

kg/lOOpe,d 

m3/d l tn3/d l Tot-PI Tot-Nj TOe l BOF l KOF l Tot-PI Tot-NI Tot-PjTot-N l TOC l BOF l KOF l Tot-PI Tot-NI TOC l BOF l KOF l 

115.01 . 971 

111.02.971 

111.03.971 

115.04.971 

IH.o5.97l 
110 . 06 . 971 

117.07.971 

112 . 08 . 971 

117.09.971 

114 . 10 . 97 1 

112.11.971 

l 2.12.971 

l Middd l 

l Slllll 

l Tann/lir! 

208 , 01 

364,01 

118,01 

200,01 

224,01 

123,01 

128,01 

169,01 

285,0[ 

165, o l 
1596 , 01 

uo, o l 

309,21 

0,461 

O,JSI 

0,141 

o, 361 

o, 60 l 
1,811 

6,071 

0,541 

2,761 

1,731 

2, 871 

0,221 

l,Uj 

sl 
sl 
3 l 
Jl 
•l 
61 

121 

•l 
111 

61 

lll 

21 

aj 

al 
71 

21 

sl 
91 

241 

Hl 
7 1 

371 

251 

511 

•l 

211 

l 0,544 1 2,91 7,71 

l69l 
2061 

831 

2121 

3561 

10641 

35691 

nal 
16l6l 

10U I 

1690 l 
130 l 

3781 0,0711 

J76l O, D361 

2271 0,022 1 

2701 0,0261 

3681 0,0071 

sut o,o211 
9761 o, o:ut 
3081 0,0151 

8761 0,0091 

4621 0 , 0101 

25671 0,0321 

2031 0,0261 

8791 62Bj 0,0261 

l 
- l - ID,DO!ISj 

3, 31 

3 , • l 
1,41 

2, 2 1 

l, li 
1,41 

1, sl 
1, sl 
1, sj 

l , JI 

7,5j 

1 , 41 

2,31 

l 0,84 1 

0 , 0061 

0,003j 

0,0021 

0,002j 

0,0011 

0,0021 

0,0021 

0,0011 

0,0011 

0 , 0011 

O, 0031 

0,002j 

0,301 

0,3ol 

0,131 

0 , 201 

O,lol 

O, 121 

o, ul 
O, 13 l 
o, 131 

0,111 

O, 67j 

O, 13 l 

l o, 0021 l 0,211 

l 
- l 

Utskrevet: 

l 
- l 

2 . 02.98 



KOMMENTARER TIL DRIFTSRESULTATENE VED RENSEANLEGGENE 

MARKER KOMMUNE 

Bommen renseanlegg: 

Grensen renseanlegg: 

Langnes renseanlegg: 

Prøveresultatene viser at anlegget har overholdt 
utslippstillatelsens krav mht. fosfor, men ikke mht. TOC. 
Anlegget har tilfredsstillende drift. Anlegget har 2 
overskridelser over utslippstillatelsens krav til K l mht. fosfor 
og 7 mht. TOC. 
Ingen spesielle merknader. 

Prøveresultatene viser at anlegget har overholdt 
utslippstillatelsens krav med god margin. Anlegget hadde 1 
overskridelse både mhp. fosfor og TOC i forhold 
utslippstillatelsens krav K l. 
Ingen spesielle merknader. 

Prøveresultatene viser at anlegget har overholdt 
utslippstillatelsens krav mhp. fosfor, men ikke mhp TOC. 
Anlegget har tilfedstillende drift. Renseresultatet mhp fosfor var 
95-96 %, som er meget bra. Ellers ingen merknader. 

79 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr.: 

D;oto jv~-

011906 Bonunen 
ETTER FELL 
Etterfelling >500 pe 

Kcnaentraajon mg/l 

Innl"'P Ut l "'P 

Side 
Qdim 

l 

Qdim pe hydr. 
37,8 m3/t 

2.000 
r 

Renseeffekt 

inkl. overløp 

• 
[mengde 

[i pr...,e

jperioden 

l m3/d l Ss j TOC j BOF j KOF [Tot-P[Tot-NINH4·NI Ss j TOC j BOF j KOF ITot-PITot-NINH4-Nj Ss j TOC l BOF l KOF 1Tot-P[Tot-N[NH4-Nj 

111.01.97[ 9:2J,ol l 60,001 l l 3,101 22,7[ l l 2D,DDI l l a, as[ l l l 66[ l 721 

[15. 01. 971 625,0[ 1184,00[ l l 5' 70 l 67' 91 l l 8,401 l l o, 041 l l l 951 l 99[ 

[12 . 03 .~171 525,0[ l 5D,ooj l l 2,501 26,9[ l l 11,601 l 1 o, 071 l l 1 761 l 971 

[15.04.971 549,0[ [123,00[ l l 6,00 [ 36,6[ l l 12,00[ l l 0,071 l l l 90[ l 981 

[13.05.97[ 1295,0[ 1101,00[ J l 3, 40 1 1 7, !il l l 7,90[ l l o, 09[ l l l 92[ l 971 

[10.06.971 371, o l [408,00[ l [19,301 64,3[ l l 10,00[ l l 0,11[ l l l 97[ l 99] 

[16.07.971 :295,0[ l 77,00[ l l 4,60[ 36,3[ l l 15,00[ l l 0 , 32 [ l l l 80[ l 931 

120.08.97[ 357,0[ [178,001 l IU,30j 7-!1,1[ l l 12,00[ l l o, 60 l l l 1 931 l 95[ 

[17.09.97[ 951,0[ l 48,00[ l l 2,1Dl 16,3[ l l 4,80[ l l o, 09[ l l l 89[ l 95[ 

[14 .lO. 97[ 453,0[ j 94, DO j l l 4' 3 o l 50' o l l l 11, o o[ l l 0,34[ l l l se[ l 921 

112.11.97[ 885,0[ l 64,00 l l l 2,60[ 2-!i,l[ l l 11,4ol 1 1 o, os[ l l l Slij l 981 

l 2.12.97[ 458,01 1170,00[ 1 1 5,201 42,3[ 1 l 14,00 l l [ O, OS l l l l 91[ l 991 

l Middel l [129,75[ l l 6,011 39,91 l l 11,26[ l l 0,22[ 1 l l 861 l 1 941 

l Grenseverdi 1 - l - l l l l l - l [11 l 151 l 0,40[ 1 - l l l l l l 



Qe 
~ 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg : 011906 Bommen Side 2 
Vurdering av kontrollprøver: 

ss 
TOC 

l30F 

KOF 

Tot-P 

Tot-N 

Antall prøver l Reatkans. Kl J Reatkano. K2 l Restmangde l Renoeaffekt 

JKrav Rea . vurderi ng l Krav Res . Vurdering l Krav Ree . VUrdering l Krav Raø. Vurdering !Krav Res . Vurdering 

12 12 overholdt 

12 12 overholdt 

11,00 

15 

0,40 

20,00 

25 

1,00 

0,75 

1 , 00 

0,030 

Utskrevet: 2 . 02 . 98 



00 
~ 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

011906 Bommen 
ETTER FELL 
Etterfelling >500 pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
37,8 m3 / t 

2.000 

Dato l Midl. l Vann- l Tilførøel inkl. overløp l Tilførøel l Ut&lipp inkl. overløp l Utslipp inkl. overløp 

vann- l før. l kg/d l P• l kg/d l kg/100pe,d 

fO>r. over l 

m3/d m3/d l Tot-P I Tot-NI TOC l BOF l KOF l Tot-PJ Tot-NJ Tot-P jTot-N l TOC l BOF f KOF J Tot-Pj Tot·N I TOC l BOF f KOF l 

111.01.971 923,0 J l 2,Bii l 211 551 l l 1683[ 17461 o, 7øsj l 1s,sj l 0,0431 l 1 , ooj 

j15.0l.97j 625 , 01 l l,56j ut 1151 l l 2096 f 35361 o , o2s1 l 5, li l 0,001 J l o, 291 

jl:l . O l . 97j s2s,o j l 1,31 1 u t 261 l l 77ll 11771 o, 0371 l 6, li l o,oo2 f l 0 , 331 

j1S.04. 97j 549, o l l 3,291 20 1 n i l l Ul B j 1674j 0,038j l 6, 61 l o,oo:zl l 0, 361 

J13.05 . 97l 129S,o j l 4,40 [ 23[ 1Jlj l l 2590 l 16991 o, 117] l lO, :Zj l 0,006 1 l 0,56J 

110.06.97 1 371, at l 6,791 24 1 151 1 l l 3994 1 uest o, ou t l 3,7 1 l o,oo2j l 0,201 
j l6.07 . 97l 295, 01 l l, 361 lll 231 l l 798 1 892 1 0 , 0941 l 4, 41 l o,oosJ l O, Hj 

j:zo.oB.97 I 357,01 l 5,llj 26 1 64 1 l l 3003 1 2204 1 0,2141 l 4,31 l 0, 0121 l 0,23 1 

117.09.971 951,0 1 l 2,oo l ut Uj l l 11751 1292 1 O,OB6 j l 4,6 J l o,oosj l o, 2s1 

l 14 .lO . 97 1 453, o l l 1,95 1 23 1 ut l l 1146J 1888J 0,1541 l 5,ol l o,oosj l O,l? j 

112.11.971 885,0J l 2,30 1 211 57! l l 13541 1777 1 o, o u l l 7, • l l o,oo2j l 0,401 

l 2.12.971 45B,oj l 2,381 19 1 781 l l 14011 16141 0,0231 l 6, 4 1 l O,Ooll l 0,35 1 

l Middel l 640,61 l 3,11 1 22 1 711 l l829 j 18071 0,1381 6 , 91 O, Oo7 j l o, 371 

l Sum l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Tcnn/~rl - l - l l,llSj s,oj 25,91 l l - l - jo,o5o4 j l 2,521 l l - l - l - l 
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QC 
u. 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1 . 01.97 - 31.12.97 

Anlegg : 011907 Grensen 
Rensemetode: BIORFEL 
Kontrollgr.: Simfell < 500 

Dato ]V;mn-

llllengde 

li preve-

]perioden 

Inn l "'P 

Kansantraøjoo ~/1 

Ut loop 

Side 
Qdim 

l 

Qdim pe hydr. : 
6,6 m3 / t 

350 

Renseeffekt 

inkl. c:r.rerlmp 

t 

] aJ/d ] SS ] TOC ] BOF ] KOF ]Tot-P]Tot-N]NH4-N] SS ] TOC ] BOF ] KOF ]Tot-P]Tot-N ]NH4-N ] SS ] TOC ] BOF ] KOF ]Tot-P ]Tot-N]NH4-N ] 

]11. O l. 97] 2,0] l l l 
112.03. 971 1,0] 1 l l 
]15. O•lo. 971 2,0] l l l 
]13 .os. 97] 1,0] l l l 
]15.07.!17 ] l l l l 
120.08 . 971 s,ol l l 1 

]17.09.97 ] 2,0] l 1 l 
]12.11.97] l, o l l l l 

l Middel l l l l 
l Gr<moeverdi l - l - l - l -

l l l 1 

l l l l 
l l l l 

l l l l 
l l l l 
l l l l 

l 1 1 l 
l l l 1 

l l l l 
l - l - l - l 

vurdering av kontrollprøver: 

l 18,00] 

l a,ool 

l 13,00 l 
l 9,30] 

l 17 ,001 

1 19,00 ] 

l 10,00] 

] H , OO] 

l 15,41] 

1 22 l 

l 
l 
l 

l 
l 

l 
l 
l 

3 0 ] 

1 o,5ll 

l 0,43] 

l o, 45 ] 

l 0,13] 

l 0,47] 

l 1,201 

l o, 54] 

l 2 ,50 ] 

1 o,7ø ] 

l 1,00 ] 

l l 
l - l 

l l 
l - l 

.----- T l - l 

Antall prøver l Reatkana . Kl Restkanø. K2 l Restmengde l Renseeffekt 

]Krav Res. Vurdering l Krav Res. Vurdering l Krav Re o . Vurdering l Krav Røa . Vurdering l Krav Røa. Vurdering 

ss l 
TOC l 8 8 OVerholdt l 22,00 l 4 0,00 l 1 , 50 

BOF l l JO l 50 l 2,00 

KOF l 
Tat- P l B a overholdt l 1,00 l 2,00 l 0,070 

Tot-N l 

Utskrevet : 2.02.98 
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Anlegg 
Rensemetode : 
Kontrollgr. : 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

011907 Grensen 
BIORFEL 
Simfell < 500 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
6,6 m3/t 

350 
r-------.---------.--------.---------------------------------,-----------.--------------------------------r-------------------------------~ 

l D~to l Midl. l V~- l Tilferael inkl . overløp l Tilførsel l Utalipp inkl . overl~ l Utali pp inkl. averl~ 

111 . Dl. 97J 

112.03.971 

115. 04 . 971 
jll.OS.97j 

jlS.07.97 I 

120.08 . 971 
117 . 09 . 971 
112 .11 . 97 J 

l Middel l 

vann- l fer. l kg/d l P• l kg/ d l kg/lOOpe,d 

f.er. l avarl 

1113/d l 1113/d 

2, oJ 
l,Oj 

2,01 
l, o l 

l 
s ,ol 

2,01 
l,Dj 

2, 01 

J Tet-Pl Tet-NJ TOC l BOF l KOF J Tot-PI Tet-NI Tet -PITot-N i TOC l BOF l ~OF i Tot-Pj Tot-NI TOC J BOF J KOF l 

l l l l l l l J O,OOlj l o, o l l l 0,0021 l 0, 07J 

l l l l l l l l o,oool l O, OI l l 0,0011 l 0,021 

l l l l l l l l O, OOlJ l o, o l l l 0,0021 l o, os l 
l l l l l l l l o,oooj l o,oJ l l o,oooJ l 0, 021 

l l l l l l l l l l l l l l l l 
l l l l l l l 1 o, oo,;l l O, li l l O, 0111 l O, lB l 
l l l l l l l l 0,0011 l o,ol l l 0,0021 l O, O•lj 

l l l l l l l l 0,0031 l o, aj l l o, oosJ l o, osj 

l 0,0021 D,lj l 0, 004 1 l o, 061 

l SUIII J l l J J l l l l l J J l l J l l l l 
l Tann/hl - l - l l l l l l - l - lo,ooo7 1 l o,041 l l - l - l - l - l 
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sg 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg 
Rensemetode : 
Kontrollgr. : 

011900 Langnes 
PRIM FELL 
Kjemisk inntil soo 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
0,0 m3/t 

60 
--- - ' 

D~r:.o IVann- Kanaentraøjcn ~g/1 R.enaeeffekr:. 

inkl . overløp 

.. 
l'llumgde 

Innløp Utløp l i pr.."e

lperioden 

l tlll/d l SS j TOC l BOF l KOF 1Tot-PITot-NINH4·NI SS l TOC l BOF l KOP ITor:.-PITot-NjNH4·NI SS l TOC j BOF l KOP 1Toi:.·PITot-NINH4·NI 

113 .04.971 l 1249,00 1 l \15,701 99, 91 l l Sl , OO I l l 0,89 \ \ l l 79\ l l 941 
113 . 05.971 l ll34,00I l j 9,301 99,91 l l 18, 001 l l 0, 141 f l j 861 l l 98f 
l 7.06.971 l,Oj ll25,00I l l 9,20\ 99,91 l l 67,00 \ 
\16 . 07 . 97\ 2, 01 1197 ,001 l 115,70 \ 99,9 1 l lna,ool 

j1o .oa. 971 l,Oj l24o,ooJ l 114,201 99,9\ l 1128 , 00 1 

114.09.971 2,01 IJ10,00j l \17,20 1 99,91 l I2BO,OOI 

l l o, 40 l l l 
l l 0,221 l l 
l l 0, 131 l l 
l l o,", l l 

l 
l 
l 
l 

4151 
-10\ 

461 
91 

95J 
98J 

", 
94\ 

l Middel l \209,17\ l jn,5sl 99,9\ l l l27,ool l l 0, 461 l l l n i l l 961 

l Grenaeverdi l - l - l · l - l - l l · l l 45 l 70 l l O • 60 l l · l l l l l l 

vurdering av kontrollprøver: 

Anl:.all prøver l Reøtkona . Kl R.eetkcna . Kl l R.aatmengde l Renaeeffekt 

\Krav Ree. VUrdering l Krav Rea. Vurdering l Krav Re a. Vurdering l Krav Re a. VUrdering l Kr~v Re ø • Vurdering 

ss 
TOC l 6 6 OVerholdr:. l (5,00 l 75,00 l J,OO 

BOF l l 70 l 120 l 5,00 

XOF l 
Tot-P l 6 6 overholdt l 0,60 l 1,20 J 0,040 

Tot-N 

Utskrevet: 2.02.98 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILPØRSLBR OG UTSLIPP 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr .: 

011900 Langnes 
PRIMFELL 
Kjemisk inntil 500 

Dato l Midl. 1 Vann- Tilførael inkl. overløp 

kg/d l vann- l før. 

l før. l overl 

l Tilfør..,l l 
pe 

Side 
Qdim 

l 

Qdim pe hydr. : 
rn3/t 
60 

Utslipp inkl. overløp 

kg/d 

Utslipp inlcl . overløp 

kg/lOOpe,d 

l ml / ei l m:J / d l To~·PI To~·NI TOC l BOF l XOF l To~·PI Tot-NI To~·PITo~-N l TOe l BOF l KOF l Tot-P I Tot·NI TOC l BOF l KOF l 

113.0,.971 

113. 05.971 
l 7.06.971 3,01 l O, OJI l l l l 
116.07.971 2,01 l o,olj l l l l 
110.08.971 3,01 l o, o,, l li l l 
jH.09.97J 2,01 l o,oll l li l l 

l Middel l 2, sl l 0,03[ li 

l Sum 

l Tann/lr! 1 o, out 0,41 

161 251 0, 0011 l 0,2 1 

lB ! 171 o, oool l O,,, 
251 251 o,ooo l l 0,4 1 
20[ 171 0,0021 l 0,61 

20 1 211 o,o021 o, ' l 

l 
- l - l o' 0007 1 l o, 151 

l 

l 
l 
l 

l 0,01~1 l 2,o1l 
l 0,004 1 l 4,361 

l 0,0041 l 3, 84[ 

l 0, 020 [ l S, 6ol 

l 0,010 1 l 3, 95 l 

l l l l l 
-1-1- 1 - 1 -1 



KOMMENTARER TIL DRIFTSRESULTATENE VED RENSEANLEGGENE l 

MOVAR 

Fuglevik renseanlegg: 

Kambo renseanlegg: 

Prøveresultatene viser at anlegget overholder utslippstilatelsens 
krav med god margin. 

Prøveresultatene viser at anlegget overholder utslippstilatelsens 
krav med god margin. 

90 
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\C 
N 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr.: 

Dato JVann-

1 mengde 

li prøve-

[perioden 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

013600 Fuglevik 
PRIMFELL 
Kjemiske >500pe 

Innllllp 

Kanøentraejan mg/l 

Utl111p 

side 
Qdim 

l 

Qdim pe hydr. 
0,0 m3/t 
50.000 

--- ,---- --- - ---- 1 

Romeeeffekt 

inkl. ovørloop 

t 

[ m3/d l SS J TOC [ BOF [ KOF 1Tot-P[Tot-N[NH4-N[ SS J TOC [ BOF [ KOF 1Tot-P[Tot-N[NH4-NI SS ( TOC ( BOF ( KOF 1Tot-P[Tot-N[NH4-N[ 

115.01.97 1 

121. Dl. !171 

(11 . 02.971 

IU.Dl.!17( 

jl2.03.97( 

(18.03.97( 

jl5.04.!17( 

(23. 04. 97( 

[14.05.971 

j2l.OS • .97( 

[10.06.97( 

(18.06.971 

(16.07.971 

(22.07 • .97[ 

112.08.97[ 

(20.08.97( 

(17.09.97( 

123.0.9.97[ 

(14.10.97( 

( 22.10.971 

(12.11.97[ 

[18 .11. 97( 

l 2.12.97( 

1.9662,0[ 

14361,01 

:10723,0( 

14873, o[ 

20120,0( 

17777,0 ( 

14375, D ( 

13!"3· o( 

20468 , 0 ( 

14283, o ( 

10810,0 ( 

11683, o [ 

l0Dl3,0[ 

11112, o[ 

12499,0[ 

10831,0( 

11!864. o l 
l3H.9,0( 

16931,0[ 

184.23,0[ 

35764, o( 

202.94,0( 

1U93, o[ 

l 80,00[ 

[ 113, oo[ 
( 145,00[ 

l 82,00[ 

[ n, OD ( 

j15l,DDI 

(106,00( 

(125,00( 

l 6.(. , 00[ 

l 95,oo[ 

(145,ooJ 

1 95,oo ( 

(107,00 ( 

1111, oo J 

(13S,oo J 

(136, ool 

l 70,ool 

l 65,00( 

l 73,00( 

( 55,oo[ 

[ 32,001 

l 96,00( 

[120,ooj 

2,101 18 ,41 

3,.(.0( 3D,BI 

4,701 30,7[ 

3,80 1 H , S ( 

2,201 21 ,1 1 

3,30 ( 22 , 31 

3,701 27,5( 

3,70 1 23,4 ( 

1,.90 ( 15,8 ( 

3,40 1 26,81 

'· 60[ 35, 9( 

3,10( 26,5[ 

-',oo J 30,o J 

4,ool 21,11 

J,7o( a ,,J 
4o, GO J l!l , aJ 
2,301 18,.9( 

2,101 23,0 [ 

2,501 21,1( 

2,SOJ 21 , 0( 

0,901 11,0( 

2,SoJ 19,5J 

3,80[ 37,111 

39, oo( 

33,00 ( 

40,oo ( 

32,0ol 

48 , DO l 
73 ,00 ( 

30,ooJ 

37, ooJ 

33,ool 

38,00 l 
29,00 l 
32,00( 

21, ooj 

27 , DOJ 

48,00( 

u , oo j 

20,001 

29,00j 

27,ooJ 

l B,DD[ 

H,Ooj 

45,00( 

H,OO( 

0,18 1 

0,09( 

O, 29 1 

0,09j 

0,13( 

O, 13( 

0,121 

0, 081 

O,D 9J 

0 , 14 1 

O, 14( 

o,1ol 

O,loj 

0,12 1 

O,lSI 

0,221 

0,101 

o,oø j 

0,091 

0,07( 

D, lSj 

0,141 

0,15( 

Sl( 

70( 

721 
60J 

Sl[ 

51( 

71 ( 
70j 

4.8J 

60J 

8D J 

661 

eoj 

"' "' 521 

711 

ss( 

63( 

67 J 

25( 

53( 

63( 

n [ 
97( 

93 ( 

97 J 

94( 

96 ( 

96 ( 

97( 

95( 

951 

96( 

96( 

97 1 

97J 

95J 

.95 ( 

9Sj 

96[ 

.96( 

97 [ 

80( 

94 ( 

961 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg 013600 Fuglevik Side 2 

Dato !Vann- l Kanaentraajan mg/l l Renseeffekt 

l mengda 

Inn l rop Utlrop 

inkl. cverløp 

t l i prorve

lperiocien 

l 1113 / å l SS l TOC l BOF l XOF ITot-PITot-NINH4-NI SS l TOC l BOP l XOF 1Tot- PITot-NINH4 -NI SS l TOC l BOP l KOP ITot-PITot-NINH4 -NI 

llO.ll.97l 44991 ,01 l JS,ool 

l Middel 

l Granaeverdi 

l l 97,541 

l - l - l 

l 1 , 20 1 11, 8 1 

l 3,081 24,01 

l - l - l 

Vurdering av kontrollprøver: 

Antall prøver l Restkana. Kl 

l Jo,ool 

l 35, 881 

l 3 0 l 60 l 

l O, J4I 

l 0,141 

1 o,so l 

161 

591 

l 

71 1 

931 

l 

---.--- ---------------------------r--------------------------~ 

Reøtkanø. K2 l Restmengde l Renseeffekt 

l J(xav Re a. VUrdering l Krav Re ø . Vurdax-ing l Krav Res . Vurdering l Krav Rea . Vurdering l Krav Rea . Vurdering 

ss 
TOC 

BOF 

KOF 

Tot - P 

Tot-N 

H 

24 

24 OVerholdt 

24 OVerholdt 

JO,OO 

60 

o,so 

50 ,00 

100 

1,00 

2,00 

4 , 00 

O, OJS 

Utskrevet: 2.02.98 



\0 ... 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 

013600 Fuglevik 
PRIMFELL 
Kjemiske >500pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. 

l 
m3/t 

50.000 
,--- - - - --- - - - - - -l-- ·· - - ---. - -- ~------------------r--------------------.. 

Dat. o Midl . 

vann-

f<~>r. 

Vann

f.,r. 

over l 

Tilf<~>reel inkl. overløp 

kg/d 

l Til f<~>reel 

pe 

Ot.elipp inkl. overløp 

kg/d 

Ut9lipp inkl. overløp 

kg/lOOpe,d 

mJ/d l m3/d l Tot·PI Tot·NI TOC l BOF l KOF l Tot.·PI Tct-Nj Tot-PITot.-N l TOC l BOF j KOF j Tet-Pl Tot.·NI TOC l BOF l KOF l 

llS.Ol.97j 19662 , 01 l 41,291 3621 15731 l l H:.IB8 j JOUBI 3,5391 l 766,81 J j O,OO!I j l 1,84 1 

121.01.971 14361,oj 

jl1.02 . !17J 2072l,ol 

I19.02.97j l4873,0j 

112.03 . 971 20120,01 

118.03 . 971 17777,01 

115.04.971 14375,ol 

123.04.971 13!143,ol 

114.05.971 20468,01 

121.05 . 971 14283,01 

110.06.971 10810,01 

118.06.971 11683,01 

116.07 . 971 10013,01 

j22.07.97l 11172,01 

112.08 . 971 12499,01 

120.08.97[ 10931,01 

117.09.971 19864 , 01 

123.09.97 1 13449,01 

114.10.971 16931,0[ 

122.10.971 18423,01 

112 . 11.971 35764,0[ 

48,83 l 
97,401 

s~,521 

44 , 261 

58,661 

53' 191 

51,591 

38,891 

48,561 

49, 73j 

36,lll 

40,051 

44, 69j 

46,251 

49,821 

43,3!11 

28, Hl 

42,33j 

46,06j 

32,191 

·442[ 1623j 

636 1 30051 

364[ 1220[ 

4251 19721 

3961 26841 

3951 15241 

3261 1743j 

3231 13101 

3831 13571 

3 8&1 1567 1 

llOI 11101 

300j 1071 1 

2361 1307[ 

3551 16871 

3231 H73 j 

357j 1320 l 

3091 874 1 

3S7j 1236j 

3871 10131 

l93j 11441 

287221 36860j 1,2921 

572931 53016 1 6,010j 

332461 303661 1,3391 

260381 353781 2,6161 

345081 33036 j 2,3111 

312871 329431 1,725 1 

303471 27189 1 1,1151 

228761 269Sol 1,942 1 

285661 31899 1 2,0001 

292511 323401 1,513 1 

213041 2seool 1,16&1 

23560j 250331 1,001 1 

262871 196441 1,3411 

272041 295811 1,8751 

293071 268971 2,3831 

25522) 297111 l,886J 

16613[ 257771 1,076 1 

248991 297701 1,5241 

27093j 32~401 1,290 j 

189341 327841 6,438j 

473,91 

828,9 1 

475,91 

965,8 1 

11297,71 

l 4:11,31 

j 515,!11 

l 675,41 

1 542 , aj 

l 313,Sj 

l 373,91 

l 210,3j 

l 301,61 

j 600,01 

l 6!13. 2j 

l 377,3 l 
l 39o,ol 

l 457,11 

l 331,61 

l 858,31 

o,ooJj 

0,0141 

0,0031 

0,006j 

0,006j 

0,0041 

0,0031 

0,0041 

o,oosl 

0,0041 

0,003J 

0,0021 

0,0031 

o,oosl 

0,0061 

o,oosj 

0,0031 

0,0041 

0 , 0031 

0,0151 

1,141 

1,991 

l, 14[ 

2,32 1 

3,121 

l, 041 

1 , 241 

1,621 

1,30j 

0,751 

0,90 1 

0,511 

0,72 1 

1,441 

l, 67 j 

0,911 

0,94 1 

1,101 

o,øo j 

2,061 
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Anlegg 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER POR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

013600 Fuglevik Side 2 

l l- ' ' l 

Dato Midl. 

vann-

før. 

111.3/d 

Vann

før. 

over l 

aJ/d 

Tilførsel inkl. overløp 

kg/d 

l Tilførsel l 
l P• 

Utalipp inkl. overløp 

kg/d 

Utalipp inkl. overløp 

kg/lOOpe,d 

l Tot-PI Tot-NI TOC l BOF l KOF l Tet-P l Tot-N I Tot-P ITot-N l TOC l BOF l KOF l Tet-Pl Tot-NI TOC l BOF 1 KOF l 

118.11.971 20294,01 l so,HI 3961 1948 1 l l 298441 3297&1 2,8411 1 913,21 l l o,oo71 l 2,191 

l 2.12.971 Hl!IJ,ol l 54,691 sul 17271 l l l217JI 453381 2,1591 l 63J,J I l l o,oo5l l 1,521 

110.12.971 44991,01 l 53,991 Slll 16201 l l 317581 44241115 , 2971 11349,71 l l 0,0371 l 3,241 

l Middel l 17529,31 l 4B,2lJ J8SI 15461 1 283721 J2o8ol :z,7JJI 

l swn 
l Tam/h-l 117,6041 140,51 564,31 l o. 99751 

l 615,7 1 l 0,007 1 

I2H,7JI 

l l , 481 

l 
- l 
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Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr. : 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

010401 Kambo 
PRIMFELL 
Kjemiske >500pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr. : 

l 
256,0 m3/t 

16.000 
l ,- l l 

D'lt.o lvann-
1mengde 

li pr.."e-

Kansant.r'lsjan mg/ l 

Innløp Ut-løp 

Renseeffekt. 

inkl. averl~~~p 

• 
lperioden r---r----,r---.----,----,----.----+----r-----r---,r---.----,----,----+----~---r----r----r--~r---.---~ 

l 1113/d l SS l TOC l BOF l KOF 1Tot-P1Tot-N INH4-N I SS l TOC l BOF l KOF ITot.-PITot-NINH4-N1 SS l TOC l BOP l KOF 1Tot.-P1Tot.-N INH4-NI 

]15.01..971 U64,D I 1122,001 l l 4,6ol 50,11 l l 2.9,00 1 l 0,21 1 l l 761 l l 951 

l2l.Ol.97 l 3714,01 1122,001 l l s,oo l so,21 l l 3.9,ool 1 o,46l l 1 &øl l 1 go l 

111.02 . .971 5300,0J juø,oo l i J 4,20 J 35,71 1 24,00 J l 0,231 l i 7 9 j l l 941 

119.02 . .97 1 3166,01 llS7,ooJ l 114 , 401 so, sl l 34 ,oo l l o,lJI l l 7øJ l l .9.9 1 

j12.o3 . .97j 4201,01 jln,oo l l l 4,9oj 4S,JI l 95,ool l 2 , 3oj l l 251 l l sJ I 

jl8.03.97l 3669,01 ll83,00j j j 6,20 1 48,7 1 l 33,00 1 j O, l3j l l lllj l j 971 

115.04.971 3542,01 1173,001 l j 7,101 47,91 l 31,001 l 0 , 131 j l 112 1 l [ 9llj 

123.04 . 97[ JJ57,o l j26S,ool l l B,6o l 4&,7 1 1 l5,oo j l o,14 l l l 861 l l .9&1 

114.05 .97 1 552o,oJ l nø , ool l l 4,3ol 32,51 u,ooJ l o,o 9l l l &J I 1 1 971 

121.05.971 3879,0 1 j15l,oo1 l l 5,30[ 49,7[ <loO,OOI l O,JSI l J 73 1 l l 931 

j10.06.97I 3157,01 [238,001 l l 7,110 1 54 , 111 61,00 [ J 0,161 l j 7<!.1 l J .971 

lu.o6.97J 2447,ol 12oø,oo1 l l 7,7o l 63,71 39,ooJ l o,2o 1 l l ni 1 1 "l 

116.07 . 971 2944,01 1202 ,001 l l 8 , 10 1 59,3 1 43,00 1 l 0,391 l l l 7111 l l 95 1 

12l.07.97I 2909,0j I17S, OOj J i 7,101 53 , 51 4S,ooJ i 0,48 J l i J 7<!.1 l J ~131 

112.08.97[ 30.93,0 1 Jno,ool l l 8,10[ 57,61 39, 001 l 0,30 [ t l l Bli l l 961 

[20.08.971 334J,Oj lllll,OOj l l B,<!oDI lil,ø J l 37,001 l D, Jll l l l 791 l l .961 

117.09.97[ 5001,0 1 j160,oo1 l i 6,60[ <lo7 ,1j i 23,001 l 0,18[ i l l øsJ l l 97j 

j23.09.97J 3503,o1 12oo,ooj l l 7,ool 51,&1 l :u,oo l l 0,211 l l l øo l l l 971 

114.10.971 U6S,Oj I1JO,OOI l l 4 , 701 39,91 l 29,001 l 0,371 l J l 77 1 J l 92 1 

122.10.971 376&,01 j12Ø,OOI l l 4,601 <lo7,<!ol l 26,001 l 0, 091 l J j 791 l j 981 

112.11.971 1111s,o[ l 7<~o,oot l l 2,4oJ 2o ,o 1 l 19,ool l 0,201 l l l 74 1 l l .911 

11&.11.971 H94,0I jlSO,ooj l l S,lol 46,01 i 54 ,oo l i 0,201 l i i 641 i l 961 

i 2.12 . .97j 352J,Oj Juo,ooJ i l 7 , 601 59,4 1 i 45,001 l O, H j l l i 76j l J 951 
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RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 

Anlegg 010401 Kambo Side 2 

Dato IV~- l Kanoentraojon mg/l l R.naeeffekt 

lmomgde 
l i prøve- Innløp 

l perioden 

Utløp 

inkl. overløp 

' 
l m3/d l SS l TOC l BOF l KOF ITot-PITot-NINH4-NI SS l TOC l BOF l KOF ITot-PITot-NINH4-N] SS j TOC J BOF l KOP jTot-PITot-NJNH4-NJ 

Jl0.12.97l UHO,OJ l 6l,OOI l l 2,101 18,91 l j 16,00j l J 0,161 l l l 73] l l 92J 

] Middel l l Ho, 131 l l 6,33 l 47,51 l l 37,251 l l 0,321 l l l 751 l l 931 

l Grenseverdi l - l - l - l - l - l - l - l l 3 O l 60 l l D, SD l l - l l l l l l 

Vurdering av kontrollprøver: 

Antall prøver l Reøtkonø . Kl l Reatkana. K2 l Restmengde J Renseeffekt 

!Krav Reø. VUrdering l Krav Res. VUrdering l Krav Røa . VUrdering KrllV Reø, Vurdering IKrav Res. VUrdering 

ss 
TOC IH 24 Overholdt l 30,00 l 50,00 l 2 , 00 

BOF l l 60 l l DO l 4,00 

KOF l 
Tot-P jl4 :H Overholdt l 0,50 l 1 , 00 l O, 035 

Tot-N 

Utskrevet: 2.02.98 



~ 

Anlegg 
Rensemetode: 
Kontrollgr . : 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

010401 Kambo 
PRIM FELL 
Kjemiske >500pe 

Side 
Qdim 
Qdim pe hydr . : 

l 
256,0 m3/t 

16.000 

Dato l Midl . l Vann- l Tilferael inkl. overløp J Tilførsel 1 Utalipp inkl. overløp J Utslipp inkl . overløp 

v=n-

fmr. 

mJ/d 

før. 

over l 

mJ/d 

kg/d pe kg/ d kg/100pe , d 

1 Tot-PI Tot-NI TOC J ØOF J KOP J Tot-PJ Tot-NJ Tot-PITot-N l TOC J BOF ] KOF l Tot-PJ Tot-NI TOC l BOF l KOF l 

]15.01.971 4464,0] l 20,53] 2241 5451 l l 12079] le637l 0,937] l 129,5 1 l l 0,0061 l 0,83] 

121.01.971 3714,01 l 18,571 1861 453] l ] 109241 155371 1,7081 l 144,81 J J 0,0111 j 0,931 

]11. 02.971 

119.02.97] 

]12.03.97 [ 

[le. 03.97 [ 

[15.04.971 

123.04.971 

IH.05.97j 

j2l.OS.97] 

110 . 06 . 97] 

[18.0&.97] 

]16.07.97[ 

]22.07.971 

]12.08.971 

120.08.97] 

117.09.97[ 

123.09.971 

[ 14.10 . 97 [ 

]22.10.971 

112 . ll. 971 

5300 , 0[ 

31&6,01 

U01 , 0 f 

3669,01 

3542,0 ] 

3357,0] 

5520,0[ 

3879,0[ 

3l57,of 

2H7,oJ 

2944 ,0 1 

2909,01 

3093,01 

3343,0] 

500l,ol 

3503, o [ 

44&5 , o l 
3768 , 0] 

11115,0] 

22,26] 

45,59 1 

20,581 

22,75] 

25,151 

28,871 

23,74] 

20,561 

24,62] 

18,&41 

23,85] 

20,&5] 

25,05[ 

:.18,081 

33,01] 

24.,521 

20,991 

17,33] 

26,68] 

189] 

160] 

uoJ 

179] 

170[ 

163J 

1791 

193 l 
1731 

156] 

175 [ 

156] 

178] 

:.107[ 

236] 

181] 

178] 

179J 

222] 

6251 

497 ] 

534 [ 

671] 

613] 

890 l 
&Sl] 

ses] 

751] 

509] 

595] 

509] 

650] 

60S l 

800] 

701] 

seoJ 

4821 

8231 

130941 15768] 1,219] 

26818] 13324] 0,41:.1] 

1:.1109J 15859J 9 , 662J 

133811 1489oJ 0,4771 

14793] 14138] 0,460J 

16982[ 13624] 0,4.70] 

139&21 14950J 0,4971 

120931 160661 1,358J 

14485] 14417] 0,505] 

11DB3J 12989] 0,499] 

14027] 145481 1,148 ] 

1:.1149] 12969] 1,396] 

14737] 14846[ 0,928] 

16518] 172161 1,070] 

19416] 196291 0,900] 

144l4l 15121] 0,736] 

12344] 14846] 1 , 65:.1] 

10196] 14884] O,J39J 

15692] 18525] 2,223] 

127,2] 

107,6 ] 

399,11 

121,1] 

109,8[ 

117, sl 
10t,9l 

155,:.1] 

192,61 

95,4.J 

126,6] 

130, 9[ 

120,6J 

123,7] 

115, o l 
136,6J 

129,5 l 
98,01 

211,2] 

0,008] 

O,OOlJ 

0,06:.1 ] 

o,ooJ] 

O,OOJI 

0,003] 

o, 003] 

o,oog[ 

0,0031 

O,OOJI 

o,Oo7] 

0,0091 

0,006J 

o,oo71 

0,0061 

o,oo5l 

0,011] 

0,002] 

o,ol41 

0,821 

O, 69[ 

:Z,56J 

0,78] 

0,70[ 

0,751 

O, 671 
o,", 
1,231 

o, 61J 
o, 81] 

0,84] 

0,771 

o, 79 [ 

o,"'' 
o, BBI 
o, 83] 

o, ni 
1,351 
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Anlegg 

RESULTAT AV KONTROLLPRØVER FOR PERIODEN 1.01.97 - 31.12.97 
TILFØRSLER OG UTSLIPP 

010401 Kambo Side 2 
,- --- -,----------r----------r--------------------------------------,---------------r-------------------------------------~--------------------------------------0 

Dato Midl. 

vann

f•r. 

mJ/d 

118.11.971 4694,01 

l 2.12.971 J52J,OI 

110.12.971 1229D,OI 

l Middel l 4461,01 

l SUIII 

l Tann/!rl 

Vann

før. 

over l 

taJ/d 

Tilførsel inkl . ovorl"'P 

kg/d 

l Tilføraal 

pa 

Utal~pp inkl. ovorl"'P 

kg/d 

Utslipp inkl. over l "'P 

kg/ lOOpe, d 

j Tot-PI Tot-NI TOC l BOF l KOF l Tot-PI Tot-NI Tot-P ITot-N l TOC l BOF l KOF l Tot-P I Tot-NI TOC l BOF l KOF l 

23,941 2161 7041 

l 26,771 2091 6691 

1 25, ni 2n 1 1so 1 

l 24,531 18!11 6331 

l 8,9531 69,01 231,01 

140Blj 17994j 0 , 9391 

l 15750 1 174391 1,1981 

l 15182 1 19357 1 1,9661 

l 14430 1 157321 1,3621 

1o,un1 

253,5 1 

j 158,51 

l 196,6 1 

l 1so ,:z j 

j 54,8lj 

o,oo6 l 
l O,OOB I 

l 0,0131 

l 0,0091 

1 , 621 

l , 02 1 

l , 261 

l o, 96 1 


